COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2546

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 2576
Loc de prelevare; Poiana iesire statie Data si ora prelevarii probei: 31.08.2022/15:05
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 31.08.2022/16:20
Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: Cematescu Gheorghita
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 31.08.2022/17:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 31.08.2022/21:35
Prelevat de: Cernatescu Gheorghita Data si ora eliberarii rezultatului: 01.09.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 428 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,46 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 e 0,64 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,69 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min. 80% din 93 .
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
"| Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR IS0 7890-3:2000
ati . ;i S 200
Nitriti (NO7) mg/l e Tam - -
Mangan pg/l 50 40 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’) pg/l 200 169 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu g Minim 5 - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mg0y/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Azceptabila consumatorilor si nicio madificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Repraducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizaia.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti —

Targovi§te, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR. 2458

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Poiana iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

avarie retea ziua 1

Fisa prelevare nr: 2576 !
Data si ora prelevarii probei: 31. 08 2022/ 15:05
Data si ora receptiei probei: 31.08.2022/16:20

!
Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita

Data si ora efectuarii analizei: 3f.08.2022/16:40
Data si ora finalizarii analizei: 03;09.2022/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului; 05.09.2022/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN IS0 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

i
!
|
i

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
RIS . o SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN I\O 7899-2/2002
i
PARAMETRII INDICATORI i
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata !
- " e SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Nicio modificare T -
Nr. de colonii la 22°C — 0 SR EN gIbO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C LR i Nicio modificare 0 SR EN ISO 622212004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2547

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 2577
Loc de prelevare: Poiana, str Magnoliei, nr.802, Nedelcu Ion Data si ora prelevarii probei: 31.08.2022/15:20
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 31.08.2022/16:20
Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 31.08.2022/17:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 31.08.2022/21:35
Prelevat de: Cernatescu Gheorghita Data si ora eliberarii rezultatului: 01.09.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,4/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate uS/emla 20°C 2500 428 SR ENISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,78 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,}1 S_gd;leorgzrirtvg 0,17 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % il 85 -
Amoniu (NHy") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO5") mg/l 50 , SR ISO 7890-3:2000
T —— = =

Nitriti (NO;) mg/l > Si‘é"‘;;ifw - gg g§,22667777772712«‘:;; C91:2006
Mangan ug/l 50 45 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’") ug/l 200 181 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggéii;e Minim 5 - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR ENISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 = SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboraiorului este INTERZISA!
Rezultoiul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analiza
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2459

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Poiana, str. Magnoliei, nr.§02, Nedelcu Ton

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 701

Scepul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua |

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 2577
Data si ora prelevarii prebei: 31.08.2022/ 15:20
Data si ora receptiei probei: 31.08.2022/16:20

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita

Data si ora efectuarii analizei: 31.08.2022/16:40
Data si ora finalizarii analizei: 03.09.2022/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 05.09.2022/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
g - SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.3 ; o SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C LFGH md b 1 SR EN ISO 6222/2004
anormaa
. 0 UFC/1 ml Nicio modificare « —
Nr. de colonii la37°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/ Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 2548

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 2578
Loc de prelevare: Poiana, str.Orhideelor, nr.818, Radu Cornel Data si ora prelevarii probei: 31.08.2022/15:35
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 31.08.2022/16:20
Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 31,08.2022/17:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 31.08.2022/21:35
Prelevat de: Cernatescu Gheorghita Data si ora eliberarii rezultatului: 01.09.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN IS0 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,3/20,10(3 SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /emla20°C 2500 413 SR ENISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,53 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 e 0,18 SR EN SO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,21 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % fin. 5% din 86 -
Amoniu (NH,") mg/} 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO5) mg/l 50 . SR 1SO 7890-3:2000
stati ; S 12002
Nitriti (NO;) mgA o 05 aten - ST 25 SIS
Mangan pg/ 50 48 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe’' ,Fe’") pg/l 200 179 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrl;iifm Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 “ STAS 3069:1987
DAcceptabila consumaiorilor si nicie modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun mires anormal 3) Acceplabil consumatoritor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parameirii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinulii de analiza fara acceptul scris al loboratorului este INTERZISA!
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2460

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Poiana, str.Orhideelor, nr.818, Radu Cornel

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 2578
Data si ora prelevarii probei: 31.08.2022/ 15:35
Data si ora receptiei probei: 31.08.2022/16:20

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita

Data si ora efectuarii analizei: 31.08.2022/16:40
Data si ora finalizarii analizei: 03.09.2022/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 05.09.2022/09:00

Metode de prelevare;ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
2 . o SR EN ISO 93068-1:2015
Escherichia coli WEG/100ms 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . N SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C RIECAL. Niglo modificae 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
" > o UFC/1 ml Nicio modificare SO & 200
Nr. de colonii la37°C N 0 SR EN ISO 62222004

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completaia cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborater inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2556

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 2586
Loc de prelevare: Poiana iesire statie Data si ora prelevarii probei: 01.09.2022/10:25
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 01.09.2022/13:30
Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 01.09.2022/14:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 01.09.2022/18:30
Prelevat de: Oprea Elena Data si ora eliberarii rezultatului: 02.09.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,3/20,0°C SR ISO 10323:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 421 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 1,52 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2306,11 ‘“‘S‘enrizizzr 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,24 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min. 80% din 83 :
Amoniu (NH,") mg/! 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — meteda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust & 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO5) mg/l 50 . SR ISO 7890-3:2000
ati eTV SO 200

NIt (NOq ) mgl S e - SR BN 26777 2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 43 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe’ ,Fe’™) g/ 200 123 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:;‘;R Minim 3 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR ENISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 . SR 1SO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

YAcceptabila consumatoritor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anornal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboruiorului este INTERZISA!
Rezidiaiud analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2468

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 2586
Loc de prelevare: Poiana iesire statie Data si ora prelevarii probei: 01.09.2022/10:25
Data si ora receptiei probei: 01.09.2022/13:30

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan
Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 01.09.2022/14:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 04.09.2022/12:00
Prelevat de: Oprea Elena Data si ora eliberarii rezultatului: 05.09.2022/09:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . i SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100mI 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m! 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . - SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C R o Rieb oo 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
) T " UFC/1 ml Nicio modificare -
Nr. de colonii la37°C s 0 SR EN ISO 6222/2004

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 2557

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 2587
Loc de prelevare: Poiana, str.Magnoliei, nr.802, Nedelcu Ion Data si ora prelevarii probei: 01.09.2022/10:05
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 01.09.2022/13:30
Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 01.09.2022/14:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 01.09.2022/18:30
Prelevat de: Oprea Elena Data si ora eliberarii rezultatului: 02.09.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,3/20,1°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS / cmla 20°C 2500 410 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,98 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/! 2306,11 e el 0,12 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mi&j"ﬁéfﬁ?m 86 -
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NOj3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
ati SO 26777:2002

Nitriti (NO7) mg/] o previi - SR EN 26771:2002/C91:2006
Mangan ng/t 50 46 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe”",Fe’") ug/l 200 160 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Cgrrr;i;c Minim 5 - SR 1SO 6059:2008
Indice de permanganat migO,/1 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptahila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Accepiabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatoriior si niciun gust anormal
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020meg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ulterioare. 3
/i
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Reproducersa buletinului de analiza fara -L;cafptul serig al laboratorului este INTERZISA!
Rexudiatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
F-17-6/2 Exemplar or. 3

Pagl/1




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2469

Solicitant: SECTIA TITU
Loc de prelevare: Poiana, str.Magnoliei, nr.§02, Nedelcu lon

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Oprea Elena

Fisa prelevare nr: 2587
Data si ora prelevarii probei: 01.09.2022/10:05
Data si ora receptiei probei: 01.09.2022/13:30

Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan
Data si ora efectuarii analizei: 01.09.2022/14:00

Data si ora finalizarii analizei: 04.09.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 05.09.2022/09:30

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. e " SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
i o UFC/1 ml Nicio madificare QO £399/900
Nr. de colonii la 22°C p—— 8 SR EN ISO 6222/2004
- o UFC/1 ml Nicio modificare . s
Nr. de colonii la 37°C Sip—, 4 SR EN ISO 6222/2004

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile, cu modificarile si com
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2558

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 2588
Loc de prelevare: Poiana, str.Orhideelor, nr.824, Ivan Nicolae Data si ora prelevarii probei: 01.09.2022/10:15
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 01.09.2022/13:30
Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 01.09.2022/14:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 01.09.2022/18:30
Prelevat de: Oprea Elena Data si ora eliberarii rezultatului; 02.09.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,3/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate uS/emla 20°C 2500 418 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 2,48 SR ENISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber me/l 2206,11 S““;eorzzf;; " 0,13 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,15 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min. 80% din 87 ’
Amoniu (NH) mg/! 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 9] 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO;) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
atie, rezerv S 2002

Nt (NI ) me/ e, - SR EN 267772002/C91:2006
Mangan ng/l 50 42 SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’") ug/l 200 106 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu sl Minim 5 - SR 1SO 6059:2008
Indice de permanganat mgQ,/1 5 = SR EN 1SO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Aceepiabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

/]

7 I
7
SEF LABORA’T OR, =10 COMPANIA DE APA RESPO?Q/SABCX ANALIZA,
Ing.chmeub}:’xlptu Bogdan nmwsrs DAMBOVITA S.A. Chim Fudorach¢ Claudia
[

b

/ l&hmcr Central Apd P 51’1
I.abomfor Api Fotabild Te 3

4

Reproducerea buletinului de analiza fara L:.% ceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2470

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Poiana, str.Orhideelor, nr.824, Ivan Nicolae

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Oprea Elena

Fisa prelevare nr: 2588
Data si ora prelevarii probei: 01.09.2022/10:15
Data si ora receptiei probei: 01.09.2022/13:30

Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan

Data si ora efectuarii analizei: 01.09.2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 04.09.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 05.09.2022/09:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN 18O 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
T - SR EN ISO 9308-1:2015
Fisatiariciiia oal e - ¢ SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . S SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme HE 1ot 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. - UFC/1 ml Nicio modificare - e
Nr. de colonii la 22°C anormala 1 SR EN ISO 6222/2004
" . o UFC/1 ml Nicio modificare a —
Nr. de colonii la37°C yeninnr ) 1 SR EN ISO 6222/2004

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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