COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
- DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2131

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2178
Loc de prelevare: Sotanga, str. Constantin Brancoveanu, nr. 293, Data si ora prelevarii probei:07.07.2023/19:50
Magazin "BEST MARKET” Data si ora receptiei probei:07.07.2023/21:00
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 07.07.2023/21:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:08.07.2023/23:30
Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 10.07.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
, , , determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 620 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,12 SR EN IS0 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/! e e 0,38 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml;'of(i:fa?m 95 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR 1SO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/! 50 - SR ISO 7890-3:2000
Niirif (NOz) mg/l Y st - SR EN 26777.2002/C51:2006
Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe** ,Fe*") pg/l 200 = SR 1SO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gfrr;iie - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 , - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

TARGOVISTE - DAMBOYITA S.A. Chim Tudorache Claudia

Loborator Centrol Apd Potabild "'/i/f
Lahorator Apé Potcbild Targovisie & .

SEF LABORATOR, COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
ey

Reproducerea buletinului de analiza fara accdptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.2025

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Sotanga, str. Constantin Brancoveanu, nr.

293, Magazin "BEST MARKET”
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica,

ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 2178

Data si ora prelevarii probei:07.07.2023/19:50
Data si ora receptiei probei:07.07.2023/21:00

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 07.07.2023/23:00
Data si ora finalizarii analizei:10.07.2023/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.07.2023/08:30

0Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN IS0 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C UFC/1 ml Farpmodificen 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii 1a 37°C URC L ml Fara modificaci 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbul e)fu Bogdan

Reproducerea buletinului de\\analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
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RESPOSABIL ANALIZA,

“COMPANIA DE APA

i B Z ) TARGDVISTE- DAMBOVITA S.A.
="].aharater Centrol Apd Potebild

l Lahorator Apd Potabill Targeviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax(0245631472

'BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2132

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2179
Loc de prelevare: Sotanga, str. Constantin Brancoveanu, Biserica Data si ora prelevarii probei:07.07.2023/20:00

Data si ora receptiei probei:07.07.2023/21:00
Punct prelevare; robinet cismea

Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 07.07.2023/21:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:07.07.2023/23:30
Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 10.07.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 180 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emia20°C 2500 529 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,98 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber | mg/l i T et 0,36 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,39 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min. 80% din 92 .
Amoniu (NHs) mg/1 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR 1SO 7887:2012 — metoda C
Miros = 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati NO5) mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO2) mg/l o s cten - SR 265 anielc 2056
Mangan pg/i 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe*") pe/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggéiiie . SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/| 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru -consurmatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentrit consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

P
SEF LABORATOR, COMPANIA_DE APA RESFUNBABIL-ANATIZE,
Ing.chim.Sirb fleT Bogdan TARGOVISTE - DAMBOYITA S.A Chim Tudorache Claudia
: = : £of
‘} Laborator Central Apd Potabild g
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Laborefor Apd Petabild Térgoviste
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Reproducerea buletinului de analiza fara atgeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. '3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti —- Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.2026

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Sotanga, str. Constantin Brancoveanu,

Biserica

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica,

zina 1

Produs analizat: apa potabila

Yolum proba: 500ml

Prelevat de: Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 2179
Data si ora prelevarii probei:07.07.2023/20:00
Data si ora receptiei probei:07.07.2023/21:00

Receptionat/inregistrat: Plavie Constarnta

Data si ora efectuarii analizei: 07.07.2023/23:00
Data si ora finalizarii analizei:10.07.2023/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.07.2023/08:30

0Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100mi 0 0 _ SRENISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
. 0 UFC/1 mi Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 8 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABQL{ATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbyletu Bogdan

/

/

COMPANIA DE APA
w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
=

Lohoruter Central Api Potebild
Lahorator Apd Poiahild Térgoviste

Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2133

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2180
Loc de prelevare: Aninoasa, str. Constantin Manolescu, nr. 184, Data si ora prelevarii probei:07.07.2023/20:20
Magazin ”Vama Laurentiu” Data si ora receptiei probei:07.07.2023/21:00
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziua 1
Produs analizat; apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 07.07.2023/21:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:07.07.2023/23:30
Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 10.07.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN IS0 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/em1a20°C 2500 530 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 4,30 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206}1 S oy 0,29 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,31 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mlgl'of(z:)/za?m 93 -
Amoniu (NH4") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR 1SO 7887:2012 — metoda C
Miros , - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust ) : 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Dkt () ) mg/! S - SR N 26777 3002/C91:2006
Mangan _ ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe*") ug/t 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS;;iie = SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABO /"ELOR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.SirbE/@}/u Bogdan K COMPANIA DF APA Chim Tudorgche Claudia
/ Q TARGOVISTE - DAMBOVITA $.A. "
/ ="Taborator Central Apd Potabild (%/
Laborator Apd Petahild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara ackeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 5
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.2027

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2180

Loc de prelevare: Aninoasa, str. Constantin Manolescu, nr. Data si ora prelevarii probei:07.07.2023/20:20

184, Magazin ”Vama Laurentiu” Data si ora receptiei probei:07.07.2023/21:00
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica,

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 07.07.2023/23:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:10.07.2023/20:00
Volum proba: 500ml Data si ora eliberarii rezaltatului: 11.07.2023/08:30
Prelevat de: Plavie Constanta

0Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
oy " SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
5s 5 SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Barn mbrfii 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/L ml Ee mdiisi 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
SEF LABOIY{{]ATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
. . f - . .
Ing.chim.Sirbulefu/Bogdan CHREANIA DE AFA Biolog Dutu Florina
/ w TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A. y
9 ="1oborater Contrai 423 Potebild
i Laborator Apd Potabili Targevisie

\
Reproducerea buletinului de an‘aﬂiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2 Exemplar nr. f’;
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2134

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2181
Loc de prelevare: Viforata, str. Mihai Viteazu, nr. 105, Magazin *Blue Data si ora prelevarii probei:07.07.2023/20:35
Narsab” (”La Doi Pasi”) Data si ora receptiei probei:07.07.2023/21:00
Punct prelevare; robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 703 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 07.07.2023/21:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:07.07.2023/23:30
Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 10.07.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
, , determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/eml1a20°C 2500 540 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,26 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l sy e 0,22 SR EN 180 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min. 80% din 88 ’
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare , - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros B - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR 1SO 7890-3:2000
Mitrif (NO7) mg/l e - SR BN 267772002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?",Fe’) g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gfgiie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat . mgOy/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (Cl) mg/l 250 : SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentry consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORA gR, RESPONSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulefy/Bogdan ] i COMPANIA DE APA Chim%ayche Claudia
et n) :

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Laboroior Central Apa Potobild
Leborator Api Potabilii Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acce)@ul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 5
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.2028

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Viforata, str. Mihai Viteazu, nr. 105,

Magazin "Blue Narsab” ("La Doi Pasi”)
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 703

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica,

ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 2181
Data si ora prelevarii probei:07.07.2023/20:35
Data si ora receptiei probei:07.07.2023/21:00

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 07.07.2023/23:00
Data si ora finalizarii analizei:10.07.2023/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.07.2023/08:30

0Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
T . SR EN ISO 9308-1:2015
Brgharidhingoll UFC/100m] g ¢ SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- : SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
: o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C 7 anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Aol 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale

SEF LABORATOR,

RESPOSABIL ANALIZA,

CGMPANIA DF APA

Biolog Dutu Florina

Ing.chim.Sirbulety Bogdan
w TARGOVISTE - DAHBGYITA S.A
J =1 { 1 Aoy Potnhila 7
Lahorutor Ceniral Anit Potobild

< {chorator Apfi Polabilil Targovisie ‘

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2135

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2182
Loc de prelevare: Sotanga, str. Constantin Brancoveanu, nr. 293, Data si ora prelevarii probei:08.07.2023/09:15
Magazin "BEST MARKET” Data si ora receptiei probei:08.07.2023/10:20
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 08.07.2023/11:10
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:08.07.2023/13:30
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 10.07.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
' determinata
Concentratia ionilor deH |  Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate ) pS/cemia20°C 2500 413 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,15 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber | mg/] L 0,34 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,38 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % il 89 -
Amoniu (NH4") mg/l 0.5 ’ SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) [})] SR ISO 7887:2012 —metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 . SR ISO 7890-3:2000
Nigrit (NOw') g ™ Stoa:t;e;eﬁzmor . g% g\(}) 2266777777:.22000022/C91 12006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?",Fe*") g/l 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;ize - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

"COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
ﬂ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudorache Claudia
="Laborator Central Apd Potabila

( -

Leharator Apii Potabild Targoviste

i
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.2029

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Sotanga, str. Constantin Brancoveanu, nr.
293, Magazin "BEST MARKET”

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica,
ziva 2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de; Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2182
Data si ora prelevarii probei:08.07.2023/09:15
Data si ora receptiei probei:08.07.2023/10:20

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 08.07.2023/12:15

Data si ora finalizarii analizei:11.07.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.07.2023/10:30

OMetode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
_y . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UIECA 000 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI ]
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
‘ determinata
- y SR EN ISO 9308-1:2015
. Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C iy 4 SR EN ISO 6222/2004
52 0 UFC/1 ml Fara modificari ‘ j
Nr. de colonii la 37°C — 4 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABOR%%TOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbule }Bogdan K COMPANIA DE APA Biolog Dutu Florina
/ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
i =" aherator Ceniral Apii Pat %

Loborator Apd Potekila |

Reproducerea buletinului de artaliza fara acceptul scris al laboratorului este /N ERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2136

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2183

Loc de prelevare: Sotanga, str. Constantin Brancoveanu, Biserica Data si ora prelevarii probei:08.07.2023/09:20
Data si ora receptiei probei:08.07.2023/10:20

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziua 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 08.07.2023/11:10

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:08.07.2023/13:30

Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 10.07.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 7,8/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 541 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,12 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber | m/! e Moty 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,35 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % m1(r:11.0§(z:)/:acllm 91 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3’) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Bitritl. (NCig) mg/l . - SR BN 26777:2002/C91:2006

Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?* ,Fe**) g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Gg-r;daie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 : SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORA f%)R, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing,chim.Sirbulef Bogdan KW COMPAMIA DE APA Chim Tudorache Claudia

Y TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Laborator Cenirof And Porebila
\[! / Laborator Apd Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara accg tul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.2030

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Sotanga, str. Constantin Brancoveanu,

Biserica
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica,

ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de; Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2183

Data si ora prelevarii probei:08.07.2023/09:20
Data si ora receptiei probei:08.07.2023/10:20

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 08.07.2023/12:15
Data si ora finalizarii analizei:11.07.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.07.2023/10:30

OMetode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR ENISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i s SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
¢ determinata
.. i SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii cohforme’ UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C L ¥inra mdihoan 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C WELs ol Fore modifieant 8 SR EN ISO 6222/2004
. anormale

SEF LABd TOR,
Ing.chim.Sirerie Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

N COMPARIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.4.
=/ -

=" ehorator

Caniral Asd Poiobild

Laberaior Aptl Potabils Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2137

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2134
Loc de prelevare: Aninoasa, str. Constantin Manolescu, nr. 184, Data si ora prelevarii probei:08.07.2023/09:40
Magazin ”Vama Laurentiu” Data si ora receptiei probei:08.07.2023/10:20
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 08.07.2023/11:10
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:08.07.2023/13:00
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 10.07.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 541 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,14 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 Sfatsleéfngcrtvezr 0,34 SR EN TS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,37 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % e 92 .
Amoniu (NH4") , mg/1 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - b 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust s 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (INO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO) mg/! > Sﬁtée;éiiew - gg Sx? 2266777777:.220%022/C91 2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’") pg/l 200 5 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggéiiie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9257:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO T R, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbul tulBogdan K COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia

‘ED TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
; :
="aborator Central Apd Potahila
Laboreior Apdi Potohild Targoviste 7

Reproducerea buletinului de analiza fara acgeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. j

Pagl/1



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.2031

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Aninoasa, str. Constantin Manolescu, nr.

184, Magazin ”Vama Laurentiu”
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica,

ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2184
Data si ora prelevarii probei:08.07.2023/09:40
Data si ora receptiei probei:08.07.2023/10:20

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 08.07.2023/12:15

Data si ora finalizarii analizei:11.07.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11,07.2023/10:30

OMetode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
V. . ) SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Famsmodifead 5 SR EN ISO 6222/2004
: . anormale
Nr. de colonii la 37°C UrGH ol b mdifica 6 SR EN SO 6222/2004
anormale
SEF LABOR/ATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.SirbuI?’ltu’ Bogdan
/

Biolog Dutu Florina

COMPARIA DF APA

? z — TARGOVISTE - DAHSOVITA S.A.
="ahorator Ceniral Aus Petehil

Lehoraior

Apd Potabild Torgovisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

~ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2138

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2185
Loc de prelevare: Viforata, str. Mihai Viteazu, nr. 105, Magazin “Blue Data si ora prelevarii probei:08.07.2023/09:50
Narsab” (”La Doi Pasi”) Data si ora receptiei probei:08.07.2023/10:20
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 703 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 08.07.2023/11:10
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:08.07.2023/13:00
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 10.07.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 545 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,20 SR ENISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l S o A 0,32 SR EN SO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,36 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber | % min. 0% din 89 :
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) , mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Wit INOy) | mg/l S - SR BN 267772002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie = SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mg0y/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/1 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub liita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

RESPONSABIL ANALIZA,

SEF LABOR[?I\?OR, COMPARIA DE APA
Chim Tudorache Claudia

Ing.Chim‘Sirblf{etu Bogdan ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

/ / Laboraier Ceniral Apd Potobila
/ Lehorator Apdi Fotabilé Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara ageeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. ]
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.2032

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Viforata, str. Mihai Viteazu, nr. 105,

Magazin "Blue Narsab” ("La Doi Pasi”)
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 703

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica,

ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2185
Data si ora prelevarii probei:08.07.2023/09:50
Data si ora receptiei probei:08.07.2023/10:20

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 08.07.2023/12:15
Data si ora finalizarii analizei:11.07.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.07.2023/10:30

0Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. 5% . ‘ SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coll ECHom| . 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
) determinata
. X SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
: o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonit lav37 C anormale 1 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABOMTOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbule?é Pogdan Biolog Dutu Florina
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Leborator
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Reproducerea buletinului de angliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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