COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2198

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2245
Data si ora prelevarii probei: 13.07.2023/17:20
Loc de prelevare: 'Bucsani, iesire statie Data si ora receptiei probei: 13.07.2023/19:00
Punct prelevare: robinet chiuveta statie
Cod proba:708 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 13.07.2023/19:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 14.07.2023/03:10
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 14.07.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla 20°C 2500 611 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate ) NTU 4) 0,21 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206’11 = ey 0,36 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,39 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mla'of(z:/;’a?m 92 -
Amoniu (NHy") mg/l 0.5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001
Culoare , - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros ] - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust ] - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
it (MO ) !  Csaen - SR BN 267772002/C91:2006
Mangan g/l 50 SLQ SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*",Fe™) ug/l 200 38 SR 1SO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu 7 GS;;daze - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) ) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anarmale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10pg/l;

SEF LABORATOR, RESPONSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudoraghe Claudia
/ w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. )
’—% =="Loborator Ceniral Apfd Poishili

Lohorator Apti Poiabilit Térgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este IN' TERZISA!
Rezultatul analizelor se refera humai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2092

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Bucsani iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 708

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 2245
Data si ora prelevarii probei: 13.07.2023/17:20
Data si ora receptiei probei: 13.07.2023/19:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 13.07.2023/23:15
Data si ora finalizarii analizei: 16.07.2023/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/09:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR ENISO 9308-1:2015
Escherichia coli e 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C LRl e 3 SR EN ISO 6222/2004
. Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/t mi anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

e

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPANIA DE APA

E 2 ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
="Laberator Centrel Apé Potabila

___ Lahorator Apé Potabi

G Tdrgoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Otdonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2199

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2246
; Data si ora prelevarii probei: 13.07.2023/17:40

Loc de prelevare: Bucsani, str. Principala, nr. 67 A, Magazin Profi 3236 | Data si ora receptiei probei: 13.07.2023/19:00
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba:709 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1 .

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 13.07.2023/19:30
Volum proba: 1000 mi Data si ora finalizarii analizei: 14.07.2023/03:10
Prelevat de: Eftimie Gabriela _ Data si ora eliberarii rezultatului: 14.07.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,0/20,0°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 616 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,27 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l et ey 0,30 SR EN SO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % s 94 ;
Amoniu (NH,) mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR 1SO 7890-3:2000

NI NG, mg/l s seen - SR N 26717/2002/C51:2006
Mangan ngfl 50 SLQ SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*",Fe’") ng/l 200 50 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 e SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10ug/l;

COMPANIA DE APA

w TARGOVISTE - DAMEOVITA SA.
=3 TR
Lehorator Ceatral Ani Poinbila

stu e

Laborator Apti Potakild Tirgovisie

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

B

Reproducerea buletinulyi de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia

(4
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C OMVPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2093

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Bucsani str.Principala, ir.67A, Magazin

PROFI - 3236
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 709

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 2246

Data si ora prelevarii probei: 13.07.2023/17:40
Data si ora receptiei probei: 13.07.2023/19:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 13.07.2023/23:15
Data si ora finalizarii analizei: 16.07.2023/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/09:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN 1SO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.y . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli e 0 d SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s " SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme e 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C UFC/Lm] Far:nlz,lgﬁlaf]‘f o 1 SR ENISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C AL e Faraanfgﬁgec = 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.

Sirbuletu Bogdan
/ TR

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - BAMBOVITA S.A.

Laberaior Apd Potabild Targovisie

‘K‘tﬁubcm’mr Central Apdi Potabild

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-1/2
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Biolog Dutu Florina
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat [a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2200

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2247
Data si ora prelevarii probei: 13.07.2023/17:35
Loc de prelevare: Habeni, str. Nucilor, nr. 85, cismea stradala Data si ora receptiei probei: 13.07.2023/19:00
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba:710 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 13.07.2023/19:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 14.07.2023/03:10
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 14.07.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 611 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,33 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l T iy 0,34 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,38 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min. 80% din 89 :
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 s SR ISO 7890-3:2000
Nivi (NOy) l__[Pameee | . |mmammn
Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?** Fe’*) ug/l 200 54 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS;riiZe - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10pg/l;

SEF LABORATOR, ) COMPANIA DE APA RESPONSAB"IL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan ™ 1AkGOVISTE - DAKBOVTA 5. Chim Tudorgche Claudia
s = / 2 e # s
< Y. <> shorater Coniral Apd Potabild Ty
/5/#”&'& Lohorator Apd Folobild Thrgoviste E

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
F-17-6/2 Exemplar nr. 5)
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2094

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Bucsani, sat.Habeni, str.Nucilor, nr.85,
cismea stradala

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 710

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 2247
Data si ora prelevarii probei: 13.07.2023/17:35
Data si ora receptiei probei: 13.07.2023/19:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 13.07.2023/23:15

Data si ora finalizarii analizei: 16.07.2023/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/09:15

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN 1SO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
] o , determinata
e qs SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli e g . SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
, PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. determinata
. : SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. Fara modificari
Nt. de colonii la 22°C UFC/Iml aranorm:ile 0 SR EN ISO 6222/2004
- Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml :nIgrmalg o 0 SR ENISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Biolog Dutu Florina

/,_)%m

Kg”La!mmmr Central Apii Potabild

Laborator Apd Potabild Targoviste

I

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2201

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 22438
: Data si ora prelevarii probei: 13.07.2023/17:55
Loc de prelevare: Racovita, str. Bisericii, nr. 24, Magazin Alimentar A Data si ora receptiei probei: 13.07.2023/19:00
7, Neaga Bogdan

Punct prelevare; robinet cismea Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Cod proba:711

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 13.07.2023/19:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 14.07.2023/03:10
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 14.07.2023/13:00

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Metode de prelevare:1SO 5667-‘5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1/20,000 SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 608 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate , NTU 4) 0,37 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l 0.1 - 20,5 rcfen 0,30 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,33 SR EN ISO 7393-1:2002
' . . ' min. 80% din

Clor rezidual liber 7 % clor tatl 91 -
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare . 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO;3) mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000

S, g < 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO7) mgit 0,5 reteq - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan , pg/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe’’ Fe') ug/l 200 SLQ SR 1SO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggéii;e = SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 . SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10ug/l; fier<20pg/l;
SEF LABORATOR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan Chim Tudorachg Claudia

COMPANIA_DE APA '
/W W TARGOVISTE - DAHBOVITA SA. 7
; = o T ;
lahorator Ceniral Anf Potabili

(gt
Laborator Apti Potabili Targoviste
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANTA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2095

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Bucsani, sat.Racovita, str.Bisericii, nr.24,

Magazin Alimentar AF Neaga Bogdan
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 711

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 2248

Data si ora prelevarii probei: 13.07.2023/17:55
Data si ora receptiei probei: 13.07.2023/19:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 13.07.2023/23:15
Data si ora finalizarii analizei: 16.07.2023/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/09:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
ToE . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UEC/100m] 0 0 'SR ENTSO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii collformer UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. UF 1 Fara modificari
Nr. de colonii 1a 22°C S s 4 SR EN IS0 6222/2004
o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 379C Clm — 1 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

e

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPANIA DE APA

? z ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
="Tlaboraior Central Ané Potabild

Lohorator Apd Foiahili Targoviste

Rezultaiul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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Exemplar nr._5




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FI1ZICO — CHIMICE NR. 2220

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2267

Data si ora prelevarii probei: 14.07.2023/12:25
Loc de prelevare: Bucsani, str. Principala, nr. 67 A,Magazin PROFI Data si ora receptiei probei: 14.07.2023/15:20
3236
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Cod proba:701
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 14.07.2023/15:45
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 14.07.2023/21:10
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/13:00

Prelevat de: Chiran Antonia

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

‘Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 575 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,31 SR EN ISO 7027-1:2016
5 . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l 0.1 - <0.5 retea 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002
. 5 min. 80% din

Clor‘ rezidual liber % Slr-fofal 94 -
Amoniu (NH,) , mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO;) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

R . 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe™" ,Fe’") g/l 200 54 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:I?I(:W - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/] 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 s SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 5 STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1; mangan<10pg/l;

SEF LABORATOR, = RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan K .Cg”ﬁ"f ARIA DE AP, ‘4; Chim Tudorache Claudia
o TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A /f[
4 ?Q =="Tuborsior Ceniral Apd Potabilt Q}%’
Lokorator Apd Pelebitd Trgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Nigd 2
F-17-6/2 Exemplar nr. o)
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2114

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Bucsani str.Principala, nr.67A, Magazin

PROFI - 3236
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2267

Data si ora prelevarii probei: 14.07.2023/12:25
Data si ora receptiei probei: 14.07.2023/15:20

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 14.07.2023/17:30
Data si ora finalizarii analizei: 17.07.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.07.2023/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
, . determinata
& i " SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml G . SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
] determinata
- " SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
i Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C LPCH. aarmals 0 SR EN ISO 6222/2004
- Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/Lml anormale 6 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

' COMPANIA DE APA
_@) TARGOVISTE - DAKBOVITA 5.4,
ane

{eharater

(Ceatral Apfi Potohild

Laborator Apd Poiabild Trgoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2218

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2265
Data si ora prelevarii probei: 14.07.2023/12:00
Loc de prelevare: Bucsani, iesire statie Data si ora receptiei probei: 14.07.2023/15:20
Purnct prelevare: robinet rezervor stocare
Cod proba:700 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 14.07.2023/15:45
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 14.07.2023/21:10
Prelévat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <9,5 8,1/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate S/ emla20°C 2500 580 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,53 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l e s o 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN 1SO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml;'of(i:ﬁa?m 96 -
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust 5 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO,) , mg/l > Stoa,t;er’ertzewor i §§ %%5)2266777777:'22000022/c91 12006
Mangan pg/l 50 18 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe”" Fe’") ng/l 200 71 - | SR TS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:;‘;; - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, = RESPONSABIL ANALIZA
Tig,ehim,3irbulety- Bogdan TARGOVISTE - BAMBOVITA SA. udorache Claudia
ﬁ
/ = ihorator Central Apd Potubild C ,5(}/;/
Lehorater Apd roahilid Torgovisle L4

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. j
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2112

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Bucsani iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie
Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml]
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2265
Data si ora prelevarii probei: 14.07.2023/12:00
Data si ora receptiei probei: 14.07.2023/15:20

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 14.07.2023/17:30

Data si ora finalizarii analizei: 17.07.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.07.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli bl 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
, ) determinata
o s SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la220C | Pt Fara modificar 0 SR EN ISO 6222/2004
. ; i Fara modificari
Nr.decoloniila3zec | U™ normale 0 SR EN 180 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

/?ﬁm

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

K COMPANIA DE AP Biolog Dutu Florina
=1

ahorater

Centrol Anii Potsbila

. Laborator Ap Polubili Targovisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2219

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2266
, Data si ora prelevarii probei: 14.07.2023/12:10
Loc de prelevare: Habeni, str. Nucilor, nr. 85 Data si ora receptiei probei: 14.07.2023/15:20
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba:701 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 14.07.2023/15:45
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 14.07.2023/21:10
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati ™M Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8.3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/eml1a20°C 2500 572 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,40 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 e 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml;‘(j?:)/sa(llm 96 -
Amoniu (NHy) mg/| 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare : 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO;3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO;) mg/l > Sﬁt;eferthlewor ' gi g\? 2266777777::22000022/C91 22006
Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe”",Fe’") ng/l 200 63 SR 1SO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggf;iie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO0,/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/| 250 2 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10pg/l;

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

==t

"7

)

COMPARIA pE 4PA
TARGU%’!ST{ EB%‘?}"E“"F"A S.A

~"Luhoratur Ea‘ﬁvai Jitet] I—eﬁabﬁa
chorator Anfl Peiabitd Targovisie |

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2

Pagl/l

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia

Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2113

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Bucsani, sat.Habeni, str.Nucilor, nr.85,
cismea stradala

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2266
Data si ora prelevarii probei: 14.07.2023/12:10
Data si ora receptiei probei: 14.07.2023/15:20

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 14.07.2023/17:30

Data si ora finalizarii analizei: 17.07.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.07.2023/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s o . SR EN ISO 9308-1:2015
Exgherigliia ool S b . SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
] _ determinata
w4 2 N SR EN ISO 9308-1:2015
‘Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. Fara modificari
Nr. de colonii 1a 22°C e arznonn;fe 0 SR EN ISO 6222/2004
. Fara modificari
'Nr. de colonii la 37°C UFC/L ml mrgmallec 3 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan COMPANIA DE 4PK Biolog Dutu Florina

[ I{@

H
1

TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4
Loborator Cantra] 4n
Laborater Apd Fotehily 7

TR

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul andlizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2221

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2268

Data si ora prelevarii probei: 14.07.2023/12:40
Loc de prelevare: Racovita, str. Bisericii, nr. 24, Magazin AF Neaga Data si ora receptiei probei: 14.07.2023/15:20
Bogdan
Punct prelevare: robinet cismea Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Cod proba:703
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 14.07.2023/15:45
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 14.07.2023/21:10
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/13:00

Prelevat de: Chiran Antonia

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 580 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,95 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/t 0.1 - <0.5 retea 0,37 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,39 SR EN ISO 7393-1:2002
. : . min. 80% din |

Clor rezidual liber % or-total 95
Amoniu (NHy) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare = 1) 1) SR 1SO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO;) mg/! 50 - SR ISO 7890-3:2000

e . 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nitriti (NO;) mgfl 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 10 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*" ,Fe’") ng/l 200 78 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/! 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (Cl) mg/l 250 5 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF ‘LAB‘ORATOR, ﬁ- COMPANIA DF APA RE.SPONSABIL ANAL'IZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan TARGOVISTE - DAMEAVITA S.A Chim Tudo?ache Claudia
‘ i 3 Anisuviy AL |
/- % i ~="Luborator Centeal Anii Potnbili 7
S = ‘ Lehoraior Api Potabils Targoviste | &
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2115

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Bucsani, sat.Racovita, str.Bisericii, nr.24,
Magazin Alimentar AF Neaga Bogdan

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 703

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2268
Data si ora prelevarii probei: 14.07.2023/12:40
Data si ora receptiei probei: 14.07.2023/15:20

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 14.07.2023/17:30
Data si ora finalizarii analizei: 17.07.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.07.2023/10:00

Metode de px;e]evare:ISO,5667-5/2017;SR EN ISO 3667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
By . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli ke 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
] determinata
v . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1-2015/A1:2017
. i Fara modificari
Nt. de colonii la2z0c | WFet ™ el 0 SR EN 1SO 6222/2004
.. Fara modificari
Nr. de colonii 1a 37°C e aranofmale ' 1 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan ;}iw COMPANIA DE APA

p TARGOVISTE - DAKROVITA S.4.

Lahorator Central Audt Potohils
Loborator Api Posabili Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. 3/




