"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_ Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

_BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1253

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1279

Loc de prelevare: Candesti Deal, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/15:00

Punct prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/17:50

Cod proba: 336

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare | Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora éféctuarii analizei:26.04.2023/19:05

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:27.04.2023/05:25

Prelevat de; Marisac Mioara =~ . Data si ora eliberarii rezultatului: 27.04.2023/13:00
~Metode de prelevare;ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

A VS A determinata |

Corncentratia_ionilor de H | = Unitati pH >6,5 - <9,5 7,4/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate | pS/cmla20°C 2500 499 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate |  NIU 4) , 0,18 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber | mgll e e 0,23 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % min. $0% din 92 :

Amoniu(NH4s) | mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - D 1) | SRISO 7887:2012 — metoda C

Miros = , 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust e I . e 3) ) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") b mgll o 50 ) 0,26 SR ISO 7890-3:2000

Niriti NO) | mgl e Suia SIQ SREN 26077002/C91:2006

Mangan | ugl 50 - SR IS0 6333:1997

Fier (Fe*,Fe*) , pe/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Sutna de calciu si magneziu ngmie 9,65 SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat | mgO2/1 , 5 SLQ | SR EN ISO 8467:2001

Cloruri(crty . {  mgl 250 5,56 SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 15,36 STAS 3069:1987

1) Acceptabila pen‘t’r‘ﬁ conéhrﬁa‘tdri si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anorfale ; 4) Accéptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/l; IMn<0,5mg02/1;

SEF LABORATOR, TR RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbyletu Bogdan |/ () 7ARGOVISTE- DAMBOVIFA 5.4. Chim Tudorache Claudia
=="Laboratar Central Apé Potabila

Lahorator Apé Potabilii Targoviste

Reproducerea buletinulisi de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul aridlizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F:17-672 Exemplar nr. 3
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1175

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Candesti Deal, iesire statie
Punct prelevare: robinet rezervor stocare
Cod proba: 336

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1
Produs-analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 1279
Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/15:00
Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/17:50

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 26.04.2023/22:30

Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2023/20:00
Data si ora eliberarii rézultatului: 02.05.2023/09:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN I1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. e v . ] determinata
. e % SR EN ISO 9308-1:2015
~ Bscherichiacoli | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
v 'PARAMETRII INDICATORI ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
L . determinata
A SR EN ISO 9308-1:2015
Bl coliiomie UFC/100m! i 0 | SRENISO 9308-1:2015/A1:2017
511 g '~O UFC/1 ml Fara modificari
» Nr. ’de‘ colopl} la 22 C T ‘ sl 2 SR EN ISO 6222/2004
T o UFC/1 ml Fara modificari
‘ Nr.. de c‘okloml la 37 C - 7 s 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, o RESPOSABIL ANALIZA,
COMPAHIA DE APA Biolog Dutu Florina

Ing.chim.Sirbulgty Bogdan K}

Reprodiicerea bulétinului dé

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A

Lohorator Central Apéi Potabild /’—@b‘

—

Laherator Apd Potabild Targoviste

aaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F=17-7/2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

- BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1254

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1280

Loc de prelevare: Candesti Deal, str. Principala, nr. 210, Motoi Mihail Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/14:50

Punct prelevare: robinet chitiveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/17:50

Cod proba: 337

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare | Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei:26.04.2023/19:05

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:26.04.2023/23:55

Prelevat de: Marisac Miodra - ) Data si ora eliberarii rezultatului: 27.04.2023/13:00
_ Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

. e o ) determinata

Concentratia_ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 7,5/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate = | uS/ecmla20°C | 2500 490 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate | NTU , 4) 0,14 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber - mgl 2200’}1 e, 0,21 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total g/l 0,23 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber | % | ml&oi?:ﬁa(lim o1 | |

Amoniu(NHsH) | mgl 05 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare 1. = , 1)) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros T e 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust I 3) , 3) SR EN 1622:2007

Nitrati NO3) | mgl 50 - | SR ISO 7890-3:2000

Niriti NO;) | mg/l , o Stoa,tger’erteeiemr - §§ IESI\CI)2266777777:.22000022/C91:2006

Mangan L ng/l 50 . | SRIS0 6333:1997

Fier (Fe** Fe’*) et 200 " SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu | GS:;‘:;C | - | SR1S06059:2008

Indice de permanganat | = mgOJ/l 5 ; = SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) 1 mgl , 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati , mg/l 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila p’entfu consumatari si fara m‘odiﬁcari aﬁormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si’
fara modificari anortale ; 4) Accéptabila petitra consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “stib limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR. = RESPONSABIL ANALIZA,
Ihg.chim.Sirbule ]? dar SEMERKIS ok SRS Chim Tudorache Claudia
DRl SHBLeH. BOgUal g TARGOVISTE - AMBOVITA S.A.
~="Laborator Central Apé Pofabila
Laborator Apé Potabild Torgoviste 73

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul sctis al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera iumai la proba prelevata si analizdta.
F-17:6/2 Exemplar nr. 3
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1176

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1280

Loc de prelevare: Candesti Deal, str. Principala, nr. 210, Motoi Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/14:50
Mibhail Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/17:50
Punct prelevare: robifiét chiuiveta bucatarie

Cod proba: 337 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analiZei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 26.04.2023/22:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2023/20:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rézultatului: 02.05.2023/09:00
Prelevat de: Marisac Mioara.

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN I1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

- PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. PP determinata
R I S . SR EN ISO 9308-1:2015
~ Bscherichiacoli | UFC/100ml | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 _
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
- PARAMETRII INDICATORI ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e i determinata ]
e A ; SR EN ISO 9308-1:2015
~ Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
- UFC/1 m! Fara modificari
Nr der co»lonn» la 22 C N N anortale, 1 SRENISO 6222/2004 |
) o D UFC/1 ml Fara modificari
\, Nr ’dre>ccr)1(r)nu‘ .lra 37 C N srigrmale 0 SR EN ISO 6222/2004 ’
SEF LABO OR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulety Bogdan , Biolog Dutu Florina

3 COMPANIA DE APA
- TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. % ;$«~
Laboraior Central Apii Potabild
Laborator Apd Potabili Targoviste

Reproducerea buletinului de araliza fara acceptul scris al laboratorului este INT. ERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2 Exemplar nr. 7
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

__Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat [a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1255

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1281

Loc de prelevare: Candesti Deal, str. Principala, nr. 180, Budoiu Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/15:10
Gheorghe Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/17:50
Punct prelevare: robinet chitiveta bucatatie

Cod proba: 338 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei:26.04.2023/19:05
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:26.04.2023/23:55
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 27.04.2023/13:00

Prelevat de: Marisac Mioara

Metode de prelevare:1ISO 5667;5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
o e 1 ] ) determinata |
Concentratia_ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,5/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | pS/cmla20°C ] 2500 _ 490 | SRENISO 27888:1997
Turbiditate =~ | ~~ NTU 4) 0,14 SR EN ISO 7027-1:2016
e —_ ) >0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber - L >0.1 - <0,5 retea 0,21 SR EN 180 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,23 SR EN ISO 7393-1:2002
[ T T min. 80% din
‘Clvor remdualnllberr o | ) % g 91 - 7
Amoniu (NHs") , mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare | - ] ) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust 1 - o 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati(NO3) | mgl 50 r SR ISO 7890-3:2000

s g 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NQz) L mgl T g5 retea ) SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan | pgl 50 = SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe*) | — pet 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006

s g e g e Grade o
Suina de cialclu‘sy magnezm E—— ’ - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat | ~ mgOyl 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) 4 ] mg/l _ , 250 ) - SR IS0 9297:2001
Sulfati ‘ mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pertru Consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anorihale ; 4) Acceptabila pentru consummatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ= “sub limita de-cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorag¢fie Claudia

SEF LABORATOR, _
Ing.chim.Sirbulgtu Bogdan K COMPARIA DE APA

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

=
="{chorator Central Apd Petabild
L Laborator Apéi Potahild Tdrgovisie

Reproducerea buletinuhii de analiza fara deceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Reziltatul analizelor se refera nimai la proba prelevata si analizata.

F-17-672 Exemplar nr. 3
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“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti

"LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 1177

Sollc1tant SECTIA TARGOVISTE

Fisa prelevare nr: 1281

— Targoviste, Tel/fax.0245631472

Loc de prelevare: Candesti Deal, str. Principala, nr. 180, Budoiu

Gheorghe

Punct prelevare: robifiet chiuveta bucatarie

Cod proba: 338

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectic rezervor

stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 inl

Prelevat de: Marisac Mioara

Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/15:10
Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/17:50

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 26.04.2023/22:30
Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2023/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/09:00

Metode de prelevare:1SO 5667- 5/2017 SR ENISO 3667 1/2022 SR EN ISO 5667-3/2018 SR EN ISO 19458/2007 SR EN ISO 5667- 1472017

- PARAMETRII MICROBIOLOGICI

7 Metode de a'naliia

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare
e ) N determinata
SR EN ISO 9308-1:2015
ESChemh‘a COh HECAH0m 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enter00001 mtestmah UFC/100ml1 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
. PARAMETRI‘I‘ INDICATORI - B
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
S L determinata )
SR EN ISO 9308-1:2015
) Bactern cohforme A UFC/lOOmlk 7 0 0 SR ENISO 9308-1/2015/A1:2017
o UFC/1 mi Fara modificari
| ’Nr de coloml la 22 C o st 5 SR EN ISO 6222/2004
: o UFC/1 ml Fara modificari 4
N}‘. d{e COlonlly la 37C NE— 0 ‘SR EN ISO 6222/200

SEF LABORATOR,

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

1 Bogdan l z

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Laborutor Central And Potabila

Lehorator Apé Potabili Targoviste

Rezultatul analizelor se iefera numai la proba prelevata si analizata.

F=17-7/2
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RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. g




"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

~ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uinan

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistiat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1267

Sohcntant SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1294
Loc de prelevare: Candesti Deal, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/10:30
Punct prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30
Cod proba: 313
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinifectie rezervor stocare | Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei:27.04.2023/19:05
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:28.04.2023/02:30
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 28.04.2023/13:00
Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667- 1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
. N . _ determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 8,1/20,1°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | pS/emla20°C 2500 348 | SRENISO 27888:1997
Turbiditate | ~  NIU 4) 032 SR EN ISO 7027-1:2016
Clorrezidual liber | mgl Zzoéfl‘sfageafng;‘; 042 | SRENISO7393-1:2002
ClO’I’ r’ezidual total mg/l 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
Clorrezidual liber | % o 91 :
“Amoniu (NH4+) | mgt 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare R - o D D SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros _ o - | 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust T 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NOs) | mgl 50 4 - SR ISO 7890-3:2000
N giOn | e | Ve | |msommme
Mangan o ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’") L gt 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Sura de calciu si magnezm GS;I?I(;ZC | - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat - mg0y/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri(Clhy |~ mgl 250 = SR ISO 9297:2001
Sulfati _mg/l 250 - STAS 3069:1987

l)Acccptablla pentru consumaton si fara modxﬁcarx anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consurmatori §i
fara modificafi anormale ; 4) Acceptabila petitru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

RESPONSABIL ANALIZA,
COMPANIA DE APA’ Chim Tudorache Claudia
KW TARGGVISTE - DAMBOVITA S.A.
="Taborator Centrai Apé Potabili

Laborater Apé Potabild Targovisie

Reproduceren bulefinilui de-analiza fara acceptil scris al laboratorului este INT] ERZISA!
Rezultatul analizelor se refera riuindi la proba prelevalta si analizata.

F-17:6/2 Exemplar nr. ')7
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1188

“Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Candesti Deal, iesire statie
Punct prelevare: tobinet rézervor stocare

Cod proba: 313

Scopul analizei: vetificarea calitatii apei —

stocare, ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Lixandru Gabriela

dezinfectie rezervor

Fisa prelevare nr: 1294

Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/10:30
Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 27.04.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 30.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/09:00

Metode de prelevare ISO 5667 5/2017 SR EN ISO 5667—1/2022 SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

- PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. ) L ) . determinata
e 9 ’ SR EN ISO 9308-1:2015
- Escherichia coli UFo0g] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFc/ IO'Oml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
_ PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
_ e o determinata ]
Y o bt t v : — SR EN ISO 9308-1:2015
__ Bacterii coliforme LFEI00mL 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
- e o UFC/1 ml Fara modificari -
‘ Nr de Vcolonur »1‘3 22C 7 7 e 6 SR EN ISO 6222/2004
o Gman . i UFC/1 ml Fara modificari
' Nr.» dekcolomrl 12} 37 C anormale. 1 'SR EN 1SO 6222/2004

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Bo gdan

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPARIA DE APA
\ TARGOVISTE - BAHBOVITA 5.A.

="Laborator Ceniral

Apit Potohild

Laborator Apé Potabilt Targovigie

Rezultatul analizelor se réfera numai la proba prelevata si analizata.
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“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
__Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1268

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1295

Loc de prelevare: Candesti Deal, str. Principala, nir. 180, Budoiu Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/10:45
Gheorghe Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 314 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei:27.04.2023/19:05
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:28.04.2023/02:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 28.04.2023/13:00

_Prelevat de: Lixandru Gabriela

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
. o S . , determinata
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate 1 pS/cmla20°C 2500 341 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate o , NTU 4) 0,39 SR EN ISO 7027-1:2016

) . . > 0,1 statie,rezervor .
; Clo‘r rezidual 11ber. - | mg/l 7 0.1 - <0.5 retea 0,39 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002

E B min. 80% din
Clor rezidual hber- o L I %7 | clortotal ’ 93 -
Amoniu (NH4) 0 mg , 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare |1 - , 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros T o 2) 2) SR EN 1622:2007
‘Gust - ) - B , 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati NO3) |  mgl , 50 , 5 SR ISO 7890-3:2000
s s . N 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NOy) o mEl 0,5 reten - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan L g/l | 50 ~ “SRISO 6333:1997
Fier (Fe** F&*) | ug/l o 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
o . Grade

! 7 Y - R :2008
ASur{na‘ de calmAur si magneziu  Getmane SR IS0 6059
Indice de permanganat - mgOy/] v 5 , - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri(Clh) |~~~ mgl 250 - SR 1SO 9297:2001
Sulfati g/l 250 . STAS 3069:1987

1) Acceptabila pcntfu consumatori si fara_fmodificart anormale;72) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4)-Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, COMPARIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulgth Bogdan ) JARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudoraghe Claudia
e =
Laborator Central Apd Potabild /?
Loborator Apd Fotabild Targoviste g /

Reproducerea buletivului de andliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelévata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1189

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE _ Fisa prelevare nr: 1295
Loc de prelevare: Candesti Deal, str. Principala, nr. 180, Budoiu | Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/10:45

Gheorghe

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 314

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziu‘a‘ 2 '
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30
Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 27.04.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 30.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO,5667—5/2017;SR‘EN 1SO 5667-1/2022;Sﬁ EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

~ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e o . detérminata o
i e SR EN ISO 9308-1:2015
- Escherichiacoli | UFC/I00ml} 0 0 ~ SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI , , ) }
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
I . ; L determinata
e . SR ENISO 9308-1:2015
_ Bacterii coliforme | UFC/L00ml ) o 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
= ~O UFC/1 ml Fara modificari
VNr. dercolornu lg 22 ‘C, I e 3 ‘ SR EN ISO 6222/2004
) cdls o UFC/1 ml Fara modificari
Nr de” ’colomrl 1?‘, 37C N atiofmale 0 7 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

Ing.chim.Sirbul¢tu Bogdan COMFARIA DE APA
-

TARGOVISTE - DAKBOYITA S.A.

Lahorater Central Apil Potabila
Laberator Apii Potahilé Targovisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul sctis al laboratorului este INTERZISA!
Rezidtatul analizelor se réfera numai la proba prelevata si analizata.
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" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

. Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ja Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1269

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE ‘ Fisa prelevare nr:1296

Loc de prelevare: Candesti Deal, str. Principala, nir. 210, Motoi Mihai Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/10:55
Punct prelévare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30
Cod proba: 315 , ‘

Scopul analizei: verificatea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare | Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
ziua 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei:27.04.2023/19:05
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:28.04.2023/02:30
Prelevat de: Lixandru Gabriela ) Data si ora eliberarii rezultatului: 28.04.2023/13:00

__Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

e IERe— v o determinata

‘Concentratia jonilor de H |  Unitati pH | 26,5 - <9,5 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | pS/emla20°C 2500 356 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate =~ | ~~ NIU ) 0,18 SR ENISO 7027-1:2016

Clot rezidual liber | mgl ,2206,11 TPy 041 | SRENISO7393-1:2002

Clor rezidual total g/} 0,44 SR EN ISO 7393-1:2002
Clorrezidual liber | % | "0 80% din 93 .
“Amoniu (NHs") o ‘mg/l 05 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - D 1 | SRISO 7887:2012 — metoda C
‘Miros N 2) ] ) o 2) ) SR EN 1622:2007

Gust L N S ] 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) o omgl 50 - | SRISO 7890-3:2000

Nitriti NO) el > s rcten - Sl N
Mangan , pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?",Fe*") o g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie | . SRISO 6059:2008

Indice de permanganat | mgOx/1 ; 5 w SR EN ISO 8467:2001
Cloruri¢cCty |~~~ mgl | 250 — SR IS0 9297:2001

Sulfati g/l 250 ‘ - " STAS 3069:1987

1‘) Acceptabila pen’trﬁ cdﬁédmétdfi si fa{é modiﬁcari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila peritru consumaitori si fara modificari anormale.

*Notdtia SLQ = “sub limita dé cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

- RESPONSABIL ANALIZA,
COMPARIA DE APA Chim Tudorache Claudia
s TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A /?
= = T
=21 aborator Ceniral Apd Potabild g7/
Lahorotor Apii Potahilé Targeviste <

Reproducerea buletinuliii de analiza fara acqgptul scris al laboratorului este IN' TERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
F:17-6/2 Exemplar nr. j
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Otdonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti

— Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1190

Sollcltant SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Candesti Deal, str. Principala, nr. 210, Motoi

Mihail
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 315

Scopul analizei: vetificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 il

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 1296

Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/10:55
Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 27.04.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 30.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/09:00

__Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017 .SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667- 3/2018 SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 3667—14/2017

' PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parameétrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e . ) determinata ) , o
- PEN " . SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichiacoli ||| WSk 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
_ PARAMETRII INDICATORI ‘
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. o A determinata
SR EN ISO 9308-1:2015
/ Bactern cohforme o UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
o UFC/1 ml Fara modificari ]
' HNr de colonu 1a 22 C . anormale 5 SR EN ISO 62222004
- e & UFC/1 ml Fara modificari -
7 Nr.» de co}gr}u la 37 C anormale 1 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABO
Ing.chim.Sirbule

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPARIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA SA.

Laharaior Apd

=
{aborater Central Asft Potebild

Potobili Targoviste

Rezultatil analizeloi- se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Biolog Dutu Florina
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