COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare §i inspectie sanitara a calitalii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3974

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 4049
Loc de prelevare: Cojasca, iesire stalie Data si ora prelevarii probei: 08.12.2023/16:40
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 08.12.2023/18:00
Cod proba: 700
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziva 1 Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 08.12.2023/18:30
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora finalizarii analizei: 08.12.2023/21:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.12.2023/10:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

pH Unitati pH >6,5 - <95 7,7/20,00(: SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 411 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU "’J((“r:j;“l)) 0,26 SR EN [SO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2306,11 5‘“‘;“{?&2"? 0,52 SR EN 1SO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,56 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min. 80% din 93 i
clorul rezidual total ” clor total 2
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 . SR ISO 7890-3:2000

e e 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nitriti mgl 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pgfl 50 - SR ISO 6333:1997
Fier ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Gf;:‘if;le - SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumator si fara modificari anormiale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consurmatori si
fara modifican anormale |

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LARGRAICR,  — § COMPANIA DE AP | RESPONSABIL ANALIZA,
111g.ch1m.S1rbL]l§tu Bogdan *J TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudoyache Claudia
/ =" Lohorater Central Apd Potabili C‘: 2
1 Laborator Apd Potabild Targoviste /

\

Reproducerea buletinului de analiza fora asceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezuliatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3775

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Cojasca, iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziual
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 4049

Data si ora prelevarii probei: 08.12.2023/16:40
Data si ora receptiei probei: 08.12.2023/18:00

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 08.12.2023/19:10
Data si ora finalizarii analizei: 11.12.2023/15:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.12.2023/15:10

Melode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C oy . SR EN ISO 9308-1:2015
Bselmmdidla &1 LELA e 0 0 SR EN [SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
. UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colenii la 22°C anormale 0 SR EN IS0 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C URCH Farnimadilion 0 SR EN IS0 6222/2004
anormale
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.SirbuLétu Bogdan

/
[
/

COMPANIA DE APA

EZ "\ TARGOVYISTE - DAMBOVITA S.A.
.
="oborater Central Apii Potabild

Laborator Apii Potahild Térgoviste

Biolog Dutu Florina

e

J

¥
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Reproducerea buletinului de\énaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3975

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 4050

Loc de prelevare: Cojasca, str. Principala, Primarie Data si ora prelevarii probei: 08.12.2023/16:55
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 08.12.2023/18:00
Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziua 1 Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 08.12.2023/18:30
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora finalizarii analizei: 08.12.2023/21:00

Data si ora eliberarii rezultatului: 11.12,2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH 6,5 - <93 7,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 424 SR ENISO 27888:1997
P 4 (urban) . 37.1-20
Turbiditate NTU 5 (rural) 0,49 SR EN IS0 7027-1:2016
. . > S i H N
Clor rezidual liber mg/l _206,11 ”_‘“ts‘eéfgzzl‘; ‘;r 0,22 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,24 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min. 80% din 85 i
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR 1SO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
vl 1 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002

Nitriti mg 0.5 7etea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

i ; Grade - S0 6059:2008
Duritate totala Germane SR IS0 6059:200
Oxidabilitate mg0a/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceplabila peniru consumator si fara modificari anormale; 2) Acceplabil pertru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil peniru consumatori si
fara modificari anormale ;

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodci“‘ LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim. erbufetu Bogdan \ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tuc]u Lhe Claudia
="Laborator Central Apa Potabila /
i'\é / Lahorator Apd Potabilt Targoviste

Reproducerea buletinului de anali=a fara acceptul scris al laboraiorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinald consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3776

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 4050
Loc de prelevare: Cojasca, str.Principala, Primarie Data si ora prelevarii probei: 08.12.2023/16:55
Data si ora receptiei probei: 08.12.2023/18:00

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziual

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 08.12.2023/19:10
Volum proba: 500ml Data si ora finalizarii analizei: 11.12.2023/15:00
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 11.12.2023/15:10

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 gg g: }28 g;gg:{ ;gg};m 2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
-1:201
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 gl}i Eﬁ 1123 3382-11 :égI;Al 2017
& UFC/1 ml Fara modificari - )
Nr. de colonii la 22°C anormale 10 SR EN ISO 6222/2004
53 o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C eIl 8 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABOR}&TOR, ., _ RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan K COMPANIA DE APA Biolog Dutu Florina
7 ) JARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
: ,.:’- i =" Loborator Ceniral Apd Potahild %_ﬁ
4 L

Lahorater Apd Potabilil Targoviste

U
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
ezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calilatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3976

Cod proba: 702

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Scopul analizei: verificarea calitatii apei

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Cojasca, str. Principala, Scoala Gimnaziala
Punct prelevare; robinet chiuveta grup sanitar

—avarie eleclrica, ziua 1

Fisa prelevare nr: 4051
Data si ora prelevarii probei: 08.12.2023/17:05
Data si ora receptiei probei: 08,12.2023/18:00

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 08.12.2023/18:30

Data si ora finalizarii analizei: 08.12.2023/21:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.12.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH 56,5 - <9,5 7,3/20,0°C SR 1SO 10523:2012
Conductivitate uS 7 emla20°C 2500 453 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU “S(E‘IRE:?)) 0,56 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l o gy 0,19 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,23 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min. 80% din 83 i
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare 2 1) 1) SR ISO 7887:2012 — mictoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR IS0 7890-3:2000
f 0.1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Gfrrrﬁie . SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 8 SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acvepiabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Accepiabil peniru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumalori si

fara madilicari anommale ;

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metoder’

SEF LABORATOR

Ing.chim. Subuletu Bogdan

i

" LQ: amoniu<0,020mg/l;

(@

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

="Loborator Central Apd Potabild
Laboraior Apd Potubild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezuliatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizata,

F-17-6/4
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RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3777

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 4051
Loc de prelevare: Cojasca, str.Principala, Scoala Gimnaziala Data si ora prelevarii probei: 08.12.2023/17:05
Data si ora receptiei probei: 08.12.2023/18:00

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziual
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 08.12.2023/19:10
Data si ora finalizarii analizei: 11.12.2023/15:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.12.2023/15:10

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN IS0 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100m] g 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN IS0 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
" i SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1.2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C VG, mi Fata modificas 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
‘s 5, UFC/1 ml Fara modificari S
Nr. de colonii la 37°C o 0 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulétu Bogdan

4
/ /

}

COMPARIA DE APA

o TERGOW,STE-D.&MBUVHA S.A
Kﬂah&mter (entral Apd Potabild

Laborator Apd Fetabild Targovisie

Biolog Dutu Florina

T —

Reproducerea buletinului L analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3977

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 4052

Loc de prelevare: Cojasca, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 09.12.2023/09:30
Punct prelevare: robinet chiuveta slatie Data si ora receptiei probei: 09.12.2023/11:00
Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziua 2 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 09.12.2023/11:30
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora finalizarii analizei: 09.12.2023/13:50

Data si ora eliberarii rezultatului: 11.12,2023/10:00

Metode de prelevare;ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,7/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate uS/cmla209C 2500 383 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4 (urbe) 0,24 SR EN IS0 7027-1:2016
5 (rural) 3
; ; >0,1 stati / .
Clor rezidual liber mg/l ey g s_ai‘%f;‘;rt‘;‘: 0,56 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,58 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min, 80% din 96 )
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
e 1 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002

Niwiti e 0.5 retea i SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier g/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006

. Grade -

2 059:200

Duritate totala Germane SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 " SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceplabila pentru consumator si fara modificari anormale; 2) Accepiabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceplabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ;

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l;
SEF LABO RATOR, = RESPONSABIL ANALIZA,
In, .chim.Sirbﬁuletu Bogdan ~CGMPA”M- DE APA Chim Tudorgche Claudia
g ke g ~ ) TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4,
I/

="Laborator Central Ap Potabila
| Laborator Api Potabild Targoviste

y
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorulul este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3778

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Cojasca, iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziua2
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 4052

Data si ora prelevarii probei: 09.12.2023/09:30
Data si ora receptiei probei: 09.12.2023/11:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 09.12.2023/13:00
Data si ora finalizarii analizei: 12.12.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 12.12.2023/10:10

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. : SR EN ISO 9308-1:2015
Becherichiiol UECH T 0 g SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- , 4 SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C LGl Farembdinea 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
: UFC/1 ml Fara modificari o
Nr. de colonii la 37°C icimale 0 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbqletu Bogdan K\
[

!’l:r 'f‘
g/
\

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAKBOVITA S.A.

<
St

Laborator Central Apd Potabild

Laborator Apd Potabild Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Biolog Dutu Florina
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3978

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 701

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Cojasca, str. Principala, Primarie

— avarie electrica, ziua 2

Fisa prelevare nr: 4053
Data si ora prelevarii probei: 09.12.2023/09:50
Data si ora receptiei probei: 09.12.2023/11:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 09.12.2023/11:30

Data si ora finalizarii analizei: 09.12.2023/13:50
Data si ora eliberarii rezultatului; 11.12.2023/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,7/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 412 SR EN ISO 27888:1997
i 4 (urban) 197.1-
Turbiditate NTU 5 (rural) 0,26 SR EN ISO 7027-1:2016
e : = 0,1 statie,rezervor e

Clor rezidual liber mg/] 5 01, » <08 et 0,31 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,33 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din & min. 80% din 94 )
clorul rezidual total clor lotal
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR 1SO 7887:2012 — meloda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

o A 0,1 stalie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nitriti mg 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Ma.ngan ngfl 50 - SR IS0 6333:1997
Fier ngfl 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

: Grade 200

Duritate totala et - SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mgQ2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 z SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceplabila peniru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumaltori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si

fara modificar anommale |

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORATOR
Ing.chim. 91rbuletu Bogdan

Reproducerea buletinului de anatiza fara accep mI scris al laboratorului este INTERZISA!

/7
\g

‘\ COMPANIA DE APA

TARGO VISTE -

DAMBOVITA S.A.

Luburu’fur Central Apd Potabild
Laborator Apii Poiabild Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proha prelevata si analizata.

F-17-6/4
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RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia

&
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3779

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Cojasca, str.Principala, Primarie

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, zina2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 4053
Data si ora prelevarii probei: 09.12.2023/09:50
Data si ora receptiei probei: 09.12.2023/11:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 09.12.2023/13:00

Data si ora finalizarii analizei: 12.12.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 12.12.2023/10:10

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;8R EN IS0 5667-1/2023;SR EN IS0 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
g 3 SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
- UFC/1 ml Fara modificari 2/20
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
. UFC/1 ml Fara modificari R EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C P——" 1 SRE

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan
/i

I

8% Y
A

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

oharater Central Apd Potabild

{ COMPANIA DE APA ;
, ) TARGOVISTE- DAMBOVITA SA. f?-zic‘b
-"L

Loborator Apid Potabild Targoviste

o ; .
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3979

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 4054
Loc de prelevare: Cojasca, str. Principala, nr. 3, Stana Nelu Data si ora prelevarii probei: 09.12.2023/10:00
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 09.12.2023/11:00
Cod proba: 702
Scopul analizei: verificarca calitatii apei — avarie electrica, ziua 2 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 09.12.2023/11:30
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora finalizarii analizei: 09.12.2023/13:50
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.12.2023/10:00
Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,7/20,0°C SR IS0 103523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 414 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU ‘;((L]{EE:}’)) 0,25 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber me/l 2306,]1 Sf“‘i‘eéf‘;zf;t o 0,30 SR EN SO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0.33 SR EN IS0 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min. 80% din 91 i
clorul rezidual total B clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
ol 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002

Nitriti me/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala 0l : SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mgQ0a/ 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consamatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumator si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumalori si
fara modificari anormaie ;

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

.'1 ¥
SEF LABORATOR, RESPONSABIL ANALIZA,
i e ] COMPANIA DE APA i o :
S ‘ " : Chim Tudorache Claudia
Ing.chim. 1rl:‘:.ui?ftu Bogdan ' ] g‘) TARGOVISTE - DAMBOVITA 4. orad)
i

N /

\

e :
Laboraior Centre! Api Potabil
Laberator Api Poigbils Térgoviste
Reproducerea buletinului de analiza fara a;‘}r'ptu{ seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezidiatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizaia,

&
¢ Q\f\
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 662/25,07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3780

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Cojasca, str.Principala, nr.3, Stana Nelu

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, zina2
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 4054

Data si ora prelevarii probei: 09.12.2023/10:00
Data si ora receptiei probei: 09.12.2023/11:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 09.12.2023/13:00
Data si ora finalizarii analizei: 12.12.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 12.12.2023/10:10

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s . SR EN ISO 9308-1:2015
ESRiEHchB/aal DFCA00m G 4 SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN IS0 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFGA ml Fark piaitican 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
2 0 UFC/1 ml Fara modificari ‘
Nr. de colonii la 37°C I 2 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABOR’?&TOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulet

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

/Bogdan
&)

COMPAKIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Laborator Central Apd Potabild

Loborator Apdl Polabild Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/4

Pag.1/1

Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. 4\




