COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarca normelor de supraveghere, monitorizare §i inspectie sanitara a calilalii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022, Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 4002

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 4077

Loc de prelevare: Cojasca iesire statie Data si ora prelevarii probei: 12.12.2023/16:30
Punct prelevare: robinet chiuveta slatie Data si ora receptiei probei: 12.12.2023/17:30
Cod proba: 702

Scopul analizei: verificare calitate apa — avarie electrica, ziua 1 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 12.12.2023/17:45
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora finalizarii analizei: 12.12.2023/21:40

Data si ora eliberarii rezultatului: 13.12.2023/10:00

Metode de prelevare;1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 180 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH 65 - <95 7,6/20,0°C SR 1SO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 443 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4 Cacban) 0,31 SR EN ISO 7027-1:2016
5 (rural) ’
. o >0,1 stalie;rezervor . s
Clor rezidual liber mg/l > 0,1 - <05 retea 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din " min. 80% din 94
. 0 -

clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 g SR ISO 7890-3:2000

sy s 1 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti me/ 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier ugfl 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

. Grade .
- 059:20

Duritate totala Germane SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mgO2/] 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumalori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consamatori si
fara modificard anormale ;

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amaniu<0,020mg/1;
[ }
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Reproducerea bulerinului de analiza fura accepiul scris al laboratorului este INTERZISA!
Re=uliatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizara.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3803

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Cojasca, iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie
Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziual

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 4077
Data si ora prelevarii probei: 12.12.2023/16:30
Data si ora receptiei probei: 12.12.2023/17:30

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 12.12.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 15.12.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului; 15.12.2023/12:15

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. % SR EN IS0 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v . SR EN ISOQ 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFCA mil Fammoditicad 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/nl P mbdifsit 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
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Reproducerea buletinului deQnaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei polabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022, Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 4003

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 4078

Loc de prelevare: Cojasca, Primarie Data si ora prelevarii probei: 12.12.2023/16:10
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 12.12.2023/17:30
Cod proba: 703

Scopul analizei: verificare calitate apa — avarie electrica, ziua 1 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 12.12.2023/17:45
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora finalizarii analizei: 12.12.2023/21:40

Data si ora eliberarii rezultatului: 13.12.2023/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >65 - <95 7,6/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /emla 20°C 2500 420 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU “ioan) 0,29 SR EN SO 7027-1:2016
5 (rural)
: . = 0,1 statie,rezervor e
Clor rezidual liber mg/l >0.1 - <0.5 retea 0,44 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min. 80% din 95
. 70 i -

clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) l) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati mg/1 50 - SR ISO 7890-3:2000

- 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti gl 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ngf/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

. Grade 5
- 059:2(

Duritate totala GErTHanG SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mgQ02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptahila pentru consumalori si fara modificari anormale; 2) Accepiabil pentru consumaton si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ;

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

/]
SEF LABORATOR, ACC’MPA.‘\:'MA DE AFA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulefu Bogdan ARGOVISTE - DANSOVITA S.A. Chim Tudgrache Claudia
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3804

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Cojasca, Primarie

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 703

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziual

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 4078
Data si ora prelevarii probei: 12.12.2023/16:10
Data si ora receptiei probei: 12.12.2023/17:30

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 12.12.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 15.12.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 15.12.2023/12:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
B . SR EN IS0 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . - SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN [SO 9308-1-2015/A1:2017
.x UFC/1 ml Fara modificari . i )
Nr. de colonii la 22°C anormale 1 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C UFC/A. mi Famadie 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare §i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022, Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 4004

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 4079

Loc de prelevare: Cojasca, str. Principala, nr. 3, Stana Nelu Data si ora prelevarii probei: 12.12.2023/16:45
Punct prelevare: robinet cisimea Data si ora receptiei probei: 12.12.2023/17:30
Cod proba: 704

Scopul analizei: verificare calitate apa — avarie electrica, ziua 1 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 12.12.2023/17:45
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora finalizarii analizei: 12.12.2023/21:40

Data si ora eliberarii rezultatului; 13.12.2023/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH 26,5 - <95 7.7/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /emla20°C 2500 420 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 45%'_1';‘;])) 0,36 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/! 2306,11 P ey 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
%% clor rezidual liber din o min. 80% din 95 i
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000
Niiriti mg/l 0,1 slatie, rezervor . SR ISO 26777:270]?!2 .
0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala GS;?S& . - SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormaie; 2) Acceptabil peniru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumalori si
fara modificari anormale ;

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

7
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboraiorului esie INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3805

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Cojasca, str.Principala, nr.3, Stana Nelu

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 704

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziual

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 4079

Data si ora prelevarii probei: 12.12.2023/16:45
Data si ora receptiei probei: 12.12.2023/17:30

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 12.12.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 15.12.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 15.12.2023/12:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISQ 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
N 3 SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la22°Cc | UFC/1ml s e 0 SR EN ISO 6222/2004
‘e " UFC/1 ml Fara modificari 22004
Nr. de colonii la 37°C sttt 0 SR EN ISO 6222/200
/
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarca normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitalii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022, Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 4016

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 4091

Loc de prelevare: Cojasca, iesire slalie Data si ora prelevarii probei: 13.12.2023/10:40
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 13.12.2023/15:40
Cod proba: 700

Scopul analizei: verificare calitate apa — avarie electrica ziua 2 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Produs analizat: apa potabila

Yolum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 13.12.2023/15:50
Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora finalizarii analizei: 13.12.2023/21:50

Data si ora eliberarii rezultatului: 14.12.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7.6/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate uS /emla20°C 2500 478 SR EN ISQ 27888:1997
Turbiditate NTU % i) 0,30 SR EN ISO 7027-1:2016
5 (rural)
. . > 0,1 stalie,rezervor _
- E S -1 (
Clor rezidual liber mg/] > 0.1 - <0.5 retea 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min. 80% din 95 i
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — mtoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 . SR ISO 7890-3:2000
a i 1 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nitriti mg 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 . SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
. Grade . 059:200
Duritate totala Gertiane SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 8 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Accepiabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceplabil peniru consumaton si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ;

SEF LABOI{ATOR, . = RESPONSABIL ANALIZA,
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Reproducerea buletinului de analiza fara addepiul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3817

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Cojasca, iesire statie

Fisa prelevare nr: 4091
Data si ora prelevarii probei: 13.12.2023/10:40
Data si ora receptiei probei: 13.12.2023/15:40

— Targoviste, Tel/fax.0245631472

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Bacanu Valerica

avarie electrica, ziua2

Receptionat/inregistrat: chimist;Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 13.12.2023/16:15
Data si ora finalizarii analizei: 16.12.2023/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.12.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN IS0 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Y . SR EN ISO 9308-1:2013
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
5 UFC/I ml Fara modificari -
Nr. de colonii la 22°C — 0 SR EN IS0 6222/2004
. 0 UFC/1 ml Fara modificari N o
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABORATOR,

Ing.chim. Slrbu} tu Bogdan

Reproducerea buletinului d&analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

|

COMPANIA DE APA

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

K =""Loborator Central ;‘pﬁ Potabild

Lohorator Apd Potubild Targoviste

ezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare i inspectie sanitara a calitalii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022, Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 4017

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 4092

Loc de prelevare: Cojasca, Primarie Data si ora prelevarii probei: 13.12.2023/10:00
Punct prelevare: robinet chiuvela bucatarie Data si ora receptiei probei: 13.12.2023/15:40
Cod proba: 701

Scopul analizei: verificare calitate apa — avarie electrica ziua 2 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Produs analizat: apa potabila

Yolum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 13.12.2023/15:50
Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora finalizarii analizei: 13.12.2023/21:50

Data si ora eliberarii rezultatului: 14.12.2023/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,7/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/ecmla20°C 2500 469 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 45({’“‘}1;”11}) 0,61 SR EN SO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2306,11 g iy 0,36 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,38 SR ENISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min. 80% din 95 i
clorul rezidual total clar total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Wit sl 0,1 smlie, TEZETVOr _ SR ISO 2677'.?:2}37(‘12 S
0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala orade - SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 . SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consuniatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara maodificari anormale |

SEF LABORA':I{)R, COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
]ng.chim,Sirbult;h_x Bogdan w TinsovISTE- nirsoyira s.4.|  Chim "[Judcu'acluf,__(?}audia

= ol
,f / Luborater Cantral fpd Patohild i
;i / Leborator Azl Poiahili Targoviste
N
\

Reproducerea buletinului de analiza fara GLQL,DII'JI scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul anaiizelor se vefera numai la proba prelevaia si analizaia.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3818

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 4092

Loc de prelevare: Cojasca, Primarie Data si ora prelevarii probei: 13.12.2023/10:00
Data si ora receptiei probei: 13.12.2023/15:40
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: chimist;Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica, ziual
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Bacanu Valerica

Data si ora efectuarii analizei: 13.12.2023/16:15
Data si ora finalizarii analizei: 16.12.2023/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.12.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Lo . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UEC100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
T UFC/1 ml Fara modificari ” _
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN IS0 6222/2004
. UFC/1 ml Fara modificari -
Nr. de colonii la 37°C pres——— 0 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABQRATOR, RESPOSABIL ATI,QALIZA,
Ing.chim.Sirb}-iigtu Bogdan "CGAPARIA DE APA Biolog lfDutuﬁlorma
I w TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A. ’ I
8 =’ = : i
i/ Lateraior Certral Ao Potahild < i
‘w7 Laberator Apd Porabild Targoviste N
|
Reproducerea buletinului)é analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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