COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3041

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3092

Loc de prelevare: Patroaia Deal, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/12:15

Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15

Cod proba: 310

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 1 Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/18:30

Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora finalizarii analizei: 22.09.2023/00:45

Data si ora eliberarii rezultatului: 22.09.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/cm1a20°C 2500 527 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,17 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,]1 i s 0,26 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % ml&gfg:fa?m 93 -

Amoniu (NH) mg/l 0,5 0,020 SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (INO5) mg/l 50 SLQ SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO>) mgl ! sﬁtée;eﬁfw SLQ = 2266777777:.22000022/C91:2006

Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?*,Fe*") g/l 200 . SR IS0 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu GS:;C;Z . 8,30 SR 1SO 6059:2008

Indice de permanganat mgO/1 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 7,64 SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 15,36 STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: nitrati<0,079mg/l; nitriti<0,007mg/l; IMn<0,5mgO2/1;
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A
SEF LABORATOR,

Ing.chim,snbuye/fu Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

&

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Laberator Central Apé Potebild

Lehorator Apd Potabilé Térgoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti

— Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2899

Solicitant: SECTIA GAESTI
Loc de prelevare: Patroaia, iesire
Punct prelevare: robinet chiuveta
Cod proba: 310

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —

ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Bacanu Valerica

statie
statie

dezinfectie rezervor,

Fisa prelevare nr: 3092

Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/12:15
Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/20:00
Data si ora finalizarii analizei: 24.09.2023/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Yaloare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e v SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormalo 0 SR EN ISO 6222/2004
/}
SEF LAB TOR, RESPOSABIL /ANALIZA,
Ing.chim.Sirb, COMPANIA DE AFE Biolog D tg Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

tu Bogdan
&

TARGOVISTE - DAKBOVITA 5.A.

=" ahorator Central Apal Petabild

Leborater Apd Poiabili Targovisie |

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3042

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3093

Loc de prelevare: Patroaia Deal, str. Principala, Azilul de Batrani Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/12:25

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15

Cod proba: 311

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 1 Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/18:30

Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora finalizarii analizei: 22.09.2023/00:45

Data si ora eliberarii rezultatului: 22.09.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/cmla20°C 2500 376 SR EN IS0 27888:1997

Turbiditate NTU ) 0,49 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber me/] % e 0,22 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,24 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % T, i 92 -

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 0,023 SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros. - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitzifl (NOs5'} mg/! s - SR EN 267773002/C91:2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?*,Fe*") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggéziie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

Ing.chim. Slrbulei{u ,Bogdan REOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudoraghe Claudia
=="Tohorator Ceniral Apd Potahild

Loborater Apd Poiohild Térgeviste
Reproducerea buletinului de analiza fara accekpul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

SEF LABORAT/OFR Kw COMPANIA PE AFA RESPONSABIL ANALIZA,
TAR
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2900

Solicitant: SECTIA GAESTI

Fisa prelevare nr: 3093

Loc de prelevare: Patroaia Deal, str. Principala, Azilul de

Batrani

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 311

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua |

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Bacanu Valetica

Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/12:25
Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/20:00
Data si ora finalizarii analizei: 24.09.2023/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
6 & . SR EN ISO 9308-1:2015
Fechennta col) R 0 i SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o i SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
e 5 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 5 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 mi Fara modificari
Nr. devcoloml la 37°C anormale 8 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABO OR,

Ing.chim.Sirbulets Bogdan -
/ E 2 - TARGOVISTE - DAYBOWITA S.A.
L Lahoraior Conival Ap@ Potabil

Reproducerea buletinului de a

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPARIA DF APA

Labsratar Ap

pdl Potabili Targovisis

liza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3043

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3094

Loc de prelevare: Patroaia Vale, str. Principala, nr.199, Balaria George | Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/14:35

Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15

Cod proba: 312

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 1 Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/18:30

Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora finalizarii analizei: 22.09.2023/00:45

Data si ora eliberarii rezultatului: 22.09.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
» determinata

Concentratia jonilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/cm1a20°C 2500 371 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,42 SR EN IS0 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2 e 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % min. $0% din 90 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR TS0 7150-1:2001

Culoare - ) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros % 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

D, (NG mg/! s - SR EN 26777:2002/C91:2006

Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997

Fier (Fe?* Fe*") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu GS:;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat _ mgO»/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO ?f?OR, - T T RESPONSABIL ANALIZA,
: $ : SMPANIA BE Ar C 3
Ing.chlm.Slrbu/eIFJ Bogdan I EQ TARGOVISTE- BAMBGVITA SA. Chim Tudogache Claudia
I =" Taborator Cenirel Ap Potahil ]
Y/ Laborgtar Apd Potabild Térgeviste

Reproducerea buletinulyi de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2901

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Patroaia, sat Patroaia Vale, str.Principala,

nr.199, Balaria George
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 312

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Bacanu Valerica

Fisa prelevare nr: 3094

Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/14:35
Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15

Receptionat/inregistrat: Lixandra Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/20:00
Data si ora finalizarii analizei: 24.09.2023/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
] determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli - UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
. — UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii 1a 22°C i 4 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 3 SR EN ISO 6222/2004
2
SEF LAB(f)RATOR, RESPOSAI}IL HKNALIZA,
ng.chim.Si : = Biolog DutufFlorina
Ing.chim.Sirbulefu Bogdan fj,_,y COMFANIA BE AP g/D

/

<

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

HARGOVISTE- DAHBOVITA S.A.

@

_
iehoraior Cen
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{_____Loborator Agii Fotabilii Targovisie

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3044

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare ar: 3095

Loc de prelevare: Patroaia, sat Voia, str. Principala, nr.104, Nita Costel | Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/15:20

Teofil Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 313 Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/18:30

Volum proba: 1000 mi Data si ora finalizarii analizei: 22.09.2023/00:45

Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora eliberarii rezultatului: 22.09.2023/13:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 375 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,19 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 P rey 0,19 SR EN 1SO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,21 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % ml;'of(:;/:a?m 90 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

RNitrils (N0} me/! st - SR EN 267773002/C51:2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*',Fe*") pg/l 200 e SR IS0 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgOa/l 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru_consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SL.Q = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORPI{\ OR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing,chim,Sirbu}é 1 Bogdan COMPANIA BE APA Chim Tudorache Claudia
1}1 ‘D TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A. :

Laboraior Control Apd Paiobils

/
Laborator Apd Peiebild Térgovisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2902

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Patroaia, sat Voia, nr.104, Nita Costel Teofil

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 313

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziva 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Bacanu Valerica

Fisa prelevare nr: 3095
Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/15:20
Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/20:00
Data si ora finalizarii analizei: 24.09.2023/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o5 S SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.- o UFC/1 mi Fara modificari .
Nr. de colonii la 22°C anormale 1 SR EN ISO 6222/2004
.: o UFC/t ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C o 2 SR EN ISO 6222/2004

SEF LAB
Ing.chim.Sirb

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Lahorotor Ceniral Apd Potobita

JRATOR,
}»’etu Bogdan CGMPANIA DE APA
/ %) TARGOYISTE - DAMBEVITA S.A.

Lehorater Apd Po

=

4 drgoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3045

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Patroaia, sat Potlogeni Vale, str. Principala, nr. 82,

Ganat Eugenia
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 314

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Bacanu Valerica

Fisa prelevare nr: 3096
Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/15:00
Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/18:30

Data si ora finalizarii analizei: 22.09.2023/00:45
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.09.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,4/20,0°C SR 1SO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 373 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,30 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 - 0,18 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min. $0% din 90 .
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO5) mg/l 50 = SR 1SO 7890-3:2000
Nici (NOs) m | Ol | SO e
Mangan ug/l 50 " SR IS0 6333:1997
Fier (Fe?* Fe*") ug/l 200 , SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu G(e}rr;ize - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 . STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;. 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SL.Q = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

F-17-6/2

J

Reproducerea buletinului de analiza fara aggeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA
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Leborator Ceniral Apdl Polabili
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2903

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Patroaia, sat Potlogeni Vale, str.Principala,
nr.82, Ganat Eugenia

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 314

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,
ziva 1

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Bacanu Valerica

Fisa prelevare nr: 3096
Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/15:00
Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/20:00

Data si ora finalizarii analizei: 24.09.2023/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
¢ 4% " SR ENISO 9308-1:2015
Bsaliznshis col e ¢ o SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
” . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C Ss—— 10 SR EN ISO 6222/2004
e & UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C ——— 5 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORA}TOR, RESPOSA}BIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbule}é Bogdan = COMPAHIA DE APA Biolog/Du f Florina
.y TARGOVISTE - BANZOVIIA SA. 7] /
-l

|

Lahorator Ceniral fpd
Loboraier Apii Potsh

/ H

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3066

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3117

Loc de prelevare: Patroaia, iesire statie - Data si ora prelevarii probei: 22.09.2023/11:00

Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 22.09.2023/14:15

Cod proba: 303

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 2 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 mi Data si ora efectuarii analizei: 22.09.2023/15:30

Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora finalizarii analizei; 22.09.2023/17:45

Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09,2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate puS/emla20°C 2500 522 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,46 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l S 0,11 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,12 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % i 92 :

Amoniu (NH4") mg/! 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001

Culoare - ) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) mg/l 50 “ SR ISO 7890-3:2000

Nitrifi (NQy7) mg/! i - SR EN 267772002/C91:2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?* Fe*") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu GS:;daie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg0y/t 5 = SR EN IS0 8467:2001

Cloruri (Cl') mg/] 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABOKATOR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing,chim.Sirl;{uEletu Bogdan e COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia
L] =

TARGOVISTE - DAMBOYITA S.A.

3 T ]
angrater Central Apd Potabils f

| Laborator Apd Poiahils Thrgoviste !
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
F-17-6/2 Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2925

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3117

Loc de prelevare: Patroaia, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 22.09.2023/11:00
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 22.09.2023/14:15

Cod proba: 303

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor, Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
ziua 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 22.09.2023/15:15
Volum proba: 500 ml Data si ora finalizarii analizei: 25.09,2023/08:30
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
_ determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o determinata
o . SR ENISO 9308-1:2015
Bactetii coliforme UFG/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C P Fargnrgfrﬁ;?eca” 0 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C soeti Far:n‘ggg;?garl 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR RESPOSAB L A?\IALIZA,
Ing.chim. S1rbu17’tu Bogdan = - - B1010g Blorina
/) N COMPARYA BE AP
I/ ) TARGOVISTE - DAHBOVITA S.A.
] =" Lahorator Lanire! And Potabila /

Loboraier Agii Forahils Targaviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

. Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3067

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3118

Loc de prelevare: Patroaia Deal, str. Principala, Azilul de Batrani Data si ora prelevarii probei: 22.09.2023/11:05

Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 22.09.2023/14:15

Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 2 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 22.09.2023/15:30

Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora finalizarii analizei: 22.09.2023/17:45

Data si ora eliberarii rezultatului: 25,09.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/cmia20°C 2500 398 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,49 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l ] R 0,15 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,17 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mléll‘of(z:)/:a?m 88 -

Amoniu (NH4") , mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitwitl {ND) mg/! s reen - SR EN 26777.5005/C91:2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*',Fe*") ng/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu GS:r?liZe - | SRISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;- 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABOEA/FEOR, COMPARIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Iﬂg-Chim-Sirb?ﬂefu Bogdan TirGovisTe- pimsovija s.4.|  Chim Tudorache Claudia
/- i E = ' -
/ Laborator Ceatral fpd

'(/j
\ / Leborator Apd Potohild Targoviste |
\

!
Reproducerea buletinului de analiza fara deteptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. ?)
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2926

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Patroaia Deal, str. Principala, Azilul de

Batrani
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —

ziva 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

dezinfectie rezervor,

Fisa prelevare nr: 3118

Data si ora prelevarii probei: 22.09.2023/11:05
Data si ora receptiei probei: 22.09.2023/14:15

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 22.09.2023/15:15
Data si ora finalizarii analizei: 25.09.2023/08:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Ty 3 SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRI INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
2 ° UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii 1a 22°C — 0 SR ENISO 5222/2004
¢ ¥ 5 UFC/1 m! Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C - 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbulg tu Bogdan

Reproducerea buletinului de'gnaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

i
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/

RESPOSABI 9[NALIZA,

COMPANIA DE APA
w TARGOVISTE - DAHBCVITA S.A

Lahmcmr eniral &

Lobarater Ap

Patabild
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului tman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3068

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3119

Loc de prelevare: Patroaia, sat Patroaia Vale, str.Principala, nr. 84, Data si ora prelevarii probei: 22.09.2023/11:25

Balaria Maria Data si ora receptiei probei: 22.09.2023/14:15

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 305 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 22.09.2023/15:30

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 22.09.2023/17:45

Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/emla20°C 2500 366 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,45 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/] T 0,22 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,24 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % ml;‘of(z:)/;’a?m 92 -

Amoniu (NHs) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NOz) mg/l YT - SR EN 267772002/C91:2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?*,Fe’") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Gfrrr’;iie -~ SR SO 6059:2008

Indice de permanganat mgOy/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/! 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, COMPARIA O A7 RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim. erbule Bogdan E ( TARGOVISTE - BAMBOVITA 5.4. Chim Tudorgche Claudia
/ =" Laborutor Central Apd Potebils
g / Laborater Apd Patobild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. j
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2927

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Patroaia, sat Patroaia Vale, str.Principala,

nr.84, Balaria Maria
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 305

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 3119
Data si ora prelevarii probei: 22.09.2023/11:25
Data si ora receptiei probei: 22,09.2023/14:15

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 22.09.2023/15:15

Data si ora finalizarii analizei: 25.09.2023/08:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
L . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1+2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
- o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 1 SR EN ISO 6222/2004
o o UFC/1 ml TFara modificari
Nr. de colonii 1a 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE ‘
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

'BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 3069

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3120

Loc de prelevare: Patroaia, Potlogeni Vale, nr. 199, Ion Gheorghe Data si ora prelevarii probei: 22.09.2023/11:35

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 22.09.2023/14:15

Cod proba: 306

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 2 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Produs analizat; apa potabila

Volum proba: 1000 m] Data si ora efectuarii analizei: 22.09.2023/15:30

Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora finalizarii analizei: 22.09.2023/17:45

Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 380 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate , ; NTU 4) 0,42 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 e 0,18 SR EN IS0 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % i S 90 :

Amoniu (NH4) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3Y) | mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti {NGy) g s raen - SR EN 26777.2002/C51:2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe**,Fe*") g/l 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu GS:;(;ZG - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO»/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila peritru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABO TOR, CORPATIA BE APE RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim. Slrb tfn Bogdan TARGOVISTE - BAMBOVITA S.A. Chim Tudo /ache Claudia
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v
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea ape

1 destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti

— Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2928

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Patroaia, sat Potlogeni Vale, nr.199, Ion
Gheorghe

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 306

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —
ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Chiran Antonia

dezinfectie rezervor,

Fisa prelevare nr: 3120
Data si ora prelevarii probei: 22.09.2023/11:35
Data si ora receptiei probei: 22.09.2023/14:15

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 22.09.2023/15:15

Data si ora finalizarii analizei: 25.09.2023/08:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO

5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i i : SR EN ISO 9308-1:2015
e R 0 . SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
n . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR ENISO 9308-1-2015/A1:2017
) .. 5 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C . 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C p—— 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR RESPOSABIL ANALIZA,
L COMPANEL BE APA Biolog [}(ltulé orina
\) A BEOVIETE "*55536::’??7& S.A /
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3070

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3121

Loc de prelevare: Patroaia, sat Voia, str. Principala, nr. 104, Nita Data si ora prelevarii probei: 22.09.2023/11:45

Costel Teofil Data si ora receptiei probei: 22.09.2023/14:15

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 307 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 22.09.2023/15:30

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 22.09.2023/17:45

Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
] determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 348 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,39 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 e ey 0,12 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mlgl' of?:)/fa?m 86 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO5) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NOy) mg/l o Sﬁtée;;iimr - Tl

Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?* Fe*") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggrr;ize - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI") mg/!| 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

V!
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax,0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2929

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Patroaia, sat Voia, nr.104, Nita Costel Teofil

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 307

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 3121

Data si ora prelevarii probei: 22.09.2023/11:45
Data si ora receptiei probei: 22.09.2023/14:15

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 22.09.2023/15:15
Data si ora finalizarii analizei: 25.09.2023/08:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- : SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m! 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de coloml la22°C ——— 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C ———— 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABOKATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulety Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INT. 'ERZISA!
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. g




