COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

|

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 171

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 169
Loc de prelevare: Marcesti, iesire statie Datalsi ora prelevarii probei: 25.01.2023/10:30
Data si ora receptiei probei: 25.01.2023/15:25
Punct prelevare: robinet rezervor stocare
Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 25.01.2023/15:45
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25. 01.2023/18:55
Prelevat de: Rauta Carmen Data jsi ora eliberarii rezultatului: 26,01.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA V:aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 428 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,10 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/] L 0,30 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml;'oi(z;/sa?m 93 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - D 3] SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NOy) mgl o Stoa,t;eEert:ewor - L
Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe*") pg/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrﬁiie Minim 5 e SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CID) mg/l 250 = SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987
1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10ug/l; fier<20pg/l;

SEF LABO OR,

TARGOVISTE - DAMBOVITA S,

RESPONSABIL ANALIZA,

A Chim Tudorathe Claudia

i
Ing.chim.Sirbylefu Bogdan KW COMPANIA DE APA

= -
Lakorator Central Apd Potabild

Laborator Apd Potahila Targovi

i[]

Reproducerea buletinului de analiza fara acetptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTEE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modiﬁcat% si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIbLOGICA NR.157

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Marcesti, iesire statie

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua 1
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 169
Data si ora prelevarii probei: 25.01.2023/10:30
Data si ora :receptiei probei: 25.01.2023/15:25

|

Receptionai/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
[

Data si ora Eefectuarii analizei: 25.01.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 28.01.2023//14:00
Data si ora feliberarii rezultatului: 30.01.2023/08:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Vflloare Metode de analiza
determinata
T : SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UBC/100m 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR ENISO 9308-1:2015
e i . D SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
s o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C p—— 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C o 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbulettf Bogdan Kﬁ

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului es
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017
p

: LABORATOR APA POTABILA r;[‘ARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FiZICO — CHIMICE NR. 172

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 170

Loc de prelevare: Marcesti, str. Sifonari, nr. 67, Oprea Maria Datasi ora prelevarii probei: 25.01.2023/10:40
Datasi ora receptiei probei: 25.01.2023/15:25
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua 1 Datasi ora efectuarii analizei: 25.01.2023/15:45
Produs analizat: apa potabila Datasi ora finalizarii analizei: 25. 01.2023/18:55
Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 26.01.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 420 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,25 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2200’}1 Sfatsleéfgzgé‘;r 0,29 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mlg‘of(zzﬁm 90 -
Amoniu (NHs") mg/1 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NOz") mg/l 50 : SR 1SO 7890-3:2000
g (NO) mg/  sren - SR EN 267772002/C91:2006
Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*" ,Fe*™) ug/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu ol Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgOx/1 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorifor si niciun miro

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangans

anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

<10pg/l; fier<20pg/l;

J

SEF LABO OR, ,
Ing.chim.Sirblﬁu Bogdan COMPANIA DE APA
Q TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Laborator Apd Potabili Targovis

~="Laborator Centrel Apd Potabila

3]

Reproducerea buletinului de analiza fara agceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT

INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modiﬁcat%x si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.158

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 170

Loc de prelevare: Marcesti, str. Sifonari, nr. 67, Oprea Maria Data si
Data si

ora prelevarii probei: 25.01.2023/10:40
ora receptiei probei: 25.01.2023/15:25

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat:/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Cod proba: 701
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua 1 | Data si

ora efectuarii analizei: 25.01.2023/16:00

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 28.01.2023//14:00
Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora ieliberarii rezultatului: 30.01.2023/08:15
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;5R EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN IS0 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017
PARAMETRII MICROBIOLOGICI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
ey ; SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli MR 0 g SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA V{aloare Metode de analiza
determinata
- ’ SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C Snadral 3 SR EN ISO 6222/2004
s o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C Sl 5 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulety Bogdan COMPANIA DE APA Biolog Dutu Florina
) TARGOVISTE - DAMBOYITA S.A.
ey ) - .
Laberator Central Apd Pofabili S’;?

Laborator Apd Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorul
Rezultatul analizelor se refera’numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 173

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 171
Loc de prelevare: Marcesti, str. Principala, nr. 232, Paun Gheorghe Data §1 ora prelevarii probei: 25.01.2023/11:00

Data si ora receptiei probei: 25.01.2023/15:25
Punct prelevare: robinet chiuveta baie

Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua 1 Data §1 ora efectuarii analizei: 25.01.2023/15:45
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25. 01.2023/18:55
Prelevat de; Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 26.01.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 | 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 422 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,33 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 i 0,26 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mlg“of(:;/;’a?m 92 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - D) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
‘Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
i . i ™ Stoa,tée;eréfmr . §§ IESI\? 2266777777:22()00022/C91 12006
Mangan ug/l 50 SLQ SR IS0 6333:1997
Fier (Fe** Fe*") ug/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gflfli‘;ie Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (Cl) mg/l 250 - SR 1S0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10ug/l; fier<20pg/L;

SEF LABORAT/OR, CE BT RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulefu/Bogdan EE ) TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4, Chim Tudoraghe Claudia
="Laborater Central Apii Potabila

Laborator Apii Potabili Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba’prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 37
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

|

BULETIN DE ANALIZA MICROBIé)LOGICA NR.159

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Marcesti, str. Principala, nr. 232, Paun

Gheorghe

Punct prelevare: robinet chiuveta baie
Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa pre]evzilre nr: 171
Data si ora prelevarii probei: 25.01.2023/11:00
Data si ora }!receptiei probei: 25.01.2023/15:25

|

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
[

Data si ora iefectuarii analizei: 25.01.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 28.01.2023//14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 30.01.2023/08:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA V@loare Metode de analiza
determinata
@ P SR EN ISO 9308-1:2015
Fagherielis coll Wpet 100 0 ¢ SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA V,aloare Metode de analiza
' determinata
s . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
s 0 UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C seorrla 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuleth Bogdan.

(@

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Laborater Central Api Potabili
Loberatar Apd Potabild Targoviste

Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de'énaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 176

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 174
Loc de prelevare: Marcesti, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 26.01.2023/13:05
Data si ora receptiei probei: 26.01.2023/14:00
Punct prelevare: robinet rezervor stocare j'
Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 26.01.2023/14:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 26. 01.2023/21:55
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 27.01.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Vialoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 422 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,18 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206’11 R 0,80 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,86 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min. 0% din 93 :
Amoniu (NHsY) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1§ ) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust 5 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
s, (KO ) me/! N sraen - SR EN 26777:3002/C91:2006
Mangan ng/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe’") g/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GSrr;iie Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/1 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10ug/l; fier<20pg/l;

SEF LABORATOR, - RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulefu Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudorac}?e Claudia
—_ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. I/ /"'
~="Lahorater Ceniral Apa Potabila D

Labarator Apd Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. z
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.162

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Marcesti, iesire statie

Fisa prelevare nr: 174
Data si ora prelevarii probei: 26.01.2023/13:05
Data si ora receptiei probei: 26.01.2023/14:00

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora | efectuarii analizei: 26.01.2023/14:30
Data si ora ﬁnalizarii analizei: 29.01.2023//12:00
Data si ora ;eliberarii rezultatului: 30.01.2023/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i i , SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 -0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI ‘
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . 1 SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Nicio modificare 3
Nr. de colonii la 22°C e 0 SR EN ISO 6222/2004
B o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C e 0 SR ENISO 6222/2004
SEF L TOR, RESPOSABIL ANALIZA,
i - Biolog Dutu Florina
lngohint. B COMPARIA DE AFA 5

ABQ
i;z

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului es|

TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4,

~="Laharator Centra! Ang Potabil

Leborgtor Apd Potubils Térgoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 177

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Marcesti, str. Sifonari, nr. 67, Oprea Maria

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 175
Data si ora prelevarii probei: 26.01.2023/13:20
Data si ora receptiei probei: 26.01.2023/14:00

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 26.01.2023/14:30
Data si ora finalizarii analizei: 26. 01.2023/21:55
Data si ora eliberarii rezultatului: 27.01,2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 1421 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,19 SR EN ISO 7027-1:2016
o . > 0,1 statie,rezervor ; ]
Clor rezidual liber mg/| >0.1 - <0.5 retea 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 10,48 SR EN ISO 7393-1:2002
. . min. 80% din !
Clor rezidual liber % clor tofal 96 =
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/| 50 - SR ISO 7890-3:2000
T § 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO2) ik 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 ‘ SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe*") ug/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS;;(;G Minim 5 = SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/} 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 & STAS 3069:1987

1Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10pg/l; fier<20ug/l;

Reproducerea buletinului de analiza fara acqeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la pro

F-17-6/2
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COMPARIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
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=" aborator Cantral Apé Potabild |
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prelevata si analizata.

Pagl/
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.163

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Marcesti, str. Sifonari, nr. 67, Oprea Maria

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 175
Data si ora prelevarii probei: 26.01.2023/13:20
Data si ora receptiei probei: 26.01.2023/14:00

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 26.01.2023/14:30
Data si ora finalizarii analizei: 29.01.2023//12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 30.01.2023/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
& : SR EN ISO 9308-1:2015
Rsehornia ol e ¢ v SR EN [SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o s SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
s o UFC/1 ml Nicio modificare ‘
Nr. de colonii la 22°C — 0 SR ENISO 6222/2004
. o UFC/1 mli Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C anormala 1 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Bogdan Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de bnaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 178

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 176

Loc de prelevare: Marcesti, str. Principala, nr. 232, Paun Gheorghe Data si ora prelevarii probei: 26.01.2023/13:30
Data si ora receptiei probei: 26.01.2023/14:00
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 26.01.2023/14:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 26. 01.2023/21:55
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 27.01.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/ecmla20°C 2500 419 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,16 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 P epei 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,31 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % Lk 90 .
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLO SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) Y SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust & 3) - 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 . SR ISO 7890-3:2000
ittt (NQ4) mg/! s - SR EN 26777:2003/C51:2006
Mangan ug/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?' Fe*") g/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gfrr;ifle Minim 5 . SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 s SR 1SO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

#*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10pg/l; fier<20ug/l;

SEF LABORATOR, RESPONSABIL ANALIZA,

. COMPANIA DE APA ; he Claudi
Ing.chim.Sirbulefy Bogdan K TARGOVISTE. DAMBOVITA S.A. Chim Tudoraghe Claudia
~="1.borator Central Ap@ Potabild

Lahorator Apd Fotabili Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.164

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Fisa prelevare nr: 176

Loc de prelevare: Marcestl, str, Principala, nr. 232, Paun Data si ora prelevarii probei: 26.01.2023/13:30

Gheorghe

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 702

Data si ora receptiei probei: 26.01.2023/14:00

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziva2 | Data si ora efectuarii analizei: 26.01.2023/14:30

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Data si ora finalizarii analizei: 29.01.2023//12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 30.01.2023/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
_ determinata
. : SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli i 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulgtp Bogdan K TOMPANIA DE APA Biolog Dutu Florina

N

w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. //7};%@'_
= )

{ohorator Cenlral Ant Potobild
Lohorator Apd Poiohilé Targoviste

Reproducerea buletinului delgnaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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