COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA - SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinald consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 433

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 429
Loc de prelevare: Dobra, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 27.02.2024/13:30
Data si ora receptiei probei: 27.02.2024/14:30
Punct prelevare: robinet vana statie
Cod proba: 300 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificare calitate apa — dezinfectie rezervor, ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 27.02.2024/15:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 27.02.2024/23:55
Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora eliberarii rezultatului: 28.02.2024 /10:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

pH Unitati pH >65 - <95 73020°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 520 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate NTU ?(ﬂ?[l)) 0.12 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/] 230651 P it 0.86 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/] 0.89 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min, 80% din 97 i
clorul rezidual total ” clor total
Amoniu mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR IS0 7890-3:2000

—_— 0,1 stalie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti gl 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier ngf/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Gféffj‘w - SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Accepiabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil peniru consumator si fara madificari anormale; 3) Accepiabil peniru consumatori si
fara modificari anormale
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare @ metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l;

1

SEF LABORATOR, __. RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulétu Bogdan ’ i w COMPARIA DE APA i Chim Tuderache Claudia
TARGOVISTE - D.—"!:'—ff’.', 1474 S.4.

Loheratar Centra! Apd Po i (46//

Laberator Apé Poi

\,
N

Reproducerea buletinului de analiza far G!‘_m cepltul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/4 Exemplar nr. '?
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinald consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 420

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 429
Loc de prelevare: Dobra, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 27.02.2024/13:30
Punct prelevare: robinet vana statie Data si ora receptiei probei: 27.02.2024/14:30

Cod proba: 300
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor | Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
stocare ziua |

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 27.02.2024/15:30
Volum proba: 500 ml Data si ora finalizarii analizei: 01.03.2024/12:00
Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora eliberarii rezultatului: 01.03.2024/12:10

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
sk ; SR EN ISO 9308-1:2015
Hacherichis coli UFC/100m] 0 - SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . - SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii ealifarme UFCHD0m! 0 i SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. UFC/1 ml Fara modificari .
Nr. de colonii la 22°C m manmmle 1 SR EN ISO 6222/2004
i UFC/1 ml Fara modificari . )
Nr. de colonii la 37°C " vl 0 SR EN ISO 6222/2004

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

SEF LABORATOR, P——
Ing.chim.Sirbul/uBogdan K\ {OMPARIA DE

TARCOVISTE- BALROVY]

=, —pe
/ ‘
. : .
Reproducerea buletinului de'analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
F-17-7/4 Exemplar nr. j
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA - SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitalea apei destinata consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare $i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 434

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 430

Loc de prelevare: Dobra, str. Principala, nr. 538, Primarie Data si ora prelevarii probei: 27.02.2024/14:00
Data si ora receptiei probei: 27.02.2024/14:30
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 301 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificare calitate apa — dezinfectie rezervor, ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 27.02.2024/15:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 27.02.2024/23:55
Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora eliberarii rezultatului: 28 02.2024 /10:00
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <9,5 7.7/20°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 519 SR EN ISO 27888:1997
s 4 (urban) 7.1 -
Turbiditate NTU S (rural) 0.23 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor R
Clor rezidual liber mg/l 30,1 - 205 reten 0.46 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/] 0.48 SR EN IS0 7393-1:2002
% clor rezidual liber din min. 80% din
. % ) 96 -
clorul rezidual total clor tolal
Amoniu mg/] 03 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti 1 0,1 stalie, rezervor SR ISO 26777:2002
Iriti mg 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006

Mangan ugll 50 g SR IS0 6333:1997
Fier ngfl 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

. Grade o

- 59:

Duritate totala Gseians SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mgQ0a/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/! 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru_consumator si fara modificari anormale; 2) Acceplabil pentru consumator si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumator si
fara modificari anormale

*Notatia SLQ = “sub limita de cuanlificare @ metodei™ LQ: amoniu<d,020mg/l;

SEF LAB
Ing.chim.Sir

TOR, RESPONSABIL ANALIZA,
letu Bogdan COMFANIA DE APA Chim Tudorachg Claudia
-~ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Leharater Central Api Potabild
Lobarator Apd Potabild Targoviste

Reproducerea bulelinului de analiza fata acceptul scris al laboratorului esie INTERZISA!
Rezuliniul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/4 Exemplar mr. _f)’
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA-SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti —

Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 421

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Dobra, str. Principala, nr. 538, Primarie
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 301

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor
stocare ziua |

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Bacanu Valerica

Fisa prelevare nr: 430
Data si ora prelevarii probei: 27.02.2024/14:00
Data si ora receptiei probei: 27.02.2024/14:30

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 27.02.2024/15:30
Data si ora finalizarii analizei: 01.03.2024/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 01.03.2024/12:10

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli HEG/ 1000 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii Salifonse UpG00g 0 ¢ SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. UFC/1 ml Fara modificari ‘
Nr. de colonii la 22°C " shiicihale 0 SR EN S0 6222/2004
- UFC/1 ml Fara modificari -
Nr. de colonii la 37°C m I 0 SR EN IS0 6222/2004

COMPANIA DE AFA
\ TARGOVISTE- DAMEOVITA S.A.
! olabil
S

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este /INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/4
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RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. g




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA - SM1

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitalii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 435

Solicitant; SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 431
Loc de prelevare: Dobra, Scoala generala “Preot Panait Georgescu” Data si ora prelevarii probei: 27.02.2024/14:10

Data si ora receptiei probei: 27.02.2024/14:30
Punct prelevare: robinet chiuvela grup sanitar

Cod proba: 302 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificare calitate apa — dezinfectie rezervor, ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 27.02.2024/15:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 27.02.2024/23:55
Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora eliberarii rezultatului: 28.02.2024 /10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >65 - <95 7.7/20°C SR 1SO 10523:2012
Conductivitate uS / cm la 20°C 2500 523 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate NTU s 0.18 SR EN 1SO 7027-1:2016
5 (rural)
. : > 0,1 statierezervor i
Clor rezidual liber mg/l >0.1 - <0.5 retea 0.45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0.47 SR EN ISO 7393-1:2002
9% clor rezidual liber din % min. 80% din 96 )
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3 3 SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 2 SR ISO 7890-3:2000
o 1 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002

Nitriti mg 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

, Grade . A0
Duritate totala G - SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 . SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Accepiabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceplabil pentru consumator si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumator si
fara modificari anormale

*Notatia SLQ = “sub limila de cuaniificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l;

Ing.chim.Sirbulgfli Bogdan riRGovisTE- DAMpgviA 5.4  Chim Tudorache Claudia

SEF LABORATOR, COMPALIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
]

Lahorator Coniral Apfi Potohili
Leberator Apl Peiabild Targovisic

Reproducerea buletinului de analiza fary accepiul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultutul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,

F-17-6/4 Exemplar nr. ]
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA-SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calilatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 422

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Dobra, Scoala generala "Preot Panait

Georgescu”

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua |

Produs analizat: apa potabila
Yolum proba: 500 ml
Prelevat de; Bacanu Valerica

Fisa prelevare nr: 431

Data si ora prelevarii probei: 27.02.2024/14:10
Data si ora receptiei probei: 27.02.2024/14:30

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 27.02.2024/15:30
Data si ora finalizarii analizei: 01.03.2024/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 01.03.2024/12:10

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN IS0 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
L . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli Rl 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s . - SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1.2015/A1:2017
” UFC/1 ml Fara modificari .
Nr. de colonii la 22°C m anormale 1 SR EN IS0 6222/2004
s UFC/1 ml Fara modificari _
Nr. de colonii la 37°C m S ommale 2 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sir ﬁ}etu Bogdan

/

Reproducerea buletinulu{ de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

@i COMPASIA DE APA
\} TinGoVISTE- DAMTOVITA S.A.

="1oh:

gtor Ceniral Apd
Loborater And Peiolill Targovizie

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/4
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Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. j




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA - SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 438

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 434

Loc de prelevare: Dobra, iesire satie Data si ora prelevarii probei: 28.02.2024/10:10
Data si ora receptiei probei: 28.02.2024/11:30
Punct prelevare: robinet vana statie

Cod proba: 300 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificare calitate apa — dezinfectie rezervor, ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 28.02.2024/11:50
Yolum proba: 1000 m] Data si ora finalizarii analizei: 28.02.2024/23:55
Prelevat de: Cernatescu Gheorghita Data si ora eliberarii rezultatului: 29.02.2024 /10:00
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH 6,5 - <9,5 7.8/20°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cemla20°C 2500 530 SR EN ISO 27888:1997
. 4 (urban) . A
Turbiditate NTU S (rural) 0.20 SR ENISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statierezervor P
Clor rezidual liber mg/l = 0.1 - 2D Sieted 0.54 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0.57 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min. 80% din 95 i
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR 1SO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 48.22 SR ISO 7890-3:2000
el e. 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti g/ 0,5 retea SLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 % SR IS0 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. Grade KEB

Duritate totala Germane 15.70 SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 27.79 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 67.20 STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumator si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificar anormale

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1; nitriti<0,007mg/l; IMn<0,5mgO2/1;

SEF LABORATOR,

ANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuléth Bogdan K.\ COMP.

TARGOVISTE - DAMBOVITA SA. Chim Tudorache Claudia

xLubﬁrumr Central Apd Potabild
Laberator Apd Potahild Térgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara dgeeptud scris al laboratorudui este INTERZISA]
Rezulintul analizelor se vefera numai la proba prelevaia si anafizaia,

F-17-6/4 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA-SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 425

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Dobra, iesire statie
Punct prelevare: robinet vana statie
Cod proba: 300

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 434
Data si ora prelevarii probei: 28.02.2024/10:10
Data si ora receptiei probei: 28.02.2024/11:30

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 28.02.2024/12:10
Data si ora finalizarii analizei: 02.03.2024/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.03.2024/08:30

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
ok : SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
5 . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme PRI 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
> FC/1 ml Fara modificari -
Nr. de colonii la 22°C M = ammml; 1 SR EN IS0 62222004
. UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C m “normale 0 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbul¢tu Bogdan

Reproducerea buletinului de’analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Lehorator €
Lobarator Apd P

"COMPANIA DE APA
t) TARGOVISTE- DAMBOVITA SA.

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA - SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 peniru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 439

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 435
Loc de prelevare: Dobra, str. Principala, nr. 538, Primarie Data si ora prelevarii probei: 28.02.2024/11:00
Data si ora receptiei probei: 28.02.2024/11:30
Punct prelevare: robinet chiuvela oficiu
Cod proba: 301 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificare calitate apa — dezinfectie rezervor, ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 28.02.2024/11:50
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 28.02.2024/23:55
Prelevat de: Cernatescu Gheorghita Data si ora eliberarii rezultatului: 29.02.2024 /10:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH 6,5 - <9,5 7.6/20°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate uS /emla 20°C 2500 520 SR EN IS0 27888:1997
s 4 (urban) RICT,
Turbiditate NTU 5 (rural) 0.33 SR EN IS0 7027-1:2016
. . > (0,1 statierezervor - B
Clor rezidual liber mg/l >0.1 - <0.5 retea 0.48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0.52 SR EN 180 7393-1:2002
% clor rezidual liber din min. 80% din
. % - 92 -

clorul rezidual total clar total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 48.33 SR ISO 7890-3:2000

. 0.1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti mg/l 0,5 retea SLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pgfl 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006

. Grade ;
059:20

Duritate totala Germane 15.70 SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 27.79 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 65.88 STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Accepiabil pentru consumaltor si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumaiori si

fara modificari anormale

*Notatia SLQ = “sub limila de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/l; IMn<0,5mg02/1;

SEF LABORATOR,

RESPONSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuley] Bogdan

_COMPARIA DE APA Chim Tudorache Claudia
— TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Laboraior Cantra] Api Potabild Q/
Laborator Apd Potabild Targoviste 77

A

Reproducerca buletnudui de analiza fura'ieceptul scris al laboratorului éste INTERZISA!
. 3 \ . i
Rezultarul analizelor se refera numai la preba prelevata si anolizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA-SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 426

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Dobra, str. Principala, nr. 538, Primarie

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 301

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml

Prelevat de; Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 435

Data si ora prelevarii probei: 28.02.2024/11:00
Data si ora receptiei probei: 28.02.2024/11:30

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 28.02.2024/12:10
Data si ora finalizarii analizei: 02.03.2024/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.03.2024/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
oy v SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bagterii coliforme G 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. UFC/1 ml Fara modificari .
Nr. de colonii la 22°C 1 b ano;malg 0 SR EN IS0 6222/2004
s UFC/1 ml Fara modificari o
Nr. de colonii la 37°C Cim amn;alg 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbul d Bogdan

/

Reproducerea buletinului d¢ analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI S1 ANALIZA APA POTABILA - SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinald consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Soseaua Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 440

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 436
Loc de prelevare: Dobra, Scoala generala “Panait Georgescu” Data si ora prelevarii probei: 28.02.2024/11:10
Data si ora receptiei probei: 28.02.2024/11:30
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 302 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificare calitate apa — dezinfectie rezervor, ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 28.02.2024/11:50
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 28.02.2024/23:55
Prelevat de: Cernatescu Gheorghita Data si ora eliberarii rezultatului: 29.02.2024 /10:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
' determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7.6/20°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate S /emla20°C 2500 525 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU % Gareany 0.25 SR EN ISO 7027-1:2016
5 (rural)
I . >0,1 statie,rezervor o
Clor rezidual liber mg/l 50,1 - <0.5 retea 0.49 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0.53 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min. 80% din 92 i
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati mg/] 50 49.14 SR ISO 7890-3;2000
iz ene 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nitriti mg/l 0,5 retea SLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 = SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. Grade & -
059:200
Duritate totala Germai 15.37 SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/] 250 28.49 SR 1SO 9297:2001
Sulfati mg/] 250 96.00 STAS 3069:1987

1) Acceplabila pentru consumatori si fwra modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumator si fara modificari anormale; 3) Acceptabil peniru consumatori si

fara modificari anormale

*Notatia SLQ = “sub limila de cuantilicare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/1; IMn<0,5mg0:/1;

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbifetu Bogdan

? E - ) TATSOVISTE - DEMBOVITA S.A.
Leborator Ceniral Apd Potabild

COMPANIA DE APA

Laborator Apd Potabild Targoviste

Reéproducerea buleiinului de mnn’i:agw acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezuliotul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,
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RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
SERVICIU AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 427

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Dobra, Scoala generala ” Panait Georgescu”

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 436

Data si ora prelevarii probei: 28.02.2024/11:10

Data si ora receptiei probei: 28.02.2024/11:30

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 28.02.2024/12:10
Data si ora finalizarii analizei: 02.03.2024/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.03.2024/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. ) SR EN ISO 9308-1:2015
Exgheniging soll R ¢ ’ SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN IS0 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . - SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 5308.1.2018/A1:201%
. UFC/1 ml Fara modificari _
Nr. de colonii la 22°C " anormale 1 SR EN IS0 622212004
- UFC/1 ml Fara modificari -
Nr. de colonii la 37°C " snormale 0 SR EN IS0 6222/2004

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbulet(i Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPARIA DE APA
- S TCOVISTE- DAIOUTA SA.
3 atar Ceniral A stabiid

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. 3




