COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2652

Solicitant; SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2684

Loc de prelevare: Dragodana icsire statie Data si ora prelevarii probei: 10.09.2022/15:30
Punct prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 10.09.2022/17:00
Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziva 1 Data si ora efectuarii analizei: 10.09.2022/17:15
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 10.09.2022/22:00
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 12.09.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 397 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,24 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2306,11 g -yl 0,37 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,39 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % e 95 -

Amoniu (NH4") mg/l 0.5 SLQ SR SO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust = ] 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO;3") mg/l 50 " SR ISO 7890-3:2000

stali erv SO 26777:2002

Nitriti (NO2) mgh S - S S 2L
Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*',Fe’") g/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS;?EZe Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg0:/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 " STAS 3069:1987

)Accepiabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceplabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pg/; fier<i5pg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2563

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana iesire statie

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 26384
Data si ora prelevarii probei: 10.09.2022/15:30
Data si ora receptiei probei: 10.09.2022/17:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 10.09.2022/20:20

Data si ora finalizarii analizei: 13.09.2022/14:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.09.2022/15:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. e . o SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli Ao 0 d SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
55 . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFe/00m! g 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C et ml Niehts modifiugse 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
. .. g UFC/1 ml Nicio modificare i~
Nr. de colonii la 37°C i 0 SR EN ISO 6222/2004

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2653

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2685

Loc de prelevare: Dragodana, sat Boboci, str.Calea Targovistei, nr.114, | Data si ora prelevarii probei: 10.09.2022/16:15

Stan Vasile Data si ora receptiei probei: 10.09.2022/17:00

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 10.09.2022/17:15

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 10.09.2022/22:00

Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 12.09.2022/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 6,5 - <95 8,3/20,1°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/emla20°C 2500 393 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 2,92 SR EN [SO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 B 1o 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % i Of"ié;“a?m 90 -

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 . SR ISO 7890-3:2000

Nt (NQ7) mg/l s, - SR EN 26777.2002/C51:2006

Mangan pg/l 50 36 SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*',Fe’™) g/l 200 139 SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu orade Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg0:/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAccepiabila consumatorlor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ulterioare.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2564

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, sat Boboci, str.Calea Targovistei,

nr.114, Stan Vasile

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2685
Data si ora prelevarii probei: 10.09.2022/16:15
Data si ora receptiei probei: 10.09.2022/17:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 10.09.2022/20:20
Data si ora finalizarii analizei: 13.09.2022/14:30
Data si ora eliberarii rezultatului; 13.09.2022/15:00

Metode de prefevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 1945872007;SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI1
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- " SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C i e Rise micitiase 0 SR EN ISO 6222/2004
anormaiga
. . 0 UFC/1 ml Nicio modificare n .
Nr. de colonii 1a 37°C ol 3 SR EN IS0 6222/2004

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare. ‘
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2654

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, sat Picior de Munte, str.Scolii, nr.1,

Magazin SRL - Calin David

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziva 1

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de; Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2686
Data si ora prelevarii probei: 10.09.2022/15:45
Data si ora receptiei probei: 10.09.2022/17:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei; 10.09.2022/17:15
Data si ora finalizarii analizei: 10.09.2022/22:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 12.09.2022/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/20224

SR EN IS0 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 8,2/20,0°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla200C 2500 393 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 2,28 SR EN ISO 7027-1:2016
: . >0,1 statierezervor - .
>0, ; . .
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 » 0.5 rsiea 0,34 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,34 SR EN ISO 7393-1:2002
: : o min. 80% din ]

Clor rezidual liber % cor fodal 100
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) D SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR 1SO 7850-3:2000

o r . 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nitriti (NO2) gl 0.5 retea i SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 39 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe*) pg/l 200 44 SR ISO £332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gg;;j;m Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1Accentahila consumatoritor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun mires anormal 3) Acceptabil consumatoritor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATTI: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Reproduceres buletinului de analiza fara adggptul scris al laboratorului este INTERZISA!
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2563

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, sat Picior de Munte, str.Scolii,

nr.1, Magazin SRL — Calin David

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziva 1

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2686
Data si ora prelevarii probei: 10.09.2022/15:45
Data si ora receptiei probei: 10.09.2022/17:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 10.09.2022/20:20
Data si ora finalizarii analizei: 13.09.2022/14:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.09.2022/15:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5§667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN 1SO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. — SR EN IS0 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C LT L 1 SR EN ISO 6222/2004
anormaia
Nr. de colonii la 37°C UEL ad Nigio: modifhedre 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2655

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2687

Loc de prelevare: Dragodana, sat Picior de Munte, str.Calea Targovistei, | Data si ora prelevarii probei: 10.09.2022/16:05

nr.272, Boboc Stefan Data si ora receptiei probei: 10.09.2022/17:00

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 703 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziva 1 Data si ora efectuarii analizei: 10.09.2022/17:15

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 10.09.2022/22:00

Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 12.09.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS /emla 20°C 2500 394 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,50 SR ENISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206}1 ““‘;30' [ 0,31 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % ml;’of(i;?a?m 97 -

Amoniu (NHy") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 3] 1) SR ISO 7887:2012 — meteda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007

Nitrati (NO5") mg/l 50 * SR 1SO 7890-3:2000

Miarisi NGy ] megl s - SR BN 26777:200/C91:2006

Mangan ug/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*',Fe’") ug/ 200 SLQ SR IS0 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu G(:;?éie Minim 5 - SR IS0 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 = SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mig/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAceepiabila consumatorilor si nicie modificare anarmala 2)Accepiabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil corsumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pg/l; fier<15pg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2566

Solicitant: SECTIA GAESTI

Fisa prelevare nr: 2687

Loc de prelevare: Dragodana, sat Picior de Munte, str.Calea Data si ora prelevarii probei: 10.09.2022/16:05

Targovistei, nr.272, Boboc Stefan

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 703

Data si ora receptiei probei: 10.09.2022/17:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 10.09.2022/20:20

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Marisac Mioara

Data si ora finalizarii analizei: 13.09.2022/14:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.09.2022/15:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN IS0 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli CIRCr k] 4 g SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . - SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C URCA ml i v SR EN IS0 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C e Wigios moGTioim 0 SR EN SO 6222/2004
anormaia

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletfi/Bogdan . Biolog Dutu Florina

RESPOSABIL ANALIZA,

I COMPANIA DE APA
.} TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. e
- ’;:’/ Laboraicr Central Apd F -~ 473
Loborator Apd Fotabild Te.,

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2656

Solicitant; SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, sat Boboci, sir.Calea Targovistei, nr.142,

Stefan Florentina
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 704

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziva 1

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2688
Data si ora prelevarii probei: 10.09.2022/16:25
Data si ora receptiei probei: 10.09.2022/17:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 10.09.2022/17:15
Data si ora finalizarii analizei: 10.09.2022/22:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 12.09.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emia20°C 2500 390 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,59 SR EN SO 7027-1:2016

: . . > 0,1 siatierezervor 5 o [P
Clor rezidual liber mg/l S 0.1 - <0.5 seten 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,33 SR EN ISO 7393-1:2002

: i . min. 80% din }
Clor rezidual liber % e 97
Amoniu (NHy") mgfl 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

. g s § 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002

Nitriti (NO2) mg/! 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 SLQ SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’™) pg/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrriiie Minim 3 # SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0:/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (Cl’) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAceeptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Accepiabil consumatonlor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pg/i; fier<15ug/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABO
Ing.chim.Sirbul

9 COMPANIA DE APA

TARGOVISTE -

"3 laboraicr Central ApG F - bi'3

Laborator Apd ot

DAMBOVITA S.4.

abilé Te, .

Reproducersa buletinudui de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZ ISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la praba prelevaia si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2567

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, sat Boboci, str.Calea Targovistei,

nr.142, Stefan Florentina

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 704

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2688
Data si ora prelevarii probei: 10.09.2022/16:25
Data si ora receptiei probei: 10.09.2022/17:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 10.09.2022/20:20
Data si ora finalizarii analizei: 13.09.2022/14:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.09.2022/15:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. o s . o SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli TRl 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. ; o SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C B Nigle matifican 2 SR EN ISO 6222/2004
anorma&ia
Nr. de colonii la 37°C WEG/ i Wigio madifisae 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,

Ing.chim.SirbLﬁe u Bogdan Y,
FH i

</

i

RESPOSABIL ANALIZA,

g L
- &~ Laboraic: Central Apa b~ bi'3
Laborator Apd Fombih?p Te . ”

COMPANIA DE APA
) TARGOVISTE - pdisoviTe s.a,

Biolog Dutu Florina

=

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2657

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2689
Loc de prelevare: Dragodana iesire staie Data si ora prelevarii probei: 11.09.2022/09:30
Punct prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 11.09.2022/10:25
Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziva 2 Data si ora efectuarii analizei: 11.09.2022/10:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 11.09.2022/14:00
Prelevat de: Cernatescu Gheorghita Data si ora eliberarii rezultatului: 12.09.2022/10:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <93 8,1/20,0°C SR I1SO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 395 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,22 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/] P T 0,47 SR EN S0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % n“;'oéfi/za?m 94 -
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
ati / : 200

Nitriti (NO;) g St - T
Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*' Fe*) ng/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS;;‘;; Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO0:/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Suifati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatoritor si nicio modificare anormala 2)Acveptabil Consumatonlor si miciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pg/l; fier<15pg/;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

) COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,

¥ ; A o rac i

; \) TARGOVISTE - DAMEOVTA 4. Chim Tudorache Claundia
o —-—-———-—________'-'_—_'——-—""—" e

... 5~ Laboraicr Central A F . b3
Loborator Apd Fotabils Te - |

Reproducerea buletinului de analiza fara o ,!c:fptu‘:' scris al laboraturidui este INTERZISA!
Rezultand analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2568

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana iesire statie

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 2689
Data si ora prelevarii probei: 11.09.2022/09:30
Data si ora receptiei probei: 11.09.2022/10:25

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita

Data si ora efectuarii analizei: 11.09.2022/12:00
Data si ora finalizarii analizei: 14.09.2022/09:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 14.09.2022/09:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. SRR . SR EN ISO 9308-1:2015
Ssuberiphia oull bk 0 2 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
ey . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C MLl e Dbl i 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C Hiel 1 Wieio modificars 1 SR EN ISO 6222/2004
anorma:a

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

7
SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbllﬂétu Bogdan

I

RESPOSABIL ANALIZA,

U, COMPANIA DE APA

) JARGOVISIE - DAWBOVITA S.A.

75 laboric: Central Apa F i’
Loborator Apd Fotabild Te.. ™

Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2658

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, sat Picior de Munte, str.Scolii, nr.1,

Magazin SRL — Calin David

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 2690
Data si ora prelevarii probei: 11.09.2022/09:40
Data si ora receptiei probei: 11.09.2022/10:25

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Data si ora efectuarii analizei: 11.09.2022/10:30
Data si ora finalizarii analizei: 11.09,2022/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 12.09.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla 200C 2500 398 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,27 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/! 201 stadercerver 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
o : ) min, 80% din ]

Clor rezidual liber % peipii 93
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - i) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros . 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR SO 7890-3:2000

By . 0,1 statie, rezervor SR ISO 267772002
Nitriti (NO2) ! 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 SLQ SR 1SO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe’") gl 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS;?;; Minim 5 s SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgQ2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAccepiahila consumaiorilor si nicio modificare anormala 2jAcceptabil Consumatoniior si niciun miros anormal 3) Acceptabil consurmatorilor si niciun gusi anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13 ng/l; fier<15pugf;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile uiterioare.

P
SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbul

‘{1 Bogdan

P~ COMPANIA DE APA
: \3 TARGOVISTE  DAMBOVITA S.4.

| "3~ Laboruicr Central ApGF  bi 3
Laborator Ap@ Fotabild Tc

Reproducerea buletinului de analiza fara acéeplul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul anatizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2569

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, sat Picior de Munte, str.Scolii,
nr.1, Magazin SRL — Calin David

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2

Produs analizat; apa potabila

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 2690
Data si ora prelevarii probei: 11.09.2022/09:40
Data si ora receptiei probei: 11.09.2022/10:25

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita

Data si ora efectuarii analizei: 11.09.2022/12:00
Data si ora finalizarii analizei: 14.09.2022/09:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 14.09.2022/09:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . . SR EN ISO 9308-1:2015
Esgherighia ol e . ks SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
» . — SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C il Misio médiisare 2 SR EN SO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C VFE ] Hicio madifigare 0 SR EN SO 6222/2004
anormala

.OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbuls,.t[L??Bogdan g

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA
) JARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
. "z~ Laboraicr Central Apd F b3

Loborator Apd Fotabila Te . -

Biolog Dutu Florina

S

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2659

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2691

Loc de prelevare: Dragodana, sat Picior de Munte, str.Calea Targovistei, | Data si ora prelevarii probei: 11,09.2022/09:50

nr.272, Boboc Stefan Data si ora receptiei probei: 11.09.2022/10:25

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 11.09.2022/10:30

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 11.09.2022/14:00

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita Data si ora eliberarii rezultatului: 12.09.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,2/20,2°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS /omla20°C 2500 393 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,25 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/! 2206,11 ““‘;‘enrzlgg o 0,39 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mig'ofl“;z‘[’a‘lhn 91 -

Amoniu (NHs) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros 5 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) mg/l 50 S SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NOy) me/l o Stfit;eﬁgtz?mr - S T AR 2008

Mangan ug/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997

Fier (Fe’',Fe’") g/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu orade Minim 5 . SR IS0 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN IS0 8467:2001

Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatoritor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”™; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<l13pg/l; fier<15ug/;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbu‘l?t Bogdan

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudj

7

T COMPANIA DE APA

s »w TARGOVISTE - DAMEQVITA S.4.

.. "3~ Labormicr Central ApG B . bi'
Loborator Apd Fotebila Te. -

Reproducersa buletinului de analiza fara accepiul seris al laboratorulud este INTERZ ISA!
Rezudtatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizaia,

F-17-6/2 Exemplar nr. 2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2570

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, sat Picior de Munte, str.Calea

Targovistei, nr.272, Boboc Stefan

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 2691
Data si ora prelevarii probei: 11.09.2022/09:50
Data si ora receptiei probei: 11.09.2022/10:25

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita

Data si ora efectuarii analizei: 11.09.2022/12:00
Data si ora finalizarii analizei: 14.09.2022/09:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 14.09.2022/09:15

Metode de prelevare:ISO 3667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . - SR EN ISO 9308-1:2015
Exehierichia coll B 0 0 SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C Ui Dty mpeitse 0 SR EN ISO 6222/2004
anormaia
Nr. de colonii la 37°C UFGHL Bioio madifiears 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbula/yj Bogdan
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RESPOSABIL ANALIZA,

DN COMPANIA DE APA
\ \3 JARGOVISTE - DAMEOVITA S.4,
.3 Laboraicr Central Api F . b 3
Laborater Apd Fotabild 76~ - -

Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-7/2
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Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2660

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, sat Boboci, str.Calea Targovistei, nr.114,

Stan Vasile
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 703

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziva 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 2692
Data si ora prelevarii probei: 11.09.2022/10:00
Data si ora receptiei probei: 11.09.2022/10:25

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Data si ora efectuarii analizei: 11.09,2022/10:30
Data si ora finalizarii analizei: 11.09.2022/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 12.09.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,1/20,1°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate uS / emla 20°C 2500 390 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,19 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 Stafg;‘;’g‘: 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,44 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % n“;'ofizé’a?m 93 -
Amoniu (NHy") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare . 1 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 . SR ISO 7890-3:2000
Bl (N ) mg/l s - SR BN 267772002/C91:2006
Mangan pgll 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*" Fe’) g/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Bl Minim 5 . SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0:/1 5 . SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9257:2001
Sulfati mg/l 250 . STAS 3069:1987

1JAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anarmala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pg/l; fier<15ugfl;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORAT
Ing.chim. Sirbulet

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laborasorului este IN TERZISA!

P, (OMPANIA DE APA
: \3 YARGOVISTE - DAMBOVITA SA.
| "3~ Laboraics Central Apa F b 3

Laborator Apd Fotabils Te

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudig

Rezuliatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizat,

F-17-6/2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2571

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, sat Boboci, str.Calea Targovistei,

nr.114, Stan Vasile

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 703

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 2652
Data si ora prelevarii probei: 11.09.2022/10:00
Data si ora receptiei probei: 11.09.2022/10:25

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Data si ora efectuarii analizei: 11.09.2022/12:00

Data si ora finalizarii analizei: 14.09.2022/09:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 14.09.2022/09:15

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
g . _ SR EN IS0 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . _ SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Nicio modificare i
Nr. de colonii la 22°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii 1a 37°C UFC/1 ml Wigomedifivare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

7!
SEF LABORATOR,

Ing.chim.SirbuletlyBogdan

RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Duty Florina

COMPANIA DE APA
_ 1 JARGOVISTE - DAMBOVITA S.4,

g e L Ry
Laborsicr Central Apg F .57 5
Api Fotubils Tc 237

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-7/2

Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2661

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2693

Loc de prelevare: Dragodana, sat Boboci, str.Calea Targovistei, nr.142, | Data si ora prelevarii probei: 11.09.2022/10:10

Stefan Florentina Data si ora receptiei probei: 11.09.2022/10:25

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 704 Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita

Scopul analizei: verificarea calitatil apei — avarie retea ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 11.09.2022/10:30

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 11.09.2022/14:00

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita Data si ora eliberarii rezultatului: 12.09.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 392 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,24 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206]1 ““2‘:0“;2:;;‘: 0,37 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mlgof'fz/fa‘lhn 92 -

Amoniu (NH.") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nierif LS me/ Y - SR EN 267172002/C51:2006

Mangan pg/t 50 SLQ SR ISO 6333:1997

Fier (Fe**,Fe’") ug/t 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Gfgfifw Minim 5 - SR ISO 6039:2008

Indice de permanganat mg0:/ 5 = SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 a SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

7

DAccepiabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil ¢ onsumatoriior si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/t; mangan<l13pg/l; fier<iSug/l,

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOQR
Ing.chim.Sirbulgty Bogdan

/

ceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
a prelevata si analizaia

RESPONSABIL ANALJA,

COMPANIA DE APA ; rsahe Cland

mmri ohisovine 54, Chim Tudorache Clau

=" Laborsic: Central AgG F i
Luhomfor Apé Fomh:I:FTr 5

. ‘“'}'7

Reproducerea buletinului de analiza fara as
Rezultarul analizelor se refera numai la pro

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2572

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, sat Boboci, str.Calea Targovistei,

nr.142, Stefan Florentina

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 704

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de; Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 2693
Data si ora prelevarii probei: 11.09.2022/10:10
Data si ora receptiei probei: 11.09.2022/10:25

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita

Data si ora efectuarii analizei: 11.09.2022/12:00
Data si ora finalizarii analizei: 14.09.2022/09:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 14.09.2022/09:15

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
B P - SR EN SO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
L sa . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C WP anl Nifsto GGeifitas 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C ML) Rislmodificate 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII; Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbule/,ﬁi Bogdanf =D
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RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA

: TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
.5~ lobotaicy Comtral Apd P 5003
Laborator Apd Fotabila Te -

Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelar se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-71/2
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Exemplar nr. ﬂ




