COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3001

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3050
Loc de prelevare: Dragodana, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 20.09.2023/09:30
Punct prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 20.09.2023/15:00
Cod proba: 306
Scopul analizei; verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 1 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 20.09.2023/15:30
Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora finalizarii analizei: 21.09.2023/03:45
o Data si ora eliberarii rezultatului: 21.09.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
, determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,6/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/em1a20°C 2500 380 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,16 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2205}1 s feniven 0,39 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml;'of(zz/za?m 95 -
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust ) - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 SLQ SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO) gl > Sﬁtée;eﬁfmr SIQ ST Desa o051 4006
Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe*") ug/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gféiii . 10,10 SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgOy/l 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 6,25 SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 23,04 STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru- consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitrati<0,079mg/l; nitriti<0,007mg/l; mangan<10pg/l; fier<20pg/l;
IMn<0,5mgO2/1;

RESPONSABIL ANALIZA,

SEF LABO TOR OhiP E
O/PANIA DF 4PA Chim Tudorache Claudia

Ing.chim.Sirbu] fu Bogdan *A:’wwcn ;:rhreaw;;a SA

iahﬂrm‘er Central Apit Potohila
Lahorator Apdl Paiuhilg Trgovisie

Reproducerea buletinuliii de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2861

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, iesire statie
Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 306

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Bacanu Valerica

Fisa prelevare nr: 3050
Data si ora prelevarii probei: 20.09.2023/09:30
Data si ora receptiei probei: 20.09.2023/15:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 20.09.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei; 23.09.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
, determinata
. SR EN ISO 9308-1:2015
7 Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
- PARAMETRII INDICATORI
Parameétrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
) determinata
= . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 | SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. »de colonii 1a 22°C anormale 3 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL AI)T/?ALIZA,

Ing.chim.Sirbul’étil Bogdan

F-17-7/2

i

1/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

f CoMPARIA DE APA | Biolog Dyfu Flgr
w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. N
<"1 aborafor Central Apd Potabild /
Laboraior Apdl Potabild Targovisie X\
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

~ BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 3002

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3051

Loc de prelevare: Dragodana, str. Moara Popii, nr. 26, Bicher Nita Data si ora prelevarii probei: 20.09.2023/10:00
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 20.09.2023/15:00
Cod proba: 307

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 1 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Produs analizat: apa potabila

Yolum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 20.09.2023/15:30
Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora finalizarii analizei: 20.09.2023/21:45

Data si ora eliberarii rezultatului: 21.09,2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN IS0 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
] determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,7/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate - uS/cemla20°C 2500 384 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate ; ; NTU 4) 0,37 SR EN ISO 7027-1:2016
; : > 0,1 statie,rezervor T
Clor rezidual liber 7 ; mg/l >0.1 - <0.5 retea 0,37 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,39 SR EN ISO 7393-1:2002
. ; ' min. 80% din
Clor rezidual liber % alor total 95 -
Amoniu (NH4) j mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust ‘ - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3Y) mg/l 50 : SR 1SO 7890-3:2000
o . 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO2) - mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ) gl 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe*") | pg/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
S . Grade
i 7. - :20
Suma de ca1c1u751 magneziu | Gornane _ SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) ) ‘ mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila penfm consumatorirsi fara modiﬂcari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10ug/l; fier<20pg/l;

SEF ‘LAB. BATOR, COMPANIA DE AFE RE'SPONSABIL AIIIA(I{.IZA,
Ing.chim.Sigbuletu Bogdan TARGOVISTE - DAHBOVIFA S.A. Chim Tudorache Claudia

Laborator Central Apd Potcbild
Leborator Ap# Potobils Tﬁrgcvé;?ej

Repiroducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2862

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, str.Moara Popii, nr.26, Bicher

Nita
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 307

Scopul analizei: verificatea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua |

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml '
Prelevat de: Bacaiu Valerica

Fisa prelevare nr: 3051
Data si ora prelevarii probei: 20.09.2023/10:00
Data si ora receptiei probei: 20.09.2023/15:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 20.09.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 23.09.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
, determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100m! 2 ; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO'9308-1+2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C i 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37 C ‘ o 4 SR EN ISO 6222/2004
A
SEF LABORATOR, RESPOSABIL AN}ALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan  {§ COMFPANIA DE APA Biolog Dytu E/lém'na
| l w T.&RGOVIISTE-BAMBOVLTA S.A }l ,fi
| j%:;Lu!‘zormm‘ Central Apé Potabild 4

Iy

Leborater Apfi Peiahili Targovisie

v
/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax(0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3003

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3052

Loc de prelevare: Dragodana, sat Straosti, str. Dumbrava, nr. 903, Irimia | Data si ora prelevarii probei: 20.09.2023/10:15

Mihai Data si ora receptiei probei: 20.09.2023/15:00

Purict prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 308 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 20.09.2023/15:30

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 20.09.2023/21:45

Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora eliberarii rezultatului: 21.09.2023/13:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
N determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/cmla20°C 2500 384 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,30 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 B e 0,13 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber ; % ml;'of?:)/;a(lim 93 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 0,022 SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 9) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust o - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NOy) mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000

Nittifh (NG e s - SR EN 267772002/C91:2006

Mangan ug/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*',Fe’") ng/l 200 28 SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Gg’lf;‘;fle - SR SO 6059:2008

Indice de permanganat mgO02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: mangan<10pg/l;

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sir qﬁetu Bogdan
!

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

[

¥ COMPANIA DE APA
%’] TARSG%@STE - SA‘MBSW}"A S.A
Laberater Ceniral Apd Potabili

Laboraior Apd Potabili Targovisie

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

‘Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2863

“Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, sat Straosti, str. Dumbrava, nr.903,

Irimia Mihai

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 308

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Yolum proba: 500 ml
Prelevat de: Bacanu Valerica

Fisa prelevare nr: 3052

Data si ora prelevarii probei: 20.09.2023/10:15
Data si ora receptiei probei: 20.09.2023/15:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 20.09.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 23.09.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/09:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. determinata
oy . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme 7 UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 5 SR EN ISO 6222/2004
i - UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C — 1 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbulgtn}j Bogda K

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INT. ERZISA!

}

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

~Rewy

Loheraior Central Apd Potabild

Laborator Apd Potabild Térgoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 3004

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, sat Picior de Munte, nr. 901, Mihalache
Valentin

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 309

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua I
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Bacanu Valerica

Fisa prelevare nr: 3053
Data si ora prelevarii probei: 20.09.2023/09:35
Data si ora receptiei probei: 20.09.2023/15:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 20.09.2023/15:30

Data si ora finalizarii analizei: 20.09.2023/21:45
Data si ora eliberarii rezultatului: 21.09.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoareéa Metode de analiza
. . ) ] determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,5/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 382 SR EN ISO 27888:1997
_Turbiditate NTU 4) 2,83 SR EN IS0 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - <0.5 refea 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/t 0,50 SR EN 1SO 7393-1:2002
. . min. 80% din

Clor rezidual liber % Al 94 -

Amoniu (NH4") mg/! 0,5 0,31 SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3Y) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

© o : 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002

Nitriti (NO>) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan , ug/l 50 31 SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*' Fe**) pg/l 200 72 SR ISO 6332:1996/C91:2006

TR Grade .

Suma de calcm si magneziu Germane - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru_consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si

fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

A

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirhuletn Bogdan
/

» COMPARIA DF ﬁ?/-a_"
= TARGOYISTE - TA S.A.
Laherater Central Al Potohilz J

Laborator Apd Patabils

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia

[

Targovisie

f
3
U
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

 BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2864

Solicitant: SECTIA GAESTI

Fisa prelevare nr: 3053

Loc de prelevare: Dragodana, sat Picior de Munte,

str.Principala, nr.901, Mihalache Valentin
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 309

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Bacanu Valerica

Data si ora prelevarii probei: 20.09.2023/09:35
Data si ora receptiei probei: 20.09.2023/15:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 20.09.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 23.09.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/09:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 150 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
‘ determinata
o i SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli S e 0 0 SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
Entetococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o 8 SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
. 0 UFC/1 mi Fara modificari
Nr. de colonu‘la 22°C anormale 4 SR EN ISO 6222/2004
se o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbul th Bogdan K

Reproducerea buletinului de

COMPANIA DE APA
Q_D TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
iy

Laborator Central Api Potohild

Leherator Apd Potebild Targoviste

naliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezuliatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3031

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3082

Loc de prelevare: Dragodana, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/09:40

Punct prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15

Cod proba: 300

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 2 Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/18:30

Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora finalizarii analizei: 22.09.2023/00:45

Data si ora eliberarii reznltatului: 22.09.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
; L determinata

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,6/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/cemla20°C 2500 393 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate ; NTU 4) 0,13 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 e v 0,34 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,36 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % o 94 .

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ | SRISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust 2 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3Y) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nttty (NG5 ) | mg/ s aen - SR BN 267772002/C91:2006

Mangan ) pg/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*',Fe*") pg/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de caloiu si magneziu corade - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) ) mg/l 250 " SR IS0 9297:2001

Sulfati - mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ = “sub limita de cuiantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10ug/l; fier<20pg/1;

RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan ) TARGOVISTE - nAHBOVITA S.A. Chim Tudorache Claudia
Loborater Centrel Aps Potahils
Laborator Apd Poiabilit Targovise

SEF LABORATOR, K COMPANIA PE APA

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

‘Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2889

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, iesire statie
Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 300

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Bacanu Valerica

Fisa prelevare nr: 3082

Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/09:40
Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/20:00
Data si ora finalizarii analizei: 24.09.2023/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
v determinata
i s SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coh 7 UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
.. — UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C e 1 SR EN ISO 6222/2004
s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C 7 sy 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORA’EOR, RESPOSABIL Al\}/;é’LLIZA,

Ing.chim.Sirbulety Bogdan

4

Reproducerea buletinului de I'hliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Iy

]

~ _COMPANIA DE AFA
o ) TARGOVISTE - DANBOVIFA S A
Laborator Central And Potahila

Labsrater A Potabili Targoviste

Rezultatul analizelor se Fefera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

» LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat n1.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3032

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3083

Loc de prelevare: Dragodana, str. Moara Popii, nr. 26, Bicher Nita Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/09:50
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15
Cod proba: 301

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 2 Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/18:30
Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora finalizarii analizei: 22.09.2023/00:45

) Data si ora eliberarii rezultatului: 22.09,2023/13:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
, determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - 9,5 ~ 8,6/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitdte ] uS/cemla20°C 2500 388 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,17 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l L 0,30 SR EN 1SO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,33 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber 7 % ml;'ofgffa?m 90 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust , - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3’) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO2) g i - SRLEN 26777/ 2002/C51:2006
Mangan_ ug/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe*") , pg/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:;‘ZZ@ - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO»/l 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI'). mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10pg/l; fier<20ug/l;

SEF LABORATOR, COMPARIA DE AP
Ing.chlm.Slrb[.\l tu Bogdan Q TARGOVISTE - BAMBSVITA 5.A.
L

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia

——— oA
aberater {entral Apd Potohilz
Lebarator Apd Forahily Targovisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2890

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, str.Moara Popii, nr.26, Bicher
Nita

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 301

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,
ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Bacanu Valerica

Fisa prelevare nr: 3083
Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/09:50
Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/20:00

Data si ora finalizarii analizei: 24.09.2023/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM VYaloare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m1 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
! . o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C . 7 B 0 SR EN ISO 6222/2004
s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37 C P 4 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbul t};’
i

COMPANIA DE APA

Biolog D}ltu Jlorina
/ i

!

Bogdan : L
w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
= :
Laborater Central Apd Potobila

Loborajor Apdi Potabiiii Trgoviste

e,

j
/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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C OMPAN IA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3033

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3084
Loc de prelevare: Dragodana, sat Straosti, str. Dumbrava, nr. 903, Irimia | Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/10:00
Mihai Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 302 Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/18:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 22.09.2023/00:45
Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora eliberarii rezultatului: 22.09.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
L determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate , pS/emia20°C 2500 382 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate , v NTU 4) 0,30 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 e e, 0,25 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,27 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mlgl'of(zg/fga?m 93 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - D 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati INO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nty (WEY ) mg/! s - SR EN 267773002/C51:2006
Mangan pg/t 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?* Fe’") ‘ ng/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;czl;e - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (Cl) , mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1; mangan<10ug/l; fier<20pg/I;

SEF LABOR{&OR, RESPONSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbu e}:{u Bogdan COMPANIA DE APE Chim Tudgrache Claudia
// E ( %) TARGOVISTE - DANBOVITA 5.4,

Y Laboraier (entral Ap3 Petabilg

Laborator A Posabify Targovisie
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2891

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3084

Loc de prelevare: Dragodana, sat Straosti, st Dumbrava, n.903, | Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/10:00
Irimia Mihai Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 302 Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/20:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 24.09.2023/14:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/10:00
Prelevat de: Bacanu Valetica

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
, e determinata
. s SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichiacoli e 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
5 i SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 7 SR EN ISO 6222/2004
o o UFC/1 mi Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 5 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ALIZA,

Ing.chim.Sirbulet

!
{

i
1

Biolog D(utu EIo,fina
/o f

v/

Leborator Apa Poiabild Targoviste

Bogdan ?}i COMPARIA DE APA
Ogda TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
S qharator Central Ap@ Patabild

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3034

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 3085

Loc de prelevare: Dragodana, sat Picior de Munte, nr. 901, Mihalache | Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/09:30

Valentin Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 303 Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/18:30

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 22.09.2023/00:45

Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora eliberarii rezultatului: 22.09.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati ™M Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
. determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/eml1a20°C 2500 382 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,30 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 e aviecy 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/} 0,27 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mléll'(f(t);/ga(lhn 93 -

Amoniu (NH4") mg/| 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare = 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitth (W05 ) mg/l s - SR EN 267772002/C91:2006

Mangan ug/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?*,Fe*") pg/l 200 SLQ SR IS0 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu | o - SR IS0 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anofmale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuartificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10ug/l; fier<20pg/l;

SEF LABOR&AT OR,
Ing.chim. SlrbuI?tu Bogdan

j/

Reéproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

RESPONSABIL ANALIZA,

Chim Tudorazhe Claudia

COMFANIA DE APA
3 TéPiIﬂE’:STE E“C@F"hij SA

="Laborater Central Aptt Potabils

Labaratnr Apg Poiohili idrgovisie
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2892

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, sat Picior de Munte,
str.Principala, nr.901, Mihalache Valentin

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 303

Scopul analizei: vetificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Bacanu Valerica

Fisa prelevare nr: 3085
Data si ora prelevarii probei: 21.09.2023/09:30
Data si ora receptiei probei: 21.09.2023/17:15

Receptionat/inregistrat: Lixandra Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 21.09.2023/20:00

Data si ora finalizarii analizei: 24.09.2023/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.09.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN 15075667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e » . determinata
s 4 . SR EN ISO 9308-1:2015
Egohiarichia cali EeAKul . 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
] determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii collforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
) 5 - UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii 1a 22°C s 5 SR EN ISO 6222/2004
i o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C Je—y 3 SR EN ISO 6222/2004

Ing.chim.Sirbulet

RESPOSABIL A/ 1ZA,
Biolog Dutu Flprina
§

Laborator Centrol Apit Potabild
Labarator Apd Potabilli Targoviste

jAogidn COMPANIA DE APA
/ %) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
-t

/

J

it
il

¢

Reproducerea buletinului de arilélliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. g




