COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2148

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2186
Loc de prelevare: Dragodana iesire statie Data si ora prelevarii probei: 24.07.2022/20:10
Data si ora receptiei probei: 24.07.2022/22:15

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 600 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 24.07.2022/22:40

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/04:00

Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/12:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,2/20,0°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS/emla20°C 2500 405 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,88 SR EN 1SO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/! e 0,40 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,42 SR EN ISO7393-1/2002

Clor rezidual liber % mlg'of["::za?m 95 -

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR ENIS07887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007

Nitrati (NO;y) mg/l 50 - SR 1S07890-3/2000

Nitriti (NO,) mg/l il <g¢5;er et - SR EN 26777/C91/2006

Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997

Fier (Fe*',Fe') ug/l 200 SLQ SR 1SO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Ggrr;iié Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 . SR ISO §297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicie modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pug/l; fier<iSug/;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare. /|
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatyl analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizaia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti —

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2087

Solicitant: SECTIA GAESTI

Fisa prelevare nr: 2186

Targoviste, Tel/fax.0245631472

Loc de prelevare: Dragodana iesire statie

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 600

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Plavie Constanta

Data si ora prelevarii probei: 24.07.2022/20:10
Data si ora receptiei probei: 24.07.2022/22:15

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Data si ora efectuarii analizei: 24 .07.2022/23:00

Data si ora finalizarii analizei: 27.07.2022/16:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.07.2022/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati, se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2149

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2187

Loc de prelevare: Dragodana, sat Cuparuy, str.Pe Vale, nr.2, Rusu Liviu Data si ora prelevarii probei: 24.07.2022/20:20

Mihaita Data si ora receptiei probei: 24.07.2022/22:15

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 601 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 24.07.2022/22:40

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/04:00

Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/12:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,3/20,0°C SR ENISO 1052372012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 396 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 1,09 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/ 2 e 0,48 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual liber % m‘g‘oflefa?m 94 -

Amoniu (NH,) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/20¢

Culoare - D 1) SR ENIS07887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 162272007

Gust 5 3) 3) SR EN 1622/2007

Nitrati (NO;y") mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000

Nitriti (NO;) mg/! O LS e - SR EN 26777/C91/2006

Mangan pg/l 50 40 SR ISO 6333/1997

Fier (Fe*" Fe’") ug/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Cgéiizc Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg0,/1 5 = SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 929772001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAceepiabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatoritor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumaterilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; fier<15ug/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare. / ]
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Repradhicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezudiatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2088

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2187

Loc de prelevare: Dragodana .sat Curaru,str.Pe Data si ora prelevarii probei: 24.07.2022/20:20
Vale,nr.2,Rusu liviu Mihaita Data si ora receptiei probei: 24.07.2022/22:15
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 601 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: reluare furnizare apa
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de | Data si ora efectuarii analizei: 22 .07.2022/23:00
polipropilena de 500 ml inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 27.07.2022/16:00
Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 28.07.2022/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormaia
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati, se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2150

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2188

Loc de prelevare: Dragodana, sat Burduea, str.Principala, nr.3, Matei Data si ora prelevarii probei: 24.07.2022/20:30

loana Data si ora receptiei probei: 24.07.2022/22:15

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 602 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 24.07.2022/22:40

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/04:00

Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/12:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,3/20,0°C SR ENISO 105232012

Conductivitate uS/emla26°C 2500 399 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 1,27 SR EN 1S07027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2206}1 5fa151e0r§zree§z(;r 0,42 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,44 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual liber % ml;‘j:;ta?m 95 -

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare s 1) 1) SR EN ISO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 162272007

Gust = 3) 3 SR EN 1622/2007

Nitrati (NO;") mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000

Nitriti (NO,) mg/ 8.1 Stg,‘;er’;izewm - SR EN 26777/C91/2006

Mangan pg/l 50 43 SR ISO 6333/1997

Fier (Fe”" F&’™) g/l 200 29 SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu GS;:Z; Minim 5 } SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mgQ0,/1 5 5 SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Aceeptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
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Reproducerea buletinului de analiza fara agceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultotul anatizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/1 Exemplar nr. g

Pagl/l




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2089

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana .sat Burduca ,str.Principala

,nr.3, Matei [oana
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 602

Scopul analizei: reluare furnizare apa
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 2188
Data si ora prelevarii probei: 24.07.2022/20:30
Data si ora receptiei probei; 24.07.2022/22:15

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Data si ora efectuarii analizei: 22 .07.2022/23:00

Data si ora finalizarii analizei: 27.07.2022/16:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.07.2022/08:30

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISQ 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Wt de aoloni la oot UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN 1SO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati, se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2151

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2189
Loc de prelevare: Dragodana, str.Moara Popii, nr.26, Bicher Nita Data si ora prelevarii probei: 24.07.2022/20:40
Data si ora receptiei probei: 24.07.2022/22:15

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 603 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 24.07.2022/22:40

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/04:00

Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/12:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,4/20,0°C SR EN ISO 10523/2012

Conductivitate uS/emla20°C 2500 400 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,66 SR EN 1SO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/ 2 e 0,44 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN [S07393-1/2002

Clor rezidual liber % mlg()f%éi’;‘“ 95 -

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) i} SR EN ISQO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust = 3) 3) SR EN 1622/2007

Nitrati (NO;3) mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000

Nitriti (NOy) gl Gl ‘%“;er;i?“‘” - SR EN 26777/C91/2006

Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997

Fier (Fe*' ,Fe’) g/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu GS;?}‘;; Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mgQ,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificars anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pg/l; fier<15ug/l;

OBSERVATII; Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fura Scceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Resultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti —

Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2090

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana ,str.Moara Popii ,nr.26,Bicher
Nita

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 603

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 2189
Data si ora prelevarii probei: 24.07.2022/20:40
Data si ora receptiei probei: 24.07.2022/22:15

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Data si ora efectuarii analizei: 22 .07.2022/23:00

Data si ora finalizarii analizei: 27.07.2022/16:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.07.2022/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr de colons 1a 2050 UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati, se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinuiui de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FI1ZICO — CHIMICA NR. 2152

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2190

Loc de prelevare: Dragodana, sat Straosti, str.Dumbravei, nr.1, Cirstea Data si ora prelevarii probei: 24.07.2022/20:55

Eugen Data si ora receptiei probei: 24.07.2022/22:15

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 604 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 24.07.2022/22:40

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/04:00

Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/12:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN IS0 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,9/20,0 %c SR ENISO 1052372012

Conductivitate uS/emla20°C 2500 396 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 1,02 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mgfl 2 0,33 SR EN ISO7393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,35 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual liber % m];'o‘f"ﬁ’a?ln 94 -

Amoniu (NH, ") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR EN ISO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007

Nitrati (NO5) mg/l 50 : SR 1S07890-3/2000

Nitriti (NO,) mg/l Gl “g‘;er;i;emr - SR EN 26777/C91/2006

Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997

Fier (Fe* F&’™) g/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Gce}rriii?ze Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI") mg/] 250 : SR ISO 9297/2001

Sulfati meg/l 250 - STAS 3069/1987

DAccepiabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatoritor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pg/l; fier<15ug/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de anoliza fordacceptul scris al laboratorului esie INTERZISA!
Resultatul analizelor se refera monai la proba prelevata si analizata
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2091

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana ,sat Straosti ,str.Dumbravei,
nr.1,Cirstea Eugen

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 604

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 2190
Data si ora prelevarii probei: 24.07.2022/20:55
Data si ora receptiei probei: 24.07.2022/22:15

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Data si ora efectuarii analizei: 22 .07.2022/23:00

Data si ora finalizarii analizei: 27.07.2022/16:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.07.2022/08:30

Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN IS0 622272004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati, se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 2133

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2191

Loc de prelevare: Dragodana, sat Picior de Munte, str.Calea Targovistei, | Data si ora prelevarii probei: 24.07.2022/21:10

nr.111, Mihalache Sanda Data si ora receptiei probei: 24.07.2022/22:15

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 605 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 24.07.2022/22:40

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/04:00

Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/12:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,3/20,0°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS/emla 20°C 2500 395 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 1,67 SR EN 1S07027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2206}1 Sfazeéfgzizzr 0,47 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,49 SR EN ISO7393-1/2002

Clor rezidual liber % mlg'of?j:a‘ljm 96 -

Amoniu (NH,") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR EN ISO7887/2012

Miros & 2) 2) SR EN 162272007

Gust - 3) 3) SR EN 162272007

Nitrati (NO5") mg/l 50 - SR 1SO7890-3/2000

Nitriti (NO;) mg/l Gl S‘gfger’g;f”or - SR EN 26777/C91/2006

Mangan ug/l 50 SLQ SR IS0 6333/1997

Fier (Fe*',Fe’™) ug/l 200 23 SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Ggéiiie Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat migO,/] 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 929772001

Sulfati mg/l 250 = STAS 3069/1987

DAccepiabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2JAcceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”™; LQ: amoniu<f,020mg/l; mangan<13pg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) prlvmd calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara guepiul soris al laboratorului este INTERZISA!
Rezuliatul analizelor se refera numai la proba prelevara si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2092

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2191

Loc de prelevare: Dragodana ,sat Picior De Munte, str,Calea | Data si ora prelevarii probei: 24.07.2022/21:10
Targovistei, nr.111,Mihalache Sanda Data si ora receptiei probei: 24.07.2022/22:15
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 605 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: reluare furnizare apa
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de | Data si ora efectuarii analizei: 22 .07.2022/23:00
polipropilena de 500 ml inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 27.07.2022/16:00
Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 28.07.2022/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nt. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/T ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati, se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizata.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbulety Bogdan
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2154

Selicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2192

Loc de prelevare: Dragodana, sat Padureni, str.Padureni, nr.26, Badoi Data si ora prelevarii probei: 24.07.2022/21:25

Marina Data si ora receptiei probei: 24.07.2022/22:15

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 606 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 24.07.2022/22:40

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/04:00

Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07,2022/12:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,3/20,0°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS/emla20°C 2500 406 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 1,44 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2206}1 gt 0,37 SR EN [S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,39 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual liber % m'g’;l’:z/:afm 95 -

Amoniu (NH,") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR ENISO7887/2012

Miros 2 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007

Nitrati (NO3y) mg/l 50 : SR 1S0O7890-3/2000

Nitriti (NOy) me/l 0.1 Sffger’;gmr - SR EN 26777/C91/2006

Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997

Fier (Fe* Fe’") g/l 200 78 SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Gggiiie Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI') mg/l 250 - SR ISO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila cansumatoritor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consummatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13ug/i;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara accgptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultarul analizelor se refera numai la proba prelevata si anaiizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2093

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana ,sat Padureni,

str,Padureni,nr.26, Badoi Marina
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 606

Scopul analizei: reluare furnizare apa
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de | Data si ora efectuarii analizei: 22 .07.2022/23:00
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 2192
Data si ora prelevarii probei: 24.07.2022/21:25
Data si ora receptiei probei: 24.07.2022/22:15

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora finalizarii analizei: 27.07.2022/16:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.07.2022/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati, se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 2155

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2193

Loc de prelevare: Dragodana, sat Boboci, str.Calea Targovistei, nr.83, Data si ora prelevarii probei: 24.07.2022/21:35

Vasile Anton ; Data si ora receptiei probei: 24.07.2022/22:15

Punct prelevare: robinet cisimea

Cod proba: 607 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 24.07.2022/22:40

1000 mi bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/04:00

Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 25,07.2022/12:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,3/20,0°C SR ENISO 1052372012

Conductivitate uS/emla20°C 2500 412 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 1,05 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 220(’)’11 ‘%at;eorg‘gzzr 0,20 SR EN [S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,21 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual liber % m';'of“iz;a?m 95 -

Amoniu (NH,;) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1 1) SR EN ISO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust = 3) 3) SR EN 1622/2007

Nitrati (NO;) mg/l 50 . SR 1SO7890-3/2000

Nitriti (NO;) mg/ Ol “E‘;i;ﬁmm - SR EN 26777/C91/2006

Mangan ug/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997

Fier (Fe** Fe’") g/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Ggﬁ;ﬁﬁ Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg0s/1 5 = SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI') mg/l 250 - SR ISO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAccepiabila consumatorlor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormial

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pug/l; fier<ISpg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ultericare.

COMPANIA DE APA
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Reproducerea buletinului de analiza fara adeeptul scris al laboratorudui este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/1 Exemplar nr. j
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2(094

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana ,sat Boboci, str,Calea
Targovistei,nr.85, Vasile Anton

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 607

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 2193
Data si ora prelevarii probei: 24.07.2022/21:35
Data si ora receptiei probei: 24.07.2022/22:15

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Data si ora efectuarii analizei: 22 .07.2022/23:00

Data si ora finalizarii analizei: 27.07.2022/16:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.07.2022/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 mi Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati, se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Ing.chim.Sirbufefu Bogdan 2
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-7/1
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2156

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2194

Loc de prelevare: Dragodana iesire statie Data si ora prelevarii probei: 25.07.2022/10:45
Data si ora receptiei probei: 25.07.2022/12:15
Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 600 Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan
Scopul analizei: reluare furnizare apa
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 25.07.2022/12:30
1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/17:30
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 26,07.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,3/20,0°C SR ENISO 1052372012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 486 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,38 SR EN 1S0O7027-1/2016
. 3 > 0,1 statie,rezervor ! —
Clor rezidual liber mg/l S 61 -~ <08 retes 0,30 SR EN IS07393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,34 SR EN 1SQ7393-1/2002
s : o min. 80% din )
Clor rezidual liber % dlor total 88
Amoniu (NH,) mg/] 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1) SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3) SR EN 162272007
Nitrati (NO5") mg/l 50 = SR 1S07890-3/2000
v s . 0,1 statie, rezervor - . i
Nitriti (NO;y") mg/l a5 teea SR EN 26777/C91/2006
Mangan ug/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*',Fe’" ng/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006
W " Grade " - . ) R
Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 SR ISO 605972008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI') mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consurnatorilor si nicio medificare anorniala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Accepiabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<i3pg/l; fier<iSug/;

OBSERVATII: Parametrii analizali se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare. =
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Repraducerea buletinului de analiza fara a¥ceprul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezuliatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia

F-17-6/1 Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2096

Solicitant: SECTIA GAESTI
Loc de prelevare: Dragodana iesire statie

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 600

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 2194
Data si ora prelevarii probei: 25.07.2022/10:45
Data si ora receptiei probei: 25.07.2022/12:15

Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan
Data si ora efectuarii analizei: 25 .07.2022/13:00

Data si ora finalizarii analizei: 28.07.2022/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.07.2022/11:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C UFC/1 mi Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio medificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati, se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABQRATOR,
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Reproducerea buletinuiui de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2157

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2195

Loc de prelevare: Dragodana, sat Cuparu, str.Pe Vale, nr.2, Rusu Liviu Data si ora prelevarii probei: 25.07.2022/11:00

Mihaita Data si ora receptiei probei: 25.07.2022/12:15

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 601 Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 25.07.2022/12:30

1000 mi bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/17:30

Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 26.07.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,3/20,0°C SR ENISO 1052372012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 403 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,18 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,]1 ““‘Sleorglr‘f;;‘f 0,47 SR EN [S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,48 SR EN ISO7393-1/2002

Clor rezidual liber % ml;ﬂf ';;d‘lim 98 -

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR I1SO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR ENISO7887/2012

Miros 5 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007

Nitrati (NO;3") mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000

Nitriti (NO,) mg/l &1 Sg‘i‘;i’;zzm“ = SR EN 26777/C91/2006

Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997

Fier (Fe* Fe'") ug/l 200 SLQ SR 1SO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Ggéiize Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mgQ/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 p SR ISO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatarilor si nicio modificare anormala 2)Asceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pg/l; fier<15ug/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare. I /

Ing.chim.SirBufetu Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara dceeptul scris al laboratorului esie INTERZISA!
Resultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2097

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana .sat Curaru,str.Pe

Vale,nr.2, Rusu liviu Mihaela

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 601

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 2195
Data si ora prelevarii probei: 25.07.2022/11:00
Data si ora receptiei probei: 25.07.2022/12:15

Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan
Data si ora efectuarii analizei: 25 .07.2022/13:00

Data si ora finalizarii analizei: 28.07.2022/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.07.2022/11:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati, se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-7/1

Exemplar nr. '/5

Pag.1/1




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 2158

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana, sat Burduca, str.Principala, nr.3, Matei
Ioana

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 602

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoitata in recipient de polietilena de
1000 ml bine inchis

Prelevat de: Eftimie Gabricla

Fisa prelevare nr: 2196
Data si ora prelevarii probei: 25.07.2022/11:05
Data si ora receptiei probei: 25.07.2022/12:15

Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan
Data si ora efectuarii analizei: 25.07.2022/12:30

Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/17:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.07,2022/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <9.5 8,3/20,0°C | SR ENISO 10523/2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 403 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,18 SR EN 1S07027-1/2016
: . > 0,1 statie,rezervor . 5T
Clor rezidual liber mg/l ] -~ gl 3 reiea 0,45 SR EN ISQ7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,49 SR EN IS0O7393-1/2002
. . , min. 80% din , ]
Clor rezidual liber % Ster gl 92
Amoniu (NH,) mg/l 0,5 SLQ SR I1SO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1) SR ENISO7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3) SR EN 162272007
Nitrati (NO;) mg/l 50 . SR 1SO7890-3/2000
e E 0,1 statie, rezervor “ o G R
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 thiex SR EN 26777/C91/2006
Mangan ng/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997
Fier (Fe** Fe’) ng/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006
e . Grade .. - —
o 605972
Suma de calciu si magneziu P Minim 5 SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO./1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI") mg/l 250 . SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAceeptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”;, LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pg/l; fier<15pg/l;

OBSERVATI!: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/1 Exemplar nr. Z
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti —

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2(98

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2196

Targoviste, Tel/fax.0245631472

Loc de prelevare: Dragodana .sat Burduca ,str.Principala

,nr.3, Matei Ioana
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 602

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Data si ora prelevarii probei: 25.07.2022/11:05
Data si ora receptiei probei: 25.07.2022/12:15

Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan
Data si ora efectuarii analizei: 25 .07.2022/13:00

Data si ora finalizarii analizei: 28.07.2022/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.07.2022/11:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nt de colonii 1a 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati, se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Laboraic Central dpd b ‘ar 3
Toborator Apa Yotabila Te

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratarului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2159

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2197
Loc de prelevare: Dragodana, str.Moara Popii, nr.26, Bicher Nita Data si ora prelevarii probei: 25.07.2022/11:15
Data si ora receptiei probei: 25.07.2022/12:15

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 603 Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltala in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 25.07.2022/12:30

1000 m! bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/17:30

Prelevat de: Eftimie Gabricla Data si ora eliberarii rezultatului: 26,07.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,3/20,0°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS/emla20°C 2500 398 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,28 SR EN IS0O7027-1/2016

Clor rezidual liber g/l E RN S 0,24 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,25 SR EN ISQ7393-1/2002

Clor rezidual liber % n“a‘e?iﬁfafln 96 -

Amoniu (NH") mg/l 0,5 - SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR ENIS0O7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3) SR EN 162272007

Nitrati (NO;) mg/l 50 - SR 1S07890-3/2000

Nitriti (NO;) mg/l 6.1 S‘g‘fgﬁ;;z_z:m” - SR EN 26777/C91/2006

Mangan ng/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997

Fier (Fe*' Fe') pg/l 200 SLQ SR 18O 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu GS:;%;W Minim 3 B SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI") mg/l 250 - SR 18O 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormata 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pg/l; fier<iSpg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara asteptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analiselor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/1 Exemplar nr. 73
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2099

Solicitant; SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2197

Loc de prelevare: Dragodana ,str.Moara Popii ,nr.26,Bicher Data si ora prelevarii probei: 25.07.2022/11:15
Nita Data si ora receptiei probei: 25.07.2022/12:15
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 603 Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan

Scopul analizei: reluare furnizare apa
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de | Data si ora efectuarii analizei: 25 .07.2022/13:00
polipropilena de 500 ml inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 28.07.2022/11:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 28.07.2022/11:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 14 22°C UFC/T ml Nicio modificare 0 SR EN 1SO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati, se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
uletu Bogdan Biolog Dutu Florina
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2160

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2198

Loc de prelevare: Dragodana, sat Straosti, str.Dumbravei, nr.1, Cirstea Data si ora prelevarii probei: 25.07.2022/11:25

Eugen Data si ora receptiei probei: 25.07.2022/12:15

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 604 Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuietu Bogdan

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 25.07.2022/12:30

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/17:30

Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 26.07.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia iconilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,1/20,0°C SR ENISO 1052372012

Conductivitate uS /emla20°C 2500 399 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,21 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber g/l 2306,11 S 0,33 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,36 SR EN [807393-1/2002

Clor rezidual liber % ml;'ofl}gz/;’a?ln 92 -

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare » 1) 1) SR EN ISO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3 SR EN 162272007

Nitrati (NO5) mg/] 50 g SR 1S07890-3/2000

Nitriti (NO,) mg/l 0.1 S‘g"fr’;ﬁ‘zﬁv‘“ - SR EN 26777/C91/2006

Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997

Fier (Fe’',Fe’) g/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Gfgiize Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mgQ,/1 5 = SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 y SR IS0 92972001

Sulfati mg/l 250 . STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”;, LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pg/l; fier<15pg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara ac fe;?iul seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si anglizaio,
F-17-6/1 Exemplar nr. 4
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti —

Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2100

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana ,sat Straosti ,str.Dumbravei,
nr.1,Cirstea Eugen

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 604

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 2198
Data si ora prelevarii probei: 25.07.2022/11:25
Data si ora receptiei probei: 25.07.2022/12:15

Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan
Data si ora efectuarii analizei: 25 .07.2022/13:00

Data si ora finalizarii analizei: 28.07.2022/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.07.2022/11:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN IS0 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati, se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbulgty Bogdan
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2161

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2199

Loc de prelevare: Dragodana, sat Picior de Munte, str.Calea Targovistei, | Data si ora prelevarii probei: 25.07.2022/11:40

nr. 111, Mihalache Sanda Data si ora receptiei probei: 25.07.2022/12:15

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 605 Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 25.07.2022/12:30

1000 m! bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/17:30

Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 26.07.2022/10:00

Metode de prelevare;ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,3/20,0°C SR ENISO 1052372012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 404 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,23 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2306,11 iy 0,42 SR EN [SO7393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual liber % m'ggf:;;'n 93 -

Amoniu (NH,") me/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1 1) SR EN 1S07887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 16222007

Gust - 3) 3 SR EN 162272007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000

Nitriti (NO,) mg/l 6l e : SR EN 26777/C91/2006

Mangan g/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997

Fier (Fe’" ,Fe’™) ng/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu ngiiie Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mgQ,/1 5 = SR ENISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAceeptabila

consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Accepiabil consumatoriior si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pg/l; fier<15pg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ulterioare.
SPONSABILA/ ALIZA,

~“chim. Tudorax‘ Y[audla

Exemplar nr. 3

1A DE APA

corPAN EOVITA 5.3

TARGOVISTE - - DMA

S — 'h
boraiLt Centrol Ap“ k
Lo Totabila T¢_

quamtc\' Apdl

A

K

SEF LABORALFOR
Ing.chim. Sirbulf Lu Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti —

Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2101

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana ,sat Picior De Munte, str,Calea
Targovistei, nr.111,Mihalache Sanda

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 605

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 2199
Data si ora prelevarii probei: 25.07.2022/11:40
Data si ora receptiei probei: 25.07.2022/12:15

Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan
Data si ora efectuarii analizei: 25 .07.2022/13:00

Data si ora finalizarii analizei: 28.07.2022/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.07.2022/11:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100m} 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C UFC/1 mi Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormaia

OBSERVATII; Parametrii analizati, se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2162

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2200
Loc de prelevare: Dragodana, sat Padureni, str.Padureni, nr.26, Badoi Data si ora prelevarii probei: 25.07.2022/11:50
Marina Data si ora receptiei probei: 25.07.2022/12:15
Punct prelevare: robinet cismea
Cod preba: 606 Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan
Scopul analizei: reluare furnizare apa
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 25.07.2022/12:30
1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/17:30
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 26.07.2022/10:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN IS0 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,3/20,0°C SR ENTISO 1052372012
Conductivitate uS / emla 20°C 2500 406 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,42 SR EN IS07027-1/2016
Clor rezidual liber mg/l b 0,29 SR EN ISO7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,31 SR EN I807393-1/2002
Clor rezidual liber % n*‘m,;g(’)qf/‘"’,dm 94 -
clor total
Amoniu (NH,) mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1/2001
" Culoare = 1 1) SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust = 3) 3) SR EN 162272007
Nitrati (NO;") mg/l 50 - SR 1S07890-3/2000
Nitriti (NOy) mg/l %1 e - SR EN 26777/C91/2006
Mangan pg/t 50 16 SR ISO 6333/1997
Fier (Fe’" ,Fe’™) ng/l 200 SLQ SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Ggéiiie Minim 5 ' SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg0;/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio madificare anommala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; fier<l5ug/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABO sz, . TARGOVISIE - DARBOVIA S.A. | RESPO TéABIL ALIZA,
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Reproducerea buletinului de analiza fara acdeptul soris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul andlizelor se refera numat la proba prelevaia si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax,0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2102

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana ,sat Padureni,

str,Padureni,nr.26, Badoi Marina
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 606

Scopul analizei: reluare furnizare apa
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de | Data si ora efectuarii analizei: 25 .07.2022/13:00
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 2200
Data si ora prelevarii probei: 25.07.2022/11:50
Data si ora receptiei probei: 25.07.2022/12:15

Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan

Data si ora finalizarii analizei: 28.07.2022/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.07.2022/11:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 mi Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati, se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2163

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 2201
Loc de prelevare: Dragodana, sat Bobocl, str.Calea Targovistei, nr.85, Data si ora prelevarii probei: 25.07.2022/12:00
‘asile Anton Data si ora receptiei probei: 25.07.2022/12:15

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 607 Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 25.07.2022/12:30

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/17:30

Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 26.07.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 8,3/20,0°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate pS/cemla20°C 2500 407 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,18 SR EN IS07027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l e 0,32 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,35 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual liber % mléll‘ﬂf !fz/;’afm 91 -

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare = 1) 1) SR ENIS07887/2012

Miros = 2) 2) SR EN 162272007

Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007

Nitrati (NO5) mg/l 50 - SR 1SO7890-3/2000

Nitriti (NO;) mg/l G “;tfr;f;mr . SR EN 26777/C91/2006

Mangan ug/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997

Fier (Fe*' Fe') ug/l 200 25 SR 1SO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu GS:;Z‘;E Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 5 SR ISO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcueptabila consumalorilor si nicio modificare anormala 2)Aceeptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Aceeptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pug/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera mumai la proba prelevaia si analizaia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti —

Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2094

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Dragodana ,sat Boboci, str,Calea
Targovistei,nr.85, Vasile Anton

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 607

Scopul analizei: reluare furnizare apa

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 2201
Data si ora prelevarii probei: 25.07.2022/12:00
Data si ora receptiei probei: 25.07.2022/12:15

Receptionat/inregistrat: ing.chim.Sirbuletu Bogdan
Data si ora efectuarii analizei: 25 .07.2022/13:00

Data si ora finalizarii analizei: 28.07.2022/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.07.2022/11:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 mi Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati, se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia.
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