LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

- Certifical nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 270

Solicitant: Sectia Fieni

Cod proba: 50

Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Fieni,str.Aurel Rainu-sediu Politia Locala
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie
Produs analizat: apa potabila

Fisa prelevare nr: 378

Data si ora prelevarii probei: 23.02.2024/08:45
Data si ora receptiei probei: 23.02.2024/10:50
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 23.02.2024/11:00
Data si ora finalizarii analizei: 23.02.2024/15:20
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d::::-?:il::ta Metode de analiza
pH Unitati pH >6,5 - <9.5 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52’02'2 L 2500 237 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU ‘;{(ﬂ:ﬂ 0,94 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/! 22061, ]“t"gzrsezr'izzr 0,37 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,40 SR EN IS0 7393-1:2002
% clor rezidual liber din 0 min.&0% din clor 93
clorul rezidual total total
Amoniu mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 B SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000
Wit mg/l 0,1 sgatsie.,..rezcrvor _ SR EN 2677732{:1!?.2, .

3 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 = SR IS0 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Duritate totala G(;"l‘;‘ifw # SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mgQ,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR ISO $297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anarmale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara madificari anormale;
DAcceptabil pentru consumatori si fara madificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

* LQ: amoniu < 0,019 mg/l

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia,

Cod F-17-6/4

COMPANM DE APA
TARGUWSTE DAMBOVITA S.A.
Luborulnr Central Apd Poiululu
Laborator Apd Potchild Pudausa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor s¢ refera numai la proba prelevata si analizala.
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RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Exemplar nr. 5




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Labarator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 265

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Fieni,str. Aurel Rainu-sediu Politia Locala
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 50

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 378

Data si ora prelevarii probei: 23.02.2024/08:45
Data si ora receptiei probei: 23.02.2024/10:50
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 23.02.2024/12:00
Data si ora finalizarii analizei: 26.02.2024/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/12:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 270

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
6o : SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml e = 11 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UEC/ jmj | Fore modificar 7 SR EN SO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
COORDONATOR LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA
COMPANIA DE APA Biolog Manoiu Mirabela

Ch. Dimian Claudia I i
V ~=""Laborator Central Apfi Potahilé
{

Cod F-17-7/4

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Laborator Apd Potahild Pucooso

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al lahoratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Labarator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 271

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 379

Loc de prelevare: Fieni,str.Podisor, nr.14-fam.Vladuca Data si ora prelevarii probei: 23.02.2024/09.00
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 23.02.2024/10:50

Cod proba: 51 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 23.02.2024/11:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 23.02.2024/15:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/09:00
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:i:llf:;il::ta Metode de analiza
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “S;GS‘E A 2500 242 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 45(5;1::1‘)) 1,93 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/! 320(’)" 1“‘2;?‘1‘2@? 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/| 0,50 SR EN IS0 7393-1:2002
% clor 1‘e;idual liber din 0 min.80% din clor 94
clorul rezidual total total
Amoniu mg/l 0.5 sLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti mg/l 0,1 slalie.,r‘-:zervor - SR EN 26777520{!2 .

0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala GS{'{‘;‘;‘;C = SR SO 6059:2008
Oxidabilitate mg0,/1 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/| 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 . STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificarc a metodei"
* LQ: amoniu < 0,019 mg/l

COMPANIA DE APA
COORDONATOR LABORATOR - TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia Laborator Central Apd Potabild Ch. Dimian Clandia

Lohorator Apd Potabild Pucionsa /
Cod F-17-6/4
Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE. MICROBIOLOGICE NR. 266

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Fieni,str.Podisor, nr.14-fam.Vladuca

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 51

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 379

Data si ora prelevarii probei: 23.02.2024/09:00
Data si ora receptiei probei: 23.02.2024/10:50
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 23.02.2024/12:00
Data si ora finalizarii analizei: 26.02.2024/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/12:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 271

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
bt . SR EN I1SO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
. dificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ Iml Fara.my 3 SR EN IS0 6222/2004
anormale
.. i i i
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Fara modificar 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
COORDONATOR LABORAT(S ; " RESPONSABIL ANALIZA
P COMPANIA DE APA

Ch. Dimian Clalldia

Cod F-17-7/4

\VA

(&)

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

borator Central Apd Potabild

Lahorater Apd Potabild Pucioasa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este inlerzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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Biolog Manoiu Mirabela
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10,2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 272

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 380
Loc de prelevare: Fieni,str.Carierei, nr.12-fam.Roman Zenovie Data si ora prelevarii probei: 23.02.2024/09:15
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 23.02.2024/10:50
Cod proba: 52 Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 23.02.2024/11:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 23.02.2024/15:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/09:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
” N vV re .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa_ a Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “S?’;.J%‘g la 2500 220 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 45(”'1““) 0,39 SR EN IS0 7027-1:2016
(rural)
. i > 0,1 statie rezervor = [
Clor rezidual liber mg/l > 0.1-<0.5 retea 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din "y min.&0% din clor 92
. 4]
clorul rezidual total ’ total
Amoniu mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pgfl 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 - SR 1SO 7890-3:2000
Niteiti | 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
HEIH mg/ 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pefl 50 - SR IS0 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
; Grade
= 20
Duritate totala s SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR 1S0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

* LQ: amoniu < 0,019 mg/l

(SFC5__ COMPANIA_DE APA
COORDONATOR LABORATOR |/ &Q Hacougt. "f:"::’f:b:;' RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia i e L':‘;‘;mm‘::ﬁ“‘;:mhgm Fulltiﬁﬂiﬁ Ch. Dimian Claudia
Cod F-17-6/4 V ' Q/
Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SM1
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregisirat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 267

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Fieni,str.Carierei, nr.12-fam.Roman Zenovie
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 52

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 380

Data si ora prelevarii probei: 23.02.2024/09:15
Data si ora receptiei probei: 23.02.2024/10:50
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 23.02.2024/12:00
Data si ora finalizarii analizei: 26.02.2024/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/12:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 272

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
A . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UBQy | FEmOCitican 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFCy1nd | TAe modificar 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
COORDONATOR LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian C]a}udia

Cod F-17-7/4

Vv

COMPANIA DE APA

E ; . ) JARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

~=""|.aborator Central Apé Potabila
Loborator Apd Potabild Pudicosa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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Biolog Manoiu Mirabela
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

SERVICIUL AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregisirat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 273

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 381
Loc de prelevare: Fieni,str.Oilor, nr.8-fam.Plaiasu Dan Data si ora prelevarii probei: 23.02.2024/09:30
Punet de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 23.02.2024/10:50
Cod proba: 53 Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 23.02.2024/11:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 23.02.2024/15:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/09:00
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

.. o Valoarea :
Parametrii analizati UM Valoare CMA ! Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate B 2500 238 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU ‘;(aﬁfl'l‘)) 1,44 SR EN IS0 7027-1:2016
o] o Ao = 0,1 slalie,rezervor e
Clor rezidual liber mg/| > 0.1 - 20,5 retea 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/] 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o/ min.80% din clor 80
clorul rezidual total ’U total
Amoniu mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/! 50 - SR 1SO 7890-3:2000
Nitsid 1 0.1 statie.rezervor SR EN 26777:2002
fein me 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

. Grade 200
Duritate totala GEmand - SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceplabila pentru consumatori si fara modifivari anor male;2)Accepiahil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Accepiahil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

* LQ: amoniu < 0,019 mg/l

COMPANIA DE APA
COORDONATOR LABORATOR g | IMPCHITTE DARPOVTIN I

Ch. Dimian Claudia =="Lehorator Central Apd Potchild
Cod F-17-6/4 V

Lahorator Api Potabild Pucioasa
Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisal
Rezullatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala.

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

v

Exemplar nr,_3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

SERVICIUL AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanafatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1 -Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 268

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Fieni,str.Oilor, nr.8-fam.Plaiasu Dan
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 53

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 381

Data si ora prelevarii probei: 23.02.2024/09:30
Data si ora receptiei probei: 23.02.2024/10:50
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 23.02.2024/12:00
Data si ora finalizarii analizei: 26.02.2024/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/12:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 273

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o, B ; SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
; SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. odi i
Nr. de colonii la 22°C URCy 1m) | Faramodificar 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
. ificari
Nr. de colonii la 37°C UFCY 1y, | P moiicer 0 SR EN SO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
COORDONATOR LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA

Ch. D]mlan Claudla K

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

S5 eborator Central Apd Potabild

Lakerator Apd Potohild Pucicasa

Cod F-17-7/4

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului esie interzisa!

Rezultatele analizelor sc refera numai la proba prelevata si analizala.

Pag.1/1

Biolog Manoiu Mirabela

~

Y

Exemplar nr. :>




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.]1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 274

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Fieni,str.Merilor, nr.17-fam.Doran llie
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 54

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 382

Data si ora prelevarii probei: 23.02.2024/09:45
Data si ora receptiei probei: 23.02.2024/10:50
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 23.02,2024/11:00
Data si ora finalizarii analizei: 23.02.2024/15:20
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/09:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:i:tl'(:r?il::ta Metode de analiza
pH Unitati pH >6.5 - <9,5 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conduetivitate By g 2500 236 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 45 ((‘:_Lil ‘;T)) 1,37 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/! :—’Zool]"”;%'f?r‘t‘w;i 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/] 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min.80% din clor 89
clorul rezidual total total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN [SO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR 18O 10366:2001
Nitrati mg/| 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitsiti mall 0.1 blﬂl‘_ieirezcrvor 3 SR EN 2677752??2 .

0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 = SR ISO 6333:1997
Fier ug/l 200 2 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala folﬁ“lc . SR 1SO 6059:2008
Oxidabilitate mgO0,/] 5 = SR EN IS0 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumalori si fara modificari anormale:2)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

Acceptahil pentru consumatori si fara maodificari anormale.
*Nolatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
* 1L.Q: amoniu < 0,019 mg/l

COMPANIA DE APA

COORDONATOR LABORATOR E { _‘JTH'GUVISTE-DAMBOWIA S.A.

Ch. Dimian Clapflia Loborator Central Api Potahild
; : Loborator Api Potabili Pucioosa
Cod F-17-6/4

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Labarator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 269

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 382

Loc de prelevare: Fieni,str.Merilor, nr.17-fam.Doran Ilie Data si ora prelevarii probei: 23.02.2024/09:45
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 23.02.2024/10:50

Cod proba: 54 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 23.02.2024/12:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 26.02.2024/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/12:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 274

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e : SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
. a modi i
Nr. de colonii la 22°C UFC/imy | T8 modifican 8 SR EN ISO 6222/2004
anormale
. Fara ificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml mgdifi 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
COORDONATOR LABORATOR SPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian (iiaudia COMPANIA DE APA Biolog Manoiu Mirabela

| Qmsawsrf-ﬂmaowm S.A,

\/ = Lahorator Central Apd Potobild e

o {  Loborntor Apd Potabilt Pucionsa (

Cod F-17-7/4
Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratarului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
SERVICIUL AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA-SMI

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregisirat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 275

Solicitant: Sectia Fieni

Cod proba: 55

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Motaieni, str.Principala-cismea publica
Punct de prelevare: robinet cismea publica

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Fisa prelevare nr: 383

Data si ora prelevarii probei: 23.02.2024/10:00
Data si ora receptiei probei: 23.02.2024/10:50
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 23.02.2024/11:00
Data si ora finalizarii analizei:  23.02.2024/15:20
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:i:rl'(:;li]::ta Metode de analiza
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “82’02‘8 la 2500 216 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU i(g‘ll‘;‘l‘)) 1,40 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/| 2206], ]“;"szr‘zzzr 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/| 0,54 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din 0, min.&0% din clor 93
clorul rezidual total total
Amoniu mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare = 1 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/! 50 - SR ISO 7890-3:2000
Witrit mg/l 0.1 sloatsie,f‘ezj:wor _ SR EN 26777520'%12 .

5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier g/l 200 E SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala GST‘I‘:;‘E . . SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mg04/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/ 250 E STAS 3069:1987

DAcceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

3)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

* LQ: amoniu < 0,019 mg/l

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia
Cod F-17-6/4 \/

Reproducerea buletinului de"analiza fara

COMPANIA DE APA
Q TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.

Labarator Central Apd Porabild
Loborator Apd Potahilis Pucioasn

Rezultalele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.

Pag.1/1

acceptul scris al laboratorului este interzisal

RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 270

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Motaieni, str.Principala-cismea publica
Punct de prelevare: robinet cismea publica

Cod proba: 55

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 383

Data si ora prelevarii probei: 23.02.2024/10:00
Data si ora receptiei probei: 23.02.2024/10:50
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 23.02.2024/12:00
Data si ora finalizarii analizei: 26.02.2024/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/12:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 275

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN I1SO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
ey . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- 4 SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1wl | Faramodificar 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C URC/ 1m1 | Feremodificar 7 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
COORDONATOR LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-7/4

V

COMPANIA DE APA

E E s TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

="l.aborator Central Apd Potabili
Lobarator Apd Potabild Pucioasn

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Biolog Manoiu Mirabela
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 279

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 389
Loc de prelevare: Fieni,str. Aurel Rainu-sediu Politia Locala Data si ora prelevarii probei: 24.02.2024/09:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 24.02.2024/11:00
Cod proba: 50 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 24.02.2024/11:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25.02.2024/02:45
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/09:00
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa'rea Metode de analiza

determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR EN IS0 10523:2012
Conductivitate B 2500 263 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU htiren) 0,73 SR EN ISO 7027-1:2016
5 (rural) !

] . . > 0,1 statie.rezervor " —
Clor rezidual liber mg/1 50,1 -<0.5 retea 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR ENISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din y min.80% din clor 89

. 0 -

clorul rezidual total ’ total
Amoniu mg/1 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare % i3] 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/] 50 2,299 SR ISO 7890-3:2000

Sy 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti gl 0,5 retea sLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier ug/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006

; Grade 00
Duritate totala Sl 5,94 SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mgO,/1 5 1,44 SR EN IS0 8467:2001
Cloruri mg/l 250 5,672 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/| 250 19,00 STAS 3069:1987

1YAcceplahila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceptahil pentru consumatori si fara madificari anormale,
*Notatia SLQ="sub limila de cuantificare a metodei"

* LQ: amoniu < 0,019 mg/l, nitriti<0,006 mg/]

COMPANIA_DE APA
COORDONATOR LABORATOR ;) TARGOWISTE - DAMGOVIIA S0 RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimias Claidia Laborator Ce_mml Apd ?ntqhﬂu Ch. Dimian Claudia
Loborator Apd Potabild Pucioasa
Cod F-17-6/4

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Lahorator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 274

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 389

Loc de prelevare: Fieni,str.Aurel Rainu-sediu Politia Locala Data si ora prelevarii probei: 24.02.2024/09:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 24.02.2024/11:00

Cod proba: 50 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 24.02.2024/13.00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 27.02.2024/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 27.02.2024/09:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 279

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

L. . SR EN ISO 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. Fara modificari .
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
- F dificari ‘
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml ara moditicart 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
COORDONATOR LABORATOR - RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia COMPANIA DE APA | Biolog Manoiu Mirabgla
7 ) TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A. _
{ =" uborator Central Api Potobild
L Laborator Apé Potabil Pucioosn
Cod F-17-7/4

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultalele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 280

Solicitant: Sectia Fieni

Cod proba: 51

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Fieni,str.Podisor, nr.14-fam.Vladuca
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Fisa prelevare nr: 390

Data si ora prelevarii probei: 24.02.2024/09:50
Data si ora receptiei probei: 24.02.2024/11:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 24.02.2024/11:30
Data si ora finalizarii analizei: 25.02.2024/02:45
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/09:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:;::'(::i]::ta Metode de analiza
pH Unitati pH >6.5 - <95 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52/02*2 le 2500 215 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU i{(‘ﬁﬁ? 1,05 SR EN SO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l ZZO& f"g%?ﬁ';:r 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,23 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min.80% din clor 87
clorul rezidual total total
Amoniu mg/| 03 sLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 = SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 2,124 SR ISO 7850-3:2000
Nitriti g/ ¥ :)lt:kr;ﬁ::rwr SLQ gi E;JI 32;333385691 2006
Mangan pg/l 50 o SR IS0 6333:1997
Fier ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala orade 5,04 SR ISO 60592008
Oxidabilitate mgO,/] 5 1,44 SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 4 254 SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/I 250 19,00 STAS 3069:1987

1}Acceplabila pentru consumalari si fara modificari anormale:2
3)Acceptahil pentru consumaiori si fara modificari anormale,
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

# LQ: amoniu < 0,019 mg/l, nitriti<0,006 mg/|

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/4

v

YAcceptabil pentru consumatori si fara madificari anormale;

COMPANIA DE APA

E E _ ) TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.
~="Lohorator Ceniral Apd Potobild

Laborator Apd Polabild Pucioasa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

Pag.1/1

RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
SERVICIUL AUTORIZARI ST ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 275

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 350

Loc de prelevare: Fieni,str.Podisor, nr.14-fam.Vladuca Data si ora prelevarii probei: 24.02.2024/09:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 24.02.2024/11:00

Cod proba: 51 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 24.02.2024/13:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 27.02.2024/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 27.02.2024/09:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 280

Metode de prelevare :1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

4 s SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

a . SR EN ISO 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. F dificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml i 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
.. ificari
Nr. de colonii la 37°C UBC/ i | Tor®medih 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
COORDONATOR LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia _~{{"5°~. COMPANIA DE APA Biolog Manoiu Mirabela
) / (. ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. ‘
| L=="1abarator Central Apd Potabild K
L Laharstor Apd Potabild Pucioasa
Cod F-17-7/4

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala,

Pag.1/1 Exemplar nr. B



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 281

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 391
Loc de prelevare: Fieni str.Carierei, nr.12-fam.Roman Zenovie Data si ora prelevarii probei: 24.02.2024/10:15
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 24.02.2024/11.00
Cod proba: 52 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 24.02.2024/11:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25.02.2024/02:45
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/09:00
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM | Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

determinata
pH Unitati pH >65 - <95 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate s 2500 211 SR EN 27888:1997
Turbiditate NIU A {nban] 1,21 SR EN IS0 7027-1:2016
5 (rural)

o T ¥ > 0,1 statie,rezervor Anr
Clor rezidual liber mg/l 0.1 20,5 refeq 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/| 0,21 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min.80% din clor 86

. 0

clorul rezidual total total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1 1 SR ENISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 103566:2001
Nitrati mg/l 50 2,130 SR IS0 7850-3:2000

o 0.1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Witrili me/! 0.5 retea SLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR 180 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Duritate totala GG"‘“C 6,17 SR IS0 6059:2008

crimanc

Oxidabilitate mgQ,/1 5 1,60 SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 4,254 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 19,00 STAS 3069:1987

1 Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceptabil pentru cansumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

LQ: amoniu < 0,019 mg/l, nitriti<0,006 mg/] COMPANIA DE APA
Q TARGOVISTE - DAMBOVITA $.4.
COORDONATOR LAE}}ORATOR =" sborator Central Apd Potabila RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia Ch. Dimian Claudia

Laborator Api Pofabild Pucioasa

Cod F-17-6/4
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este inferzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1 Exemplar nr. }



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonarnta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Minisicrul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 276

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Fieni,str.Carierei, nr.12-fam Roman Zenovie
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 52 '

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 391

Data si ora prelevarii probei: 24.02.2024/10:15
Data si ora receptiei probei: 24.02.2024/11:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 24.02.2024/13:00
Data si ora finalizarii analizei: 27.02.2024/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 27.02.2024/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 281

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
ors 3 SR EN IS0O 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. F i i
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml ara modificari 8 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nt. de colonii 1a. 37°C P 1l | Teamesdificar 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
COORDONATOR LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia . {SP-. COMPANIA DE APA Biolog Manoiu Mirabela

‘ )/ ) C-« \‘) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. /
{

L =" aborator Central Apd Potghild
: Lshorator Apd Potebild Pucionsn

Cod F-17-7/4

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al lahoratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1 Exemplar nr. g



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Lahorator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 282

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 392
Loc de prelevare: Fieni,str.Oilor, nr.8-fam.Plaiasu Dan Data si ora prelevarii probei: 24.02.2024/10:25
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 24.02.2024/11:00
Cod proba: 53 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 24.02.2024/11:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25.02.2024/02:45
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/09:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
.. o Val :
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >65 - <9.5 7,7(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “82’05'*2 la 2500 265 SR EN 27888:1997
" ha
Turbiditate NTU i(ﬁtf:-;?)) 0,62 SR EN IS0 7027-1:2016
o N > 0,1 statie,rezervor AN
Clor rezidual liber mg/l > 0.1-< 0.5 refea 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min.80% din clor 93
clorul rezidual total ’ total
Amoniu mg/1 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare = 1y 1 SR ENISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust 5 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pgfl : 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 2,800 SR IS0 7890-3:2000
o 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti mg/! 0,5 retea SLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pgll 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Duritate totala G?’,“a‘_j? 6,17 SR ISO 6059:2008
crmanc
Oxidabilitate mgO4/1 5 : 1,60 SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 5,672 SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 19,00 STAS 3069:1987
JAcceptahila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara madificari anormale;
3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale,
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”
O iu < 0,019 mg/l, nitriti<0,006 1
Q: amoniu < 0, mg/l, nitriti mg/ COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
COORDONATOR LABORATOR 5 RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claydia Labotater Cantrsl Apa Felnsd Ch. Dimian Claudia

Laborator Apdi Potabild Pucioasn

Cod F-17-6/4
Reproducerca bulelinului de analiza fara accaptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala,

Pag.1/1 Exemplar nr. j



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.[-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 277

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 392

Loec de prelevare: Fieni,str.Oilor, nr.8-fam.Plaiasu Dan Data si ora prelevarii probei: 24.02.2024/10:25
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 24.02.2024/11:00

Cod proba: 53 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 24.02.2024/13:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 27.02.2024/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 27.02.2024/09:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 282

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

i ; SR ENISO 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
- b ificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml Fara modificari 1 SR EN 180 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Fara modificari 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
COORDONATOR LABORATOR _. _ RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Clandia f COMPANIA DE APA Biolog Manoiu Mirabela
) ﬁ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
! s Lakorator Central Apd Potabild 2
i Labarator Apd Petabild Puciogsa /

Cod F-17-7/4
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al labaratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1 Exemplar nr. 5




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Labarator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 283

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 393

Loc de prelevare: Fieni,str.Merilor, nr.17-fam.Doran Ilie Data si ora prelevarii probei: 24.02.2024/10:35
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 24.02.2024/11:00

Cod proba: 54 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 24.02.2024/11:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25.02.2024/02:45
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/09:00
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

. . \% rea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa' Metode de analiza
determinata .
pH Unitati pH 6,5 - <95 7,7(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52{)‘3‘2 g 2500 216 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 45(&[;‘;"[‘)) 0,57 SR EN ISO 7027-1:2016
. .5 A > 0.1 slatie,rezervor P
Clor rezidual libet mg/l 5 0.1 - <0.5 retea 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o/ min.80% din clor 89
clorul rezidual total 0 tofal
Amoniu mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/! 50 2,324 SR ISO 7890-3:2000
s i 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti i 0,5 retea SLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. Grade -
Duritate totala GiitiiE 5,94 SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mgO,/1 5 1,44 SR EN IS0 8467:2001
Cloruri mg/l 250 4 254 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/! 230 19,00 STAS 3069:1987
DAcceplabila pentru eonsumatori si fara modificari anormaie;2)Acceplahil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
* LQ: amoniu < 0,019 mg/l, nitriti<0,006 mg/l
COMPANIA DE APA
COORDONATOR LABORATOR = ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S A RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia Laborator Central Apd Potchild Ch. Dimian Claudia

Laborator Api Potabild Pucioasa
Cod F-17-6/4 V

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala.

Pag.1/1 Exemplar nr. j



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 278

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Fieni,str.Merilor, nr.17-fam.Doran Ilie
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 54

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G,

Fisa prelevare nr: 393

Data si ora prelevarii probei: 24.02,2024/10:35
Data si ora receptiei probei: 24.02.2024/11:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 24.02.2024/13:00
Data si ora finalizarii analizei: 27.02.2024/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 27.02.2024/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 283

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizaﬁ UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Feramodificari 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UECH 1] | Tawamodificar ] SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
COORDONATOR LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-7/4

J

COMPANIA DE APA

E E ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S 4.
N
Lobarator Central Apd Potabilg

Laborator Apii Potabila Puciousa

Biolog Manoiu Mirabela

y

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laharator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 284

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 394
Loe de prelevare: Motaieni, str.Principala-cismea publica Data si ora prelevarii probei: 24.02.2024/10:50
Punct de prelevare: robinet cismea publica Data si ora receptiei probei: 24.02.2024/11:00
Cod proba: 55 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 24.02.2024/11:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25.02.2024/02:45
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 26.02.2024/09:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
o . s Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA oarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate ”52/03'2 'a 2500 215 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 45({‘;‘31 ';']’)) 0,72 SR EN ISO 7027-1:2016
s — > 0,1 statie,rezervor )
Clor rezidual liber mg/! 50,1 - £05 tetea 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,23 SR EN IS0 7393-1:2002
% clor rezidual liber din i min.80% din clor 87
clorul rezidual total "0 total
Amoniu mg/| 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 2,343 SR ISO 7890-3:2000
sy i 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti mg/! 0,5 retea SLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Duritate totala G(f_“a‘fe 5,94 SR ISO 6059:2008
ermane
Oxidabilitate mg0y/1 5 1,28 SR EN IS0 8467:2001
Cloruri mg/l 250 4 254 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/| 250 19,00 STAS 3069:1987
1)Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anarmale;
3)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
* LQ: amoniu < 0,019 mg/l, nitriti<0,006 mg/]
COMPANIA DE APA
COORDONATOR LABORATOR - | VARGOVISTE - DAMBOVITA 5. RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia Laborater Central Apd Potahild Ch. Dimian Claudia
Laborator Api Potabild Pucioasa
Cod F-17-6/4
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisal

Rezullatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 279

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Motaieni, str.Principala-cismea publica
Punct de prelevare: robinet cismea publica

Cod proba: 55

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 394

Data si ora prelevarii probei: 24.02.2024/10:50
Data si ora receptiei probei: 24.02.2024/11:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 24.02.2024/13:00
Data si ora finalizarii analizei: 27.02.2024/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 27.02.2024/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 284

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
AR T : SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
.. g dificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | T2ramodificar 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m| | Faramodificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
COORDONATOR LABORATOR___ RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia ] i
( /

Cod F-17-7/4

e
=

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Laborator Central Apd Potabild
Loborator Apil Potabild Pucionsa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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Biolog Manoiu Mirabela
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Exemplar nr. 3




