COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 3170

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3217
Loc de prelevare: Finta iesire statie Data si ora prelevarii probei: 12.10.2022/11:20
Data si ora receptiei probei: 12.10.2022/12:00

Punct prelevare: robinet chiuvela statie

Cod proba: 300 Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare

ziva 1 Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2022/13:30

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 13.10.2022/04:00

Prelevat de: Ranta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 13.10.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO §667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS /cmla 20°C 2500 669 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,81 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber - 2306,11 ““S‘eor;zf;‘c o 0.61 SR EN ISO 7393-1:200

Clor rezidual total mg/l 0,65 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % ml;' Df"f;?a?m 95 -

Amoniu (NHy") mg/l 05 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — nwetoda C

Miros . 2) 3 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NOs") ' mg/l 50 SLQ SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO2) meA o Sfosw;;Z‘im” SLQ gg %551\? 2266777777;'22(:::?:2:'591 2006

Mangan pg/ 50 32 SR IS0 6333:1997

Fier (Fe*",Fe’") ug/t 200 169 SR IS0 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Cf;iiit Minim 5 5,61 SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg02/1 5 SLQ SR EN 180 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 6,95 SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 30,72 STAS 3069:1987

DAccepiahila conswmatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil conswmatorilor si niciun miros anormial 3) Accepiabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitrati<0,034mg/l; nitriti<0,009mg/l; Mn<0,5mgOa/1;

SEF LABORA COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.uhlm;SHbule} :Bogjan TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tl1d7‘3!‘ﬁcile Claudia
' luberutor Ceniral Api Potabils ’
/ Laboratar Apé Potabild Targoviste
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3031

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3217
Loc de prelevare: Finta iesire statie Data si ora prelevarii probei: 12.10.2022/ 11:20
Data si ora receptiei probei: 12.10.2022/12:20

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 300 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2022/13:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 15.10.2022/11:00
Prelevat de: Ene Mariana Data si ora eliberarii rezultatului: 17.10.2022/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;8R EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e ; o SR EN ISO 9308-1:2015
Ceba i UFC/100mI . . SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/20072
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
et ~ SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
el iFicar i
Nr. de colonii la 22°C Bl i Wicinamidifins 0 SR EN IS0 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFEA1 il Fia: i 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
SEF LABO ':TOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
.

=" Lahorator Central Apa Potabild
Laborator Apé Potabild Targoviste

.chim.Sirbuleti Bogd =
Ing.chim.Sirbuletn Bogdan K et

Reproducerea buletinutui de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax(0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 3171

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3218
Loc de prelevare: Finta, sat Gheboaia, str. Bisericii, nr. 486, Dobre Data si ora prelevarii probei: 12.10.2022/11:35
Gheorghe Data si ora receptiei probei: 12.10.2022/12:20
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 301 Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2022/13:30
ziua 1 Data si ora finalizarii analizei: 12.10.2022/23:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 13.10.2022/10:00
Prelevat de: Ene Mariana
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,4/20,19(: SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /cmla20°C 2500 660 SR ENISO 27888:1597
Turbiditate NTU <5 0,97 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206}1 :fiéenrzzrzrtve:r 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,15 SR EN 180 7393-1:2002
Clor rezidual liber % m:‘ﬁ(;;a?m 93 -
Amoniu (NHs") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 -~ metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO;37) mg/l 30 - SR ISO 7890-3:2000
ati ' 2002
Nitriti (NOy) gl N oy i - gg g}\? 2266777777:'22«:5:;7)2?091 2006
Mangan pg/t 50 34 SR ISO 6333:1957
Fier (Fe?',Fe’") pg/l 200 152 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu C(C}frliiic Minim 3 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987
DAcceptahila consumatorilor si nicio modificare anormala 2jAcceptabil consumatorilor si niciun mires anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;
SEF LABORATOR, RESPONSABIL ANALIZA,

Ing.chim Sirbulgty Bogdan

Repronducerea buletinului de anali

Reculiatul analizelor se refera nu
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3032

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Finta, sat Gheboaia, str.Bisericii, nr.486,

Dobre Gheorghe
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 301

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 3218
Data si ora prelevarii probei: 12.10.2022/ 11:35
Data si ora receptiei probei: 12.10.2022/12:20

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2022/13:10
Data si ora finalizarii analizei: 15.10.2022/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.10.2022/09:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
vy 5 o SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia.coli UG T b 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/1060ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
T = SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C LAl Hitele: Bsticiiicis 7 SR EN ISO 6222/2004
anorima:a
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml N‘C;’Iﬁrﬁﬁ"m 8 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbul tp Bogdan
/

<ﬁ£

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la prob
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 3172

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3219
Loc de prelevare: Finta, str. Principala, Gradinita cu program normal Data si ora prelevarii probei: 12.10.2022/11:50
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 12.10.2022/12:20
Cod proba: 302
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2022/13:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 12.10.2022/23:00
Prelevat de: Ene Mariana Data si ora eliberarii rezultatului: 13.10.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,4/20,1°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cemla 20°C 2500 670 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,99 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/! S e 0,11 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,13 SR ENISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % nﬂcnw:!hiaclhn 85 -
Amoniu (NHy") mg/l 05 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - D 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
T SO 26777:2002

Nitriti (NO2) mg/l o é‘a‘fs‘e;ié?“‘” g S B AT A
Mangan gl 50 33 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’") g/l 200 140 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu G(e};?i; Minim 5 - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mgQ:/1 5 5 SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI') mg/l 250 - SR IS0 9257:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987
YAccepiabila consumatorilor si nicio madificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun mires asiormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anoial

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1,

RESPONSABIL ANALIZA,

— TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudgrache Claudia

="Laberator Central Apd Potabild
laborator Apd Petebild Tirgoviste

Ing.chim.Sirbulgty Bogdan l E COMPANIA DE APA
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3033

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3219

Loc de prelevare: Finta, str.Principala, Gradinita cu program Data si ora prelevarii probei: 12.10.2022/ 11:50
normal Data si ora receptiei probei: 12.10.2022/12:20
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 302 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2022/13:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 15.10.2022/11:00
Prelevat de: Ene Mariana Data si ora eliberarii rezoltatului: 17.10.2022/09:00

Metode de prelevare:1SO 5667-572017;SR EN ISQ 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 1945872007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i i y o SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. o SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
. . A UFC/1 ml Nicio modificare S BT
Nr. de colonii la 22°C anormala 7 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la37ec | UFC/lml | Nicio modificare 4 SR EN 1S0 6222/2004
angirmaa
SEF LAB ’%{ATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirb l<7tu Bogdan Biolog Dutu Florina
COMPANIA DE APA .
Ezw TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. e
¢ ="Laborator Central Api Potabila
AN Laborator Apé Potabili Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apel potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 3186

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3233
Loc de prelevare: Finta iesire statie Data si ora prelevarii probei: 13.10.2022/12:20
Punct prelevare: rabinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 13.10.2022/13:30

Cod proba: 300
Scopul analizei: verificarca calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare | Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2022/13:45

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 14.10.2022/23:55

Prelevat de: Eftimie Gabricla Data si ora eliberarii rezultatului: 14.10.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 18O 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/emla20°C 2500 722 SR EN SO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 1,49 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206’11 Sm;'enrzzrf; zr 0,75 SR EN IS0 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,77 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % fin, 807 din 97 .

Amoniu (NHy) mg/l 05 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007

Nitrati (NO5) mg/l 50 E SR ISO 7890-3:2000

Dt (N5 J gl ™ 05 reten - SR £ 26777 20031C91:2008

Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*',Fe’™) ng/l 200 79 SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu GS;?;:E Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgQ2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mgfl 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcseptabila consumatoriior si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consimaterilor si niciun mires anarmal 3) Acceplabil consumatorilor si niciun gust anormal

SEF LABO i RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan _COMPANIA DE AP, A Chim Tudorgche Claudia
~ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
~="Tcborator Central Apd Pofabil % '
i}( Laborator Apd Potabild Targoviste
Reproducerea buletinudui de analiza fam‘i ceptul scri & rului esie INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba p
FAT60 Exemplar or. §
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3047

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Finta iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 300

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 3233
Data si ora prelevarii probei: 13.10.2022/12:20
Data si ora receptiei probei: 13.10.2022/13:30

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 16.10.2022/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.10.2022/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022:SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2607;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMAA Valoare Metode de analiza
determinata
I - SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . o SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m} 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C LiFeil sl HNiewa Goginasts 2 SR EN ISO 6222/2004
anerimaia
Nr. de colonii la 37°C e Piito madiGeare 3 SR EN IS0 6222/2004
anorina:a
SEF LABOR.ATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinutui de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

&

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

=" Laborator Central Apd Potabils
Laborator Apé Potabilil Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 3187

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3234
Loc de prelevare: Finta, sat Gheboaia, str. Bisericii, nr. 486, Dobre Data si ora prelevarii probei: 13.10.2022/12:30
Gheorghe Data si ora receptiei probei: 13.10.2022/13:30
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 301 Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarca calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare | Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2022/13:45
ziva 2 Data si ora finalizarii analizei: 14.10.2022/23:55
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 14.10.2022/10:00
Prelevat de: Eftimie Gabricla
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /cmla 20°C 2500 712 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 2,55 SR EN IS0 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206}1 'zzeorz’:;z‘: 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,44 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min. 80% din 93 -
Amoniu (NHy") mg/] 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mig/l 50 - SR 1SO 7890-3:2000
1ati Z&rvo : 2002

Nitriti (NO2) mg/l > Sitslcfézléemr - §§ ;SI? 2T 2002ICH1 2006
Mangan ng/l 50 40 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’) g/l 200 120 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu CS’;;iie Minim 5 - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mg02/! 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI7) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 “ STAS 3069:1987

DAcceptahila consumatorilor si nicio madifivare anormata 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acueplabil consumatorilor si niciun gust anoimal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;
~

SEF LABOR}Zé,l R, COMPANIA DE AFA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulety Bogdan P | Chim Tudorgche Claudia
= & 22‘_ TARGOVISTE - DAMBOYITA 5.4, i

Lahorator Central Api Potobild
Loborator Apdi Potabild Targovigte

¢
1

Reproducersa buletinului de analiza fura accepiu ridui este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera mumai la proba pr

F-17-6/2 Exemplar nr. 37
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3048

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3234

Loc de prelevare: Finta, sat Gheboaia, str.Bisericii, nr..486, Data si ora prelevarii probei: 13.10.2022/12:30
Dobre Gheorghe Data si ora receptiei probei: 13.10.2022/13:30
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 301 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2022/14:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 16.10.2022/10:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 17.10.2022/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
" . pme SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli St 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
5.8 2 SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100mi 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C URCH 1 Nlcgﬁfﬂiicme 1 SR EN SO 6222/2004
Nr. de colonii la37°c | UFC/ml | Nicio modificare 1 SR EN IS0 622212004
anorifigia
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Luhornfor Central Apé Potabils
Laborator Api Potabild Targoviste

Ing.chim.Sirbulet Bogdan COMPANIA DE APA Biolog Dutu Florina
/ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. %

Reproducerea buletinului de analiza fara acoeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apel potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 3188

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3235
Loc de prelevare: Finta, str. Principala, Gradinita cu program normal Data si ora prelevarii probei: 13.10.2022/12:45
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 13.10.2022/13:30

Cod proba: 302
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare | Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2022/13:45
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 14.10.2022/23:55
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 14.10.2022/10:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN IS0 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /emla20°C 2500 718 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 2,27 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 qm:nrgirzzzr 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mi:‘uf‘mfjm 93 -
Amoniu (NH4") mg/l 05 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - D 1) SR ISO 7887:2012 —meioda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO;3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

S siatie TVO SO 26 2200
Nitriti (NO2) mg! s 05 reien - O 5, A |
Mangan pg/l S0 41 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?",Fe’") g/ 200 121 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGH‘%E' Minim 5 = SR ISO 6059:2008

Crmane

Indice de permanganat mgQ2/! 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 s STAS 3060:1987

DAccepianila consurmatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatarilor si niciun gust anonmal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORA aR, " RESPONSABIL ANALIZA,
COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia
Q TARGOVISTE - BAMBOVITA S.A.
=="laborator Centrl Apé Petabild C} /

Lahorator Api Pershili Targoviste

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3049

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3235
Loc de prelevare: Finta, str.Principala, Gradinita cu program Data si ora prelevarii probei: 13.10.2022/12:45
normal

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Data si ora receptiei probei: 13.10.2022/13:30
Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2022/14:00

Data si ora finalizarii analizei: 16.10.2022/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.10.2022/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-572017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN IS0 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. ” SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
TR TN SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m! 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UrC ml Rl mofi_‘,"”“m 0 SR EN ISO 6222/2004
anoriniaa
Nr. de colonii la 37°C LIFGH N“;mlfi‘g‘de 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABO : TOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulgty Bogdan Biolog Dutu Florina

i

Y

Reprodiicerea buletinului de analiza fara

K COMPANIA DE APA TR
Q TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

="TLaborator Central Apé Potabila
Laborator Apd Potohild Targoviste

acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la p Ohap relevata si analizata.

F-17-7/2
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