" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

__Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

7 LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

__BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1219

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1240

Loc de prelevare: Finta, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/11:00
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/12:50
Cod proba: 320

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare | Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei:26.04.2023/19:05
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:27.04.2023/06:55
Prelevat de: Marisac Miodara ) o Data si ora eliberarii rezultatului: 27.04.2023/13:00

_ . Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

, , , - — : . o determinata ,

Conceritratia ionilor deH | Unitati pH >6,5 - <95 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate =~ | pS/cmla20°C 2500 674 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate =~ |  NTU 4) 0,36 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber | mg/ 2205}1 Sfat;e(’)fngertvezr 0,32 SR EN IS0 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,37 SR EN ISO 7393-1:2002
Clorrezidual liber | % min. 80% din 86 :

Amoniu(NHH | = mgl 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare . 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros B 2 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 4 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") o mg/l 50 0,120 SR ISO 7890-3:2000

Nl t fiti (NO 2) : 5 o ; mg/l o St()a,t;er’ertzzaewor SLQ gﬁ 1381\5)2266777777:-220%022/C91:2006
‘Mangan pg/l 50 ‘ SLQ | SRISO6333:1997

Fier (Fe**,F& gl , 200 22 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si r‘nagr‘;eziq _ Ggfriiie 5,50 ] SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat | mgO/1 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI'). ) s mg/l , 250 34,74 SR IS0 9297:2001

Sulfati ) ] mg/l 250 21,12 STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentra consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub lirnita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/l; mangan<10pg/l; IMn<0,5mgO2/1;

SEF LABORATOR,

et RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletfy Bogdan K\ COMPANIA D

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudgrache Claudia

Laborator Central Apé Potabild
Laborator Apé Potabild Targoviste

Réproducerea buletinului deé analiza fara acceptul seris al laboratorulii este INTERZISA!
Rezultatul andlizelor se refera niimai la proba prelevata si andlizata.

F=17-6/2 Exemplar nr, 2
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inrégistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti

— Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1146

‘Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Fiita, iesité statie
Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 320

Scopul analizei: verificarea calitatii apei - dezinfectie rezervor

stocare, zitia 1

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml
Prelevat de; Marisac Mioara

Fisa prelevare nr:1240

Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/11:00
Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/12:50

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 26.04.2023/14:30
Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/08:15

" Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;5R EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e e e ] determinata )
s . . SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichiacoli I 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
 PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e o v _ determinata
. . SR ENISO 9308-1:2015
B Bacteru cohforme ] UFC/lQOml ; 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
o UFC/1 ml Fara modificari .
) ‘Nr de colonu la 22 C | " amgtnale 2 SR EN ISO 6222/2004
: o UFC/1 ml Fara modificari
Nr de colonu la 37 C F— 1 SR ENISO 6222/2004

RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

Ing.chim.Sirbulet o gdan 7
‘CDMPANIA DE APA

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Laborutor Central Apii Potabilé

Laborator Apa Potabild Targovite

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se réfera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2 Exemplar nr. 3
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“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_ Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1220

Sollc1tant SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1241

Loc de prelevare: Finta, sat Gheboaia, str. Bisericii, nr, 186, Dobre Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/11:20
Gheorghe Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/12:50
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 321 . » Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei:26.04.2023/19:05
Produs-analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:27.04.2023/01:15
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 27.04.2023/13:00
Prelevat de: Marisac Mioara

Metode de prelevare: ISO 5667- 5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametm analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

o v o ) o determinata
_Conecentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,6/20,0°C SRISO 10523:2012
Conductivitate | pS/cmla20°C 2500 669 | SRENISO 27888:1997
Turbiditate |  NTU ) 1,67 'SR EN ISO 7027-1:2016
Clorrezidual liber | mg ,,2306,11 s | 025 | SRENISO7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,27 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual hber - 7 % m’;'of(z;/;a‘lim 92 -

Amoniu (NHs o | mgl 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001

Culoare 1 - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) | SREN 1622:2007

Gust T 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati NO3 ) | mgh 3 ) 50 ) - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (Nof) ] ol o Stoett;er’ertzzaervér i B i aa g
Mangan o e ng/l 50 48 SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*', Fe3+) D T 200 100 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magnezm Ggrr;daie - SR IS0 6059:2008

Indlce de permanganat e mgO/1 5 ) = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri(CL) __mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati ) ‘mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptab1!a pentru consumaton si fara modlﬁcarl anormale 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari ahormiale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a métodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

Ing.chim.Sirbuletu/Bogdan RGOVISTE - DAMBOVITA S A, Chim Tuderache Claudia

~="TLahorator Central Apii Potabila
Laborator Apéi Potabild Targoviste

SEF PAB:ORAT R, { K} r COMPANIA DE APX RESPONSABIL ANAL}ZA,
7

Reprodicerea buletinului de analiza fara acceptil scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera nuimdi la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1147

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Finta, sat Gheboaia, str. Bisericii, nr. 186,

Dobre Gheorghe

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 321

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1

Produs analizat: dpa potabila

Voluin proba: 500 ml

Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr:1241
Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/11:20
Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/12:50

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 26.04.2023/14:30
Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/08:15

Metode de prelevare:1ISO 566‘7-5/20177;SR VENVISVO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

_ PARAMETRIT MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
i i o determinata o ; ]
. ] SR EN 1SO 9308-1:2015

__ Escherichia coli | Whexipos) 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017

Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002

- PARAMETRII INDICATORI o

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza

; determinata ]
g : ~ SR ENISO 9308-1:2015
_ Bactetii coliforiiie | UFC/100ml | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017

Nr. de colonii la 22°C GECHL il Hera modificari 10 SR EN 1SO 6222/2004
; . . B ) anormale

Nr. de colonii la 37°C UFC/1 fnl Fars mnditicar] 4 SR EN ISO 6222/2004

o . ) , anormale

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletn Bogdan

Reproducetea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
S

aborator Central Apd Potabili
Laborator Apé Potabild Targoviste

Rezultatul analizelor se vefera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. g




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1221

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1242

Loe de prelevare: Finta, sat Gheboaia, str. Prificipala, Gradinita Data si ora preélevarii probei: 26.04.2023/11:40
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/12:50
Cod proba: 322

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare | Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei:26.04.2023/19:05
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:27.04.2023/01:15
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 27.04.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667 5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

. T , determinata , '
Concentratia_ionilor de H |  Unitati pH . >6,5 - <95 8,6/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | pS/cmla20°C 2500 665 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate | NTU 4) 2,77 SR EN IS0 7027-1:2016

Clor rezidual liber | mg/l ,2206,11 sfa;le(’)fgzgézr 0,21 SR EN SO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,24 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber - - % 7 4m1(r:11‘0§?:)/€a‘11m 87 -

Amoniu (NH4 Y | mgh B 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare N 1)) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros | - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust s - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NOy) | mg/l 50 ) SR ISO 7890-3:2000

Nitriti NO;) | gl o St()a,tsler’ertzemr - gg %351\(1)2266777777:'220%022/c91:2006
Mangan o ug/l ) 50 44 | SRISO 6333:1997

_Fier (Fe*, Fe3+) B T 200 158 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magnez1u - GS;‘:{; - SR ISO 6059:2008

Indlce de permanganat , - mgOyl 5 = | SRENISO 8467:2001
Cloruri(Cl) ~ mg/t 250 = SR IS0 9297:2001

Sulfati . mgl 250 5 STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabll pentru consumatori si fara modlﬁcarl anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

S RESPONSABIL ANALIZA,

; COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia

; - TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

' ="Tahorator Central Apii Potabild

Laborator Apé Potabili Targoviste 7

Reproducered buletinului de analiza fara deceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Reziltatul analizelor se refera nuinai la proba prelevata si analizata.
F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

__ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

" LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inrégistiat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

- BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1148

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc¢ de prelevare: Finta, sat Gheboaia, str. Principala, Gradinita
Punict prelevare: robiinet chitveta grup sanitar

Cod proba: 322

Seopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor
stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Volum pioba: 500 ml

Prelevit de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr:1242
Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/11:40
Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/12:50

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 26.04.2023/14:30

Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/08:15

“Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

_ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e T R I , determinata ,
S b SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichia coli | BRI 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI ] ‘ ] :
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
) e . determinata
- — SR ENISO 9308-1:2015
_ Bacterii coliforme | UFC/L00ml | 0 0 | SR ENTSO 9308-1:2015/A1:2017
R ERRCSON UFC/1 ml Fara modificari
7 _er',d? qoloml 1a22 C T » sl 1’0 SR EN ISO 6222/2004
, s O UFC/1 ml Fara modificari .
7 Nrt de ‘Q(‘)lonbu lra‘ 37C B pre—— 0 SRENISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Inig.chim.Sirbulet

o

ogdan K COMPANIA DE APA Biolog Dutu Florina

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. E
="Laborator Central Api Potabild ad g

Laborator Apé Potabild Targaviste

Reproducerea buletinului de

aliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultarul analizelor se réfera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Exemplar nr. 3




" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

__Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd ¢onsumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE F1ZICO - CHIMICE NR. 1273

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1300
Loc de prelevare: Finta, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/13:15

Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30
Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 66 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Monitorizare operationala
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei:27.04.2023/18:45
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:28.04.2023/02:30
Prelévat de: Ene Mariana =~ o Data si ora eliberarii rezultatului: 28.04,2023/13:00
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
, e e . determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 1 8,2/20,2°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate | pS/cml1a20°C 2500 - 654 SR EN ISO 27888:1997
‘Turbiditate | NTUu , 4) 0,17 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber me/l 2206,11 g oyl 0,55 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total g/l 0,59 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber | % | A I
Amoniu (NHs") S mgh 0,5 SLQ 'SR ISO 7150-1:2001
Culoare T 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros T ‘ 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust o o - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) . mg 50 = SR ISO 7890-3:2000
NewNo) | wg | Clmenew | Ro
Mangan = - 50 SLQ SR IS0 6333:1997
.| Fier (Fe**,Fe*y | gl , 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu | Ggéi‘l;e i - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat | mgOyl 5 " SR EN ISO 8467:2001
Cloruri(ClI | . mg/l o 250 B SR ISO 9297:2001
Sulfati g/l 250 s STAS 3069:1987

1) Acceptabila péntrﬁ con‘srum‘zritdrii si fara mo:diﬁcari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020img/l; mangan<10pg/l; fier<20pg/l;

SEF LABORAY @R, RESPONSABIL ANALIZA,

Tnig.chim.Sirbuletu/Bogdan "COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia
‘J TARGOVISTE - DMEOVIIA S.A.

="Laborator Central Api Potabild
Laborator Apii Potabild Targoviste

Reproducerea buletinuliii de analiza fard acceptul scris al labordatorului este INTERZISA!
Rezaltatul analizélor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17:6/2 Exemplar nr. ]
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti —

Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.1194

Solxc1tant SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Finta iesire statie
Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 66

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare

Operationala

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Ene Matiana

Fisa prelevare nr: 1300
Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/13:15
Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 27.04.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 30.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o e e determinata | ,
T ¢ SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichiacoli | UFC/100ml 0 0 _ SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
~ PARAMETRII INDICATORI ) ] ) ]
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o . determinata ]
; SR ENISO 9308-1:2015
Bacteru cohforme 7 UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
0 UFC/1 ml Fara modificari
o Nr de colonu 1a 22 C D atiormialé 0 SR EN ISO 6222/2004
i x UFC/1 ml Fara modificari
,,,Nr'vde, cc‘)klon1~1wlra4377 C’. 7 —— » 1 SR EN IS0 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbulet

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

ogdan

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA
TARGDVIﬁTE DﬁMBGVITA S.A.

Luhuruiar Central Api Potabild
Laborator Apd Potahild Targoviste

Rezultdtul analizélor se refera rumai la proba prelevata si analizata.
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Biolog Dutu Florina
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistiat la Ministeérul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1274

Sohcntant SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1301

Loc de prelevare: Finta, sat Gheboaia, str. Bisericii, nr. 486, Dobre Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/13:25
Gheorghe Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30
Punct prelevare: fobinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 304 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei - Dezinfectie rezervor stocare

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei:27.04.2023/18:45
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:28.04.2023/02:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 28.04.2023/13:00

Prelevat de: Ene Mariana

Metode de prelevare VISO 5667- 5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrn analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

e o determinata | ;
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1/20,1°C | SRISO 10523:2012
_Conductivitate _ pS/cmia20°C 2500 661 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate |  NTU ) 0,25 SR EN ISO 7027-1:2016

- ot ga ol . >0,1 statie,rezervor : i
Clqr} rez@ual hber L mg/l 1301 - <05 retea 0,27 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,31 SR EN ISO 7393-1:2002

: P I ’ min. 80% din
Clor rezidual liber N % olar bl 87 b
Amoniu (NHs) | mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros 1. N 2) - 2) | SR EN 1622:2007
Gust e - , 3) , 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) o mgl 50 . SR ISO 7890-3:2000

) N 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002

Nitriti NOy) | mgl - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan , R pg/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*, Fe3+) o gl 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magnezm Ggrrf?xiie - SR ISO 6059:2008
Indlce de pennanganat N mgO0y/1 ) S = |, SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) T - 250 . SR IS0 9297:2001

Sulfati g/l 250 - STAS 3069:1987

l)Acceptablla pentru consumaton si fara modlﬁcarl anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificati anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub lithita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<10ug/l; fier<20ug/l;

Lahorator Central Apé Potabila
Leborator Apd Potabild Targoviste

SEF LABORATOR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim, Sirbulefu Bogdan | COMPANIA DE APX Chim Tudogache Claudia
EE 2 ) TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.
1 St
i

Reproduceied buletinilii de avaliza fara-acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera nurmai la proba prelevata si analizata.
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

. Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti

" LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1195

— Targoviste, Tel/fax.0245631472

Sohcxtant SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelévare: Finta, sat Gheboaia, str, Bisericii, nr. 186,
Dobte Ghieorghe

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —
stocare, ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Ehe Matiana

dezinfectie rezervor

Fisa prelevare nr:1301
Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/13:25
Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 27.04.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 30.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022 SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

" PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e e T determinata ,
e d i — SR EN ISO 9308-1:2015
Eschefichiacoli | UFC/100ml | 0 0 _ SRENISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intéstinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
- PARAMETRII INDICATORI o
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. . ) determinata ]
- o SR EN ISO 9308-1:2015
D COhforme el | 0 _ 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
6 UFC/1 ml Fara modificari
7 Nr. de colonu la 22 C s anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
) o el o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. d¢ cplonu l’a 37 C N el 2 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,
Ing.chim. Sitbulefu/ Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

COMPANIA_DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVIJA S.A.

e

&

.<

Laborator Central A Potabild

Lahoraior Apéi Potabili Térgoviste

Reéproducerea bulétinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-112
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“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1275

Sollcltant SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1302

Loc de prélevare: Finta, sat Gheboaia, str. Principala, Gradinita Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/13:35
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30
Cad proba: 305

Scopul analizei: vetificatea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare¢ | Receptionat/inregistrat: ¢chim. Tudorache Claudia
ziua 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei:27.04.2023/18:45
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:28.04.2023/02:30
Prelevat de: Ene Mariana Data si ora eliberarii rezultatului: 28.04.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667- 5/2017 SR EN 150 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
D , determinata

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,0°C SRISO 10523:2012
Conductivitate =~~~ | nS/cmla20°C ‘ 2500 657 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate ) NTU - 4) 0,37 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber a mg/l ey 0,29 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,33 SR EN ISO 7393-1:2002

‘Clor rezidual hber» L M%V ’ ml(Izll.of(z:)/’?a?m 88 -

”Amonlu NELHY ] mg/l ) 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare | - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros R _ - ) ] 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust o - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (N03 ) o mg/l 50 - | SRISO 7890-3:2000

Nitriti (N Ozf) - g/l o St()a,tﬁerteezmor - , Sg g\? 2266,777777::22000022/C91:2006
Mangan _ | e 50 SLQ | SR1S0 6333:1997

Fier (Fe?', Fe3+) s pgl 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magnezm o Ggrﬁiie ‘ - SR ISO 6059:2008

,_Indlce de permanganat | mgOt 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri(Clh) | mgl 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptab11a pentru consumaton si fara modlﬁcan anormale; 2) Acceptabll pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anorfale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub lithita de cuantificare 2 metodei”; LQ: amonin<0,020mg/l; mangan<10pg/l; fier<20pg/l;

‘ _ RESPONSABIL ANALIZA,
COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia
Q TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
~="Laborator Central Api Potabild Wé/
Laborator Apé Potabili Targoviste

Reproducered buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizélor se refera wumai la proba prelevata si analizata.
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" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

oo oo Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1196

“Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Finta, sat Gheboaia, str. Principala, Gradinita

Punct prelevare; robinet chitveta grup sanitar

Cod proba: 305

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 2

Prodiis analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr:1302

Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/13:35
Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 27.04.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 30.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/09:00

Me‘toﬂe,dé pféleva‘re’:lSO 56>67-75/2017;SR7EN_ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

__PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e ) determinata
PRI P f o SR ENISO 9308-1:2015
_ Escherichiacoli HEGAN0m 0 0 _ SRENISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
I L ] ) determinata
S s AT SR ENISO 9308-1:2015
- Bacterll coliforme kUFC/lOOml N 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
.Y 0 UFC/1 ml Fara modificari ]
Nr. d¢ coloml la 22 C,, ———— 0 SR EN ISO 6222/2004
o s iR o o UFC/1 ml Fara modificari
’kNr. de colonn_la”37 @ e e 1 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuleth Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA
‘_) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
="Laborator Central Apdi Potahila
Laborator Apd Poiabild Targoviste

Rezultatul andlizelor se refera nuindi la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Biolog Dutu Florina

e
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