COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 509/16.10.2018, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1739

Solicitant/client: Adresa: Statie Galma Fisa prelevare nr: 2624
Cod proba: 60 Data si ora prelevarii probei: 28.10.2020/11:00
Locul prelevarii: robinet iesire rezervor Data si ora receptiei probei: 28.10.2020/12:30
Scopul analizei: avarie Receptionat/inregistrat: Bratulescu N.
Tip monitorizare: suplimentara Conformitate la receptie:DA
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 28.10.2020/12:45
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 28.10.2020/23:45
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 29.10.2020/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
.. . v i
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa.r ea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6.5 - <9,5 7,7(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate A 2500 220 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 3,21 SR EN ISO 7027-1/2016
. . > 0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,55 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,60 SR EN ISO 7393-1/2002
% clor rezidual liber din b ,
. Min.80
clorul rezidual total % n 82
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 sLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN 1S07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu g/l 200 - SR IS0 10566/2001
Nitrati(NO;") mg/| 50 1,672 SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NOy) meg/] bl aillcregersior sLQ SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe'") ng/l 200 = SR ISO 6332/C91/2006
S ; Grade ¢

Suma de calciu si magneziu | o Minim 5 5,94 SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 2,40 SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI') mg/l 250 7,09 SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 1 9,00 STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1.Q: amoniu <0,019 mg/l, nitriti <0,005 mg/l.

OBSERVATIL: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

CUOMPANIA DE APA
SEF LABORATOR T_KJ 1\ _TARGOVISTE - DAMSGITA SA. RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia Lm\, Loborator Central Apé Potabilé Ch. Dimian Claudi
/ Lebaictor Apd Potabild Pucioasa i
Cod F-17-6/0 T /
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa! “

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 509/16.10.2018, str. Debarcaderului nr. 1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1724

Solicitant/client: Adresa: Statie Galma

Cod proba: 60

Locul prelevarii: robinet iesire rezervor

Scopul analizei: avarie

Tip monitorizare: suplimentara

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2624

Data si ora prelevarii probei: 28.10.2020/11:00
Data si ora receptiei probei: 28.10.2020/12:30
Receptionat/inregistrat: Bratulescu N.
Conformitate la receptie:DA

Data si ora efectuarii analizei: 28.10.2020/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 31.10.2020/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.11.2020/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1739

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1;2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a22°C | UFC/ 1m1 | Nieio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 12 37°C | UFC/ 1ml | TVeio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 509/16.10.2018, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1740

Solicitant/client: Adresa: Moroieni, str. Ciorani-cismea publica Fisa prelevare nr: 2625
Cod proba: 61 Data si ora prelevarii probei: 28.10.2020/11:15
Locul prelevarii: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 28.10.2020/12:30
Scopul analizei: avarie Receptionat/inregistrat: Bratulescu N.
Tip monitorizare: suplimentara Conformitate la receptie:DA
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 28.10.2020/12:45
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 28.10.2020/14:20
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 29.10.2020/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa_r ca Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate “SZIO‘S“C‘ la 2500 218 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 3,40 SR EN ISO 7027-1/2016
o i . >0,1 statie,rezervor 3 .

Clor rezidual liber mg/l S0.1-<0.5 retea 0,44 SR ENISO 7393-1/2002

Clor rezidual total mg/] 0,49 SR EN ISO 7393-1/2002

% clor rezidual liber din
clorul rezidual total

Amoniu (NH;") mg/l 0,5 sSLQ SR 1SO 7150-1/2001

% Min.80 90

Culoare - 1) 1 SR EN 1S0O7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO;) me/l 0.1 ng;if;zz"”’“f . SR EN 26777/C91-2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*"Fe'") ng/l 200 . SR IS0 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Gfrr;iie Minim 5 . SR IS0 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI") mg/! 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 B STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile cu r;mdlﬁcarlle si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 509/16.10.2018, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1725

Solicitant/client: Adresa: Moroieni, str, Ciorani-cismea
publica

Cod proba: 61

Locul prelevarii: robinet cismea

Scopul analizei: avarie

Tip monitorizare: suplimentara

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2625

Data si ora prelevarii probei: 28.10.2020/11:15
Data si ora receptiei probei: 28.10.2020/12:30
Receptionat/inregistrat: Bratulescu N.
Conformitate la receptie:DA

Data si ora efectuarii analizei: 28.10.2020/14.00
Data si ora finalizarii analizei: 31,10.2020/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului; 02.11.2020/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1740

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nt. de colonii 1a 22°C | UFC/ 1ml | Nicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C | UFC/ 1mi | Niclo modificare 4 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
; UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATIL: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare. .
f COMPANIA DE APA
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Ch. Dimian Claudia : >~ ioborator Central Apé Potabild Biolog Manoiu Mirabela
/ E Lohoralor Apd Potubild Pucioasa
Cod F-17-7/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 509/16.10.2018, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax (0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1741

Solicitant/client: Adresa: Pietrosita, str. Joseni, nr.119-Magazin Fisa prelevare nr: 2626
Cod proba: 62 Data si ora prelevarii probei: 28.10.2020/11:35
Locul prelevarii: robinet chiuveta magazin Data si ora receptiei probei: 28.10.2020/12:30
Scopul analizei: avarie Receptionat/inregistrat: Bratulescu N.
Tip monitorizare: suplimentara Conformitate la receptie:DA
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 28.10.2020/12:45
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 28.10.2020/14:20
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 29.10.2020/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
. .. A% ;
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa'rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,8(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate “82’0‘5‘2 I 2500 231 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 4,31 SR EN [S0 7027-1/2016
. o > 0,1 statie,rezervor

Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0,5 retea 0,40 SR EN ISO 7393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1/2002

% clor rezidual liber din
clorul rezidual total

Amoniu (NHy") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1/2001

% Min.80 89

Culoare - 1) 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust . 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/| 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO,") mg/l 0.1 53*}?‘?32?”” < SR EN 26777/C91-2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe') ug/l 200 . SR 1SO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Ggf;‘iie Minim 5 “ 'SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI") mg/| 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/| 250 = STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/]

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se mcadl eaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile cu i completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor sc refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 509/16.10.2018, str. Debarcaderului nr,1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1726

Solicitant/client: Adresa: Pietrosita, str. Joseni, nr.119- Fisa prelevare nr: 2626

Magazin Data si ora prelevarii probei: 28.10.2020/11:35
Cod proba: 62 Data si ora receptiei probei: 28.10.2020/12:30
Locul prelevarii: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat: Bratulescu N.

Scopul analizei: avarie Conformitate la receptie:DA

Tip monitorizare: suplimentara Data si ora efectuarii analizei: 28.10.2020/14:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 31.10.2020/11:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 02,11.2020/11:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1741

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Nr. depoloniila220C | UFEHmi | Nviomediflar 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de coloni 1a 37°C | UFC/1ml | Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
< UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

Laborator Central Apg Potabild Biolog Manoiu Mirabela

ulterioare. P
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 509/16.10.2018, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1742

Solicitant/client: Adresa: Dealu Mare, str. Principala, nr. 53-fam. Fisa prelevare nr: 2627
Malau Data si ora prelevarii probei: 28.10.2020/11:50
Cod proba: 63 Data si ora receptiei probei: 28.10.2020/12:30
Locul prelevarii: robinet cismea Receptionat/inregistrat: Bratulescu N.
Scopul analizei: avarie Conformitate la receptie:DA
Tip monitorizare: suplimentara Data si ora efectuarii analizei: 28.10.2020/12:45
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 28.10.2020/14:20
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 29.10.2020/11:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
” T Va ;
Parametrii analizati UM Valoare CMA loa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,8(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate ”32/03‘2 la 2500 228 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 2,70 SR EN ISO 7027-1/2016
. . > 0,1 statie,rezervor 1
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0.5 retea 0,43 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,48 SR EN ISO 7393-1/2002
4 . . .
% clor regldual liber din % g 90
clorul rezidual total
Amoniu (NH") mg/1 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN IS07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 = SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO,) mg/ ] Hstcytesmnion - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 s SR IS0 6333/1997
Fier (Fe*',Fe’") ug/l 200 2 SR 1SO 6332/C91/2006
. . Grade o
Suma de calciu si magneziu | 5. oo Minim 3 - SR IS0 6059/2008
Indice de permanganat mg0-/] 5 2 SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (Cl-) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
#Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/1

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR N COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA
1 TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

;:
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 509/16.10.2018, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1727

Solicitant/client: Adresa: Dealu Mare, str. Principala, nr. 53- Fisa prelevare nr: 2627

fam. Malau Data si ora prelevarii probei: 28.10.2020/11:50
Cod proba: 63 Data si ora receptiei probei: 28.10.2020/12:30
Locul prelevarii: robinet cismea Receptionat/inregistrat: Bratulescu N,

Scopul analizei: avarie Conformitate la receptie:DA

Tip monitorizare: suplimentara Data si ora efectuarii analizei: 28.10.2020/14:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 31.10.2020/11:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 02.11.2020/11:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1742

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
N. de colonii 12 22°C | UFC/1ml | NMG© moditiars 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Nicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
SEF LABORATOR i P ~\ COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia _..) ZEROQUISTE - DAMAOYITA 3:A. Biolog Manoiu Mirabela
5" Loborotor Central Apé Potahild '
Cod F-17-7/0 f Laborator Apd Potabild Pucioasn
4] -17=

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 509/16.10.2018, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1743

Solicitant/client: Adresa: Fieni-piata centrala Fisa prelevare nr: 2628
Cod proba: 64 Data si ora prelevarii probei: 28.10.2020/12:10
Locul prelevarii: robinet chiuveta piata Data si ora receptiei probei: 28.10.2020/12:30
Scopul analizei: avarie Receptionat/inregistrat: Bratulescu N.
Tip monitorizare: suplimentara Conformitate la receptie:DA
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 28.10.2020/12:45
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 28.10.2020/14.:20
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 29.10.2020/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
. oL Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA alod) Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - 295 7,8(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate kel 2500 225 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 2,31 SR EN IS0 7027-1/2016

st 3 T > 0,1 statie,rezervor ]
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-20.5 retea 0,44 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,49 SR EN ISO 7393-1/2002
o 3 : .
% clor re;udual liber din o, Min.80 90
clorul rezidual total
Amoniu (NH; ) mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pgl/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000

e . 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 reten - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*" Fe™") ug/l 200 = " | SRISO 6332/C91/2006
T . Grade i

Suma de calciu st magneziu Germane Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgQy/! 5 - SR EN 1SO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/! 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil Consumatorilar si niciun miros anormal; 3) Acceptabil eonsumatorilor si niciun gust anormal
#Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l
OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile UG i TtesT He ulterioare.

COMPANIA DE APA

! TARGOMISTE - DAMBOVITA 5.4
iy : e A
SEF LABORATOR ; {_;‘_‘a Laborator Central Apé Potabiid RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia Latoisior Apd Potabild Pucionsa Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/0 ly” o "

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 509/16.10.2018, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1728

Solicitant/client: Adresa: Fieni-piata centrala Fisa prelevare nr: 2628

Cod proba: 64 Data si ora prelevarii probei: 28.10.2020/12:10
Locul prelevarii: robinet chiuveta piata Data si ora receptiei probei: 28.10.2020/12:30
Scopul analizei: avarie Receptionat/inregistrat: Bratulescu N.

Tip monitorizare: suplimentara Conformitate la receptie:DA

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora efectuarii analizei: 28.10.2020/14:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 31.10.2020/11:00
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 02.11.2020/11:00

Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1743

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1222°C | UFC/1ml | N¢1© modificare 4 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C | UFC/ 1m1 | Niclo modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile
ulterioare.

( COMPANIA DE APA

SEF LABORATOR | ¢ () tizeoviste. pimsovim 54, | ~ RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia_ | i *" Laborctor Central Apé Potabila Biolog Manoiu Mirabela
13 Laboiator Apd Poiabilé Pucioasa '

Cod F-17-7/0 ;
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal E

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 509/16.10.2018, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1746

Solicitant/client: Adresa: Dealu Mare, str. Principala, nr, 53-fam. Fisa prelevare nr: 2633
Malau Data si ora prelevarii probei: 29.10.2020/10:40
Cod proba: 63 Data si ora receptiei probei: 29.10.2020/11:50
Locul prelevarii: robinet cismea Receptionat/inregistrat: Vasile C.
Scopul analizei: avarie Conformitate la receptie:DA
Tip monitorizare: suplimentara Data si ora efectuarii analizei: 29.10.2020/12:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 29.10.2020/15:15
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 30.10.2020/10:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
” ST A% ea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa.r Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate WS i 2500 218 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,58 SR EN ISO 7027-1/2016
o : >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0,5 retea 0,42 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN ISO 7393-1/2002
" . . .
% clor rez.lduai liber din o R 91
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN IS07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/l 200 - SR IS0 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/| 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO,") mg/l U} st e - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe**,Fe’) g/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
W ; Grade -

Suma de calciu si magneziu GErngns Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/l 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1.Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR { \ rircovisTE- DAMBOVITA S.A.
Ch. Dimian Claudia : Laborator Central Apé Patahild
;)/ i
Cod F-17-6/0 s

Leborator Apé Potabild Pucioasn
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

g’;\ COMPANIA DE APA
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RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Lahorator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 509/16.10.2018, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1731

Solicitant/client: Adresa: Dealu Mare, str. Principala, nr. 53- | Fisa prelevare nr: 2633

fam. Malau Data si ora prelevarii probei: 29.10.2020/10:40
Cod proba: 63 Data si ora receptiei probei: 29.10.2020/11:50
Locul prelevarii: robinet cismea Receptionat/inregistrat: Vasile C.

Scopul analizei: avarie Conformitate la receptie:DA

Tip monitorizare: suplimentara Data si ora efectuarii analizei: 29.10.2020/13:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 01.11.2020/10:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 02.11.2020/11:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1746

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C | UFC/1ml | M€t mpaifizare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C | UFC/1ml | Tueio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clestrdium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare. .
CUMPANIA DF APA
) TARGOVISTE . DAMBOWITA 5.0,

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-7/0

/

5+ Laborator Central Apé Potabild
Laborator Apd Potabils Pucioasa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 509/16.10.2018, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1747

Solicitant/client: Adresa: Pietrosita, str. Joseni, nr.119-Magazin Fisa prelevare nr: 2634
Cod proba: 62 Data si ora prelevarii probei: 29.10.2020/10:20
Locul prelevarii: robinet chiuveta magazin Data si ora receptiei probei: 29.10.2020/11:50
Scopul analizei: avarie Receptionat/inregistrat: Vasile C.
Tip monitorizare: suplimentara Conformitate la receptie:DA
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 29.10.2020/12:00
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 29.10.2020/15:15
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 30.10.2020/10:00
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
v o Valoa ;
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH 26,5 - 29,5 7,8(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate i 2500 134 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 2,13 SR EN IS0 7027-1/2016
! ; 7 > 0,1 statie,rezervor _
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,41 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1/2002
o ; : ,
% clor rez_ldual liber din % i 80 91
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/I 0,5 sLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN [S07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISQ 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO,") mg/! %l suticimesner . SR EN 26777/C91-2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe’™) ug/! 200 » SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GGrade Minim 5 - SR IS0 6059/2008
crmanc
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI") mg/l 250 = SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069/1987

1)Acceplabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR {0 compania DE APA
Ch. Dimian Claudia _ i _ TARGOVISTE - DAMBOVITL 5.A.
- ! i " iahorator Centrul Apé Potabild
Cod F-17-6/0 : Lahorator Apd Potabild Pucionst

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al Taboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 509/16.10.2018, str. Debarcaderului nr. 1 -PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1732

Solicitant/client: Adresa: Pietrosita, str. Joseni, nr.119- Fisa prelevare nr: 2634

Magazin Data si ora prelevarii probei: 29.10.2020/10:20
Cod proba: 62 Data si ora receptiei probei: 29.10.2020/11:50
Locul prelevarii: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat: Vasile C.

Scopul analizei: avarie Conformitate la receptie:DA

Tip monitorizare: suplimentara Data si ora efectuarii analizei: 29.10.2020/13:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 01.11.2020/10:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 02.11.2020/11:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1747

Metode de prelevare :1ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRIT MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
N de colonii 1222°C | UFC/ 1ml | N6 modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C | UFC/1ml | Neto modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile
ulterioare.

{

COMP, i1
SEF LABORATOR - \ ﬂﬁgﬁ;}%ﬁwﬁp A | RESPONSABIL ANALIZA
- - Biolog Manoiu Mirabela

Ch. Dimian Claudlg " Loborafor Central Apé Patab i

S, LBOTCIOT Apd Polabild Pucions ;
Cod F-17-7/0
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 509/16.10.2018, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1748

Solicitant/client: Adresa: Moroieni, str. Ciorani-cismea publica Fisa prelevare nr: 2635

Cod proba: 61 Data si ora prelevarii probei: 29.10.2020/10:30

Locul prelevarii: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 29.10.2020/11:50

Scopul analizei: avarie Receptionat/inregistrat: Vasile C,

Tip monitorizare: suplimentara Conformitate la receptie:DA

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 29.10.2020/11:50

recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 29,10.2020/15:15

Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 30.10.2020/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7.7(20°C) SR EN ISO 10523/2012

Conductivitate “82/0‘8‘3 ta 2500 217 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <3 0,86 SR EN IS0 7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 20| s eor 0,49 SR EN ISO 7393-1/2002

>0,1-=0,5 retea
Clor rezidual total mg/l 0,53 SR EN ISO 7393-1/2002

% clor rezidual liber din
clorul rezidual total

Amoniu (NH4+) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

% Min.80 92

Culoare - 1) 1 SR EN 1507887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO,) mg/l 0.1 Sgﬁif‘;[:‘;‘”"‘ . SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333/1997
Fier (Fe** Fe’") ug/! 200 « SR 1SO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GS:;‘;ZC Minim 5 . SR IS0 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
#Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR 7y SEMmE BE A RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia !f N | A Ch. Dimian Claudia
f { “  iohorcter Coniral Apd Potabild ;
Cod F-17-6/0 T ieboater Apd Potabild Pucioasa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 509/16.10.2018, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1733

Solicitant/client: Adresa: Moroieni, str. Ciorani-cismea Fisa prelevare nr: 2635

publica Data si ora prelevarii probei: 29.10.2020/10:30
Cod proba: 61 Data si ora receptiei probei: 29.10.2020/11:50
Locul prelevarii: robinet cismea Receptionat/inregistrat: Vasile C.

Scopul analizei: avarie Conformitate la receptie:DA

Tip monitorizare: suplimentara Data si ora efectuarii analizei: 29.10.2020/13:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 01.11.2020/10:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 02,11.2020/11:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1748

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRIT MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA VYaloare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml Nicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
N, de colonii 12 37°C | UFC/1m1 | NVicio modificare 4 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
SEF LABORATOR ! w ﬁ‘ngo’g;:ff"ﬁ”gfvf’f RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia —'"_1-'2.‘.—‘—_"7 Biolog Manoiu Mirabela
Laborator Ceniral Apé Potabild
Lobarator Apa Potabild Pucloasa
Cod F-17-7/0 ¢

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 509/16.10.2018, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1749

Solicitant/client: Adresa: Statie Galma Fisa prelevare nr: 2636
Cod proba: 60 Data si ora prelevarii probei: 29.10.2020/10:50
Locul prelevarii: robinet iesire rezervor Data si ora receptiei probei: 29.10.2020/11:50
Scopul analizei: avarie Receptionat/inregistrat: Vasile C.
Tip monitorizare: suplimentara Conformitate la receptie:DA
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 29.10,.2020/12:00
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 29.10.2020/15:15
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 30.10.2020/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1SO 5667-3/2018
" S Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA . Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate “82%%‘2 b 2500 224 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,92 SR EN ISO 7027-1/2016

R : >0,1 statie,rezervor . ; 9
Clor rezidual liber mg/l S 0.1 -<0.5 retea 0,69 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/! 0,73 SR EN ISO 7393-1/2002
o ; . .
% clor rez'ldual liber din % Wi 80 95
clorul rezidual total
Amoniu (NHy") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR ENI1S07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 - SR IS0 10566/2001
Nitrati(NO5) mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000

Ve - 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NO;) mg/l 5 rotom . SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe** Fe') ug/l 200 . SR 1SO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Gc’”‘de Minim 5 “ SR ISO 6059/2008
ermanc

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/1 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/| 250 - STAS 3069/1987

DAcceptahila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L.Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATIL: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (tepubhcata)
privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Claudia{ /
Cod F-17-6/0
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Ch. Dimian Claudia
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al ]aboratorulur este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nor. 509/16.10.2018, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1734

Solicitant/client: Adresa: Statie Galma Fisa prelevare nr: 2636

Cod proba: 60 Data si ora prelevarii probei: 29.10,2020/10:50

Locul prelevarii: robinet iesire rezervor Data si ora receptiei probei: 29.10.2020/11:50

Scopul analizei: avarie Receptionat/inregistrat: Vasile C,

Tip monitorizare: suplimentara Conformitate la receptie:DA

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora efectuarii analizei: 29.10.2020/13:00

steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 01.11.2020/10:00

Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 02.11.2020/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 1749

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 379C | UFC/ 1m1 | Nicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
; UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile
ulterioare.

UMPANIA DE APA
SEF LABORATOR \ \ ;,sfaeowsrs DAMBOVITA S.A.

Ch. Dimian Claudia ;' '
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RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela
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Cod F-17-7/0
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 509/16.10.2018, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1751

Solicitant/client: Adresa: Fieni-piata centrala Fisa prelevare nr: 2638
Cod proba: 64 Data si ora prelevarii probei: 29.10.2020/11:20
Locul prelevarii: robinet chiuveta piata Data si ora receptiei probei: 29.10.2020/11:50
Scopul analizei: avarie Receptionat/inregistrat: Vasile C.
Tip monitorizare: suplimentara Conformitate la receptie:DA
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 29.10.2020/12:00
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 29.10.2020/15:15
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 30.10.2020/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
" o Vv :
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa-rea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate “32’03‘2 la 2500 210 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,86 SR EN ISO 7027-1/2016

e : >0,1 statie,rezervor ]
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,46 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN IS0 7393-1/2002
o o . .
% clor rezidual liber din % Min.80 92

clorul rezidual total

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 sSLQ SR IS0 7150-1/2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) Z SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pe/l 200 - SR IS0 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/! 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NOy") mg/l 0.1 S}f;if;gf“’"r . SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333/1997
Fier (Fe*' Fe*) ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Gfrr;‘ﬁe Minim 5 - SR 1SO 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/] 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI") mg/l 250 . SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceplabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptahil consumatorilor si niciun gust anormal
#Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/]

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cuzxx‘}ﬁgrgiﬂ@rile si completarile ulterioare.

{
'f COMPANY 5
SEF LABORATOR i ) e 2F AP RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia = Labosator Contral s 5o Ch. Dimian Claudia

f

Cod F-17-6/0
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 509/16.10.2018, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1736

Solicitant/client: Adresa: Fieni-piata centrala
Cod proba: 64

Locul prelevarii: robinet chiuveta piata
Scopul analizei: avarie

Tip monitorizare: suplimentara

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2638

Data si ora prelevarii probei: 29.10.2020/11:20
Data si ora receptiei probei: 29.10.2020/11:50
Receptionat/inregistrat: Vasile C.

Conformitate la receptie:DA

Data si ora efectuarii analizei: 29.10.2020/13:00
Data si ora finalizarii analizei: 01.11.2020/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.11.2020/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1751

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml Nicio modificare 6 SR EN ISO 6222/2004
anormala
NE. de colonii 1a37°C | UFC/ 1ml | NietO modiflonse 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
; UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

/
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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