COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 3320

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3369

Loc de prelevare: Gheboieni iesire statie Data si ora prelevarii probei: 24.10.2022/15:40
Data si ora receptiei probei: 24.10.2022/18:00
Punct prelevare: robinet pompa

Cod proba: 304 Receptionat/inregistrat: Linxadru Gabriela

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 24.10.2022/19:00

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25.10.2022/05:00

Prelevat de: Linxadru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 25.10.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,5/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/cmla 20°C 2500 709 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,16 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 sfat;e(,)r;z;r;:;r 0,57 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,59 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % ml;'ofgz’a?m 96 -

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - D 1) SR ISO 7887:2012 ~ metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007

Nitrati (NO;5) mg/l 50 3,147 SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO,) mg/l ol e BLY e

Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333;1997

Fier (Fe?",Fe*") g/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Gfrr;‘;fle Minim 5 15,13 SR SO 6059:2008

Indice de permanganat mg02/1 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 8,34 SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 17,28 STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,009mg/l; IMn<0,5mgO/1;

SEF LABORAT(S‘R, RESPONSABIL ANALIZA
Ing.chim.Sirbulet/ BogdanL? E ‘ w H-COMPAN“ DE APA Chim Tudorache Claudia D g
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. z
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3179

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Gheboieni iesire statie

Punct prelevare: robinet pompa

Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie
rezervor stocare- ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 3369
Data si ora prelevarii probei: 24.10.2022/ 15:40
Data si ora receptiei probei: 24.10.2022/18:00

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 24.10.2022/20:30
Data si ora finalizarii analizei: 27.10.2022/15:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 27.10.2022/15:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN 18O 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . SR EN ISO 9308-1:2015
Eseherichia coll UFC/100mI A . SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
a5 . SR EN IS0 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
22 0 UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C S 0 SR EN ISO 6222/2004
& 0 UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C omermila 3 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbul¢ty Bogdan _COMPANIA DE APA
i/ / — TARGUVISTE-DAMBDVI]’A S.A

/ Laborator Central Apd Potabila
<v j/ Laborator Ap Poiabils Targoviste
Y

Reproducerea buletinului dg\analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 3321

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3370
Loc de prelevare: Gheboieni, str.Stadion, nr.249, Matusescu Elena Data si ora prelevarii probei: 24.10.2022/15:50
Data si ora receptiei probei: 24.10.2022/18:00

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 305 Receptionat/inregistrat; Linxadru Gabriela

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 24.10.2022/19:00

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 24.10.2022/23:50

Prelevat de: Linxadru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 25.10.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,5/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/cemla20°C 2500 712 SR ENISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,11 SR ENISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2306,11 I 0,49 SR EN IS0 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % ol 96 -

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust 5 3) 3 SR EN 1622:2007

Nitrati (NO5) mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO>) i > Stoa,t;er’ertee?mr ] SR I 267D CH1:008

Mangan pe/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*' Fe*) g/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggrr;(;ie Minim 5 N SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 18O 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metbdei”; L.Q: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR,

RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbul I)fBogdan } *COMFANIA‘ DE APA
/ ’ o TARGOVISTE-DAMBOVI]'A S.A
|

Chim Tudorache Claudia

—y

Laborator Central Api Potabilg
Leborator Apd Potabils Térgoviste

/

i
Reproducerea buletinului de analiza fara acnléptul seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3180

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Gheboieni, str.Stadion, nr.249, Matusescu

Elena

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 305

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie

rezervor stocare- ziua |

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 3370
Data si ora prelevarii probei: 24.10.2022/ 15:50
Data si ora receptiei probei: 24.10.2022/18:00

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 24.10.2022/20:30
Data si ora finalizarii analizei: 27.10.2022/15:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 27.10.2022/15:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN IS0 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
] determinata
PR . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli ShAien 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
% . SR EN ISO 9308-1:2015
e UFC/100ml 2 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
s o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C — 0 SR EN IS0 6222/2004
. 0 UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C anormala 5 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR, e RESPOSABIL ANALIZA,
Ing_chim,Sirbu]e?G dian ' i mg%ﬁ:lf;?ﬂlll‘ DE APA Biolog Dutu Florina
— 5 E-DAMBOVITA S.A.
‘_ / ~="Luborator Central Apd Petabils gj“?

{_____Laborator Apéi Potabili Targoviste

Reproducerea buletinului de gnaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 3322

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Gheboieni, str.Stadion, nr.250, Visan Vasile

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 306

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare
ziva 1

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Linxadru Gabriela

Fisa prelevare nr: 3371
Data si ora prelevarii probei: 24.10.2022/16:00
Data si ora receptiei probei: 24.10.2022/18:00

Receptionat/inregistrat: Linxadru Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 24.10.2022/19:00

Data si ora finalizarii analizei: 24.10.2022/23:50
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.10.2022/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 6,5 - <95 7,6/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate nS/omla20°C 2500 705 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,11 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor 2 g
Clor rezidual liber mg/l S 0.1 - <0.5 retea 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002
. . min. 80% din
Clor rezidual liber % b tatal 96 -
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 . SR ISO 7890-3:2000
e K 0,1 statie, rezervor . SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO') mefl 0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe') ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;(:ie Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 = SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

RESPONSABIL ANALIZA,

SEF LABORA/R,
Ing.chim.Sirbulefy Bogdan
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3181

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Gheboieni, str.Stadion, nr.250, Visan
Vasile

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 306

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie
rezervor stocare- ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 3371
Data si ora prelevarii probei: 24.10.2022/ 16:00
Data si ora receptiei probei: 24.10.2022/18:00

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 24.10.2022/20:30

Data si ora finalizarii analizei: 27.10.2022/15:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 27.10.2022/15:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
5 5 X SR EN ISO 9308-1:2015
Hseherighia col VFGH ol d SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
£ 0 UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004
:: o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORAITOR RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

i

Ing.chim.Sirbule Bogdan , ' COMPANIA DE APA
[i i s TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

i ~="Laborator Central Apd Potabild
Laborator Apé Potabili Targoviste

Reproducerea buletinului de snaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2 Exemplar nr. Z
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 3331

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3378

Loc de prelevare: Gheboieni iesire statie Data si ora prelevarii probei: 25.10.2022/13:10

Punct prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 25.10.2022/15:30

Cod proba: 300

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: ing.chim. Sirbuletu Bogdan

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 25.10.2022/17:40

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25.10.2022/20:30

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 26.10.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,5/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/emla20°C 2500 694 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,11 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 P i 0,53 SR EN SO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,57 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % min. $0% din 93 -

Amoniu (NHy) mg/| 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 ~ metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust = 3) 3 SR EN 1622:2007

Nitrati (NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO,) gl o e ] SR 26T AD0ICT 1200

Mangan g/l 50 - SR IS0 6333:1997

Fier (Fe*' Fe) pg/l 200 5 SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu GSI‘rriliie Minim 5 B SR IS0 6059:2008

Indice de permanganat mgQa/l 5 = SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069;1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l,

=""1aborator Central Ap& Petabild
Lahorator Apéi Potabild Targoviste

SEF LABORA}OR RESPONSABIL ANALIZA,
' Bz PANIA DE APA ; ;
Ing.chim. S1rblfl7u Bogda w TAggl#lSTE I:JAM%VITA SA Chim Tudorache Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara lceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3188

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Gheboieni iesire statie

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 300

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie

rezervor stocare- ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 3378
Data si ora prelevarii probei: 25.10.2022/ 13:10
Data si ora receptiei probei: 25.10.2022/15:30

Receptionat/inregistrat: Sirbuletu Bogdan

Data si ora efectuarii analizei: 25.10.2022/16:15
Data si ora finalizarii analizei: 28.10.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.10.2022/12:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 180 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- : SR EN ISO 9308-1:2015
Gt Bl Qilent ¢ g SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
v 0 UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C oo~ 0 SR EN ISO 6222/2004
. 0 UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C T 0 SR EN ISO 6222/2004
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Reproducerea buletinului d¢ analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 3332

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3379

Loc de prelevare: Gheboieni, str.Stadion, nr.249, Matusescu Elena Data si ora prelevarii probei: 25.10.2022/13:20

Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 25.10.2022/15:30

Cod proba: 301

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: ing.chim. Sirbuletu Bogdan

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 25.10.2022/17:40

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25.10.2022/20:30

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 26.10.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 721 SR EN IS0 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,17 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l R 0,42 SR EN IS0 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % ml;'of(z:ﬁa?m 93 -

Amoniu (NH") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare = 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007

Nitrati (NO;3") mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO,) we/l o sren ] g —

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?' Fe*") gl 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu GeGéiiZe Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO02/1 5 = SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;
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Reproducerea buletinului de analiza fara agceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3189

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Gheboieni, str.Stadion, nr.249, Matusescu
Elena

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 301

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor
stocare- ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 3379
Data si ora prelevarii probei: 25.10.2022/ 13:20
Data si ora receptiei probei: 25.10.2022/15:30

Receptionat/inregistrat: Sirbuletu Bogdan
Data si ora efectuarii analizei: 25.10.2022/16:15

Data si ora finalizarii analizei: 28.10.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.10.2022/12:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
T 5 SR EN ISO 9308-1:2015
et e et 0 v SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m! g - SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. . UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonit la 22°C - 1 SR EN ISO 6222/2004
3 UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C anormala 2 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABO?’}T OR, - RESPOSABIL ANALIZA,
.chim.Sirbuléth Bogdan _COMPANIA DE APA Biolog Dutu Florina
Jgohim ”bu/x th Bog 2 2 ) TARGOVISTE- DAMBOVITA .4, :
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Reproducerea buletinului d§ analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
" Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 3333

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3380
Loc de prelevare: Gheboieni, str.Stadion, nr.250, Visan Vasile Data si ora prelevarii probei: 25.10.2022/13:35
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 25.10.2022/15:30

Cod proba: 302
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: ing.chim. Sirbuletu Bogdan

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 25.10.2022/17:40

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25.10.2022/20:30

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 26.10.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <9,5 7,6/20,1°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/cmia20°C 2500 703 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,21 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l o e 0,39 SR EN 180 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % min. 80% din 93 .

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NOy) mgl = Sto’itsler’erteezewor ] glfi EI\CI) 2266777777:.22000022/C91:2006

Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?" Fe’*) pg/l 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu G(:rr;iie Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg02/l 5 - SR ENISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 = SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/1 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

ﬁ
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3190

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Gheboieni, str.Stadion, nr.250, Visan

Fisa prelevare nr: 3380
Data si ora prelevarii probei: 25.10.2022/ 13:35

Vasile Data si ora receptiei probei: 25.10.2022/15:30

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie
rezervor stocare- ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Rauta Carmen

Receptionat/inregistrat: Sirbuletu Bogdan

Data si ora efectuarii analizei: 25.10.2022/16:15
Data si ora finalizarii analizei: 28.10.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.10.2022/12:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
3 UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004
. UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C m— 3 SR EN ISO 6222/2004
/1
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Reproducerea buletinului de ‘analiza fara acceptul scris al laboratorutui este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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