COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatalii - Certificat nr. 592/24.10.2022,

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

str.Debarcaderului nr. 1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO -

CHIMICE NR. 2024

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2617
Loc de prelevare: Glodeni Deal, Gusoiu-statie repompare Data si ora prelevarii probei: 12.10.2023/15:50
Punct de prelevare: robinet statie repompare Data si ora receptiei probei: 12.10.2023/16:40
Cod proba: 63 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2023/17:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 13.10.2023/00:40
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 13.10.2023/11:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
- i Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA wHAres Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6.5 - <95 7.4 (20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52%8‘2 la 2500 1545 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,46 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie;rezervor 1Y
Clor rezidual liber mg/1 >0.1-<0,5 retea 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,53 SR EN ISO 7393-1:2002
0, . . .
%o clor 1:3@dua1 liber din % —— 92
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0.5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 = SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/| 50 - SR ISO 7890-3:2000
O - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NG ) mg/ 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe’™) g/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
- . Grade 200
Suma de calciu si magneziu | 5o o - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 4 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/] 250 - STAS 3069:1987

1}Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumator
modificari anormale; 4) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l, mangan <13,10 pg/l, fier <38,09 pg/l.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este inter

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1986

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loec de prelevare: Glodeni Deal, Gusoiu-statie repompare

Punct de prelevare: robinet statie repompare

Cod proba: 63

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2617

Data si ora prelevarii probei: 12.10.2023/15:50
Data si ora receptiei probei: 12.10.2023/16:40
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2023/17:10
Data si ora finalizarii analizei: 15.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2024

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN I1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. g . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C URCy i | Foremodificar 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFCY Tl (| FOE8 modinican 2 SR EN SO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR

RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia
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Cod F-17-7/2
Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2025

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2618
Loc de prelevare: Glodeni Deal, Malu Mierii-statie repompare Data si ora prelevarii probei: 12.10.2023/16:00
Punct de prelevare: robinet statie repompare Data si ora receptiei probei: 12.10.2023/16:40
Cod proba: 64 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2023/17:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 13.10.2023/00:40
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 13.10.2023/11:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. . Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA e Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unilati pH >6,5 - <95 7,6 (20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate K gl 2500 1492 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,97 SR EN IS0 7027-1:2016
g . >0,1 statie,rezervor s
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 refea 0,48 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN IS0 7393-1:2002
0/ . 3 H W B
%o clor te;tdual liber din 0, Min 80 92
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR IS0 10566:2001
Nitrati(NO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
A - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO;) gl 0,5 retca - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 sLQ SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’) ug/l 200 sLQ SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGf'&de - SR ISO 6059:2008
crinanc
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

Acceplahila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumat: i si fara modificari anormale; 3) Acceplabil pentru consumatori si fara

modificari anarmale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limila de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l, mangan <13,10 pg/l, fier <38,09 ug/l.
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Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Labarator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. $92/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1987

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Glodeni Deal, Malu Mierii-statie repompare

Punct de prelevare: robinet statie repompare

Cod proba: 64

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2618

Data si ora prelevarii probei: 12.10.2023/16:00
Data si ora receptiei probei: 12.10.2023/16:40
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2023/17:10
Data si ora finalizarii analizei: 15.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2025

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. SR EN IS0 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C TIRCY Gy | o8 asdilica 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
.. g ificari
Nr. de colonii la 37°C URCy 1y | TPERmodiican 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017 J
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Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevara si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2026

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2619
Loc de prelevare: Glodeni Deal, Schela-statie repompare Data si ora prelevarii probei: 12.10.2023/16:10
Punct de prelevare: robinet statie repompare Data si ora receptiei probei: 12.10.2023/16:40
Cod proba: 65 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2023/17:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 13.10.2023/00:40
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 13.10.2023/11:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017
. .o Val ;
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarca Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6 (20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “32’02'2 i 2500 1515 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,25 SR EN ISO 7027-1:2016
; ; >0, statierezervor e

Clor rezidual liber mg/l 50,1 - 205 reten 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN IS0 7393-1:2002
o o e
Yo clortez.ldual liber din v Min.80 92
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0.5 sLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

P - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO;) mgdl 0,5 retca - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 13,94 SR IS0 6333:1997
Fier (Fe** Fe’™") ug/l 200 sLQ SR 1SO 6332:1996/C91:2006

N i Grade Q-

Suma de calciu si magneziu e — - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara

modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara medificari anormale
*Nolatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l, fier <38,09 pg/l.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al labaratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Labarator inregistrat la Ministerul Sanatalii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1988

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Glodeni Deal, Schela-statie repompare
Punct de prelevare: robinet statie repompare

Cod proba: 65

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 mi
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2619

Data si ora prelevarii probei: 12.10.2023/16:10
Data si ora receptiei probei: 12.10.2023/16:40
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2023/17:10
Data si ora finalizarii analizei: 15.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2026

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Co . SR EN 1SO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ Iml Fara modificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
= Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml oy 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml ‘ 0 - SR EN 1SO 14189/2017
SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia
Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizclor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2027

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Glodeni Deal, sat Livezi-fam. Onicescu

Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 66

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2620

Data si ora prelevarii probei: 12.10.2023/16:25
Data si ora receptiei probei: 12.10.2023/16:40
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2023/17:00
Data si ora finalizarii analizei: 13.10.2023/00:40
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.10.2023/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

" G s Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA Aoares Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6.5 - <9, 7,6 (20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “Szfoﬁ‘g la 2500 1485 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 2,18 SR EN IS0 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor Py

Clor rezidual liber mg/l wiD.1 =% 08 rolea 0,47 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002
o . o
% clor rez'ldual liber din o, — 92
clorul rezidual total
Amoniu (NHy") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 2000 “ SR IS0 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

e s 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 25,34 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe™") pg/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGTa‘_jc - SR IS0 6059:2008

ermanc

Indice de permanganat mg0y/1 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara madificari anormale; 2)Acceplahil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara

modificari anormale; 4) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notalia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”
*LQ: amoniu <0,019 mg/l, fier <38,09 pg/l.

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Claudja’
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Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucicasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1989

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Glodeni Deal, sat Livezi-fam. Onicescu

Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 66

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2620

Data si ora prelevarii probei: 12.10.2023/16:25
Data si ora receptiei probei: 12.10.2023/16:40
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 12.10.2023/17:10
Data si ora finalizarii analizei: 15.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2027

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i ; SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
G F di i

Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml ara modificari 3 SR EN ISO 6222/2004

anormale
. -a modificari

Nr. de colonii la 37°C {FCy 1t | FAAmOdea 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale

Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR ( TEE?MPANM‘ !?E AP RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Clandia = SRCOVISTE - DAMEOVITA S.A. Biolog Manoiu Mirabela
Laborator Ceniral A Poruhil
\ L Laborater And Potabili Py a |

Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Lahorator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10,2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2032

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2627
Loc de prelevare: Glodeni Deal, Schela-statie repompare Data si ora prelevarii probei: 13.10.2023/13:15
Punct de prelevare: robinet statie repompare Data si ora receptiei probei: 13.10.2023/14:15
Cod proba: 65 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2023/15:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 13.10.2023/22:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/10:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
.. L v .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa'rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,5 (20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “SZ’IO‘S‘E . 2500 1330 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,30 SR EN ISO 7027-1:2016
i < > 0,1 stalie,rezervor
- Ed £l = 3 o =1 n

Clor rezidual liber mg/! >0.1-<0.5 retea 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN I[SO 7393-1:2002
0/ " 1 : 3
% clor 1ezr1dual liber din % Min.80 94
clorul rezidual total
Amoniu (NHs") - mg/l 0,5 0,022 SR ISO 7150-1:2001
Culoare - D 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR IS0 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/] 50 - SR ISO 7890-3:2000

. . 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitritl (NO 3 g/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’™) ug/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006

N . Grade 0
- 59:

Suma de calciu si magneziu | 5o o SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/| 250 - STAS 3069:1987

NAcceptahila pentru consumalori si fara modificari anarmale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara

modificari anarmale; 4) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”
*LQ: mangan <13,10 pg/l, fier <38,09 pg/l.

PA
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SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudi

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.
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RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucicasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.19%4

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Glodeni Deal, Schela-statie repompare
Punct de prelevare: robinet statie repompare

Cod proba: 65

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2627

Data si ora prelevarii probei: 13.10.2023/13:15
Data si ora receptiei probei: 13.10.2023/14:15
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2023/14:30
Data si ora finalizarii analizei: 16.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/12:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2032

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . ; SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
& ; ificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/1m) | Foremodifican 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
.. ificari
Nr. de colonii la 37°C UFCyiml | Foremodibcan 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA

) TARGOVISTE - DARECVITA SA.

~="TLaborator Cenira! Apd Polubila )/
Lohorator Apd Patahild Puciousg

S

Ch. Dimian Claudia K COMPANIA DE APA ) Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanaatii - Certificat ar. 592/24.10.2022, sir.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2033

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 64

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Glodeni Deal, Malu Mierii-statie repompare
Punct de prelevare: robinet statie repompare

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea

Fisa prelevare nr: 2628

Data si ora prelevarii probei: 13.10.2023/13:30
Data si ora receptiei probei: 13.10.2023/14:15
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2023/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 13.10.2023/22:20
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:::-(:l?il::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,4 (20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “Szfoﬁ'g = 2500 1556 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,60 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/| igll q;gesrf'iz:m 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o ,
clorul rezidual total 70 Min 80 92
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN IS0 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 = SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nivit 0N0:) | e -
Mangan pg/l 50 sLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*' ,Fe*") ug/l 200 sLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gg:?iie - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri (CIY) mg/] 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceplahila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceplahila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l, mangan <13,10 pg/l, fier <38,09 pg/l.

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Clandja
Cod F-17-6/2 \/

pE A
aviTa S.A.
'_"_J__‘-_:,—_-_—-

—

ai ?ﬁ‘lﬂ‘ﬁ“u

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debat caderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1995

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Glodeni Deal, Malu Mierii-statie repompare
Punct de prelevare: robinet statie repompare

Cod proba: 64

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2628

Data si ora prelevarii probei: 13.10.2023/13:30
Data si ora receptiei probei: 13.10.2023/14:15
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2023/14:30
Data si ora finalizarii analizei: 16.10.2023/08:00

Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/12:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2033

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002 J
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o ; SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
. ra modi i
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml Fal:nlgnilafli:a“ 1 SR EN ISO 6222/2004
.. Far dificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml al:nltl;r?nale art 0 SR EN ISO 6222/2004
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR rrey RESPONSABIL ANALIZA
mg,agﬂfgﬁfr‘)ﬁah‘im Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/2
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2034

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 63

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Glodeni Deal, Gusoiu-statie repompare
Punct de prelevare: robinet statie repompare

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea

Fisa prelevare nr: 2629

Data si ora prelevarii probei: 13.10.2023/13:45
Data si ora receptiei probei: 13.10.2023/14:15
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2023/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 13.10.2023/22:20
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:i:tl'?]?il::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,3 (20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “52’02“2 la 2500 1553 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,25 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l ig: _Sgg;’rrc:i;m 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002
g
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - ] 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 = SR IS0 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO,) mg/! N - SR EN 26777 2002/C1:2006
Mangan g/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe’) ng/l 200 SLQ SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:I?S;E - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mgO./1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI') mg/l 250 5 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceplabila pentru consumaltori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
madificari anormale; 4) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale

#Notatia SLQ="sub limila de cuantificarc a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l, mangan <13,10 pg/l, fier <38,09 ng/l.

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Claugdia
Cod F-17-6/2
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Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al lahoratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certifical nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1996

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2629

Loc de prelevare: Glodeni Deal, Gusoiu-statie repompare Data si ora prelevarii probei: 13.10.2023/13:45
Punct de prelevare: robinet statie repompare Data si ora receptiei probei: 13.10.2023/14:15

Cod proba: 63 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2023/14:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 16.10.2023/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/12:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2034

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

v g . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

e - SR EN ISO 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
i ificari
Nr. de colonii la 22°C OBy [l | Tt modilican 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
. : ificari
Nr. de colonii la 37°C UGt | TR mottican 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
|
~F APA
SEF LABORATOR __‘ff!:’ﬂ_i_j———i RESPONSABIL ANALIZA
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Cod F-17-7/2
Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2035

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 66

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Glodeni Deal, sat Livezi-fam. Onicescu
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea

Fisa prelevare nr: 2630

Data si ora prelevarii probei: 13.10.2023/13:55
Data si ora receptiei probei: 13.10.2023/14:15
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei:
Data si ora finalizarii analizei:

13.10.2023/15:00
13.10.2023/22:20

Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

5 . Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA A oa‘rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH =65 - <95 7,3 (20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate hS gm la 2500 1558 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,25 SR EN ISO 7027-1:2016
: g >0,1 statie,rezervor e

Clor rezidual liber mg/| S 0.1-<0.5 retea 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,44 SR EN IS0 7393-1:2002
0/ - 2 7 2
% clor 1ez.ldual liber din 0% Min.80 91
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/] 0,5 0,023 SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

o = 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO,) g 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 26,61 SR 180 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’") ug/ 200 56,18 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GG_l'aqc - SR IS0 6059:2008

crimanc

Indice de permanganat mgO./1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Accepiabil pentru consumatori si fara modificari anormale
modificari anormale; 4) Accepiabila pentru cansumatori si fara modificari anarmale
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SEF LABORATOR

Ch. Dimian'{k}d-ia
Cod F-17-6/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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e; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia
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Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1997

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Glodeni Deal, sat Livezi-fam. Onicescu

Punct de prelevare: robinet cismea curte
Cod proba: 66

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2630

Data si ora prelevarii probei: 13.10.2023/13:55
Data si ora receptiei probei: 13.10.2023/14:15
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 13.10.2023/14:30
Data si ora finalizarii analizei: 16.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.10.2023/12:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2035

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- g SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
. ificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml Faraalggg;i art 1 SR EN ISO 6222/2004
. Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ Iml ar:nomcll;fl'l;arl 0 SR EN ISO 6222/2004
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR o .-.amﬂ— «\,;Tf; 4|  RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Clapdia TARGOVISTE- D22 =T Biolog Maneiu Mirabela
_'/m/ g\_ﬁbmmm [Eﬂ" ‘1 \r i Poiad

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara a

Laboraiorf
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Exemplar nr.
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cceptul seris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.




