COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 214

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 212

Loc de prelevare: Gura Ocnitel, str. Principala, Magazin ”SC GENIBO | Data si ora prelevarii probei: 29.01.2023/10:35

PROD. COM. SRL.” - Data si ora receptiei probei: 29.01.2023/12:20

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 708 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 29.01.2023/13:10

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 29. 01.2023/16:00

Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 30.01.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,3/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS /cmla 200C 2500 689 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,40 SR EN IS0 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,]1 b s cone 0,39 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % m‘;'of(z;/ga?m 95 e

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1 1 SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust = 3) 3) | SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO) mgll > Sﬁtsle;eréimr - sk ‘IESi\(I)22667777'77:i2()%()22/C91:2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe*") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu GeG:;iZe Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 = SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim. Sirbulgtw/Bogdan{ S~ CGMPARIA DF APA Chim Tudogache Claudia
— TARGOVISTE - DERBOVITA S.A. g
v ="aberutor Ceniral Ap# Potabils
(\ Loborator Apd Potabila Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acfeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la propa prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.195

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Gura Ocnitei, str. Principala, Magazin ”SC
GENIBO PROD. COM. SRL”

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 708

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica,

ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 212
Data si ora prelevarii probei: 29.01.2023/10:35
Data si ora receptiei probei: 29.01.2023/12:20

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 29.01.2023/13:30
Data si ora finalizarii analizei: 01.02.2023//11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 01.02.2023//11:15

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100m! 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
i o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

[

Ing.chim.Sirbulgtu Bogdal
y

COMPANIA DE AFA
TARGOVISTE - DAHBOVITA S.A.

Labarator Central Ang Potobila
Laborator Apd Potakild Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2

Pag.1/1

Biolog Dutu Florina

T

Exemplar nr. 5




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/[Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 215

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 213

Loc de prelevare: Gura Ocnitei, sat Ochiuri str. Ochiuri, nr. 114, Data si ora prelevarii probei: 29.01.2023/10:50

Zamfirache Petre Data si ora receptiei probei: 29.01.2023/12:20

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 709 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica zina 1 Data si ora efectuarii analizei: 29.01.2023/13:10

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 29. 01.2023/16:00

Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 30.01.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,3/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate k pS/emla20°C 2500 680 SR ENISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,23 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 PP 0,32 SR ENISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,34 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mlg'ofgz/;?m 94 -

Amoniu (NHs") mg/1 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Wit (NG mg/l Y- - SR EN 26777.2002/C91:2006

Mangan ng/l 50 = SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?* Fe*") g/l 200 5 SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu GSrrriiie Minim 5 = SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORAT, /ER, RESPONSABIL ANALIZA,

Bogdan K COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia

TARGOVISTE - BAHBOVITA S.A.

="Taborator Coniral Apd Potabild
Laborater Apd Yotubild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la probi’prelevata si analizata.
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Pagl/1




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.196

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 213

Loc de prelevare: Gura Ocnitei, sat Ochiuri, str. Ochiuri, nr. Data si ora prelevarii probei: 29.01.2023/10:50

114, Zamfirache Petre Data si ora receptiei probei: 29.01.2023/12:20

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 709 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica,

ziva 1 Data si ora efectuarii analizei: 29.01.2023/13:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 01.02.2023//11:00
Prelevat de: Plavie Constanta Data si ora eliberarii rezultatului: 01.02.2023//11:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C . . SR EN ISO 9308-1:2015
gt skt conl3 e B d SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
n . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m! 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
:: 0 UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C anormala 6 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Nicio modificare
N, de colonii la 37°C anormala 3 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulety Bogdan - - Biolog Dutu Florina
& r o8 N, COMPAHIA DE 4APA £
o ) TARGOVISTE- BUBOV 54 %

Laboratar Contral An Parchifa
Leborator Apd Potabild Targovisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2 Exemplar nr. 2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FI1ZICO — CHIMICE NR. 216

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Gura Ocnitei, sat Adanca, str. Principala, nr. 29, Popa

Marin

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 710

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Plavie Constanta

avarie electrica ziua 1

Fisa prelevare nr: 214
Data si ora prelevarii probei: 29.01.2023/11:10
Data si ora receptiei probei: 29.01.2023/12:20

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 29.01.2023/13:10
Data si ora finalizarii analizei: 29. 01.2023/16:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 30.01.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 680 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,21 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,]1 statie,rezervor X
Clor rezidual liber mg/l 0.1 - 0.9 rois 0,34 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,37 SR EN ISO 7393-1:2002
. . g min. 80% din )
Clor rezidual liber % lortotal 92
Amoniu (NH4") mg/! 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (INO3Y) mg/l 50 - SR IS0 7890-3:2000
W E 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO>) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 = SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?*,Fe*") ng/l 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gfrr;‘;ie Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 . SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicic modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORAT n
Ing.chim. Slrbuletu’Bogdan ’ iw TACJM!’MJM DE APA

REOVISTE - DAMEOVITA S.A.

~="aborator Central And Potabila
Loherator Apii Potabili Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2
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RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudoraghe Claudia

Exemplar nr. 7




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.197

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Gura Ocnitei, sat Adanca, str. Principala, nr.

29, Popa Marin

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 710

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica,

ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 214
Data si ora prelevarii probei: 29.01.2023/11:10
Data si ora receptiei probei: 29.01.2023/12:20

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 29.01.2023/13:30
Data si ora finalizarii analizei: 01.02.2023//11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 01.02.2023//11:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . SR EN ISO 9308-1:2015
Eschemehia 6ol P Aotal ¥ g SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. v SR EN ISO 9308-1:2015
Bacteril aaliforme UBC/] b 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
;s 0 UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C h— 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbul¢tn Bogdag

COMPARIA DE AP
w TARGOVISTE - DAMSOVITA S.A.
= '

Laberator Centrad And Potohila
Laborator Apd Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului dé‘)analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

|

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 217

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 215

Loc de prelevare: Gura Ocnitei, sat Sacueni, str. Invatator Gheorghe Data si ora prelevarii probei: 29.01.2023/11:25

Popescu, nr. 136, Bacioiu Ion Data si ora receptiei probei: 29.01.2023/12:20

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 711 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 29.01.2023/13:10

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 29. 01.2023/16:00

Prelevat de: Plavie Constanta ] Data si ora eliberarii rezultatului: 30.01.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,3/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/ecmia20°C 2500 693 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,20 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 S 0,24 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mléll'oz:(t)z/:a?m 96 -

Amoniu (NH) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust < 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 g SR ISO 7890-3:2000

Mzt (NG me/l  saen - SR EN 267772002/C91:2006

Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?',Fe*") g/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu G(e};iie Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgQ2/1 5 = SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati - mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbule¢th Bogdan COMPAMIA DE APA Chim Tudoraghe Claudia
Kﬁ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. :
/ ~"ahoruior Ceniral Apd Potahila
Leboyator Apd Petabili Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la pryba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.198

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Gura Ocnitei, sat Sacueni, str. Invatator

Gheorghe Popescu, nr. 136, Bacioiu Ion
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 711

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica,

ziua 1
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 215
Data si ora prelevarii probei: 29.01.2023/11:25
Data si ora receptiei probei: 29.01.2023/12:20

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 29.01.2023/13:30
Data si ora finalizarii analizei: 01.02.2023//11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 01.02.2023//11:15

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
» ; SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004
.: 0 UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii 1a 37°C anormala 8 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbulety Bogdan K\

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPARIA PE APA
TARGOVISTE - DAKBOYITA S.A.

=" nbosator Central Apd Potohild
Laberctor Apl Potabilil Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax(0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 232

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 230
Loc de prelevare: Gura Ocnitei, sat Sacueni, str. Invatator Gheorghe Data si ora prelevarii probei: 30.01.2023/09:45
Popescu, nr. 136, Bacioiu [on Data si ora receptiei probei:30.01.2023/13:50
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 30.01.2023/14:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 30, 01.2023/18:05
Prelevat de: Cernatescu Gheorghita Data si ora eliberarii rezultatului: 31.01.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 638 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,16 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber ] S 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l : 0,29 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mir. 80% din 97 .
Amoniu (NH4) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/1 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO>) mg/l o "0 reen - P
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe’",Fe*") pg/l 200 - SR 1SO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggéiiie Minim 5 - SR 1SO 6059:2008
Indice de permanganat mg0/1 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (Cl) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, ({50 combim se et RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim. Sirbulefly Bogdan :ﬂ (\ ‘Q rggz;@;f;;rel-a.msrgvgf ?.A. Chim Tudorgche Claudia

Lebaroter Central Apd Potabilg
. Lehormior Apd Potabily Térgoviste

Reproducerea buletinului de analiza farailceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.213

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 230

— Targoviste, Tel/fax.0245631472

Loc de prelevare: Gura Ocnitei, sat Sacueni, str. Invatator

Gheorghe Popescu, nr, 136, Bacioi

ulon

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei

ziua 2
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de; Cernatescu Gheorghita

avarie electrica,

Data si ora prelevarii probei: 30.01.2023/09:45
Data si ora receptiei probei:30.01.2023/13:50

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 30.01.2023/15:00

Data si ora finalizarii analizei: 02.02.2023//12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.02.2023//12:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1+2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- : SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/1 mi Nicio modificare
Nr. de colonii 1a 22°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LAB

ORATOR,
Ing.chim.Sirbul 7hBogdan

Reproducerea buletinului de(’a/naliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

I

COMPANIA DE APA
T.:i?f(‘f/’!flf piue GVITA 5.A

borater Caniral &
Lehorater Api P "oihill T@

& Potabily

govisie

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 233

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 231
Loc de prelevare: Gura Ocnitei, sat Adanca, str. Calea Ploiesti, nr. 31, Data si ora prelevarii probei: 30.01.2023/10:00
Bobaru Marcel Data si ora receptiei probei:30.01.2023/13:50
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 703 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 30.01.2023/14:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 30. 01.2023/18:05
Prelevat de: Cernatescu Gheorghita Data si ora eliberarii rezultatului: 31.01.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate puS/cmla20°C 2500 681 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,21 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 D 0,21 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,22 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % m‘g'(j?;/;’a?m 95 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (INO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
N (NG gl s - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 = SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe*") pg/l 200 = SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GcGrrr?liie Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgOy/1 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudoraché Claudia

SEF LABORATOR, e
Ing.chim.Sirbul¢tu/Bogdan [COMPANTA DE A%
7 ~ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
~="1uborator Centrel Apdi Potabild
Lebarator Apd Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.214

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare; Gura Ocnitei, sat Adanca, str. Calea Ploiesti,

nr. 31, Bobaru Marcel

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 703

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica,

ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 231
Data si ora prelevarii probei: 30.01.2023/10:00
Data si ora receptiei probei:30.01.2023/13:50

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 30.01.2023/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 02.02.2023//12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.02.2023//12:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
R . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- y SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
s 0 UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C peheiins 7 SR EN ISO 6222/2004
s 9 UFC/1 mi Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C anormala 8 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbulgtu Bogda

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APE ]
w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
Tz

== :
Lebormior Cenirl And Potabild
Lohorator Apd Posobid Torgovisie
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 234

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 232
Loc de prelevare: Gura Ocnitei, str. Principala, Magazin SC "GENIBO | Data si ora prelevarii probei: 30.01.2023/10:20
PROD.” SRL Data si ora receptiei probei:30.01.2023/13:50
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 704 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 30.01.2023/14:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 30. 01.2023/18:05
Prelevat de: Cernatescu Gheorghita Data si ora eliberarii rezultatului: 31.01.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
' determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 691 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,14 SR EN IS0 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l Ak 0,30 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,33 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mir. 80% din 91 .
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO2) mg/l > Fevai - SRR B ORS00
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe*") ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggéiiie Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 ~ SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO

RATOR,
Ing.chim.Sirbulefogdan ] z

COMPARIA DE APA
) TARGOVISTE -DEMBQVIIA S.A
Laharator Central Apd Poichild
Luherator Api Poiabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acce‘ptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/2
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RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.215

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 232

— Targoviste, Tel/fax.0245631472

Loc de prelevare: Gura Ocniteli, str. Principala, Magazin ”SC
GENIBO PROD. COM. SRL”

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 704

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —

ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

avarie electrica,

Data si ora prelevarii probei: 30.01.2023/10:20
Data si ora receptiei probei:30.01.2023/13:50

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Clandia
Data si ora efectuarii analizei: 30.01.2023/15:00

Data si ora finalizarii analizei: 02.02.2023//12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.02.2023//12:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
‘4% " SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI )
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
o o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C anormala 2 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C S 4 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbulefy Bogdan K COMPANIA BE APA

Reproducerea buletinului dejanaliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

4;\5.35”‘75 E?c‘i"“lz:z%’!i',& 5/1

iai,e:mf:s Contral AnE Potabils
Loboraior Apd Potobils T i8rgevisie

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 235

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 233
Loc de prelevare: Gura Ocnitei, sat Ochiuri, str. Ochiuri, nr. 112, Data si ora prelevarii probei: 30.01.2023/10:40
Cobianu Cristina Data si ora receptiei probei:30.01.2023/13:50
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 705 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 30.01.2023/14:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 30. 01.2023/18:05
Prelevat de: Cernatescu Gheorghita Data si ora eliberarii rezultatului: 31.01.2023/10:00
Metode de prelevare;ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 686 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,19 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 e e, 0,27 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % B 96 .
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 - metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NOy) mg/l > Sﬁtéer’eré?mr - e AN
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?*,Fe*") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS;;‘Z’IC Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudoraghe Claudia

SEF LABORATOR, TN
Ing.chim.Sirbulefu Bogdan K Ol T 2

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
=

Loberator Central Apé Potckila
Labosator Apd Polahild Targovisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. g

Pagl/1




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.216

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Gura Ocnitei, sat Ochiuri, str. Ochiuri, nr.

112, Cobianu Cristina

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 705

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica,

ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 233
Data si ora prelevarii probei: 30.01.2023/10:40
Data si ora receptiei probei:30.01.2023/13:50

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 30.01.2023/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 02.02.2023//12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.02.2023//12:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN I1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1+2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- v SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
i o UFC/1 mi Nicio modificare
Nr. de colonii 1a 22°C anormala 4 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii 1a 37°C anormala 2 SR EN ISO 6222/2004
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Reproducerea buletinului de analiza fara accéptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezuliatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. 3




