COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2286

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2328

Loc de prelevare: Butoiu rezervor inmagazinare Data si ora prelevarii probei: 04.08.2022/15:10
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 04.08.2022/17:00
Cod proba: 307

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 1 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Produs analizat: apa clorinata, recoltata in recipient de polietilena de

1000 mi bine inchis Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2022/21:50
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora finalizarii analizei: 05.08.2022/00:35

Data si ora eliberarii rezultatului: 05.08.2022/12:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,2/20,2° C SR ENISO 1052372012
Conductivitate uS /cmla 20°C 2500 376 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,16 SR EN [SO7027-1/2016
. . > 0,1 statie,rezervor -
-— : 3 B 5 j - ’2 2
Clor rezidual liber mg/] > 0.1 - <05 retea 0,34 SR EN ISO7393-1/200
Clor rezidual total mg/l 0,36 SR EN 1S07393-1/2002
; e 6 min. 80% din }
Clor rezidual liber % " 94
Amoniu (NHs") mg/l 05 SLQ SR 1SO 7150-1/2001
Culoare - 1)) 1) SR ENISO7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust = 3) 3 SR EN 162272007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000
e R 0,1 statie, rezervor - e
Nitriti (NO2") mg/l 0.5 retea SR EN 26777/C91/2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe’',Fe’") ug/ 200 . SR ISO 6332/C91/2006
. 2 ad u . I
Suma de calciu si magneziu GS:;‘;& Minim 5 SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO:/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 . SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormaia 2)Aceeptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATIIL: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

f2 3 COMPANIA DE weh ]
o} TARGOVISTE - DASiBOVITA 5.4
SEF LABORATOR, L B e

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara accepiul scris al laboratorulul esie INTERZISA!
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2222

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Butoiu rezervor inmagazinare

Punct prelevare: robinet rezervor inmagazinare

Cod proba: 307

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 1
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 2328

Data si ora prelevarii probei: 04.08.2022/15:10
Data si ora receptiei probei: 04.08.2022/17.00

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2022/17:30
Data si ora finalizarii analizei: 07.08.2022/16:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN IS0 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 m! Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormaia

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2287

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2329
Loc de prelevare: Butoiu de Sus, str.Principala,nr. 75, Matei Constantin | Data si ora prelevarii probei: 04.08.2022/15:25

Data si ora receptiei probei: 04.08.2022/17:00
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 308 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 1
Produs analizat: apa clorinata, recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2022/21:50
1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 05.08.2022/00:35
Prelevat de; Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 05.08.2022/12:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,0/20,0° C SR ENISO 10523/2012
Conductivitate pS/emla 20°C 2500 382 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,18 SR EN ISO7027-1/2016
. . >0,1 statie;rezervor I
/ = : $07393-1/200:
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - <0.5 retea 0,32 SR EN 1807393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,32 SR EN IS07393-1/2002
- . &7 min. 80% din )
Clor rezidual liber % - — 100
Amoniu (NHs) mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1/2001
Culoare - 1) 1) SR ENISO7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 162272007
Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR 1SO7890-3/2000
o y 0,1 statie, rezervor - e
Nitriti (NO2) mg/l 0.5 retea SR EN 26777/C91/2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*',Fe’") pg/l 200 % SR IS0 6332/C91/2006
gwm o : Grade e - .
Suma de calciu si magneziu Gt Minim 5 SR IS0 6059/2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (C1) mg/l 250 - SR 1SO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Aceepiabila consumatorilor si nicio modificare anprmala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Accepiabil consumatorilor siniciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

[P comeans ot aph |
SEF LABORATOR, | .. wg RESPONSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan L 5 Laboratcr Central Ap3 F A chim.Tud ?ache Claudia
Loborator Apd fotubils ir -1

! g -

Reproducesea buletinului de analiza fava aceeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Resultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia.

-

F-17-6/1 Exemplar nr. 4

Pagl/l




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2223

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2329

Loc de prelevare: Butoiu de Sus, str.Principala,nr. 75, Matei Data si ora prelevarii probei: 04.08.2022/15:25
Constantin Data si ora receptiei probei: 04.08.2022/17:00
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 308 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2022/17:30
polipropilena de 500 ml inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 07.08.2022/16:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 2288

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Butoiu de Jus, str.Principala,nr. 74, Petcu Marin

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 309

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 1
Produs analizat: apa clormata recoltata in recipient de polietilena de

1000 ml bine inchis

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 2330
Data si ora prelevarii probei: 04.08.2022/15:35
Data si ora receptiei probei: 04.08.2022/17:00

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2022/21:50

Data si ora finalizarii analizei: 05.08.2022/00:35
Data si ora eliberarii rezultatului: 05.08.2022/12:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO

5667-1/2007; SR EN IS0 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,4/20,0° C SR ENISO 10523/2012
Conductivitate uS/emla 20°C 2500 378 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,14 SR EN ISO7027-1/2016
) o >0,1 statie rezervor y T
Clor rezidual liber mg/l S0 - <05 56h 0,33 SR EN IS07393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,34 SR EN 1S07393-1/2002
o . = min. 80% din )

Clor reziduatl liber % clor total 97
Amoniu (NHy") mg/l 05 SLQ SR 18O 7150-1/2001
Culoare - 1) l) SR ENIS0O7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3) SR EN 162272007
Nitrati (NOg') mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000

i 8% 0,1 statie, rezervor - o e

. ] ] .

Nitriti (NO2) mg/l 0.5 ceit SR EN 26777/C91/2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe**,Fe’) g/l 200 s SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Gg;iie Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467/2
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/200
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio medificare anormala

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”;

ANA -
2)Acoept

; LQ: amoniu<0,020mg/l;

tabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

OBSERVATIL: Parameirii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Reproducerea buletinului de analiza fava acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2224

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2330

Loc de prelevare: Butoiu de Jus, str.Principala, nr. 74, Petcu Data si ora prelevarii probei: 04.08.2022/15:35
Marin Data si ora receptiei probei: 04.08.2022/17:00
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 309 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 1

Produs analizat; apa clorinata recoltata in recipient steril de Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2022/17:30
polipropilena de 500 ml inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 07.08.2022/16:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/1060ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

RESPOSABIL ANALIZA,
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2289

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2331

Loc de prelevare: Butoiu, sat Valea Dadei, str. Principala, nr. 35, Data si ora prelevarii probei: 04.08.2022/16:00

Enache Viadu Data si ora receptiei probei: 04.08.2022/17:00

Punct prelevare; robinet cismea

Cod proba: 310 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 1

Produs analizat; apa clorinata, recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2022/21:50

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 05.08.2022/00:35

Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 05.08.2022/12:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,2/20,0° C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS/emla20°C 2500 379 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,33 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/! iy i o] 0,46 SR EN 1S07393-1/2002

Clor reziduval total mg/l 0,49 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual liber % ’mﬁf’iﬁ’ﬁm 94 -

Amoniu (NHs") mg/] 0.5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR ENI807887/2012

Miros = 2) 2) SR EN 162272007

Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007

Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR 1S07890-3/2000

Nitriti (NOy) mg/l 0l Stgf;e;;é?r Ve - SR EN 26777/C91/2006

Mangan ug/t 50 = SR ISO 6333/1997

Fier (Fe’ Fe’") g/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu eggiiie Minim § - SR IS0 6059/2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 = SR ISO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Aceepiabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun mires anormal 3) Acceptabil consumatoriior si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2225

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2331

Loc de prelevare: Butoiu, sat Valea Dadei, str. Principala, nr. 35, | Data si ora prelevarii probei: 04.08.2022/16:00
Enache Vladut Data si ora receptiei probei: 04.08.2022/17:00
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 310 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2022/17:30
polipropilena de 500 ml inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 07.08.2022/16:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 ) SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR, e =~ RESPOSABIL ANALIZA,
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2290

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2332

Loc de prelevare: Butoiu, sat Magura, str. Principala, nr. 24, Sara lon Data si ora prelevarii probei: 04.08.2022/15:45
Data si ora receptiei probei: 04.08.2022/17:00
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 311 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 1
Produs analizat: apa clorinata, recoltata in recipient de polistilena de Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2022/21:50
1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 05.08.2022/00:35
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 05.08,2022/12:00
Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,3/20,2° C SR ENISO 10523/2012
Conductivitate uS / cmla 20°C 2500 373 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,32 SR EN ISO7027-1/2016
. s N > (0,1 statie rezervor ; Ppy
Clor rezidual liber mg/l > 0,1 - <05 relea 0,48 SR EN 1807393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN IS07393-1/2002
. : - min. 80% din )
Clor rezidual liber % sloitatal 96
Amoniu (NHy") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - D 1) SR EN ISO7887/2012
Miros : 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3) SR EN 162272007
Nitrati (NOs3) mg/l 50 - SR ISO7890-372000
- ; 0,1 statie, rezervor - o s
Nitriti (NO;") mg/l 0.5 retea SR EN 26777/C91/2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*',Fe’™) g/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
i s : Grade . = I
S 59/200
Suma de calciu si magneziu " — Minim 3 SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO2/l 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 x SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Accepiabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Aceeptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul anolizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/1 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2226

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Butoiu, sat Magura, str. Principala, nr. 24,

Sora Ion
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 311

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, zina 1
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 2332
Data si ora prelevarii probei: 04.08.2022/15:45
Data si ora receptiei probei: 04.08.2022/17:00

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2022/17:30

Data si ora finalizarii analizei: 07.08.2022/16:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100m! 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100mi 0 0 SR EN [SO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nt de eoloni Ia 229C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN IS0 6222/2004
anormala
Nr. de colonti la 37°C UEC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN IS0 622272004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2290

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2333

Loc de prelevare: Butoiu, sat Hulubesti, Primarie Data si ora prelevarii probei: 04.08.2022/16:10
Data si ora receptiei probei: 04.08.2022/17:00
Punct prelevare: robinet cisimea

Cod proba: 312 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 1
Produs analizat: apa clorinata, recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2022/21:50
1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 05.08.2022/00:35
Prelevat de: Eftimie Gabricla Data si ora eliberarii rezultatului: 05.08.2022/12:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,2/202° C SR ENISO 10523/2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 371 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,12 SR EN ISO7027-1/2016
. . > 0,1 statie;rezervor ) -
Clor rezidual liber mg/l > 6,1 - <05 retea 0,25 SR EN 1S07393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,28 SR EN 1S07393-1/2002
g : , min. 80% din
Clor rezidual liber % clor total 89 -
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare = 3] 1) SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 162272007
Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007
Nitrati (NO5) mg/l 50 - SR 1S07890-3/2000
. . 0,1 statie, rezervor - T,
Nitriti (NOy") mg/l £5 pasel SR EN 26777/C91/2006
Mangan g/t 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe?* Fe’") pe/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
G e : Grade - = P
Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

-~

DAzoepiabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ultericare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului esie INTERZISA!
Rezulratul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2227

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2333
Loc de prelevare: Butoiu, sat Hulubesti, Primarie Data si ora prelevarii probei: 04.08.2022/16:10
Data si ora receptiei probei: 04.08.2022/17:00

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 312 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 1 ) . o )

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2022/17:30
polipropilena de 500 ml inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 07.08.2022/16:00
Prelevat de: Eftimie Gabricla Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 mi Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan Biolog Dutu Florina
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 2312

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2354
Loc de prelevare: Butoiu rezervor inmagazinare Data si ora prelevarii probei: 05.08.2022/15:40
Data si ora receptiei probei: 05.08.2022/16:00

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 303 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 2

Produs analizat: apa clorinata, recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2022/16:30

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 05.08.2022/19:00

Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,8/20,2° C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS/emla209C 2500 395 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,16 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2206}1 Sfazeéfgzrzgr 0,35 SR EN I807393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,38 SR EN 1807393-1/2002

Clor rezidual liber % ml;'of(i;’afm 92 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR EN ISO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3) SR EN 162272007

Nitrati (NOs’) mg/l 50 = SR 1S07890-3/2000

Nitriti (NOY) mg/l Gl Stgge;;zm‘“ % SR EN 26777/C91/2006

Mangan g/l 50 - SR ISO 6333/1997

Fier (Fe** Fe’") g/l 200 » SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Gg;?i;c Minim 5 B SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 5 SR IS0 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorijor si niciun miros anormal 3) Aceeptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buleiinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2248

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2354

Loc de prelevare: Butoiu rezervor inmagazinare Data si ora prelevarii probei: 05.08.2022/15:40
Data si ora receptiei probei: 05.08.2022/16:00
Punct prelevare: robinet rezervor inmagazinare

Cod proba: 303 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2022/16:45
polipropilena de 500 ml inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 08.08.2022/13:00
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/13:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormmala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 3 SR EN IS0 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2313

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2355

Loc de prelevare: Butoiu de Sus, str.Principala,nr. 75, Matei Constantin | Data si ora prelevarii probei: 05,08.2022/15:10
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 05.08.2022/16:00
Cod proba: 304

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 2 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Produs analizat: apa clorinata, recoltata in recipient de polietilena de

1000 m! bine inchis Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2022/16:30
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora finalizarii analizei: 05.08.2022/19:00

Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,8/20,1°C SR ENISO 10523/2012
Conductivitate uS/omla20°C 2500 385 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,14 SR EN ISO7027-1/2016
; : >0,1 statie;rezervor -
; ; il ’ ' S07393-1/200:
Clor rezidual liber mg/l 50,1 - = 15 reres 0,18 SR EN 1S07393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,21 SR EN ISO7393-1/2002
: . i min. 80% din )
Clor rezidual liber o Slortgis] 86
Amoniu (NHs) mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1) SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 16222007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000
S . 0,1 statie, rezervor = N
Nitriti (NOz ) mg/l 0.5 retea SR EN 26777/C91/2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333/1997
Fier (Fe?*,Fe’") pg/l 200 s SR ISO 6332/C91/2006
. . Grade . - . .
cale i 59/21¢
Suma de calciu si magneziu Clecaine Minim 5 SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 e SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAceeptabila consumatoritor si nicio modificare anormala 2)Accepiabil consumatorilor si niciun miros anormial 3) Acceptabil consumaterilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”™; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR LOMPANIA D 4P | RESPONSABIL ANALIZA,
LAL : ) TArGovisTE . pAMBovITA 5.4, : .
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan B T e chim.Tudorache Claudia
, ie g loborwicy Lentral Ap3 b 50 N
’ % etiborator Apd Fotabila T ")

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezuliatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizata,
F-17-6/1 Exemplar nr. j
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2249

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Butoiu de Sus, str.Principala,nr. 75, Matei

Constantin

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 304

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 2
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2355

Data si ora prelevarii probei: 05.08.2022/15:10
Data si ora receptiei probei: 05.08.2022/16:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2022/16:45
Data si ora finalizarii analizei: 08.08.2022/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/13:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/T ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala .
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 mi Nicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan {3’3
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este /N TERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2314

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2356

Loc de prelevare: Butoiu de Jus, str.Principala,nr. 74, Petcu Marin Data si ora prelevarii probei: 05.08.2022/15:20
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 05.08.2022/16:00
Cod proba: 305

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 2 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Produs analizat: apa clorinata, recoltata in recipient de polietilena de

1000 ml bine inchis Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2022/16:30
Prelevat de: Marisac Micara Data si ora finalizarii analizei: 05.08.2022/19:00

Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1SO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,9/20,0° C SR ENISO 1052372012
Conductivitate uS/cemlia20°C 2500 373 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,14 SR EN [S07027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor FU
— A S -1/2002
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - <05 retea 0.20 SR EN IS07393-1/200
Clor rezidual total mg/l 0,23 SR EN ISO7393-1/2002
; . 5 min. 83% din
Clor rezidual liber % cortitdl 87 -
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) l) SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3 3) SR EN 162272007
Nitrati (NOs") mg/l 50 . SR ISO7890-3/2000

0,1 statie, rezervor -

Nitriti (NOy) mg/l 0.5 retea SR EN 26777/C91/2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe?',Fe’") pg/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Gce};fliie Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 92972001
Sulfati mg/l 250 5 STAS 3069/1987

DAccepiabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

[ D~ ComPANIA DE 4P
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboraiorului esie INTERZISA!
Resuliatul analizelor se refera numai la proba prelevata si anolizeia.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2250

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Butoiu de Jos, str.Principala, nr. 74, Petcu

Marin
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 305

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 2
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2356
Data si ora prelevarii probei: 05.08.2022/15:20
Data si ora receptiei probei: 05.08.2022/16:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2022/16:45

Data si ora finalizarii analizei: 08.08.2022/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/13:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/F ax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2315

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2357

Loc de prelevare: Butoiu, sat Valea Dadei, str. Principala, nr. 35, Data si ora prelevarii probei: 05.08.2022/15:00

Enache Viadut. Data si ora receptiei probei: 05.08.2022/16:00

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 306 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 2

Produs analizat: apa clorinata, recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 05.08,2022/16:30

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 05.08.2022/19:00

Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN IS0 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,9/20,1° C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS/emla20°C 2500 379 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,15 SR EN IS07027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l P g iy 0,19 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,21 SR EN I807393-1/2002

Clor rezidual liber % n“;‘o%fz/;’a?m 90 -

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1 D SR ENIS07887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 » SR 1SO7890-3/2000

Nitriti (NO2) mg/l 0.1 S‘gf;er’gifm’r - SR EN 26777/C91/2006

Mangan g/t 50 - SR ISO 6333/1997

Fier (Fe*' ,Fe'") pg/l 200 5 SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Ggéfi‘;e Minim 3 - SR SO 6059/2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si micivn mitos anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Ny —
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Reproducerva buletinului de analiza fura acceptul scris al laboratorului este INTERZISA! /
Re=uliatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata
F-17-6/1 Exemplar nr. 5
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2251

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2357

Loc de prelevare: Butoiu, sat Valea Dadel, str. Principala, nr. 35, | Data si ora prelevarii probei: 05.08.2022/15:00
Enache Vladut Data si ora receptiei probei: 05.08.2022/16:00
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 306 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2022/16:45
polipropilena de 500 ml inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 08.08.2022/13:00
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/13:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN I1SO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio medificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan [' 50 COrPANIA DE APA Biolog Dutu Florina
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este /N TERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/F ax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2316

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2358

Loc de prelevare: Butoiu, sat Magura, str. Principala, nr. 24, Sora lon Data si ora prelevarii probei: 05.08.2022/13:50
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 05.08.2022/16:00
Cod proba: 307

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 2 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Produs analizat: apa clorinata, recoltata in recipient de polietilena de

1000 ml bine inchis Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2022/16:30
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora finalizarii analizei: 05.08.2022/19:00

Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1SO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 7,9/20,0° C SR ENISO 10523/2012
Conductivitate pS /emla200C 2500 381 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,15 SR EN ISO7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor o 571 D
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - £0,5 s 0,22 SR EN IS07393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,25 SR EN 1S07393-1/2002
. : min. 8¢% din

Clor rezidual liber % ool 88 -
Amoniu (NHy") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1) SR ENISO7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007
Nitrati (NOa') mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000

e eas § 0,1 statie, rezervor - e —
Nitriti (NOy) mg/l 05 rew; SR EN 26777/C91/2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*" F&’™) pg/l 200 5 SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Gfrl;ii;e Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/t 250 - SR 1SO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

I)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil Consumatonilor si niciun miros anormal 3) Acgeplabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare. ;
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptud seris al laboratoruiui este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonarta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2252

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Butoiu, sat Magura, str. Principala, nr. 24,

Sora Ion

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 307

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, zina 2
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2358

Data si ora prelevarii probei: 05.08.2022/13:50
Data si ora receptiei probei: 05.08.2022/16:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2022/16:45
Data si ora finalizarii analizei: 08.08.2022/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/13:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN IS0 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN IS0 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan {0
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2317

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Butoiu, sat Hulubesti, Primarie Punct prelevare:
robinet cismea

Cod proba: 308

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 2

Produs analizat: apa clorinata, recoltata in recipient de polietilena de
1000 m! bine inchis

Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2359
Data si ora prelevarii probei: 05.08.2022/14:45
Data si ora receptiei probei: 05.08.2022/16:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Miocara
Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2022/16:30

Data si ora finalizarii analizei: 05.08.2022/19:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,9/202°C SR ENISO 10523/2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 377 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,17 SR EN ISO7027-1/2016
. i > 0,1 statierezervor - .
Clor rezidual liber mg/l 0.1 - =0.5 reiex 0,26 SR EN I807393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,29 SR EN IS07393-1/2002
. . min. 80% din
Clor rezidual liber % clor Iotsl 90 -
Amoniu (NHs") mg/l 05 SLQ SR I1SO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1) SR ENIS07887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007
Nitrati (NO;3) mg/l 50 ) SR 1S07890-3/2000
— B 0,1 statie, rezervor _ ST
Nitriti (NOy) mg/l B3 wrben SR EN 26777/C91/2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333/1997
Fier (Fe** Fe’") g/l 200 - SR 180 6332/C91/2006
i . Grade .. - I
; 1 SO 6059/200
Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgQ2/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 = SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun mires anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l,

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara accepiul seris al laboratorului este INTERZISA!

Resuliotul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2253

Solicitant;: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Butoiu, sat Hulubesti, Primarie

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 308

Scopul analizei: dezinfectie rezervor inmagazinare, ziua 2
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 2359

Data si ora prelevarii probei: 05.08.2022/14:45
Data si ora receptiei probei: 05.08.2022/16:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 05.08.2022/16:45
Data si ora finalizarii analizei: 08.08.2022/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 08.08.2022/13:30

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISQO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATIIL: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. 3




