COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 784

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 790

Loc de pelevare: Lunguletu iesire statie Data si ora prelevarii probei: 05.04.2022/19:15
Data si ora receptiei probei: 05.04.2022/21:00
Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 320 Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 1
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022/21:15
1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei:06.04.2022/13:00
Prelevat de: Cernatescu Gheorghita Data si ora eliberarii rezultatului: 06.04.2022/13:30
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1SO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,9/20,0°C SR ENISO 10523/2012
Conductivitate uS /emla26°C 2500 427 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,44 SR EN ISO7027-1/2016
. i >0,]1 statie,rezervor 50y
Clor rezidual liber mg/l >0.1 - <0.5 retea 0,23 SR EN 1807393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,26 SR EN 1S07393-1/2002
; ’ b min. 80% din )
Clor rezidual liber % clor total g8
Amoniu (NH4") mg/] 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1) SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 162272067
Gust - 3) 3) SR EN 162272007
Nitrati (NO3") mg/l 50 4,498 SR ISO7890-3/2000
e . 0,1 statie, rezervor SL ; s s
Nitriti (NO?) mg/! - Q SR EN 26777/C91/2006
Mangan pg/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997
Fier (Fe”" F&’™) pg/l 200 107 SR ISO 6332/C91/2006
. e . Grade i 12,12 0 60592008
Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 SR ISO 605972008
Indice de permanganat mgO2/1 5 SLQ SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 6,95 SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 19,20 STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2yAcceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatoritor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu< 0,020mg/l; nitrati<0,034mg/l; nitriti<0,005mg/l; mangan<13ug/l; fier<15ug/l;
Mn<0,5mgQ-/1; ciorundmg/l sulfati<Smg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara accepiul seris al laboratorului este IN TERZISA!

Recultatul analizelor se vefera numai la proba prelevaia si analizata.

F-17-6/1 Exemplar or. g

Pagl/1




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.771

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de pelevare: Lunguletu iesire statie

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 320

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare -ziua 1
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic
Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 790
Data si ora prelevarii probei: 05.04.2022/ 19:15
Data si ora receptiei probei: 05.04.2022 /21:00

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita

Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022 /21:30
Data si ora finalizarii analizei: 08.04.2022 /20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /08:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN 1SO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 mi Nicio modificare i SR EN ISO 622272004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 785

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 791

Loc de pelevare: Lunguletu consumator:Constantin Vasile, str. Vale 16, | Data si ora prelevarii probei: 05.04.2022/19:50

sat Lunguletu, com Lunguletu Data si ora receptiei probei: 05.04.2022/21:00

Punct prelevare: robinet cisimea

Cod proba: 321 Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022/21:15

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei:06.04.2022/13:00

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita Data si ora eliberarii rezultatului: 06.04.2022/13:30

Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7.9/20,0°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 435 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,67 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 220(3,11 ‘t“;enrgl:ezzr 0,21 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,24 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual liber % m];ufsz;ta?m 87 -

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR ENISO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2G07

Gust - 3) 3) SR EN 162272007

Nitrati (NOs") mg/l 50 . SR ISO7890-3/2000

Nitriti (NO,") mg/l 0.1 Sﬁtge;;i?”m . SR EN 26777/C91/2006

Mangan ug/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997

Fier (Fe** Fe*") pg/l 200 108 SR IS0 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Gce}rr;iene Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatoriior si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu< 0,020mg/l;

OBSERVATI: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile st completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fora aleeptul scris al laboratorului esie INTERZISA!
Rezultarul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.772

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de pelevare: Lunguletu consumator: Constantin Vasile, str.

Vale 16, sat Lunguletu, com Lunguletu

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 321

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare -ziua 1
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic
Prelevat de: Cematescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 791
Data si ora prelevarii probei: 05.04.2022 / 19:50
Data si ora receptiei probei: 05.04.2022 /21:00

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita

Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022 /21:30
Data si ora finalizarii analizei: 08.04.2022 /20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /08:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio medificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu madificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 786

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de pelevare: Lunguletu consumator:Stan Marian, str. Bisericii 14,
sat Serdanu, com Lunguletu

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 322

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de
1000 ml bine inchis

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 792
Data si ora prelevarii probei: 05.04.2022/19:25
Data si ora receptiei probei: 05.04.2022/21:00

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita
Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022/21:15

Data si ora finalizarii analizei:06.04.2022/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 06,04.2022/13:30

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8.0/20,2°C SR ENISO 1052372012
Conductivitate uS/cemla20°C 2500 441 SR EN 27888/1997
Turbiditate NtU <5 1.13 SR EN ISO7027-1/2016
. . > 0,1 statie;rezervor ; & B 5 2R
Clor rezidual liber mg/l 301 - =08 reten 0,18 SR EN 1507393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,21 SR EN 1S07393-1/2002
: . min, 80% din

Clor rezidual liber % clor total 86 -
Amoniu (NHs") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1) SR EN[807887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000

e . 0,1 statie, rezervor = I
Nitriti (NOz ) mg/l 0.3 reten SR EN 26777/C91/2006
Mangan png/l 50 SLQ SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*',Fe*") pg/l 200 107 SR ISO 6332/C91/2006

I . Grade . 3 - e ——

Suma de calciu si magneziu T M Minim 5 SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CIN) mg/l 250 - SR ISQ 9297/2001
Sulfati mg/l 250 3 STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun mires anarmal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu< 0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.773

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de pelevare: Lunguletu consumator: Stan Marian, str.

Bisericii 14, sat Serdanu, com Lunguletu

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 322

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare -ziva 1
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic
Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 792
Data si ora prelevarii probei: 05.04.2022 / 19:25
Data si ora receptiei probei: 05.04.2022 /21:00

Receptionat/inregistrat: Cernatescu Gheorghita

Data si ora efectuarii analizei: 05.04.2022 /21:30
Data si ora finalizarii analizei: 08.04.2022 /20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /08:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Enthoriolie: ool UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN IS0 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN IS0 622272004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR, (7
Ing.chim.Sirbuletu Bogda

}-

COMPANIA DE

Y HReGisiE.p s
.7 Labare; ¢ Centi! Ap? &s
ey

L
%

Laborator Apd Potobild Tdigavist

Biolog Dutu Florina

; ] RESPOSABIL ANALIZA,

i
. . ; :
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 801

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de pelevare; Lunguletu iesire statie

Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 315

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de

1000 ml bine inchis
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 809
Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022/10:00
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022/11:00

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022/10:10

Data si ora finalizarii analizei:07.04.2022/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.04.2022/11:00

Metode de

relevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO

5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7.9/20,1°C SR ENISO 1052372012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 407 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,64 SR EN 1SO7027-1/2016
. . > 0,1 statierezervor . A
Clor reziduat liber mg/l S 0.1 - <05 tates 0,42 SR EN IS07393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,44 SR EN 1S07393-1/2002
oy ; o min, §0% din )

Clor rezidual liber % elor kot 95
Amoniu (NH4") mg/l 05 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1 1) SR ENISO7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3 3) SR EN 162272007
Nitrati (NO;3) mg/l 50 . SR 1SO7890-3/2000

o _ 0,1 statie, rezervor - N IBGHE
Nitriti (NOy) mg/l 0,5 Fuies SR EN 26777/C91/2006
Mangan pg/t 50 45 SR ISO 6333/1997
Fier (Fe**,Fe*") pg/l 200 133 SR IS0 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Cfgii;e Minim 5 . SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CIY) mg/l 250 = SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anarmala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodesi™; LQ: amoniu< 0,020mg/;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ultericare.

A
SEF LABOR/AX;TOR,
Ing.chinLSirbllﬂc_,tu Bogdan

Repraducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
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Resultatul analizelor se refera numai la proba prelevatn si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.785

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 809

Loc de pelevare: Lunguletu iesire statie Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022 / 10:00
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022 /11:00
Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 315 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare -ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022 /11:30
polipropilena de 500 ml inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2022 /10:00
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /08:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormaja

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan| - COMPANIA DF 1 Biolog Dutu Florina
/ / ) Heugusien” oty g, j
{ 5" Laborc. 1 € fio Agr :'-'
<% Labsrator »’Apﬁr lf::;abilép idrgavis!gg

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 802

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de pelevare: Lunguletu consumator: Constantin Vasile, str. Vale 16,
sat Lunguletu, com.Lunguletu

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 316

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare ~ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de
1000 ml bine inchis

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 810
Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022/10:15
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022/11:00

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022/11:30

Data si ora finalizarii analizei:07.04.2022/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.04.2022/11:00

Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,0/20,0°C SR ENISO 10523/2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 401 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,65 SR EN [S07027-1/2016
5 . > 0,1 statierezervor - s
Clor rezidual liber mg/l 0.1 - <0.5 retea 0,38 SR EN IS07393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,39 SR EN 1S07393-1/2002
: ; N min, 80% din )
Clor rezidual liber % Py 97
Amoniu (NH4) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1) SR ENIS07887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3) SR EN 162272007
Nitrati (NO3") mg/l 50 s SR 1SO7890-3/2000
T 0,1 statie, rezervor = ; .
& .1 statie, 5
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 tete SR EN 26777/C91/2006
Mangan pg/l 50 44 SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe’") ug/l 200 156 SR ISO 6332/C91/2006
T o . Grade o o i o
Suma de calciu si magneziu e Minim 5 SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg0:/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 < STAS 3069/1987

TAcceptabila consumatorilor si nicie modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu< 0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ulterioare.
A
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptud scris al laboratoruiui este IN. TERZISA!

Rezudtatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.786

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de pelevare: Lunguletu consumator: Constantin Vasile, str.

Vale 16, sat Lunguletu, com Lunguletu

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 316

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare -zina 2
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 8§10
Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022 / 10:15
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022 /11:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022 /11:30
Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2022 /10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /08:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colomii Ia 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 5§67/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 803

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 811
Loc de pelevare: Lunguletu consumator: Stan Marian str. Bisericii 14, | Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022/10:30
sat Serdanu, com.Lunguletu Data si ora receptiei probei: 06.04.2022/11:00
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 317 Receptiopat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 2
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2022/11:30
1000 m! bine inchis Data si ora finalizarii analizei:07.04.2022/10:00
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 07.04.2022/11:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 7.9/20,0°C SR ENISO 10523/2012
Conductivitate uS /emla20°C 2500 412 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,67 SR EN ISO7027-1/2016
< 5 > 0,1 statigrezervor . o
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - <0.5 retea 0,27 SR EN IS07393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,30 SR EN 1S07393-1/2002
; : " min. 80% din
Clor rezidual liber % it tatal 90 -
Amoniu (NH4) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1) SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 23 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007
Nitrati (NOs) mg/l 50 5 SR 1S07890-3/2000
Nitriti (NO) meg/l 0.1 TS aerver - SR EN 26777/C91/2006
Mangan g/l 50 40 SR IS0 6333/1997
Fier (Fe™",Fe’") pg/t 200 160 SR ISO 6332/C91/2006
) T e : Grade " - g 5
Suma de calciu si magneziu i Minim 5 SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO02/1 3 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CIY) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAccepiabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu< 0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatali se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fora acceptul soris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultarul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.787

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de pelevare: Lunguletu consumator: Stan Marian, str.

Bisericii 14, sat Serdanu, com Lunguletu

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 317

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare -ziua 2
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 811
Data si ora prelevarii probei: 06.04.2022 /10:30
Data si ora receptiei probei: 06.04.2022 /11:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 06.04,2022 /11:30
Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2022 /10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2022 /08:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN IS0 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN 1SO 622272004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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