" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1045

Sohcxtant SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1058

Loc de prelevare: Lunguletu, iesire statie : Data si ora prelevarii probei: 08.04.2023/10:30
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 08.04.2023/12:10
Cod proba: 302 ] _ _

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 08.04.2023/13:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 08. 04.2023/13:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/12:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela =~

Metode de prelevare:ISO 5667- 5/2017 SR ENISO 5667- 1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

e . ] determinata ,

Concentratia ionilor de l{ |  Unitati pH | 26,5 - <95 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | wpS/cinla20°C 2500 ] 393 | SRENISO27888:1997
Turbiditate | NTU 4) 0,77 'SR EN ISO 7027-1:2016
Clorrezidual liber | mgl e 0,53 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,55 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual hber - % 7 ml;'of(::ﬁa?m 96 -
,Amomu (NHHY | mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare o - B 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 1 2) , - 2) SR EN 1622:2007

Gust N 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) | mgn 50 0,168 SR ISO 7890-3:2000

B (NOZ) . > %ﬁtger’erteezewor _SIR -k -
,Mangan B o pg/l 50 41 SR IS0 6333:1997

Fier (Fe*, Fe3+) L g 1 200 134 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magnezm ' GS;;(;Z = | 11,22 7 7 ,SR ISO 6059:2008

NIndlce de permanganat b mgost 5 SLQ 'SR EN ISO 8467:2001
Cloruri(Clh) | mg/l , 250 SLQ SR ISO 9297:2001

Sulfati ing/l 250 21,12 STAS 3069:1987

l)Acccptablla pentru consumatorl si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modlﬁcarl anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentria consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificate a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/1; IMn<0,5mgO/1; cloruri<Smg/1;

SEF LABORATO)] = RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulefu Bogdan _COMPANIA DE APA Chim Tudorgche Claudia
Q TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.
="Laberator Ceniral Apii Potohild (/:%/

Laborator Apd Potabild Térgoviste

Reproducerea buletinilui-de analiza fara-deceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul andlizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

 Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman__

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministeril Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.981

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Lunguletu, iesire statie
Purict prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

Stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Eftimie Gabriéla

Fisa prelevare nr: 1058

Data si ora prelevarii probei: 08.04.2023/10:30
Data si ora receptiei probei: 08.04.2023/12:10

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 08.04.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 11.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2023/12:10

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;5R EN ISO 5667-1/2022;5R EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;5R EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. e e determinata ) ,
ot g oo 1 : g SR EN ISO 9308-1:2015
__ Eschefichiacoli | UFC/100al 0 0 'SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017_
Entérococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
~ PARAMETRII INDICATORI ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o . . determinata
% s ; SR EN ISO 9308-1:2015
_ Baeterii coliforme | UFC/100m] . ! SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
! A o UFC/1 ml Fara modificari
Nr dg C,Ok,m,‘“ 1a22 C T rownale 0 SR EN ISO 6222/2004
Ly 0 UFC/1 mi Fara modificari
Nr deﬂcqlqnn 1337C | —— 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbulety Bogdan K

Reproducerea bulstinulii de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

="Laborator Central Ap Potabila
Laborator Apd Potabili Targoviste

Rezultatul andlizelor se refera riumai la proba prelevata si analizata.

F=17-7/2
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

~__Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_ Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

~ BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1046

Solicitant: SECTIA TITU ‘ Fisa prelevare nr: 1059
Loc de prelevare: Lunguletu, str. Biruintei, nr.1 A, Radescu Ion Data si ora prelevarii probei: 08.04.2023/10:40
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 08.04.2023/12:10
Cod proba: 303
Scopul analizei: verificaréa calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 08.04.2023/13:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 08. 04.2023/13:20
Volum proba: 1000 ml , Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/12:00
.| Prelevat de: Eftimie Gabrigla o o ]
~ Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
. . , determinata ,
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH - >6,5 - <95 8,4/20,0°C SR 1SO 10523:2012
Conductivitate | 1uS/cmla20°C | 2500 ~ 391 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate | ~~ NIU ) 4 7 0,66 | SRENISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber | mgl 2 e 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total g/l 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber | I BO% din 96 -
Amoniu(NH) | mghl 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare i - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
‘Miros T . - 2) - 2) SR EN 1622:2007
Gust 1 - 3) , 3) 'SR EN 1622:2007
Nitrat (NO3) |  mgl 50 « 'SR ISO 7890-3:2000
7Nitriti (N Qz’) - mgl ol Sﬁtée;éifmr B B 2‘% %3815)2266777777:.22000022/C91:2006
Mangan | ugl 50 44 SR ISO 6333:1997
Fier(Fe*,Fe*y 4 weh 200 140 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si m'agneziu | Ggrr;iieb ’ - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat “mg02/l , 5 s SR EN IS0 8467:2001
Cloruri (CI) 0 mgn , 250 5 SR IS0 9297:2001
Sulfati , mg/l 250 g STAS 3069:1987

i)Accept‘abila peﬁfru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormiale ; 4) Acceptabila pentru consutmatori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

? z Q TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Q?’/’
~="Laberator Central Apé Potabili /

SEF LABOM R, RE*SP'ONSAFB IL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulgty Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudojghgl;e«Claudia
Labsrator Apéi Potabild Targoviste

Reprodiicerea biletinului de-analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se referd umai la proba prelevata si analizata.
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"~ COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

. Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator invégistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.982

“Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Lunguletu, str. Biruintei, n.1 A, Radescu

Ion

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 303

Scopul analizei: verificarea califatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziual
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 1059
Data si ora prélevarii probei: 08.04.2023/10:40
Data si ora receptiei probei: 08.04.2023/12:10

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabricla

Data si ora efectuarii analizei: 08.04.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 11.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2023/12:10

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017:SR EN IS0 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;5R EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

_ PARAMETRIT MICROBIOLOGICI

Méto’de de avnaliza

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare
R e _ determinata , o
N ——— SR EN ISO 9308-1:2015
_ Eschierichiacoli | UFC/100ml D 0 | SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. T AT determinata , _ ;
T > SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme | UFC/100ml | a 4 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
A e Y 8T 6 D UFC/1 ml Fara modificari
Nr de coylo‘mlul‘a 22C 4 ’ 7 ey 1 | SR EN ISO 6222/2004
o s G S5 UFC/1 ml Fara modificari :
’ ‘Nr.;de colon-11’>1aﬂ3A7 C A I, 0 7 ,SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbuletu

Reproduicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

gdan Ez‘)

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA
TARGGVISTE - DAMBOVYITA S.A.

="Laberator Central Apé Potabitd
Laborafor Apé Potabild Targoviste

Rezultatul analizelor se iefera numai la proba prelevata si analizata.
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Biolog Dutu Florina
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1047

Solicitant: SECTIA TITU 'Fisa prelevare nr: 1060
Loc de prelevare: Lunguletu, str. Bisericii, nr. 14, Stan Marin Data si ora prelevarii probei: 08.04.2023/11:00
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 08.04.2023/12:10
Cod proba: 304
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 08.04.2023/13:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 08. 04.2023/13:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/12:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela

__ Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667- 1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

I S R : . determinata ‘
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <95 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
‘Conductivitate ) B uS/cmia20°C 2500 385 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate | NTU 4) 0,71 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber | mgl 2206,11 . | I SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual tdtal mg/l 0,13 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber | % a mlgl'of(t):)/:a?m 84 - |
,Amomu(NH4) L mg 05 - SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare 1 - ) 1 ) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
‘Miros o - 2) 2) 'SR EN 1622:2007
Gust, e - 3) _ 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (N03) R mg/l e 50 , - 'SR ISO 7890-3:2000
R b F..... 1 o Sﬁtée;erézfmr, = = U L T
Mangan U - 50 45 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?*, Fe3+) e 200 139 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrrriie - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat | = mgOyl 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) . gt 250 e SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumaton si “fara mod1ﬂcan anormale 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO \ RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulgtu Ogdan ”‘9 COMPARIA DE APA Chim Tudgfache-Claudia
T:inGGir’fST‘: DAMBOYITA S.A. iy
/B Lnbcmmr Ceniral Apd Potobild C‘(@//

Laborator Apd Potabild Térgoviste

Réproduceréa buletimilii de andliza fara acceptil scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numiai la proba prelevata si analizata.
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inrégistrat 1a Ministeriul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.983

Solicitant: SECTIA TITU

Loec de prelevare: Lunguletu, sti. Bisericii, nr. 14, Stan Marin

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —

stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Voluin proba: 500ml
Prelevat de: Eftimie Gabriela

dezinfectie rezeirvor

Fisa prelevare nr: 1060
Data si ora prelevarii probei: 08.04.2023/11:00
Data si ora receptiei probei: 08.04.2023/12:10

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabricla
Data si ora eéfectuarii analizei: 08.04.2023/14:00

Data si ora finalizarii analizei: 11.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezaltatului: 11.04.2023/12:10

Metode de prelevare ISO 5667—5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022 SR ENISO 5667-3/2018 SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667—14/2017

~ PARAMETRII MICROBIOLOGICT

‘ Metodé de analiza

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare
B Ao determinata v 7
T ] SR EN ISO 9308-1:2015
_ Dschietiohin goli GG/ 100 0 0 SR ENTSO 9308-1:2015/A1:2017_
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
i PARAMETRII:INDICATORI, )
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
T S ——— determinata 4 _
e T SR EN ISO 9308-1:2015
- Bacterii coliforme UFC/100i1 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
0 UFC/1 ml Fara modificari .
..... Nr de colonn la 22 C e v | - 2 - SR EN ISO 6222/2004
3 o UFC/1 ml Fara modificari
» Nr de polgnp vla;3"7 C S 0 ‘ SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletuw Bogdan -
KW T‘COMPANIA DE APA

Biolog Dutu Florina

RGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.

="1aborator

Ceniral Apd Potabili

Laharator Apéi Potabils Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INT, ‘ERZISA!
Rezultdtul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-772
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"~ COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman _

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1053

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1067

Loc de prelevare: Lunguletu, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 09.04.2023/09:50
Punct prelevare: robinet chitiveta statie Data si ora receptiei probei: 09.04.2023/12:10
Cod proba: 300

Scopul analizei: verificarea-calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 09.04.2023/13:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 09. 04.2023/15:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/12:00
Prelevat de: Marisac Mioara =

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

. e R . determinata

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH | 26,5 - <95 8,0/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | pS/cmla20°C 2500 401 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate .\ NTU e 4) 0,46 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l o e 032 | SRENIS07393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,35 SR EN ISO 7393-1:2002
Clorrezidual liber | % min. 0% din 91 -

Amoniu (NHs) . mgl 0,5 SLQ "SR ISO 7150-1:2001

Culoare |l - | 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Mires e o m 2) 2) ‘ SR EN 1622:2007

Gust - ‘ 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati(NO3) | mgl 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nifriti (NOzT) NP mg/l o St()a,t;er,ertzzewor j g% %581\(1)22667’{7777:.220%%2/C91:2006
Mangan | . wpgl 50 41 "SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe**) 1 gl 200 83 | SRISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magnezin | o " - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat | mgOx/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri(Cly . | mg/l 250 = | SR180 9297:2001

Sulfati , mg/l 250 < STAS 3069:1987

i) Acceptabila peritra consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara -modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificafi anorriale ; 4) Accéptabila-pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub lithita de cuantificate a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABO OR, - - RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuldth Bogdan K COMPANIA DE APA Chim Tu‘dorﬁe Claudia
— TARGOVISTE - DAKBOVITA 5.A, / )j‘,/"’
="Lahorator Ceniral Apd Patabili 657
Lehorator Apé Potabili Térgoviste f

Reproduterea bulétinulyi dé dnaliza fara acceptul scris al laboratorului este IN. TERZISA!
Rezuldtatul analizelor se refera nufiai ld proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

~ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/fax.0245631472

'BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.988

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1067
Loc de prelevare: Lunguletu, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 09.04.2023/09:50
Punét prélévare: robinét chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 09.04.2023/12:10

Cod proba: 300 7
Scopul analizei: vetificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor | Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
stocare, ziua.2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 09.04.2023/14:00
Volum proba: 500l Data si ora finalizarii analizei: 12.04.2023/12:00
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 12.04.2023/12:10

~ Metode de prelevarei1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022:SR EN IS0 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;R EN IS0 5667-14/2017 _

~ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Val‘Oare 4 Metode de ahaliza
determinata

SR EN ISO 9308-1:2015

~ Escherichia coli WIFE7 1001 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi initestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
B PARAMETRII“INDICATORIV
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
I R L determinata ) »
ST : SR ENISO 9308-1:2015
7 Bacterii pgl}fotrné | VRG] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C UFC/1 ml Far;fgﬁ‘;:m 0 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colorii la 37°C UFC/1 ml Far:n‘;‘frgﬁgaﬁ 4 SR EN SO 6222/2004
SEF LABO 'OR. RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulet ; Biolog Dutu Florina
COMPANIA DE APA %
- TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. 2
"L ="Taborator Central Api Potabild
Laborator Api Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este JNT 'ERZISA!
Rezultatul analizelor se iefera numai la proba prelevata si analizata.

F:17-7/2 Exemplar nr. ]

Pag.1/1




"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_ Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1054

Sollcxtant SECTIA TITU

Cod proba: 301

Ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml
_Prelevat-de: Marisac Mioara

Loc de prelevare: Lungulety, str. Bifuintei, nr. 1A, Radescu Ion
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare

Fisa prelevare nr: 1068
Data si ora prelevarii probei: 09.04.2023/10:00
Data si ora receptiei probei: 09.04.2023/12:10

Reéceptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 09.04.2023/13:00
Data si ora finalizarii analizei:
Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/12:00

09. 04.2023/15:20

Metode de prelevare: ISO 5667 5/2017 SR EN 1SO 5667- 1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018;,SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati

UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

P _ _ B determinata
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <95 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate  uS/cmla20°C 2500 447 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate ~ NTU , ) 0,49 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber ~ mg/ 2206,11 i 0,30 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/1 0,34 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % " il 88 :
Amoniu(NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - D 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust o - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NQ3?) ~mg/l 50 e SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NOy) gl o St()a,t;ér’erteezaervor i ,§§ %ESI\(I),2266777777:;22000022/C91:2006
Mangan ugll 50 48 SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*', Fe3+) g/l 200 89 "SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magnezm Gglfriiie - SR ISO 6059:2008

Il‘ldlce de permanganat mgO/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) . ~mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila peritru consumatorl si fara modlfxcarl anormale 2) Acceptabll pentru consumatori si fara -modlﬁcarl anormale; 3) Acceptabil pentru consumaton si
fara modificaii anorthale ; 4) Acceptabila pentru cotisumatori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABO
Ing.chim.Sirbul

Repioducerea bulétinului de analiza fara dcceptul sciis al laboratorulii este INTERZISA!

OR,

Bogdan

&

COMPANIA DF AFA
TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A.

="Lahorator Central And Potakili J

Laberator Apé Petabili Tdrgoviste

Rezultatul arializelor se refera nimai la proba prelevdta si analizata.

F-17:6/2
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RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia
b4
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonarita 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrit la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.989

Sohc1tant SECTIA TITU
Loc de prelevare: Lunguletu, str. Bituintei, nr.1 A, Radescu
Ion
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 301
Scopiil analizei: verificarea calitatii apei —
stocare, ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
_Prelevat de: Marisac Mioata

dezinfectie rezervor

Fisa prelevare nr: 1068
Data si ora prelevarii probei: 09.04.2023/10:00
Data si ora receptiei probei: 09.04.2023/12:10

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 09.04.2023/14:00

Data si ora finalizarii analizei: 12.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezaltatului: 12.04.2023/12:10

. Metode de prelevare:ISO 5667—5/20]7 SR EN ISO 5667- 1/2022;SR EN ISO 5667- 3/2018 SREN ISO 19458/2007 SR EN IS0 5667-14/2017

~ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
] N ] “determinata
i b AT e SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichiacoli | UFC/100m 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococ¢i intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMET"R'I‘IWIN"DICATORI A , B _
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
R e determinata
SR EN ISO 9308-1:2015
_ Bacteri COhforme I Rt 0 0 'SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
0 UFC/ 1 ml Fara modificari .
v Nr de colonu la 22 C N ; N 1 SR EN ISO 6222/2004
; . - UFC/1 ml Fara modificari
/Nr. de cglor’1>114la‘37 C N anormale 2 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuleth Bogdan Biolog Dutu Florina

T

COMPANIA DE APA
w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

="Taboretor Central Apii Potobild
Loborator Apd Potabili Targeviste

Reproducetea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevdta si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordornianta 7/2023 privind calitatea apei destinaté consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1055

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1069

Loc de prelevare: Lunguletu; str. Bisericii, nr. 14, Stan Marin Data si ora prelevarii probei: 09.04.2023/10:10
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 09.04.2023/12:10
Cod proba: 302

Scopul analizei: vetificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

zitia 2 » Data si ora efectuarii analizei: 09.04.2023/13:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2023/15:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/12:00
Prelevat de: Marisac Mioara

Metode de prelevare:ISO 5667- 5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN IS0 5667-3/2018; SR EN IS0 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

e e . N L 3 determinata ;
_Concentratia_ionilor_de H  Unitati pH | >65- <95 8,1/20,0°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate | pS/eml1a20°C 2500 442 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate =~ |  NTU ) 4) 0,47 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mgl 2205}1 e e 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,21 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual hber | | %; ml;'of(zg/sa?m 86 -

Amoniu (NH4+) o mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare L - ] » ) 7 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
‘Miros S . 2) - 2) SR EN 1622:2007

Gust . o - 3) 3) | SREN 1622:2007

Nitrati NO3?) b mg/l , 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO2) L mal > St()ztt;er’ertzewor T gi iESI\(I),2266777777:.22000022/C91:2006
,\Mangan L I e 50 46 SR ISO 6333:1997

TFier (Fe®,Fe) | ugl 200 - 83 SR ISO 6332:1996/C91:2006
‘Suma de calciu si magnezm GeGrrIic;Ze o = : SR IS0 6059:2008

Indice de permanganat 1 mgOl 5 . 'SR ENTSO 8467:2001
Cloruri(Clhy | ~~ mgl 250 4 SR ISO 9297:2001

Sulfati ~ mg/l 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila péntra consumatorl si fara modlﬁcarl anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara -modlﬁcan anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anorinale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

SEF LABORATOR, RESPONSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulgty Bogdan w COMPARIA DE APA Chim Tudorache Claudia
TAR RGOVISTE - DA&”B@FITA S.A

chermur Ceniral Anéi Potchils
Loberator Apd Potabili Targoviste

Reproducérea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorulii este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia.
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" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.990

“Solicitant: SECTIA TITU

Fisa prelevare nr: 1069

Loc de prelevare: Lunguletu, str. Bigericii, nr. 14, Stan Marin

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea cilitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum pioba: 500ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Data si ora prelevarii probei: 09.04.2023/10:10
Data si ora receptiei probei: 09.04.2023/12:10

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 09.04.2023/14:00

Data si ora finalizarii analizei: 12.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 12.04.2023/12:10

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN 1SO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
_ e ) L _ determinata
o . SR EN ISO 9308-1:2015
~ Escherichiacoli | WG 100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 _
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI , o
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
D e determinata ]
— S e SR ENISO 9308-1:2015
_ Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. I 3 UFEC/1 ml Fara modificari :
| Nr. de‘ colopn Vla 2—27C ‘ N 1 SR ENISO 6222/2004
! 5w s 6 UFC/1 ml Fara modificari
Nr.» de ;C,O,lon,l,l, la 37 C, 7 ——— 2 ,,SR EN’ISO 62222004

Ing.chim.Sirbul

Reproducerea biletinului de

etu/Bogdan

SEF LABORﬁOR,

aliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Lahorator Central Api Potabila
Laborator Apd Potabild Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-7/2
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Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. _g




