~ COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

~ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei déstinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1521

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1562
Loc de prelevare: Malu cu Flori, rezervor inmagazinare nr. I, Data si ora prélevarii probei: 14.05.2023/11:45
Miclosanii Mici ‘ Data si ora receptiei probei: 14.05.2023/13:15
Punct prelevare: robinet rezervor inmagazinare
Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Avarie retea ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 14.05.2023/13:25
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 14.05.2023/15:50
Prelevat de: Plavie Constanta ] , » Data si ora eliberarii rezultatului: 15.05.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA " Valoarea Metode de analiza
S TR ] determinata
Concentratia jonilor de H |  Unitati pH |  >65 - <95 7,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate o uS/emia20°C 2500 622 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate o NTU 4) 0,14 SR EN ISO 7027-1:2016
Clorrezidual liber | mgl e che vl 0,50 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 ‘SR EN ISO 7393-1:2002
Clorrezidual liber | % min. 80% din 9% |-
"Amoniu (NH") - - mgl - 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare , - 1) 1) SR ISO 7887:2012 - metoda C
Miros = ] - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust N e 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati NO3) - mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000
Nitriti NO) | mgl ‘ > Stoa,t;er’e;eezemr - B %581\?2266777777:'22000022/c91 22006
‘Mangan - g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?* Fe*") o g/l 200 8 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu | Gfrr;iie . SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat |  mgO/l ) 5 - SR EN ISO 8467:2001
_Cloruri (CI) o o mg/l 250 = SR ISO 9297:2001
‘Sulfati mgl 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consurmatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificati anorirale ; 4)- Acceptabila pefitti coriSumatori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

OR, - RESPONSABIL ANALIZA,
tu Bogdan I i w COMPANIA DE APA Chim Tudoxéache Claudia

Ing.chim.Sirbpl TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Leborator Central Apii Potabild OZ;)/[/

Laborator Apii Potabili Targoviste

Reproducerea buletinulii de analiza fard dcceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizélor se réfera numai la proba prelevata si analizata.
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Cértificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1424

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prélevare: Malu cu Flori, rezervor inmagazinare mr. 1,

Miclosanii Mici

Punct prelevare: robinet rezervor inmagazinare

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 1562

Data si ora prelevarii probei: 14.05.2023/11:45
Data si ora receptiei probei: 14.05.2023/13:15

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 14.05.2023/14:45
Data si ora finalizarii analizei: 17.05.2023/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului; 17.05.2023/11:15

" Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;5R EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
) L ] determinata
AT . ! SR EN ISO 9308-1:2015
Eschetichia coli i 0 0 'SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRH_,INDICATORI ] ] ; ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. L . ) determinata ]
. - SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii cohforme - UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
) . o UFC/1 ml Fara modificari
VNr. de colonurla 22°C / o D 0 SR EN ISO 6222/2004
— UFC/1 ml Fara modificari J
Nr. de colonii la 37°C —. 0 SRENISO 6222/2Q04

SEF LABORATOR,

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPAMIA DE APA
TARGUVISTE - DAMBOYITA S.A.

Bogdan _tw
E—E;Luhcm‘ior Central Apd Potebild

Lhorator

Apii Potabilii Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2

Pag.1/1

Biolog Dutu Florina

Reprodiicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman

“LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1522

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1563
Loc de prelevare: Malu cu Flori, Miclosanii Mi¢i, Parohia Data si ora prelevarii probei: 14.05.2023/11:55
Data si ora receptiei probei: 14.05.2023/13:15
Punct prelevare: robinet cisinea
Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Avarie retea ziua |
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 14.05.2023/13:25
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 14.05.2023/15:50
Prelevat de: Plavie Constanta - Data si ora eliberarii rezultatului: 15.05.2023/10:00
‘Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
o , I determinata
Concentratia_ ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 7,5/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate o uS /em 1a200C 2500 710 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate | NTU 4) 0,20 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber omgl o 10,49 SR EN 150 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002
Clorrezidual liber | % |96 f
Amoniu (NHs") , mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare | i _ 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros o - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - ; ¥ 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati NO3) mg/! 50 - SR ISO 7890-3:2000
Sombwed) .. ™ s - SR EN 267772002/C91:2006
Mangan o e 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe*") b g/l 200 = | SRISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calc‘iu si m’a’gn’e‘zi'q 7 Ggrr;ie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat 4 mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) oAl mg/l1 250 = SR ISO 9297:2001
Sulfati ) ] mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumétori si fara modificari anonnalé; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, - - RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbujeta Bogdan l z 3 CGMPANIA DE APA

.y TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. i Ti?/'o rache Cleudia

="1cherator Contral Apa Potabili s 7‘7‘%
Loborator Apd Palabili Térgoviste N

Reproducered biletinului de analiza fara acceptul sciis al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F=17-6/2 Exemplar nr. 3

Pagl/1



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

- Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laboritor inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN. DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1425

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu cu Flori, Miclosanii Mici, Parohia

Punct prélevare: robinet cismea

Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 1563
Data si ora prelevarii probei: 14.05.2023/11:55
Data si ora receptiei probei: 14.05.2023/13:15

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectnarii analizei: 14.05.2023/14:45
Data si ora finalizarii analizei: 17.05.2023/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.05.2023/11:15

Metode de prélévareéISO 5667-5/2017;SR EN 1SO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o _ 1 ] ] determinata
T : SR EN ISO 9308-1:2015
Eeeheriafp ol | UFC/00m| . 9 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
'PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. determinata
el i SR EN ISO 9308-1:2015
B Bacterii coliforme ULl 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
e il UFC/1 ml Fara modificari
»Nr. dg gplonu»la 22 C‘ arormls 1 SR EN ISO 6222/2004
e o UFC/1 ml Fara modificari
Nr.rde colonii 1a 37°C it 2 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbliletu Bogdan K}

Laboratar Centro

Réproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
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Laberator And Pojabild Térgovisie
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Biolog Dutu Florina
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1523

Solicitant;: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1564
Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Runceasa, str. Bisericuta, nr. 408, Data si ora prelevarii probei: 14.05.2023/12:10
Ivascu Gheorghe Data si ora receptiei probei: 14.05.2023/13:15
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Avarie retea ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 14.05.2023/13:25
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 14.05.2023/15:50
Prelevat de: Plavie Constanta, o | Data si ora eliberarii rezultatului: 15.05.2023/10:00
~ Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
, o v . L , determinata
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 7.,5/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | pS/emla20°C 2500 640 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate | N1tu 4) 0,12 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber | mgl e 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clorrezidual liber | % | i e i 96 -
~Amoniu (NHs") o - mg/l v 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare ) o - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros | - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust o - , 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) - mg/l 50 . SR ISO 7890-3:2000
Witritd INCH) | mef > s - SR BN 26717 2002/CH12006
Mangan ] pgl 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe*") , , ug/l , 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gféi‘lie | - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat |  mg0y/ 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) | mg 250 - , SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub lithita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

, |
SEF LABORATOR. T RESPONSABIL ANALIZA
) COMPANIA DE A : i
Ing.chim.Sirbyletu Bogdan E é TResovISTE-oioups 54|  Chim Tudorache Claudia
¥ ki s i
' Laborator Central Apé Potabild {:;/i/ A

Laborutor Apii Potabiid Targoviste

Reproduceréa buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

__ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inrégistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1426

“Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Runceasa, str. Bisericuta,

nr. 408, Ivascu Gheotghe

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 702

Scopul analizei: verificatea calitatii apei — avarie retea ziua 1
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Plavie Constanta

Fisa prelevare nr: 1564
Data si ora prelevarii probei: 14.05.2023/12:10
Data si ora receptiei probei: 14.05.2023/13:15

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 14.05.2023/14:45
Data si ora finalizarii analizei: 17.05.2023/11:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.05.2023/11:15

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;5R EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
) determinata
e s SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichia coli URC/LD0L 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
, . b determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bageed caliioring | TPCIRO 8 . SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
s 0B 15 NG UFC/1 ml Fara modificari
B Nr. ,de. cqlpnn la 22 C N e——— 1 SR EN ISO 6222/2004
s 0 UFC/1 ml Fara modificari .
) Nrde corlonn» lra_‘37_ka — 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbyletu Bogdan w
Kglﬂ

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

~ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

_ Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1535

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1578
Loc de prelevare: Malu cu Flori, rezervor inmagazinare nr. 1, Data si ora prelevarii probei: 15.05.2023/13:35
Miclosanii Mici Data si ora receptiei probei: 15.05.2023/15:30
Punct prelevare: robinet rezérvor inmagazinare
Cod proba: 49 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare operationala
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 15.05.2023/16:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:15.05.2023/18:10
Prelevat de: Lixandru Gabriela ) Data si ora elibera¥ii rezultatului: 16.05.2023/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
‘ . determinata
Concentratia ionilor de H ~ Unitati pH >6,5 - <9,5 7,5/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | wS/emla20°C 2500 621 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate - NTU 4) 0,18 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mgl 2206,11 o e 0,37 SR EN SO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidualﬂliber - % ml;'of(z:)/;’a?m 93 7 -
Amoniu (NHs) ] mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare o - 18] 1) SR ISO 7887:2012 —metoda C
Miros ‘ 4 , , - 2) 2) | SREN 1622:2007
Gust ] ) - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") e mg/! 50 - SR ISO 7890-3:2000
Dlaeitl (NG ) | mg/l o - SR EN 267772002/C91:2006
Mangan l pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe’") g/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu ‘ G(jrr;iie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat | mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI). o ~ mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/1 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormalc; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

= LI
Sk LABURSIOR, COMPANIA DE APA ) ESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulefu Bogdan w rircovisTe- Dimgova 5.4, |  Chim Tudorache Claudia
=="Laborator Certral Ap3 Potabild @/7 ;;J/
Lahorator Apd Poiabili Térgoviste "

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este IN TERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. W_Z
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat [a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1436

Sollcxtant SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malucu Floti rezervor inmagazinare nr.1,
Miclosanii Mici

Punct prelevare: robinet rezervor inmagazinare

Cod proba: 49

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —
operationala

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Lixandiu Gabriela

monitorizare

Fisa prelevare nr: 1578
Data si ora prelevarii probei: 15.05.2023/13:35
Data si ora receptiei probei: 15.05.2023/15:30

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 15.05.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 18.05.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.05.2023/13:30

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 3667-3/2018 SR EN IS0 19458/2007;SR EN I1SO 5667—14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. . . ] determinata
o 2B i SR ENISO 9308-1:2015
~ Escherichia coli | DFG/ 100 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
] PARAMETRII INDI‘CATO'RI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. . ] determinata o
T N SR EN ISO 9308-1:2015
; Bactem pollfome - UFC/IOOml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFCA ml s b 0 SR EN ISO 6222/2004
R ) . . anormale
- s UFC/1 ml Fara modificari
«Nri de CQlinl 1a 37 C —— 0 SR ENISO 6222/2Q04

SEF LAB

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA PF AP
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Biolog Du;i Florina

Ing.chim.Sirb letu Bogdan K

="1aborator ¢

entral Apdt Potohily

Lahorsior Apd Potabild Targovisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al [aboratorului este INT. 'ERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-7/2

Exemplar nr.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1542

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1585
Loc de prelevare: Malu cu Flori, Miclosanii Mici, Parohia Data si ora prelevarii probei: 15.05.2023/13:50
Data si ora receptiei probei: 15.05.2023/15:30

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 700 » Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2

‘Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 15.05.2023/16:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 15.05.2023/18:10
_Prelevat de: Lixandru Gabriela , Data si ora eliberarii rezultatului: 16.05.2023/10:00

~ Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

, L s o . . determinata |

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <95 7,5/20,2°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | npS/emla20°C 2500 622 SR EN I1SO 27888:1997
Turbiditate ~ NTU ] 4) 0,33 SR EN ISO 7027-1:2016
Clorrezidual liber | mg/ 2206,11 e g 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber | % | e | 55 -

Amoniu(NHH | mgl 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - - 1 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros o o - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust o - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) , mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
atfin (NG i} mg/l L - SR B 26 SO 1:2008
Mangan RN pg/l 50 . SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe’) | ugt 200 . SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gfrr;‘;ie | . SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat | mgOy/l g - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) o - mg/l 250 = SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila p‘entrurcon"sumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara rhodificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumiatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub lirhita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LAB RATOR, T RESPONSABIL ANALIZA,
Ihg.chim.Sirbiiletu Bogdan Kb/ sioe O;I,STE- DAMBOVITA SA. Chim Tnglorache Claudia

Lahorator Ceniral And Potabil C/Z}rf
Lahorator Apil Petahild Térgoviste o

Reéproduicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. ]
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inrégistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 1443

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu cu Flori, Miclosanii Mici, Parohia

Punct prelevare: robinet cismea

Cad proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml

Prelevat deé: Lixandru Gabriela

avarie retea ziua 2

Fisa prelevare nr: 1585
Data si ora prelevarii probei: 15.05.2023/13:50
Data si ora receptiei probei: 15.05.2023/15:30

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 15.05.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 18.05.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.05.2023/13:30

“Metode de prelevare:1SO 5667-52017;SR EN ISO 5667-1/2022;5R EN ISO 5667-32018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017_

_ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. s e ) determinata
’ i . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli s 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI v ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e D deéterminata , ]
R ) SR EN ISO 9308-1:2015
_ Bacterii coliforme Hveanoel [ 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. o . UFC/1 mi Fara modificari
Nr.rde colomnii 1a 227 Cv : anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
o ¥ UFC/1 ml Fara modificari
Nr.‘ de colqml la 37) C 7 anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF L RATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim:. &/71etu Bogdan

Reproducerea biiletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPARIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Laborator Contral Aud Petabili
Laberaior Apé Potabild Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. 37




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1543

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1586
Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Runceasa, str. Bisericuta, nr. 408, Data si ora prelevarii probei: 15.05.2023/14:00
Ivascu Gheorghe Data si ora receptiei probei: 15.05.2023/15:30
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 15.05.2023/16:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 15.05.2023/18:10
Prelevat de: Lixandru Gabriela ] Data si ora eliberarii rezultatului: 16.05.2023/10:00
“Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
, L determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,6/20,2°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate B uS/cmla20°C 2500 635 'SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,28 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber  men 2306,11 e i 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,44 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual 1iber - % ‘ ml&;}f?jﬁa?m 95 - 7
“Amoniu (NHs*) 4 mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare : - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros , - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - ; 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NOs) , mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000
s I =l R |-
Mangan , _ Cug/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe?",Fe*") B ng/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu 7 GeG;iiie - | SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 ‘ - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (Cl) ‘ , mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anorméle; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Accéptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABQ } TOR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbyletu Bogdan COMPANIA DF APA Chim Tudorache Claudia
- TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. /
="Laborator Central Apd Potabild

Labarater Apd Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Reziiltatul analizelor se refera niimai la proba prelevata si analizata.
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_ Ordonarita 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator iiiregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25,07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1444

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de preleévare: Malu cu Flori, sat Runceasa, str. Bisericuta,

nr. 408, Ivascu Gheoighe
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 701

Scopul analizei: vetificarea calitatii apei— avarie retea ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 1586
Data si ora prelevarii probei: 15.05.2023/14:00
Data si ora receptiei probei: 15.05.2023/15:30

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 15.05.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 18.05.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.05.2023/13:30

Metode de préleVare:ISO 5‘667-5/20,1‘7;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR ENISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. determinata
. o . : SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia COl.l ’ UFC/100ml 07 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
) ,PARAMETRI‘I‘INDI:CATVOR'I ]
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
L N ] determinata ]
- T SR EN ISO 9308-1:2015
~ Bacterii coliforme St 0 0 'SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. UFC/1 ml Fara modificari
’ Nr. de crolonuulayzvz C ———r 0 SR EN 1SO 6222/2004
e 6 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de qolonn la 37; C N———— 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABQRATOR,

Ing.chim.Sirb eth Bogdan K

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE AP
TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.

—<T

Leborater Central Apé Poiabila

Laborator Apii Potabilii Targoviste
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Biolog Dutu Florina

=

Exemplar nr. 3




