COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 22235

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2272
Data si ora prelevarii probei: 14.07.2023/20:30
Loc de prelevare: Malu cu Flori, iesire statie Data si ora receptiei probei: 14.07.2023/22:00
Punct prelevare: robinet chiuveta statie
Cod proba:507 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in distributie
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 14.07.2023/22:15
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 14.07.2023/23:20
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,8/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate puS/emla20°C 2500 709 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,22 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l PR 0,55 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,58 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min. $0% din 94 :
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (INO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Blirrin NG o  swen - SR EN 267772002/C91:2006
Mangan ~ pe/l 50 . SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe*") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu G(e};iize - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2119

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu cu Flori iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 507

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in
furnizare

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 2272
Data si ora prelevarii probei: 14.07.2023/20:30
Data si ora receptiei probei: 14.07.2023/22:00

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 14.07.2023/22:30

Data si ora finalizarii analizei: 17.07.2023/19:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.07.2023/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR ENISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
ve . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme LRC/100n] g 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 1 SR EN ISO 6222/2004
12 UFC/1 mi Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C v 0 SR EN IS0 6222/2004
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2120

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2273

Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat.Runceasa, Popescu Data si ora prelevarii probei: 14.07.2023/20:40
Gheorghe Data si ora receptiei probei: 14.07.2023/22:00
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 508 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in

furnizare Data si ora efectuarii analizei: 14.07.2023/22:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 17.07.2023/19:10
Volum proba: 500ml Data si ora eliberarii rezultatului: 18.07.2023/10:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN IS0 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli e i 4 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e y SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
5 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
7 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C ey 0 SR EN ISO 6222/2004
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2226

Solicitant; SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2273
Data si ora prelevarii probei: 14.07.2023/20:40
Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Runceasa, Popescu Gheorghe Data si ora receptiei probei: 14.07.2023/22:00
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba:508 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in distributie
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 14.07.2023/22:15
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 14.07.2023/23:20
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 631 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,50 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l o 0,41 SR EN 150 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,44 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % B 93 :
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare g ) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3Y) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NOy) mg/l o St()a,t;er,ertzzewor } gg %38132266777777::22000023(391 :2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe*") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrrriii 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri {(Cl) mg/l 250 = SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari- anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2227

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2274

Data si ora prelevarii probei; 14.07.2023/20:50
Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Capu Coastei, Magazin Data si ora receptiei probei: 14.07.2023/22:00
”Andrfeescu Raluca” I.1.
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Cod proba:509
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in distributie Data si ora efectuarii analizei: 14.07.2023/22:15
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 14.07.2023/23:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/13:00

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
] determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 6,5 - <9,5 7,7/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/ecm1a20°C 2500 628 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,12 SR EN ISO 7027-1:2016
. : > 0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - <0.5 retea 0,39 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,42 - | SRENISO 7393-1:2002
. . min. 80% din

Clor rezidual liber % el 92 -
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros , - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

i 5 ; 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nitriti (NO2) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

i % g Grade
- I -

Suma de calciu si magneziu 7 ——— 7 SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0y/1l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2121

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat.Capul Coastei, Magazin

I1. Andreescu Raluca
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 509

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in

furnizare

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 2274
Data si ora prelevarii probei: 14.07.2023/20:50
Data si ora receptiei probei: 14.07.2023/22:00

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 14.07.2023/22:30

Data si ora finalizarii analizei: 17.07.2023/19:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.07.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. g . SR EN ISO 9308-1:2015
Fseherighin .ol URC/100m! ¢ 2 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m! 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
oy 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C a—s 1 SR EN ISO 6222/2004
2s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr._ de cqlonn la37°C S .0 »SR EN ISO 6222/2004
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2228

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2275
» Data si ora prelevarii probei: 14.07.2023/20:55
Loc de prelevare: Malu cu Flori, Miclosanii Mici, SRP Data si ora receptiei probei: 14.07.2023/22:00
Punct prelevare: robinet SRP
Cod proba:510 : Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in distributie ‘
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 14.07.2023/22:15
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 14.07.2023/23:20
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 637 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,37 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l iy P 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml;'of(zoo/;’a?m 95 -
Amoniu (NH4") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust s 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000
Mipris (NOw) mg/l e - SR EN 267773002/C51:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe*") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GeGrr;iie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgOy/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al labordtorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2122

Solicitant;: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu cu Flori, statie repompare Miclosanii
Mici

Punct prelevare: robinet statie repompare

Cod proba: 510

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in
furnizare

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 2275
Data si ora prelevarii probei: 14.07.2023/20:50
Data si ora receptiei probei: 14.07.2023/22:00

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 14.07.2023/22:30

Data si ora finalizarii analizei: 17.07.2023/19:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.07.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;5R EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
oy . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli i i o SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme 7 UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
a2 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C F— 0 SR EN ISO 6222/2004
u UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 1 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan Biolog Dutu Florina
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2123

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu cu Flori iesire statie
Punct prelevare: robinet chiuveta statie
Cod proba: 500

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in

distributie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 2276
Data si ora prelevarii probei: 15.07.2023/16:00
Data si ora receptiei probei: 15.07.2023/18:30

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 15.07.2023/22:00
Data si ora finalizarii analizei: 18.07.2023/19:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 19.07.2023/08:30

Metode de prelevare:VISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml . d SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
i UFC/1 mi Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C T 0 SR EN ISO 6222/2004
s UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C ——n 0 . SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan
/ %

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Biolog Dutu Florina

R
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2229

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu cu Flori, iesire statie
Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba:500

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in distributie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 2276
Data si ora prelevarii probei: 15.07.2023/16:00
Data si ora receptiei probei: 15.07.2023/18:30

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Data si ora efectuarii analizei: 15.07.2023/19:05

Data si ora finalizarii analizei: 15.07.2023/21:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/13:00

Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN IS0 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 645 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,22 SR EN ISO 7027-1:2016
. ; > 0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - <05 retea 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,44 SR EN ISO 7393-1:2002
. . min. 80% din

Clor rezidual liber % clor total 93 -
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

By ; 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NOy) gl 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 = SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe*") g/l 200 : SR ISO 6332:1996/C91:2006

v s . Grade ;

Suma de calciu si magneziu Fa— - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 1S0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 s STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbuietu Bogdan

/,ﬁ&k

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia

-, f] o
N

7
H

Exemplar nr. 5




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman .

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax(245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2230

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2277
Data si ora prelevarii probei: 15.07.2023/16:20
Loc de prelevare: Malu cu Flori, Miclosanii Mici, SRP Data si ora receptiei probei: 15.07.2023/18:30
Punct prelevare: robinet SRP
Cod proba:501 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Scopul analizei; verificarea calitatii apei — intermitente in distributie
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 15.07.2023/19:05
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 15.07.2023/21:00
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/13:00
Metode de prelevare;1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,5/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 658 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,15 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 o 0,42 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml;'c,??;/:a?m 91 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 = SR 1SO 7890-3:2000
IRt (NEh) mg/! s - SR BN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 o SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe*") ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS;;C;ZC - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan Chim Tudorac}},e Claudia
/ A
% L,r}_j‘. ‘//;[
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2124

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu cu Flori, statie repompare Miclosanii

Mici

Punct prelevare: robinet statie repompare

Cod proba: 501

Scopul analizei: verificarea calitatii-apei — intermitente in

distributie

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 2277
Data si ora prelevarii probei: 15.07.2023/16:20
Data si ora receptiei probei: 15.07.2023/18:30

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 15.07.2023/22:00
Data si ora finalizarii analizei: 18.07.2023/19:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 19.07.2023/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
\ determinata
Ly . SR ENISO 9308-1:2015
Escherichia coli e 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- s SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
0 UFC/1 ml Fara modificari
Nt. de colonii la 22°C 7 — 0 SR EN ISO 6222/2004
- 0 UFC/1 m! Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

e

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

p COMPARIA PE APA
%) TARGOVISTE - DANMBOVITA S.A.

&y

Leberater Ceniral A P

Leborator Apd Pesshill Tarpoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2231

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2278

Data si ora prelevarii probei: 15.07.2023/16:35
Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Capu Coastei, Magazin Data si ora receptiei probei: 15.07.2023/18:30
”Andreescu Raluca” LL
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Cod proba:502
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in distributie Data si ora efectuarii analizei: 15.07.2023/19:05
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 15.07.2023/21:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/13:00

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9.5 7,5/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cemla20°C 2500 662 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,13 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber g/l 2206,11 i 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,44 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mlgl'of(i;/:a?m 91 .
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO7) mg/l > Eria - R
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?* Fe**) g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GSrr;ize - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 5 SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 5 STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru_consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

3 RESPONSABIL ANALIZA,

SEF LABORATOR, (B fonpanTE 55 A7
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan ! &\} TiRso < Chim Tudorache Claudia
/ ] é /’f’ﬁ g
E= Sl 7
= P/
E
Reproducerea buletimilui de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultarul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2125

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat.Capul Coastei, Magazin

II. Andreescu Raluca

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 502

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in

distributie

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 2278

Data si ora prelevarii probei: 15.07.2023/16:35
Data si ora receptiei probei: 15.07.2023/18:30

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta

Data si ora efectuarii analizei: 15.07.2023/20:00
Data si ora finalizarii analizei: 18.07.2023/19:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 19.07.2023/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN I1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
] determinata
R . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. : SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
a2 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 1 ‘ SR EN ISO 6222/2004
y2 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

/ﬁR}

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

[V~ _ CoMPARIA DE APX
w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
=

Lohorgier Contval And §
Lahorator Ap8 Potabild Targovisie

fabild

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax(245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2232

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2279
Data si ora prelevarii probei: 15.07.2023/17:30
Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Runceasa, nr. 192, Lungu Marcela | Data si ora receptiei probei: 15.07.2023/18:30
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba:503 Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in distributie
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 15.07.2023/19:05
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 15.07.2023/21:00
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 17.07.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,620,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate 1S /ecmla20°C 2500 658 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,26 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2.>_06,11 e s 0,45 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mir. 80% din 96 :
Amoniu (NH¢) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR 1SO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO2) , gl > Friroiie - SR o 26777 A002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe’") , ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu G(e}rr;iie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 . SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

CLELE:

SEF LABORATOR, ‘ = T
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan i ( Q iREOVIS
/ S —

e Leharaior

Reproducerea buletinului de analizd fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorac!he Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2126

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat.Runceasa, nr.192, Lungu
Marcela

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 503

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in
distributie

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 2279
Data si ora prelevarii probei: 15.07.2023/17:30
Data si ora receptiei probei: 15.07.2023/18:30

Receptionat/inregistrat: Plavie Constanta
Data si ora efectuarii analizei: 15.07.2023/20:00

Data si ora finalizarii analizei: 18.07.2023/19:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 19.07.2023/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escheriehis eall UFC/100m! v ; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . ) SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
vt UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN IS0 6222/2004
= 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

)

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan  {5§-77

COMPARIA
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Biolog Dutu Florina
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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