"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inrégistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1242

Sollc1tant SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1266

Loc de prelevare: Malu cu Flori, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/16:05
Punct prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/17:50
Cod proba; 325

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare | Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei:26.04.2023/19:05
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:27.04.2023/05:25
- Prelevat de: Marisac Mioara ] Data si ora eliberarii rezultatului: 27.04.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
. _ e . . determinata

Concentratia ijonilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,4/20,0°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 620 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,06 SR ENISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/ ) e 0,50 SR EN IS0 7393-1:2002

Clo'r rezidual total mg/! 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002

MCIor rezidual liber » ‘ % ml;'of(i:/:a?m 96 2

Amoniu (NH4 ) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) _  mg/l 50 10,96 | SRISO 7890-3:2000

Nitriti (NO2) g/l > Stoa,t;er’ertzemr SLQ gﬁllisl\? 2266777777:.22000022/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?*, Fe3+) pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magnezxu Ggrr;daer:xe 9,65 SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat g0/l 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 40,30 SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 72,96 STAS 3069:1987

I)Acceptablla pentru consurmatori si fara “modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila-pentru consuratori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ = “sub lifnita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/L; IMn<0,5mg0/I;

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbuletyy Bogdan K\ . |
giuborutor Central Api Potabild

/

COMPARIA DE APA
TARGGYISTE - DAKBOVITA S.A.

Laborator Apd Potabild Targoviste

Reproducerea biletinului de andliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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‘COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

‘Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului iman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1166

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Malu cu Flori, iesire statie
Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cad proba: 325

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, zZiua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Marisac Mioata

Fisa prelevare nr:1266

Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/16:05
Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/17:50

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 26.04.2023/22:30
Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2023/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/09:00

“Metode de prelevare1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;5R EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e A determinata
I ] SR EN ISO 9308-1:2015
~ Escherichiacoli Lasii 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e , determinata
s T SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. - UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colqnu la 22°C - 0 SR EN ISO 6222/2004
T UFC/1 ml Fara modificari
N;. de cqlqml Ig 43 7°C B pe— 0 SR EN IS0 6222/2004

SEF L
Ing.chim.S

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este /N 'ERZISA!

AB iuATO‘R,
a

Bogdan
&

Laborater Central Apd Potabili

RESPOSABIL ANALIZA,

TARGOVISTE

COMPANIA DE APA

- DAMBOVITA S.A.

Laberator Apd Potabild Térgoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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~ COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator im‘e‘gis’trat,l'a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

~ BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1243

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1267
Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Runceasa, str. Principala, Sorin Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/16:30
Gavrila : Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/17:50
Punct prélevare: robinet cisimea
Cod proba: 326 . Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Scopul analizei: verificaréa califatii apei — Dezinfectie rezervor stocare
Zitia 1 7 Data si ora éfectuarii analizei:26.04.2023/19:05
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:26.04.2023/23:55
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 27.04.2023/13:00
Prelevat de: Marisac Mioara L , ] ’
Metode de prelevare;ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
. e determinata
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH 26,5 - <95 7,5/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 618 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,13 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l F TR Ay 0,48 SREN SO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber K min Soelt | 9% |-
Amoniu (NH4") ~ mg/l 0,5 SLQ 'SR ISO 7150-1:2001
Culoare - n 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust L o 3) ) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO{) L ~ mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Niftiti (NO7) _me/! S satim - SR EN 267773002/C51:2006
Mangah pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*' Fe*") pg/l 200 - 'SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma dé calciu si magneziu Gf;i‘;ie = SRISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 z SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI') _ mg/l 250 = SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pent‘m conSUmétdri ‘sii“fa:a modificari arormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Aceéptabila pentra consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorachg Claudia

SEF LABORATOR, ( "COMPANIA_DE APA
Q) TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.
="1aborator Central Api Potabila

Lahorator Api Potabili Targoviste

Reproducerea buletinilui de andliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul andlizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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‘COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1167

" Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prélevare: Malu cu Flori, sat Runceasa, str. Principala,

Sorin Gavrila
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 326

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr:1267

Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/16:30
Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/17:50

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 26.04.2023/22:30
Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2023/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN:I4$O,‘56’67-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

'PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e 1 . ) determinata
T . SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichiacoli | UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017 _
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
, PARAMETRII INDICATORI , N ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
L e ) L determinata
] s e, SR EN ISO 9308-1:2015
__ Bacterii coliforme e 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. . UFC/1 ml Fara modificari
Nr‘. de colQnu 1a 22°C - sbrrrialé 10 SR EN ISO 6222/2004
UFC/1 ml Fara modificari
Nr de ccy)lonn‘ la 37°C ‘ anormale 4 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulétu Bogdan Biolog Dutu Florina

Reproduceréa buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

- DAMBOVITA S.A.

Laborator Ceniral Apé Potahild

f COMPANIA DE APA
! w TARGGVISTE
b
it
(4

Labhorater Apd P

atchilis Térgoviste

Rezultatul analizelor se iefera numai la proba prelevata si analizata.
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“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministe'ruleanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1244

Sohcntant SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1268

Loc de prelevare: Malu cu Floti, sat Capu Coastei, str. Principala, Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/16:40
Magazin Il ANDREESCU RALUCA” Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/17:50
Punct prelévare: robinet cismea

Cod proba: 327 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei:26.04.2023/19:05
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:26.04.2023/23:55
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 27.04.2023/13:00

Prelevat de: Marisac Mioara_

Metode de prelevare: 1SO »5667 5/2017 SR EN ISO 5667- 1/2022; SR EN ISO 5667—3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
e e e , determinata

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 7,5/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | pS/cmla20°C 2500 621 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate |  NTU 4) , 0,84 SR EN ISO 7027-1:2016

s - >0,1 statie,rezervor i
Clor r¢21dual hber | ,r,ng/l 7 301 - <05 retea 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002

. . ' ' min. 80% din
Clor rezidual 11ber o : % 4 clor-tatal 96 -
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare ] - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros B - - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust o - B 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) ‘ , - mgl 50 . SR ISO 7890-3:2000
’ 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NOy) , B mg/l B 0,5 retea " | SREN 26777:2002/C91:2006
Mangan o _ pg/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe** Fe’) , g/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Grade ' .

Suma de calciu si magnezm  Germane o = SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat - mgOyl 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri¢(Cth |~ mgl 250 - | SRISO 9297:2001
Sulfati - mg/l 250 N STAS 3069:1987

l)Acceptablla pentru consumatorl si fara modlﬁcan anormale 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale 3) Acceptabil pentru consumatori 51
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila petitru consumatori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ = “sub liinita-de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO R, 5 CDMPANM‘ DE AFA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulgty Bogdan \ TARGGVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudoréche Claudia
~="TLeborator Central Apd Potabild

z
i
{ Laberator Apil Potabild Targoviste

g

Réproducerea bulétinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezidtatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

__Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inrégistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax. 0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1168

Sollc1tant "SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Capu Coastei, str.
Prinicipala, Magazin ”Il ANDREESCU RALUCA”
Punct prelevare: robinet cismeéa

Cod proba: 327

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Marisac Mioara,

Fisa prelevare nr: 1268

Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/16:40
Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/17:50

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 26.04.2023/22:30
Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2023/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

~ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e . ] determinata
D i SR ENISO 9308-1:2015
Escherichiacoli | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI -
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
S determinata )
R s B e SR EN ISO 9308-1:2015
~ Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
T B UFC/I ml Fara modificari
Nrj dev C,Ok,)m,l la 22 C T shicrinals 0 SR ENISO 6222/2004
i o UFC/1 ml Fara modificari
4Nr.»d»eA cr:rolonnvla 37 C ) " 0 SR EN 1SO 6222/2004

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

T

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbulety Bogdan

COMPANIA_DE APA
A"CGVISTE DA‘;AB’W)’TA S.A

T
| é"
i horator {eniral Ap# Potabild

Laborater Apdi Potabild Targovisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este /N T ERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-712 Exemplar nr. §
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

__Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

'BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1245

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1269

Loc de prelevare: Malu cu Flori, str. Principala, Magazin "RECORD” Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/16:20

Punct prelevare: robinet cisiea Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/17:50

Cod proba: 328

Scopul analizei: verificarea calitafii apei — Dezinfectie rezérvor stocare | Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei:26.04.2023/19:05

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:26.04.2023/23:55

Prelevat de: Marisac Mioara, o Data si ora eliberarii rezultatului: 27.04.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
o i P L determinata ,

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,4/20,0°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate | pS/ecmla20°C 2500 620 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,92 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber | mgl _2206,11 e 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/1 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002

Clorrezidual liber | % min. $0% in 96 -

Amoniu (NHsY) mg/l 0,5 SLQ "SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) D SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros | - , 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) =~ | mg/l , 50 = SR ISO 7890-3:2000
Niwitt (NO2) et ™ “osadten - SR BN 26777.2002/C91:2006
Mangan , | g/l 50 “ SR ISO 6333:1997
Fier (Fe’",Fe*") | pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu | il - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat _  mg0/1 ‘ 5 - , SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI') s mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati ] mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru_consurnatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “suib lirnita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATCOR, furnp COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu/Bogdan l E ( W TARGOVISTE - DAMBOYITA S.A. Chim Tudorache Claudia
1

="Lohorator Ceniral Apé Potahild
Laberator Apd Potchilii Targoviste

[

Reprodiicerea buletinului de analiza fara accgptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/2 Exemplar nr. 5
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‘COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator invegistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti —

Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1169

7 Sohcxtant SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu ¢n Floti, str. Principala, Magazin

"RECORD”
Punct prelevare; robinet chiuveta magazin
Cod proba: 328

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 1269

Data si ora prelevarii probei: 26.04.2023/16:20
Data si ora receptiei probei: 26.04.2023/17:50

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 26.04.2023/22:30
Data si ora finalizarii analizei: 29.04.2023/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/09:00

_Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017 3SR EN ISO 5667 1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o N P ] determinata
; et s = SR EN ISO 9308-1:2015
__ Escherichiacoli G 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR ENISO 7899-2/2002
] PARAMET’RII, INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e L . ) determinata
) SR EN ISO 9308-1:2015
B Bactern collforme ‘ UFC/IOOmlw . 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
0, UFC/1 mi Fara modificari
N Nr. de colonu la 22 C ‘ o — 0 SRENISO 6222/2004
o 5 UFC/1 ml Fara modificari
7 Nr_. de’ gplonll la 37 C N —— 2 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuleth E

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INT. ERZISA!

ogdan
)

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA SA.

Laboraior Central Apl Potchild

Loborator Apil Potabild Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. g




"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_ Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

'BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1263

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1290

Loc de prelevare: Malu cu Flori, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/09:40

Punct prelevare: robinet rézervor stocare Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30

Cod proba: 309

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare | Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

zina 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei:27.04.2023/19:05

Volum proba: 1000 ml -Data si ora finalizarii analizei:28.04.2023/02:30

Prelevat de: Lixandiu Gabriela . o Data si ora eliberarii rezultatului: 28.04.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

e , o e determinata

Concentratia ionilor de H ~ Unitati pH >6,5 - <9,5 7,5/20,OOC SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS /em1a 20°C 2500 615 'SR EN IS0 27888:1997

Turbiditate |  NTU 4 0,27 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber | mgf 2306,11 BT 0,35 SR EN IS0 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,38 SR EN ISO 7393-1:2002

Clorrezidual liber | % | MR 02 |-

Amoniu(NHs) | mgl 0,5 ~ SLQ | SRISO 7150-1:2001

Culoare .- ‘ 1) , 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Mires . 1. - o 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust =~ o | - , 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati(NOs) |~ mgl 50 - | SRISO 7890-3:2000

Nitriti (NOy) e gl o St()a,t;e;;:zzervor ) gl% }ESI\(I)2266777777::22000022/C91:2006

Mangan 0 ng/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe*) | g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu | Ggéiiie e SR1SO 6059:2008

Indice de permanganat |  mgOyl 5 - SR EN ISO 8467:2001

Clorui(Ch) | mgl 250 - | srR1S09297:2001

Sulfati =~ ' mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormalé; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificati anorrale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare-a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulett/Bogdan K COMPANIA DE APA Chim Tudorafhe Claudia

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
e =
=

Leborater Central Apii Pefabild
Laboraior Apéi Poichild Targoviste

Réproducerea buletinului deé analizd fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

Laborator inrégistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti —

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1184

Targoviste, Tel/fax.0245631472

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Malu cu Flori, iesire statie
Punet prelevare: robingt rezervor stocare

Cod proba: 309

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 2

Produs analizat: apapotabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Lixandru Gabtiela

Fisa prelevare nr: 1290

Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/09:40
Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 27.04.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 30.04.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN 1SO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
3 L : determinata
o i SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli. PG/ 100 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
,\_PARA.M'ETRI'I_INDICA‘TORI ‘ , ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o i . determinata
SR EN ISO 9308-1:2015
- Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
UFC/1 ml Fara modificari
B »Nr de colonu la 22°C 17 dhormale 1 SR EN ISO 6222/2004
o UFC/1 ml Fara modificari
) N-rT de cqlomlwle‘l 37°C B anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

N ]
{.oborater Central Apdl Potabild
Lahorator Apd Potabilé Targovisie

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan K

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelot se réfera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

~ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatid consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1264

Solicitant; SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1291
Loe de prelevare: Malu cu Flori, str. Principala, Magazin "RECORD” Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/09:50
Punct prelevare: robinét chitiveta magazin Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30
Cod proba: 310
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare | Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei:27.04.2023/19:05
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:28.04.2023/02:30
Prelevat de: Lixandru Gabriela | ) Data si ora eliberarii rezultatului: 28.04.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea ' Metode de analiza
. e . A ‘determinata |
‘Concentratia ionilor de I | ~ Unitati pH |  >6,5 - <95 7,5/20,1°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | pS/cmla20°C 2500 626 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate - ~ NTU ‘ 4) 0,32 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber me/l 2 0,37 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber - % mlg'of(z:)/:a?m 92 -
Amoniu (NH4Y) ,  mygl 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare ] . 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros | - 7 2) 7 2) SR EN 1622:2007
Gust e - N 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) o - mgl 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti NO2) ) Byl ™! Stoa,t;er’ertzzaemr i gi g}\? 2266777777:i2000022/c91 22006
Mangan - gl 50 . SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*' ,Fe’) pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Sutna de calciu si magneziu | Rl - - SR SO 6059:2008
Indice de permanganat | mg0y/l 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) - mg/t 250 = SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru Consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notdtia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR. = RESPONSABIL ANALIZA,
. 5 S 7 COMPANIA DE APA : -
Ing.chim.Sirb Bogdan I E w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudorac/ ¢ Claudia
Laborator Centroi Apil Potabili .

Lahorator Apii Polabild Targoviste

Reproducerea buletirilui de araliza fara acceptul scris al laboratorului este IN TERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistiat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1185

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu cu Floti, str. Principala,
“RECORD”

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba: 310

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Voluin proba: 500 ml
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Magazin

Fisa prelevare nr: 1291
Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/09:50
Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 27.04.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 30.04.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;'SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. , . « determinata
e e s { ’ SR ENISO 9308-1:2015
~ Escherichiacoli | UFC/100m 0 0 _ SREN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Erterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI , ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e ) ) determinata
e st i e T s . SR ENISO 9308-1:2015
_ Baoterii coliforme UL 000! 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
i W — UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de Qoloml 1a722 C | 7 anormale 1 SR EN ISO 6222/2004
) v & UFC/1 ml Fara modificari
rNr. de colonu.lav37 C 7 anormale 2 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbulety Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

L5 COMPANIA DE APA ]
w TARGOVISTE - DARBOVITA S.A. /‘}
S="Laborsior Central Aptt Potobild

{aborator Apt Peiabils Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-712
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

'BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1265

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1292

Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Runceasa, str. Principala, Sorin Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/10:00
Gavrila Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 311 7 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei:27.04.2023/19:05
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:28.04.2023/02:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 28.04.2023/13:00
Prelevat de: Lixandru Gabriela B ; ]

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
e N determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,5/20,2°C SR 1SO 10523:2012
Conductivitate pS/cm1a20°C 2500 629 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate o NTU 4) 0,17 SR EN ISO 7027-1:2016

Clot rezidual liber o mgl e 0,38 'SR EN IS0 7393-1:2002

Clor rezidual total g/l 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber | % | 93 -

Amoniu (NH) [ mg/ll 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare _ N - 7 |} 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros o , - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust o o , - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3Y) 1 mgl 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti NO) | md s Sﬁtsle;ert:iewor - gg S}? 2266777777:'22000022/C91:2006
Mangan pe/l E - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?",Fe*") - g/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu- Gflf;‘;ie . SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat - mg0y/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri(Cly | mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anbrmale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amioniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, RESPONSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulefu/Bogdan K COMPARIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
et

Laborator Central Apd Potabild
Labarator Apét Potabild TﬁrgovigteJ

Reproducerea buletinului de analiza fara accepiul seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F=17-6/2 Exemplar nr. 3
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"~ COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonarnta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

"~ BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1186

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 1292

Loe de prelevare: Malu cu Flori, sat Runceasa, str. Principala, Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/10:00
Sorin Gavrila Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 311 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: vetificatea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 27.04.2023/16:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 30.04.2023/13:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/09:00
Prelevat de: Lixandru Gabriela

.. Metode d'e,pre]tvare:ISO,5667-5/2017;SR ENISO 5667—1/2/022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

- PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. , e determinata ,
g an gl : SR EN ISO 9308-1:2015
- Escherichiacoli LEC0a | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Etterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
__ PARAMETRII INDICATORI 4 ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o R , determinata
- mr P g SR EN ISO 9308-1:2015
_ Bacterii coliforme | UFC/I00ml | 0 , 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
T . UFC/1 ml Fara modificari
N Nr. de(colom.l‘ lka 22°C 7 , | anormale 4 SR EN IS0 6222/2004
5 T : UFC/1 ml Fara modificari
\Nr. de colonii la 37°C anormale 7 1 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulg; Biolog Dutu Florina

Wh

S =
Laboretor Centrol Apd Fotabil
Laherator Apd Potabili Targoviste

T

\

\

Bogdan
COMPANIA DE APA
\} TARGGVISTE - BAMBOVITA S.A.

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este /NT. 'ERZISA!
Rezultatil andlizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Fe17:772 Exemplar . ]
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" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_ Ordonanita 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1266

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr:1293

Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Capu Coastei, str. Principala, Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/10:10
Magazin ”1.1. ANDREESCU RALUCA” Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 312 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — Dezinfectie rezervor stocare

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei:27.04.2023/19:05
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:28.04.2023/02:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 28.04.2023/13:00

Prelevat de: Lixandira Gabriela

Metode de prelevare:1ISO 5,667;5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

, - T B determinata _
Concentratia ionilor de H |  Unitai pH |  >65 - <95 7,5/20,2°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 616 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate , | 'NTU 4) 0,19 SR EN ISO 7027-1:2016

, -1 : >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber ‘ mg/l >0.1 - <0,5 retea 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002

P min. 80% din
Clor remdualnhber ’ % clor total 93 -
Amoniu (NHs7) o ~ mg/l , 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - , - D 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust o 4 - , 3) 3) 'SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") - mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
o s g . 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002

Nitriti (NOy) ‘ mgll 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
‘Mangan , S Congl 50 . SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?*,Fe*) e ng/l | 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Sufha de calciu si magneziu Gfrﬁie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat ‘mgO2/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) - mg/l 250 = | SR1S0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987 ]

1) Acceptabila pentru consurmatori si fara modiﬁcari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuatitificare a mietodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORATOR,

COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Lonlaniit ik @ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudorgghe Claudia

borater Ceniral Apé Potabild 0 e
Lahorator Apéd Potabild Térgovisie /4

Reproducerea buletinului de analiza faia acceptill scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezidtatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. g
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“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1187

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelévare: Malu cu Flori, sat Capu Coastei, str.
Principala, Magazin Il ANDREESCU RALUCA”

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 312

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, zilia 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 1293
Data si ora prelevarii probei: 27.04.2023/10:10
Data si ora receptiei probei: 27.04.2023/15:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 27.04.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 30.04.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.05.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN IS0 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

_ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e ‘ determinata ]
s oo i SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichiacoli | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterccoci intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
o ,PARAMETRI‘I INDICATORI _ v , ) B
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
3 o T ) determinata
BRI Ty SR EN ISO 9308-1:2015
- Bacterii cohforme ) /UFC/IOOml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
) o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. dev colonnr 1a» 22°C o ‘ anormale 2 | SR EN ISO 6222/2004
) 5 i ; UFC/1 m! Fara modificari
‘ Nr. de corlc/)nn ‘la 37°C — I SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sitbulety Bogdan

Biolog Dutu Florina

LS (OMPANIA DE APA
)

TARGOVISTE - DAKSOVITA S.A. Ff;?}\

{ghorater

Cantrat Apd Potchila

Luborator Apd Potabilit Targovisie |

Reproducerea bulétinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-772
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Exemplar nr. j




