COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2989

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3034
Loc de prelevare: Malu cu Flori iesire statie Data si ora prelevarii probei: 29.09.2022/16:20
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 29.09.2022/18:00
Cod proba: 703 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 29.09.2022/18:15
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 30.09.2022/20:00
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 30.09.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,7/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 660 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,20 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2205,11 i 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,54 SR EN ISO 7393-1:2002
. ; in. 80% di

Clor rezidual liber % mléll'o; i&afm 96 -
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISQ 7887:2012 — metoda C
Miros : 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO,) Wit " St(?};er’g;fmr - N 2R S
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe’" Fe'") pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu orade Minim 5 - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN SO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1Accepiabita consumatoriior si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Accepiabil consumatorilor si niciun gusi anormal
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului esie INTERZISA!
Rezultard analizelor se refera numai la proba prelevata si anolizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2868

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3034

Loc de prelevare: Malu cu Flori iesire statie Data si ora prelevarii probei: 29.09.2022/16:20
Data si ora receptiei probei: 29.09.2022/18:00
Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 703 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei:verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1 | Data si ora efectuarii analizei: 29.09.2022/20:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 02.09,2022/17:00
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 03.10.2022/09:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
— SR . p_— SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli LE s 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. " SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
- o UFC/1 ml Nicio medificare v o
Nr. de colonii la 22°C P 0 SR EN ISO 6222/2004
. - 5 UFC/1 mi Nicio modificare : 500
Nr. de colonii la 37°C anormala 1 SR EN IS0 6222/2004

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2990

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3035

Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Runceasa, nr. 283, Ditescu Gabriel | Data si ora prelevarii probei: 29.09.2022/16:35

Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 29.09.2022/18:00

Cod proba: 704 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 29.09.2022/18:15

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 30.09.2022/20:00

Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 30.09.2022/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 6,5 - <95 7,6/20,0°C SR 1SO 10523:2012

Conductivitate pS/cmla20°C 2500 668 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,24 SR ENISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 el 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % R 93 x

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO;3) mg/l 50 - SR IS0 7890-3:2000

Nifriti (NGs.) me/ S - SR EN 26777.3002/C51:2006

Mangan pg/l 50 = SR ISO 6333:1997

Fier (Fe**,Fe’") ug/l 200 - SR 180 6332:1996/C91:200

Suma de calciu si magneziu GS:;‘:;G Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI") mg/l 250 - SR SO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatoritor si nicio moedificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Aceeptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara akéﬁpiul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rerultatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizaia.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2869

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu cu Flori ,sat Runceasa,nr.283,Ditescu

Gabriel

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 704

Scopul analizei:verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 3035
Data si ora prelevarii probei: 29.09.2022/16:35
Data si ora receptiei probei: 29.09.2022/18:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 29.09.2022/20:00
Data si ora finalizarii analizei: 02.09.2022/17:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 03.10.2022/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- o 5 ; 5o SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN IS0 9308-1:2015
Bacterii coliforme Lok 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UPCAL Biiglo skl iiuate 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C L Tieio msxitigats 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-maodificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 2991

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3036

Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Runceasa, nr. 302, Preda Petre Data si ora prelevarii probei: 29.09.2022/16:45

Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 29.09.2022/18:00

Cod proba: 705 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 29.09.2022/18:15

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 30.09.2022/20:00

Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 30.09.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5§667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 7,6/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/cemla 20°C 2500 620 SR ENISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,10 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber ! 2206,11 “a‘:orglgl‘: 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % "“:1‘0?‘1}2?3‘]11“ 93 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001

Culoare e 1)) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR 1SO 7890-3:2000

Nitriti (NO2) mg/l o 05 eten - R N S AL

Mangan g/l 50 » SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*',Fe’) ug/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggrr;i;e Minim 5 - SR IS0 6059:2008

Indice de permanganat mg0:/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 180 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

A

DAccepiabila consumatoritor si nicio madificare anormala 2)Acceptabil consumatoritor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormial

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ulterioare.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2870

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3036

Loc de prelevare: Malu cu Flori ,sat Runceasa,nr.302,Preda Data si ora prelevarii probei: 29.09.2022/16:45
Petre Data si ora receptiei probei: 29.09.2022/18:00
Punct prelevare: robinet cismea Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Cod proba: 705

Scopul analizei:verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1 | Data si ora efectuarii analizei: 29.09.2022/20:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 02.09.2022/17:00
Prelevat de: Marisac Mioara Data si ora eliberarii rezultatului: 03.10.2022/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
y e . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. g L SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme HFC/108w] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UG ol Nicio nmd}ﬁcm 0 SR EN IS0 6222/2004
anormala
o - G UFC/1 ml Nicio modificare .
Nr. de colonii la 37°C anormala 0 SR EN IS0 6222/2004

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZIC

O — CHIMICA NR. 2992

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Capul Coastei, nr. 74 B, Andreescu
Adrian

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 706

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua |

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 3037

Data si ora prelevarii probei: 29.09.2022/16:50
Data si ora receptiei probei: 29.09.2022/18:00
Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 29.09.2022/18:15
Data si ora finalizarii analizei: 30.09.2022/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 30.09.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN 18O 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,5/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate pS/cmla 20°C 2500 642 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,15 SR ENISO 7027-1:2016
. . >0,1 statierezervor _
e =\ : S -1:200
Clor rezidual liber mg/l 0.1 - <05 retea 0,35 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,37 SR EN ISO 7393-1:2002
. . o min. 80% din }
Clor rezidual liber % clor total 94
Amoniu (NH4") mg/l 05 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare = 1 1)) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO5") mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000
- . 0,1 statie, rezervor SR ISO 267772002
Nitriti (NO,) B! 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe’") gl ’ 200 . SR [SO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu G(e}rrriiie Minim 5 - SR 18O 6059:2008
Indice de permanganat mg02/! 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormial

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rerultatul analizelor se refera numai la probe prelevaia si analizato,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2871

Solicitant; SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu cu Flori ,sat Capul Coastei,nr.74B,

Andreescu Adrian

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 706

Scopul analizei:verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 3037
Data si ora prelevarii probei: 29.09.2022/16:50
Data si ora receptiei probei: 29.09.2022/18:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 29.09.2022/20:00
Data si ora finalizarii analizei: 02.09.2022/17:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 03.10.2022/09:00

Metode de prelevare;ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
@ o s - SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/200
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C s Micin suibfigars 0 SR EN ISO 6222/2004
anormaia
Nr. de colonii la 37°C UG/ @l Nmao Tod}ficam 0 SR EN ISO 6222/2004
anormaia

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,

Ing.chim. Slrbuletu Bogdan
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO —- CHIMICA NR. 2993

Solicitant; SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3038

Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Capul Coastei, nr. 45, Magazin Data si ora prelevarii probei: 29.09.2022/17:05
AlyRox COM SRL Data si ora receptiei probei: 29.09.2022/18:00
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Cod proba: 707 Data si ora efectuarii analizei: 29.09.2022/18:15
Scopul analizei: verificarca calitatii apei — avarie electrica ziua 1 Data si ora finalizarii analizei: 30.09.2022/20:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 30.09.2022/10:00

Prelevat de: Marisac Mioara

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 65 - <95 7.6/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 640 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,20 SR EN ISO 7027-1:2016
o - >0,1 statie,rezervor ; AR
Clor rezidual liber mg/l 20,1 - <0.5 retea 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN 1SO 7393-1:2002
’ . = min. &% din }

Clor rezidual liber % ] 95
Amoniu (NHy) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:24607
Nitrati (NOs") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

T o 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Niteiti (NO>) mg/! 0.5 retea i SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe?",Fe’") pg/t 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS;:;ZE Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAccepiabila consumaiorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumalorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anarmal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATIL: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Rezultatul analiselor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/2 Exgmplar nr.

LD

Pagl/1




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2872

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu cu Flori ,sat Capul Coastei,nr.45,
Magazin ALYROX COM SRL

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 707

Scopul analizei:verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 1
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Marisac Mioara

Fisa prelevare nr: 3038
Data si ora prelevarii probei: 29.09.2022/17:05
Data si ora receptiei probei: 29.09.2022/18:00

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 29.09.2022/20:00
Data si ora finalizarii analizei: 02.09.2022/17:00
Data si ora eliberarii rezaltatului: 03.10.2022/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
r . - SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m! 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . - SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml ¢ 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Higio madificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
P i o UFC/1 ml Nicio modificare s
Nr. de colonii la 37°C g 0 SR EN ISO 6222/2004

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 3013

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu cu Flori iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Ced proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2
Produs analizat; apa potabila

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 3059

Data si ora prelevarii probei: 30.09.2022/13:45
Data si ora receptiei probei: 30.09,2022/14:50
Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 30.09.2022/15:10
Data si ora finalizarii analizei: 30.09.2022/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 03.10.2022/10:00

Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 588 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 45 0,10 SR EN IS0 7027-1:2016
a3 : " > 0,1 statierezervor ] N
Clor rezidual liber mg/l S0 = <05 relea 0,70 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,73 SR EN ISO 7393-1:2002
: : ) min. 80% din ]
Clor rezidual liber % clor total 96
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - i) 9] SR ISO 7887:2012 — metada C
Miraos - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 " SR ISO 7890-3:2000
e . . 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO>) rrg/] 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/t 30 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe?' Fe’") ugi 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggliiiie Minim 5 - SR 1SO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 s SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAccepiabila consumatorilor si nicio modificare anormata 2)Acceptabil consumatorilor si niciun mires anormal 3) Aceepiabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ultericare.
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Reproducerea buleiinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultaiul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2891

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Malu cu Flori iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 700

Scopul analizei:verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 3059
Data si ora prelevarii probei: 30.09.2022/13:45
Data si ora receptiei probei: 30.09.2022/14:50

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 30.09.2022/16:10
Data si ora finalizarii analizei: 03.10.2022/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 03.10.2022/13:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
ot oy . L SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN [SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C e Tietu muei g 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C WFRCA ml Sl I_md.lﬁcm 0 SR EN IS0 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-medificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/2

5.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZIC

O — CHIMICA NR. 3014

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Runceasa, nr. 283, Ditescu Gabriel
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 3060

Data si ora prelevarii probei: 30.09.2022/13:55
Data si ora receptiei probei: 30.09.2022/14:50
Receptionat/inregistrat; chimist Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 30.09.2022/15:10
Data si ora finalizarii analizei: 30.09.2022/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 03.10.2022/10:00

Metode de prelevare;ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate pS /cmla20°C 2500 576 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,13 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statierezervor = o o
. ; >0, ; : e
Clor rezidual liber mg/l 20,1 - <05 retea 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,53 SR EN ISO 7393-1:2002
. . ’ min. 80% din
Clor rezidual liber % iy 91 -
Amoniu (NHs") mg/l 05 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO;3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
vy B e 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nitriti (NO7) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 = SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*" Fe’") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
G . Grade - P
Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgQ2/1 5 = SR ENISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987
1)Aceeptabila consumatoritor si nicio modificare anormala 2)Acceplabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII; Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de anoliza fora acieptul scris al laboratorului este IN TERZISA!
Rezuitatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2892

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3060

Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Runceasa, nr.283, Ditescu | Data si ora prelevarii probei: 30.09.2022/13:55
Gabriel Data si ora receptiei probei: 30.09.2022/14:50
Punct prelevare: robinet cismea Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Cod proba: 701

Scopul analizei:verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 30.09.2022/16:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 03.10.2022/13:00
Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 03.10.2022/13:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
wy . . SR EN ISO 9308-1:2015
Eseherichia soll UFC/100mE u & SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
r ; SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. UFC/1 ml Nicio modificare » -
Nr. de colonii la 22°C P 0 SR EN ISO 6222/2004
. s o UFC/1 ml Nicio modificare < i
Nr. de colonii la 37°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 3015

Selicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3061
Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Runceasa, nr. 302, Preda Petre Data si ora prelevarii probei: 30.09.2022/14:05
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 30.09.2022/14:50
Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 30.09.2022/15:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 30.09.2022/20:00
Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 03.10.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Coricentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 7,6/20,0°C SR 1SO 10523:2012
Conductivitate pS /cmla 20°C 2500 674 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,10 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2306,11 “t“zeﬁrgzész 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,54 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % m];'of'ii’a?m 91 5
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros . 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
ST T GE 000

TR meh S - SR EN 26777.2002/C91:2008
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe’' ,Fe’) ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gce}rrridafm Minim S - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAccepiabila consumatorilor si nicio medificare anormala 2jAcceptabil eonsumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Noiatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/i;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

s

SEF LABOKA.IUR
Ing.chim. erhuletu Bogdan

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache,Claudia

S CoMPANIA DE apj
) Hiteonsre: piwsou s

5= Laborutcr Central GF bi'3
Apd Fmbll:p Tc .

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratvrului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizata,

F-17-6/2 Exemplar nr. g

Pagl/l




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2893

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Runceasa, nr.302, Preda

Petre

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 702

Scopul analizei:verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 3061

Data si ora prelevarii probei: 30.09.2022/14:05
Data si ora receptiei probei: 30.09.2022/14:50

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 30.09.2022/16:10
Data si ora finalizarii analizei: 03.10.2022/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 03.10.2022/13:15

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- ; _ SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UL 1] ; 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. L SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C Lt ol N’Cfnglgf;i“a‘re 0 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C Ll N“”;?fif;gcm 0 SR EN ISO 6222/2004

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbulgty Bogdan
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

=

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
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Rezultarul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07,2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 3016

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3062
Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Capul Coastei, nr. 74 B, Andreescu | Data si ora prelevarii probei: 30.09.2022/14:20
Adrian Data si ora receptiei probei: 30.09.2022/14:50
Punct prelevare: rabinet cismea
Cod proba: 703 Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 30.09.2022/15:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 30.09.2022/20:00
Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 03.10.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 579 SR ENISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 1,12 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l e e 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,53 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml&'offz/:’a?ln 94 -
Amoniu (NHy") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - D 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros 5 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO;s") mg/l 50 = SR IS0 7890-3:2000
4 m— : 2007

Miteihi (NO&) me/ S s - SR BN 26777:2000/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*" Fe’") pg/l 200 g SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:;ize Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) me/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Accentabila consumatorilor si nicio medificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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SEF LABORATOR, =)
Ing.chim.Sirbufetu Bogdan

RESPONSABIL ANALIZA,
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Reproducerea buletinului de analizg fara accepiul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul andlizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/2

Exemplar nr. g

Pagl/1



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2894

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Malu cu Flori ,sat Capul Coastei,nr.74B,

Andreescu Adrian

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 703

Scopul analizei:verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 3062
Data si ora prelevarii probei: 30.09,2022/14:20
Data si ora receptiei probei: 30.09.2022/14:50

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 30.09.2022/16:10
Data si ora finalizarii analizei: 03.10.2022/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 03.10.2022/13:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o : . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C ML Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anorma:a
e 9 UFC/1 ml Nicio moedificare o
Nr. de colonii la 37°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORA:TOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chlm.SlrbuleI}w;Bogdan e COMPANIA DE APA Biolog Dutu Florina
. TARGOVISTE - DAMBOYITA S.A,
i/ 5 Labovater Conteal Apa F_ W1 R
Y\”{/ Laborator Apé Fotabila Te

i
Reproducerea buletinului de %naliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 3017

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3063

Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Capul Coastei, nr. 45, Magazin Data si ora prelevarii probei: 30.09.2022/14:35

”Ali Rox Com” SRL Data si ora receptiei probei: 30.09.2022/14:50

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 704 Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 30.09.2022/15:10

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 30.09.2022/20:00

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 03.10.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO $667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,7/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/cemla20°C 2500 668 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,30 SR EN ISQ 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2205}1 e 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN I80 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mlgﬁig:ﬂ?m 94 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NOs) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO2) gl o bgl,tsler’e.r;?mr i §§ {ESI\? 2266777777:;22(‘)()522,«"691 22006

Mangan g/l 50 » SR IS0 6333:1997

Fier (Fe?' Fe’") ug/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggéiize Minim 5 5 SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 = SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptahila consumatorilor si nicia modificars anormata 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatoritor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea bulerinului de analiza fara acceptul soris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia

LB COMPANIA DE aPA

IE T —————
&~ Laborator Central Apa P b7 3
Laborator Apd Fohbilgp'l't 5

F-17-6/2 Exemplar nr. _?

Pagl/I




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2895

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Malu cu Flori, sat Capul Coastei, nr.45,
Magazin ALYROX COM SRL

Fisa prelevare nr: 3063
Data si ora prelevarii probei: 30.09.2022/14:35
Data si ora receptiei probei: 30.09.2022/14:50

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Cod proba: 704

Scopul analizei:verificarea calitatii apei — avarie electrica ziua 2
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Rauta Carmen

Data si ora efectuarii analizei: 30.09.2022/16:10
Data si ora finalizarii analizei: 03.10.2022/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 03.10.2022/13:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
T y _ SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
ol E . - SR EN ISO 9308-1:2015
Baoteri soliforms UFC/100ml 0 . SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
s 0 UFC/1 ml Nicio modificare -
Nr. de colonii la 22°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C UFG/ ml Sl st 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbulefu Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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