COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistral la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2301

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2977

Loc de prelevare: Moreni, str. Flacara, nr.26- Scoala nr.1 Data si ora prelevarii probei: 22.11.2023/10:35
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 22.11.2023/11:30

Cod proba: 62 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2023/11:45
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 22.11.2023/18:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 23.11.2023/10:00
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

i _— Valoare .
Parametrii analizati UM Valoare CMA a.r a Metode de analiza
determinata

pH Unitati pH >6,5 - <9.5 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52/0‘3‘3 la 2500 368 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU ‘2((‘:3:;']‘)) 0,50 SR EN ISO 7027-1:2016

. . > 0,1 statie,rezervor ;
Clor rezidual liber mg/l w01 0,5 et 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,21 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din e min.80% din clor 86

. 0
clorul rezidual total ! total
Amoniu mg/l 0.3 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1)) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 79,07 SR IS0 10566:2001
Nitrati mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000
Nititi . 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
tritl mg/ 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
; Grade .

Duritate totala i - SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mgQ,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Accepiabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limila de cuantificare a metodei"

* LQ: amoniu < 0,019 mg/l |
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Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al lahoratorului este interzisal
Rezuliatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2262

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, str. Flacara, nr.26- Scoala nr.1
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 62

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2977

Data si ora prelevarii probei: 22.11.2023/10:35
Data si ora receptiei probei: 22.11.2023/11:30
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2023/12:00
Data si ora finalizarii analizei: 25.11.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 27.11.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2301

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v e ; SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i s SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C ure) 1wl | Feremodibean 6 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m] | Taramodificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
RESPONSABIL ANALIZA
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Labarator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2302

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2978
Loc de prelevare: Moreni, str. Flacara, nr.29- Clubul copiilor Data si ora prelevarii probei: 22.11.2023/10:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 22.11.2023/11:30
Cod proba: 63 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2023/11:45
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 22.11.2023/18:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 23.11.2023/10:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2023; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
- g Valoarea ;
Parametrii analizati UM Valoare CMA 2 oa. Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20"0) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “82’02'8 la 2500 368 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4 (urban) 0,37 SR EN ISO 7027-1:2016
5 (rural) '
- | LS . > 0,1 statie,rezervor oy
Clor rezidual liber mg/l S 0.1 - < 0.5 retea 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,23 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din & min.80% din clor 87
clorul rezidual total 0 total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 92,70 SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
ittt | 0.1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
s me/ 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
3 Grade
- 59:20
Duritate totala Germane SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mgO,/| 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila pentru consumaiori si fara madificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara madificari anormale;
3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

* 1Q: amoniu < 0,019 mg/l
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Reproducerea buletinului de analiza [ara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregisirat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2263

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2978

Loc de prelevare: Moreni, str. Flacara, nr.29- Clubul copiilor Data si ora prelevarii probei: 22.11.2023/10:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 22,11.2023/11:30

Cod proba: 63 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2023/12:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 25.11.2023/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 27.11.2023/09:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2302

Metode de prelevare :1S0 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. A . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C ORG ] | Toremoditioar 6 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m| | Faramodificari 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al lahoratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2320

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2998
Loc de prelevare: Moreni, str. Flacara, nr.29- Clubul copiilor Data si ora prelevarii probei: 23.11.2023/12:15
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 23.11.2023/13:00
Cod proba: 63 Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 23.11.2023/13:40
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 23.11.2023/18:35
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 24.11.2023/10:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. s Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA : Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,8(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate B 2500 365 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU {urhan) 1,02 SR EN IS0 7027-1:2016
5 (rural)
cevry L A > 0,1 stalie,rezervor Py
Clor rezidual liber mg/1 > 0.1-<0.5 retea 0,19 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/1 0:23 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min.80% din clor 83
. /0 =
clorul rezidual total total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 153,23 SR ISO 10366:2001
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Wi i 0,1 stalie,rezervor SR EN 26777:2002
I ny 0,5 retea i SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier ng/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
: Grade _
- 059:20
Duritate totala pinne SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg0,/1 § = SR EN IS0 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptahila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

* LQ: amoniu < 0,019 mg/l
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Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizala.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2281

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Moreni, str. Flacara, nr.29- Clubul copiilor
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 63

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2998

Data si ora prelevarii probei: 23.11.2023/12:15
Data si ora receptiei probei: 23.11.2023/13:00
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 23.11.2023/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 26.11.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 27.11.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2320

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
oI SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii 16 22°C gFe 1, | Foemedinesn 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m] | Faramodificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens ‘ UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

Cod F-17-7/4
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Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2321

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2999
Loc de prelevare: Moreni, str. Flacara, nr.26- Scoala nr. 1 Data si ora prelevarii probei: 23.11.2023/12:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 23.11.2023/13:00
Cod proba: 62 Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 23.11.2023/13:40
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 23.11.2023/18:35
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 24.11.2023/10:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. . Valoa .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6.5 - <95 7,8(20"(:) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “52’0‘3'8 o 2500 367 SR EN 27888:1997
—_ - 4 (urban) 1490
Turbiditate NTU 5 (rural) 1,17 SR EN ISO 7027-1:2016
: s > 0,1 statie,rezervor
: =3 4 -1:200
Clor rezidual liber mg/l 50,1 -<0.5 retea 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/! 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din - min.80% din clor 88
clorul rezidual total s tofal
Amoniu mg/1 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - D 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 159,23 SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000
Nitriti | 0,1 statie,rezervor ; SR EN 26777:2002
JLL mg/ 0.5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. Grade U,
- N59:2
Duritate totala — SR ISQO 6059:2008
Oxidabilitate mg0/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

JAcceplabila pentru consumatoeri si fara modificari anarmale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
* LQ: amoniu < 0,019 mg/l
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Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarca normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucicasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2282

Solicitant: Sectia Moreni
Loc de prelevare: Moreni, str. Flacara, nr.26- Scoalanr. 1
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 62

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2999

Data si ora prelevarii probei: 23.11.2023/12:30
Data si ora receptiei probei: 23.11.2023/13:00
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 23.11.2023/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 26.11.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 27.11.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2321

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
. Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml alanogn;k ] SR EN ISO 6222/2004
. Fara ificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml manl:;gg;é atl 1 SR EN ISO 6222/2004
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
CUMPANM‘ %EvﬁfASA
SEF LABORATOR ﬂwﬂ% RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia, == chorotor Central AP i uiausu Biolog Manoiu Mirabela
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Cod F-17-7/4
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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