COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Labaorator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2204

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2847
Loc de prelevare: Dealu Mare, str. Lut, nr.487-fam.Stefanescu Data si ora prelevarii probei: 06.11.2023/08:30
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 06.11.2023/12:10
Cod proba: 49 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere Data si ora efectuarii analizei: 06.11.2023/12:30
presiune Data si ora finalizarii analizei: 06.11.2023/18:40
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 07.11.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
s - 1 2
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va oarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH 26,5 - <9.5 7.4 (20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “82/0.2‘2 la 2500 138 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 2,40 SR EN IS0 7027-1:2016
: : o > 0,1 statie,rezervor AR
Clor rezidual liber mg/1 > 0.1-<0.5 retea 0,35 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/| 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
ns " 3 1 - 3
% clor :egldual liber din o K86 88
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0.5 sLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
ComC - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/l 0,5 retea i SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe“,Fe‘“) ug/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
B ; Grade ;
Suma de calciu st magneziu Germane - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR 180 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

Acceplahila penlru consumatori si fara madificari anormate; 2)Acceptabil pentru cansumatori si fara 1

modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”
*1,Q: amoniu <0,019 mg/l
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Cod F-17-6/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2166

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Dealu Mare, str. Lut, nr.487-fam.Stefanescu

Punct de prelevare: robinet cismea curte
Cod proba: 49

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2847

Data si ora prelevarii probei: 06.11.2023/08:30
Data si ora receptiei probei: 06.11.2023/12:10
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 06.11.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 09.11.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 09.11.2023/09:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2204

Metode de prelevare :1ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e § SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o : SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
K. dlé colotit 1a 220€ THG 1y | FEEA TiSiGan 3 SR EN ISO 622212004
anormale
M de solonii Ja 379C UFCy T | TS MBCILCER 7 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens ‘ UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATO
Ch. Dimian Claud

Cod F-17-7/2
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Reproducerea buletinului de analiza fara aceeptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.
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Exemplar nr. j




LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2205

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2848
Loc de prelevare: Pietrosita, str.Adunati, nr.736-fam.Vlasceanu Data si ora prelevarii probei: 06.11.2023/08:50
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 06.11.2023/12:10
Cod proba: 47 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere Data si ora efectuarii analizei: 06.11.2023/12:30
presiune Data si ora finalizarii analizei: 06.11.2023/18:40
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 07.11.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
s i s Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA ar Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9.5 7,4 (20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “52’0‘3‘2 la 2500 145 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 4 .40 SR EN ISO 7027-1:2016
i . >0,1 stalie,rezervor ' e
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
0/ - 3 x e
% clot :ez.1dual liber din % Min.80 91
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR IS0 7890-3:2000
e = 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Hiteiti (NOy) s 05 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*' Fe') pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. p Grade ;
Suma de calciu si magneziu | - - - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/| 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceplabil pentru consumatori si fara

madificari anormale; 4) Acceptahila pentru consumatori si fara modificari anormale
#Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L.Q: amoniu <0,019 mg/l

SEF LABORATO
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatalii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2167

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2843

Loc de prelevare: Pietrosita, str. Adunati, nr.736-fam.Vlasceanu Data si ora prelevarii probei: 06.11.2023/08:50
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 06.11.2023/12:10

Cod proba: 47 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune Data si ora efectuarii analizei: 06.11.2023/14:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 09.11.2023/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 09.11.2023/09:30
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2205

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
S E d SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- ’ SR EN 1SO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC) Ty | 208 0diiToan 18 SR EN 1SO 6222/2004
anormale
.. F i i
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml fita moddica 10 SR EN 1SO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
—

E APA
SEF LABORATO RESPONSABIL ANALIZA

MPANM
imi msowsrs nAmaowm SA. . ax
Ch. Dimian Claudi Central Apd Patuhdn Rl MandTuebela
Luhurmor potohild Pucionsd
¥
i

Lgborator Apd P

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. 5




LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2206

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2849
Loc de prelevare: Moroieni, str.Ivanesti, nr.44- fam.Anghelescu Data si ora prelevarii probei: 06.11.2023/0%:15
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 06.11.2023/12:10
Cod proba: 44 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere Data si ora efectuarii analizei: 06.11.2023/12:30
presiune Data si ora finalizarii analizei: 06.11.2023/18:40
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 07.11.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
" . Valoarea :
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloare Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <93 7,3(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate jox o e 2500 146 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 470 SR EN ISO 7027-1:2016
e . i >0,1 statie rezervor e
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0.5 retea 0,38 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/1 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002
0/ : : :
% clor rezlldual liber din o, Min 80 90
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0.5 sLQ SR 1SO 7150-1:2001
Culoare - ] 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR IS0 7890-3:2000
ST . y 0.1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) g 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe') ug/l 200 - SR 1SO 6332:1996/C91:2006
o . Grade ;
Suma de calciu si magneziu —_ - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/| 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptahil pentru consumalori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale: 4) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale

#Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*1.Q: amoniu <0,019 mg/l
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Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Lahorator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2168

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2849

Loc de prelevare: Moroieni, str.Ivanesti, nr.44- fam.Anghelescu Data si ora prelevarii probei: 06.11.2023/09:15
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 06.11.2023/12:10

Cod proba: 44 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune Data si ora efectuarii analizei: 06.11.2023/14:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 09.11.2023/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 09.11.2023/09:30
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2206

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN IS0 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Ter ; SR EN 1SO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1ml | Fare modinicar 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C URey 1l | Tore modiiear 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA
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Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al labaratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la praba prelevata si analizala,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Lahorator inregisirat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2207

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2850

Loc de prelevare: Moroieni, str.Cojocari, nr.97- fam.Cotofana Ghe. Data si ora prelevarii probei: 06.11.2023/09:30
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 06.11.2023/12:10

Cod proba: 43 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere Data si ora efectuarii analizei: 06.11.2023/12:30
presiune Data si ora finalizarii analizei: 06.11.2023/18:40
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 07.11.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

. .. Valoarea .

Parametrii analizati UM Valoare CMA 04 Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 7,4(20°C) SR ENISO 10523:2012

Conductivitate “S,/O‘S‘g la 2500 141 SR EN 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 415 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 38} _fﬁe‘s"':;f;m 0,36 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002

o — . "

% clor rezidual liber din % Min 80 90

clorul rezidual total

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Niriti (NOy) mt | s : SR EN 26777.2002/C51:2006
Mangan ne/l 50 - SR IS0 6333:1997

Fier (Fe*',Fe’™) g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggl;?iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/] 250 - STAS 3069:1987

1}Acceptahila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Aceeptabil pentru consumaori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*1,Q: amoniu <0,019 mg/l |
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Cod F-17-6/2 ‘\/ V

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pudinase
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Labarator inregisirat la Ministerul Sanatatii - Certifical nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2169

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Moroieni, str.Cojocari, nr.97- fam.Cotofana Ghe.
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 43

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2850

Data si ora prelevarii probei: 06.11.2023/09:30
Data si ora receptiei probei: 06.11.2023/12:10
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 06.11.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 09.11.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 09.11.2023/09:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2207

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. ; SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C URC/ 1y | Foee modificar 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ Iml Fara modificari 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2208

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2851

Loc de prelevare: Moroieni, str.Bisericii- cismea publica Data si ora prelevarii probei: 06.11.2023/09:45
Punect de prelevare: robinet cismea publica Data si ora receptiei probei: 06.11.2023/12:10

Cod proba: 42 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere Data si ora efectuarii analizei: 06.11.2023/12:30
presiune Data si ora finalizarii analizei: 06.11.2023/18:40
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 07.11.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

.. .. Valoa .
Parametrii analizati UM Valoare CMA _rea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,4(20°C) SR ENISO 10523:2012

Conductivitate h e 2500 138 SR EN 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 4,48 SR EN ISO 7027-1:2016
i i > 0,1 statie,rezervor "

Clor rezidual liber mg/l > 0.1-<0.3 retea 0,45 SR EN IS0 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002

o . ) ;

% clor rezidual liber din o MifL80 90

clorul rezidual total

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust = 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 = SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO;) mg/| 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO;) mgt | O : SR EN 26777.2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe'") pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gg:iiic - SR IS0 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/l 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/! 250 - STAS 3069:1987

1)Acceplabila pentru consumatori si fara madificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Accepiabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceplabila pentru consumatori si fura modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”

*L,Q: amoniu <0,019 mg/1 E ‘
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2170

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2851

Loc de prelevare: Moroieni, str.Bisericii- cismea publica Data si ora prelevarii probei: 06.11.2023/09:45
Punct de prelevare: robinet cismea publica Data si ora receptiei probei: 06.11.2023/12:10

Cod proba: 42 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune Data si ora efectuarii analizei: 06.11.2023/14:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 09.11.2023/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 09.11.2023/09:30
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2208

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
L ; SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFCH gl | Fotammatiican 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
.. F ificari ,
Nr. de colonii 1a 37°C UFC/ 1Iml ara modifi 1 SR EN IS0 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
A DE APA
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Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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