COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregjstrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2083

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2690
Loc de prelevare: Pietrosita, str.Adunati, nr.736-fam.Vlasceanu Data si ora prelevarii probei: 19.10.2023/09:20
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 19.10.2023/12:30
Cod proba: 47 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere Data si ora efectuarii analizei: 19.10.2023/13:00
presiune Data si ora finalizarii analizei: 19.10.2023/17:35
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 20.10.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
o T Valoarea s
Parametrii analizati UM Valoare CMA . Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,8(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52’05’2 la 2500 155 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 2,13 SR EN ISO 7027-1:2016
. 2 >0,1 slalie,rezervor 190

Clor rezidual liber mg/1 > 0.1-<0.5 retea 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor re;:dua] liber din 0, N5 80 91
clorul rezidual total
Amoniu (’NHJ) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 = SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

i i ) 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO,) mg/! 0,5 retea § SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’") ug/l 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGl-afL_ie - SR ISO 6059:2008

crmarne

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 §297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceplahila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
madificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”

*L.Q: amoniu <0,019 mg/l

COMPANIA DE APA
i -DA S.A.
SEF LABORATOR :?m"”””f DANBOVT RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia aborator Central Apd Poiabild Eh Dimdian Claudin
. Lahorator Apd Potabild Pucioosa -

Cod F-17-6/2 v V

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2045

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2690

Loc de prelevare: Pietrosita, str. Adunati, nr.736-fam.Vlasceanu Data si ora prelevarii probei: 19.10.2023/09:20
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 19.10.2023/12:30

Cod proba: 47 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune Data si ora efectuarii analizei: 19.10.2023/14:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 22.10.2023/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/09:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2083

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
LA y SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC 1oy | Foramodifican 4 SR EN SO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC) 1) | TEAmaditiean 6 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

Y

COMPANIA DE Apf
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Laborator Apg Potabilg Pucioasq
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Labarator inregistrat la Minisierul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2084

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2691
Loc de prelevare: Moroieni, str.Gartoaia, nr.63- fam.Enache Petrica Data si ora prelevarii probei: 19.10.2023/09:35
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 19.10.2023/12:30
Cod proba: 46 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere Data si ora efectuarii analizei: 19.10.2023/13:00
presiune Data si ora finalizarii analizei: 19.10.2023/17:35
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 20.10.2023/10:00
Volum proba: 1000 m]
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. T Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA ; Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - =95 7,8(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate W 2500 141 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,87 SR EN ISO 7027-1:2016
- S >0,1 statie,rezervor - -
Clor rezidual liber mg/l S0.1-<0.5 retea 0,44 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
0/ . 3 M 3
% clor rez‘ldual liber din o Min.80 04
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/I 0.5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3') mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
o - 0.1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NG, ) mgfl 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe’) g/l 200 = SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGradc - SR IS0 6059:2008
crimane
Indice de permanganat mg0y/! 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l

COMPANIA DE APA
3 TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
SEF LABORATOR = RESPONSABIL ANALIZA

o Loborator Centrol Apd Potubild . .
Ch. Dimian Claugfa Lahorater Apd Potabild Puciogsa Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2 ﬂ/

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Lahorator inregistrat la Ministerul Sanalatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr. -Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2046

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Moroieni, str.Gartoaia, nr.63- fam.Enache Petrica
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 46

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2691

Data si ora prelevarii probei: 19.10.2023/09:35
Data si ora receptiei probei: 19.10.2023/12:30
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 19.10.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 22.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2084

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 18O 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. nli : SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- : SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFey il | FRrameditcan 6 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ Iml Fara modifican 14 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

COMPANIA DE APA

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

SEF LABORATOR ] ]
Ch. Dimian Claudia ¢ o ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

="1.ahorator Central Apd Polchila

f\/ 1
Cod F-17-7/2

__Laborator Apd Potabild Pucioosa (

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Lahorator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. §92/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2085

Solicitant: Sectia Fieni

Cod proba: 41

presiune

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Moroieni, str.Purghei- cismea publica
Punct de prelevare: robinet cismea publica

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere

Fisa prelevare nr: 2692

Data si ora prelevarii probei: 19.10.2023/09:50
Data si ora receptiei probei: 19.10.2023/12:30
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 19.10.2023/13:00
Data si ora finalizarii analizei: 19.10.2023/17:35
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.10.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

= o Valoarea ”
Parametrii analizati UM Valoare CMA . Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6.5 - <95 7,8(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52/02'8 a 2500 143 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,96 SR EN ISO 7027-1:2016
. o > 0.1 statie,rezervor ; AR
Clor rezidual liber mg/l > 0.1-<0.3 retea 0,44 SR EN ISQ 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
o/ : s .
% clor rez_lclual liber din o, N 6 94
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(INO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
splegs - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nifriti (NG5 wg/ 0,5 refea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe'™) g/l 200 s SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGFade - SR ISO 6059:2008
erimane
Indice de permanganat mgOy/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CID) mg/| 250 < SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/| 250 = STAS 3069:1987

1)Acceptabila peniru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara madificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si [ara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"”

*LQ: amoniu <0,019 mg/

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claugia

Cod F-17-6/2

COMPANIA DE APA
w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Laborator Central Apd

Painbili |

Lahorator Apd Potebila Puciosss

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanalatii - Certifical nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2047

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Moroieni, str.Purghei- cismea publica
Punct de prelevare: robinet cismea publica

Cod proba: 41

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2692

Data si ora prelevarii probei: 19.10.2023/09:50
Data si ora receptiei probei: 19.10.2023/12:30
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 19.10.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 22.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2085

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
R . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
. 2 dificari .

Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml Fara mocicart 3 SR EN ISO 6222/2004

anormale
& Far ificari

Nr. de colonii la 37°C TR il | TEFRSuOckiean 2 SR EN SO 6222/2004
anormale

Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR m— RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia \ mgggg‘?g ?Mg;%#f? 4 Biolog Manoiu Mirabela
zI.uhummr Central Apd Potchild /

Laborator Apd Potchild Pucioasa

Cod F-17-7/2

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera nuinai la proba prelevala si analizala.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2086

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2693
Loc de prelevare: Moroieni, str.Spitet- cismea publica Data si ora prelevarii probei: 19.10.2023/10:10
Punct de prelevare: robinet cismea publica Data si ora receptiei probei: 19.10.2023/12:30
Cod proba: 45 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere Data si ora efectuarii analizei: 19.10.2023/13:00
presiune Data si ora finalizarii analizei: 19.10.2023/17:35
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 20.10.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
4 T Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA ; Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9.5 7,8(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “Szfo‘r_?‘é . 2500 153 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 4.07 SR EN IS0 7027-1:2016
. . > 0,1 statie;rezervor _12007
Clor rezidual liber mg/] S0.1-<0,5 retea 0,39 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,41 SR ENISO 7393-1:2002
o/ . . .
%o clor te;1dual liber din % Min.80 95
clorul rezidual total
Amoniu (NH; ) mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN IS0 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 “ SR ISO 7890-3:2000
st - 0,1 statie.rezervor SR EN 26777:2002
Nitrfi (NO;) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SRISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe’) ug/l 200 " SR ISO 6332:1996/C91:2006
gt ufh 3 Grade
- 200
Suma de calciu si magneziu Germiti SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila peniru consumatori si fara modificari anormale; 2}Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
madificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificar anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l

COMPANIA DE APA
SEF LABORATOR ) TARGOVISTE- DAMBOVITA 5.4. RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia ="TLaborator Central Apd Poickila Ch. Dimian Clgudia
. Loborator Apd Potahild Pucisosg v
Cod F-17-6/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera nuimai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24,10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2048

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2693

Loc de prelevare: Moroieni, str.Spitet- cismea publica Data si ora prelevarii probei: 19.10.2023/10:10
Punct de prelevare: robinet cismea publica Data si ora receptiei probei: 19.10.2023/12:30

Cod proba: 45 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune Data si ora efectuarii analizei: 19.10.2023/14:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 22.10.2023/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/09:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2086

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

SR EN ISO 9308-1:2015

Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- ; SR EN ISO 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-12015/A1:2017
N, de-colonfila22°C UFCy 1m) | Feeamadificen 6 SR EN ISO 6222/2004

anormale
Ni. dé eolonii1a 37°C UGy 1] | FemsTmudificar p SR EN IS0 6222/2004

anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA
f COMPANIA DE APA Biolog Manoiu Mirabela
___) TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.

Laborator Central Apd Polakila
Laborator Apd Potabila Pucioasa

Ch. Dimian Claudia
Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala,
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr. 1 -Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2087

Solicitant: Sectia Fieni

Cod proba: 44

presiune

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Moroieni, str.Ivanesti, nr.44- fam.Anghelescu
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere

Fisa prelevare nr: 2694

Data si ora prelevarii probei: 19.10.2023/10:25
Data si ora receptiei probei: 19.10.2023/12:30
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 19.10.2023/13:00
Data si ora finalizarii analizei: 19.10.2023/17:35
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.10.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

i e Valoarea ;
Parametrii analizati UM Valoare CMA . Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 6,5 - <95 7,8(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “S,’O‘S‘é 2 2500 148 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 2,18 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor
g i : -1:200
Clor rezidual liber mg/I >0.1-<0,5 retea 0,38 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,42 SR EN IS0 7393-1:2002
o . o
% clor rezlldual liber din o Min.80 90
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0.5 sSLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare = 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
e 4 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO,) s 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe’* Fe*") pe/l 200 « SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGmde - SR ISO 6059:2008
ermane
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/I

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Claydia
Cod F-17-6/2 &1/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al lahoratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

COMFANIA DE APA
\ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
- =
<="1.abortor Centrol Apd Potchild
Leborator Apé Potahild Pudoosa
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RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului or. I-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2049

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2694

Loc de prelevare: Moroieni, str.Ivanesti, nr.44- fam.Anghelescu Data si ora prelevarii probei: 19.10.2023/10:25
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 19.10.2023/12:30

Cod proba: 44 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune Data si ora efectuarii analizei: 19.10.2023/14:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 22.10.2023/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/09:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2087

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o 5 SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
L SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
.. Far i i
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml ara modificati 8 SR EN ISO 6222/2004
anormale
. Far dificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml <IHIBOTREL 8 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR COMPANIA DE APA RES-PONSABII‘J AN.AL[ZA
Ch. Duman Claudia w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Biolog Manoiu Mirabela
~"Laborator Central Api Polakild
Laborotor Api Potabild Pucioosa

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Labarator inregistral la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10,2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2088

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2695
Loc de prelevare: Moroieni, str.Cojocari, nr.97- fam.Cotofana Ghe. Data si ora prelevarii probei: 19.10.2023/10:40
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 19.10.2023/12:30
Cod proba: 43 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere Data si ora efectuarii analizei: 19.10.2023/13:00
presiune Data si ora finalizarii analizei: 19.10.2023/17:35
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 20.10.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
- o Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA . Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6.5 - <9.5 7,8(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “82/0‘3‘2 i 2500 142 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,63 SR EN ISO 7027-1:2016
I R >0,1 stalie,rezervor 1
Clor rezidual liber mg/! S0/1-50.5 retea 0,14 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/| 0,17 SR EN ISO 7393-1:2002
0r . .
% clor |ez_|dual liber din o Min 80 82
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros % 2) 2 | SREN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
P s ; 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO;) gl 0,5 retea B} SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’") ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu G(,_}ra%e - SR ISO 6059:2008
criane
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 “ STAS 3069:1987
1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
madificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anorimale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l

wrﬁcaMPAm;}M DE APA
ARGOVISTE - |
SEF LABORATOR = UE - BENAOVITA S0 RESPONSABIL ANALIZA

. . Loborator Cenirel Apé Potahild . :
Ch. Dimian Claudia Laborator Apd Poiabhild Pucinasa ] G, [inian Clﬁudla

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1 Exemplar nr. 1)



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Labaoralor inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. $92/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2050

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2695

Loc de prelevare: Moroieni, str.Cojocari, nr.97- fam.Cotofana Ghe. Data si ora prelevarii probei: 19.10.2023/10:40
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 19.10.2023/12:30

Cod proba: 43 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune Data si ora efectuarii analizei: 19.10.2023/14:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 22.10.2023/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/09:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2088

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
I . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
= Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ Iml 15 SR EN ISO 6222/2004
anormale
- Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ Ilml . 12 SR EN IS0 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 14189/2017
SEF LABORATOR COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Biolog Manoiu Mirabela

e T
Laborator Central Apd Poichila
Laborator Apd Potabild Pucionsa
Cod F-17-7/2

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24,10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2089

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2696
Loc de prelevare: Moroieni, str.Bisericii- cismea publica Data si ora prelevarii probei: 19.10.2023/10:55
Punct de prelevare: robinet cismea publica Data si ora receptiei probei: 19.10.2023/12:30
Cod proba: 42 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere Data si ora efectuarii analizei: 19.10.2023/13:00
presiune Data si ora finalizarii analizei: 19.10.2023/17;35
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 20.10.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
i s n 1 .
Parametrii analizati UM Valoare CMA Ve s Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6.5 - <95 7,8(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate " S,/Gg'g " 2500 141 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,02 SR EN IS0 7027-1:2016
- : >0,1 stalie,rezervor ]
Clor rezidual liber mg/l S 0.1 -<0,5 refea 0,17 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/| 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002
o . . .
% clor lez.ldual liber din 0% Min. 80 85
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0.5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 < SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO;") mg/| 50 - SR ISO 7890-3:2000
P - 0,1 statie,rczcrvor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO;) mg/] 0.5 retca - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe’" Fe™) ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gﬁra‘#e . SR ISO 6059:2008
crmanc
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

D)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claugia

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claxldia

74

Exemplar nr. by

"D COMPANIA DE APA
Q TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
~"Laborator Central Apd Potabila

Lahorator Apd Potabild Pucioasa

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr,1-Puciozsa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2051

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Moroieni, str.Bisericii- cismea publica
Punct de prelevare: robinet cismea publica

Cod proba: 42

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2696

Data si ora prelevarii probei: 19.10.2023/10:55
Data si ora receptiei probei: 19.10.2023/12:30
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 19.10.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 22.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2089

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
ot e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UBC/ nil | FEtmodiican 12 SR EN SO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C CIEY || TRmRdiiean 10 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia E w
WL

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

aborator Central Apii Polabild
Lahorator Apé Pofchild Pucioasa

Y

Cod F-17-7/2

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laboralor inregistrat la Ministerul Sanatalii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2090

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2697
Loc de prelevare: Moroieni, str.Anghelesti- cismea publica Data si ora prelevarii probei: 19.10.2023/11:10
Punct de prelevare: robinet cismea publica Data si ora receptiei probei: 19.10.2023/12:30
Cod proba: 50 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere Data si ora efectuarii analizei: 19.10.2023/13:00
presiune Data si ora finalizarii analizei: 19.10.2023/17:35
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 20.10.2023/10:00
Yolum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017
., g Valoarea :
Parametrii analizati UM Valoare CMA . Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,8(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “S,gﬁ‘g 2 2500 140 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 2,36 SR EN ISO 7027-1:2016
e LT >0,1 statie;rezervor o
Clor rezidual liber mg/l >0.1-20.5 retea 0,44 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
0/ - : 3 H
% clor lez.ldua] liber din o, it 8 94
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 , SR ISO 103566:2001
Nitrati(NO;y) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
o it - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nigrir (No#) mg/l 0,5 retea ) SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe’) ug/l 200 « SR ISO 6332:1996/C91:2006
w ; Grade ;
Suma de calciu si magneziu T - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/| 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
madificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificarc a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/I

SEF LABORATOR

Ch. Dimialbilyi'a
Cod F-17-6/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

RESPONSABIL ANALIZA

Lobarotor Central Apd Polchil Ch. Dimian Claudia

] COMPANIA DE APA
I - TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4,
Lakiorator Api Potabila Pycingsg

Pag.1/1 Exemplar nr. ’5



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistral la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2052

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Moroieni, str.Anghelesti- cismea publica
Punct de prelevare: robinet cismea publica

Cod proba: 50

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2697

Data si ora prelevarii probei: 19.10.2023/11:10
Data si ora receptiei probei: 19.10.2023/12:30
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 19.10.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 22.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2090

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i % . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISOQ 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
N, desnlonii Ja 239G URGy Tl | TR medinica 18 SR EN IS0 6222/2004
anormale
. nodificari
N, deoolonti la-37°C URC/ Tm) | Teramodil 12 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA

Cod F-17-7/2

e

Ch. Dimi;{?mdm E {

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

== Laborator Centrel Apd Pot

ahild

{aborotor Apd Polahild Pucioasa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistral la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2096

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2705
Loc de prelevare: Dealu Mare, str. Abatorului, nr.361-fam.Popa Data si ora prelevarii probei: 20.10.2023/08:30
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 20.10.2023/12:15
Cod proba: 48 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere Data si ora efectuarii analizei: 20.10.2023/12:30
presiune Data si ora finalizarii analizei: 20.10.2023/17:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017
- s s Valoarea :
Parametrii analizati UM Valoare CMA > 03. Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,5(20"0) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”82/0‘3‘8 ln 2500 148 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,73 SR EN ISO 7027-1:2016
L . > 0,1 statie;rezervor .

Clor rezidual liber mg/l 501 -0 feted 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/ 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002
o . .
%o ciorrezl:dual liber din % Min.80 89
clorul rezidual total
Amoniu (NH;) mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 = SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

L - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe’" Fe’) pe/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006

o 4 Grade 0
E - 59

Suma de calciu si magneziu A SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0./1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1}Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
maodificari anormale; 4) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"”

*LQ: amoniu <0,019 mg/l

TS
S}]::FD[;;AIBO%?T?];R ="Laborator Central Apd Potchild
- Dimiag C Laborator Apd Potabild Pucioosg

RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dir?ﬂclaudia

Exemplar nr. 3

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al labaratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certifical nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2058

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Dealu Mare, str. Abatorului, nr.361-fam.Popa
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 48

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2705

Data si ora prelevarii probei: 20.10.2023/08:30
Data si ora receptiei probei: 20.10.2023/12:15
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 20.10.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 23.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 2096

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i ; SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
n SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ Iml Fare.modtficari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Fara modificari 2 SR EN IS0 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR [ COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia IE ; __) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Biolog Manoiu Mirabela

Laborator Cenirol Apd Potabild
Laharator Apd Potabild Pucioasa
Cod F-17-7/2

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refcra numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certifical nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2097

Solicitant: Sectia Fieni

Cod proba: 49

presiune

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Dealu Mare, str. Lut, nr.487-fam.Stefanescu
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere

Fisa prelevare nr: 2706

Data si ora prelevarii probei: 20.10.2023/08:45
Data si ora receptiei probei: 20.10.2023/12:15
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 20.10.2023/12:30
Data si ora finalizarii analizei: 20.10.2023/17:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:i::-:il::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7.6(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “32’0'5”‘2 B 2500 145 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,14 SR EN IS0 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/! ;g{ :‘geff;z‘;”’ 0,15 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002
el e % Nin 0 63
Amoniu (NH;") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO;) gl e - SR EN 26777.2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR IS0 €333:1997
Fier (Fe’' Fe*") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gir[ﬂi . - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/! 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

I)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
maodificari anarmale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia.

Cod F-17-6/2

COMPANIA DE APA
\ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

="1chorator Ceniral Apd Potahili
Lahorator Api Potahiid Fudinzso

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala,

Pag.1/1

RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2059

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2706

Loc de prelevare: Dealu Mare, str. Lut, nr.487-fam.Stefanescu Data si ora prelevarii probei: 20.10.2023/08:45
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 20.10.2023/12:15

Cod proba: 49 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune Data si ora efectuarii analizei: 20.10.2023/14:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 23.10.2023/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/09:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2097

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;8R EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

SR EN ISO 9308-1:2015

Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
.. ificari
Nr. de colonii la 22°C UECY hmi | FEamodificar 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
.. g ificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ Iml Fara modificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR = RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dlmlan Claudia ( mggxg‘?;i ‘;ﬁ,,ggw?f? " Biolog Manoiu Mirabela
“Laborator Central Apd Potebild

Laborator Apd Potubild Pucioasa

Cod F-17-7/2
Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistral la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2098

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2707
Loc de prelevare: Pietrosita, str.Adunati, nr.736-fam.Vlasceanu Data si ora prelevarii probei: 20.10.2023/09:10
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 20.10.2023/12:15
Cod proba: 47 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N,
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere Data si ora efectuarii analizei: 20.10.2023/12:30
presiune Data si ora finalizarii analizei: 20.10.2023/17:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN IS0 5667-14/2017
i _— Val ;
Parametrii analizati UM Valoare CMA = oa'r =4 Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “Sz/oﬁ’g la 2500 146 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,62 SR EN ISO 7027-1:2016
. o > 0,1 statie,rezervor o g
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0,3 retea 0,33 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/! 0,37 SR EN ISO 7393-1:2002
o . v
% clor 1ez.1dual liber din % Min.80 89
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0.5 sLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare = 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR IS0 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
e - 0.1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO;) mgfl 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe*") ng/l 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006
fao. .5 : Grade
= 6059:200
Suma de calciu si magneziu Getang SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0s/] 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/1 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
maodificari anormale; 4) Acceplabila peniru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
COMPANIA D APA
\ TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.

*LQ: amoniu <0,019 mg/l
SEF LABORATOR S (Forator Central Apd Poichild RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia.~ Laborator Apd Potabild Pucioosa Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2 V Q/

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanalalii - Certifical nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2060

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Pietrosita, str.Adunati, nr.736-fam.Vlasceanu
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 47

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2707

Data si ora prelevarii probei: 20.10.2023/09:10
Data si ora receptiei probei: 20.10.2023/12:15
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 20.10.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 23.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2098

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C g . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
. Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
oz : ificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Fara modificar 5 SR EN IS0 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR _COMPANI'A‘ DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia ~ | JARGOVISTE - DAMBOVITA S5.A. Biolog Manoiu Mirabela

v =" Laborator Central Apii Potzhild ¥
3 Loborator Apd Potabila Pucinasu b/
Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordananta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2099

Solicitant: Sectia Fieni

Cod proba: 41

presiune

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Moroieni, str.Purghei- cismea publica
Punct de prelevare: robinet cismea publica

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere

Fisa prelevare nr: 2708

Data si ora prelevarii probei: 20.10.2023/09:30
Data si ora receptiei probei: 20.10.2023/12:15
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 20.10.2023/12:30
Data si ora finalizarii analizei: 20.10.2023/17:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 23,10.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:lg:-(::il;le:lta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,5(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “82/0‘3‘2 e 2500 148 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,70 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/| ;gi S;“ge;f;‘z';‘” 0,35 SR EN SO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,38 SR EN ISO 7393-1:2002
o
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare = 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10366:2001
Nitrati(NO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nireir (NO:D gl T - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe®* Fe*") ng/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu ngr:liie - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/] 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI" mg/| 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/| 250 . STAS 3069:1987

1)Acceptabila peniru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l

SEF LABORATOR

Ch. Dimiagydia
Cod F-17-6/2 '

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

COMPANIA DE APA

Laborator Central Apd Pojchili
Laborater Apd Potabild Pucioasa

? ( Q TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
e,
.

Pag.1/1

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

Exemplar nr. 7}




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistral la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2061

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Moroieni, str.Purghei- cismea publica
Punct de prelevare: robinet cismea publica

Cod proba: 41

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2708

Data si ora prelevarii probei: 20.10.2023/09:30
Data si ora receptiei probei: 20.10.2023/12:15
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 20.10.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 23.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2099

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
.. F ificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ Iml ara modificari 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
.. Fara ificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ Iml migditioRr 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR = RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia i w mggm?f"f ?ﬁﬁggw?;? A Biolog Manoiu Mirabela
~"Toborator Central Apé Polahili )/
Laborator A Potabili Pucionso |

Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboralorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera nuinai la proba prelevala si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2100

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2709
Loc de prelevare: Moroieni, str.Bisericii- cismea publica Data si ora prelevarii probei: 20.10.2023/09:45
Punct de prelevare: robinet cismea publica Data si ora receptiei probei: 20.10.2023/12:15
Cod proba: 42 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere Data si ora efectuarii analizei: 20.10.2023/12:30
presiune Data si ora finalizarii analizei: 20.10.2023/17:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
.. b Valo :
Parametrii analizati UM Valoare CMA a.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9.5 7,5(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate 8 52’0%‘3 la 2500 146 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,98 SR EN ISO 7027-1:2016
e " >(,] statie,rezervor 1900

Clor rezidual liber mg/| > 0.1-<0.5 retea 0,30 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,34 SR EN ISO 7393-1:2002
0/ - 3 : 3
% clor 1ez_1clua] liber din % Min 80 88
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

T * 0.1 stalie rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO;) mgtl 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe®" Fe’) g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

. . Grade
- 20

Suma de calciu si magneziu GaE SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptahila pentru consumalori si fara modificari anormale; 2)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anarmale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
maodificari anormale; 4) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
COMPANIA DE APA
ﬂ_) TARGOVISTE - DAMBCVITA S.A.

*LQ: amoniu <0,019 mg/l
SEF LABORATOR Loborator Central Apf Potabild RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia Laborator Apd Potabiid Pucioasa Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Labarator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certifical nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2062

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2709

Loc de prelevare: Moroieni, str.Bisericii- cismea publica Data si ora prelevarii probei: 20.10.2023/09:45
Punct de prelevare: robinet cismea publica Data si ora receptiei probei: 20.10.2023/12:15

Cod proba: 42 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune Data si ora efectuarii analizei: 20.10.2023/14:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 23.10.2023/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/09:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2100

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
a ‘ SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
; I -
Nr. de colonii la 22°C UFGy I | Férdodincdn 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UBCH tml || TAAmOGIDGGn 3 SR EN 1SO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR = RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dmuan Claundia l E } mgg;:f;?f ff},,,?gy,?f? 4 Biolog Manoiu Mirabela

="Taborator Central Apé Potabilg
Laborator Apdi Potabild Furicasa

Cod F-17-7/2
Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistral la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2101

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2710
Loc de prelevare: Moroieni, str.Cojocari, nr.97- fam.Cotofana Ghe. Data si ora prelevarii probei: 20.10.2023/10:00
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 20.10.2023/12:15
Cod proba: 43 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere Data si ora efectuarii analizei: 20.10.2023/12:30
presiune Data si ora finalizarii analizei: 20.10.2023/17:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
P s Valoarea :
Parametrii analizati UM Valoare CMA . Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,5(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “32’02’2 la 2500 146 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,42 SR EN ISO 7027-1:2016
; ; >0,1 slatie,rezervor
- o it b £ -] n']
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0.5 retea 0,35 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/| 0,38 SR EN ISO 7393-1:2002
i . T
%o clor rez_lclual liber din 0% Min 80 92
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0.5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10366:2001
Nitrati(NO;3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
P - 0,1 stalie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO,) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe*") ug/l 200 < SR ISO 6332:1996/C91:2006
G i ; Grade
- :200
Suma de calciu si magneziu Garmans SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987

DAcceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptahila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Nolatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l

COMPANIA DE APA ]

___) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

SEF LABORATOR | L—="laborator Central Asd Palabila RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia - L Lohorator Apd Petobila Pucioasa | Ch. Dimian Clandia

Cod F-17-6/2 ;\/ r‘/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laboralor inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certifical nr. 592/24.10.2022, str Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2063

Solicitant: Sectia Fieni

Loe de prelevare: Moroieni, str.Cojocari, nr.97- fam.Cotofana Ghe.
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 43

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2710

Data si ora prelevarii probei: 20.10.2023/10:00
Data si ora receptiei probei: 20.10.2023/12:15
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N,

Data si ora efectuarii analizei: 20.10.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 23.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2101

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
2 SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UEe 1 || FRreHeSea 3 SR EN SO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UECy gl | TH-Imodicar 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA

Cod F-17-7/2

Ch. Dimian Claudia

COMPANIA DE APA
~ ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Loborator Central Apd Polabild
Laborator Apdi Potabild Pudossa

Biolog Manoiu N?bela

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laboralor inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2102

Solicitant: Sectia Fieni

Cod proba: 44

presiune

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 mi
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Moroieni, str.Ivanesti, nr.44- fam.Anghelescu
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere

Fisa prelevare nr: 2711

Data si ora prelevarii probei: 20.10.2023/10:15
Data si ora receptiei probei: 20.10.2023/12:15
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 20.10.2023/12:30
Data si ora finalizarii analizei; 20.10.2023/17:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:izll‘?:il::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7.6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “82/0‘32 la 2500 144 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,90 SR EN IS0 7027-1:2016
Clor rezidual liber myl | Zo) Sepgresener 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,28 SR EN ISQ 7393-1:2002
clomal resdu toal % i 28 88
Amoniu (NH4") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare e 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 . SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 . SR ISO 7890-3:2000
NIHEENDE) e T - SR EN 26777 2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe’") ng/l 200 « SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggidafw - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0s/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/| 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
madificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/]

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2

= COMPANIA DE APA
w TARGOVISTE - DA'MEOW]’A SA
T -

Laborator Central Apd Potabild
Loharator Apd Patebild Putioosa

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregisirat la Ministerul Sanatatii - Certifical nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2064

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Moroieni, str.Ivanesti, nr.44- fam.Anghelescu

Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 44

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2711

Data si ora prelevarii probei: 20.10.2023/10:15
Data si ora receptiei probei: 20.10.2023/12:15
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 20.10.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 23.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2102

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
5 SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
5 Far ificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml ara mindificar 0 SR EN SO 6222/2004
anormale
.. ificari
Nr. de colonii la 37°C e/ fm] | AR medificar 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR COMPANIA DE APA | RESPONSABIL ANALIZA

Cod F-17-7/2

Ch. Dimian Claudia

N

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

K""{Lﬂbmmur Central Apfi Potahild

Lahoraior Apd Potabild Pucieesa

Reproducerca buletinuiui de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Biolog Manoiu Mirabela
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Lahorator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24,10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2103

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2712
Loc de prelevare: Moroieni, str.Spitet- cismea publica Data si ora prelevarii probei: 20.10.2023/10:30
Punct de prelevare: robinet cismea publica Data si ora receptiei probei: 20.10.2023/12:15
Cod proba: 45 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducers Data si ora efectuarii analizei: 20.10.2023/12:30
presiune Data si ora finalizarii analizei: 20.10.2023/17:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
- T Valoar ;
Parametrii analizati UM Valoare CMA area Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitali pH >6,5 - <95 7,5(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “57’0312 4 2500 146 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,86 SR EN ISQ 7027-1:2016
a7 T > 0,1 statie,rezervor o
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0.5 retea 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002
(14 1 1 3
% clor rez_ldual liber din o Min.80 88
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0.5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR ENISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NOx") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
EAO - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NG ) g 0.5 reiea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe** Fe’") ug/l 200 " SR IS0 6332:1996/C91:2006
i 3 Grade ’
Suma de calciu si magneziu | - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0./I 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/| 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
maodificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
T COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

*LQ: amoniu <0,019 mg/l

SEF LABORATOR Labarator Contra! Apd Potabila RESPONSABIL ANALIZA
| Lehorater Apii Potehild Pucionsa

Ch. Dimian Claudia, Ch. Dimian Claudia
Cod F-17-6/2 V A

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24,10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2065

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2712

Loc de prelevare: Moroieni, str.Spitet- cismea publica Data si ora prelevarii probei: 20.10.2023/10:30
Punct de prelevare: robinet cismea publica Data si ora receptiei probei: 20.10.2023/12:15

Cod proba: 45 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune Data si ora efectuarii analizei: 20.10.2023/14:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 23.10.2023/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/09:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 2103

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C LEGY 11 || Fvemodilicar 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ {ml | Fremodificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR ~. COMPANIA DE APA RES.PONSABHT ANALIZA
Ch. Dimian Claudia ) TARGOVISTE - DAXEOVITA 5.4, Biolog Manoiu Mirabela

~="Laborator Centrol Apd Patabila
Labarator Apd Potabild Pucivasa |
Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanalatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2104

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2713
Loc de prelevare: Moroieni, str.Gartoaia, nr.63- fam.Enache Petrica Data si ora prelevarii probei: 20.10.2023/10:45
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 20.10.2023/12:15
Cod proba: 46 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere Data si ora efectuarii analizei: 20.10.2023/12:30
presiune Data si ora finalizarii analizei: 20.10.2023/17:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/10:00
Yolum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
i i g Valoarea i
Parametrii analizati UM Valoare CMA ; Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitali pH >6,5 - <9,5 7.6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “SZ/OE'E la 2500 145 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,77 SR EN ISO 7027-1:2016
2 e ) >0,1 stalierezervor .
Clor rezidual liber mg/l >0.1 -<0.5 retea 0,27 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,30 SR EN ISO 7393-1:2002
0/ 3 1 3
Yo clor I‘BZ..ldUEll liber din 0 i & 90
clorul rezidual total
Amoniu (NHy) mg/1 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
spage - 0,1 stalie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NG;) e 0,5 reica - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe'™) ug/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
. 3 Grade
- SO 6059:200
Suma de calciu si magneziu T —— SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/| 250 - STAS 3069:1987
DAcceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceplabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificarc a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l

COMPANIA DE APA
_b) TARGOVISTE - DAMBAOVITA S.A.
="Taborator Central Apdi Potahild RESPONSABIL ANALIZA

SEF LABORATOR S
Laborator Apd Potabild Pusioass | Ch. Dimian Claudia

Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2 ’X/

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certifical nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2066

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Moroieni, str.Gartoaia, nr.63- fam.Enache Petrica
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 46

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2713

Data si ora prelevarii probei: 20.10.2023/10:45
Data si ora receptiei probei: 20.10.2023/12:15
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 20.10.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 23.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2104

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
PRI : SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
T . p SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C URCH lml || MGG 1 SR EN IS0 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C RE) ] || FARmailificar | SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
RESPONSABIL ANALIZA

Ch. D1m1an Clancha

SEF LABORATOR K'\ COMPANIA DE APA

=>"Laborator Centraf Apd Potakili
Lobsrator Apd Potabild Puciezsa |

TARGOVISTE - DAMBOYVITA S.A. Biolog Ma“‘”uybe}a

Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2105

Solicitant: Sectia Fieni Fisa prelevare nr: 2714
Loc de prelevare: Moroieni, str.Anghelesti- cismea publica Data si ora prelevarii probei: 20.10.2023/11:00
Punct de prelevare: robinet cismea publica Data si ora receptiei probei: 20.10.2023/12:15
Cod proba: 50 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere Data si ora efectuarii analizei: 20.10.2023/12:30
presiune Data si ora finalizarii analizei: 20.10.2023/17:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
< oy Valoarea ;
Parametrii analizati UM Valoare CMA . Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - =95 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate s 2500 146 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1,24 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 stalie,rezervor : i
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,35 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/] 0,38 SR EN ISO 7393-1:2002
0/ 1 1 e H
% clor rez_ldual liber din 0% N80 92
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0.5 sLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
e e - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nigitt (NOy) mg/l 0.5 refea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’™) ug/l 200 ’ SR IS0 6332:1996/C91:2006
5 0 A Grade
- SO 6059:200
Suma de calciu si magneziu roe—— SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO./| 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/1 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila pentru consumatori si fara madificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
madificari anormale; 4) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificarc a metodei"”
COMPANIA DE APA
Q TARGOVISTE - DAMBOVITA S.4,
i i
i
i

*LQ: amoniu <0,019 mg/l
SEF FABORATQR “Laborator Central Apé Potabila RESPONS,AB IL ANALIZA
Ch. Dimian Claydia Latorator Apd Potehili Pucingsg Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2 V Q/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1 Exemplar nr. 7)



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2067

Solicitant: Sectia Fieni

Loc de prelevare: Moroieni, str.Anghelesti- cismea publica

Punct de prelevare: robinet cismea publica

Cod proba: 50

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare reducere presiune

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2714

Data si ora prelevarii probei: 20.10.2023/11:00
Data si ora receptiei probei: 20.10.2023/12:15
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 20.10.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 23.10.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2105

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN IS0 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o R SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C Fer 1 | TS medlican 6 SR EN 1SO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ Iml Fara modificari 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA

Cod F-17-7/2

Ch. Dimian Claudia

vV

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

@Luborutor Central Apd Potehild

Lehorator Apd Potabild Pudoasa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala,
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Biolog Manoiu Mirabela
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