COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1337

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1372
Loc de prelevare: Petresti iesire statie Data si ora prelevarii probei: 10.05.2022/10:30
Data si ora receptiei probei: 10.05.2022/13:00

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 302 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare - ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 11.05.2022/13:30

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 11.05.2022/07:50

Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului:11.05.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1SO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,3/20°C SR ENISO 1052372012

Conductivitate uS/emlia20°C 2500 402 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 1,69 SR EN 1807027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 Sm‘;eor?:; or 0,71 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,76 SR EN ISO7393-1/2002

Clor rezidual liber o mlémluir%t;; a(lim 93 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR ENISO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 0,109 SR 1SO7890-3/2000

Nitriti (NOy) meg/l & Sitge;;tizem‘ SLQ SR EN 26777/C91/2006

Mangan ng/l 50 41 SR ISO 6333/1997

Fier (Fe’',Fe*") pg/l 200 68 SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Gggiie Minim 5 7,85 SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg02/1 5 SLQ SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 8,33 SR ISO 9297/2001

Sulfati mg/t 250 19,20 STAS 3069/1987

DAzceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatoriior si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitrati<0,034mg/l; nitriti<0,009mg/l; mangan<13pg/l; fier<15pug/;
IMn<0,5mg/l; cloruri<Smg/l; sulfati<Smg/l,

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

RESPONSABIL ANALIZA,
chim.Tudorache Claudia
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Reproducerea buletinului de analiza fara acgeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatil analizelor se refera numai la proba prelevara si analizata
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1295

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Petresti iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 302

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —zina 1
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 1372
Data si ora prelevarii probei: 10.05.2022/10:30
Data si ora receptiei probei: 10.05.2022/13:00

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 13.05.2022 /12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.05.2022 /10:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORA

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1338

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1373
Loc de prelevare: Petresti consumator: Scoala Generala, str.Principala Data si ora prelevarii probei: 10.05.2022/10:40
Data si ora receptiei probei: 10.05,2022/13:00
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 303 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 1
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2022/14:00
1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 11.05.2022/01:30
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 11.05.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 180 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,3/20,0°C SR ENISO 1052372012
Conductivitate uS/cemla 20°C 2500 400 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 3,61 SR EN ISO7027-1/2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 “‘”“;eorzéfg; or 0,48 SR EN IS07393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO7393-1/2002
Clor rezidual liber % m!:l‘of"‘iz/fa?m 92 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1) SR EN ISO7887/2012
Miros = 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3) SR EN 162272007
Nitrati (NO;3) mg/l 50 - SR 1S07890-3/2000
Nitriti (NOY) mg/l o Sg‘ff;;éff”‘)r . SR EN 26777/C91/2006
Mangan pg/l 50 38 SR ISO 6333/1997
Fier (Fe’" Fe’) g/l 200 47 SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GG’aﬁie Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Crm4anc
Indice de permanganat mg0a21 5 = SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 2350 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun mires anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pg/l; fier<15pg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinuiui de analiza fara acteptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Recultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1296

Solicitant: SECTIA GAESTI

Fisa prelevare nr: 1373

Loc de prelevare: Petresti consumator: Scoala Generala, Data si ora prelevarii probei: 10.05.2022/10:40

str.Principala

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 303

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 1

Data si ora receptiei probei: 10.05.2022/13:00

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2022/14:00
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Data si ora finalizarii analizei: 13.05.2022 /12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.05.2022 /12:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100m! 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococl intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100m} 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISQ 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C UFC/1 mi Nicio modificare 0 SR EN ISO 622272004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este ZNT 'ERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1339

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1374

Loc de prelevare: Petresti consumator: Voinoiu Petre, str.Principala 2, Data si ora prelevarii probei: 10.05.2022/10:50

Coada Izvorului Data si ora receptiei probei: 10.05.2022/13:00

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 304 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziva 1

Produs analizat; apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2022/13:30

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 10.05.2022/21:00

Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 11.05.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valeare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,0/20,0°C SR ENISO 10523/2512

Conductivitate pS/emla 20°C 2500 378 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 3,71 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2206}1 Sfat;%fgzégr 0,16 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,17 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual liber % bl 94 .

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare = 1) 1) SR ENISQ7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust = 3) 3) SR EN 162272007

Nitrati (NO3) mg/t 50 - SR 1ISO7890-3/2000

Nitriti (NO2) mg/l b - - SR EN 26777/C91/2006

Mangan peg/l 50 35 SR ISO 6333/1997

Fier (Fe?",Fe’") ug/t 200 42 SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Ggrr:ld;w Minim 3 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI") mg/l 250 “ SR ISO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Aceeptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumiatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13ug/; fier<l5pg/,

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORA/T(OR 7R RESPONSABIL ANALIZA,
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezudiotul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1297

Solicitant: SECTIA GAESTI

Fisa prelevare nr: 1374

Loc de prelevare: Petresti consumator: Voinoiu Petre, Data si ora prelevarii probei: 10.05.2022/10:50

str.Principala 2, Coada Izvorului
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 304

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua |

Data si ora receptiei probei: 10.05.2022/13:00

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Produs analizat; apa clorinata recoltata in recipient steril de Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2022/14:00
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Data si ora finalizarii analizei: 13.05.2022 /12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.05.2022 /12:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 mi Nicio modificare 0 SR EN IS0 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABO/ﬁ;ATOR,

Ing.chim.SirbuF
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Reproducerea buletinului d analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1340

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Petresti consumator: Zinca loana, str. Legumiculurii

77, Puntea de Greci

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 305

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 1

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de

1000 m! bine inchis
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 1375
Data si ora prelevarii probei: 10.05.2022/11:00
Data si ora receptiei probei: 10.05.2022/13:00

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2022/13:30

Data si ora finalizarii analizei: 10.05.2022/21:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.05.2022/10:00

Metode de

relevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,3/20,0°C SR ENISO 10523/2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 397 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 3,84 SR EN IS0O7027-1/2016
. . >0,1 stalie rezervor -
’ ; A 4 S 307393-1/200
Clor rezidual liber mg/l S 01 - <0.5 rétea 0,50 R EN 1S07393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN 1S07393-1/2002
; ) = min. 80% din _
Clor rezidual liber % shisr ] 96
Amoniu (NH4") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) l) SR ENISO7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust = 3) 3) SR EN 162272007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR IS0Q7890-3/2000
e ¥ 0,1 statie, rezervor BT
Nitriti (NO2) mg/l 0.5 relea - SR EN 26777/C91/2006
Mangan ng/l 50 39 SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe*") g/l 200 40 SR IS0 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu G(e}rrrii;e Minim 5 - SR IS0 6059/2008
Indice de permanganat mgO2/] 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pg/l, fier<15ug/l;

OBSERVATII: Paramelrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

1

SEF LABO}{ATOR, e
Ing.chim.Sir u}étu Bogdan § ;

Reproducerea buletinului de analiza fard preceptul seris al laboratorului este INTERZISA!
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RESPONSABIL ANALIZA,
Chim.Tudorache Claudia

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaio,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1298

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Petresti consumator: Zinca loana ,

str.Legumiculturii 77, Puntea de Greci

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 305

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 1
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 1375
Data si ora prelevarii probei: 10.05.2022/11:00
Data si ora receptiei probei: 10.05.2022/13:00

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 13.05.2022 /12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.05.2022 /12:30

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN IS0 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 622272004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

]
SEF LABGRATOR,
Ing.chim.SirbLﬂf“tu Bogd

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

; Laberator Centrul Apdi P-iubi']

/
/ b Tloborator Apf Petabila Tirgs "3

COMPANIA DE AP*

ezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Biolog Dutu Florina
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1356

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1391
Loc de prelevare: Petresti iesire statie Data si ora prelevarii probei: 11.05.2022/10:45
Data si ora receptiei probei: 11.05.2022/15:40

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 300 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare - ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 11.05.2022/16:00

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 11.05.2022/22:20

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 12.05.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN IS0 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
' determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,3/20°C SR ENISO 1052372012

Conductivitate pS/cmla 20°C 2500 430 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 1,50 SR EN IS07027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 e S ceton 0,43 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN ISO7393-1/2002

Clor rezidual liber % ml;'o?ii’;m 93 -

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR ENIS07887/2012

Miros = 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3) SR EN 162272007

Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000

Nitriti (NOy) mg/ e R - SR EN 26777/C91/2006

Mangan ug/l 50 38 SR ISO 6333/1997

Fier (Fe*',Fe*") g/l 200 49 SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu G(e}:;iie Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 = SR ISO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatoritor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13ug/l; fier<15pg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABO R

s ) RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbul¢ty Bogdan | :

chim.Tudorache Claudia

ol
188w

424 Potabild Jargovis®

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul sexis al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata

F-17-6/1 Exemplar nr. z
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1312

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Petresti iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 300

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziva 2
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 1391
Data si ora prelevarii probei: 11.05.2022/10:45
Data si ora receptiei probei: 11.05.2022/15:40

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 11.05.2022/20:45
Data si ora finalizarii analizei: 14.05.2022/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.05.2022/09:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABOR/ATOR,

Ing.chim.Sirbulf Bogdan{ o

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPANIA DE AP#
y TARGOVISTE - PAMBOVITA S.2.
e e —rs s

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/1
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RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-

modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1357

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1392
Loc de prelevare: Petresti consumator: Scoala Generala, str.Principala Data si ora prelevarii probei: 11.05.2022/10:55
Data si ora receptiei probei: 11.05.2022/15:40

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 301 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 2 :

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 11.05.2022/16:00

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 12.05.2022/01:20

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 12.05.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <9,5 8,3/20,0°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS /cmla 20°C 2500 397 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 1,64 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2205}1 S”‘S‘eorzz;‘;zr 0,34 SR EN [S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,37 SR EN 1807393-1/2002

Clor rezidual liber o ml‘r:l1 Oftztaclim 91 -

Amoniu (NHs) mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR EN[SO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust % 3) 3) SR EN 162272007

Nitrati (NO3") mg/l 50 SR ISO7890-3/2

Nitriti (NO2) mg/ L e - SR EN 26777/C91/2006

Mangan ng/t 50 40 SR ISO 6333/1997

Fier (Fe?* Fe’) pg/l 200 45 SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu Ggiiie Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mgQ2/1 5 = SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anarmal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13ug/; fier<15ug/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatali se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,

cu modificarile si completarile ulterioare.

2

SEF LABORATOR, 4
Ing.chim.Sirbule u[Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezuliatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizata,

F-17-6/1
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RESPONSABIL ANALIZA,
Chim.Tudorache Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1313

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1392

Loc de prelevare: Petresti consumator: Scoala Generala, Data si ora prelevarii probei: 11.05.2022/10:55
str.Principala Data si ora receptiei probei: 11.05.2022/15:40
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 301 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de Data si ora efectuarii analizei: 11.05.2022/20:45
polipropilena de 500 ml inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 14.05.2022/20:00
Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 16.05.2022/09:30

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002 -
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C. UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonit la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABOR TOR RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim. Subulév Bogdan Biolog Dutu Florina

COMPANIA DE APE i
mamsu . DAMBOVITA 7. ) . )

uw.m Central Api P- u.b& :
Lubemior Api Potabils Tirgy "

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este ZNT. ERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1358

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1393

Loc de prelevare: Petresti consumator: Voinoiu Petre, str.Principala 2, Data si ora prelevarii probei: 11.05.2022/11:05

Coada Izvorului | Data si ora receptiei probei: 11.05.2022/15:40

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 302 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 11.05.2022/16:00

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 12.05.2022/01:20

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului:12.05.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1SO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,0/20,0°C SR ENISO 1052372012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 396 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 2,24 SR EN ISO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/ 2206,11 "“‘;enrz“:g; or 0,32 SR EN [S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/t 0,38 SR EN 1807393-1/2002

Clor rezidual liber % mig'of("t}zza?m 84 -

Amoniu (NH;) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1) SR EN ISO7887/2012

Miros = 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000

Nitriti (NOy) mg/l Ul 5‘(";‘}51‘”‘;;:;”“ - SR EN 26777/C91/2006

Mangan ug/l 50 35 SR ISO 6333/1997

Fier (Fe** Fe’") g/l 200 52 SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu GS;;iie Minim 5 - SR IS0 6059/2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAceepiabila consumatorilor si nicio modificars anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Naotatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13ug/; fier<15pg/l;
Z & 124 K

OBSERVATII; Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

pa RESPONSABIL ANALIZA,
5 Chim.Tudorache Claudia
)

i LOMPAR
: Ledian ;s Loy

L\W‘ ) % thicl g -
Labgrutor Jo§ Poraitl

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rerultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/1 Exemplar nr. Z
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1314

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Petresti consumator: Voinoiu Petre,

str.Principala 2, Coada Izvorului
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 302

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 2
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 1393
Data si ora prelevarii probei: 11.05.2022/11:05
Data si ora receptiei probei: 11.05.2022/15:40

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 11.05.2022/20:45
Data si ora finalizarii analizei: 14.05.2022/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.05.2022/09:30

Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 mi Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anorimala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

LD COMPANIA DE AP
J ) zircevisre. hwsovina 8.2

. Llabwraior Centrel Apd Prichii
* " Raborstor Ap Potabild Targer"s

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7111
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Biolog Dutu Florina
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1359

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1394

Loc de prelevare: Petresti consumator: Zinca loana, str. Legumiculturii | Data si ora prelevarii probei: 11.05.2022/11:25

77, Puntea de Greci Data si ora receptiei probei: 11.05.2022/15:40

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 303 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —ziua 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena de Data si ora efectuarii analizei: 11.05.2022/16:00

1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 12.05.2022/01:20

Prelevat de; Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 12.05.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,2/20,0°C SR ENISO 10523/2012

Conductivitate uS /emla20°C 2500 399 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 2,27 SR EN 1SO7027-1/2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 - i 0,30 SR EN 1S07393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,33 SR EN IS07393-1/2002

Clor rezidual liber % m‘:l‘of(?z/:a?m 90 -

Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare 5 1) 1) SR EN ISO7887/2012

Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007

Nitrati NO3) mg/l 50 5 SR 1S07890-3/2000

Nitriti (NOy") mg/l 0.3 S penerver . SR EN 26777/C91/2006

Mangan pg/l 50 38 SR ISO 6333/1997

Fier (Fe**,Fe’") pg/l 200 42 SR ISO 6332/C91/2006

Suma de calciu si magneziu GS:;‘?;@ Minim 5 - SR IS0 6059/2008

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

R

YAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormata 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; mangan<13pg/; fier<15pug/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laborajorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1315

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1394

Loc de prelevare: Petresti consumator: Zinca loana, Data si ora prelevarii probei: 11.05.2022/11:25
str.Legumiculturii 77, Puntea de Greci Data si ora receptiei probei: 11.05.2022/15:40
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 303 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Scopul analizei: dezinfectie rezervor stocare —zina 2

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de Data si ora efectuarii analizei: 11.05.2022/20:45
polipropilena de 500 ml inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 14.05.2022/20:00
Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 16.05.2022/09:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterti coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 mi Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR ENISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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