COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

__ _BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1472

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1510
Loc de prelevare: Petresti, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 10.05.2023/08:40
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 10.05.2023/10:30
Cod proba: 304
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare, | Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2023/14:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 11.05.2023/02:15
Prelevat de: Ene Mariana B , Data si ora eliberarii rezultatului: 11.05.2023/13:00
. Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
S TR . , ] determinata
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH 6,5 - <9,5 8,3/20,0°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate | wpS/emia20°C 2500 368 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate 1 NTU 4) 0,96 | SRENISO 7027-1:2016
Clorrezidual liber | mg/ R T 0,30 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber | % min. $0% din 94 -
Amoniu (NH4") B g/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare N I 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros T - 2) 2) | SREN 1622:2007
‘Gust o - o 3) ' 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) | ‘mg/l _ 50 0,041 | SRISO 7890-3:2000
Niriti (NOz) | gl ™ et SLQ 5 S 2
Mangan ‘ , pg/l 0 50 37 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe*") b pgll 200 85 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu P 9,05 SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat | = mgOdl 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001
Cloruri(Clh | mg/l _ 250 19,03 SR IS0 9297:2001
Sulfati N mg/l 250 13,44 STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru Consumalori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anofmale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/1; IMn<0,5mgQa/1;

SEF LABO R, i - RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulgty Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudorachg Claudia
Q TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. e a2
‘L="Tqborator Central Apa Potabila ) j
Laborator Apd Potabild Térgoviste 4

Reprodiicerea buletinului de analiza fara acegptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultarul analizelor se refera numai la proba prélevata si andlizata.

F-17:6/2 Exemplar nr. j
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tél/fax.0245631472

 BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.1378

“Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Petresti, iesire statie
Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500mil
Prelevat de: Ene Marisna

Fisa prelevare nr: 1510
Data si ora prelevarii probei: 10.05.2023/08:40
Data si ora receptiei probei: 10.05.2023/10:30

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2023/11:00
Data si ora finalizarii analizei: 13.05.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 15.05.2023/08:15

“Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;5R EN ISO 5667-3/2018;SR EN 15O 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o e ] v determinata , ,
i a8 ] SR EN ISO 9308-1:2015
_ Eschefichiagoli RGOl 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m} 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
o PARAMETRIIINDICATORI B , ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e i L determinata » ] )
e e ; SR EN ISO 9308-1:2015
- Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
;s =0, UFC/1 ml Fara modificari
7 Nr. de cqlqnu la 22C - anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
S e & UFC/1 mi Fara modificari
. Nr. de ’ccr)lonu 1a737 C 4 — 2 SR EN ISO 6222/2004

SEF L
Ing.chim.S

Reproduceriea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

ABORATOR,
irbulefu Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAKBOVITA S.A.

~="Laborator Ceniral Apd Potabili
Leborator Apdi Potahild Targovisie

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Biolog Dutu Florina
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" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

~_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

'BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1473

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1511

Loc de prelevare: Petresti; Primarie Data si ora prelevarii probei: 10.05.2023/08:50

Punict prelevare: robinet chiuveta oficiu Data si ora receptiei probei: 10.05.2023/10:30

Cod proba: 305

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezihfectie rezervor stocare, | Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

ziua 1

Produs analizat: apa potabila. - Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2023/14:30

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 10.05.2023/22:35

Prelevat dé: Ene Mariatia o o Data si ora eliberarii rezultatului: 11.05.2023/13:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
. . DR I B determinata | ,

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
‘Conductivitate | pS/cmla20°C 2500 366 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate | NTU 4) 1,0 | SR ENISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber | mg R i S 0,32 SR EN IS0 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,35 SR EN ISO 7393-1:2002
Clorrezidultiber | % | "G o1 |-

Amoniu (NHs") L mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare , b - 1) 1 SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros ; - 2) 2) SR EN 1622:2007
“Gust - - : 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NOs) | mgl , 50 - SR ISO 7890-3:2000
Wb (Mg | E  saen - | SREN 2677 3002/C91:2006
‘Mangan ] o ng/l 50 36 SR ISO 6333:1997
Fier (F62+,Fe3+) o ) ] g/l ) 200 ] 77 SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu | Gfrr;‘iie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat | mgO/1 5 S SR EN ISO 8467:2001
Cloruti (CI) B - mgl ‘ 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati  mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila penitru consumafoﬁ si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormitale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORATOR, COMPANIA_DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulétu Bogdan Q TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudorache Claudia

]
Laborater Central Apd Potabild
Laborator Api Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatil analizelor se refera mimai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. j

Pagl/1



"~ COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

__ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

'BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.1379

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Pétresti, Primarie
Purniét prelevares robinet chiuveta oficiu

Cod proba: 305

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelévat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1511
Data si ora prelevarii probei: 10.05.2023/08:50
Data si ora receptiei probei: 10.05.2023/10:30

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2023/11:00
Data si ora finalizarii analizei: 13.05.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 15.05.2023/08:15

 Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;5R EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

- PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
R . determinata _
ot B s ) SR EN ISO 9308-1:2015
__ Escherichia coli UFGAR00! 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enteroco¢i intestinali UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
~ PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
; L o . determinata
it g AT o N SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
; N o UFC/1 ml Fara modificari )
rNr. de colonii la;2r-2‘ C el 0 SR EN ISO 6222/2004
P UFC/1 ml Fara modificari y
Nr.r;drencovlcr)nu la 37 C B T 1 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul andlizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2

COMPANIA DE APA
Q TARGOVISTE - DAMBGVITA S.A.
~="Laborator Centrel Ap& Poicbila
Laborator Apé Potabild Targovisie

Pag.1/1

Biolog Dutu Florina

T—

Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_ Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1474

Sohcxtant SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1512

Loc de prelevare: Petresti, sat Puntea de Greci, str. Legumicultorilor, Data si ora prelevarii probei: 10.05.2023/09:10
fr. 77, Zinca loana Data si ora receptiei probei: 10.05.2023/10:30
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 306 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare,

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2023/14:30

Prodiis analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:10.05.2023/22:35
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 11.05.2023/13:00
Prelevat de: Ene Mariana

__Metode de prelevare: ISO 5667- 5/2017 SR EN ISO 5667 1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
R L . 3 determinata

‘Concentratia ionilor de H ~ Unitati pH >6,5 - <9,5 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate  uS/cmnla20°C 2500 364 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU , 4 1,0 SR EN 1SO 7027-1:2016

Clor rezidual liber gl E e 0,29 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % min. 80% din 91 -

Amoniu (NHs") ‘mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culodre - 1) 1) "SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) , 2) SR EN 1622:2007

Gust. - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nltratl (NO3 ) ~ mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO,) g e - SR EN 267772002/C51:2006
Mangan pg/l 50 43 SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?', Fe3+) pg/l 200 95 'SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suima de calciu si magnezm GS;;‘;@ - SR ISO 6059:2008
, Ind1ce de permanganat gO2/] 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI). g/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

I)Acceptablla bentru consumaton si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentra consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amhoniu<0,020mg/l;

(@

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

{oborator Central Apd Potabild
Loborator Apd Potabild Targoviste

Reproducerea buletinulii de analiza fara acteptil scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2
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RESPONSABIL ANALIZA,

Chim T%wlaudia

Exemplar nr. 3




" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

.~ BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.1380

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1512

Loc de prelévare: Petresti, sat.Puntea de Greci, Data si ora prelevarii probei: 10.05.2023/09:10

str. Legumicultorilor, nt.77, Zinca loana Data si ora receptiei probei: 10.05.2023/10:30
Punct prelevare: robinet chituveta bucatarie

Cod proba: 306 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2023/11:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 13.05.2023/10:00
Volum proba: 500mi Data si ora eliberarii rezultatului: 15.05.2023/08:15
Prelevat de: Ene Mariana

_. Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

~ PARAMETRIT MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e » , determinata
g g SR EN ISO 9308-1:2015
; Escherichiacoli | UFC/100ml | 0 0 | SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
~ PARAMETRII INDICATORI ]
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o . o determinata
v oge . SR EN ISO 9308-1:2015
Do caliiotole | URG/00 0 L SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
) " 5 UFC/1 ml Fara modificari
7 Nr. dg colonur la22°C ’ e 0 SR EN ISO 6222/2004
: o G UFC/1 ml Fara modificari
' Nr. de colonii 71};1 37 C e 7 anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan Biolog Dutu Florina

Lakorster Central Apd Potahili
Loborator Ap#i Potabila Tﬁrguvi;?eJ

COMPANIA DE APA
- TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. e ]

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F17772 Exemplar nr. Z
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatid consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

~ BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1475

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1513

Loc de prelevare: Petresti, sat Coada Izvorului, str. Principala, nr. 2, Data si ora prelevarii probei: 10.05.2023/09:25
Voinoiu Petre Data si ora receptiei probei: 10.05.2023/10:30
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 307 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificaréa calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare,

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2023/14:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:10.05.2023/22:35
Volum proba: 1000 ml Data si ora éliberarii rezultatului: 11.05.2023/13:00

Prelevat de: Ene Mariana

“Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
e , _ ) determinata
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate ; pS /cmla20°C 2500 369 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate ) NTU 4) 1,06 SR EN ISO 7027-1:2016
e sars® e Fees >0,1 statie,rezervor 3 .
7 Clor re>21dua1 hber - Vmg/l | 301 - <05 retea 0,33 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,35 SR EN ISO 7393-1:2002
S P Tin. 80% din
Clor rez1}d‘ua>11‘ ’llber” 7 % el 94 -
Amoniu NH¢") s mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare T 4 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros . N - ] 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust I - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) N mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
o r g y ) 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO2) N T , 0,5 retea i SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan S ng/ll 50 45 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?* Fe*) g/l 1 200 82 SR IS0 6332:1996/C91:2006
. v o B3 o od Grade ;
.Sumg de pglc;u 51‘ mggngzm | Germane - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat = | = mgO/t , 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri(Clh | mgl 250 - | SRISO9297:2001
Sulfati , mg/l 250 . STAS 3069:1987

) Acceptabila pentru consurmatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil peritru consumatori si
fara modificai anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, _COMPANIA DE APA
Ing.chim.Sirpuletu Bogdan o) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

RESPONSABIL ANALIZA,

Chim Tudorachz Claudia

a1
Loborator Central Apd Potabila
Loborator Apd Potabild Targoviste

Reprodiicerea buletiilui de analiza fard acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul arializelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

‘ LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator infegistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

_BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.1381

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Petresti, sat.Coada Izvorului,

str.Principala, nr.2, Voinoiu Petre

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 307

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1513
Data si ora prelevarii probei: 10.05.2023/09:25
Data si ora receptiei probei: 10.05.2023/10:30

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 10.05.2023/11:00
Data si ora finalizarii analizei: 13.05.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 15.05.2023/08:15

Metode de prelevare:1SO 5,667:5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN IS0 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
; . L 1 determinata ]
S S R SR ENISO 9308-1:2015
__ Escherighia col i 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI ) , _ S
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e o determinata
S T SR EN ISO 9308-1:2015
__  Bactetii coliforme | UFC/100ml | 0 0 SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
. o5 . UFC/1 ml Fara modificari
Nr.‘ de‘colornru 1322 C ‘ " 0 SR EN ISO‘6222/2004
Nt. de colonii 1a 37°C UrGA s Para modiicar] 0 SR EN SO 6222/2004
e ) o . anormale
SEF LABO OR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulefy Bogdan K\

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DA¥BOVITA S.A.

~="Taborator Central Apd Pofabila
Laberator Apd Potabild Térgoviste

Rezultatul analizelor se réfera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. _2




“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1487

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1527

Loc de prelevare: Petresti, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 11.05.2023/07:50
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 11.05.2023/10:00
Cod proba: 300

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
ziua 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 11.05.2023/13:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:11.05.2023/18:50
Prelevat de: Ene Matiana =~ Data si ora éliberarii rezultatului: 12.05.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
) i , determinata

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate 4S/cmla20°C 2500 357 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate , | NTU 4) 1,03 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mgfl 2 e 0,21 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,23 SR EN ISO 7393-1:2002
ClQr‘r‘e‘zridparl 4lib‘er - % 7 ml;'oi(::)/ga?m 91 -
Amoniu (WNH:YY | mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare o - ] 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
‘Miros , N e 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust , L - A 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3")__ e mgl | 50 - | SR ISO 7890-3:2000

i v > SRS N ..o S swim - | sRenssrrraoomicotians
‘Mangan o L pg/l 50 40 SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe’) pg/l 200 32 SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu vl , . SR IS0 6059:2008

Indice de permanganat mg0y/1 5 . SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) o - mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati _ , mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fata modificari anormale ; 4) Acceptabila pentra consumatori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ =*“sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia
TjRGOVI,STE- DﬁMEQVI?A S.A
=="Laborator Central Api Potabili

Lehorator Apd Potahild Targoviste

Réprodiiceren buletinului de analizd fara abceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se réfera numai la proba prelevata si analizata.

F-17:6/2 Exemplar nr. 7
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

- Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.1391

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Petresti, iesire statie
Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 300

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat-de: Ene Mariaria

Fisa prelevare nr: 1527

Data si ora prelevarii probei: 11.05.2023/07:50
Data si ora receptiei probei: 11.05.2023/10:00

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 11.05.2023/11:00
Data si ora finalizarii analizei: 14.05.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului; 15.05.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN 1SO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

_ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e ] determinata
R SR EN ISO 9308-1:2015
st ball, ) ORC] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococt intestinali UFEC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
, 4PARAM‘ETRII',INDICATORI ]
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e L determinata
BT i SR ENISO 9308-1:2015
_ Bagcterii coliforme | UFC/100ml | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
; 5 o UFC/1 ml Fara modificari
) Nr de‘colornurla/22 C 7 e 0 SR EN ISO 6222/2004
; ‘s 5 UFC/1 ml Fara modificari
Nr.rde colonii 1a 37°C —— 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbuletu/Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

e

COMPAMNIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Lakorater Central Apdi Potebili

Lebarator Apdl Poiahild Targoviste

Rezultatul analizelor se réfera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-772
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Biolog Dutu Florina

o=

Exemplar nr. 7)




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

~ BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1488

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1528

Loc de prelevare: Petresti, Primarie Data si ora prelevarii probei: 11.05.2023/08:00
Punct prelevare: robinet chiuveta oficiu Data si ora receptiei probei: 11.05.2023/10:00
Cod proba: 301

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
ziua 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 11.05.2023/13:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:11.05.2023/18:50
Prelevat dé: Ene Mariana , , ] Data si ora eliberarii rezultatului: 12.05.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
e . , determinata

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | pS/emla20°C 2500 , 362 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate | n~NmU 8 0,48 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber | mgl e 0,18 SR EN SO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002
Clorrezidualliber | % | MREAW 90 :

Amoniu (NHsY) B ‘mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare | - 1 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - - - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust s 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO5?), o mg/l , 50 = SR IS0 7890-3:2000
Reiiiabonbicsd . - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 39 SR ISO 6333:1997

Fier (Fe**,Fe*) pgt 200 40 SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS;;‘;C . SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat | = mg0Oyl 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) - o mg/l , 250 : SR IS0 9297:2001

Sulfati g/l 250 . STAS 3069:1987

1) Acceptabila peﬁtru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru_consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fata modificari anoriale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

RESPONSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulgty Bogdan TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudorache Claudia

=
Laborator Central Apd Potahila / o
Laborater Apd Potabild Targoviste %

Réproducerea biletiriului de arializd fara acceptil scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

SEF LABORATOR, K COMPANIA DE APA

F=17-6/2 Exemplar nr. 3
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" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatid consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

'BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.1392

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Petresti, Primarie
Punct prelevare: robinet chiuveta oficiu

Cod proba: 301

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1528
Data si ora prelevarii probei: 11.05.2023/08:00
Data si ora receptiei probei: 11.05.2023/10:00

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 11.05.2023/11:00

Data si ora finalizarii analizei: 14.05.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 15.05.2023/09:00

“Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. L L determinata
R SR EN ISO 9308-1:2015
__ Escherichia coli HF Tl 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
I e do 1 determinata
) A - SR ENISO 9308-1:2015
JBaclnsilchliioine =~ | PRl | 0 0 | SR ENTSO 9308-1:2015/A1:2017
s ¥ T AT UFC/1 mt Fara modificari
7 »Nr. de cplonuA la 2:27C‘ 7 s 4 0 7 SR EN ISO 6222/2004
o 3 5 57 UFC/1 ml Fara modificari
) Nr. Vdeicqlonn ]a‘37 C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004

Ing.chim.Sirbul

SEF LAB7ATOR,

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

COMPANIA DE APA

T—

Loborator Apd Potahild Targovisie

efu Bogdan
E 2 TARGOVISTE - BAMBOVITA S.A.
=
‘ Laborator Central Apd Potabild

Reproducerea biiletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatil analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2

Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministérul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

~ BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1489

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1529
Loc de prelevare: Petresti, sat Puntea de Greci, str. Legumicultorilor, Data si ora prelevarii probei: 11.05.2023/08:20
nt. 77, Zinca loana Data si ora receptiei probei: 11.05.2023/10:00
Punct prelevare: robinef chiiiveta bucatarie
Cod proba: 302 ‘ Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare
ziua 2 ’ Data si ora efectuarii analizei: 11.05.2023/13:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:11.05.2023/18:50
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatalui: 12.05.2023/13:00
Prelevat de: Ene Mariana ]
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
DS o o e 8 s ol . i determinata
Concentratia_ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,4/20,1°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate  pS/cmla20°C 2500 361 SR EN ISO 27888:1997
_Turbiditate NTU 4) 1,86 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 i 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,22 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber B A 91 -
Amoniu (NHsY) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR IS0 7887:2012 — metoda C
Miros - _ 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust e 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3?) mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000
HeE o) mg/l s - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l ] 50 45 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** ,Fe*") pg/l 200 37 SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si mggpeziu GSrr;iZe - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0/1 5 . SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI). g/l 250 5 SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/1 250 - STAS 3069:1987

l)AcceptabilarpéntrVu consuftiatori si fara_modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consuratori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub lifnita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORA’
Ing.chim.Sirbule

RESPONSABIL ANALIZA,

COMPARIA DE APA Chim Tudorache Claudia

R,
Bogdan ] Z Q TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
‘L ="Toborator Central Apé Potabild
Laborator Apé Potabild Targoviste

Reprodiicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este IN. TERZISA!
Rezultatul analizélor se refera numai la proba prelévata si analizata,

F=17-6/2 Exemplar nr. 3
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“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.1393

Sollc1tant SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1529

Loc de prelevare: Petresti, sat.Puntea de Greci, Data si ora prelevarii probei: 11.05.2023/08:20

str. Legumicultorilor, nr.77, Zinca lodna Data si ora receptiei probei: 11.05.2023/10:00
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 302 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 11.05.2023/11:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 14.05.2023/10:00
Volum proba: 500ml Data si ora eliberarii rezultatului: 15.05.2023/09:00
Prelevat de: Ene Mariana

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017 ;SR EN ISO 5667 1/2022;SR EN SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

__PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
N ] . determinata
W SR EN ISO 9308-1:2015
- Escherichiacoli | UFC/100ml | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
~ PARAMETRII INDICATORI ]
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e e ] determinata
. SR ENISO 9308-1:2015
» Bact¢r11 ucollforme 7 'UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
- o UFC/1 ml Fara modificari
Nr.‘ de cglonp ’1271 22 ,C, ; anormale ‘O SR EN ISO 6222/2004
1 e i UFC/1 ml Fara modificari
Nr.k de COlinl ’la 377 C » ‘ o————— 7 0 SR EN ISO 6222/2004
; SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbufetu Bogdan Biolog Dutu Florina

COMPARIA DE AP |
TéRf‘OWSTE BAMBO¥ITA SA. %
Lsueu’mr Ceniral Apii Poschila
Laborater Api Potabild Targoviste

Reproducerea bulétinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2 Exemplar nr, 3
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" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

___Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

~ BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1490

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1530

Loc de prelevare: Petresti, sat Coada Izvorului, str. Principala, nr. 2, Data si ora prelevarii probei: 11.05.2023/08:35
Voinoiu Petre Data si ora receptiei probei: 11.05.2023/10:00
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 303 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 11.05.2023/13:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei:11.05.2023/18:50
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 12.05.2023/13:00

Prelevat de: Ene Mariana

~ Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017_

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
e | B determinata
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH . >6,5 - <95 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate - uS /cm1a20°C 2500 394 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate , ] NTU 4) 0,45 SR EN ISO 7027-1:2016

. . . ) >0,1 statie,rezervor ]
Clor rezidual liber L mg/l >0.1 - <0,5 retea 0,17 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,21 SR EN ISO 7393-1:2002

e e . F min. 80% din
Clor rez;dual l}l?zerﬁ B N % 7 clor total 81 g
Amoniu (NH4") o mgh 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare | . 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros o , - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust R 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3?) L mgnt 50 A = SR ISO 7890-3:2000

TR iy 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nigiti NO) | mgl 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ) pg/l 50 39 SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe**) B gl - 200 51 SR ISO 6332:1996/C91:2006
V. .3 ; Grade 1

) . . ) = 20
Suma-derc‘alcm SIMagneziu | Germane SR 1SO 6059:2008
Indice de permanganat _ mg0/1 5 & SR EN IS0 8467:2001
Cloruri(ClH | mg/l 250 = SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila penffu éénsﬁhi‘a‘tbﬁ si fara fﬁodiﬁéari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentiu consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub lifnita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

B RESPONSABIL ANALIZA,
COMPANIA DF APA Chim Tudorache Claudia
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
="Tnborator Ceniral Apd Potabild

Leborater Api Poiubili Targoviste
Reproduceréa buletinului de analiza fara acgeptul scris al labordtorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor sé réfera numai la proba prelevata si analizata.
F:17-6/2 Exemplar nr. 3
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

 Ordonianta 7/2023 privind calitatea apeéi destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatafii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.1394

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Petresti, sat.Coada Izvorului,

str.Principala, nr.2, Voinoiu Petre

Punct prelevare: fobinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 303

Scopul analizei; verificarea calitatii apei —dezinfectie rezervor

stocdre ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelévat de: Ene Maridna

Fisa prelevare nr: 1530
Data si ora prelevarii probei: 11.05.2023/08:35
Data si ora receptiei probei: 11.05.2023/10:00

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 11.05.2023/11:00
Data si ora finalizarii analizei: 14.05.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 15.05.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2d17;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. e o determinata
o i B s SR EN ISO 9308-1:2015
~ Eschierichiacoli ) UFC/100ml 0 0 SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
,,PARAMETR'I‘I‘INDICATORI _ ]
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e _ determinata )
s o g . SR ENISO 9308-1:2015
~ Bacterii coliforme [FE/ 100wl 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
o B e - UFC/1 m! Fara modificari :
NI‘ de CF)IOI‘IH rla 22“C‘ 7 . s 0 SR EN ISO 6222/2004
N s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr de qqlonu ,la;37, G " anormale 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbuletd Bogdan !K
o IﬁﬁGOVI,STE-DEjﬁEQV;’IA SA.
Laborater Centra! Apd Potahilg

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este /N ERZISA!
Reziltatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F=17-7/2

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA )

Laborator Apd Potabils Targoviste

Pag.1/1

Biolog Dutu Florina

T

Exemplar nr. 3




