COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3443

Solicitant: SECTIA TITU

Cod proba: 700

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Loc de prelevare: Produlesti, iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica

Data si ora elib

Fisa prelevare nr: 3509
Data si ora prelevarii probei: 17.10.2023/14:25
Data si ora receptiei probei: 17.10.2023/15:45

Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 17.10.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 17.10.2023/18:10

erarii rezultatului: 18.10.2023/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cm1a20°C 2500 841 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,54 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - <0.5 retea 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,48 SR EN 1SO 7393-1:2002
. . min. 80% din ’
Clor rezidual liber % s gl 96 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 9) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust . 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR 1SO 7890-3:2000
G ; 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO2) TR 0,5 refea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 s SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?*,Fe*") g/l 200 E SR TSO 6332:1996/C91:2006
e r . Grade
- 2
Suma de calciu si magneziu Germane SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 5 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
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SEF LABORA/‘ ,
Ing.chim.Sirbyletu Bogdan

COMPANIA DE APA
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.3266

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Produlesti iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 700

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 3509
Data si ora prelevarii probei: 17.10.2023/14:25
Data si ora receptiei probei: 17.10.2023/15:45

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 17.10.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 20.10.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.10.2023/13:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Y 2% y SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m! 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii 1a 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
. 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim, Sirbuletu Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

COMPANIA DE APA |
w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. ‘ %&
S oy
Central Apii Potabild

Loborater

Laborator Apd Potabild Térgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax(0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3444

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3510
Loc de prelevare: Produlesti, Primarie Data si ora prelevarii probei: 17.10.2023/14:30

Data si ora receptiei probei: 17.10.2023/15:45
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 17.10.2023/16:00

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 17.10.2023/18:10

Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 18.10.2023/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 © 7,6/20,0°C | SRISO 10523:2012

Conductivitate uS/emla20°C 2500 866 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,31 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l S e 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,23 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % o 87 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) | SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros o 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Hitrif {NCi) mg/l ™ Sﬁtée;;eefmr . gﬁ S\? 2266777777:§2()00022/C91 12006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** ,Fe*") pg/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Gg’;flifle - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO/l 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (Cl) mg/l 250 5 SR 1SO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/I;

SEF LABORﬁ OR, COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing chim. Sirbyletu Bogdan E E ‘) TARGOVISTE - DAMBOYITA S.A. Chisn Tydptaghe landia
3 ="TLaborator Central Apd Potabila O /
Laborator Apd Potabifii Targoviste | \\/

[
Reproducerea buletinului de analiza fara acteptul scris al laboratorului este IN TERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.3267

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Produlesti, Primarie

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 3510

Data si ora prelevarii probei: 17.10.2023/14:30
Data si ora receptiei probei: 17.10.2023/15:45

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 17.10.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 20.10.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.10.2023/13:15

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
s . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml1 0 0 SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i ‘ SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-12015/A1:2017
s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 3 SR EN ISO 6222/2004
s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 6 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORPQIOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirb

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

uletu Bo gdan
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3445

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3511
Loc de prelevare: Produlesti, str. Targovistei, nr. 364, Centru Medical Data si ora prelevarii probei: 17.10.2023/14:40
Data si ora receptiei probei: 17.10.2023/15:45

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: chim Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 17.10.2023/16:00

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 17.10.2023/18:10

Prelevat de: Chiran Antonia ] Data si ora eliberarii rezultatului: 18.10.2023/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/eml1a200C 2500 862 SR ENISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,41 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l o s S anen 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total . mg/l 0,16 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % et il 88 :

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare 5 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros 5 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3Y) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NOy) mg/l o Stoa,t;er’erteeiewor - SR BN 26777 2002ICS 2008

Mangan pg/l 50 ' - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe" Fe*") g/l 200 s SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggéiiie - SR ISO 6059:2003

Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 = SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEP LABUSATUR, _COMPANIA DE APA }éi.SP%NdSAP Iﬁ“ %TACI{.IZA ’
Ing.chim.Sirbplgtu Bogdan ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. i Lucapete . ausla

="TLahorator Central Ap& Potchila
Lahorator Api Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICA NR.3268

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Produlesti, str.Targovistei, nr.364, Centru

Medical

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie electrica

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 mi
Prelevat de; Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 3511

Data si ora prelevarii probei: 17.10.2023/14:40
Data si ora receptiei probei: 17.10.2023/15:45

Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 17.10.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 20.10.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 20.10.2023/13:15

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN 18O 5667-3/2018;SR EN IS0 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Y . SR EN ISO 9308-1:2015
e o o D SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e T SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
. 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 8 SR EN ISO 6222/2004
: o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C — 8 SR EN ISO 6222/2004
SEF LAB EATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan Biolog Dutu Florina

Reproducerea buletinului de’analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPARNIA DE APA
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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