COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr. 1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 807

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa-str.Tudor Vladimirescu,nr.12, fam. Dobre
Delia

Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 64

Scopul analizei: reluare furnizare-cuplare retea

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in

recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 1128

Data si ora prelevarii probei: 01.06.2022/16:10
Data si ora receptiei probei: 01.06.2022/17:30
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 01.06.2022/17:40
Data si ora finalizarii analizei: 01.06.2022/23:55
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.06.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:i::'(:r?;::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <9,5 7,8(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate b omie 2500 205 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 3,44 SR EN ISO 7027-1/2016
Clor rezidual liber mg/l z 8} _ngfs’rf;;zor 0,26 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,30 SR EN ISO 7393-1/2002
5 : : ;
derredullerdn |y | o o
Amoniu (NH,") mg/] 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) SR EN 1622/2007
Aluminiu g/l 200 SLQ SR 1SO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO;) mg/l 0,1 Sf)"??f;zf”"r - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*" Fe™") ug/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Gg;iie Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l, aluminiv <35,35pg/l

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarilé ulterloare

Campi= i DE APA )
SEF LABORATOR il{ \ TARGOVISTE, DARSIVIIA S.A.

Ch. Dimian %z/dia
Cod F-17-6/1

\ Luhmutor Ceniml Ap. Potabild
Laborotor Apé Po'abild Puricasa)

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1

RESPONSABIL ANALIZA
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v

Exemplar nr. 5



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 45 8/2002(repubhcata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.781

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1128

Loc de prelevare; Pucioasa-str.Tudor Vladimirescu,nr.12, Data si ora prelevarii probei: 01.06.2022/16:10
fam. Dobre Delia Data si ora receptiei probei: 01.06.2022/17:30
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Cod proba: 64

Scopul analizei: reluare furnizare-cuplare retea Data si ora efectuarii analizei: 01.06.2022/18:20
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 04.06.2022/15:20
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 06,06.2022/11:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 807

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a22°C | UFC/1m) | Nieio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la37°C | UFC/ Iml Nicio modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modlﬁcarlle si completarile

ulterioare. .
(v ComPi* 5 DE APA :
SEF LABORATOR ‘ \ _rARGOVISTE - DAs YA SA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudla Biolog Manoiu Mirabela
‘ Lnbocutor Cenirul Aps P omblln >
" Laborator Apé Poshila Pucicasal
Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este mtermsa'
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului ar.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 808

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 62

Prelevat de; Virlan G.

Scopul analizei: reluare furnizare-cuplare retea
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis

Loc de prelevare: Pucioasa-str.Republicii,nr.40, fam. Dobre Grigore
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Fisa prelevare nr: 1129

Data si ora prelevarii probei: 01.06.2022/16:30
Data si ora receptiei probei: 01.06.2022/17:30
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 01.06.2022/17:40
Data si ora finalizarii analizei: 01.06.2022/23:55
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.06.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA de‘::}*(:r?;xle:ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate W8/ cmla 2500 206 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 2,75 SR EN ISO 7027-1/2016
Clor rezidual liber mg/l Eg} _ng;’rfj;z’or 0,33 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,37 SR EN I1SO 7393-1/2002
i Min o 89
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/l 200 SLQ SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/] 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO,) mg/1 0.1 S})ﬁifggf“"“ - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe™) ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GS:;iie Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 1SO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/I, aluminiu < 35,35pg/1

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele C
privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/1
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oboratorApd Porabilé Pudicasa

ARGOVISTE - DARSOVITA SA.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10. 2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.782

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa-str.Republicii,nr.40, fam. Dobre

Grigore

Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 62

Scopul analizei: reluare furnizare-cuplare retea
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 1129

Data si ora prelevarii probei: 01.06.2022/16:30
Data si ora receptiei probei: 01.06.2022/17:30
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 01.06.2022/18:20
Data si ora finalizarii analizei: 04.06.2022/15:20
Data si ora eliberarii rezultatului: 06.06.2022/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 808

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nt de colonii 1a22°C | UFC/1ml | V¢t modificare ] SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii Ia 37°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modlﬁcarlle si completarile

ulterioare.

SEF LABORATOR

Ch. Dimian %la?.ia
Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este mtemsa'

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat ar. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 809

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1130
Loc de prelevare: Pucioasa-str.Ana Ipatescu,nr.2, fam. Lutu Florin Data si ora prelevarii probei: 01.06.2022/16:45
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 01.06.2022/17:30
Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Hategan E.
Scopul analizei: reluare furnizare-cuplare retea
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 01.06.2022/17:40
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 01.06.2022/23:55
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 02.06.2022/10:00
Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
. o Valoare .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - 9.5 7,8(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate uS Jgm ta 2500 205 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 2,28 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0,5 retea 0,24 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,27 SR EN ISO 7393-1/2002
N . . .
% clor rez_ldual liber din o Min.80 89
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) SR EN 1S07887/2012
Miros - 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/t 200 SLQ SR ISO 10566/2001
NitratiiNO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
PR - 0,1 statie,rezervor }
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pe/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe’) pg/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
.. . Grade -
Suma de calciu si magneziu | o a00 Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgOy/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 1S0O 92972001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L,Q: amoniu <0,019 mg/l, aluminiu < 35,35ug/1

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.783

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1130

Loc de prelevare: Pucioasa-str.Ana Ipatescu,nr.2, fam. Lutu Data si ora prelevarii probei: 01.06.2022/16:45
Florin Data si ora receptiei probei: 01.06.2022/17:30
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Cod proba: 61

Scopul analizei: reluare furnizare-cuplare retea Data si ora efectuarii analizei: 01.06.2022/18:20
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 04.06.2022/15:20
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 06.06.2022/11:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 809

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 12 22°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATI: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
SEF LABORATOR  peeenme e " RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Clauydia i - ( ™~ ngﬂMygt’i; ;A”D?vﬂ’ fA Biolog Manoiu Mirabela
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Reproducerea buletinului de anatiza fara acse-pu-ﬂ—sé‘ borctar Apd Peabile Putiosal isal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 810

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1131
Loc de prelevare: Pucioasa-str.Aleea Ardealului, nr.31, fam. Florescu | Data si ora prelevarii probei: 01.06.2022/17:00
Coca Data si ora receptiei probei: 01.06.2022/17:30
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Hategan E.
Cod proba: 60
Scopul analizei: reluare furnizare-cuplare retea Data si ora efectuarii analizei: 01.06.2022/17:40
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 01.06.2022/23:55
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 02.06.2022/10:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa'rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,8(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate “32/0‘8“(’: fa 2500 203 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 1,94 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/1 S 0.1-<0.5 reica 0,28 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,32 SR EN ISO 7393-1/2002
% clor rezidual liber din o .
. Min.80
clorul rezidual total % " 83
Amoniu (NH4+) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR ENISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 SLQ SR ISO 10566/2001
Nitrati(NOs") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO;) mgll 0.1 statierezervor - SR EN 26777/C91-2006
.5 retea
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe**,Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GGrade Minim 5 - SR ISO 6059/2008
crmanc

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
#Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*,Q: amoniu <0,019 mg/l, aluminiu < 35,35pg/1

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potablle cu modificarile si completarile ulterioare.

COMPR" AP
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’ 1. - laborator Apd Poabild Fuciousy,
Cod F-17-6/1 -~ \

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1 Exemplar nr. b



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. $92/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.784

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1131

Loc de prelevare: Pucioasa-str.Aleea Ardealului, nr.3 1-fam. Data si ora prelevarii probei: 01,06.2022/17:00
Florescu Coca Data si ora receptiei probei: 01.06.2022/17:30
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Cod proba: 60

Scopul analizei: reluare furnizare-cuplare retea Data si ora efectuarii analizei: 01.06.2022/18:20
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 04.06.2022/15:20
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 06.06.2022/11:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 810

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a22°C | UFC/1ml | MO modificare 6 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
(T ~ -
SEF LABORATOR ¢ f ™~ '_COMPAP n DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia \ R RGOYISTE - DANGIVITA S.1. Biolog Manoiu Mirabela
[ S Luborator Ceniral Api Potabild Ve
Cod F-17-7/1 { Laborator Apd Poiabila Pucionsa X

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 811

Solicitant: Sectia Pucioasa
Gabriel

Cod proba: 63

Prelevat de: Virlan G.

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Scopul analizei: reluare furnizare-cuplare retea
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis

Loc de prelevare: Pucioasa-str.Fantanelor,bl.2A,ap.3, fam. Chiva

Fisa prelevare nr: 1132

Data si ora prelevarii probei: 01.06.2022/17:15
Data si ora receptiei probei: 01.06.2022/17:30
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei:
Data si ora finalizarii analizei:
Data si ora eliberarii rezultatului: 02.06.2022/10:00

01.06.2022/17:40
01.06.2022/23:55

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667- 1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA de\:::;?;;:ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate ”Sz/ogrg a 2500 206 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 2,18 SR EN ISO 7027-1/2016
Clor rezidual liber mgl | 204 T 0,23 SR EN 1SO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,26 SR ENISO 7393-1/2002
oot o % Min 30 88
Amoniu (NH,") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - D SR EN1S07887/2012
Miros - 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) SR EN 1622/2007
Aluminiu ng/l 200 SLQ SR ISO 10566/2001
NitratiiNO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO,) mg/l 0.1 nggif;:ze”"‘ - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe**,Fe’) pg/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Ggrrrﬂie Minim 5 - SR IS0 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l, aluminiu < 35,35ug/1

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se inca

privind calitatea apei potabﬂP cumodificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudja

Cod F-17-6/1

10

CUMPL~ . DE APA
1 'usowm. amwwu T4 S4.

labomlor Central Aps Potcblle

Laborator Apd Poiabils Putioasaf

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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dreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.785

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1132

Loc de prelevare; Pucioasa-str.Fantanelor,bl.2A,ap.3, fam. Data si ora prelevarii probei: 01.06.2022/17:15
Chiva Gabriel Data si ora receptiei probei: 01.06.2022/17:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Cod proba: 63

Scopul analizei: reluare furnizare-cuplare retea Data si ora efectuarii analizei: 01.06.2022/18:20
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 04.06.2022/15:20
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 06.06.2022/11:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 811

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Nicio modificare 4 SR EN I1SO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
T )
SEF LABQRATOR ] T o CUMPE®  DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia 1§ | ( \ YARGOVISTE - DABSIVITA S.A. Biolog Manoiu Mirabela
¢ IR | T
A i L_& Labosetor Central Apé Potabitd \ '
Cod F-17-7/1 ! Laborator Apd Pesubilé Pudioasa
Reproducerea buletinului de andliza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 819

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 62

Prelevat de: Virlan G.

Scopul analizei: reluare furnizare-cuplare retea
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis

Loc de prelevare: Pucioasa-str.Republicii,nr.40, fam. Dobre Grigore
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Fisa prelevare nr: 1142

Data si ora prelevarii probei: 02.06.2022/09:40
Data si ora receptiei probei: 02.06,2022/10:40
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei:
Data si ora finalizarii analizei:
Data si ora eliberarii rezultatului: 03.06.2022/10:00

02.06.2022/10:50
02.06.2022/17:35

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA dz;:;:;::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,9(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate “Sz/oﬁré la 2500 205 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 1,69 SR EN ISO 7027-1/2016
Clor rezidual liber mg/! 2 8} _S;agfs’rfjtzzor 0,50 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,54 SR EN ISO 7393-1/2002
; . . :
oot ot % Min 0 83
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) SR EN IS07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ng/l 200 SLQ SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO;3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO;) meg/l 0.1 Sg‘gf;:zew‘” - SR EN 26777/C91-2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*',Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu ngiiiie Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI") mg/1 250 - SR IS0 92972001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l, aluminiu < 35,35pg/1

privind calitatea apei potabile cu modlﬁcarlle si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/1

i
H
[

( \ (UMPA® « DE APA
_TARGOVISTE - DAMS JVITA S.A.

\\« l.ubnmior Central Apd Potabila
Laborator Api Peiahila Pucisasa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor sc refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1

anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Clau/dia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245 762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.793

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1142

Loc de prelevare: Pucioasa-str.Republicii,nr.40, fam. Dobre Data si ora prelevarii probei: 02.06.2022/09:40
Grigore Data si ora receptiei probei: 02.06.2022/10:40
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Cod proba: 62

Scopul analizei: reluare furnizare-cuplare retea Data si ora efectuarii analizei: 02.06.2022/13:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 05.06.2022/10:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 06.06.2022/11:30
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 819

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AT APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 12 22°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 4 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 9 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
U : -
SEF LABORATOR (17 ™ "NMPA" n DE APA | RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia =l ARGOUISIE - DARJVIIA SR, Biolog Manoiu Mirabela
" Laborator Central Apd Potabila .
Cod F-17-7/1 L4 Laborator Apd Peinbild Putioasa) {

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 2272017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.]-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 821

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1144
Loc de prelevare: Pucioasa-str.Aleea Ardealului, nr.31, fam. Florescu | Data si ora prelevarii probei: 02.06.2022/10:00
Coca Data si ora receptiei probei: 02.06.2022/10:40
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Cod proba: 60
Scopul analizei: reluare furnizare-cuplare retea Data si ora efectuarii analizei: 02.06.2022/10:50
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 02.06.2022/17:35
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 03.06.2022/10:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1SO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM | Valoare CMA Valoa.r ca Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate “32/0‘8’8 fa 2500 209 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 1,11 SR EN ISO 7027-1/2016
. . > 0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0.5 retea 0,18 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,22 SR EN ISO 7393-1/2002
N . . .
% clor regldual liber din o Min.80 82
clorul rezidual total
Amoniu (NH4+) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1 SR EN 1S07887/2012
Miros - 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) SR EN 1622/2007
Aluminiu ng/l 200 SLQ SR ISO 10566/2001
NitratiNO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO»") mg/l 0.1 statieezervor . SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333/1997
Fier (Fe*',Fe*") ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
.. . Grade L

Suma de calciu si magneziu | 5. oo Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l, aluminiu < 35,35ug/1

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR “\ CumPA* o DE APA
F : 'ARGOWSTE DAHBUWM S.A
Ch. Dimian Claudia ! —_
Lubommr Cenlml Apé Potabilé

l.ubom?or Apé Peiobild Pucioass

Cod F-17-6/1 s
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr,1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.795

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa-str.Aleea Ardealului, nr.31, fam.
Florescu Coca

Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 60 :

Scopul analizei: reluare furnizare-cuplare retea

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 1144

Data si ora prelevarii probei: 02.06.2022/10:00
Data si ora receptiei probei: 02.06.2022/10:40
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 02.06.2022/13:00
Data si ora finalizarii analizei: 05.06,2022/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 06.06.2022/11:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 821

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AT APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
N de colonii 1a22°C | UFC/ 1ml | Ne10 modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 7 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.

(-

SEF LABORATOR i
Ch. Dimian CJdudia

>~ CuMPu- s DE APA
) _TARGOVISTE » DABS VITA S.A.

" Laborator Central Ap# Potabild
Laborator Apd Peiabild Pudioasn

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

J

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. ’b




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23».10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 822

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa-str.Ana Ipatescu,nr.2, fam. Lutu Florin
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 61

Scopul analizei: reluare furnizare-cuplare retea

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in

recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 1145

Data si ora prelevarii probei: 02.06.2022/10:10
Data si ora receptiei probei: 02.06.2022/10:40
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 02.06.2022/10:50
Data si ora finalizarii analizei: 02.06.2022/17:35
Data si ora eliberarii rezultatului: 03.06.2022/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

. . . aloare .
Parametrii analizati UM Valoare CMA v oa. a Metede de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,9(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate u ot 2500 206 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 1 ,78 SR EN ISO 7027-1/2016
. . > (0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,50 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/] 0,54 SR EN ISO 7393-1/2002
o ) ) )
% clor rez.ldual liber din % Min.80 93
clorul rezidual total
Amoniu (NH4+) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) SR EN 1S07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 SLQ SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
s - 0,1 statie,rezervor
Nitriti (N02 ) mg/! 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pe/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe*") ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
.. . Grade .
Suma de calciu si magneziu | 5o oo Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (Cl-) mg/i 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/1 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L,Q: amoniu <0,019 mg/1, aluminiu < 35,3 5pg/1

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Le
privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.
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Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.796

Solicitant; Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1145

Loc de prelevare: Pucioasa-str.Ana Ipatescu,nr.2, fam. Lutu Data si ora prelevarii probei: 02.06.2022/10:10
Florin Data si ora receptiei probei: 02.06.2022/10:40
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Cod proba: 61

Scopul analizei: reluare furnizare-cuplare retea Data si ora efectuarii analizei: 02.06.2022/13:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 05.06.2022/10:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 06.06.2022/11:30
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 822

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 ' 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII; Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile
ulterioare.

 RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

\  Lobaiotar Central Apé Potabiti /

Cod F-17-7/1 f}/ | T Laborator Apii Peabild Pucioasa 2/
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptil $cris al laboratorulul este mierzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

SEF LABORATOR o p
. . H - CJMPu+ ~ DE APA
Ch. Dimian Claudia l( \} jikcowsrf-ozﬂwvm 54,
R VITA A,
|

o

-

P .
S mteirammmermn ey

Pag.1/1
Exemplar nr. 3




LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 823

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1146
Loc de prelevare: Pucioasa-str.Fantanelor,bl.2A,ap.3, fam. Chiva Data si ora prelevarii probei: 02.06.2022/10:20
Gabriel Data si ora receptiei probei: 02.06.2022/10:40
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Cod proba: 63
Scopul analizei: reluare furnizare-cuplare retea Data si ora efectuarii analizei: 02.06.2022/10:50
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 02.06.2022/17:35
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 03.06.2022/10:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
" oL Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9.5 7,9(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate “82/08% la 2500 208 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 1,10 SR EN ISO 7027-1/2016
. . > 0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,18 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,22 SR EN ISO 7393-1/2002
N . . .
% clor regldual liber din % Min.80 82
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 sLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) SR EN [SO7887/2012
Miros - 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 SLQ SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO;) mgl 0.1 statierezervor - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*" Fe*") ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
. . Grade L

Suma de calciu si magneziu | 5o o0 Minim 5 - SR 180 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/} 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1,Q: amoniu <0,019 mg/l, aluminiu < 35,35pg/l

OBSERVATIL: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str, Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.797

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1146

Loc de prelevare: Pucioasa-str.Fantanelor,bl.2A,ap.3, fam. Data si ora prelevarii probei: 02.06.2022/10:20
Chiva Gabriel Data si ora receptiei probei: 02.06.2022/10:40
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Cod proba: 63

Scopul analizei: reluare furnizare-cuplare retea Data si ora efectuarii analizei: 02.06.2022/13:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 05.06.2022/10:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 06.06.2022/11:30
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 823

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AT APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la37°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 9 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor s refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 824

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 1147
Loc de prelevare: Pucioasa-str. Tudor Vladimirescu,nr.12, fam. Dobre | Data si ora prelevarii probei: 02.06.2022/10:30
Delia Data si ora receptiei probei: 02.06.2022/10:40
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Cod proba: 64
Scopul analizei: reluare furnizare-cuplare retea Data si ora efectuarii analizei: 02.06.2022/10:50
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 02.06.2022/17:35
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 03.06.2022/10:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1S0 5667-3/2018
. S Valo .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - 9,5 7,9(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate ”SZ/OSIS la 2500 207 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 1,07 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 refea 0,18 SR EN IS0 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,22 SR ENISO 7393-1/2002
o . . .
% clor re@dual liber din % Min.80 82
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 3] 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/t 200 SLQ SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
e - 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe*") g/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GGrade Minim 5 - SR IS0 6059/2008
ermane

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN IS0 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L,Q: amoniu <0,019 mg/l, aluminiu < 35,35ug/l

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cumadlﬁsaxﬂmm..pletarlle ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fard acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.798

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa-str.Tudor Vladimirescu,nr.12,

fam. Dobre Delia

Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 64

Scopul analizei: reluare furnizare-cuplare retea
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 1147

Data si ora prelevarii probei: 02.06.2022/10:30
Data si ora receptiei probei: 02.06.2022/10:40
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 02.06.2022/13:00
Data si ora finalizarii analizei: 05.06.2022/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 06,06.2022/11:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 824

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1222°C | UFC/1ml | NVetO modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
, anormala
Nr. de colonii 1a 37°C | UFC/1ml | Nici© modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATIIL: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile
ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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