LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1825

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 60

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Pucioasa, str. Avram Iancu, nr.15-fam.Dimian
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Fisa prelevare nr; 2465

Data si ora prelevarii probei: 02.11.2022/08:40
Data si ora receptiei probei: 02.11.2022/10:45
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei:
Data si ora finalizarii analizei:

02.11.2022/11:10
02.11.2022/15:20

Data si ora eliberarii rezultatului: 03.11.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

. o Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA . Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate K et 2500 215 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 1,19 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor 1.
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/! 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
o ) : )
% clor regldual liber din % Min.80 92
clorul rezidual total
Amoniu (NH,) mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR ENISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3') mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
e - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO5) mg/! 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe’") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. . Grade . .
Suma de calciu si magneziu | o Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI') mg/| 250 - SR 1SO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/i
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1782

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, str. Avram lancu, nr.15-fam.Dimian

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 60

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2465

Data si ora prelevarii probei: 02.11.2022/08:40
Data si ora receptiei probei: 02.11.2022/10:45
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei:
Data si ora finalizarii analizei: 05.11.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.11.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1825

02.11.2022/14:00

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m] | TVicio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
.. ici ifi
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m | Nicio modificare 11 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR . S RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia w70 'a JMF: 57 BE APA Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/2

¥ 10

“— wnoowsrz L6 5QdlTA SA.

sutor Centml Apd Potcbild
i.uh‘:z’t‘or Apé Pecabild Putioast

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1826

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2466
Loc de prelevare: Pucioasa, str. 9 Mai, nr.5-fam.Duia Vasile Data si ora prelevarii probei: 02.11.2022/09:00
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 02.11.2022/10:45
Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Hategan E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea Data si ora efectuarii analizei: 02.11.2022/11:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 02.11.2022/15:20
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 03.11.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “82/08“8 fa 2500 213 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,90 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor 1.

Clor rezidual liber mg/l 2 01-<0.5 retea 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/| 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
o . . .
% clor rez'ldual liber din % Min.80 90
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/! 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR ENISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

T - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy") mg/l 0,5 retea ) SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe’") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

.. . Grade . .

Suma de calciu si magneziu | .- o Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR ENISO 8467:2001
Cloruri (CID) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L.Q: amoniu <0,019 mg/l
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1783

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, str. 9 Mai, nr.5-fam.Duia Vasile
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 61

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2466

Data si ora prelevarii probei: 02.11.2022/09:00
Data si ora receptiei probei: 02.11.2022/10:45
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 02.11.2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 05.11.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.11.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1826

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
1. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Niclo modificare 12 SR EN SO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Niclo modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR ENISO 14189/2017
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1827

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2467
Loc de prelevare: Pucioasa, bloc 1 Parc, ap.3-fam.Popescu Dumitru Data si ora prelevarii probei: 02.11.2022/09:15
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 02.11.2022/10:45
Cod proba: 62 Receptionat/inregistrat de: Hategan E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea Data si ora efectuarii analizei: 02.11.2022/11:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 02.11.2022/15:20
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 03.11.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Yaloare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9.5 7,6(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate hSomle 2500 215 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 1,17 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >(,]1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/] > 0.1-<0,5 retea 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
N ) ) )
% clor rez‘ldual liber din o Min.80 92
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/t 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

e - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO;") mg/l 0,5 retea j SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*' Fe’") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

.. . Grade . .

Suma de calciu si magneziu | . Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/i 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantlﬁcare a metodei"”
*LQ: amoniu <0,019 mg/I
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10,2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA‘ MICROBIOLOGICA NR.1785

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, str. Aleea Ardealului, nr.33-fam.Florescu
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 63

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2468

Data si ora prelevarii probei: 02.11.2022/09:30
Data si ora receptiei probei: 02.11.2022/10:45
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 02.11.2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 05.11.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.11.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1828

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-112015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C UFC/ 1m] | Niclo modificare 1 SR EN TSO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml | Nicio modificare 0 SR EN ISO 622212004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR ENISO 14189/2017
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1828

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 63

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Pucioasa, str. Aleea Ardealului, nr.33-fam.Florescu
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Fisa prelevare nr: 2468

Data si ora prelevarii probei: 02.11.2022/09:30
Data si ora receptiei probei: 02.11.2022/10:45
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei; 02.11.2022/11:10
Data si ora finalizarii analizei: 02.11.2022/15:20
Data si ora eliberarii rezultatului: 03.11.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

.. .. Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA a oa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,9(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “Sz/oﬁr(“: la 2500 214 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,49 SR EN IS0 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor 1.
Clor rezidual liber mg/l S 01-<0,5 retea 0,37 SR ENISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/1 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002
o . . )
% clor regldual liber din 9% Min.80 90
clorul rezidual total
Amoniu (NH," mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1)) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR 1SO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
serer - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO,) me/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe** g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
, B
. . Grade . . .
Suma de calciu si magneziu | "0 Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CID) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/1
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1784

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, bloc 1 Parc, ap.3-fam.Popescu Dumitru

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 62

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2467

Data si ora prelevarii probei: 02.11.2022/09:15
Data si ora receptiei probei: 02.11.2022/10:45
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei:

02.11.2022/14:00

Data si ora finalizarii analizei: 05.11.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.11.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 1827

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
V. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Nicio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Niclo modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR ENISO 14189/2017
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1829

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2469
Loc de prelevare: Pucioasa,Str.Fantanelor-Scoala nr.1 Data si ora prelevarii probei: 02.11.2022/09:45
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 02.11.2022/10:45
Cod proba: 64 Receptionat/inregistrat de: Hategan E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea Data si ora efectuarii analizei: 02.11.2022/11:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 02.11.2022/15:20
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 03.11.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 8,0(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52/0‘52 fa 2500 216 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,88 SR ENISO 7027-1:2016
. . >0,] statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0.5 retea 0,44 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
o . . .
% clor rez'ldual liber din 9 Min.80 92
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR ENISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(INO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

s - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO,) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

. . Grade - .

Suma de calciu si magneziu | o - Minim 5 - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/| 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L.Q: amoniu <0,019 mg/1

zJMPA 8 ‘i 55 APA
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1786

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa,Str.Fantanelor-Scoala nr.1

Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 64

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2469

Data si ora prelevarii probei: 02.11.2022/09:45
Data si ora receptiei probei: 02.11.2022/10:45
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei; 02.11.2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 05.11.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.11.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1829

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

A . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

.. . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m] | Nicio modificare 2 SR EN SO 6222/2004

anormala
.. icio modificare
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Nielo modificar 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR ENISO 14189/2017
SEF LABORATOR (¥ P "} RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia \‘} ;,‘ti:_,ﬂl’_s_‘f_{;ﬁbff""‘ SA. Biolog Manoiu Mirabela
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1
Exemplar nr.

2
J




LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24,10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1830

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 65

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Pucioasa-Piata, Magazin SC SORINI
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Fisa prelevare nr: 2470

Data si ora prelevarii probei: 02.11.2022/10:00
Data si ora receptiei probei: 02.11.2022/10:45
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 02.11.2022/11:10
Data si ora finalizarii analizei: 02.11.2022/15:20
Data si ora eliberarii rezultatului: 03.11.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d;i::l'(r):il::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,0(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate b et 2500 213 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,65 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber myl | 2oy Spereeror 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/1 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002
cloni rezduat ol | % Ming0 02
Amoniu (NH,") mg/] 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/t 200 - SR 1SO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nie (0 | T S e
Mangan g/l 50 - SR 1SO 6333:1997
Fier (Fe** Fe’") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggriiiie Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0y/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR 1S0 9297:2001
Sulfati mg/1 250 - STAS 3069:1987

1Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/!
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10,2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1787

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa-Piata, Magazin SC SORINI

Fisa prelevare nr: 2470

Data si ora prelevarii probei: 02.11.2022/10:00

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 65

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Data si ora receptiei probei: 02.11.2022/10:45
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 02.11.2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 05.11.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului; 07.11.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1830

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR ENISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 -0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m] | TVicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m] | TVicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SRENISO 14189/2017
SEF LABORATOR COMP ' LE AP RESPONSABIL ANALIZA
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1831

Solicitant: Sectia Pucioasa
B1,Sc.A,parter-fam.Banu
Cod proba: 66

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Loc de prelevare: Pucioasa, str. Sg.Erou Nicolae Marius, bloc

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Fisa prelevare nr: 2471

Data si ora prelevarii probei: 02.11.2022/10:15
Data si ora receptiei probei: 02.11.2022/10:45
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 02.11.2022/11:10
Data si ora finalizarii analizei: 02.11.2022/15:20
Data si ora eliberarii rezultatului: 03.11.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:;::‘(x):llil::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate ”Sz/oﬁré fa 2500 217 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,46 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l ;8} _S;aggrf:fe;vor 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
S ; . .
clonal rescual otal % Min 0 o1
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NOy) mg/l o1 55?2‘?;12?”‘“ - gg EIIIII 323335885/@1 22006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe*") pgfl 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GSrrriiie Minim 5 - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*1L.Q: amoniu <0,019 mg/1
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1788

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, str. Sg.Erou Nicolae Marius, bloc

B1,Sc.A,parter-fam.Banu

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 66

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2471

Data si ora prelevarii probei: 02.11.2022/10:15
Data si ora receptiei probei: 02.11.2022/10:45
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 02.11.2022/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 05.11,2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.11.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1831

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
: determinata
.. . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
; — T
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Nicio modificare 8 SR EN ISO 6222/2004
anormala
.\ Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml ! 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR ENISO 14189/2017
SEF LABORATOR~- - - RESPONSABIL ANALIZA
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1832

Solicitant: Sectia Pucioasa
BONY M SRL
Cod proba: 67

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Loc de prelevare: Pucioasa, str.Florin Popescu,nr.16-Magazin

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Fisa prelevare nr: 2472

Data si ora prelevarii probei: 02.11.2022/10:30
Data si ora receptiei probei: 02.11.2022/10:45
Receptionat/inregistrat de; Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei: 02.11.2022/11:10
Data si ora finalizarii analizei: 02.11.2022/15:20
Data si ora eliberarii rezultatului: 03.11.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati M Valoare CMA d:::;(r):il;le:ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,0(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “Szlogrg la 2500 215 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,86 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mgl (o) _Stgag,es’rf:;z’or 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR ENISO 7393-1:2002
clorslrerdu el % Min g0 92
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nirid (N0,) | Ve :
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*,Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gggiiie Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR 1SO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorifor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SL.Q="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/!

SEF LABORATOR .
Ch. Dimian Claudig

Cod F-17-6/2
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24,10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1789

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, str.Florin Popescu,nr.16-Magazin

BONY M SRL

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 67

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2472

Data si ora prelevarii probei: 02.11.2022/10:30
Data si ora receptiei probei: 02.11.2022/10:45
Receptionat/inregistrat de: Hategan E.

Data si ora efectuarii analizei:

02.11.2022/14:00

Data si ora finalizarii analizei: 05.11.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.11.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1832

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN IS0 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C g . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
.\ Nicio modificare

Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml 1 SR EN ISO 6222/2004

anormala
.. Nicio modificare

Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala

Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian C]audxa MBS DE AP Biolog Manoiu Mirabela
z di'aner LE wdﬂ ITA S.4. ‘ /’/
Lubu: ulor Cemral Apd Potebila b/
Lnboruior Apé Peiubilé Pucioasa

Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1843

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 60

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Pucioasa, str. Avram Iancu, nr.15-fam.Dimian
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Fisa prelevare nr: 2485

Data si ora prelevarii probei: 03.11.2022/15:20
Data si ora receptiei probei: 03.11.2022/17:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 03.11.2022/17:45
Data si ora finalizarii analizei: 04.11.2022/00:15
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.11.2022/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d::::’(lfil::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,8(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”Sz/o‘érg la 2500 206 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,96 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mgl | 2 SEcemener 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002
5 ) ) .
cloral residunl toal % Min 0 80
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO,) mg/! e - SRLEN 26777.2003/C51:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe*") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie Minim 5 - SR SO 6059:2008
Indice de permanganat mgO0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*1.Q: amoniu <0,019 mg/1

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

&

Cod F-17-6/2
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorulul este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1800

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, str. Avram lancu, nr.15-fam.Dimian

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 60

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2485

Data si ora prelevarii probei: 03.11.2022/15:20
Data si ora receptiei probei: 03.11.2022/17:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 03.11.2022/18:00
Data si ora finalizarii analizei: 06.11.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.11.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1843

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1+2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 m! 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m] | TVicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
.. ici ifi
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Vicio modificare 14 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SRENISO 14189/2017
SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA

Cod F-17-7/2
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1844

Solicitant; Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr; 2486
Loc de prelevare: Pucioasa, str. 9 Mai, nr.5-fam.Duia Vasile Data si ora prelevarii probei: 03.11.2022/15:35
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 03.11.2022/17:00
Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea Data si ora efectuarii analizei: 03.11.2022/17:45
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 04.11.2022/00:15
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 04.11.2022/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa‘rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “Sz/ogrg la 2500 209 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,79 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >(,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,48 SR ENISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,53 SR EN ISO 7393-1:2002
o . . .
% clor rez.ldual liber din o Min.80 91
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - D 1 SR ENISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
e - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*" Fe’™) ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
.. . Grade " .
Suma de calciu si magneziu | o Minim 35 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1.Q: amoniu <0,019 mg/l

Y- 5T~ CJMPi o GE APA
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Cod F-17-6/2

Reproducerea buletinului d(e%za fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24,10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1801

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, str. 9 Mai, nr.5-fam.Duia Vasile
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 61

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2486

Data si ora prelevarii probei: 03.11.2022/15:35
Data si ora receptiei probei: 03.11.2022/17:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 03.11.2022/18:00
Data si ora finalizarii analizei: 06.11.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.11.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1844

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-112015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Niclo modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nt. de colonii la 37°C UFC/ 1m] | TVicio modificare 4 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

Cod F-17-7/2

SEF LABORATOR
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.[-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1845

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 62

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Pucioasa, bloc 1 Parc, ap.3-fam.Popescu Dumitru
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Fisa prelevare nr: 2487

Data si ora prelevarii probei: 03.11.2022/15:50
Data si ora receptiei probei: 03.11.2022/17:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 03.11.2022/17:45
Data si ora finalizarii analizei: 04.11.2022/00:15
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.11.2022/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

. .. A% )
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate kS /om la 2500 213 SR EN 27888:1997
20°C
Turbiditate NTU <5 0,93 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/i S 01-<0.5 retea 0,45 SR ENISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/1 0,50 SR ENISO 7393-1:2002
5 ; ) ;
% clor rez_ldual liber din o Min.80 90
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1)) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

o } 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe’* Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gfrr;‘;‘r’]e Minim 3 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*1.Q: amoniu <0,019 mg/l

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudja

Cod F-17-6/2
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Reproducerea buletinului demara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai fa proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1802

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, bloc 1 Parc, ap.3-fam.Popescu Dumitru
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 62

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2487

Data si ora prelevarii probei: 03.11.2022/15:50
Data si ora receptiei probei: 03.11.2022/17:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 03.11.2022/18:00
Data si ora finalizarii analizei: 06.11.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.11.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1845

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

S

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.o . SR ENISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
3 — 0
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m] | NVicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
.. Nici i
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m] | TVicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR s . COMPAE ) RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudla E[ \ 5;50‘,,," WISTE - DA Biolog Manoiu Mirabela
‘ 7
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1846

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 63

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Pucioasa, str. Aleea Ardealului, nr.33-fam.Florescu
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Fisa prelevare nr: 2488

Data si ora prelevarii probei: 03.11.2022/16:05
Data si ora receptiei probei: 03.11,2022/17:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N,

Data si ora efectuarii analizei: 03.11.2022/17:45
Data si ora finalizarii analizei: 04.11.2022/00:15
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.11,2022/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:;:::llil::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H | Unitati pH 26,5 - <95 7,8(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “Sz/o‘é’g fa 2500 210 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,56 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l i 8} _S;agfs’rfezt‘:?avw 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,53 SR EN ISO 7393-1:2002
5 ; . .
cloral roridul toal % Min 80 o1
Amoniu (NH, ) mg/l 0,5 sLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1)) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NG, ) mg/! M - SR BN 26777:2003/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe*) ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggﬁqif]e Minim 5 - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 1S0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*L.Q: amoniu <0,019 mg/l

SEF LABORATOR |
Ch. Dimian Claudia”
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1803

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, str. Aleea Ardealului, nr.33-fam.Florescu
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 63

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2488

Data si ora prelevarii probei: 03.11.2022/16:05
Data si ora receptiei probei: 03.11.2022/17:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 03.11.2022/18:00
Data si ora finalizarii analizei: 06.11.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.11.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1846

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-112015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ Iml Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m] | TVicio modificare ] SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR o RESPONSABIL ANALIZA
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat ]a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO —~ CHIMICA NR. 1847

N

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 64

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Pucioasa,Str.Fantanelor-Scoala nr, 1
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Fisa prelevare nr: 2489

Data si ora prelevarii probei: 03.11.2022/16:15
Data si ora receptiei probei: 03.11.2022/17:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N,

Data si ora efectuarii analizei: 03.11.2022/17:45
Data si ora finalizarii analizei: 04.11.2022/00:15
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.11.2022/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN IS0 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA de‘;::'(l)r::lil;le:ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate ”Sz/o‘é‘é fa 2500 209 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,81 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mgl | 2oy Spererer 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/! 0,53 SR EN ISO 7393-1:2002
5 ) : ;

e I o

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR IS0 10566:2001
Nitrati(NO;") mg/l 50 - SR 1SO 7890-3:2000

Nitriti (NO,) me/ Yol - SR BN 267772002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR IS0 6333:1997

Fier (Fe*',Fe’") ng/! 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GSrrr?)iie Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CID) mg/l 250 - SR SO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3} Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*L.Q: amoniu <0,019 mg/l
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.,10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1804

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2489

Loc de prelevare: Pucioasa,Str.Fantanelor-Scoala nr.1 Data si ora prelevarii probei: 03.11.2022/16:15

Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 03.11.2022/17:00

Cod proba: 64 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N,

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea Data si ora efectnarii analizei: 03.11.2022/18:00

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 06,11,2022/12:00

Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 07.11.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1847

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.o . SR EN ISO 9308-1:2015

Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
: determinata

.. . X SR EN ISO 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017

. Nicio ificar
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml icio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004

anormala

.. Nicio modificare

Nr. de colonii la 37°C UFC/ Iml 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR i T RESPONSABIL ANALIZA
’.\ J 4 . . .
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Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1848

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2490
Loc de prelevare: Pucioasa-Piata, Magazin SC SORINI Data si ora prelevarii probei: 03.11.2022/16:25
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Data si ora receptiei probei: 03.11.2022/17:00
Cod proba: 65 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea Data si ora efectuarii analizei: 03.11.2022/17:45
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 04.11.2022/00:15
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 04.11.2022/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,0(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “Sz/oﬁrg fa 2500 211 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <35 0,61 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor )

Clor rezidual liber mg/l = 0.1-<0.5 retea 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,53 SR EN ISO 7393-1:2002
o 3 ; .
% clor rez_ldual liber din %% Min.80 91
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR 18O 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

e - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*",Fe*") ng/l 200 - SR I1SO 6332:1996/C91:2006

. . Grade . .

Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L.Q: amoniu <0,019 mg/l

(57~ CoMP; 7 UE APA
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Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al 1ab0ratorulu1 este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1805

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa-Piata, Magazin SC SORINI

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 65

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2490

Data si ora prelevarii probei: 03.11.2022/16:25
Data si ora receptiei probei: 03.11,2022/17:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 03.11.2022/18:00
Data si ora finalizarii analizei: 06.11.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.11.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1848

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m] | NVicio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml | Nicio modificare 2 SR EN SO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR ' ; o RESPONSABIL ANALIZA
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratornlui este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1849

Solicitant: Sectia Pucioasa
B1,Sc.A,parter-fam.Banu
Cod proba: 66

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Loc de prelevare: Pucioasa, str. Sg.Erou Nicolae Marius, bloc

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Fisa prelevare nr: 2491

Data si ora prelevarii probei: 03.11.2022/16:40
Data si ora receptiei probei: 03.11.2022/17:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N,

Data si ora efectuarii analizei: 03.11.2022/17:45
Data si ora finalizarii analizei: 04.11.2022/00:15
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.11.2022/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:’ijll*(r’:il::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “32/08“8 fa 2500 206 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,55 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/1 igi _Stsagfs’rf:tzgor 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
it B o0
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1)) 1 SR ENISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO,) mg/l e - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe®",Fe’") ng/l 200 - SR 1SO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:;‘;G Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*L.Q: amoniu <0,019 mg/]
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1

RESPONSARIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

%

Exemplar nr. 3



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOCASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/24,10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1806

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, str. Sg.Erou Nicolae Marius, bloc
B1,Sc.A parter-fam.Banu

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 66

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2491

Data si ora prelevarii probei: 03.11.2022/16:40
Data si ora receptiei probei: 03.11.2022/17:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 03.11.2022/18:00
Data si ora finalizarii analizei; 06.11.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.11.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1849

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. g . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococt intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m] | Vicio modificare 5 SR EN 1SO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m] | Vicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR i / { JMP; "4 DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia | ‘??G“"‘” LA SUVIA S.A. Biolog Manoiu Mirabela
“ , - ﬁ, Lnboruior Lentral Apa otebila e

Labotator Apd Poiabild Pucioasa

Y%

Cod F-17-7/2

v

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1850

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2492
Loc de prelevare: Pucioasa, str.Florin Popescu,nr.16-Magazin Data si ora prelevarii probei: 03.11.2022/16:50
BONY M SRL Data si ora receptiei probei: 03.11.2022/17:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Cod proba: 67 Data si ora efectuarii analizei; 03.11.2022/17:45
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea Data si ora finalizarii analizei: 04.11.2022/00:15
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 04,11.2022/11:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “SZ/OSHC“ la 2500 208 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,95 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
o . . }
% clor rez'ldual liber din v Min.80 90
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/t 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR 1SO 7890-3:2000

et - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO;) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/t 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*",Fe*") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

.. . Grade .. ,

Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0s/1 5 - SR.EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI" mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”
*LQ: amoniu <0,019 mg/!
[T - -
i /“’ A”\_‘ ’ Lomp. i LE APA
((\o= )RRt oan 54,
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N

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1807

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, str.Florin Popescu,nr.16-Magazin
BONY M SRL

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 67

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-avarie retea

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2492

Data si ora prelevarii probei: 03.11.2022/16:50
Data si ora receptiei probei: 03.11.2022/17:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 03.11.2022/18:00
Data si ora finalizarii analizei: 06.11.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.11.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1850

Metode de prelevare :1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . ) SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ Im1 | Nicio modificare 3 SR EN TSO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m] | TVicio modificare 13 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA
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Cod F-17-7/2
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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