COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanalatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2394

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 3104
Loc de prelevare: Pucioasa, Statie repompare Bela Data si ora prelevarii probei: 09.12.2023/11:50
Punct de prelevare: robinet statie repompare Data si ora receptiei probei: 09.12.2023/12:45
Cod proba: 60 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 09.12.2023/13:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 09.12.2023/15:50
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 11.12.2023/11:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
" o gk v .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa-rea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH =65 - <95 7.9(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “82’02*2 8 2500 213 SR EN 27888:1997
. 4 (urban) QO 70271
Turbiditate NTU s (riral) 1,32 SR EN ISO 7027-1:2016
s 5 > 0,1 statie,rezervor 1900
Clor rezidual liber mg/l 5 0.1 -<0.5 retea 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,49 SR EN IS0 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min.&0% din clor
; Yo Al 92
clorul rezidual total tota
Amoniu mg/] 0.5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 - SR IS0 7890-3:2000
Niriti | 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
ity mg/ 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. Grade
- I 59:200
Duritate totala Gatinaiis SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mg0y/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR ISO 5297:2001
Sulfati mg/| 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale,
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

* LQ: amoniu < 0,019 mg/l.

RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Clandia
Lahorator Apdi Potabilé Pucioasa

Cod F-17-6/4 | / (

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

COMPANIA DE APA
w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Loborator Ceniral Apéi Potabild
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr, 1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2355

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 3104

Loc de prelevare: Pucioasa, Statie repompare Bela Data si ora prelevarii probei: 09.12.2023/11:50
Punct de prelevare: robinet statie repompare Data si ora receptiei probei: 09.12.2023/12:45

Cod proba: 60 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 09.12.2023/14:15
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 12.12.2023/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 12.12.2023/12:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2394

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

SR EN ISO 9308-1:2015

Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . r SR EN 1SO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
.. Fa dificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml ETE | SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C B [y | DocnemeEasED 8 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR K COMPANIA DE AP JRESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia - TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Biolog Manoiu Mirabela
: =" ghorotor Central Apd Potabild
L Lehorator Apd Potabild Puciousa Y
Cod F-17-7/4

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laharator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2395

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 3105
Loc de prelevare: Pucioasa, str. .H.Radulescu, nr.31- fam.lliescu Data si ora prelevarii probei: 09.12.2023/12:15
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 09.12.2023/12:45
Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 09.12.2023/13:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 09.12.2023/15:50
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 11.12.2023/11:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
s S Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA ; Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <9.5 7,9(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52%%‘2 a 2500 220 SR EN 27888:1997
s s 4 (urban) R
Turbiditate NTU 5 (rural) 1,20 SR EN ISO 7027-1:2016
e i > 0,1 statie,rezervor - 1900
Clor rezidual liber mg/l 50,1 - < 0.5 retea 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/!| 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o/ min.80% din clor 04
. 1] =
clorul rezidual total ! total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/] 50 - SR ISO 7890-3:2000
T 1 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti mg 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier ug/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
; Grade .
- 059
Duritate totala Gt SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptahila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Ac ceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Nolalia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

* LQ: amoniu < 0,019 mg/l.

COMPANM DE APA
SEF LABORATOR TARGOWSTE DAMSDVHA S.A. RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia L“hm“'ﬂf Central Apd Potabild Ch. Dimian Clandia
Laborator Apd Potabild Pucioasa \

Cod F-17-6/4
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laboraior inregisirat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2356

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, str. .LH.Radulescu, nr.31- fam.Iliescu
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 61

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 3105

Data si ora prelevarii probei: 09.12.2023/12:15
Data si ora receptiei probei: 09.12.2023/12:45
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 09.12.2023/14:15
Data si ora finalizarii analizei: 12.12.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 12.12.2023/12:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2395

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

: SR EN ISO 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
.. Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
i Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml modricar 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR COMPANIA DE APA |RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia ] z - TARGOVISTE- DAMBOYITA S.A.| Biolog Manoiu Mirabela
i ~="labarator Central Apd Potabild
Leborator Apd Potahild Puricasa

Cod F-17-7/4
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregisirat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2397

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 3109
Loc de prelevare: Pucioasa, Statie repompare Bela Data si ora prelevarii probei: 10.12.2023/09:30
Punct de prelevare: robinet statie repompare Data si ora receptiei probei: 10.12.2023/10:00
Cod proba: 60 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 10.12.2023/10:15
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 10.12.2023/16:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 11.12.2023/11:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
i G v rea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa. ¢ Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH 26,5 - <9.5 7,8(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”52/0‘3‘(‘; la 2500 216 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU % (wban; 1,39 SR EN SO 7027-1:2016
5 (rural) !
; : > 0,1 statierezervor A
a1 = : S -1:200~
Clor rezidual liber mg/l S 0.1 - < 0.5 retea 0,44 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o/ min.80% din clor 94
. /0
clorul rezidual total total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Wikl | 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Tt g 0,5 refea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. Grade
- 059:200
Duritate totala P —— SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptahila pentru cansumatori si fara modificari anormale;2)Acceplabil pentru consumalori si fara modificari anarmale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”

* LQ: amoniu < 0,019 mg/l. K COMPANIA DE APA

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

SEF LABORATOR Laborator Central Apd Potobild

Ch. Dimian Claudia Lehorator Apit Patabild Pucioasg
]

Cod F-17-6/4
Reproducerca buletinului de analiza fara aceeptul seris al lahoratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.

Pag.1/1

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

&l
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2358

Solicitant: Sectia Pucioasa
Loc de prelevare: Pucioasa, Statie repompare Bela
Punct de prelevare: robinet statie repompare

Cod proba: 60

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 3109

Data si ora prelevarii probei: 10.12.2023/09:30
Data si ora receptiei probei: 10.12.2023/10:00
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 10.12.2023/14:10
Data si ora finalizarii analizei: 13.12.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 13.12.2023/08:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2397

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C uFCE gl | Dowmodincan ] SR EN ISO 6222/2004
anormale
N. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Tavamodificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

TARGOVISTE - DAMBOYITA S.A. Biolog Manoiu Mirabela

Laborator Central Apd Petabild
Lohorator Apd Potabild Pucionsa

SEF LABORATOR K\ COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA

Ch. DK’EH] Claudia
Cod F-17-7/4

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratoruiui este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2398

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 3110
Loc de prelevare: Pucioasa, str. LH.Radulescu, nr.31- fam.Iliescu Data si ora prelevarii probei: 10.12.2023/09:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 10.12.2023/10:00
Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 10.12.2023/10:15
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 10.12.2023/16:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 11.12.2023/11:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. S Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA oarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,9(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “82/0512 ' 2500 192 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU il 1,31 SR EN ISO 7027-1:2016
5 (rural)
. . > 0,1 stalie,rezervor e
Clor rezidual liber mg/l 5 0,1 -<0,5 retea 0,39 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din a7 min.80% din clor 95
. /

clorul rezidual total ’ total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/1 50 - SR ISO 7890-3:2000
Wit 1 0.1 statie,rezervor _ SR EN 26777:2002

i me 0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Grade - SR ISO 6059:2008

Germane

Oxidabilitate mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/| 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceplabila pentru consumatori si fara madificari anormale;:2)Acceptabil pentru consumatori si fara maodificari anormale;
3)Accepiabil pentru consumatori si fara modificari anormale,
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

* {! amoniu< 0.0 9 1g/l. i i i,f}MPANIA 2] 4P4
M 2 £

TARGOVISTE - DAMEBOVI
SEF LABORATOR —_— 52 "“b_"_“' RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia / Loborator Aot Povct perord Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/4 !
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Lahorator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2359

Solicitant: Sectia Pucioasa
Loc de prelevare: Pucioasa, str. [.H.Radulescu, nr.31- fam.Iliescu
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 61

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie
Produs analizat: apa potabila

Fisa prelevare nr: 3110

Data si ora prelevarii probei: 10.12.2023/09:50
Data si ora receptiei probei: 10.12.2023/10:00
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 10.12.2023/14:10
Data si ora finalizarii analizei: 13.12.2023/08:00

Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Data si ora eliberarii rezultatului: 13.12.2023/08:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2398

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
R, 0 : SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
V. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. ificari
Nr. de colonii la 22°C e 1 | FeRmodibear 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Fara modificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017

RESPONSABIL ANALIZA

Ch. D1mian C ud1a RGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Biolog Manoiu Mirabela

="1aborator Central Api Poichild v
Laborator Ap# Potabild Pucionsa
Cod F-17-7/4 ()

Reproducerca bulelinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

SEF LABORATOR Kw COMPANIA DE APA
T4
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