LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2078

-Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr; 2806
Loc de prelevare: Pucioasa, bl. Aurora, str. Republicii-Magazin Data si ora prelevarii probei: 15,12.2022/08:15
ROGAMA Data si ora receptiei probei: 15.12.2022/09:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Receptionat/inregistrat de: Vasile C.
Cod proba: 65 Data si ora efectuarii analizei: 15.12.2022/10:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie retea Data si ora finalizarii analizei: 15.12.2022/17:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 19.12.2022/10:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,8(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate WS omle 2500 267 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 3,06 SR EN IS0 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l 2 01-<0.5 retea 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR ENISO 7393-1:2002
N ; . .
% clor rez.ldual liber din o Min.80 92
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR I1SO 7890-3:2000
el ; 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO,) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’) ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
.. . Grade .. .
Suma de calciu si magneziu | . oo Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
-Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L.Q: amoniu <0,019 mg/l

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

SEF LABORATOR

l / CJMPA% A4 OF APA
Jinconisie. GARGONTA SA.
Ch. Dimian Claudia

Laborater Coml Bad  Petabitd
Laborater Aga Petabilé Pecicasy

Cod F-17-6/2 ﬂ{
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2033

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, bl. Aurora, str. Republicii-Magazin ROGAMA
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 65

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare operationala

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2806

Data si ora prelevarii probei: 15.12.2022/08:15
Data si ora receptiei probei: 15.12.2022/09:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 15.12.2022/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 18.12.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 19.12.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 2078

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 m! 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Nicio modificare 6 SR EN ISO 6222/2004
anormala
.. ici di
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1mi | Nicio modificare 4 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR comPaNiA BE APA |RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia vAseavi - BABRAT SA. b Diolog Manoiu Mirabela
: /
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Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. §92/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2079

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 66

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Pucioasa, str. Stadion, nr,11-Posta Romana
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie retea

Fisa prelevare nr: 2807

Data si ora prelevarii probei: 15.12,2022/08:50
Data si ora receptiei probei: 15.12.2022/09:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 15.12.2022/10:00
Data si ora finalizarii analizei: 15.12.2022/17:30
Data si ora eliberarii rezultatului; 19.12.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

.. .. 1 )
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va oa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,8(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “Sz/o‘érg la 2500 264 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 4,51 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/l > 0.1-<0.5 retea 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,53 SR EN ISO 7393-1:2002
5 . ; ;
% clor re;ldual liber din % Min.80 92
clorul rezidual total
Amoniu (NH;) mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001
Culoare - D 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR 1SO 7890-3:2000

s - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO>) me/l 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe’") pg/t 200 - SR 1SO 6332:1996/C91:2006

L. . Grade N .

Suma de calciu si magneziu | 5o oo Minim 3 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*1.Q: amoniu <0,019 mg/l

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudj

Cod F-17-6/2

TCainrs

COMPANiA BE APA
TARGAVISTE - DAHBOVITA S.A
.
< aborator Contral Apé Petebid
Laboruter Apd Petebild Puticasc

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr,1-Pucioasa, Tel/Fax 02457 62640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2034

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, str. Stadion, nr.11-Posta Romana
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 66

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2807

Data si ora prelevarii probei: 15.12.2022/08:50
Data si ora receptiei probei: 15.12.2022/09:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 15.12.2022/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 18.12.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 19.12.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2079

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
N . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C URC/ 1m1 | Nielo modificare 6 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Nielo modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR{.: TRl COMPANIA BE APE - RESPONSABIL ANALIZA

TARGOWISTE - BASEOFITA S.A

e
Laborater Contral Apd Pelebiid
Laborster Apé Potabild Pecieasa

Biolog Manoiu Mirabela

”
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Ch. Dimian Claudid ‘

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.{-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2080

Solicitant: Sectia Pucioasa

Cod proba: 67

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Pucioasa, cartier Livezi, str. Sg. Erou Nicolae
Marius, bl. B, parter, ap.3-fam. Banu
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie retea

Fisa prelevare nr: 2808

Data si ora prelevarii probei: 15.12.2022/08:45
Data si ora receptiei probei: 15.12.2022/09:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 15.12.2022/10:00
Data si ora finalizarii analizei: 15.12.2022/17:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 19.12.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,8(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “Sz/oﬁrg fa 2500 267 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 1,41 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor ,

Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.3 retea 0,26 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/! 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002
5 5 ; X
% clor regldual liber din o Min.80 93
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - i) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/!l 50 - SR ISO 7890-3:2000

e R 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO;) mg/l 0.5 rotea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’) ng/l 200 - SR 1SO 6332:1996/C91:2006

.. . Grade . .

Suma de calciu si magneziu | oo Minim 5 - SR 1SO 6059:2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/| 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*L.Q: amoniu <0,019 mg/l

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2

L0 COMPRt:A BE APA
¥ARGOVISTE . DA BOVITA SA.

parm——

Lobosater Central Apd Potebid

Laborator Apé Potebilé Pucionsa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. 3



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2035

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, cartier Livezi, str. Sg. Erou Nicolae Marius, bl.

B1, parter, ap.3-fam. Banu

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 67

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2808

Data si ora prelevarii probei: 15.12.2022/08:45
Data si ora receptiei probei: 15.12.2022/09:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 15.12.2022/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 18.12.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 19.12.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2080

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Nielo modificare 6 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Nieio modificare 2 SR EN SO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR e RESPONSABIL ANALIZA

Cod F-17-7/2

Ch. Dimian Claydia }'(“\ COMPAN/A BE APA
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr,1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2081

Solicitant: Sectia Pucioasa
STIHL
Cod proba: 68

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Loc de prelevare: Pucioasa, str. Republicii, bl.A2, parter-magazin
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie retea

Fisa prelevare nr: 2809

Data si ora prelevarii probei: 15.12.2022/09:00
Data si ora receptiei probei: 15.12.2022/09:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 15.12.2022/10:00
Data si ora finalizarii analizei: 15.12.2022/17:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 19.12.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.r ca Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH 26,5 - <95 7,8(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate b gl 2500 263 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 4,48 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/1 > 0.1-<0.5 retea 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN IS0 7393-1:2002
o ; ; ;
% clor rez'ldual liber din % Min.80 9
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu peg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO{) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Spier - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO,) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*' Fe™) pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

.. . Grade .. .

Suma de calciu si magneziu | .o Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/1 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*1.Q: amoniu <0,019 mg/l

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia~”

Cod F-17-6/2

e e e
coMPicii DE APA
ARGOVISTE. LAFBOVITA SA.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia,
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Exemplar nr. 3



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2036

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, str. Republicii, bl. A2, parter-magazin STIHL
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 68

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare avarie retea
Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2809

Data si ora prelevarii probei: 15.12.2022/09:00
Data si ora receptiei probei: 15.12.2022/09:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 15.12.2022/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 18.12.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 19.12.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2081

Metode de prelevare :1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
< s . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-12015/A1:2017
.. ici difi
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | TViclo modificare 4 SR EN ISO 6222/2004
anormala
.. ici ifi
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | NNielo modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR § Cwrt™ - RESPONSABIL ANALIZA
- (& ) . . . .
Ch. Dimian Claudid E \ J,iggﬁ;ci :uszfﬁ" Biolog Manoiu Mirabela
d ;. aboretor Contrel And Potebld )

laberater Apa Potebils Pucisasa

Cod F-17-7/2

e

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2093

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2823

Loc de prelevare: Pucioasa, bl. Aurora, str. Republicii-Magazin Data si ora prelevarii probei: 16.12.2022/08:10
ROGAMA Data si ora receptiei probei: 16.12.2022/10:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Cod proba: 65 Data si ora efectuarii analizei: 16.12.2022/10:15
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea Data si ora finalizarii analizei: 16.12.2022/14:45
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 19.12.2022/10:00
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa'rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,8(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate b gmla 2500 252 SR EN 278881997
Turbiditate NTU <5 0,82 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor ,
Clor rezidual liber mg/l 0.1-<0,5 retea 0,48 SR ENISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/1 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002
o ; ) )
% clor rezidual liber din o Min.80 94

clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - D 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR IS0 7890-3:2000

Nitriti (NO,) meg/l 01 staieneacrvor - SR BN 2y 009/CO1:2006
Mangan g/l 50 - SR IS0 6333:1997

Fier (Fe*",Fe’") pg/l 200 - SR 1SO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:;CL; Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/!l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l

(Qﬁl'h“ A DE APA
SEF LABORATOR ?&MDVME D* B’Jv’"‘ S.A. RESPONSABIL ANALIZA
ch Dlmlan Clyddia i inbosuter Cemmllpwddbill Ch. Dimiap Claudia
L lnhnmm Apd Poiebila Pucioasa
Cod F-17-6/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2048

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, bl. Aurora, str. Republicii-Magazin ROGAMA
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 65

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2823

Data si ora prelevarii probei: 16.12.2022/08:10
Data si ora receptiei probei: 16.12.2022/10:00
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 16.12.2022/12:45
Data si ora finalizarii analizei: 19.12.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 19.12.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2093

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v 1. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli "UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | NWeio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
.. ici di
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Nicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR | RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudid’ R*-éz\}

CoMPa¥:4 DE APA
£ARGOVISTE DAZEQUITA SA.

P Iy -
loborator Central Apd id?hilu
Lohorater Apd Petebild Pucisass

Cod F-17-712

Biolog Manoiu Mirabela

Yy

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2094

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2824
Loc de prelevare: Pucioasa, str. Stadion, nr.11-Posta Romana Data si ora prelevarii probei: 16.12.2022/08:20
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 16.12.2022/10:00
Cod proba: 66 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea Data si ora efectuarii analizei: 16.12.2022/10:15
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 16.12.2022/14:45
Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatuluiz 19.12.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate K e 2500 250 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 1,03 SR EN ISO 7027-1:2016
. . : > 0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.3 retea 0,45 SR ENISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,48 SR EN IS0 7393-1:2002
o s . .
% clor rezidual liber din 9% Min.80 94

clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/! 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NOy) mg/l S - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe**,Fe*) ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie Minim 5 - SR IS0 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/| 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1.Q: amoniu <0,019 mg/l

RESPONSABIL ANALIZA

e 3 PIL ANA
Ch. Dimian Claygia = Lub:?:?:‘:;geg‘oﬂbui Putionsy Ch. Dimian Claudia

e

SEF LABORATOR ) 2%( ,
i "

Cod F-17-6/2 :
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2049

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, str. Stadion, nr.11-Posta Romana
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 66

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2824

Data si ora prelevarii probei: 16.12.2022/08:20
Data si ora receptiei probei: 16.12.2022/10:00
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 16.12.2022/12:45
Data si ora finalizarii analizei: 19.12.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 19.12.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2094

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORT
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN 1SO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | MVicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Nielo modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA

Biolog Manoiu Mirabela

e

Ch. Dimian Claudia CaMPivii DE APA

7 i u .,
! { 1 _7'RGOVISTE - DABOVITA S.A.
i il. N, Labeior Central Apd Potebild

| _\aborator Api Potabili Puciousy

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2095

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2825
Loc de prelevare: Pucioasa, cartier Livezi, str. Sg. Erou Nicolae Data si ora prelevarii probei: 16.12.2022/08:35
Marius, bl. B1, parter, ap.3-fam. Banu Data si ora receptiei probei: 16.12.2022/10:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.
Cod proba: 67 Data si ora efectuarii analizei: 16.12.2022/10:15
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea Data si ora finalizarii analizei: 16.12.2022/14:45
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 19.12.2022/10:00
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa'rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,7(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate HEsmle 2500 246 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,85 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor ,

Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR ENISO 7393-1:2002
o . . ;
% clor rez.ldual liber din o Min.80 93
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR ENISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

e j 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO,) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe™) ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGrade Minim 5 - SR IS0 6059:2008

crmanc

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1.Q: amoniu <0,019 mg/l

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Claudia |aberater Apé Potabile Pudionsa

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorulufieste interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2050

Solicitant: Sectia Pucioasa

Loc de prelevare: Pucioasa, cartier Livezi, str. Sg. Erou Nicolae Marius, bl.
B1, parter, ap.3-fam. Banu

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 67

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2825

Data si ora prelevarii probei: 16.12.2022/08:35
Data si ora receptiei probei: 16.12.2022/10:00
Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Data si ora efectuarii analizei: 16.12.2022/12:45
Data si ora finalizarii analizei: 19.12.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 19.12.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2095

Metode de prelevare :1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml | TWicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala ;
.. Nicio modific
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Nicio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia; 750 comPatii DE APA Biolog Manoiu Mirabela

; ¥ ( N ;;f!_ts_ovmanjﬂimu S.A.
11 N\, Lubuiuior Centrul Apd Potabil
v Laborater Apd Potabilé Pucicasa

Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24,10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2096

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2826

Loc de prelevare: Pucioasa, str. Republicii, bl.A2, parter-magazin Data si ora prelevarii probei: 16.12.2022/08:45
STIHL Data si ora receptiei probei: 16.12.2022/10:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Cod proba: 68 Data si ora efectuarii analizei: 16.12.2022/10:15
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea Data si ora finalizarii analizei; 16.12.2022/14:45
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 19.12.2022/10:00
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Yaloare CMA Valoa.r ca Metode de analiza
v determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,7(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate ”Sz/oﬁ‘g la 2500 264 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,79 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mgl | 2y SEGremeer 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,44 SR EN ISO 7393-1:2002
o ; ] ,
% clor rezidual liber din % Min.80 93

clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO,) mg/l O e eenerer - SR EN 2077 2002/C81:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*",Fe’™) ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;gie Minim 5 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgQ,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1.Q: amoniu <0,019 mg/l

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. W Claudia

Pag.1/1 Exemplar nr. }

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2 ' TR
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2051

Solicitant: Sectia Pucioasa Fisa prelevare nr: 2826

Loc de prelevare: Pucioasa, str. Republicii, bl.A2, parter-magazin STIHL Data si ora prelevarii probei: 16.12.2022/08:45

Punct de prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 16.12.2022/10:00

Cod proba: 68 Receptionat/inregistrat de: Dinescu G.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie retea Data si ora efectuarii analizei: 16.12.2022/12:45

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 19.12.2022/08:00

Prelevat de: Virlan G. Data si ora eliberarii rezultatului: 19.12.2022/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2096

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C . SR EN 1SO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
| - determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Nielo modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Nieio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium perfringens UFC/100 m! 0 0 SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORAIOR S S RESPONSABIL ANALIZA

Biolog Manoiu Mirabela
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Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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