COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR.3093

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3141

Loc de prelevare:Colacu iesire statie Data si ora prelevarii probei: 07.10.2022/16:20

Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 07.10.2022/18:30

Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 07.10.2022/19:10

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 08.10.2022/05:40

Prelevat de: Eftimie Gabricla Data si ora eliberarii rezultatului: 06.10.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS /emla20°C 2500 440 SR EN [SO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,79 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2306,11 ”;‘:Or e 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % nu?‘uflt:’;;m 90 -

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007

Nitrati (NOy) mg/l 50 SLQ SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO7) g > e SLQ el

Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997

Fier (Fe’",Fe’™) pg/l 200 « SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Cgéfiic Minim 5 10,99 SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgQO2/1 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 7,64 SR ISO 9297:2001

Suifati mg/l 250 30,72 STAS 3069:1987

DAcceptabila conswmatoritor si nicie modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun mires anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

/]
SEF LABOR;(lfCR, COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulefu Bogdan TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudorache ?audia
/ ="Laboruter Central Api Potobili #
v\_- { Laborator Apé Potchild Targoviste
i

i
Reprodiscerea buletinului de anoliza fara i

Rezulintul anolizelor se refera numai la proba prel

F-17-612 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2969

Solicitant: SECTIA TITU
Loc de prelevare:Colacu iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor
stocare ziua |

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 3141
Data si ora prelevarii probei: 07.10.2022/ 16:20
Data si ora receptiei probei: 07.10.2022/18:30

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 07.10.2022/23:10
Data si ora finalizarii analizei: 10.10.2022/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.10.2022/08:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C oy . - SR EN ISO 9308-1:2015
Bagiverlsiin sl URC/La0ml : . SR BN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
T . - SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UPGI N““ij;‘di“dre 1 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C TG N‘fﬂ?::g‘are 3 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORE’A?‘FOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim. Sirbule;ﬁ};iBogdan

COMPANIA DE APA
| TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
> Leborator Central Apd Potabila
Laborater Aps Potabila Targoviste

Reproducerea buletinului de e&haliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-712
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Biolog Dutu Florina
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR.3094

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3142
Loc de prelevare:Colacu, str. Libertatii, Gradinita “Casa Piticilor” Data si ora prelevarii probei: 07.10.2022/16:50
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 07.10.2022/18:30
Cod proba: 303
Scopul analizei: verificarca calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 07.10.2022/19:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 08.10.2022/01:40
Prelevat de: Eftimie Gabricla Data si ora eliberarii rezultatului: 06.10.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla26°C 2500 454 SR ENISO 27888:19597
Turbiditate NTU <5 0,79 SR EN IS0 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l e 0,25 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual tetal g/l 0,29 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ire 8% i 86 -
Amoniu (NH4") mg/l 0.5 0,021 SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NOy) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
sl erv SO 26777:200:

Nitriti (NO) mgfl e silsmr’;i?mr - gg SI\? 2_6V777777;'22§:}:%zz.f591:2006
Mangan pg/l 50 - SRISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe*") g/l 200 " SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu G(jgfjle Minim 35 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/] 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 180 9297:2001
Sulfati mg/l 230 - STAS 3069:1987

DAcceptzbila consumatorilor si nicie madificare anormala 2)Acceptabil consummatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

SEF LABO]éiTOR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sir et Bogdan ‘COMPANIA‘ DE APA Chim Tudorache;Claudia
-~ TARGOVISTE - DAMBOVITA $.A. .
7 ~="Laborator Central Apé Potabild i
Laborator Apd Potobild Targoviste
Reprodicerea buleiinului de analiza fara acoeptul scris al lab wului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si ar #1,

E-17-6/2 Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2970

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3142

Loc de prelevare: Colacu, str. Libertatii, Gradinita ”Casa Data si ora prelevarii probei: 07.10.2022/ 16:50
Piticilor” Data si ora receptiei probei: 07.10.2022/18:30
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 303 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 07.10.2022/23:10
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 10.10.2022/20:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 11.10.2022/08:15

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e : — SR EN ISO 9308-1:2015
Hssherichisa cols UFC/100ml ¢ 9 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
= ; ~ SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
s~ et A3
Nr. de colonii la 22°C UFCHL Nicio modificare 3 SR EN IS0 6222/2004
anorma:d
Nr. de colonii la 37°C UPCAmE | Nieledmodifede 0 SR EN IS0 6222/2004
anorima:a
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.SirbulettyBogdan Biolog Dutu Florina
{f _COMPANIA DE APA /—“g;b
i ) JARGOVISTE - GAMBOVITA S.4.
L S
i Laborator Central Apé Potabils
A Laborator Apd Perebili Targoviste
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
F-17-7/2 Exemplar nr. ;
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR.3095

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, sat Sabiesti, str.Scolii, nr.206, Avasiloaie
Niculina

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare
ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 3143
Data si ora prelevarii probei: 07.10.2022/17:15
Data si ora receptiei probei: 07.10.2022/18:30

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 07.10.2022/19:10

Data si ora finalizarii analizei: 08.10.2022/01:40
Data si ora eliberarii rezultatului: 06.10.2022/10:00

Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate 1S/ emla 20°C 2500 449 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 4,16 SR EN ISO 7027-1;2016
. . >0,1 statie rezervor
- "f/ _ kS - 2 Y SO .
Clor rezidual liber mg/l 20,1 - <0.5 retea 0,21 SR EN 1SO 7393-1:2
Clor rezidual total mg/l 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002
; 3 o min. 8G% din }
Clor rezidual liber % - 84
Amoniu (NHy) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3') mg/l 50 - SR ISC 7890-3:2000
Ay . 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO;) g5 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?',Fe’") g/l 200 . SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Grdde . Minim §5 = SR ISO 6059:2008
Germane
Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 “ SR ISO §297:200
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceplabila consumatorilor si nivie modificare anormala 2)Acceptabil consamatorilor si nisiun miros anormal 3) Accepiabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

4
A SPONSABIL ANALIZA,
SEF EABORAROR, COMPANIA_DE APA it SRR ISARIL ANAL
Ing.chim. erb/uletu Bogdan TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudorache glaudia
="1aborator Central Apdi Potabil
// Loborator Apé Potabild Targoviste

Reproducerea bulesinului de analiza fare 7!:‘1; ceptul scris al laboratorului oste INTERZISA!
Rezudtatud analizelor se refera numai la proba prelevata si anolizad

F-17-6/2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2971

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, sat Sabiesti, str. Scolii, nr.206,

Avasiloaie Niculina
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 3143
Data si ora prelevarii probei: 07.10.2022/ 17:15
Data si ora receptiei probei: 07.10.2022/18:30

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 07.10.2022/23:10
Data si ora finalizarii analizei: 10.10.2022/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.10.2022/08:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
r : . SR EN ISQ 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m| 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
T . oo SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C KA Lo e 0 SR EN ISO 6222/2004
anorina:a
Nr. de colonii la 37°C TEGH i Nmigﬁlgwe 3 SR EN IS0 6222/2004

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

T

SEF LABORATOR,
Ing.chlm.Slrbu)et? Bogdan TOMPANIA DE APA

/ / TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
P/ &~ = Ta
. Laborator Central Apé Petabild

Laborator Apé Potabild Targoviste

X
Reproducerea buletinului je analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR.3096

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3144

Loc de prelevare: Colacu, sat Stanesti, str.Constantin Brancoveanu, nr.7, | Data si ora prelevarii probei: 07.10.2022/17:25

Parc Data si ora receptiei probei: 07.10.2022/18:30

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 305 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 07.10.2022/19:10

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 08.10.2022/01:40

Prelevat de: Eftimie Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 06.10.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN IS0 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS /emla20°C 2500 439 SR EN ISOQ 27888:1997

Turbiditate NTU <5 4,09 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2205}1 Q‘agenrgziig 0,17 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,20 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % nn;'of(; ;’a?m 85 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare = 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007

Nitrati (NO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO2') mg/l ol SB’??&Z?W - §§ g}\? 72:777777721(11):*2' °91:2006

Mangan ug/! 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*',Fe’™) g/l 200 . SR IS0 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Gg;;iie Minim § - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg02/l 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 P STAS 3069:1987

DAcceptabila consamatoritor si nicio modificare anormala 2)Accepiabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil eonsumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulefu Bug K} TARGOVISTE - DAMBOVITA SA, Chim Tudorache Claudia
<"{ohorator Ceniral Api Pofobild

Loborator Apé Potabila Torgoviste

F-17-6/2 Exemplar nr.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2972

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacuy, sat Stanesti, str.Constantin

Brancoveanu, nr.7, Parc
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba; 305

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 3144
Data si ora prelevarii probei: 07.10.2022/ 17:25
Data si ora receptiei probei: 07.10.2022/18:30

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 07.10.2022/23:10

Data si ora finalizarii analizei: 10.10.2022/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.10.2022/08:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM VYaloare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Hsalmricits il UFC/100m! 0 . SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C WFCHL il ettt Bearg 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UG/ o e 0 SR EN 1SO 6222/2004
anormaia
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim. Slrbuletu Bogdan
/ COMPANIA DE APA
i w TARGOWSTE DAMBOVITA S.A
/i / =="1aborator Central Apa Potabild
Laborator Apé Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

Biolog Dutu Florina
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR.3097

Selicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, sat Balanesti, str.Mihai Viteazu, nr.1,
Tarpescu Dumitru

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 306

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare
ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Eftimie Gabricla

Fisa prelevare nr: 3145
Data si ora prelevarii probei: 07.10.2022/17:05
Data si ora receptiei probei: 07.10.2022/18:30

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabricla
Data si ora efectuarii analizei: 07.10.2022/19:10

Data si ora finalizarii analizei: 08.10.2022/01:40
Data si ora eliberarii rezultatului: 06.10.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla 20°C 2500 450 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 3,60 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statierezervor — —
. : 5 =% ’ SO 3-1:200

Clor rezidual liber mg/l S 0.1 - <05 retea 0,29 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002

— . - min. 80% din }
Clor rezidual liber Yo o Tl 91
Amoniu (NH¢) mg/| 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare = 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/] 50 - SR ISO 7890-3:2000

it " y 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO2') g 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe’",Fe’") g/ 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu CGr“de i Minim 5 - SR ISO 6059:2008

sermane
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 §257:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987
DAccepiahila conswmatoniior si nicio madificare ancrmala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metoder”; LQ: amoniu<0,020mg/;
5
SEF LABORAT;OR, RESPONSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbui¢ty Bogdan
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republi

Py

Cal

a) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2973

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, sat Balanesti, str.Mihai Viteazu,

nr.1, Tarpescu Dumitru
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 306

Scopul analizei: verificarea calitatii apei - dezinfectie rezervor

stocare ziva 1
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 3145
Data si ora prelevarii probei: 07.10.2022/ 17:05
Data si ora receptiei probei: 07.10.2022/18:30

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabricla

Data si ora efectuarii analizei: 07.10.2022/23:10
Data si ora finalizarii analizei: 10.10.2022/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.10.2022/08:15

Metode de preievare:I1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
'y . " SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichin cals e @ g SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . o SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN [SO 9308-1-2015/A1:2017
N - 4 UFC/1 ml Nicio modificare Q 2900
Nr. de colonii la 22°C - 1 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 375c | UFG/tml | Nicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anorina:a
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.SirbuletiBogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax(0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR.3098

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, sat Ghimpati, str.Sublo

Marin, nr.370, Ivan Valentin
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 307

cotenent Barbu Petru

Scopul analizei: verificarca calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare

ziua 1
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 3146
Data si ora prelevarii probei: 07.10.2022/16:30
Data si ora receptiei probei: 07.10.2022/18:30

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 07.10.2022/19:10

Data si ora finalizarii analizei: 08.10.2022/01:40
Data si ora eliberarii rezultatului: 06.10.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/20224

SR EN IS0 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concernitratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,0/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 444 SR ENISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,67 SR ENISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206}] Q:a;‘cor;i:;zzr 0,22 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,25 SR EN ISQ 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mz;.ozrs(:: O’:d;im 88 -
Amoniu (NH4+) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — migteda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO2) mg/l ol 05 ceten - SR N 26711 20106} 208
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*" Fe’*) pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggiiifk Minim 3 = SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO:1 - SR EN I80 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9257:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3369:1987

DAccepiabila consumatoritor si nicio modificare anormata 2JAccepiabil consumatoriior si niciun miros anormal 3) Aceepiabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ =

“sub lirnita de cuantificare a metodei™;

SEF LABDRA(TOR

Ing.chim. er‘ou efu Bogd:
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2974

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, sat Ghimpati, str.Sublocotenent

Barbu Petre Marin, nr.370, Ivan Valentin
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 307

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare zjua 1
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 3146
Data si ora prelevarii probei: 07.10.2022/ 16:30
Data si ora receptiei probei: 07.10.2022/18:30

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 07.10.2022/23:10
Data si ora finalizarii analizei: 10.10.2022/20:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.10.2022/08:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.o . o SR EN ISO 9308-1:2015
Hsslierichia cals UFC/100ml 4 ¢ SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- ; - SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
N o o UFC/1 ml Nicio modificare : 290
Nr. de colonii la 22°C g 0 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C WG mi L 0 SR EN ISO 6222/2004
anormaia
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este INTERZISA!
ezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completala cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR.3099

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 300

Scopul analizei; verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare
ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 3147
Data si ora prelevarii probei: 08.10.2022/08:45
Data si ora receptiei probei: 08,10.2022/11:30

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 08.10.2022/12:00
Data si ora finalizarii analizei: 08.10.2022/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 10.10.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,3/20,0@(: SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /emla20°C 2500 497 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,67 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 staiierezervor o -
) o >0,1 statie, 393-1:2002
Clor rezidual liber mg/l > 0.1 - <0.5 retea 0,25 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002
- < o min. 80%% din }
Clor rezidual liber % s 89
Amoniu (NHs) mg/! 0,5 SLQ SR 18O 7150-1:2001
Culoare - 1) l) SR ISO 7887:2012 — mietoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
o 3 v 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Mitrit! (N Ox) mel 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pgl 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe*") g/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
. : Grade e e - s
cal 1 Aini - SR ISO 6059:2008
Suma de calciu si magneziu Germane Minim 3 5
Indice de permanganat mg0:/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 % STAS 3069:1987
DAcceptabila consumatarilor si nicio modifivare anormata 23Accepiabil consumitonior si niciun mires anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

1

/
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2975

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 300

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare zina 2
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 3147
Data si ora prelevarii probei: 08.10.2022/ 08:45
Data si ora receptiei probei: 08.10.2022/11:30

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 08.10.2022/14:10
Data si ora finalizarii analizei: 11.10.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.10.2022/12:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO §667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o F . 5 SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia call EIFLFL e ; ‘ SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. T SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C LIRCA mi i 0 SR EN 1SO 6222/2004
anormaia
Nr. de colonii la 37°C e iptor nousicae 0 SR EN 1SO 6222/2004
anorimaia
ke
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbule 1 Bogdan Biolog Dutu Florina
[/ _COMPANIA DE APA
i’f / ~ ) JARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
/ =="Laborator Central Apd Potabila
i;& Laborater Apd Potebili Targoviste
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calilatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR.3100

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3148
Loc de prelevare: Colacu, sat Ghimpati, str.Sublocotenent Barbu Petru Data si ora prelevarii probei: 08.10.2022/09:05
Marin, nr.370, Ivan Valentin Data si ora receptiei probei: 08.10.2022/11:30
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 301 Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare
ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 08.10.2022/12:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 08.10.2022/14:00
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 10.10.2022/10:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 265 - <95 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS /cmla 20°C 2500 442 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 2,43 SR EN ISQ 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 ““‘S“"Or’;if; or 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,15 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % mig,oifi;:ﬁclim 93 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 0,022 SR ISO 7150-1:2001
Culoare s D 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros = 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/! 50 - SR ISO 7890-3:2000
statie. rezerva SO 26 <2002

Nitriti (NO2’) mg/l O1s Q,EEEQZQGIVOT - gg LZN 226777777:2002..’(391 2006
Mangan ugl 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*' Fe’") ug/t 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GSE;ZC Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/! 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatotilor si niciun mires anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

P
SEF LABORATOR, RESPONSABIL ANALIZA,
o Sirblety Booda COMPANIA DE APA : i i
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti —

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2976

Solicitant: SECTIA TITU

Fisa prelevare nr: 3148

Targoviste, Tel/fax. 0245631472

Loc de prelevare: Colacu, sat Ghimpati, str.Sublocotenent

Barbu Petre Marin, nr.370, Ivan Valentin

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 301

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Data si ora prelevarii probei: (08.10.2022/ 09:05
Data si ora receptiei probei: 08.10.2022/11:30

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 08.10.2022/14:10

Data si ora finalizarii analizei: 11.10.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.10.2022/12:15

Metade de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN 1SO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o SR EN [SO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 78&99-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/106ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C Pt ml e 1 SR EN ISO 6222/2004
anorina:a
Nr. de colonii la 37°C S Histo:madifioars 1 SR EN SO 6222/2004
anorimaia
SEF LABQRATOR RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

o

Ing.chim. erb)u,letu Bogdan w _COMPANIA DE APA
7Al

RGOVISTE - DAMBOVITA S.A,

// ="Loborator Central Apd Potabila
Leborator Apé Potabila Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-7/2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completala cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR.3101

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3149
Loc de prelevare:Colacu, str. Libertatii, Gradinita ”Casa Piticilor” Data si ora prelevarii probei: 08.10.2022/09:20
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 08.10.2022/11:30
Cod proba: 302
Scopul analizei: verificarca calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 08.10.2022/12:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 08.10.2022/14:00
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezultatului: 10.10.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /cmla 20°C 2500 442 SR ENISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,73 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 220(’),1] izenrglfcz;r 0,14 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,16 SR ENTSO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min. 8% din 88 -
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO;3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
stafi - T 02 0072

Ditrifi (MO ) me/! s - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/t 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe?' Fe’") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gce}:ﬁsii& Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0:/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

ala

Accspiabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatarilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORA(ZFOR - RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim. Sirbufe etu Bogdan K” TACOMPANIA‘ DE APA Chim Tudorache Claudia

RGOVISTE - DAMBOYIJA S.A.
="Laborator Central Api Potabild

/f
ﬁ; / Laborator Apéi Potabil Targoviste
i
Reproducerea buletinului de analiza fara i)ijiu‘ul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatd analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2977

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, str. Libertatii, Gradinita “Casa
Piticilor”

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 3149
Data si ora prelevarii probei: 08.10.2022/09:20
Data si ora receptiei probei: 08.10.2022/11:30

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 08.10.2022/14:10
Data si ora finalizarii analizei: 11.10.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.10.2022/12:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2622;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 194582007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . p—— SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100m : - SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . = SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFG i Ll 1 SR EN ISO 6222/2004
anormaia
Nr. de colonii la 37°C UFCA ml Ll 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
SEF LABOI}CATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbul?"a; Bogdan

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Kg/‘/Luborumr Centrol Apii Potabild

{aborator Apé Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul sc
!>
t

Rezultatul anglizelor se refera numai la proba prel

F-17-7/72

vata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-

madificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, TelFax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR.3102

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, sat Sabiesti, str.Sco
Niculina

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 303

Scopul analizei: verificarea
ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Lixandru Gabriela

li, nr.206, Avasiloaie

calitatii apei — dezinfectie rezervor stoc

Fisa prelevare nr: 3150
Data si ora prelevarii probei: 08.10.2022/09:40
Data si ora receptiei probei: 08.10.2022/11:30

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 08.10.2022/12:00

Data si ora finalizarii analizei: 08.10.2022/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 10.10.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH »6,5 - <95 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 441 SR EN ISO 27888:19%7
Turbiditate NTU <5 2,29 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor . o
. . =0, ; S 312

Clor rezidual liber mg/l 201 - <05 retea 0,12 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002

_ . 1 5 min. 80%% din i
Clor rezidual liber % clar il 86
Amoniu (NHs) mg/l 0,5 SLQ SR SO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO5s’) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

o g s - 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:20 U
Nitriti (NO2) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/! 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’) Lig/ 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS;;;; Minim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg0:/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptahila conswmatorilor si nicie modificare anormala 2jAcveptahil consumatorior si niciun mires anormal 3) Aceeptabil consumatorilor si niciun gust anarmal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuaniificare a memdel LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORA @R

Ing.chim.S %bul?‘u ‘Bogd EnMPANIA

an

RESPONSABIL ANALIZA,

UE AFA Chim Tudorachg Claudia

E ; \ TARGOVISTE DEMROVITA SA
="Laborator Central Apé Petabila

Laborator Apé Potabili Targoviste

Reproduce nului de ar wului e3tz INTERZISA!
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2978

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, sat Sabiesti, str. Scolii, nr.206,

Avasiloaie Niculina

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 303

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 3150
Data si ora prelevarii probei: 08.10.2022/ 09:40
Data si ora receptiei probei: 08.10.2022/11:30

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 08.10.2022/14:10
PData si ora finalizarii analizei: 11.10.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.10.2022/12:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISQ 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
wr . A SR EN ISO 9308-1:2015
. UG/ G o ¢ SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- : e SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C LAl prr?;diffre 1 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C DFGH 21 Diiuies sieditivers 2 SR EN ISO 6222/2004
anorma:a
SEF LAB&ORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan

!
!

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Biolog Dutu Florina

COMPANIA DE APA
-~ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
="Laborator Central Apd Potabilé
Loborater Apii Potabild Targoviste

F-17-7/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

Legea 458/2002(republicata) privind

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax(245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR.3103

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, sal Balanesti, str.Mihai Viteazu, nr. 1,

Tarpescu Dumitru
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei

ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Lixandru Gabriela

— dezinfectie rezervor stog

are

Fisa prelevare nr: 3151
Data si ora prelevarii probei: 08.10.2022/10:00
Data si ora receptiei probei: 08.10.2022/11:30

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Data si ora efectuarii analizei: 08.10.2022/12:00

Data si ora finalizarii analizei: 08.10.2022/14:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 10.10.2022/10:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 565 - <9,5 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /emla 20°C 2500 437 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 3,06 SR EN ISO 7027-1:2016
. : . ) > 0,1 statierezervor e
Clor rezidual liber mg/l 501 - <0.5 fetea 0,11 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,13 SR EN ISO 7393-1:20¢
: : vin. 80% di
Clor rezidual liber % o cn 7o S 85 -
lor total

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare = 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metada C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO5") mg/l 50 % SR IS0 7890-3:200

i ; - 0,1 statie, rezervor SRISO 26777 002
Nitriti (NO2) i 05 retea - SR EN 26777:2002/C91:20
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333.1997
Fier (Fe’",Fe’") pg/l 200 2 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrrjifﬁ Minim 5 2 SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgQ2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (Cl‘) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DyAccentabila consumatorilor si nicio medificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun mires anormal 3)

*Noiatia SLQ = “sub limita de cuamimme a nietodei”;

SEF LABOBATOR

Ing.chim. Slrsllletu Bogddn

<{/

erea buletinudni de analiza far

F-17-6/2

tid anulizelor se refera numai la prol

LQ: amoniu<0,020mg/l;
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COMPANIA
w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A,
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Labarator Api Potabild Targoviste
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Acceptabil consumatorilor si niciun gust anoimal
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2979

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, sat Balanesti, str.Mihai Viteazu,

nr.1, Tarpescu Dumitru

Punct prelevare: robinet cisniea

Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare zina 2
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 3151
Data si ora prelevarii probei: 08.10.2022/10:00
Data si ora receptiei probei: 08.10.2022/11:30

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 08.10.2022/14:10
Data si ora finalizarii analizei: 11.10.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.10.2022/12:15

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022:SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . _ SR EN ISO 9308-1:2015
Becherichia soli VB! g . SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . - SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C e ml N“;nmdf;“rc 0 SR EN SO 6222/2004
diiorilis
Nr. de colonii la 37°C Ll i 0 SR EN ISO 6222/2004
anormaa
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

Ing.chim.Sirbuletd Bogdan COMPANIA DE APA
Iy ~ TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A.
o

//
/ Laborator Central Apd Potabild
</
\
{

Laborator Apé Potabild Targoviste
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR.3104

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3152
Loc de prelevare: Colacu, sat Stanesti, str.Constantin Brancoveanu, nr.7, | Data si ora prelevarii probei: 08.10.2022/10:20
Parc Data si ora receptiei probei: 08.10.2022/11:30
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 305 Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela
Scopul analizei: verificarea calilatii apei — dezinfectie rezervor stocare
ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 08.10.2022/12:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 08.10.2022/14:00
Prelevat de: Lixandru Gabriela Data si ora eliberarii rezaltatului: 10.10.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate 1S /emla 20°C 2500 440 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,31 SR ENISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 Sj“;’enr;i:;;‘;r 0,11 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,13 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % n":ii(':n/;‘lhn 85 -
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 . SR ISO 7890-3:2000
bt - _ SO07
Nt (NOg) me/ S e - SR BN 26777.2002/C91:2008
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’™") g/l 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Cfgff;e finim 5 - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/l - SR ENISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0O 9297:2001
Sulfati mg/i 250 5 STAS 3069:1987
DAcveptabila conswmatorilor si nicio maodificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun mires anoimal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;
ra
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.2980

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Colacu, sat Stanesti, str.Constantin
Brancoveanu, nr.7, Parc

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 305

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor
stocare ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de: Lixandru Gabriela

Fisa prelevare nr: 3152
Data si ora prelevarii probei: 08.10.2022/10:20
Data si ora receptiei probei: 08.10,2022/11:30

Receptionat/inregistrat: Lixandru Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 08.10.2022/14:10
Data si ora finalizarii analizei: 11.10.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.10.2022/12:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;8R EN ISO 5667-1/2022;:SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISQ 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
U TR ST : P SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . o SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C el N“gr"r:dli‘“m 1 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C UFG] mk Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anorinaia
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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Biolog Dutu Florina
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