COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

__BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1438

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelévare: Racari, iesire statie
Punct prelevare: robinet chiuveta statie
Cod proba: 302

ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml

Prelevat de; Cernatescu Gheorghita

Scopul analizei: verificarex calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare

Fisa prelevare nr: 1474
Data si ora prelevarii probei: 08.05.2023/13:55
Data si ora receptiei probei; 08.05.2023/15:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 08.05.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 09.05.2023/04:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 09.05.2023/13:00

— Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN IS0 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
T .| S L ) ] determinata
_Concetitratia_ionilor de H _ Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1/20,1°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate ~ pS/emla20°C 2500 421 SR EN ISO 27888:1997
_Turbiditate NTU 4) 0,56 SR EN ISO 7027-1:2016
} 5 oy ) > 0,1 statie,rezervor .

Clor rez,ld},lal;hber 7 g/l 0,1 - <0.5 retea 0,26 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,30 SR EN ISO 7393-1:2002
[ ' min. 80% din ' '
plpr rezld‘u_alrhberu | M% eloptta 87 -
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
‘Gust S - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 , 3,807 SR ISO 7890-3:2000

N 0,1 statie, rezervor SR IS0 26777:2002
Nitriti (NOy) g 0,5 retea SLQ SR EN 26777:2002/C91:2006
‘Mangan - pgll 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?" Fe*") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suina de calciu si magneziu Gg;‘:w 12,12 SR ISO 6059:2008
Tndice de permanganat mg0l 5 SLQ | SRENISO 8467:2001
Cloturi (CI) ~omgll 250 9,03 SR IS0 9297:2001
Sulfati ‘mg/l 250 19,2 STAS 3069:1987

1) Acceptabila pehtru consumnator si Vfarré modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila-pentru consumatori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/l; IMn<0,5mgO2/1;

SEF LABORA
Ing.chim.Sirbul

Reprodiicerea biletinului de analiza fara acceptul sevis al laboratorului este IN. TERZISA!

R,

Bogdan

RESPONSABIL ANALIZA,

_COMPANIA DE APX
Q TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
~="Taborator Central Ap& Potabild
Laborator Apii Potabild Targoviste

Chim Tudoriche Claudia

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inrégistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1346

Sohcntant SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1474

Loc de prelevare: Racari, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 08.05.2023/13:55
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 08.05.2023/15:30

Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 08.05.2023/16:00
Volum proba: 500 il Data si ora finalizarii analizei: 11.05.2023/12:00
Prelevat de: Cerridtesci Gheorghita Data si ora eliberarii rezultatului: 11.05.2023/12:20

Metode de prelevare ISO 5667 5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. . o L . determinata
SR ENISO 9308-1:2015
) Escherlchm coh o 7 UFC/100ml 0 7 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enter00001 mtestmah UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
~ PARAMETRIIL INDICATORI o ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. R determinata
SR EN ISO 9308-1:2015
~ Bacterii °°hf°m’e e 0 0 | SRENISO 9308-1:2015/A1:2017
0 UFC/1 ml Fara modificari Ny
Nr de colonu Ia 22 C I T aormale 0, SR EN ISO 6222/2004
i & UFC/1 ml Fara modificari ;
Nr 7de G’(‘)lorrmwla 37 C 7 o a— 1 7 SR EN ISO 6222/2004

Laborator Apd Potabild Targoviste

SEF LAB TO RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbyletu Bogda CGMPA&!IA‘ DE APA Biolog Dutu Florina
TARGDVIsTE DAKBOYITA 5.A.
Labsmior Ceniral Apd Potobili %

Reprodicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

"LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

__Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1439

Sohcltant SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1475
Loc de prelevare: Racari, str. Ana Ipatescu, nr.90, Trusconiu Gheorghe | Data si ora prelevarii probei: 08.05.2023/14:10
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 08.05.2023/15:30
Cod proba: 303 ’
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 08.05.2023/16:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 09.05.2023/00:10
Prelevat de: Cematescu Gheorghita Data si ora eliberarii rezultatului: 09.05.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667- 5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
P o , determinata |
_Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <95 78,1/20,1°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate S/cml1a20°C 2500 421 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate ~ NTU ) 0,56 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber | men 2206,11 T Ly 0,26 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,30 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual hberr B B % 7 mlg'of(::ﬁa?m ; 87 - 7
_Amomu (NH4+) ‘mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) - mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
”Nltrltl (NOQ.- ) s, v m gl o St()a,t;er’ertz.ervor j gg {ESI\?2266777777:‘22000022/C91 2006
Mangan _ pgll 50 s SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*', Fe3+) ug/l 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006
Sumia de caleiu si magnezm Ggrr;c;e 7 | - SR ISVO 6059:2008
I Indlce de permanganat g0/l 5 ‘ - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 o SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

l)Acceptabtla pertru Consutmatori si i fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pefittis consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de-cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbylgtu Bogdan

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAKBOVITA S.A.

K :
="Taborator Central Apa Potabila

Loborator Apd Potabild Targoviste

Reproducerea buletinulii de analiza fara acceptul seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2
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RESPONSABIL ANALIZA,

Chim Tu'doraihe Claudia

Exemplar nr. 3




" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

'BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1347

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelévare: Racari, str. Ana Ipatescu, nr.90, Trusconiu
Gheorghe

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 303

stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Preléevat de: Certiatesciu Gheorghita

Fisa prelevare nr: 1475
Data si ora prelevarii probei: 08.05.2023/14:10
Data si ora receptiei probei: 08.05.2023/15:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 08.05.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 11.05.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.05.2023/12:20

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN,ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e . ] ) determinata
8 LS . SR EN ISO 9308-1:2015
_Escherichia coli UFC/100mt 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
~ PARAMETRII INDICATORI -
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e determinata
s . e ; ) SR EN ISO 9308-1:2015
_ Bacterii coliforme | UFC/100m] g 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
) . o & UFC/1 ml Fara modificari
’Nr. de cbplom_l rla 22 C‘ anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
; o - _— UFC/1 mi Fara modificari
- Nl.'.wde (,:OIOml,,la,:;? ’C . srorriale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABQRATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Py -

Biolog Dutu Florina

BE APE

Ing.chim.Sirb 7 1 Bogd

COMPANIA
Q TARGOVISTE - DARBEYITA S.4.

<t
Laborator Central Apd Potabila
Laborator Apii Potobils Targoviste

Reprodiicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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'COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1440

Solxcntant SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1476

Loc de prelevare: Racari; str. Ana Ipatescu, Politie Data si ora prelevarii probei: 08.05.2023/14:25
Punct prelevare: robinet chitiveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 08.05.2023/15:30
Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
ziua 1

Piodiis analizat: dapa potabila Data si ora efectuarii analizei: 08.05.2023/16:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 09.05.2023/00:10
Prelevat deé: Cernatescu Gheorghita Data si ora eliberarii rezultatului: 09.05.2023/13:00

__Metode de prelevare:ISO 5667- 5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametru analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

: . : I ) , determinata

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 428 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,39 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber | mgl iy 0,16 SR EN IS0 7393-1:2002

ClOI‘ re'Zi‘dual total mg/l 0,19 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual hber‘ o % ml;'of(zz/za?m 84 -

Amoniu (NH4+) o mg/l , 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - ) 2) | SR EN 1622:2007

Gust , 1 - ) 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO5y ) ol mgl 50 - SR ISO 7890-3:2000
bl (NQZ_') - I R - S EN 26777:2003/C51:2006
Mangan ugl 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?*, Fe3+) g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu orade - SRISO 6059:2008

Indice de permanganat g0/t 5 . SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

l)Acceptabﬂa’pentru consumatorx si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila peritru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR,

RESPONSABIL ANALIZA,

Ing.chim.SirBuletu Bogdan

COMPARIA DE APA
w TARGDVISTE DA HBCVITA S.A.

Luborutur Centre! Aptt Potabils
Laborator Apéi Potabils Targoviste

Reproduceiea buletinuliii de aridlizd fary acceptul seris al laboratorului este IN. TERZISA!
Rezultatul analizelor se refera niimai la proba prelevata si analizata,

F-17:6/2
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Chim Tudorache Claudia

Exemplar nr. 3



"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1348

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Racari, str, Ana Ipatescu, Politie

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —

stocare, ziua 1
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Cernatescu Gheorghita

dezinfectie rezervor

Fisa prelevare nr: 1476
Data si ora prelevarii probei: 08.05.2023/14:25
Data si ora receptiei probei: 08.05.2023/15:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 08.05.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 11.05.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.05.2023/12:20

= Metode de prelevare ISO 5667- 5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e determinata
ot i b el SR ENISO 9308-1:2015
_ Escherichiacoli | UFC/100ml 0 0 | SRENISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterocodi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
B PARA_METRIIINDILCATORI v v
Parameétrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
S ) ] determinata
f e 2 SR EN ISO 9308-1:2015
- Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
s e - UFC/1 ml Fara modificari
_‘Nrﬁ dg (;olionlu la 22 C_H i 2 | SR EN ISO 6222/2004
BETS oy UFC/1 ml Fara modificari
,N,r', de cqlonu larr3f7ﬂC - 10 , VSRENISO 6222/20047

SEF LAB

Ing.chim.Sirbujet Bogdan :
LE ' TARGOVISTE -

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

COMPANIA DE APA |
DAMBOVITA S.A. ’%

~="TLaborator Centrcl Apt Petabila
Laberator Apii Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatil analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax(0245631472

__BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1462

Salicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1500

Loc de prelevare: Racari, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 09.05.2023/17:10
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 09.05.2023/18:30
Cod proba: 306

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare, | Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Ziua 2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 09.05.2023/19:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:09.05.2023/21:20
Prelevat de: Eftimie Gabriela ] Data si ora eliberarii rezultatului: 10.05.2023/13:00

_ Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
e 8 , determinata

Concentratia ionilor deH |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | pS/cmla20°C 2500 437 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate | NrU , 4) 0,38 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber | mgn BT P 0,28 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,31 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mir. 80% din 9% |-
Amoniu (NHsY) | mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoate - 1) D SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros R - 2) 2) SR EN 1622:2007
‘Gust 4 - , 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati NO3) |, mg/l ‘ 30 = SR ISO 7890-3:2000
! T TR, | s - | SREN 267773002/C51:2006
‘Mangan B e pg/l ) 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe**,F&*y | pgl ] 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Surna de calciu si magneziu | GS:;iie | - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat  mgOdl 5 “ SR EN ISO 8467:2001
Cloruri(Cl | g/l ‘ 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati g/l 250 - STAS 3069:1987

1') Acceptabila pentiu consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentra consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “siib linita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, COMPANIA DE APE RESPONSABIL ANALIZA,
Ihg.chim.Sirbuletu Bogdan ] i TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudorache Claudia
=="aborator Coniral Apd Potcbild
N Laborator Apd Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se réfera nimai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1368

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Racari, iesire statie
Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 306

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 1500

Data si ora prelevarii probei: 09.05.2023/17:10
Data si ora receptiei probei: 09.05.2023/18:30

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectnarii analizei: 09.05.2023/18:40
Data si ora finalizarii analizei: 12.05.2023/15:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 12.05.2023/15:10

M’etovde derprelevare:ISO 5667-5‘/20v17y;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICIL

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
_ v L ) determinata )
ik = SR EN ISO 9308-1:2015
7 Escherichia coli 7 UFC/100mi 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
B PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. . e ] determinata ] ]
T o SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme Lt L 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Y i e¥E T B UFC/1 ml Fara modificari ;
4Nr. de colorm 1a7227 C el 0 SR ENISO 6222/2004
S I s - UFC/1 ml Fara modificari
kNr. Vde colcr)nuwla 3‘7 C, 7 anormale 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbuléty Bogda: Kw

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPARIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Laborator Central Apd Potabils

Laborator Apii Potabild Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala.
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" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1463

Solicitant; SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1501
Loc de prelevare: Racari, §tr. Ana Ipatescu, nr.90, Trusconiu Gheorghe | Data si ora prélevarii probei: 09.05.2023/17:30
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 09.05.2023/18:30
Cod proba: 307
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare, | Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
Ziua 2
Produs analizat: @pa potabila Data si ora efectuarii analizei: 09.05.2023/19:00
Volum proba: 1000 ml ‘ Data si ora finalizarii analizei:09.05.2023/21:20
Prelevat de: Eftimie Gabriela - ) Data si ora eliberarii rezultatului: 10.05.2023/13:00
_Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
, o el determinata
Concentratia ionilor de H ~ Unitati pH >6,5 - <95 8,1/20,2°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 435 - | SRENISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,66 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber g/ 2206,11 iy 0,19 | SRENISO7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,22 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber | % | 86 :
Amoniu (NHsY) | g/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare I 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros ) o - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust o - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) , - . mg/l 50 s SR ISO 7890-3:2000
Nirti®NO») | mg/l H swen - SR EN 267772002/C91:2006
Mangan R pg/l ) 50 - 'SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe* | pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Surna de calciu si magneziu | Ggr;‘;fw . SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat |  mgOy/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) = 1 mg/l 250 z SR ISO 9297:2001
Sulfati ) mg/1 250 - STAS 3069:1987

i)Acceptabi]a pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORAMOR, COMPAMIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim,Sirbuletu Bogdan E z -~ TARGOVISTE - DAKBOVITA S.A. Chim Tudoraghe Claudia
="Labarator Central Ap3 Potcbild

Laborator Apd Potabild Targoviste

Reprodicerea buletinului de analiza fara acceptul Scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera humai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

" BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1369

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Racari, str. Ana Ipatescu, nr.90, Trusconiu

Gheorghe

Punct prelévare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 307

Scopul analizei: verificirea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziuia 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Eftimie Gabri¢la

Fisa prelevare nr: 1501

Data si ora prelevarii probei: 09.05.2023/17:30
Data si ora receptiei probei: 09.05.2023/18:30

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 09.05.2023/18:40
Data si ora finalizarii analizei: 12.05.2023/15:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 12.05.2023/15:10

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2617;SR ENISO 5'667-71/202‘2;SR EN ISO 5667—3/20178;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

_ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e . determinata X
g SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
) PARAMET'RII,I’NDICATO‘RI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e L determinata )
T s o SR ENISO 9308-1:2015
B Bacf;ern cohform¢ i U“EC/IOOml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
o s B ‘~NO UFEC/1 ml Fara modificari
NT', deﬁ colonuyla 22 C o itorinale 0 SR EN ISO 6222/2004
P — — UFC/1 ml Fara modificari ; ’
Nr. dei cplqn;l la .37,,C - 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbulgtu Bogdan

Reproducetea buletinului-de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INT ERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DF APA

i g
? ( TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4.
= =
Lahorater Centro} Apd Poiohild

Laboraior Apéd Potahild Térgovisie

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1464

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1502
Loc de prelevare: Racari; str. Ana Ipatescu, Politie Data si ora prelevarii probei: 09.05.2023/17:50
Puiict prelevare: robinet chiuiveta grup sanitar Data si ora réceptiei probei: 09.05.2023/18:30
Cod proba: 308
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare, | Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela
ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 09.05.2023/19:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei:09.05.2023/21:20
Prelevat de: Eftimie Gabriela , | Data si ora eliberarii rezultatului: 10.05.2023/13:00
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
) o L ‘ ‘ determinata
Concentratia ionilor de H | = Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1/20,1°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | pS/emla20°C 2500 429 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate | NTU ) 0,73 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l E R o 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/! 0,17 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber - % ml;'ofgfﬁ’a?m - 8 -
Amoniu(NHs) . | mgl 05 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culogre 1 - 7 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros B B o - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust D - ] 3 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3?) o o omgll 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti NO) | mg/l o Stoa,t;er’erteezemr - gg g\? 2266777777:.22000022/C91:2006
Mangan _ I 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?* Fe’") ] ng/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suina de caleiu si magneziu | Ggrr;‘iie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat ~ mg0/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri(Clh) g/l , 250 = SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 . STAS 3069:1987

i)Acce‘ptab’ila pentru'consu‘matori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentra consumatori si fara modificari anormale.

*Notitia SLQ = “sub lirhita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORATOR, - RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbjilétu Bogdan I z COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia

TARGOVISTE - DAMEBOVITA S.A. /%57&

Laborator Central Ang Potobila
Laborator Apii Potabild Targavisie

Reproducerea buletinuli de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera nimai la proba prelevata si analizata.
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

_,Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti —

- Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1370

“Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Racari, str. Ana Ipatescu, Politie
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 308

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —

stocare, ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Eftimie Gabriela

dezinfectie rezervor

Fisa prelevare nr: 1502

Data si ora prelevarii probei: 09.05.2023/17:50
Data si ora receptiei probei: 09.05.2023/18:30

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 09.05.2023/18:40
Data si ora finalizarii analizei: 12.05.2023/15:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 12.05.2023/15:10

. Metode de prelevare 1SO 5667 5/2017 SR EN ISO 5667- 1/2022 SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007 SR EN ISO 5667-14/2017

_ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
R N ) L determinata »
. e . ] SR EN ISO 9308-1:2015
__ Escherichiacoli Lisi iy 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
, PARAMETRII,INDICATORI ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e v N . D determinata
SR ENISO 9308-1:2015
i Bacteru collforme - 7UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
o UFC/1 ml Fara modificari
- Nr de colonn la 22 C o ‘ cEeh) 1 SR EN ISO 6222/2004
) e o UFC/1 mi Fara modificari
) Nr. Wde coloriii Ia;37 C il 0 ,SR ENVISO 6222/2004

SEF LABO
Ing.chim.Sitbu i Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

‘. TOR,

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPAR
TARGOVISTE -

K COMPANIA DE APA ]
w STE- DAMBOVITA S.A
=

Laborator Central Apd Potebild

Laborator Apé Potebild Targoviste

Rezultatil analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. j




