"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 990

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1000
Loc de prelevare: Selaru, iesire statie ) Data si ora prelevarii probei: 06.04.2023/09:20
Punct prelevare: robinet rezérvor stocare Data si ora receptiei probei:06.04.2023/13:00
Cod proba: 304
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chim, Tudorache Claudia
ziua 1 Data si ora efectuarii analizei:06.04.2023/17:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 07. 04.2023/08:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 07.04.2023/15:00
Prelevat de: Ene Mariana ) ,
_ Metode de prelevare;ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
, . determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,3/20,0°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate o 1S /cm1a20°C 2500 423 | SRENISO 27888:1997
Turbiditate @~ | ~ NTU 4) 0,24 SR EN ISO 7027-1:2016
Clorrezidual liber | mg 2206,11 g Pt 0,67 SR EN 180 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,72 SR EN ISO 7393-1:2002
Clorrezidual fiber | % | TEAI 93 .
Amoniu (NH4") , mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare ] 5 1 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros e - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust I , 3 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) o tng/l 50 ] SLQ SR ISO 7890-3:2000
Nitriti NO) | mgl > Stoa,t;er’ertzzaewor SLQ SR BN 26777 2002/CO1:2006
Mangan . | . vl 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’) L e/l _ 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;ii . ' 9,08 SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat | mgO2/l 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) N mg/l 250 13,20 SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 13,44 _STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentrit consurﬁa‘tori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anorthale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de ¢tantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitrati<0,079mg/1; nitriti<0,007mg/l; IMn<0,5mg02/1;

SEF LABOR/ATOR, RESPONSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudophche Claudia
: m) TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A. C“ )

Loborater {entral Apd Potabila
Lahorator Apéi Potabilil Targoviste

Reprodiicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul andlizelor sé refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17:6/2 Exemplar nr. g
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“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

. Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

" LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

_Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat n¥. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.929

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: S¢laru, iesire statie
Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1000

Data si ora prelevarii probei: 06.04.2023/09:20
Data si ora receptiei probei: 06.04.2023/13:00

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2023/14:15
Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/09:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 3667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

_ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e I determinata ,
) S R SR EN ISO 9308-1:2015
~ Escherichiacoli ] UFC/100mI 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
~ PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. e ] determinata
8 . K ) SR ENISO 9308-1:2015
_Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
S T o UFEC/1 ml Fara modificari
) ‘Nri de colonn‘ 1?,22,,C, 1 ] s 0 SR EN ISO 6222/2004
. . . UFC/1 mli Fara modificari
N Nr. dke c}olonnv }a 37 [ @iy 3 SR EN ISO 6222/2004

RESPOSABIL ANALIZA,

CSD.  COMPANIA DE APA

[ ) TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A.

~="Laberater Centrel Apé Potebila
Lahorator Apd Potabild Targoviste

Biolog Dutu Florina

BP ae

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

___Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

_BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 991

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Selaru, Primharie

Punct prelevare: robinet chiuveta oficiu

Cod proba: 305

Scopul analizei: vetificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare
ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1001
Data si ora prelevarii probei: 06.04.2023/09:30
Data si ora receptiei probei:06.04.2023/13:00

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei:06.04.2023/17:20
Data si ora finalizarii analizei: 07. 04.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului; 07.04.2023/15:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

o . v . . L ] determinata |
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <95 8,3/20,0°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate ] pS/cmla20°C 2500 392 SR EN ISO 27888:1997
‘Turbiditate | NTU 4) 0,62 SR EN ISO 7027-1:2016

) . ) >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber | g/l > 0.1 - <0,5 retea 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/t 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002

- N . min. 80% din ]
Clor r¢21dua1 lrlber - 7 % clor-tofal 94
Amoniu WNH;) - mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare o D 1) | SRISO 7887:2012 — metoda C
Miros o B - , 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust I - , 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NOy) o - mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

—_— 5 . 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO2 )’ ] mgl 0,5 retea ] SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ] ol g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe* | gl 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magheziu GeGr’[fl‘;ie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat | = mgOdl 5 - | SRENISO 8467:2001
Cloruri (CI) e mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 — STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si

fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pertru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; fier<20pg/l;

SEF LABORAVOR, COMPANIA DE APA LA R S P
Ing.chim.Sirbulefu/Bogdan TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudoraghe Claudia
="Taborator Centrel Apd Potchila %
Laborator Apd Potabili Targoviste |

[

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numiai la proba prelevata si analizata.
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.930

" Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Selaru, Primarie
Punct prelevare: robinet chiuveta oficiu

Cod proba: 305

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — deZinfectie rezervor

stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 mi
Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1001
Data si ora prelevarii probei: 06.04.2023/09:30
Data si ora receptiei probei: 06.04.2023/13:00

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2023/14:15

Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/09:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;5R EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007:SR EN 1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
_ ) ) ) determinata ]
e 3 . SR EN ISO 9308-1:2015
_ Hemheriehtaaoll VRGO 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI o
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. o ) determinata
Ty : ] SR ENISO 9308-1:2015
_ Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
: ST '~ O UFC/1 ml Fara modificari . )
er.rde coloml’ la 22 C ——y 0 SR EN ISO 6222/2004
el o UFC/1 ml Fara modificari
‘Nr. de colokl‘mﬂla 37 C 7 — 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
COMPANIA DE APA Biolog Dutu Florina

Ing.chim.Sirbulefu Bogdan K?

TAHGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

~="Loborator Central Apd Potabild
Laborator Apii Poiabild Térgoviste

Reproducerea bulétinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

~ BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 992

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1002

Loc de prelevare: Selaru, sat Glogoveanu, str.Principala,nr 423,Barbu Data si ora prelevarii probei: 06.04.2023/09:45
Mihai Data si ora receptiei probei:06.04.2023/13:00
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie v

Cod proba: 306 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: vetificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei:06.04.2023/17:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 07. 04.2023/08:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezaltatului: 07.04.2023/15:00

Prelevat de: Ene Matiana_

_ Metode de,prele’vare:IéO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
. . ) determinata
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH 6,5 - <9,5 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate = | pS/cmla20°C 2500 372 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate | 'NTU 4) - 0,59 SR EN IS0 7027-1:2016
. s ) >0,1 statie,rezervor ) .
Clor rgmdual libet ~mgl 201 - <0.5 retea 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
T min. 80% din ]

”Clor rez@ual hberr B - % 7 " 94 7 -

Amoniu (NHs"). o ~ mg/l , 0,5 SLQ 'SR ISO 7150-1:2001
Culoare o | - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros L - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust S , - 3) 3) | SR EN 1622:2007
Nitrati(NO3) | mgl | 50 « SR ISO 7890-3:2000

— . 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002

Niriti NO) | mgl , 0,5 retea i 'SR EN 26777:2002/C91:2006
Meéngan ] ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**Fe’H) ug/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie y SR ISO 6059:2008

Indice de penﬁangan_at s - mgOyl 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri(Clh |  mg/l , 250 = SR ISO 9297:2001

Sulfati B g/l 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila péﬁtrﬁ cénsuni’a’tdri si fara modificari an’ormalé; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anorfiiale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATQOR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu/Bogdan (T COMPANIA DE APK Chim Tudgrache Claudia
- TARGOVISTE - DAHIBOVITA S.A. , :
LK%’LQ!}ONM Ceniral Apit Potabild W ’
Laborator Apd Poiabils Térgoviste

Reprodiicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este IN' TERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

~ BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.931

Solicitant: SECTIA GAESTI

Lo¢ de prelevare: Selaru, sat Glogoveanu, str.Principala, nr 423,

Barbu Mihai

Punct prelevare: robiret chiuveta bucatarie

Cod proba: 306

Scopul analizei: vetificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1002

Data si ora prelevarii probei: 06.04.2023/09:45
Data si ora receptiei probei: 06.04.2023/13:00

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2023/14:15
Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/09:00

Metode de prelevare:1SO 5667:5/20417;SR. ENISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/20()"/;SR EN ISO 5667-14/2017

'PARAMETRIT MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o . ) ) determinata
Fieded . SR EN ISO 9308-1:2015
__ Escherichia coli | MLt 0 0 _ SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterocoei intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
A PARAMETRII INDICATORI )
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e . b ) determinata
) i T SR EN ISO 9308-1:2015
/ ‘Bactern cohfqrme UFC/100ml1 - 0 ’ 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
- _— UEC/1 ml Fara modificari
4 Nr. d’e/corlonn la‘7227 C N i "y ' 0 SR EN ISO 6222/2004
T o UFC/1 ml Fara modificari
.Nr‘. de col(/)nn»la 37C A —— 0 SR EN ISO 622272004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulefh Bogdan Ki

Reproducerea biiletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVIA S.A.

ot
T

Laborator Centrel Apd Potabili

Laborctor Apd Potabild Térgoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-712
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

_BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 993

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1003

Loc de prelevare: Selaru, sat Fierbinti, str.Principala,nr 342, Traistaru Data si ora prelevarii probei: 06.04.2023/09:55
Marius Data si ora receptiei probei:06.04.2023/13:00
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 307 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor stocare

zZiua 1 Data si ora efectuarii analizei:06.04.2023/17:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 07. 04.2023/08:00
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 07.04.2023/15:00

Prelevat de: Ene Mariana

" Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
. e , , determinata | 7
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <95 8,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate o pS/emla20°C 2500 369 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate - NTU 4) 0,73 SR EN ISO 7027-1:2016
Clorrezidual liber | mel P 0,42 SREN SO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,44 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber | % Ll 95 - |
Amoniu (NHs) “mg/l ; 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare ] - v 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Mitos - - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust R - , 3) 3) "SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) | mg/l 50 . SR ISO 7890-3:2000
Niriti NO) | mgl o Sﬁtée;éézfmr - gg gx? 2266777777:22()00()22/c91:2006
Mangan R ngl 50 - | SRISO 6333:1997
Fier Fe* Fe* | pgl 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de caleiu si magneziu G(e}:rﬁie = SR ISO 6059:2008
_Indice de permanganat | = mg0y/l - 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) - ; mg/l 250 ” SR ISO 9297:2001
Sulfati - mg/l 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila perntruﬂ éonsﬁmétbri siy fara modificari anormiale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentfu consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub lifnita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO Q)R, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulgty Bogdan ~ COMPANIA DE A X Chim Tu/dérache Claudia
j TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. a3
= = 7
Lohorater Central Apid Potabild
Laborator Apii Potabild Targoviste

Reproducerea buletiniilui de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera humai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti ~ Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.932

Sohcxtant SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1003

Loc de prelevare: Selaru, sat Fierbinti, str.Principala, nr 342, Data si ora prelevarii probei: 06.04.2023/09:55
Traistaru Marius Data si ora receptiei probei: 06.04.2023/13:00
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 307 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinféctie rezervor

stocare, ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 06.04.2023/14:15
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2023/13:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/09:00
Prelevat de: Ene Mariana

_Metode de prelevare:ISO 56767 5/2017;SR EN ISO 5667- 1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e . . determinata ;
;s et . ‘ SR EN ISO 9308-1:2015
_ Eschefichia coli LEEIa! 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 _
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI )
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. v . determinata )
SR EN ISO 9308-1:2015
_ Bacterii COhforme | UFC/100ml o 0 | SRENISO 9308-1:2015/A1:2017
5 UFC/ 1 ml Fara modificari )
i Nr. de coloml la 22 C | . e dritormalE 0 7 SR EN ISO 6222/2004
o UFC/1 ml Fara modificari ;
Nri de colpnu lla‘3‘7 C’ anormale 2 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbulgty Bogdan f Biolog Dutu Florina

COMPANIA DF APA
L TARGOVISTE - DAKBOYITA S.A. ‘%\

~="Tohorator Central Apdi Poichila
Lohorator Apd Poiabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-772 Exemplar nr. 3
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“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

___Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

___ BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1035

Solicitant: SECTIA GAESTI

Cod proba: 143

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
_Prelevat de: Ene Mariana

Loc de prelevare: Selaru, iesire statie
Punct prelevare: robinet rezervor stocare

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- monitorizare operationala

Fisa prelevare nr: 1047
Data si ora prelevarii probei: 07.04.2023/08:30
Data si ora receptiei probei:07.04.2023/13:00

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei:07.04.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 08. 04.2023/17:40
Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/12:00

Metode de pr_el,eva‘re_:ISOv576‘67-5/2017;,SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati

UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
_— O B . ] determinata

‘Concentratia ionilor de H |  Unitati pH_ >6,5 - <9,5 8,1/20,2°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 386 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,44 SR EN ISO 7027-1:2016

g . o >0,1 statie,rezervor y

Clor rezidual liber mg/l 20,1 - <0,5 retea 0,49 SR EN IS0 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/i 0,53 SR EN ISO 7393-1:2002
ot 1 15 ) min. 80% din )
‘Clor rezldualkhbe‘r - % slor total 92 ‘

“Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust ‘ - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati NO3?) ing/l , 50 - SR ISO 7890-3:2000

oy g 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
NIZIARLT] _ Bgl 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan , g/l 50 = SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?*,Fe") ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

s s oo Grade ; .
Suma der calc1u} si magnezlu ' P = SR ISO 6059:2008

_Indice de permanganat mgOa/l 5 . SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) g/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati g/l 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentrﬁ cb‘nsurr’fatofi si fara modificari anormale; 2) Acceptébil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub lithita dé cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORﬁZp R,

Ing.chim.Sirbulety Bogdan

Reproducerea bulefinului de analiza fara-acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

<
\

/

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

.
(@
Laborater Central Apd Potabili

Leborator Apd Potabili Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2
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RESPONSABIL ANALIZA,

Chhn;%e Claudia

Exemplar nr. 3




" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

__Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

_BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.972

[ Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Selatu igsire statie

Punct prelevare: robinét rezervor stocare

Cod proba: 143

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — monitorizare

operationala
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1047
Data si ora prelevarii obei: 07.04.2023/08:30
Data si ora receptiei probei: 07.04.2023/13:00

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

_ Data si ora efectuarii analizei: 07.04.2023/15:15
Data si ora finalizarii analizei: 10.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/12:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;5R EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

.~ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
B , B determinata
e e . SR EN ISO 9308-1:2015
, Jachenbfamali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
 PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
- o , determinata )
B . SR ENISO 9308-1:2015
~ Bacterii coliforme | UFC/100ml o g SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
) @ ‘~o UFC/1 ml Fara modificari
, .NI'. de, colonii la 22 C T ‘4 — 0 SR EN ISO 6222/2004
) —_ 6 UFC/1 ml Fara modificari
Nrr. de co‘lomly‘lra 37°C e 0 SRENISO 6222{2004

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbulety Bogdan

Reéproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INT 'ERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA
131 TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

=""Loborator Central Apt Potabild
Lehorator Apil Pofabild Targoviste

Rezultatul analizelo¥ se refera mimai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Biolog Dutu Florina

S

Exemplar nr. 3




"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1036

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1048

Loc de prelevare: Selaru, Primarie Data si ora prelevarii probei: 07.04.2023/08:40
Punct prelevare: robinet chiuveta oficiu Data si ora receptiei probei:07.04.2023/13:00

Cod proba: 301

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
ziua 2 Data si ora efectuarii analizei:07.04.2023/16:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 08. 04.2023/17:40
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatulai: 10.04.2023/12:00
_Prelevat de: Ene Marjiaha ) ]

_Metode de prelevare:I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
, . o L e determinata |

_Concentratia_ionilor de H | = Unitati pH >6,5 - <95 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | pS/emla20°C 2500 378 'SR ENISO 27888:1997
Turbiditate _ , ] NTU 4) 0,56 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber | mgl 2206,11 e 0,36 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,39 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber | w | e 92 -

Amoniu (NH;") o mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare 7 o - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros ‘ , e 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust I . 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati NO3) - mg/l , 50 ‘ = SR ISO 7890-3:2000

N NERY mg | M e - SR EN 26777:5002/C91:2006
Mangan I 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?", Fe“) o ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magnezm Ggrr;iie | 7 - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat | mg0l 5 - SR EN IS0 8467:2001

Cloruri (CI) , e mg/l 250 , SR ISO 9297:2001

Sulfati . mg/l 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila peitru co‘nsu‘métori 51 fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, CORPATIA B APE RESPONSABIL ANALIZA,
g 1l 4 it Y o 1 1
IngeimnnSilule Bogdan E Z TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Crlin) s
=="Lahorator Central Api Potobild Q

Laborator Apii Pofabild Taigoviste

Reproducerea buletimilui de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera niimdai la proba prelevata si analizata.

F=17-6/2 Exemplar nr. ;(
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" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.973

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Selaru, Primarie
Punct prelevare: robinet chitiveta oficiu

Cod proba: 301

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1048

Data si ora prelevarii probei: 07.04.2023/08:40
Data si ora receptiei probei: 07.04.2023/13:00

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 07.04.2023/15:15
Data si ora finalizarii analizei: 10.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/12:30

Metode de prelevére:ISd 5667—5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI _

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. . determinata
T SR EN ISO 9308-1:2015
_Escherichia coli UEC/AG0m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml1 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI v , v
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o e determinata
R AL SR EN ISO 9308-1:2015
‘ Bactern col_lforme | e 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. ° UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 2-2_C 7 anoriale 0 SR EN ISO 6222/2004
e " UFC/1 ml Fara modificari
v Nr de colonu la37°C e — 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF L

Ing.chim.Sirbul

Bogdan

AB%TOR,

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE AP
- TARGOVISTE - DAKBOVITA S.A.
Loberater Central Anii Potuhily

Laborater Apd

Fotabili Targoviste

Rezultatul analizelor se refera nimai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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Biolog Dutu Florina
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Exemplar nr. z




'COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1037

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1049

Loc de prelevare: Selarn, sat Glogoveanu, str. Principala, nr. 423, Data si ora prelevarii probei: 07.04.2023/08:55
Barbu Mihai Data si ora receptiei probei:07.04.2023/13:00
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 302 Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare

ziua 2 Data si ora efectuarii analizei:07.04.2023/16:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 08. 04.2023/17:40
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/12:00

_Prelevat de: Ene Mariana

Metode de,prelevare‘;ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
_ e — ‘ determinata
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate ; ~ pS/cmla20°C 2500 389 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate i NTU 4) 0,42 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l % Hey 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total g/l 0,21 SR EN ISO 7393-1:2002

o N 1 min. 80% din
Clor rezidual ’hber ) | % ot vt 86 -
Amoniu (NILY) mg/l _ 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoate e - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros ) o - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust ] o ] - 3) , 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) | mgl , 50 - SR ISO 7890-3:2000

T : ! 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO2) . mgR 0,5 retea ) SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan L gl , 50 - SRISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’) = gl ' 200 - 'SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu orade - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat =~ | mg02/1 5 = SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) o mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/t 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentrur co'nsuma‘to’ri si fara Hmodiﬁcarri anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORAT(OR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletn Bogdan COMPANIA DF APA Chim Tudgyache Claudia
%} TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. CJ\%
="1chorator Central Apil Potabila .
Leboratar Apii Poiabilé Térgoviste
Reprodiicerea buletimilii de-analizd fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
F-17-6/2 Exemplar nr. 7
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'COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

~ BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.974

Solicitant: SECTIA GAESTI

Loc de prelevare: Selaru, sat Glogoveanu, str.Principala, nr 423,

Barbu Mihai

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 302

Scopul analizei: vetificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Ene Mariana

Fisa prelevare nr: 1049
Data si ora prelevarii probei: 07.04.2023/08:55
Data si ora receptiei probei: 07.04.2023/13:00

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 07.04.2023/15:15

Data si ora finalizarii analizei: 10.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/12:30

Metode de pl‘elevare:ISO_5667'-5/2017V;VSR EN ISO 5>667-1/2022;S7R7EN IS0 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;8R EN>ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. determinata
e e iqs SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli Ko 0 0 'SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRIII‘NDICATORI ) )
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
,,,,, e ] determinata
- s P SR EN ISO 9308-1:2015
_ Bacterii coliforme | UFC/100ml. 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
SR o UFC/1 ml Fara modificari
7 Nr. de crorlo‘nu la 22 C o ‘ anofmale 0 » SR EN ISO 6222/2()04
- UFC/1 ml Fara modificari
‘ Nr. de‘ polonu la‘3’77 C» ‘ cinrmiale 0 SR EN ISO 6222/20047
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletg|Bogdan

/

Biolog Dutu Florina

——

COMPANIA DE APA
Q TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A,
Sy
Laboroter

Central Apd Potabils

Laborator Apii Peiabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul andlizelor se refera huingi la proba prelevata si analizata,

F=17-772
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumuhii uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatafii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1038

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1050

Loc de prelevare: Selaru, sat Fierbinti, str. Principala, nr. 342, Data si ora prelevarii probei: 07.04.2023/09:10
Traistariu Marius Data si ora receptiei probei:07.04.2023/13:00
Punct prelevare: robiret chiuveta bucatarie

Cod proba: 303 ’ Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare

ziua 2 \ Data si ora efectuarii analizei:07.04.2023/16:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 08. 04.2023/17:40
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/12:00
Prelevat de: Ene Mariana v

Metode de prelevare ISO 5667 5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

] o T v ] determinata

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,2°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate | pS/emla20°C 2500 383 'SR ENISO 27888:1997
Turbiditate o NTU , 4) 0,61 'SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber |  mgl 2206,11 gy iy 0,17 'SREN IS0 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,19 SR EN ISO 7393-1:2002
Clorrezidual liber | % g ikl 89 -

Amoniu (NH4") 4 ‘ mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare o o - D 1) SR ISO 7887:2012 — métoda C
Miros R , ) . 2) | SREN 1622:2007

Gust e ) 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) . mgl 50 - SR 1SO 7890-3:2000

Nitriti (NO) g/l o Sﬁtée;ertiimr - , gg 155’151)2266777777:.22000022/C91:2006
Mangan ‘ 1 ug/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe*y | pg/l , 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magnezm ; GSrrr?]iZe 7 | - 7 SR 18O 6059:2008

Indice de perrnanganat  mgOl 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI') . , mg/l , 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

l)Acceptablla pentru consumaton si fara mod1ﬁcar1 anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO OR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuleth Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudogache Claudia
- TARGOVISTE - DAMBAVITA S.A. ~ /-
="Labhorator Central Apé Potabila

Laboreter Apé Potabild Targoviste

Reprothicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai ld proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumuliii uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

__ BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.975

Solicitant: SECTIA GAESTI Fisa prelevare nr: 1050

Loc de prelevare: Selaru, sat Fierbinti, str.Principala, nr 342, Data si ora prelevarii probei: 07.04.2023/09:10
Traistaru Marius Data si ora receptiei probei: 07.04.2023/13:00
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 303 Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 07.04.2023/15:15
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 10.04.2023/12:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/12:30
Prelevat de: Ene Mariana

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

_ PARAMETRIT MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. N L . determinata
T SR EN ISO 9308-1:2015
~ Bscherichia coli LB el 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI , ) _ ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e o T determinata
P T SR ENISO 9308-1:2015
- Bacterii coliforme | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
e . UFC/1 ml Fara modificari
hrNr.‘d»e colorm’l lg 22.,C, ‘ aiioiials 2 SR EN ISO 6222/2004
e UFC/1 ml Fara modificari
Nr. d§: colonii 1a 37°C 7 o ridfmale 0 7 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Laboratar Central Apd Poiabila
Laborator &pd Fotabili Targovisie

1 . .
Ing.chim.Sirbuletfi Bogdan Biolog Dutu Florina
(Y2 COMPANIA DE APA
Q TARGOVISTE - DAMBIVITE S.A.
Sy

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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