“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

~_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE |
_Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1050

Sollc1tant SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1064

Loc de prelevare: Slobozia Moara iesire statie Data si ora prelevarii probei: 08.04. 2023/09 45
Punct prelevare:robinet chiuvéta statie Data si ora receptiei probei: 08.04.2023/12: é10
Cod proba: 307 :
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 08.04.2023/13:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 08. 04.2023?13:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/12:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela ] :

___ Metode de prelevare:ISO 5667- 5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

. . P ] determinata | !
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH 36,5 - <95 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
‘Conductivitate =~~~ | pS/cmla20°C 2500 _ 395 SR EN IS0 27888:1997
‘Turbiditate ] NTU 4) 0,34 SR EN ISO 7027-1:2016
Clorrezidual liber | mgl YNy 0,15 SREN IS0 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber | % et 83 -

Amoniu NHs) e mg/l 0,5 0,048 SR ISO 7150-1:2001

Culoare - | 1) H SR ISO 7887:2012 — metoda C
‘Miros = I 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust o - 3) 3) 'SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) ] mg/l 50 SLQ SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NOZT), I . | o “oseten | SLQ SR EN 2677 2002/C91.2006
Mangan . ; g/l B 50 ; . SR IS0 6333:1997

Fier (Fe?', Fe3+) - . g/l - 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magnezm 7 GS;?;Z . 7 11,78 SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat 4. mgOol , 5 , SLQ SR EN IS0 8467:2001
Cloruri (Cl) D - 250 6,95 SR ISO 9297:2001

Sulfati = mg/l 250 9,60 STAS 3069:1987

I)Acceptablla pertru consumaton si fara modlﬁcarl anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentro consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub lithita de cuantificare a metodei”; LQ: nitrati’<0,079mg/1; nitriti<0,007mg/l; IMn<0,5mgO2/1;

SEF LABO = RESPONSABIL ANALIZA,
i £ ; s
Ing.chim.Sirbule Bogdan mggﬁgfj ?A#gm,é:g A Chim Tudor?/ehe Claudia
Lubnmmr Ceniral Apd Potohild Ve /-
Laborater Apd Patabild Targoviste (_, f%

Reproducerea buletinulii de andliza fara deceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Reziltatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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"~ COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistiatla Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.985

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Slobozia Moara iesire statie
Punct prelevare:robinet chiuveta statie

Cod proba: 307

Scopul analizei: vetificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Eftitie Gabriela

Fisa prelevare nr: 1064
Data si ora prélevarii probei: 08.04.2023/09:45
Data si ora receptiei probei: 08.04.2023/12:10

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 08.04.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 11.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2023/12:10

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN I1SO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 1SO 5667-14/2017

_PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e T A R T o L determinata , ,
. e o SR EN ISO 9308-1:2015
_ Eschefichiagoi | UFC/00mi | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI , ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e, . determinata ,
- v e SR EN ISO 9308-1:2015
__ Bacterii colifofme | UFC/100ml | o 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
L yors UFC/1 ml Fara modificari ]
) Nr ch; cqlonklrl la 22 C i ) N——— 4 1 SR EN ISO 6222/2004
L e 6 UFC/1 mi Fara modificari ; ;
’ Nr de cq{lqr.u’lr la 37 C F—— . ) SREN VISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbuletu

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INT: ERZISA!

gdan

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPANIA DE APA

E E Q TARGOVISTE - DAMBOVYITA S.A.

L= Tsborator Central Apa Potabila
Laborator Apé Potabili Targoviste

Rezultatul analizelor se réfera numdi la proba prelevata si analizata.
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"~ COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
__Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

'BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1051

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1065

Loc de prelevare: Slobozia Moara, str Primariei, Scoala Generala Data si ora prelevarii probei: 08.04.2023/10:00

Punct prelevare:robinet cisthea Data si ora receptiei probei: 08.04.2023/12:10

Cod proba: 308

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 08.04.2023/13:00

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 08.04.2023/13:20

Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/12:00

Prelevat de: Eftimie Gabriela = ) ] B
_ Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
e I, " . determinata

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,3/20,0°C SRISO 10523:2012

Conductivitate | pS/emla20°C 2500 387 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate . NTU 4) 0,47 | SRENISO 7027-1:2016

Clorrezidual liber | mgl e Pt g 0,11 SR EN IS0 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,13 SR EN ISO 7393-1:2002

Clorrezidual liber | % | ™5 A 84 |-

Amoniu(NHsH) | mgl , 0,5 0,048 SR ISO 7150-1:2001

Culoare | - v 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

‘Miros 0 - , 2) 2) "SR EN 1622:2007

Gust .- 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati NO3) | mgl A 50 " | SRISO 7890-3:2000

Bkl e T WPL...... _0’1 Stoa,t;er’erteezmor - gg 51? 2266777777:.220%022/C91:2006

‘Mangan 1 e 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe**Fe*H) | ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggr’;‘;fle B - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat | = mg0s/l 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri(Cly | = mgl ] 250 — SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

) Acceptabila pentru co’ns'uﬁiatori si fara modiﬁcaﬁ arormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara odificari anormale ; 4) Accéptabila pefittu cofisumatori si fara modificari anormale.

SEF LABORATOR,

e N RESPONSABIL ANALIZA,
Tng.chim. SirbuletlyBogdan COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia
_ TARGOVISTE - DAKBOVITA S.A. 7
~="Taborator Central Apé Poiabild ‘
Loborator Apdi Poiahilé Targoviste

Reprodiicerea biletifiului de andliza fara deceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera niimai la proba prelevata si analizata.
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.986

Sohcxtant SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1065

Loc de prelevare: Slobozia Moara, str Primariei, Scoala Data si ora prelevarii probei: 08.04.2023/10:00

Generala Data si ora receptiei probei: 08.04.2023/12:10

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 308 Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 08.04.2023/14:00

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 11.04.2023/12:00

Volum proba: 500ml Data si ora eliberarii rezultatalui: 11.04.2023/12:10
_Prelevat de: Eftitnie Gabriela

Metode de prelevare:ISO 5667- 5/1017 SR EN ISO 5667 1/2022;SR EN ISO 5667~ 3/2()18 SR ENISO 19458/2007 SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parameétrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
R B - 1 determinata _
S 2 . SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichiacoli | UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Etiterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRI‘I;INDICATORI,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare g Metode de analiza
e L determinata
e ode, . y ' SR EN ISO 9308-1:2015
__ Bacterii coliforie | UFC/LOOmI | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. P —— UFC/1 ml Fara modificari
Np ’de4co‘10r111‘1a“2‘2 CJ B atiprrals 0 ;SR EN ISO 6222/2004
s 0 UFC/1 ml Fara modificari :
Nr. qd,e colonii 1a-3ﬁ7 CW T 7 U 7 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORAJTOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulety Bogdan Biolog Dutu Florina

T_Zj COMPANIA DE APZ o i ¢
TA RGOVISTE - DAMBDVITA S.A
M

="Laborator Central Api Potabilg

Laborator Apa Potahils Térgoviste

Réproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INT. ERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17:7/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

 Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_ Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1052

Sohc1tant SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1066

Loc de prelevare: Slobozia Moara, stt Lalelei, cismea stradala Data si ora prelevarii probei: 08.04.2023/10:15
Punct prelevare:robinet cisthea Data si ora receptiei probei: 08.04.2023/12:10
Cod proba: 309

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 08.04.2023/13:00
Produs analizati apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 08. 04.2023/13:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/12:00
Prelevat de: Eftimie Gabriela. ,

Metode de prelevare:ISO 5667 5/2017 SR EN ISO 5667- 1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrll analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza

T . L déterminata | ‘ ,
Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <9,5 8,3/20,0°C | SRISO 10523:2012
Conductivitate = | nS/ecmla20°C 2500 397 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate =~~~ |~ NTU 4) 0,52 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber | med 2206,11 e e 0,10 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,12 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual hberm o % ml;'ofgz)a?m’ ‘ ‘ 83 = o

"Amoniu (NH4+) | mgn 0,5 SLQ - SR ISO 7150-1:2001
Culoare B e N , 1 “SRISO 7887:2012 — metoda C
Miros . = - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust . e - 3 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3?) o ~ mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000

Nigitt WO) | megl 0,’1 s - _gg BN 26 TIeA00BICO1 2008
Mangan o ok o pgl 50 - - SR 180 6333:1997

Fier (Fe**, Fe3+) R pgl 200 - | SRISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magnezm ) GS:;(;C - SR 1S0 6059:2008

Indlce de permanganat o ComgOsl | 5 - | SRENISO 8467:2001
Clorwri¢Cl) = mgl 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati o g/l 250 = STAS 3069:1987

l)Acceptabﬂa pentru consumatorl si { fara modlﬁcan anormale 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentrii consumatori si fara modificari anormale.

#Notatia SLQ = “sub linitita de cuantificate a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORATOR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbyletu Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia
- TARGOVISTE- DAMBOVITA S.A. B ) /
="Taberator Ceniral Api Potakild (/W
Laborator Apéi Peiubild Targoviste 7

Reprodiieeren buletinilui de dnaliza fara acreptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se Fefera numai la proba prelévata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. /j
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“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
‘Laborator inrégistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.987

Sohcntant SECTIA TITU

Loc dé prelevare: Slobozia Moara, str Lalelei, cismea stradala

Punct prelevare:robinet ci§mea
Cod proba: 309

Scopul analizei: vetificarea calitatii apei —

stocare, ziua 1

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Eftimie Gabriela

dezinfectie rézervor

Fisa prelevare nr: 1066
Data si ora prelevarii probei: 08.04.2023/10:15
Data si ora receptiei probei: 08.04.2023/12:10

Receptionat/inregistrat: Eftimie Gabriela

Data si ora efectuarii analizei: 08.04.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 11.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 11.04.2023/12:10

Metode de prelevare ISO 5667 5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667- 3/2018 SR EN ISO 19458/2007 SR EN ISO 5667- 14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
B e , determinata _ ‘
B e SR EN ISO 9308-1:2015
_ Escherichiacoli | UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Efiterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII VINDICATO’RI o ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. L determinata )
SR EN ISO 9308-1:2015
~ Bacterii °°hf°rme , S 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
o UFC/ 1ml Fara modificari .
»Nr de colonu la 22 C L " anomtiale 0 SR EN ISO 6222/2004
; 0 UFC/1 ml Fara modificari
H‘Nr. de cplonll ‘laz 37 C —— 0 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbuletu/Bogdan KW _COMPANIA DE APA
TA

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

RGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

="TLaborator Central Api Potabils
Laborator Apé Potahils Targoviste

Rezultatul analizelor se réfera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

___Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
) Labdrator‘i‘nregi'strat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1056

Sollcltant SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 1070

Loc de prelevare: Slobozia Moara, iesire statie Data si ora prelevarii probei; 09.04.2023/10:40
Punct prelevare: fobinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 09.04.2023/12:10
Cod proba: 303

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rfezervor stocare Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

ziua 2 . Data si ora efectuarii analizei: 09.04.2023/13:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 09. 04.2023/15:20
Yolum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/12:00
_Prelevat de; Marisac Mioara ] ,

___Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrn analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
, L TR ] determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 18,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate =~ | (S/eml1a20°C 2500 407 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate , NTU | 4) 0,44 SR EN IS0 7027-1:2016
Clorrezidual liber | mgl 2206,11 o 0,27 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/t 0,30 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual hber - % - 7 mlé’l‘of(z:ﬁ’a?m 90 -

~Amonin (NH4 ) o mg/!l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare T n D SR ISO 7887:2012 — metoda C
‘Miros - o 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust ) . - ; 3) 3 SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) | mgl 50 - SR ISO 7890-3:2000

Ko s LI, D ™ S,toa,tsle;erteezewor - ,2& }zsf\?2266777777:'22000022/c91:2006
Mangan | e 50 - 'SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*, Fe3+) o gl | 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si rnagnezm | Ggrrri:e 7 - SR ISO 6059:2008

,Ind1ce de permanganat e mgO/l 5 . SR EN ISO 8467:2001
Cloruri(Clh mg/l | 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

l)Acceptablla pentru consumatorl si fara mod1ﬁcar1 anormale 2) Acceptabil pentru consumatori si fara -modificari anormale 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara miodificari anormale ; 4) Aceeptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

#Notafia SLQ = “sub‘limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO . rr: RESPONSABIL ANALIZA,
COMPANIA DE APA Chim Tudorachg Claudia
fog.chitn, Sirbuje Bogdan E E g TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A. j 4
= aborater Centrad Apd Pofabild
Laboretor Apd Potabild Targovisie

Reprodiicered buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul arializelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F=17-6/2 » Exemplar ir. Z
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonarita 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

"LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti

— Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.991

Sohmtant SECTIA TITU

Loc de prelévare: Slobozia Moara iesire statie
Punct prelevare:robinet chiuveta statie

Cod proba: 303

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —

stoedre, ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Marisac Mioara

dezinfectie rezervor

Fisa prelevare nr: 1070
Data si ora prelevarii probei: 09.04.2023/10:40
Data si ora receptiei probei: 09.04.2023/12:10

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 09.04.2023/14:00

Data si ora finalizarii analizei: 12.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 12.04.2023/12:10

“Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN 1SO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;5R EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e Ty e determinata , _
T - SR EN ISO 9308-1:2015
~ Escherichia coli RG] 0 0 . SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Erterococi intéstinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI o ]
Parameétrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
e . e , ] determinata ]
SR EN ISO 9308-1:2015
~ Bacterii COhforme | UECHOE | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
o UFC/1 ml Fara modificari ]
"Nr de Colonn la 22 C T —— | 6 v SRENVISO 6222/2004
Rt 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonn‘la 37 C o ———— 4 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABO OR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu/Bogdan

Biolog Dutu Florina

[@®

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

e

Lahorater Central Apé Potabild

Laborator Apd Potabild Térgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul andalizelor se réfera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2

Exemplar nr. 3
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_ Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
_ Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1057

Solicitant: SECTIA TITU

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 304

zitia 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 il

_Prelevat de: Marisac Mloara o

Loc de prelévare: Slobozia Moara, str.Primariei,Scoala Generala

Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare

Fisa prelevare nr: 1071
Data si ora prelevarii probei: 09.04.2023/10:50
Data si ora receptiei probei: 09.04.2023/12:10

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 09.04.2023/13:00
Data si ora finalizarii analizei:
Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/12:00

09.04.2023/15:20

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
T , determinata | ,

Concentratia ionilor de H |  Unitati pH >6,5 - <95 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 404 SR EN ISO 27888:1997
‘Turbiditate ~ NTU 4) 0,31 SR EN ISO 7027-1:2016
Clorrezidual liber | mgl 2306,11 Caa 0,12 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual tota‘l mg/l 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002
.’CIor rezidual hber” ] 7%‘ 4 mlg'oij?:ﬁa?m 86 -

Amoniu, (NH4 ) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare . 1) 1) "SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) "SR EN 1622:2007

Nitrati (N03 ) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

N (NGE] g T - SR EN 26773/ 3002/CI1:2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 .6333:1997

Fier (Fe?*, Fe3+) ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si rnagnezm » Ggrrriiie ‘ ‘ = SR ISQ 6059:2008 ,
Indlce de permanganat mgO/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CIY) ‘mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati g/l 250 s STAS 3069:1987

l)Acceptablla pcntru consumatorl si fara modlﬁcarl anormale; 2) Acccptabl] pentru consumatori si fara -modxﬁcan anormale 3) Acceptabll pentru consumatori si
fara modificari anotmale ; 4) Acceptabila peritru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia: SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: anoniu<0,020meg/l;

SEF LABO

Ing.chim.Sirbu e Bogdan

Reprodhiceréa buletinului de analiza fava acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

COMPARIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
W

~="Teherator Central Apdl Potabild
Lahoretor Apd Potobilis Targovisie

Rezultatul analizelor se réfera nuniai la proba prelévata si analizata.

F-17-6/2

Pagi/l

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudoracl}e Claudia

A

Exemplar nr. 3




“COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

. Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata corisumului uman_

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat [a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.986

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Slobozia Moara, §tr Primariei,
Generala

Punct prelevare: robinet cisimea

Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Voluim proba: 500ml
Prelevat de: Marisac Mioata

Scoala

Fisa prelevare nr: 1071
Data si ora prelevarii probei: 09.04.2023/10:50
Data si ora receptiei probei: 09.04.2023/12:10

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 09.04.2023/14:00

Data si ora finalizarii analizei: 12.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 12.04.2023/12:10

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR ENISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

__ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
L e . . . determinata
. s s SR EN ISO 9308-1:2015
_ Erclienichiagoli UFC/100ml | - 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
o o o ; determinata v ,
o G i ] SR ENISO 9308-1:2015
~ Bacterii coliforme | UFC/100mI | 0 0 __|_ SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
; et 5 UFC/1 ml Fara modificari
Nr dg quoml,lé.z,z,c B s P 2 SR EN ISO.6222/2004
L o UFC/1 ml Fara modificari
-Nr.4<7:1‘e colonii la 37 C N e 1 i _ SR ENISO 6222/2004

SEF LABO

TOR,
Ing.chi’m.Si’rbulety{ ogdan

RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Flotina

COMPANIA DE APA

Ezz TARGOVISTE - DAMBOVITA S.4, R
Laborater Centrol Ap Potabils

Laberator Apd Potobilg Térgoeviste

Reprodiicerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INT. "ERZISA!
Rezultatul andlizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

¥-17-7/2

Exemplar nr. 2
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" COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
__Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1058

Solicitant: SECTIA TITU » Fisa prelevare nr: 1072
Loc de prelevare: Slobozia Moara, str. Lalelei, cismea stradala Data si ora prelevarii probei: 09.04.2023/11:00
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 09.04.2023/12:10
Cod proba: 305
Scopul analizei: verificarea calitatii apei- dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 09.04.2023/13:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 09.04.2023/15:20
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 10.04.2023/12:00
Prelevat de: Marisac Mioara, » o
__Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
e R I e , determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate | pS/emla20°C 2500 406 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate @~ |  NTU 4) 0,37 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber | gl | ,2206,11 Sfats‘eafngezzr 0,12 |SREN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,13 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber R 7 ml;'of(z:;/ga?m 92 -
Amoniu(NH¢sH) | mgl 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001 ,
Culoare | - 7 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros =~ . o 2) 2) | SREN 1622:2007
Gust o B = ] 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3?) o N o oomgl 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO2) L mgl , > Stoa,t:;er’ertze‘fvor - ggésh(l)2266777777:'22000022/C91:2006
Mangan 1 pgl ) 50 - 'SRISO 6333:1997
Fier;(F‘ezf,FeS_J‘r)‘ ) et 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:;‘;; | . SR ISO 6059:2008
Indice de permangahat mgOx/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri(Cl) | mgl 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati ) - mg/l 250 - STAS 3069:1987

1") Acceptabila pentru consurmatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara -modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Accéptabila pentru cofisumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de caantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

RESPONSABIL ANALIZA,
COMPAKIA DF AFA Chim Tudora?ﬁe Claudia
TARGOVISTE - BAMBOYITA S.A.
s STE- BAMBOVIZA S.A A
Loborator Centrof Apd Petabild (¥

Lehorator Apl Potabild Targoviste

Reproducerea buletinulii dé analiza fara acceptul scris al laboratorului este INT) ‘ERZISA!
Rezultatul anializelor se vefera irmai la proba prelevdta si analizata.

F:17-6/2 Exemmplar nr. 3
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"COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

_Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

"LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti

- Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.993

“Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Slobozia Moara, str Lalelei, cismea stradala

Punict prelevare:robingt cismea
Cod proba: 305

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare, ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Eftimie Gabriela

Fisa prelevare nr: 1072

Data si ora prelevarii probei: 09.04.2023/11:00
Data si ora receptiei probei: 09.04.2023/12:10

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 09.04.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 12.04.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 12.04.2023/12:10

. Metode de prelevare ISO 5667—5/2017 SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN IS0 .19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

_ PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. o _ _determinata
SR EN ISO 9308-1:2015
, ESChemhla coli FEGGm | 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enter00001 1ntest1nah UFC/100ml 0 0 SR ENISO 7899-2/2002
B PARAMETRII INDICATORI ‘ ] _ ,
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
. L I ~determinata
g SR ENISO 9308-1:2015
_ Bacterii COhforme | B0 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
o UFC/1 ml Fara modificari ]
» .Nr de coloml la 22 C o i i ——— 0 SR EN ISO 6222/2004
; ; o UFC/1 ml Fara modificari ‘
‘ _Nr.r de coloml la_ 3‘7" C- 7 — vlk SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbulétph Bogdan

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina

COMPANIA DE APA
- TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
="Lahorator Central Apd Potabila
Laborator Api Potabili Targovigte

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul andlizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Exemplar nr. _3
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