COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(tepublicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR.3649

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3703

Loc de prelevare: Slobozia Moara, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 21.11.2022/ 14:20

Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 21.11.2022/15:20

Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 21.11.2022/15:30

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 22.11.2022/03:50

Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 22.11.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 431 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,32 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 B 0,15 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,17 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % ml;'of(::)/?a?m 88 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 SLQ SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO7) mg/l > St SLQ SR S I ER LS

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?",Fe®™) g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu comade Minim 5 11,56 SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgOy/1 5 SLQ SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 6,95 SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 21,12 STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitrati<0,034mg/L; nitriti<0,009mg/L; IMn<0,5mg02/1.

SEF LABORATOR RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim. Su‘buletu Bogdan COMPARIA DE APA Chim Tucll)érache .
TARGOVI}TE DAMBOVITA S.A
Luborutor Central Apd Potabila O/%
({ Laborator Apéi Potabili Targoviste

f
Reproducerea buletinului de analiza fara >€eptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2

Pagl/1

Exemplar nr. 3




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3492

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Slobozia Moara iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 3703
Data si ora prelevarii probei: 21.11.2022/14:20
Data si ora receptiei probei: 21.11.2022/15:20

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 21.11.2022/15:40
Data si ora finalizarii analizei: 24.11.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 24.11.2022/12:30

» Metode de prelevare:ISO 3667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v 4. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- : SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
. o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C anormala 3 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C anormala 1 SR EN ISO 6222/2004
i /]
SEF LABORA,EI“ OR, RESPOSABIL u/AfNALIZA,

Ing.chim. Sirbulet?éogda
/
/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

&

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Laborator Central Apd Pofabild

Lobarator Apd Potubild Targoviste |

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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| COM'PAN IA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR.3650

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3704

Loc de prelevare: Slobozia Moara, Scoala Generala Data si ora prelevarii probei: 21.11.2022/ 14:30

Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 21.11.2022/15:20

Cod proba: 303

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —dezinfectie rezervor stocare Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 21.11.2022/15:30

Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 21.11.2022/21:50

Prelevat de: Rauta Carmen ] Data si ora eliberarii rezultatului: 22.11.2022/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,2°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/emla20°C 2500 434 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU <5 0,29 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2205}1 . 0,13 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,15 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % ml;’(j(zz’a?m 86 -

Amoniu (NH4") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

i (N ) mg/l > Stoa,téer’erteezmor - gt -

Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997

Fier (Fe?',Fe’") ng/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu GSrrrzrii?le Minim 5 - SR IS0 6059:2008

Indice de permanganat mg0»/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorifor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

/1
SEF LABOR:%&TOR, < RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbyletu Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia
| TARGOVISTE - DAMBOVITA SA.
="1oborator Central Api Potabild #

Laborator Apd Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara a;x_ceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3493

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Slobozia Moara Scoala Generala

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 303

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 3704
Data si ora prelevarii probei: 21.11.2022/14:30
Data si ora receptiei probei: 21.11.2022/15:20

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 21.11.2022/15:40
Data si ora finalizarii analizei: 24.11.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 24.11.2022/12:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. s SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
ool golittwin UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. o UFC/t ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 22°C e 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 mi Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C anormala 1 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABOR{ATOR, RESPOSABIL ALIZA,

Ing.chim.Sirbulq"f[}ﬁ Bogda

/1 ~. COMPANIA DE APA
if z -pi
A/ g) e
X;/
{

Reproducerea buletinului d /| naliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR.3651

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3705
Loc de prelevare: Slobozia Moara, str. Primariei (Lalelei), cismea Data si ora prelevarii probei: 21.11.2022/ 14:45
stradala Data si ora receptiei probei: 21.11.2022/15:20
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 304 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei —dezinfectie rezervor stocare
ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 21.11.2022/15:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 21.11.2022/21:50
Prelevat de: Rauta Carmen ; Data si ora eliberarii rezultatului: 22.11.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,1°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 430 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,34 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber - mgl 2205}1 e o 0,11 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,12 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml;'of(z:ﬁa?m 92 -
Amoniu (NHs") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros , - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust : - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) ‘ mg/! 50 - SR ISO 7890-3:2000
Mol (N ) me/l ™ "o acten - SR EN 267772002/C91:2006
Mangan o pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe**) pg/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;‘iie Minim 5 . SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgOy/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/1 250 = SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

/1
/[
SEF LABORAT@}i?\, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan COMPANIA DE APA Chim Tudorache Claudia
; ) JARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4.
="TLaborator Central Apa Potabila % ’
Loboratar Apd Folabili Targaviste

Reproducerea buletinului de analiza fara accepl‘t»-i'tl scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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C OMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3494

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Slobozia Moara str.Primariei

(Lalelei),cismea stradala
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 1
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 3705
Data si ora prelevarii probei: 21.11.2022/14:45
Data si ora receptiei probei: 21.11.2022/15:20

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 21.11.2022/15:40
Data si ora finalizarii analizei: 24.11.2022/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 24.11.2022/12:30

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v % SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
= o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii 1a 22°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004
. 0 UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABOM{ATOR, RESPOﬁABIL f‘?ANALIZA,

Ing.chim. Sirbul?;{?!u Bogdan

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR.3654

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3708
Loc de prelevare: Slobozia Moara iesire statie Data si ora prelevarii probei: 22.11.2022/ 11:35
Punct prelevare: robinet chiuveta statie Data si ora receptiei probei: 22.11.2022/12:50
Cod proba: 300 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2022/13:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 22.11.2022/14:30
Prelevat de: Oprea Elena Data si ora eliberarii rezultatului: 23.11.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate 1S/ emla20°C 2500 443 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,49 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mgl 2206,11 i sl 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,47 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml;'of(i;/:a?m 91 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3Y) mg/l 50 2 SR ISO 7890-3:2000
R (NG) mg/ Y - SR EN 26777-2003/C51:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe*") pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;i‘:’w Minim 5 - SR 1SO 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/1 5 ) SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) , mg/! 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/| 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/1;

I/}
SEF LABORATOR, - RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulefu Bogdan _COMPANIA DE APA Chim Tudoraghe Claudia
f ] —~ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
; ="1aborator Central Apd Potabila
< Laboratar Api Potabilit Targoviste
A9

Reproducerea buletinului de analiza fara ag‘ceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3497

Solicitant: SECTIA TITU

Loe de prelevare: Slobozia Moara iesire statie

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 300

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Oprea Elena

Fisa prelevare nr: 3708
Data si ora prelevarii probei: 22.11.2022/ 11:35
Data si ora receptiei probei: 22.11.2022/ /12:50

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2022/ 14:00
Data si ora finalizarii analizei: 25.11.2022//12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.11.2022//12:30

Metode de prélevare:ISO,5667-5./2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
; determinata
: e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml1 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
ie ‘ SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN I1SO 9308-1-2015/A1:2017
: o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii 1a 22°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C anormala 0 SR EN ISO 6222/2004
N
SEF LABOeI/{j;XTOR, RESPOSA}];/IL ALIZA,
Ing.ch1m.S1rbulit}a Bogdan “COMPANIA DE APA Blolog'/ utuf }orma
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
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Lhoraior Apé Potabili Targoviste

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR.3655

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3709
Loc de prelevare: Slobozia Moara, Scoala Generala Data si ora prelevarii probei: 22.11.2022/ 11:45
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 22.11.2022/12:50
Cod proba: 301 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2022/13:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 22.11.2022/14:30
Prelevat de: Oprea Elena Data si ora eliberarii rezultatului: 23.11.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 6,5 - <95 8,2/20,0°C SR 1SO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 442 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,47 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2205}1 e 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,44 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml;'of(:;/;’a?m 91 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2y SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/! 50 - SR 18O 7890-3:2000
N (NOs) g | St | . [meamme
Mangan g/l 50 : SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe’") pg/l 200 : SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;daie Minim 5 = SR TSO 6059:2008
Indice de permanganat mg0y/1 5 - SR EN 1SO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/1 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

et K NIA DE APA
im.Si COMPA
fng chim Sirbujefi Bog \ TARGOVISTE - DAMBOVITA SA.
l =1 uhorator Central Apd Potabild
Laborator Apé Poiobild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acée})tul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3498

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Slobozia Moara, Scoala Generala

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 301

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Oprea Elena

Fisa prelevare nr: 3709
Data si ora prelevarii probei: 22.11.2022/ 11:45
Data si ora receptiei probei: 22.11.2022//12:50

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2022/ 14:00

Data si ora finalizarii analizei: 25.11.2022//12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.11.2022//12:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o i . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacherichiz gol] R 100nd g o SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C UFC/1 ml e 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C UG/ ml Sl SRRl bR 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
£ o
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Repfoducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR.3656

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 3710
Loc de prelevare: Slobozia Moara, str. Primariei (Lalelei), cismea Data si ora prelevarii probei: 22.11.2022/ 11:55
stradala Data si ora receptiei probei: 22.11.2022/12:50
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 302 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor ziua 2 Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2022/13:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 22.11.2022/14:30
Prelevat de: Oprea Elena Data si ora eliberarii rezultatului: 23.11.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate ] uS/cmla20°C 2500 438 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU <5 0,36 SR EN IS0 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 R 0,11 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,13 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ml?l.oi(if)/:a(lim 85 -
Amoniu (NH4") mg/l 0.5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust % 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3Y) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NOy) mg/l > st - SR BN 26777 5002/C912008
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe?*,Fe’") g/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu rade Minim 5 . SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/] 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita-de ¢uantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

D -
SEF LABORATOR, ] RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sir’buletllijogda COMPANIA DE APA Chitn Tadopache Claadia
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/ ="Laborator Cenfral Apd Potabild

Laborator Apd Porabild Térgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.3499

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Slobozia Moara, str.Primariei (Lalelei),

cismea stradala
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor

stocare ziua 2
Produs analizat: apa potabila
Prelevat de: Oprea Elena

Fisa prelevare nr: 3710
Data si ora prelevarii probei: 22.11.2022/ 11:55
Data si ora receptiei probei: 22.11.2022//12:50

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2022/ 14:00

Data si ora finalizarii analizei: 25.11.2022//12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.11.2022//12:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UELYL i Pilelo:mallitiodcs 2 SR EN SO 6222/2004
anormala
.. o UFC/1 ml Nicio modificare
Nr. de colonii la 37°C anormala 2 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABOI{{QATOR, RESPOSABIL AN/ 1ZA,
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Reproducerea buletinului de a‘@aliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. S




