COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2880

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2918
Loc de prelevare: Sotanga, str.Principala, Biserica Data si ora prelevarii probei: 13.09.2023/14:10
Data si ora receptiei probei: 13.09.2023/15:00

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 200 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in distributie

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 13.09.2023/15:15

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 13.09.2023/17:35

Prelevat de: Chiran Antonia , Data si ora eliberarii rezultatului: 14.09.2023/13:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
» determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/emla20°C 2500 512 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,24 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l e 0,49 SR EN SO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,52 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mlg'of(z:ﬁa?m 94 -

Amoniu (NHsH) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3) , mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NOy) ng/ s : SRLEN 26777:2002/C91:2006

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe’") , g/l 200 « SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg02/1 5 ~ SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

A
SEF LABORATY R, GCOMPAN’:MI;F APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulgti Bogdan - IARGDNISTE - DANBOVITA S.A Chim Tudordghe £laudia
Laborator Centrol Apii Potabild
Laborator Apé Potabild Targoviste VA

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2756

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Sotanga, str. Principala, Biserica

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba:200

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in

distributie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2918
Data si ora prelevarii probei: 13.09.2023/14:10
Data si ora receptiei probei: 13.09.2023/15:00

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 13.09.2023/16:00

Data st ora finalizarii analizei: 16.09.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.09.2023/08:30

Metode de prelevérezISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e v SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
) determinata
- ; SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
: 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii 1a 22°C — 0 SR EN ISO 6222/2004
s o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C anormale 3 SR EN ISO 6222/2004
’)
SEF LABO| 4 TOR, RESPOSABIL A{N/ALIZA
Ing.chim.Sirbuletji Bogdan COMPANIA DE APA Biolo Dutu rina
/ TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. /
-/ =
Laborater

Central Apd Potabild O

Laborator Apd Potabili Térgoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2881

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2919

Loc de prelevare: Sotanga, str. Constantin Brancoveanu, magazin "MI Data si ora prelevarii probei: 13.09.2023/14:25

PETRA” Data si ora receptiei probei: 13.09.2023/15:00

Punct prelevare: robinét chiuveta magazin

Cod proba: 201 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in distributie

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 13.09.2023/15:15

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 13.09.2023/17:35

Prelevat de: Chiran Antonia ] Data si ora eliberarii rezultatului: 14.09.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN IS0 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
] determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate uS/cmla20°C 2500 513 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,17 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/t 2206’11 S_tage(’)fgzreert‘ézr 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % mlabf(x’a?m 96 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 0,025 SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3’) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO>) mg/l o Stoa,ts‘er’ertzzaemr - o St —

Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?* Fe’") ug/l 200 . SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg0y/l 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI") mg/] 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

SEF LABO]if{:F R, Tﬁ§0MPA~lA‘ DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuleth Bogdan e GOVISTE - DAMBOVITA SA. Chim Tudorache Claudia
Laborator Central Apd Potabila It 3
Laborator Apd Poabili Térgoviste :

<

Reproducerea buletinului de analiza fara aceeptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2757

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Sotanga, str. Constantin Brancoveanu,

Magazin "MI PETRA”
Punct prelevare: robinet chiuveta magazin
Cod proba:201

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in

distributie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 2919
Data si ora prelevarii probei: 13.09.2023/14:25
Data si ora receptiei probei: 13.09,2023/15:00

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 13.09.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 16.09.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.09.2023/08:30

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
‘ determinata
e . SR ENISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml1 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
) i o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. ’de colonii la 37°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbuléiu Bogdan K B L
- TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.
="Laborator Central Apdl Potabild

COMPANIA DE APA Biolog

utg/F rina

RESPOS?{;EIL ANALIZA,

N

Loborator Api Potabild Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/2
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2882

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2920
Loc de prelevare: Sotanga, rezervor inmagazinare Data si ora prelevarii probei: 13.09.2023/13:55
Data si ora receptiei probei: 13.09.2023/15:00

Punct prelevare: robinet rezervor inmagazinare

Cod proba: 202 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in distributie

Produs analizat: apa potabila Datasi ora efectuarii analizei: 13.09.2023/15:15

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 13.09.2023/17:35

Prelevat de; Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 14.09.2023/13:00

Metode de prelevare;1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,3/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/cmla20°C 2500 513 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate , NTU 4) 0,21 SR EN IS0 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l o e 0,55 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,58 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % min. 80% din 95 -

Amoniu (NHsY) mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3?) mg/l 50 g SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO2) gl v oS ten - R

Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe?* Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu GS;;‘;; . SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 1S0 9297:2001

Sulfati mg/! 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru_consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; -3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORA[] OR, COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan iy TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudoraté,he Claudia
="Tahorator Centre! Apil Potahila i 1,
Laborator Apii Potabild Targoviste C\

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/2 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2758

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2920

Loc de prelevare: Sotanga, rezervor inmagazinare

Punct prelevare: robinet rezervor inmagazinare
Cod proba:202

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in

distributie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Chiran Antonia

Data si ora prelevarii probei: 13.09.2023/13:55
Data si ora receptiei probei: 13.09.2023/15:00

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 13.09.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 16.09.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.09.2023/08:30

Metode de prelevare:ISO 5667;5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
; determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Fclieriehig sl UFC/100m! 4 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- - SR ENISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
: o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C nermilé 0 SR EN ISO 6222/2004
. o UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C P—— 1 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbulefu/ Bogdan

Reproducerea buletinului de

COMPANIA DE APA

? E - TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A,
Laborator Central Api Potabila

Laborator Apé Potabils Tdrgoviste

aliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia.

F-17-7/2

Pag.1/1
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2895

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2933
Loc de prelevare: Sotanga, rezetvor inmagazinare Data si ora prelevarii probei: 14.09.2023/14:25
Data si ora receptiei probei: 14.09.2023/15:10

Punct prelevare: robinet rezervor inmagazinare

Cod proba: 200 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in distributie
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 14.09.2023/15:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 14.09.2023/17:45
Prelevat de: Bacanu Valerica , Data si ora eliberarii rezultatului: 15.09.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,1/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 580 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,31 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 T s vt 0,62 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,65 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % ol ol 95 ’
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust B 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3') mg/l 50 - SR 1SO 7890-3:2000
Nitriti (NO2) mg/l ol Stoa,t;?erteezemr - gi g\? 2266777777:é2000022/c91 12006
Mangan pg/t 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe*") ng/l 200 = SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara -modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila penitru consumatori si fara modificari- anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

Ing.chim.Sirb TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudorache Claudia

Luborutor Central Api Potabild s
% Laberator Apé Poiabild Targoviste ?/

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

SEF LABO COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
IFtu Bogdan

F-17-6/2 Exemplar nr. G
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2771

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Fisa prelevare nr: 2933

Loc de prelevare: Sotanga rezervor inmagazinare

Punct prelevare: robinet rezervor inmagazinare
Cod proba: 200

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in

distributie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de: Bacanu Valerica

Data si ora prelevarii probei: 14.09.2023/14:25
Data si ora receptiei probei: 14.09.2023/15:10

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 14.09.2023/15:30
Data si ora finalizarii analizei: 17.09.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.09.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C . . SR EN ISO 9308-1:2015
Lasinarighia Bali . . 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. 1 Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/lm -, 0 SR ENISO 6222/2004
. /1 ml Fara modificari )
Nr. de colonii la 37°C i — 0 SR ENISO 6222/2004
SEF LABO OR RESPOSABIL ALIZA,

Ing.chim.Sirbulefu Bogdan K\

Reproducerea buletinului de

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Laborator Central Apd Potabild

Laborator Apd Potabild Térgoviste

aliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2896

Solicitant: SECTTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2934
Loc de prelevare: Sotanga, str. Principala, Biserica Data si ora prelevarii probei: 14.09.2023/14:35
Data si ora receptiei probei: 14.09.2023/15:10

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 201 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in distributie

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 14.09.2023/15:30

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 14.09.2023/17:45

Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora eliberarii rezultatului: 15.09.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 8,2/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate | pS/emla20°C 2500 538 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,12 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l o e 0,46 SR EN SO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/1 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % ml;ll'(j?z’a?m 94 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR 1SO 7890-3:2000

Nitriti (NO>) il o S?fée;eﬁfw - gg g\? 2266777777:;7_2000022/C91 22006

Mangan ug/t 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe**,Fe*") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggrrriifl . _ - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/! 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anorinale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita dé cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

al
SEF LABORATOR, COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbylgtu Bogdan ) TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudorache Claudia
=="Loborator Central Apd Potabild '

0 Luborator Apt Potabili Targoviste

Reproducerea buletinului de analiza fara aceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului urhan

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2772

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2934

Loc de prelevare; Sotanga, str. Principala, Biserica Data si ora prelevarii probei: 14.09.2023/14:35
Punct prelevare: robinet cismea Data si ora receptiei probei: 14.09.2023/15:10

Cod proba: 201

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
distributie

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 14.09.2023/15:30
Volum proba: 500ml Data si ora finalizarii analizei: 17.09.2023/12:00
Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora eliberarii rezultatului: 18.09.2023/09:00

Metode de prelevafe:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Ry . SR ENISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100m} 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. C/1 ml Fara modificari
Nt de ooloniila2z0p. | W " 0 SR EN ISO 6222/2004
v UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 370C e Pr— 0 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABOR;;\TOR, RESPOSABIL "/]NALIZA,

Biolog/ Duty Florina
/

.

- TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
Loborator Central Apd Potabili g
Lohorator Api Poiabild Targoviste 7

|

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

© R o “
Ing.ch1m.S1rbuletL? Bogdan K COMPANIA DF APA
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2897

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 2935

Loc de prelevare: Sotanga, str. Constantin Brancoveanu, Magazin "MI | Data si ora prelevarii probei: 14.09.2023/14:45

PETRA” Data si ora receptiei probei: 14.09.2023/15:10

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 202 Receptionat/inregistrat: chim.Tudorache Claudia

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in distributie

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 14.09.2023/15:30

Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 14.09.2023/17:45

Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora eliberarii rezultatului: 15.09.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati ™M Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia_ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9/20,0°C SR ISO 10523:2012

Conductivitate pS/emla20°C 2500 529 SR EN ISO 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,47 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l ER ey 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual liber % ml;'of(zz’a?m 94 -

Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C

Miros ) - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007

Nitrati (NO3") 7 mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO>) mg/l > Eriei - Y

Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe*") pg/l 200 » SR ISO 6332:1996/C91:2006

Suma de calciu si magneziu Ggéiiie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg0y/1 5 - SR EN ISO 8467:2001

Cloruri (CI) mg/l 250 . SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari- anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/i;

sy
/|
SEF LABORATOR, COMPANIA DEAPE )  RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirl?u}Etu Bogdan 2 E ) 7ARGovisTE- DAmBoviza s.A.[  Chim Tudorache Claudia
v! ="Taborator Caniral Apd Potabild )/ .
% f Laborator Apd Potabild Térgoviste !

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INT. ERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat Ia Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2773

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Sotanga, str. Constantin Brancoveanu,

Magazin "MI PETRA”

Punct prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 202

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — intermitente in

distributie

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500mli

Prelevat de: Bacanu Valerica

Fisa prelevare nr: 2935

Data si ora prelevarii probei: 14.09.2023/14:45
Data si ora receptiei probei: 14.09.2023/15:10

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 14.09.2023/15:30
Data si ora finalizarii analizei: 17.09.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 18.09.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
_ determinata
C . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml1 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
) .. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
5 /1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C (hicaiy p— 2 SR EN IS0 6222/2004
. UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C m n—— 1 SR ENISO 6222/2004
SEF LABO]Z\;ATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulétu Bogdan COMPANIA DE APA Biolog Putu Florina
Q TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. /
ol
Laborator Centrc! Api Potabila Y/
Loborator Apé Poiabili Térgoviste
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
F-17-7/2 Exemplar nr.g
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