‘COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 3073

Solicitant/client: TARGOVISTE CONSUMATOR Fisa prelevare nr: 3142

Adresa: Liceul “C-tin Brancoveanu” str. George Cair, M X1 Data si ora prelevarii probei: 21.10.2020 h:14%
Cod proba: 200 Data si ora receptiei probei: 21.10.2020 h:15%
Locul prelevarii: robinet chiuveta grup sanitar Receptionat/inregistrat: chim.Nita Lavinia
Scopul analizei: lucrare programata-ziua 1 Conformitate la receptie: Admisa

Tip monitorizare: suplimentara
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena | Data si ora efectuarii analizei: 21.10.2020 h:15%

de 1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 21.10.2020 h:23"
Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 22.10.2020 h:10™
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia 1onilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,4/20,20C SR EN ISO 1052372012
Conductivitate uS/cmla 20°C 2500 656 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,27 SR EN ISO7027-1/2016

. . >0,1 statie;rezervor P
Clor rezidual liber mg/l 0.1 - <05 retea 0,46 SR EN 1S07393-2/2018
Clor rezidual total mg/l 0,48 SR EN IS07393-2/2018

. . . min. 80% din
Clor rezidual liber % clor total 96 -
Amoniu (NH;) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1) SR EN IS07887/2012
Miros ; - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007
Nitrati (NO;") mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000
o ; n 0,1 statie, rezervor _ e 1
Nitriti (NOy) ’ mg/l 0.5 retea SR EN 26777/C91/2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe**,Fe’™) ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
.. . Grade .. - . ;
g S 059/20

Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 SR ISO 605972008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 1SO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,018mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATQ{I?{, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.SirbuletA ogdan Chimist Nita Lavinia
/ f
U
Y :

Reprodicerea buletinului de analiza fara aedgpiul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-6/0 Exeniplar nr. 3

Pagl/1




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR. 2999

Solicitant/client: TARGOVISTE CONSUMATOR
Adresa: Liceul “C-tin Brancoveanu” str. George Cair, M XI
Cod proba: 200

Locul prelevarii: robinet chiuveta grup sanitar

Scopul analizei: lucrare programata —ziual

Tip monitorizare: suplimentara

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 3142

Data si ora prelevarii probei: 21.10.2020 h:14??
Data si ora receptiei probei: 21.10.2020  h:15%
Receptionat/inregistrat: chim. Nita Lavinia
Conformitate Ia receptie: Admisa

Data si ora efectuarii analizei: 21.10.2020 h: 15%
Data si ora finalizarii analizei: 24.10.2020 h: 12"
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.10.2020 h:09™

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR ENISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 mi Nicio modificare 0 SR ENISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORAJFOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing‘chim.SirbuletYBogdan (S0 compani pf apg | Biolog Dutu Florina
1 { \ TirceiE . o ;

/
<1 L

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera niImai la proba prelevata si analizaia.

- DA A LA A

Apd Poiahila
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 3074

Solicitant/client: TARGOVISTE CONSUMATOR Fisa prelevare nr: 3143

Adresa: Gergeli Francisc, str. Vasile Blenda, bl.32, sc.A, ap.24, Data si ora prelevarii probei: 21.10.2020 h: 14%
parter, M XI Data si ora receptiei probei: 21.10.2020 h:15%

Cod proba: 201 Receptionat/inregistrat: chim.Nita Lavinia

Locul prelevarii: robinet chiuveta grup sanitar Conformitate la receptie: Admisa

Scopul analizei: hicrare programata-ziua 1

Tip monitorizare: suplimentara Data si ora efectuarii analizei: 21.10.2020 h:lS}20
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena | Data si ora finalizarii analizei: 21.10.2020 h:23"

de 1000 ml bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 22.10.2020 h:10"
Prelevat de: Rauta Carmen

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,4/20,2°C SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 651 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,23 SR EN IS0Q7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor ;
n —_ b 3 ‘ _7 2
Clor rezidual liber mg/} 201 - <05 retea 0,45 SR EN IS07393-2/2018
Clor rezidual total mg/} 0,48 SR EN [S07393-2/2018
. . in. 80% di
Clor rezidual liber % min. 30 f'dm 94 -
clor total
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1/2001
Culoare - 1) )] SR EN IS07887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000
e . , 0,1 statie, rezervor - e iy
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 retca SR EN 26777/C91/2006
Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333/1997
Fier (Fe*' Fe’") ug/l 200 - SR IS0 6332/C91/2006
. . Grade .. i
C i - SO 6059/200
Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI') mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,018mg/1;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORAT@R, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbulet Begdan - o R ———" Chimist Nita Lavinia

Reproducerea buletinului de analiza fara aceepiul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la priba prelevaia si analizaia.

F-17-6/0 Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR. 3000

Solicitant/client: TARGOVISTE CONSUMATOR

Adresa: Gergeli Francisc, str. Vasile Blenda, bl.32, sc.A, ap.24,
parter, M X1

Cod proba: 201

Locul prelevarii: robinet chiuveta bucatarie

Scopul analizei: lucrare programata —ziual

Tip monitorizare: suplimentara

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de
polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 3143

Data si ora prelevarii probei: 21.10.2020 h:14%
Data si ora receptiei probei: 21.10.2020 h:15%
Receptionat/inregistrat: chim. Nita Lavinia
Conformitate Ia receptie: Admisa

Data si ora efectuarii analizei: 21.10.2020 h: 153}“
Data si ora finalizarii analizei: 24.10.2020 h: 12%
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.10.2020 h:09%

Metode de prelevare:ISO 3667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100mi] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN 1SO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOQR,

RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu B{}/gdan
{

Biolog Dutu Florina
% ﬁ
odie ‘

Fa?ﬁbiéz’ig

{
ApA Potubild Tdigovists

Reproducerea buletinului de analizd fara acceptul seris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia.

F-17-7/0

Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 3095

Solicitant/client: TARGOVISTE CONSUMATOR Fisa prelevare nr: 3164

Adresa: Liceul “C-tin Brancoveanu” str. George Cair, M X1 Data si ora prelevarii probei: 22.10.2020 h:13%
Cod proba: 200 Data si ora receptiei probei: 22.10.2020 h:14"
Locul prelevarii: robinet chiuveta grup sanitar Receptionat/inregistrat: chim.Nita Lavinia
Scopul analizei: lucrare programata-ziua 2 Conformitate Ia receptie: Admisa

Tip monitorizare: suplimentara
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena | Data si ora efectuarii analizei: 22.10.2020 h: 14

de 1000 ml bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 22.10.2020 h:18* B
Prelevat de: Rauta Carmen Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2020 h:10%
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,1/20,0°C SR ENISO 10523/2012
Conductivitate pS/cmla 20°C 2500 623 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,40 SR EN IS07027-1/2016
. . , >0,1 statierezervor ' o
Clor rezidual liber mg/l 20,1 - 0.5 retea 0,38 SR EN 1807393-2/2018
Clor rezidual total mg/l 0,42 SR EN 1S07393-2/2018
: . 0/ min. 80% din
Clor rezidual liber % clor total 90 -
Amoniu (NHy) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1) SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3) SR EN 162272007
Nitrati (NO3") mg/l 50 - SR 1S07890-3/2000
. ; 0,1 statie, rezervor e
, , - ‘ a1/
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 retea SR EN 26777/C91/2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe** Fe’) g/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
.. . Grade L _ g
Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 SR IS0 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,018mg/l;

OBSERVATII: Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORAI@R, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbul )fl’,IIBOgdan ’%‘u‘u’i N COMPANIA DE APA Chimist Nita Lavinia
[ /]

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.4,

g,
i/ |
) 7 4 Labovaior Central Apd Potabild fe
H Loborator &nd Potubild Targoviste

]
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Reproducerea buletinului de analiza fara Stceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la prioba prelevata si analizata.

F-17-6/0 Exemplar nr. g
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR. 3021

Solicitant/client: TARGOVISTE CONSUMATOR
Adresa: Liceul “C-tin Brancoveanu” str. George Cair, M X1

Cod proba: 200

Locul prelevarii: robinet chiuveta grup sanitar
Scopul analizei: lucrare programata —ziua2

Tip monitorizare: suplimentara
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 3164

Data si ora prelevarii probei: 22.10.2020 h:13%
Data si ora receptiei probei: 22.10.2020
Receptionat/inregistrat: chim. Nita Lavinia
Conformitate la receptie: Admisa

Data si ora efectuarii analizei: 22.10.2020
Data si ora finalizarii analizei: 25.10.2020
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.10.2020 h:11%

h:14%

h: 15%
h: 13%

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococl intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C URC/1 mi Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 6 SR EN ISO 622272004
anormala

OBSERVATII; Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Reproducerea buletinutui de anpliza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera Rumai la proba prelevata si analizala,

F-17-7/0

Pag.1/1

RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 3096

Solicitant/client: TARGOVISTE CONSUMATOR

Adresa: Gergeli Francisc, str. Vasile Blenda, bl.32, sc.A, ap.24,

parter, M X1

Cod proba: 201

Locul prelevarii: robinet chiuveta grup sanitar
Scopul analizei: lucrare programata-ziua 2
Tip monitorizare: suplimentara

Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient de polietilena

de 1000 ml bine inchis
Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 3165

Data si ora prelevarii probei: 22.10.2020 h:l}40
Data si ora receptiei probei: 22.10.2020 h:14”
Receptionat/inregistrat: chim.Nita Lavinia
Conformitate la receptie: Admisa

Data si ora efectuarii analizei: 22.10.2020 h:14™
Data si ora finalizarii analizei: 22.10.2020 h:18*°
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.10.2020 h:10%

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7.1/20,0°C SR ENISO 10523/2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 622 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <3 0,51 SR EN I1S07027-1/2016
. . > 0,1 statierezervor U,
p 20, s 2
Clor rezidual liber mg/l 201 - <05 retea 0,40 SR EN IS07393-2/2018
Clor rezidual total mg/l 0,44 SR EN 1S07393-2/2018
. . o min. 8% din )

Clor rezidual liber % clor total 91
Amoniu (NH;) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1) SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2) SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622/2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO7890-3/2000

T - 0,1 statie, rezervor - - ; .
Nitriti (NOy) mg/! 0.5 rete SR EN 26777/C91/2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe™) ug/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GST‘;‘;‘;C Minim 5 - SR 1SO 6059/2008
Indice de permanganat mgO./1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI') mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio medificare anormala 2jAcceptabil consumatorilor si niciun miros anormal 3} Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™;

LQ: amoniu<0,018mg/l;

OBSERVATII; Parametrii analizatati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile,
cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,

Bogdan E '}D

RESPONSABIL ANALIZA,
Chimis;N}t Lavinia

COMPANIA DE APA
rsscowsrz JARCOVISTE . DAMBOVITA S.4.

Lubmtm)r Central Apd Potabild
tebarater Apd Potobild Targovists

Reproducerea buletinuiui de anaiiza fara aée‘z tul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/0

Exemplar nr. 3
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA.
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.567/05.05.2020 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR. 3022

Solicitant/client: TARGOVISTE CONSUMATOR
Adresa: Gergeli Francisc, str. Vasile Blenda, bl.32, sc.A, ap.24,

parter, M XI
Cod proba: 201

Locul prelevarii: robinet chiuveta bucatarie
Scopul analizei: lucrare programata —ziua2

Tip monitorizare: suplimentara
Produs analizat: apa clorinata recoltata in recipient steril de

polipropilena de 500 ml inchis ermetic

Prelevat de: Rauta Carmen

Fisa prelevare nr: 3165

Data si ora prelevarii probei: 22.10.2020 h:l3f?
Data si ora receptiei probei: 22.10.2020  h:14”
Receptionat/inregistrat: chim. Nita Lavinia
Conformitate la receptie: Admisa

Data si ora efectuarii analizei: 22.10.2020 h: 15
Data si ora finalizarii analizei: 25.10.2020 h: 13%
Data si ora eliberarii rezultatului: 26.10.2020 h:11%

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 mi Nicio modificare 0 SR EN ISO 622272004
anormala
Nt. de colonii la 37°C UFC/1 ml Nicio modificare 0 SR EN ISO 622272004
anormala

OBSERVATII: Parametrii analizati se incadreaza in valorile admise de Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEF LABORATOR,
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RESPOSABIL ANALIZA,

Reproducerea buletinului de anz liza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera niimai la proba prelevata si analizata.
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Biolog Dutu Florina

Exemplar nr. 3




