COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare §i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3763

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3838
Loc de prelevare: Tatarani, iesire slatie Data si ora prelevarii probei: 13.11.2023/14:55
Data si ora receptiei probei: 13.11.2023/16:15
Punct prelevare: robinet chiuveta statie
Cod proba: 304 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor, ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 13.11.2023/17:45
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 13.11.2023/00:30
Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora eliberarii rezultatului: 14.11.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate S /emla 20°C 2500 480 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate NIU i 0,34 SR EN ISO 7027-1:2016
(rural) ¥
Clor rezidual liber mg/l 2306,11 O ot s 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min. 80% din 92 i
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/] 0,5 SLQ SR I1SO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR IS0 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 7,309 SR ISO 7890-3:2000
o stali / S :200
WNitriti g » Mr_\t,l:]ser’::amr SLQ gg }551\? 2266777777:2%302%’C91:20El6
Mangan pnell 50 - SR ISO 6333:1997
Fier ug/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Gf;fif’k 14,70 SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg0a/1 5 SLQ SR EN IS0 8467:2001
Cloruri mg/! 250 9,03 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 32,64 STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anommale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificarl anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ;

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitriti<0,007mg/l; IMn<0,5mg021;

SEF LABORAC OR, RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim Sirbujeth Bogdan COMPANIA BE APA Chim Tudorgche Claudia
Tirse "!er PAMBIVITA S.A. f
lu..'r"cr Canirel &,,L Petabiiz Cj?j/"’
g Loboratar Apii Peichild Torgesiste W

Reproducerea buletinului de analiza fara Ce eptul scris al laboratorului esie INTERZ iS4/
Rezultatul analizelor se refera numai la pra’ ba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 3570

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Tatarani, iesire statie
Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 304

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 1

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Bacanu Valerica

Fisa prelevare nr: 3838

Data si ora prelevarii probei: 13.11.2023/14:55
Data si ora receptiei probei: 13.11.2023/16:15

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Data si ora efectuarii analizei: 13.11.2023/16:30
Data si ora finalizarii analizei: 16.11,2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.11.2023/12:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN IS0 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
m ; SR EN IS0 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
i o, UFC/1 ml Fara modificari _
Nr. de colonii la 22°C il 0 SR EN IS0 6222/2004
i 0 UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C pi— 0 SR EN IS0 6222/2004

SEF LABORATOR,

Ing.chim.Sirbulgty Bogdan KW

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

RESPOSABIL ANALIZA,

COMPARIA DE APA
TARGOVISTE - DANIBOVITA S.A.

Laberoter (o

ntral Apit Potabili

Lakorator Apd Potabild Térgoviste

ezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

F-17-7/4
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitalii apei potabile
LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472
BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3764
Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3839
Loc de prelevare: Tatarani, str. Principala, Primarie Data si ora prelevarii probei: 13.11.2023/15:05
Data si ora receptiei probei: 13.11.2023/16:15
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 305 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor, ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 13.11.2023/17:45
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 13.11.2023/21:45
Prelevat de; Bacanu Valerica Data si ora eliberarii rezultatului: 14,11.2023/13:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN IS0 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /emla 20°C 2500 470 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate NTU 45((‘;132;‘)) 0,31 SR EN IS0 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206}1 bfj;eorgifé‘;zr 0,45 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,48 SR EN SO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din 5% min. §0% din 04 i
clorul rezidual total ’ clor total
Amoniu mg/] 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Mkt mg/l 0,1 statie, rezervor . SR ISO 2677?:2}3}]2 .
0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier ug/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Duritate totala il - SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mgO2/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 s SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/! 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila peniru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modificari anormale ;

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, COMPANIA DF APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbylgtu Bogdan | E Tf,,,:,_i,;,,;é‘f,f.”_tm'; <4 Chim Tudora/qhe Claudia
AGUYISIE- D) yUvly A, i
o ]

Reproducerea buletinului de analiza fura accepiul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizaia,

F-17-6/4 Exemplar nr., fs
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 3571

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Tatarani, str. Principala, Primarie

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 305

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,
zina |

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Bacanu Valerica

Fisa prelevare nr: 3839
Data si ora prelevarii probei: 13.11.2023/15:05
Data si ora receptiei probei: 13.11.2023/16:15

Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Data si ora efectuarii analizei: 13.11.2023/16:30

Data si ora finalizarii analizei: 16.11.2023/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 16.11.2023/12:15

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o5 . SR EN IS0 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. i SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 ml Harcmodiiioas 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UPC/ Ll Fa’;}“ﬂ‘;i‘gﬁ“' 0 SR EN ISO 62222004

SEF LABQRATOR,

RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

Ing.chim.Sirbalgtu Bogdan ij COMPANIA DE APA
'WL

TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. %
choiator Cenirul Apd Poiabild '

Lahorater Apii Poiekili Targoviste

Reproducerea buletinului

analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei polabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3765

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3840
Loc de prelevare: Tatarani, sat Priboiu, str. Principala, nr. 37, Scora Ion Data si ora prelevarii probei: 13.11.2023/15:20
Data si ora receptiei probei: 13.11.2023/16:15

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 306 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor, ziua 1

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 13.11.2023/17:45
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 13.11.2023/21:45
Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora eliberarii rezultatului: 14.11.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

pH Unitati pH 26,5 - <95 7,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 468 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU “S(g‘rflbr;‘f;) 0,25 SR ENISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l 2206,11 ““E‘ﬂorglli’;‘:' 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/] 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002

% clor rezidual liber din % min, 8% din 94 i

clorul rezidual total clor total

Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007

Gust = 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 = SR ISO 7890-3:2000
Niirieh oL 0,1 statie, rezervor ) SR ISO 26777:27!]‘!32‘._'

0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006

Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier pg/l 200 5 SR IS0 6332:1996/C91:2006
Duritate totala GS;:i;e 5 SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 & SR EN [SO 8467:2001

Cloruri mg/l 250 = SR IS0O 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceplabil peniru consumatari si fara modificari anormale; 3) Acceplabil pentru consumatori si
fara modificari anommale ;

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

COMPANIA DI
\ TARGOVISTE - DAY
it

Lobarater Central f23 Pei

g
SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbufeth Bogdan

= RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia
1

Reproducerea buletinului de analiza fara
Rezultotul analizelor se refera numai la prs

deptul scris al lnboratorului este INTERZISA!
a prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 3572

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3840

Loc de prelevare: Tatarani, sat.Priboiu, str. Principala, nr. 37, Data si ora prelevarii probei: 13.11.2023/15:20
Sora Ion Data si ora receptiei probei: 13.11.2023/16:15
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 306 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 13.11.2023/16:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 16.11.2023/12:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 16.11.2023/12:15
Prelevat de: Bacanu Valerica

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- y SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i i SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
s UFC/1 ml Fara modificari )
Nr. de colonii la 22°C sttt 1 SR EN IS0 6222/2004
-- o UFC/1 ml Fara modificari -
Nr. de colonii la 37°C anormale 0 SR EN IS0 62222004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

o

TAZGOVISTE- DAMBOVITA S.A

Ing.chim.Sirbufetu Bogdan E_r_; COMPANIA DE APA
L

="laksrator Coniral Apd Potcbild
' Labarater Apd Poiabilid Tdrgoviste

Reproducerea buletinului d&analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei deslinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile
LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472
BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3766
Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3841
Loc de prelevare: Tatarani, sat.Caprioru, str. Valea Baciului, nr. 17, Data si ora prelevarii probei: 13.11.2023/15:40
Ciobanu Alexandru Data si ora receptiei probei: 13.11.2023/16:15
Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 307 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara
Scopul analizei: verificarea calilatii apei — dezinfectie rezervor, ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 13.11.2023/17:45
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 13.11.2023/21:45
Prelevat de: Bacanu Valerica Data si ora eliberarii rezultatului: 14.11.2023/13:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <9,5 7,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cemla20°C 2500 472 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 45((‘;{1?2}‘)) 0,24 SR EN SO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 220631 S_L“;eéfgfezzr 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min, 80% din 96 i
clorul rezidual total " clor total
Amoniu mg/] 0,5 SLQ SR 1SO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitrits mg/l 0,1 statie, re%eIW'or _ SR ISO 2677’{:2}]}]2 .
0.5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala e . SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mgO=/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptahila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceplabil pentru consumatori si
fara modificari anormale |

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR. RESPONSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbule us'lBog,dan ]‘E 7 v b Chim Tudorac.ige Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara accepiul scris al laboraiorulul este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizata,

F-17-6/4 Exemplar nr, j
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 3573

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3841

Loc de prelevare: Tatarani, sat.Caprioru, str. Valea Baciului, nr. Data si ora prelevarii probei: 13.11.2023/15:40

17, Ciobanu Alexandru Data si ora receptiei probei: 13.11.2023/16:15
Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 307 Receptionat/inregistrat: Marisac Mioara

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 1 Data si ora efectuarii analizei: 13.11.2023/16:30
Produs analizat; apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 16.11.2023/12:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 16.11.2023/12:15
Prelevat de: Bacanu Valerica

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
A : SR EN IS0 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme SEL! 0 g SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. UFC/1 ml Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C Ll Fera mod',ﬁwl 1 SR EN IS0 6222/2004
anormale
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbujetu Bogdan COMPANIA PF APA Biolog Dutu Florina
t} TAZGOVISTE - BAMBOVITA SA.

i Potohila %

i Taroeviste

Laborator (eniral
Leharator Apfi Fo

Reproducerea buletinului d€ analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3779

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3854
Loc de prelevare: Talarani, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 14.11.2023/13:50
Data si ora receptiei probei: 14.11.2023/15:15
Punct prelevare: robinet chiuveta statie
Cod proba: 300 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor, ziva 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 14.11.2023/15:40
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 14.11.2023/17:50
Prelevat de: Pirvu Cristina Data si ora eliberarii rezultatului: 15.11.2023/13:00
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

pH Unitati pH 6,5 - <95 7.4/20°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/cmla20°C 2500 450 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 45((“1& :{‘)) 0,13 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mgl S e 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min. 80% din 96 i
clorul rezidual total ” clor toial
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti mgl 0,1 statie, rezervor _ SR ISO 26777;27002'* _

0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
Duritate totala e - SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg0a/1 5 " SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 = SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceplabila pentru consumalori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si

fara modificari anormale |

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR,

Reproducerea buletinului de analiza fara ac

Ingchzm%? Bogdan

epiul scris al laboratoruiui esie INTERZISA!

Re=ultatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizaia.
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Chim Tudora-:}ge Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 3586

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Tatarani, iesire statie
Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 300

Scopul analizei: verificarea calitatii apei -

ziva 2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Parvu Cristina

dezinfectie rezervor,

Fisa prelevare nr: 3854

Data si ora prelevarii probei: 14.11.2023/13:50
Data si ora receptiei probei: 14,11.2023/15:15

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 14.11.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 17.11.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.11.2023/10:30

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN 18O 5667-3/2018;SR EN ISO 19438/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
T . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
5 s SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
i 0 UFC/1 ml Fara modificari .
Nr. de colonii la 22°C "y 5 SR EN ISO 6222/2004
s o UFC/1 ml Fara modificari q
Nr. de colonii la 37°C anormale 1 SR EN ISO 6222/2004

SEF LABORATOR

Ing.chim.Sirbul 1l Bogdan f ‘ff
{—J

Reproducerea buletinului d& analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

IPAHIA DE APA
VISTE- DAMPOVITA SA.

[
l
]
L |

rrot Apd Potabila

1u]0f!~ it Fotabild Targovisie

ezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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RESPOSABIL ANALIZA,
Biolog Dutu Florina
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOYVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare §i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3780

Cod proba: 301

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Pirvu Cristina

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Tatarani, str. Principala, Primarie

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor, ziua 2

Fisa prelevare nr: 3855
Data si ora prelevarii probei: 14.11.2023/14:00
Data si ora receptiei probei: 14.11.2023/15:15

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 14.11.2023/15:40

Data si ora finalizarii analizei: 14.11.2023/17:50
Data si ora eliberarii rezultatului: 15.11.2023/13:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH 26,5 - <95 7,4/20°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /cmla20°C 2500 425 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU @‘F;Eii’; 0,12 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 230631 N Eea 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min. 80% din 96 i
clorul rezidual total ” clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti mg/l 0,1 statie, rezervor ) SR ISO 26777:2})92’ L
0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Bl - SR 180 6059:2008
Oxidabilitate mg0:/1 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 s STAS 3069:1987

1) Acceplabila peniru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil peniru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si

fara modificari anormale ;

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l;

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

)

CCMPANIA DE
TAREOVISTE- i JViITA S.A
e ]
Lok i And Patohila

e
cooraior ﬁpﬁ seilsing (TG

evisie

Rezuliatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 3587

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Tatarani, str. Principala, Primarie

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 301

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 2

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Parvu Cristina

Fisa prelevare nr: 3855
Data si ora prelevarii probei: 14.11.2023/14:00
Data si ora receptiei probei: 14.11.2023/15:15

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 14.11.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 17.11.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.11.2023/10:30

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018:SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
oy - ) SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UEC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
% i SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/1 mi Buresvodificar] 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
i o UFC/1 ml Fara modificari )
Nr, de colonii la 37°C anormale 3 SR EN IS0 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbyfétu Bogdan i \ o
¥Lubom?ar Cantral

Labarator £33 F

Reproducerea buletinului

! analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinati consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 3781

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE
Loc de prelevare: Tatarani, sat Priboiu, str.Principala,nr.37, Sora Ion

Punct prelevare: robinet cismea
Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor, ziua 2

Produs analizat: apa polabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Pirvu Cristina

Fisa prelevare nr: 3856
Data si ora prelevarii probei: 14.11.2023/14:15
Data si ora receptiei probei: 14,11.2023/15:15

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 14.11.2023/15:40

Data si ora finalizarii analizei: 14.11.2023/17:50
Data si ora eliberarii rezultatului: 15.11.2023/13:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,4/20°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 423 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 45((”;1[:;‘)) 0,14 SR EN SO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/| 2206,11 e ey 0,47 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,49 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din w min, 0% din 96 i
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti g 0,1 slatie, rezervor ) SR ISO 2677';1:2_(@2’_‘ .
0,5 retea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala GS:::’L - SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/] 250 = STAS 3069:1987

1) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceplabil pentru consumatori si

fara modificar anormale ;

*Notatia SLQ = “sub limila de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABO
Ing.chim.Sirb

Reproducerea buletinului de analiza fara

)

CONPAMIA DE APA

E E w TARGOVISTE- 2.5
=
Leheraior (2

P

Lebarater Azd ]

ceptul scris al loboratorulul este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
7
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 3588

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Tatarani, sat.Priboiu, str. Principala, nr. 37,
Sora lon

Punct prelevare: robinet cismea

Cod proba: 302

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,
ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Parvu Cristina

Fisa prelevare nr: 3856
Data si ora prelevarii probei: 14.11.2023/14:15
Data si ora receptiei probei: 14.11.2023/15:15

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 14.11.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 17.11.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.11.2023/10:30

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i <5 SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 g SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de coloniila22°C¢ | UFC/1 ml Hpra odificun 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml sl | SR EN ISO 6222/2004
anormale
SEF LAB TOR, . RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbyletu Bogdan , ﬁ w T_f&%!ﬁ:ﬁ’ﬂﬂ. DE APA Biolog Dutu Florina
~ | TARGOVISTE - DAXIOVITA SA.
="laborater Cenired And Polabila —‘Mﬁ:“::;
Loke

Reproducerea buletinului

e analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare §i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 3782

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE Fisa prelevare nr: 3857
Loc de prelevare: Tatarani, sat.Caprioru, str. Valea Baciului, nr. 17, Data si ora prelevarii probei: 14.11.2023/13:40
Ciobanu Alexandru Data si ora receptiei probei: 14.11.2023/15:15
Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 303 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calilatii apei — dezinfectie rezervor, ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 14.11.2023/15:40
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 14.11.2023/17:50
Prelevat de: Pirvu Cristina Data si ora eliberarii rezultatului: 15.11.2023/13:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >65 - <95 7,5/20°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 420 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 45(&[;;1)) 0,13 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 Sf“;eéf P 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,44 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din % min. 8C% din 95 i
clorul rezidual total clor total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) I) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti mg/l 0,1 statie, rezervor _ SR ISO 2677?:2}302@ )
0,5 relea SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1957
Fier pg/l 200 - SR IS0O 6332:1996/C91:2006
Duritate totala Pl - SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987

1) Acueptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consurmaori si fara modificari anormale; 3) Acceplabil pentru consumalori si
fara modificar anormale ;

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR,
Ing.chim.Sirbyletu Bogdan

RESPONSABIL ANALIZA,
Chim Tudorache ?iaudia

an

Reproducerca buletinului de analiza fara deceptul scris al laboratordul este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizaia.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 3589

Solicitant: SECTIA TARGOVISTE

Loc de prelevare: Tatarani, sat.Caprioru, str. Valea Baciului, nr.

17, Ciobanu Alexandru

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 303

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — dezinfectie rezervor,

ziua 2

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Parvu Cristina

Fisa prelevare nr: 3857

Data si ora prelevarii probei: 14.11.2023/13:40
Data si ora receptiei probei: 14.11.2023/15:15

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 14.11.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 17.11.2023/10:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 17.11.2023/10:30

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- i SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 o SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C Uren mi Farrhgdificet] i SR EN ISO 6222/2004
anormale
o o UFC/1 ml Fara modificari -
Nr. de colonii la 37°C e 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan e Biolog Dutu Florina
~\ (OMPAIiA GF APA
Laborator Apsi Poichils Torcayiste

Reproducerea buletinului d¢’analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. 3




