COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 4138

Solicitant; SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 4212
Data si ora prelevarii probei: 21.12.2023/14:50
Loc de prelevare: Titu, iesire statie Data si ora receptiei probei: 21.12.2023/15:30
Punct prelevare: robinet rezervor stocare
Cod proba:700 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 21.12.2023/15:40
Yolum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 21.12.2023/20:00
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 28.12.2023/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN IS0 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,3/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /emla20°C 2500 460 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,24 SR EN I1SO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 230(3,11 S_m;edlegl:zr 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min. $0% din 89 .
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

i 0 :200
Nitriti (NO') gl ! St{?,[;er’cﬁm " = gg 1581:13226677777,?:;22012!12%'69 1:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe’",Fe’") g/l 200 < SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gfggie - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mgO2/] 5 - SR ENISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatar si
fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificar anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, COMPANIA BE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Chim Tudorache Claudia
=
/ Laherator Central Api Potabild

/"'é,fh‘?'ﬁr}“ Laborator Apd Puichild Targoviste //3;5)5;='

Reproducerea buletinului de analiza fara accepiul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizaia.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3937

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 4212
Loc de prelevare: Titu, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 21.12.2023/14:50
Data si ora receptiei probei: 21.12,2023/15:30

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziual

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 21.12.2023/16:00
Volum proba: 500ml Data si ora finalizarii analizei: 24.12.2023/13:00
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 27.12.2023/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

SR EN ISO 9308-1:2015

Eachenchiacoli Pt g 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . - SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
5] o UFC/1 ml Fara modificari e
Nr. de colonii la 22°C s 0 SR EN IS0 6222/2004
:: S UFC/1 ml Fara modificari 5
Nr. de colonii la 37°C —— 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan COMPANIA DE APA
} TARGOVISTE - DAVIDVITA S.A
o aﬁ;ﬁ*?:“ ="Lahorater Contral Apd Petzhild

Loboraior Apd Pelabils Targovisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanilara a calilalii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 4139

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 4213
Data si ora prelevarii probei: 21.12.2023/14:30
Loc de prelevare: Titu, str.1.C.Visarion nr.8, sucursala BCR Data si ora receptiei probei: 21.12.2023/15:30
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 21.12.2023/15:40
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 21.12.2023/20:00
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 28.12.2023/11:00
Metode de prelevare;:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN IS0 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/emla20°C 2500 483 SR EN [SO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,45 SR EN IS0 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/] o o 0,14 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,17 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % "’ﬁ'ﬂf'ﬁ?ﬂ?m 82 -
Amoniu (NHs") mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR I1SO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3’) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
stati =200,

Nitriti (NO>) gl ! “oafée;eﬁfw - gﬁ }351\? 226677777?2201:{2%91 2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe’',Fe’™) ug/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrrlifaf]e - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgQ2/] 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila pentru consumator si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumiatori si fara madificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si
fara modifican anormale ; 4) Acceplabila pentru consumator si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF_LABOMTOR, COMPANIA DE APA R.E$PONSAB1L ANAL.IZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan TARGOVISTE - DAKBOVITA SA. Chim Tudorache Claudia
/ =" Laborator Central An% Potchild / ,
’};ﬁ%—- _Laborator Apé Potebils Targoviste e

Reproducerea buletinudui de analiza fara accepiud scris al laboratorului esie INTERZISA!
Rezuttatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/4 Exemplar nr. 5
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3938

Solicitant: SECTIA TITU
Loc de prelevare: Titu, str.].C.Visarion nr.8, sucursala BCR

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziual
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 4213
Data si ora prelevarii probei: 21.12.2023/14:30
Data si ora receptiei probei: 21.12.2023/15:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 21.12.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 24.12.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 27.12.2023/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN IS0 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN IS0 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
¢ i : SR EN IS0 9308-1:2015
EGHEmelus val e 2 ¢ SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v o i SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UEC/ Fargndihea] 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
= UFC/1 ml Fara modificari —
Nr. de colonii la 37°C P, 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

COMPLIAIA DE 4APA
TARGOVISTE - DIMBSVITA S.A.

Biolog Dutu Florina

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan K
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinald consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calilatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 4140

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 4214
Data si ora prelevarii probei: 21.12.2023/14:40
Loc de prelevare: Titu, str.I.C.Visarion, bl.R, parter, libraria DIASAR Data si ora receptiei probei: 21.12.2023/15:30
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar
Cod proba: 702 Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 1
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 21.12.2023/15:40
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 21.12.2023/20:00
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 28.12.2023/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,3/20,0°C SR IS0 10523:2012
Conductivitate uS/emla20°C 2500 471 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,44 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l e 0,17 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,20 SR EN 180 7393-1:2002
Clor rezidual liber % min. 80% ¢ 85 “
Amoniu (NHs") mg/l 0,35 SLQ SR 180 7150-1:2001
Culoare - 1 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Nitrati (NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

alie, re 1200
Nitriti (NO2) mg/! o “UBodts - SR EN IS B0
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*" Fe’") g/l 200 = SR 1SO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gg:;i?w - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 . SR 1SO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila peniru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru cansumatori si
fara modificari anormale ; 4) Acceplabila pentru consumatori si fara modifican anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, A DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan uu”m DAMPOVITA S.A. Chim Tudorache Claudia
] N Lc--.‘utnr Centrol Apg Potabild Lﬁ&
Leborutor Apd Polabiii Targovisie A

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboraturului este INTERZISA!
Rezultaiul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizata,

F-17-6/4 Exemplar nr. 5
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3939

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Titu, str.I.C.Visarion, bl.R, parter, libraria
DIASAR

Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziual
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500ml

Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 4214
Data si ora prelevarii probei: 21.12.2023/14:40
Data si ora receptiei probei: 21.12.2023/15:30

Receptionat/inregistrat: chim. Tudorache Clandia
Data si ora efectuarii analizei: 21.12.2023/16:00

Data si ora finalizarii analizei: 24.12.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 27.12.2023/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO

5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i 3 SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . _ SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UpCHAO 9 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C DRl P po e 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
v » UFC/1 ml Fara modificari :
Nr. de colonii la 37°C s 0 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan Biolog Dutu Florina
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al labor

atorului este INTERZISA!

Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare §i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 4162

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 4236
Data si ora prelevarii probei: 22.12.2023/09:20
Loc de prelevare: Titu, iesire statie Data si ora receptiei probei: 22.12.2023/15:00
Punct prelevare: robinet rezervor stocare
Cod proba:700 Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea ziua 2
Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 22.12.2023/15:10
Volum proba: 1000 ml Data si ora finalizarii analizei: 22.12.2023/22:00
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 29.12.2023/09:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >65 - <95 7,1/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS/cmla20°C 2500 414 SR EN IS0 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,13 SR ENISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 2206,11 Sfalsleéf;it;:r 0,24 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,26 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual liber % m ';'Offc":afm 92 -
Amoniu (NHy") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
at1 A -_j

Nitriti (NO2) mg/l ! Sg,t;e:’:li?mr - gg 2552266777777:"2%:%23‘091 22006
Mangan pg/l 50 - SR ISQ 6333:1997
Fier (Fe*,Fe’") ng/l 200 i SR IS0 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggéiiie - SR IS0 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri (CI7) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Accepiabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2) Acceplabil peniru consumatori si fara madificari anormale; 3) Acceptabil peniru consumaton si
fara modificari anormale ; 4) Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale,

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/1;

SEF LABORATOR, COMPARIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan E E TARGOYISTE-DAso¥TA 54| Chim Tudorache Claudia
; =" aboreior Contsad Aok Potabils /

= Lohorator Apd Pul

b5 Targevieis ,’f):'ﬁ::k

Reproducerea budetinuui de analiza fara accepinl scris al laboraiorulul este INTERZISA!
Rezudiatul analizelor se refera numai la proba prelevaia si analizaio.

F-17-6/4 Exemplar nr. 5
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3961

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 4236
Loc de prelevare: Titu, iesire statie Data si ora prelevarii probei: 22.12.2023/09:20
Data si ora receptiei probei: 22.12.2023/15:00

Punct prelevare: robinet chiuveta statie

Cod proba: 700 Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 22.12.2023/15:30
Volum proba: 500ml Data si ora finalizarii analizei: 25.12.2023/13:00
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 28.12.2023/09:00

Meltode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN 180 5667-1/2023;:SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
g . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN IS0 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
2 UFC/1 ml Fara modificari i
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C UFC/1 ml Fara i'{lDdl.ﬁcﬁl'l 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan COMPAIA DE AP | Biolog Dutu Florina
7 TARGOVISTE- DA%EGVITA SA. i
="Tahorator Coraral And Potahild F
Y = Lohoraior Ceniral Apd Potabild

Laborator Apd Polalili Targevisie

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
ezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 4163

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Titu, str.1.C.Visarion nr.8, sucursala BCR
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 701

Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie reiea ziua 2
Produs analizat: apa potabila

Yolum proba: 1000 ml

Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 4237
Data si ora prelevarii probei: 22.12.2023/09:30
Data si ora receptiei probei: 22.12,2023/15:00

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 22.12.2023/15:10

Data si ora finalizarii analizei: 22.12.2023/22:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 29.12.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN IS0 5667-1/2023;

SR EN IS0 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,4/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate pS / cmla 20°C 2500 437 SR EN ISO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,39 SR EN ISO 7027-1:2016
3 ; >0,1 stalie,rezervi o
Clor rezidual liber mg/! _306,1 S_‘”S‘eéfgzr‘jl‘;‘;r 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,15 SR EN ISO 7393-1:2002
. o min. 80% din
Clor rezidual liber % ST+ bkl 93 -
Amoniu (NHy") mg/] 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR IS0 7887:2012 —meloda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO5) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
o . 0,1 stalie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitritl (NO-} mg/! 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*",Fe'™) g/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006
P : ad
Suma de calciu si magneziu Gfrl;afxe - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO:21] 3 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 180 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Acceptabila peniru consumatori si fara modificari anormale; 2) Accepiabil pentru consumalori si fara modificari anormale; 3) Acceplabil pentru consumalor si

fara modificar anormale ; 4) Acceplabila pentru consumatori si fara modificar anormale.

*Notatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei”; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, COMPATTIA

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan
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Reproducerea buletinului de anaiiza fara acceptul scris al laborator wlui este INTERZISA!
Re=ultatud analizelor se refera numai la proba prelevara si analizaia,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3962

Solicitant: SECTIA TITU Fisa prelevare nr: 4237

Loc de prelevare: Titu, str..C.Visarion nr.8, sucursala BCR Data si ora prelevarii probei: 22.12.2023/09:30
Data si ora receptiei probei: 22.12.2023/15:00
Punct prelevare: robinet chiuveta grup sanitar

Cod proba: 701 Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Scopul analizei: verificarea calitatii apei — avarie retea, ziua2

Produs analizat: apa potabila Data si ora efectuarii analizei: 22.12.2023/15:30
Volum proba;: 500ml Data si ora finalizarii analizei: 25.12.2023/13:00
Prelevat de: Chiran Antonia Data si ora eliberarii rezultatului: 28.12.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

SR EN ISO 9308-1:2015

Escherichia coli UFC/100ml 0 0 SR EN SO 9308-1.2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100ml 0 0 SR EN IS0 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. , SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFG/Lml Badtdiiegifiogn 0 SR EN 1SO 6222/2004
anormale
T 9 UFC/1 ml Fara modificari -
Nr. de colonii la 37°C aisroiiali 8 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Biolog Dutu Florina

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan COMPANIA DE APA
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare §i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr.662/25.07.2022 Str.Gaesti - Targoviste, Tel/Fax0245631472

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 4164

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Titu, str.1.C.Visarion, bl.C2, ap.4, Lita luliana
Punct prelevare: robinet chiuvela bucatarie

Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea califatii apei — avarie retea ziua 2
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Chiran Antonia

Fisa prelevare nr: 4238
Data si ora prelevarii probei: 22.12.2023/09:45
Data si ora receptiei probei: 22.12.2023/15:00

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia
Data si ora efectuarii analizei: 22.12.2023/15:10

Data si ora finalizarii analizei: 22.12.2023/22:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 29.12.2023/09:00

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023;

SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,2/20,0°C SR ISO 10523:2012
Conductivitate uS /cmla 20°C 2500 436 SR EN 1SO 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,14 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l _206,11 S_tagedfglfczzr 0,12 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,14 SR EN ISO 7393-1:2002
o S min. 80%% din

Clor rezidual liber % clov toital 86 -
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR IS0 7150-1:2001
Culoare - 1) 1) SR ISO 7887:2012 — metoda C
Miros - 2) 2) SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3) SR EN 1622:2007
Nitrati (NO3) mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

— . 0,1 statie, rezervor SR ISO 26777:2002
Nitriti (NO) mg/l 0,5 retea 8 SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*",Fe’") ng/l 200 - SR IS0 6332:1996/C91:2006

s ol i Grade N
: . 059:200

Suma de calciu si magneziu Germane SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mg02/1 5 - SR EN 1SO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 . SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1) Avceplabila pentru consumator si fara modificari anormale; 2) Acceptabil pantru consumaltori si fara modificari anormiale; 3) Acceptabil pentru consumatori si

fara modificari anormale ; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificard anormale.

*Nolatia SLQ = “sub limita de cuantificare a metodei™; LQ: amoniu<0,020mg/l;

SEF LABORATOR, S5 oRPANiA DE APA | RESPONSABIL ANALIZA,
Ing.chim.Sirbuletu Bogdan ,_) TARGOVISTE - DA 50YITA S.A. Chim Tudorache Claudia
/ == Tahoraior Conirgl /
# § e Lahorator Apd felehild 1o —v—éT»—-J_’},_

Reproducerea buletinului de analiza fara accepiul scris al laburatorului este INTERZISA!
Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,

F-17-6/4

Pagl/l

Exemplar nr. b




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinatd consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare i inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 662/25.07.2022 Str.Gaesti — Targoviste, Tel/fax.0245631472

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.3963

Solicitant: SECTIA TITU

Loc de prelevare: Titu, str.1.C.Visarion, bl.C2, ap.4, Lita Iuliana

Punct prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 702

Scopul analizei: verificarea calitatii apei —

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500ml
Prelevat de; Chiran Antonia

avarie retea, ziua2

Fisa prelevare nr: 4238

Data si ora prelevarii probei: 22.12.2023/09:45
Data si ora receptiei probei: 22.12.2023/15:00

Receptionat/inregistrat: chimist Tudorache Claudia

Data si ora efectuarii analizei: 22.12.2023/15:30
Data si ora finalizarii analizei: 25.12.2023/13:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 28.12.2023/09:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
L . . SR EN ISQ 9308-1:2015
Escherichia coli UREd i # SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100m] 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- : SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
- UFC/1 ml Fara modificari o
Nr. de colonii la 22°C anormale 0 SR EN IS0 6222/2004
o UFC/1 ml Fara modificari -
Nr. de colonii la 37°C B——— 1 SR EN ISO 6222/2004
SEF LABORATOR, RESPOSABIL ANALIZA,

Ing.chim.Sirbuletu Bogdan (
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este INTERZISA!
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Rezultatul analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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Exemplar nr. 5




