COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2290

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2964

Loc de prelevare: lesire Statie Valea Lunga Data si ora prelevarii probei: 21.11.2023/10:30
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 21.11.2023/13:00

Cod proba: 21 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare Data si ora efectuarii analizei: 21.11.2023/13:15
operationala/dupa dezinfectie rezervor stocare Data si ora finalizarii analizei: 22.11.2023/02:35
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 22.11.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:ij:l'(r)x?i!::ta Metode de analiza
pH Unitati pH >6,5 - <9,5 7,5(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52’0‘3‘3 la 2500 680 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 45(:1}:-;]11)) 4,60 SR EN IS0 7027-1:2016
Clot rezidual liber mg 2306], 1“*2%?3:2‘ 0,90 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,95 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o, min.80% din clor 95
clorul rezidual total total
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1 i SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 0,680 SR ISO 7890-3:2000
Nitriti mg/l N \é;t::igf:: i SLQ gg EI;JI ig;@;%ﬁgim 2006
Mangan ug/l 50 SLQ SR ISO 6333:1997
Fier ng/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala GS;';izc 19,74 SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg0,/1 5 1,69 SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 7,799 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/| 250 22,80 STAS 3069:1987

)Acceptahila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormaie.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: ¢ iu<0.019 1, nitriti <0,007 1, mang: O pet—frer—=3

Q: amoniu mg/1, nitriti mg/l, man o MRATA DE 7
SEF LABORATOR a ( J%—% RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia =1 ghorator Central Apd Potabi Ch. Dimian Claudia

Laborator Apd Potehilil Putiousa
Cod F-17-6/4 ' V

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezuliatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Lahorator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2251

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: lesire Statie Valea Lunga

Punct de prelevare: robinet rezervor stocare

Cod proba: 21

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare operationala/dupa
dezinfectie rezervor stocare

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2964

Data si ora prelevarii probei: 21.11.2023/10:30
Data si ora receptiei probei: 21.11.2023/13:00
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 21.11.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 24.11.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 24.11.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2290

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

— ; SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

i . SR EN ISO 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
. a ificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ Iy | Tammodi 3 SR EN SO 6222/2004
anormale
.. i dificari
Nt de colonii la 37°C UFC) fayl | TeTmoedit 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR ’—K COMPANIA DE APA |  RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Clapdia TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A. Biolog Manoiu Mirabela
rv 3Lcihurutnr Centrol Apd Potabild /"
L Laborator Apd Potebild Pucionsa \

Cod F-17-7/4

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatelc analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2291

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga-Cricav, Str.Principala, nr.157,Politie
Punct de prelevare: robinet chiuveta post politie

Cod proba: 60

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectie

rezervor stocare

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2965

Data si ora prelevarii probei: 21.11.2023/10:50

Data si ora receptiei pr
Receptionat/inregistrat

obei: 21.11.2023/13:00
de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 21.11.2023/13:15
Data si ora finalizarii analizei: 21.11.2023/23:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.11.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d;:::il::ta Metode de analiza
pH Unitati pH >6,5 - <9,5 7,4(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate ”52’03'8 la 2500 670 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU . ({”r‘uL::l 'l’}) 0,57 SR EN 1SO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 23061, ]\S‘%rgﬂg' 0,16 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,18 SR EN IS0 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min.80% din clor 89
clorul rezidual total total
Amoniu mg/1 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros = 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

0,5 retea 2002/ :
Mangan g/l 50 SLQ SR IS0 6333:1997
Fier ug/l 200 SLQ SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala G(::fiia - SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mgQ,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Azceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

3)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Nolatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*L,Q: amoniu <0,019 mg/l, mangan <13,10 pg/l, fier <38,09 pg/l
SEF LABORATOR \
Ch. Dimian Claudia ; i

Cod F-17-6/4

oM
TARGOVISTE - DA
:Luhurutor Central And Pom.bi‘.u
Laborater Apd Potchild Pudioasa

S

COMPANIA DE APA

MBOVITA SA.

RESPONSABIL ANALIZA

Reproducerea bulelinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Labarator inregistrat la Ministerul Sanataii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2252

Solicitant: Sectia Moreni
Loc de prelevare: Valea Lunga-Cricov, Str.Principala, nr.157,Politie
Punct de prelevare: robinet chiuveta post politie

Cod proba: 60
Scopul analizei
rezervor stocare

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectie

Fisa prelevare nr: 2965

Data si ora prelevarii probei: 21.11.2023/10:50
Data si ora receptiei probei: 21.11.2023/13:00
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 21.11.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 24.11.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 24.11.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2291

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN IS0 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
L0 . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i . SR EN 1SO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
. ds solonii 1a229C UFC) 1ml | Ferdmodiican 7 SR EN ISO 6222/2004
anormale
. ificari
Nr. de colonii la 37°C UFC) 1] | TAcamodificar 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

y

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Claydia COMPANIA DE APA ]

é E TARGOVISTE - DAMBOVITA 5.A.
.
="Taborator Central Api Polahild j
Cod F-17-7/4

Laborator Apd Potakild Pucioasa
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al lahoratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Labarator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2292

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea-Lunga, str.Petrosanu, nr.165-magazin
[.I.Buleandra

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 61

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectie
rezervor stocare

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2966

Data si ora prelevarii probei: 21.11.2023/11:05
Data si ora receptiei probei: 21.11.2023/13:00
Receptionat/inregistrat de: Vasile C,

Data si ora efectuarii analizei: 21.11.2023/13:15
Data si ora finalizarii analizei: 21.11.2023/23:10
Data si ora eliberarii rezultatului: 22.11.2023/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d;::(lﬁir::ta Metode de analiza
pH Unitati pH >6,5 - <9,5 7,4(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate g 2500 686 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU “5(&&3‘]‘)’ 0,91 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l 22061 1“‘2%?2:‘;2' 0,42 SR EN SO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min.80% din clor 91
clorul rezidual total tofal
Amoniu mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
it mg/ i - SR EN 26777.2002/C91:2006

.o eled O Y % L
Mangan pg/l 50 sSLQ SR ISO 6333:1997
Fier g/l 200 SLQ SR IS0 6332:1996/C91:2006
Duritate totala GST'I‘I‘;‘:’]C 2 SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mgOy/1 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri mg/l 250 = SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceplabil pentru consumaty i si fara modificari anormale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Nolatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1,Q: amoniu <0,019 mg/l, mangan <13,10

8(TM APA
3 IA DE
rﬁnﬁov%g{ DAMBOVITA S-4.

=5 % Potgbild
=1 tor Central Apd Pold
t:g]:rl;m Apd Potabild Putioasd

SEF LABORATOR

Cod F-17-6/4

Ch. Dimian Claudia
Reproducerca buletinului de avliza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!l

Rezultalele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala,

Pag.1/1

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.22353

Solicitant: Sectia Moreni
Loc de prelevare: Valea-Lunga, str.Petrosanu, nr.165-magazin 1.1 Buleandra
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 61

Scopul analizei:

rezervor stocare

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2966

Data si ora prelevarii probei: 21.11.2023/11:05
Data si ora receptiei probei: 21.11.2023/13:00
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 21.11.2023/14:00
Data si ora finalizarii analizei: 24.11.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 24.11.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2292

verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectie

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
E . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. ificari
Nr. de colonii la 22°C UFCy 1mi | FAramodincan 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C URG) i | oremedifican 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR (&= RESPONSABIL ANALIZA

Biolog Manoiu Mirabela

Ch. Dimian Claudia “)T_CUMPANIA DEF APA

ARGOVISTE - DAMBOVITA 5.4
Laborator Central Apd Potabil
Laborater Apéd Potabild Pucioasa

-

¥

Cod F-17-7/4
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezullatele analizelor se refera numai la proba prelevala si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2298

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2974

Loc de prelevare: Valea-Lunga, str.Petrosanu, nr.165-magazin Data si ora prelevarii probei: 22.11.2023/09:30
L.1.Buleandra Data si ora receptiei probei: 22.11.2023/11:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Cod proba: 66 Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2023/11:45
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectie | Data si ora finalizarii analizei: 22.11.2023/18:20
rezervor stocare Data si ora eliberarii rezultatului: 23.11.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

. .. Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA a - Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6.5 - <9.5 7,4(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52/02’2 la 2500 673 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 45((111-&:2?)) 0,65 SR EN ISO 7027-1:2016
. : > 0,1 statie,rezervor

. — Vit @ ] Z1- r -l
Clor rezidual liber mg/l 5 0.1 - < 0.5 relea 0,47 SR EN IS0 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din i min.80% din clor

: % o] 94
clorul rezidual total otal
Amoniu mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros " 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust = 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/| 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitiiti | 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
(rfh mg/ 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
5 Grade
- R 059:

Duritate totala Gormaiia SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg0x/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/1 250 = SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 = STAS 3069:1987

YAcceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil peniru c nsumatori si fara modificari anormale;
——

3)Acceplabil pentru consumatori si fara modificari anormale,

#Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodai- PANM MBEV;&N; A
51O .
LQ: amoniu <0,019 mg/| ik RGDV|$TE DA T mhl\ﬂ
e
SEF LABORATOR Lﬂ‘*“‘:‘““ e oo Pucios RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Clayfiia Lobor’S Ch. Dimian Claudia
Cod F-17-6/4 \(
Reproducerca buletinului de anahza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2259

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea-Lunga, str.Petrosanu, nr.165-magazin .1.Buleandra

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 66

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectie

rezervor stocare

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

isa prelevare nr: 2974

Data si ora prelevarii probei: 22.11.2023/09:30
Data si ora receptiei probei: 22.11.2023/11:30
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2023/12:00
Data si ora finalizarii analizei: 25.11.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 27.11.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2298

Metode de prelevare :1ISO 5667-5/2017;SR EN 18O 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN 180 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
i . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- ; SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
- Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml al s 10 SR EN ISO 6222/2004
anormale
.. a modificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml | T 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA

Cod F-17-7/4

S

! J d TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

Ch. Dimiv{dia [,

Labarator Central Apa Potabild
Laborator Apé Potabild Pucioosn

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratarului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laharator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 2299

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2975

Loc de prelevare: Iesire Statie Valea Lunga Data si ora prelevarii probei: 22.11.2023/09:55
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 22.11.2023/11:30

Cod proba: 64 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectie | Data si ora efectuarii analizei: 22.11 2023/11:45
rezervor stocare Data si ora finalizarii analizei: 22.11.2023/18:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 23.11.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

. . . Valoarea ;
Parametrii analizati UM Valoare CMA y Metode de analiza
determinata
pH Unitati pH >6,5 - <9,5 7.4(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52’0‘3“5 la 2500 671 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 1((‘;'1;;%) 0,44 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/! S T iy 0,68 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,71 SR EN ISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min.80% din clor 96
: /0 =

clorul rezidual total total
Amoniu mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - D 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

iy ] 0.1 statie.rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti mg/ 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala GS:l‘?:ifle ; SR ISO 6059:2008
Oxidabilitate mg0,/] 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri mg/l 250 5 SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale:2)Acceplahil pentru consumatori si fara modificari anormale;
3)Acceptahil pentru consumatori si fara modificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limila de cuantificarc a metodei”

*LQ: amoniu <0,019 mg/l

APk \
sTE DAMBUWTA 5.4

Vl

SEF LABORATOR n\,mmr ?m\[’u‘ quupmnnsn , RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia Lboratot AP Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/4 V

Reproducerea buletinului de andliza fara acceptul scris al labaratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizala.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laboralor inregisirat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2260

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 2975

Loc de prelevare: lesire Statie Valea Lunga Data si ora prelevarii probei: 22.11.2023/09:55
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 22.11.2023/11:30

Cod proba: 64 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectie Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2023/12:00
TeZervor stocare Data si ora finalizarii analizei: 25.11.2023/08:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 27.11.2023/09:00
Volum proba: 500 ml Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2299
Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare :1ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

T S SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

. SR EN ISO 9308-1:2015

Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
" F ificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml armaditican 19 SR EN ISO 6222/2004
anormale
.. dificari .
Nr. de colonii la 37°C OPey 1l | Peamediiiear 12 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR . RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia COMPANIA DE APA Biolog Manoiu Mirabela
e ) TARGOVISTE - DAMBOYITA 5.A. '
!- ="1aborator Central Apd Potabila /
Cod F-17-7/4 i Loboraior Apd Potabile Pucioosn

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.1 0.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 2300

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga-Cricov, Str.Principala, nr.157,Politie
Punct de prelevare: robinet chiuveta post politie

Cod proba: 65

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectie

rezervor stocare

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 2976

Data si ora prelevarii probei: 22.11.2023/10:10
Data si ora receptiei probei: 22,11.2023/11:30
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2023/11:45
Data si ora finalizarii analizei: 22.11.2023/18:20
Data si ora eliberarii rezultatului: 23.11.2023/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:::'?:il::ta Metode de analiza
pH Unitati pH >6,5 - <95 7,4(20°C) SR EN IS0 10523:2012
Conductivitate “SZ/OE‘E R 2500 671 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 45((1;:3?1})) 0,68 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/! 23061, 1"“2%?";::2* 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,51 SR ENISO 7393-1:2002
% clor rezidual liber din o min.80% din clor 04
clorul rezidual total total
Amoniu mg/! 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare = 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nivid I B : SN S o0

S relea :2002/
Mangan pg/l 50 = SR IS0 6333:1997
Fier pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Duritate totala GS::::@ % SR IS0 6059:2008
Oxidabilitate mg0,/| 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceplabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumat: i si fara modificari anormale;
3)Acceplabil pentru consumatori si fara madificari anormale.
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

€

*LQ: amoniu <0,019 mg/l

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/4

=

COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
=1 ghorator Central Apd Potchila
Loborater Apd Potohild Pudonsa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregisirat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr. 1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.2261

Solicitant; Sectia Moreni
Loc de prelevare: Valea Lunga-Cricov, Str.Principala, nr. 157,Politie
Punct de prelevare: robinet chiuveta post politie

Cod proba: 65
Scopul analizei
rezervor stocare

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa dezinfectie

Fisa prelevare nr: 2976

Data si ora prelevarii probei: 22.11.2023/10:10
Data si ora receptiei probei: 22.11.2023/11:30
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 22.11.2023/12:00
Data si ora finalizarii analizei: 25.11.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 27.11.2023/09:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 2300

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
T ; SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
- - SR EN 1SO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN [SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C URC 1m] | P mwdiican 12 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C Upc) 1wl | Tesmedifican 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR COMPANIA DE APA

Ch. Dimian Claudia - TARGOVISTE - DAMBIVITA .4
Lakorator Central Apd Poichils
Laborator Apd Potabily Purinasa

Cod F-17-7/4

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevara si analizata,
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