COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1148

Solicitant: Sectia Moreni

Cod proba: 64

Prelevat de: Matei C.

Loc de prelevare: Iesire Statie Valea Lunga
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare

Scopul analizei: furnizare intermitenta
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis

Fisa prelevare nr: 1571

Data si ora prelevarii probei: 20.07.2022/10:30
Data si ora receptiei probei: 20.07.2022/12:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 20.07.2022/13:10
Data si ora finalizarii analizei: 20.07.2022/16:05
Data si ora eliberarii rezultatului: 21.07.2022/10:00

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA d:i::'(x)r?il::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,5(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate ”82/08”5 la 2500 690 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,71 SR EN ISO 7027-1/2016
Clor rezidual liber mgl |2 8} _Stsagfs’rfj;:or 0,40 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1/2002
o : ) )
vloratrorunl toal % Miz 50 89
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 0 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO,) me/l 0.1 Sgy‘gif;:ze”‘” - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333/1997
Fier (Fe*" Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Gg:giie Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgOy/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CIN) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*1.Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se 1ncadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu

Cod F-17-6/1

©¥i completarile ulterioare.

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Exemplar nr. S



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministeru! Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului ar. 1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1116

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1571

Loc de prelevare: lesire Statie Valea Lunga Data si ora prelevarii probei: 20.07.2022/10:30
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 20.07.2022/12:00
Cod proba: 64 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: furnizare intermitenta
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora efectuarii analizei: 20.07.2022/15:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 23.07.2022/08:00
Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1148

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
N, de colonii la 229C | UFCy 1m1 | TVicio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
N, de colonii 1a 37°C | UFC/ 1ml | Ticlo medificare ] SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 ; SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei P_Q:[_abi cu modificarile si completarile
ulterioare. = 0B APA

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

SEF LABORATOR

Ch. Dimia%?laudia
Cod F-17-7/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FI1ZICO — CHIMICA NR. 1149

Solicitant: Sectia Moreni

Cod proba: 65

Prelevat de: Matei C.

Scopul analizei: furnizare intermitenta
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Gorgota, nr.189, fam.Buleandra E.
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Fisa prelevare nr: 1572

Data si ora prelevarii probei: 20.07.2022/10:50
Data si ora receptiei probei: 20.07.2022/12:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei:
Data si ora finalizarii analizei:
Data si ora eliberarii rezultatului: 21.07.2022/10:00

20.07.2022/13:10
20.07.2022/16:05

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018

Parametrii analizati UM Valoare CMA de\;::fr):il::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H | Unitati pH 26,5 - <9,5 7,5(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate “52/08“5 fa 2500 688 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,48 SR EN ISO 7027-1/2016
Clor rezidual liber myl | 2oy S 0,45 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,50 SR EN ISO 7393-1/2002
clomalresdul el % Ming0 0
Amoniu (NH;) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN IS07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO;) mg/l 0.1 Sg‘j?f;:frv"r - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*' Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Gg’:r?gie Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SL.Q="sub limita de cuantificare a metodei”

*L.Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apel

SEF LABORAT
Ch. Dimian Claud#

Cod F-17-6/1

ymmsrs nusavm SA.

e Db APA ©

si completarile ulterioare.

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Exemplar nr.3



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOCASA
Laborator inregistrat la Minisierul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str, Debarcaderului nr. 1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1117

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1572

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Gorgota, nr.189, Data si ora prelevarii probei: 20.07.2022/10:50
fam.Buleandra E. Data si ora receptiei probei: 20.07.2022/12:00
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Cod proba: 65

Scopul analizei: furnizare intermitenta Data si ora efectuarii analizei: 20.07.2022/15:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 23.07.2022/08:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/11:00
Prelevat de: Matei C. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 1149

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1222°C | UFC/1mi | Tielo modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nt de colonii 1a 379C | UFC/ 1ml | Nicio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 ; SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare, p
T compis DE ,er ?A.
SEF LABORATOR ¢ ) ;gggxg's:ﬁﬁ?i‘_'ffﬁa RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claubfa\Z%- Gbomxpge;‘o'::b%c Putionss Biolog Manoiu Mirabela
Loborator ‘
Cod F-17-7/1 v \

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1150

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1573
Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Stubee, Magazin Data si ora prelevarii probei: 20.07,2022/11:10
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Data si ora receptiei probei: 20.07.2022/12:00
Cod proba: 66 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: furnizare intermitenta
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 20.07.2022/13:10
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 20.07.2022/16:05
Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 21.07.2022/10:00
Metode de prelevare;ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
. s Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,4(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate ”Sz/o‘é% la 2500 682 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,67 SR EN ISO 7027-1/2016
. . > 0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0,5 retea 0,40 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1/2002
0 . . .
% clor rez.ldual liber din % Min.80 89
clorul rezidual total
Amoniu (NH4") mg/! 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN IS07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NOs") mg/1 50 - SR ISO 7890-3/2000
N R 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NO;) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*'Fe’™) ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GGrade Minim 5 - SR ISO 6059/2008
crmanc

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CID) mg/l 250 - SR 1SO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se inc

adreaz

imitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

rivind calitatea a e . ificgrid@ki gompletarile ulterioare.
P p t 7l p
\ ingovisTe - pABOVIA 2
SEF LABORATOR i {,,g.ma(ﬂlu\hﬁw RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Cl

Cod F-17-6/1

dia

Laborutor

Apé Potoblla Puticase

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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Ch. Dimian Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1118

Solicitant: Sectia Moreni

Fisa prelevare nr: 1573

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Stubee, Magazin Data si ora prelevarii probei: 20.07.2022/11:10

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 66

Scopul analizei: furnizare intermitenta
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora efectuarii analizei: 20.07.2022/15:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 23.07.2022/08:00

Prelevat de: Matei C.

Data si ora receptiei probei: 20.07.2022/12:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 1150

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml Nicio modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1a37°C | UFC/ Iml Nicio modificare 4 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 ; SR EN TSO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apeipetgbile cu modificarile si completarile

ulterioare.

Cod F-17-7/1

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1151

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1574
Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Ogrea, cismea publica Data si ora prelevarii probei: 20.07.2022/11:20
Punct de prelevare: robinet cismea publica Data si ora receptiei probei: 20.07.2022/12:00
Cod proba: 67 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: furnizare intermitenta
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 20.07.2022/13:10
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 20.07.2022/16:05
Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 21.07.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
.. S A\ .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH 26,5 - <95 7,4(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate ”Sz/oﬁrg la 2500 875 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 1,12 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l > 0.1-<0.5 retea 0,30 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,35 SR EN ISO 7393-1/2002
o . . .
% clor regldual liber din % Min.80 86
clorul rezidual total
Amoniu (NI‘I4+) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN IS07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/i 200 - SR 1SO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO,) mg/l 0.1 statierezervor - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe’") ug/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GGmde Minim 5 - SR ISO 6059/2008
crmanc

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/1 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala, 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/1

OBSERVATIL: Valorile parametnlor anahzatl se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea ap [ifiqaridedsi fompletarile ulterioare.

ik
TARGOVISTE = . DAMSOWITA S.A:
.
hﬁh@ﬁh

SEF LABORATOR
Ch. Dimiap Claudia

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/1
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1119

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1574

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Ogrea, cismea publica Data si ora prelevarii probei: 20.07.2022/11:20
Punct de prelevare: robinet cismea publica Data si ora receptiei probei: 20.07.2022/12:00
Cod proba: 67 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: furnizare intermitenta
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora efectuarii analizei: 20.07.2022/15:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 23.07.2022/08:00
Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 25,07.2022/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1151

Metode de prelevare :I1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C | UFC/1m1 | Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nt de colonii la 37°C | UFCy 1mi | Nicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 ] SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1152

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1575
Loc de prelevare: Valea Lunga, Cricov, nr.31 Data si ora prelevarii probei: 20.07.2022/11:30
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 20.07.2022/12:00
Cod proba: 68 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N,
Scopul analizei: furnizare intermitenta
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 20.07.2022/13:10
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 20.07.2022/16:05
Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 21.07.2022/10:00
Metode de prelevare;:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
" .. Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,4(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate w3 em la 2500 691 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 1,61 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor

Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,32 SR EN IS0 7393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,35 SR EN ISO 7393-1/2002

% clor rezidual liber din
clorul rezidual total

Amoniu (NH,") mg/l 0.5 sLQ SR ISO 7150-1/2001

% Min.80 91

Culoare - 1 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/! 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO5) mg/l 0.1 Sg?giféizfm’r - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe**,Fe*") ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Gggizc Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L.Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1120

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga, Cricov, nr.31

Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 68

Scopul analizei: furnizare intermitenta

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic
Prelevat de: Matei C.

Fisa prelevare nr: 1575

Data si ora prelevarii probei: 20.07.2022/11:30
Data si ora receptiei probei: 20.07.2022/12:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 20.07.2022/15:00
Data si ora finalizarii analizei: 23.07.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 1152

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 mt 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 12 22°C | UFC/ Iml | TVeio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nt de colonii 1a 37°C | UFC/1ml | Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 ; SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare. ) .
0. CoMPA DE APA
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1153

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1576

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Valea Mare,str.Principala, Data si ora prelevarii probei: 20.07.2022/11:40
Magazin Data si ora receptiei probei: 20.07.2022/12:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Cod proba: 69

Scopul analizei: furnizare intermitenta Data si ora efectuarii analizei: 20.07.2022/13:10
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 20.07.2022/16:05
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 21.07.2022/10:00
Prelevat de: Matei C.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018

. . Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA a oa.rea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,5(20°C) SR EN ISO 10523/2012

Conductivitate “82/08”5 fa 2500 685 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 1,59 SR EN IS0 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor

Clor rezidual liber mg/l 2 01-<0.5 retea 0,30 SR EN ISO 7393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,35 SR EN ISO 7393-1/2002

o . ) )

% clor rezidual liber din % Min.80 86

clorul rezidual total

Amoniu (NH;") mg/\ 0.5 sSLQ - SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/1 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO;) mg/t 0.1 Sg"?f;:fw‘” - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*' Fe’") g/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Gce}rr;iie Minim 3 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1,Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII:; Valorile parametrilor anallza‘u se mcadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei mpletarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de ahaliza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1121

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1576

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Valea Mare,str Principala, | Data si ora prelevarii probei: 20.07.2022/11:40
Magazin Data si ora receptiei probei: 20.07.2022/12:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N,

Cod proba: 69

Scopul analizei: furnizare intermitenta Data si ora efectuarii analizei: 20.07.2022/15:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 23.07.2022/08:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/11:00
Prelevat de: Matei C. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1153

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1222°C | UFC/1mi | Niclo modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii [a 37°C | UFC/ 1my | Nicio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 ; SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATIL: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile
ulterioare. e
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Cod F-17-711
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1162

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1589
Loc de prelevare: lesire Statie Valea Lunga Data si ora prelevarii probei: 22.07.2022/10:15
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 22.07.2022/11:50
Cod proba: 64 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.
Scopul analizei: furnizare intermitenta
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 22.07.2022/12:00
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 22.07.2022/14:50
Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa'rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,6(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate “82/08‘3 la 2500 675 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,43 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor

Clor rezidual liber mg/! S 01-<0.3 retea 0,51 SR EN ISO 7393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,55 SR EN ISO 7393-1/2002

% clor rezidual liber din
clorul rezidual total

Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

% Min.80 83

Culoare - 1) 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/1 50 - SR 1SO 7890-3/2000
Nitriti (NOy) mg/l 0.1 Sg??fé{:f”‘” - SR EN 26777/C91-2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe’) pg/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;ifle Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN SO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1,Q: amoniu <0,019 mg/1

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se mcadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apel potablj__g Trompletarile ulterioare.
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Cod F-17-6/1
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr. 1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1130

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1589

Loc de prelevare: lesire Statie Valea Lunga Data si ora prelevarii probei: 22.07.2022/10:15
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 22.07.2022/11:50
Cod proba: 64 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Scopul analizei: furnizare intermitenta
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora efectuarii analizei: 22.07.2022/12:30
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/08:00
Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1162

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
| Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml Nicio modificare 6 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la37°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATIL: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile
ulterioare. )
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1163

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1590
Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Gorgota, nr.189, fam.Buleandra E. | Data si ora prelevarii probei: 22.07.2022/10:30
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 22.07.2022/11:50
Cod proba: 65 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.
Scopul analizei: furnizare intermitenta
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 22.07.2022/12:00
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 22.07.2022/14:50
Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
. e \% .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate “Sz/oﬁrg la 2500 692 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,38 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l > 0.1-<0.5 retea 0,39 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN ISO 7393-1/2002
o . . .
% clor re;1dua1 liber din o Min80 85
clorul rezidual total
Amoniu (NH4+) mg/l 0.5 SLQ SR 1SO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
o - 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NOy) mg/1 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe’* Fe’") ug/l 200 - SR 1SO 6332/C91/2006
.. . Grade .

Suma de calciu si magneziu | - Minim 35 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR 1SO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”

*L.Q: amoniu <0,019 mg/t

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apej.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr,1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1131

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Gorgota, nr.189,
fam.Buleandra E.

Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 65

Scopul analizei: furnizare intermitenta

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic
Prelevat de: Matei C.

Fisa prelevare nr: 1590

Data si ora prelevarii probei: 22.07.2022/10:30
Data si ora receptiei probei: 22.07.2022/11:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 22.07.2022/12:30
Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1163

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2

022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA - Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii [a 220C | UFC/ 1ml | Nicio modificare 7 SR EN ISO 6222/2004
anormala
N, de colonii la 37°C | UFC/ 1m1 | Nicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 ; SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea

458/2002 (republicata) privind calitatea apei po
ulterioare.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1164

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1591
Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Stubee, Magazin Data si ora prelevarii probei: 22.07.2022/10:45
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Data si ora reeeptiei probei: 22.07.2022/11:50
Cod proba: 66 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.
Scopul analizei: furnizare intermitenta
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 22.07.2022/12:00
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 22.07.2022/14:50
Prelevat de; Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului; 25.07.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
. o \% .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa'rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,5(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate “52/0‘5‘8 la 2500 698 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,30 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,38 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,46 SR EN ISO 7393-1/2002
o . . .
% clor regldual liber din 9% Min.80 83
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/] 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN 1S07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NOy) me/l 0.1 statie,rezervor - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ng/l 50 - SR IS0 6333/1997
Fier (Fe** Fe’) g/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GGrade Minim 5 - SR ISO 6059/2008
ermanc
Indice de permanganat mgOy/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CIN mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/|

OBSERVATII: Valorile parametrilor anal1zat1 se incadre

privind calitatea apgip

SEF LABORATOR!
audia
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Reproducerea buletinului de ankliza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str, Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1132

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1591

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Stubee, Magazin Data si ora prelevarii probei: 22.07.2022/10:45
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Data si ora receptiei probei: 22.07.2022/11:50
Cod proba: 66 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Scopul analizei: furnizare intermitenta
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora efectuarii analizei: 22.07.2022/12:30
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/08:00
Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1164

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml Nicio modificare 8 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr, de colonii la 37°C UFC/ 1ml Nicio modificare 4 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 ; SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATIL: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile
ulterioare.

\ CoMPa> 1 DE APA
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Cod F-17-711 ; \
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1165

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1592
Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Ogrea, cismea publica Data si ora prelevarii probei: 22.07.2022/11:00
Punct de prelevare: robinet cismea publica Data si ora receptiei probei: 22.07.2022/11:50
Cod proba: 67 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.
Scopul analizei: furnizare intermitenta
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 22.07.2022/12:00
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 22.07.2022/14:50
Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9.5 7,5(20°C) SR ENISO 10523/2012
Conductivitate “82/08’8 la 2500 696 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,44 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l Z01-<0.5 retea 0,48 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,53 SR EN ISO 7393-1/2002
o . . .
% clor rez'ldual liber din % Min.80 91
clorul rezidual total
Amoniu (NHy") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 3] 1 SR EN IS07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566/2001
NitratiiNO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO;) mg/l 0.1 statierezervor - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ngfl 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*" Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
.. . Grade L.

Suma de calciu si magneziu | 5o oo Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/] 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

DAcceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”

*1.Q: amoniu <0,019 mg/I

OBSERVATII: Valorile parametrllor anahzatl se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei petabiie-cer T o “;gaggeﬂﬁc pletarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 592/23.10.2020, str. Debarcaderului ar.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1133

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Ogrea, cismea publica
Punct de prelevare: robinet cismea publica

Cod proba: 67

Scopul analizei: furnizare intermitenta

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic
Prelevat de: Matei C.

Fisa prelevare nr: 1592

Data si ora prelevarii probei: 22.07.2022/11:00
Data si ora receptiei probei: 22.07.2022/11:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 22.07.2022/12:30
Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1165

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nt de colonii 1a 220C | UFC/1mi | Ticio modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C | UFC/ 1ml Nicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
lostidi
Clostridium UFC/100 ml 0 ; SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se mcadreaza in limitele CMA din Legea

458/2002 (republicata) privind calitatea apei
ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1166

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1593
Loc de prelevare: Valea Lunga, Cricov, nr.31, fam.Anghel Vasile Data si ora prelevarii probei: 22.07.2022/11:15
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 22.07.2022/11:50
Cod proba: 68 Receptionat/inregistrat de: Vasile C.
Scopul analizei: furnizare intermitenta
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 22.07.2022/12:00
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 22.07.2022/14:50
Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH 26,5 - 9,5 7.5(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate “52/03’3 la 2500 691 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,38 SR EN IS0 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor

Clor rezidual liber mg/l > 0.1-<0.5 retea 0,46 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,56 SR EN ISO 7393-1/2002
o . . .
% clor rezidual liber din o Min.80 82

clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO;3") meg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NOy) mg/l 0.1 Sff?f;{gf”‘” - SR EN 26777/C91-2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe** Fe’") g/t 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu Ggéfl‘iie Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - ' STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1.Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile.cuinodifiessite-sicompletarile ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr, 592/23. 10.2020, str. Debarcaderului nr. [-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1134

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga, Cricov, nr.31, fam.Anghel
Vasile

Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 68

Scopul analizei: furnizare intermitenta

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic
Prelevat de: Matei C.

Fisa prelevare nr: 1593

Data si ora prelevarii probei: 22.07.2022/11:15
Data si ora receptiei probei: 22.07.2022/11:50
Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Data si ora efectuarii analizei: 22.07.2022/12:30
Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/11:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1166

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AT APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 12 22°C | UFC/1ml | V€iO modificare 5 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Nicio modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea

ulterioare.

SEF LABORAT
Ch. Dimian Cl

Cod F-17-71
Reproducerea buletinului de

ile cu modificarile si completarile

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

\

aliza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/23.10.2020, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1167

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1594

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Valea Mare,str.Principala, Data si ora prelevarii probei: 22.07.2022/11:25
Magazin Data si ora receptiei probei: 22.07.2022/11:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Cod proba: 69

Scopul analizei: furnizare intermitenta Data si ora efectuarii analizei: 22.07.2022/12:00
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 22.07.2022/14:50
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/10:00
Prelevat de: Matei C.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018

.. . Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA a oa.rea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,5(20°C) SR EN ISO 10523/2012

Conductivitate “SZ/OS"E la 2500 693 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,47 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor

Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,46 SR EN ISO 7393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,54 SR EN ISO 7393-1/2002

o ) ) )

% clor rezidual liber din % Min.80 85

clorul rezidual total

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti NO,) mg/l 0.1 ng;if;:fm“ - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe’") ug/l 200 - SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu G(e}:;iie Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/! 250 - SR I1SO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1.Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrllor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea ape1 o_tahﬂe-ea-mad‘i R ompletarile ulterioare.

S CIMPA A
vmavzsvf pusd"ji}_
SEF LABORATOR APE‘ potabila
Ch. Dimian Cfaudia a i i
Cod F-17-6/1

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

b
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr, 592/23.10.2020, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1135

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1594

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Valea Mare,str.Principala, | Data si ora prelevarii probei: 22.07.2022/11:25
Magazin Data si ora receptiei probei: 22.07.2022/11:50
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Vasile C.

Cod proba: 69

Scopul analizei; furnizare intermitenta Data si ora efectuarii analizei: 22.07.2022/12:30
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 25.07.2022/08:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 25.07.2022/11:00
Prelevat de: Matei C. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 1167

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 22°C | UFC/ Iml Nicio modificare 6 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii [ 379C | UFC/ 1ml | icio modificare 4 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 ; SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare. Iy
Compa: -+ DE APA
riggoviSTE - DAMo VA 32 RESPONSAB
) et == IL ANALIZA
S :;b?h::iz;ge:‘ﬁ';’h?‘%" Putiousa Biolog Manoiu Mirabela
£ g
AN

SEF LABORAT
Ch. Dimian Claudi

Cod F-17-71
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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