COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24. 10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1376

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Valea Mare, Magazin 1.1 Zegheru
Ton

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 66

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Dovleac L

Fisa prelevare nr: 1809

Data si ora prelevarii probei: 28.07.2023/18:00
Data si ora receptiei probei: 28.07.2023/19:00
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 28.07.2023/19:20
Data si ora finalizarii analizei: 28.07.2023/22:50
Data si ora eliberarii rezultatului: 31.07.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati M Valoare CMA de‘:::'(l)l?il::ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,5(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52/0?3 fa 2500 705 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,28 SR EN IS0 7027-1:2016
Clor rezidual liber mgl |2 8} _Siagf’s’rfezfc‘:‘“ 0,31 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,33 SR EN ISO 7393-1:2002
oot om | % Min g0 %4
Amoniu (NH, ) mg/! 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NOy) mg/l o1 Sf)%if;:fmr i g}% ?1:11 323335883/@1 2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l © 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara

modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*L.Q: amoniu <0,019 mg/1
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Ch. Dimian Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1342

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1809

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Valea Mare, Magazin I.1.Zegheru lon Data si ora prelevarii probei: 28.07.2023/18:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Data si ora receptiei probei: 28.07.2023/19:00

Cod proba: 66 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 28.07.2023/20:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 31.07.2023/12:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 31.07.2023/12:10
Prelevat de: Dovleac 1. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1376

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 m! 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m| | Faramodificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m| | Taramodificari 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1377

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1810

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Tinoasa,nr.275, fam. Manga Ion Data si ora prelevarii probei: 28.07.2023/18:15
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 28.07.2023/19:00

Cod proba: 67 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 28.07.2023/19:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 28.07.2023/22:50
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 31.07.2023/10:00
Prelevat de: Dovleac I,

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Valoarea

Parametrii analizati UM Valoare CMA . Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,4(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate ”82/0?8 la 2500 709 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,25 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l > 01-<0.5 retea 0,38 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002
5 ) ) )
% clor rezidual liber din % Min 80 93

clorul rezidual total

Amoniu (NH4+) mg/1 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5s") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO;) mg/l o Sfi‘?f;iiie”‘” - SR EN 327;335385/@1 2006
Mangan g/ 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*",Fe*) pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggfiie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1,Q: amoniu <0,019 mg/l
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimial(%C/laudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1343

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1810

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Tinoasa,nr.275, fam. Manga lon Data si ora prelevarii probei: 28.07.2023/18:15
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 28.07.2023/19:00

Cod proba: 67 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 28.07.2023/20:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 31.07.2023/12:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 31.07.2023/12:10
Prelevat de: Dovleac I. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1377

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Ly . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | [aramodificari 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1mi | Faramodificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1378

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1811
Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Ogrea,nr.5, fam. Stan Petre Data si ora prelevarii probei: 28.07.2023/18:30
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 28.07.2023/19:00
Cod proba: 65 Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 28.07.2023/19:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 28.07.2023/22:50
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 31.07.2023/10:00
Prelevat de: Dovleac 1.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. L V. .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,4(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “SZ/O%IS la 2500 703 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,24 SR EN ISQ 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/1 2 01-<0,3 retea 0,28 SR ENISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/1 0,30 SR EN ISO 7393-1:2002
N . . .
% clor regldual liber din v Min.80 93
clorul rezidual total
Amoniu (NH4+) mg/] 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR ENISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
S . 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO;) mg/l 0,5 retea i SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR 1SO 6333:1997
Fier (Fe** Fe’™) g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGrade - SR ISO 6059:2008
ermane
Indice de permanganat mgO,/I 5 - SR EN 1SO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara

modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1.Q: amoniu <0,019 mg/}
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Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de dnaliza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1344

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1811

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Ogrea,nr.5, fam. Stan Petre Data si ora prelevarii probei: 28.07.2023/18:30
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 28.07.2023/19:00

Cod proba: 65 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 28.07.2023/20:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 31.07.2023/12:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 31.07.2023/12:10
Prelevat de: Dovleac I. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1378

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m) | Fara modificar 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1mi | Faramodificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1385

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1820

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Ogrea,nr.5, fam. Stan Petre Data si ora prelevarii probei: 29.07.2023/09:20
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 29.07.2023/10:00

Cod proba: 65 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 29.07.2023/11:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 29.07.2023/15:30
Volum proba: 1000 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 31.07.2023/10:00
Prelevat de: Dovleac L

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017

.. .. Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA a oa.r Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,5(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “Sz/o‘érg la 2500 706 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,36 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
. ; ; .
% clor rez'ldual liber din v Min.80 89
clorul rezidual total
Amoniu (NH,) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NOs") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

et - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/! 0,5 retea ) SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe’") ne/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGrade - SR ISO 6059:2008

ermane

Indice de permanganat mgO0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CIN mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l
(o COMPANIA DE AféA
i - DAMBOVITA S.A.
SEF LABORATO Ql‘—“.,ffl’if——li—-———————”“?m; RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Cla,udif Loborator Centrc! 753 5 Ch. Dimian Claudia
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1351

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1820

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Ogrea,nr.5, fam. Stan Petre Data si ora prelevarii probei: 29.07.2023/09:20
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 29.07.2023/10:00

Cod proba: 65 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 29.07.2023/11:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 01.08.2023/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 01.08.2023/08:30
Prelevat de: Dovleac I. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1385

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Cy . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati ™ Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . A SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 m! 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | Faramodificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m] | T aamodificari 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR 5 RESPONSABIL ANALIZA
. . MPAMIA DE APA . . o
Ch. Dimian Vtﬁa ] z mggowsn.-_ :EMBOVI);A SA. Biolog Manoiu Mirgbela

="laborator Central Api Potabild
Laborator Apd Potahild Pucionsa

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr, 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1386

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1821
Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Valea Mare, Magazin I.1.Zegheru | Data si ora prelevarii probei: 29.07.2023/09:35
Ton Data si ora receptiei probei: 29.07.2023/10:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Cod proba: 66 Data si ora efectuarii analizei: 29.07.2023/11:00
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora finalizarii analizei: 29.07.2023/15:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 31.07.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Dovleac I
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. o A\ .
Parametrii analizati UM Valoare CMA a]oa.r ca Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,5(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “Sz/oﬁrg fa 2500 707 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,39 SR EN ISO 7027-1:2016
. oo > 0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l > 01-<0.3 retea 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/! 0,50 SR EN ISO 7393-1:2002
N . . .
% clor rez.ldual liber din v Min.80 90
clorul rezidual total
Amoniu (NH4+) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
S . 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/t 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe**,Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GGrade - SR ISO 6059:2008
ermane
Indice de permanganat mgQO,/! 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/1
COMPANIA_DE APA
WTﬁkGOWﬂ’E- DAMBOVITA S.A.
zm—————-——'—"""

horator Central Apd Putqhi\ﬁ
Loborotor Apd Potabils Puciogsa

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1
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RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE. MICROBIOLOGICE NR.1352

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Valea Mare, Magazin 1.1.Zegheru Ion

Punct de prelevare: robinet chiuveta magazin

Cod proba: 66

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Dovleac L.

Fisa prelevare nr: 1821

Data si ora prelevarii probei: 29.07.2023/09:35
Data si ora receptiei probei: 29.07.2023/10:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 29.07.2023/11:30
Data si ora finalizarii analizei: 01.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 01.08.2023/08:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1386

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

v g . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002

PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata

. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | Faramodificari 2 SR EN ISO 6222/2004

anormale
.. dificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m] | Tavamodificari ) SR EN 1SO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR COMPANIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia E ; ‘3 TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A. Biolog Manoiu Mirabela
( = Loborator Central Apa Potuhild
L

Cod F-17-7/2

Loborater Apd Potabild Pucioosa

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministeru!l Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1387

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga-Sat Tinoasa,nr.275, fam. Manga Ion
Punct de prelevare; robinet cismea curte

Cod proba: 67

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Dovleac I.

Fisa prelevare nr: 1822

Data si ora prelevarii probei: 29.07.2023/09:45
Data si ora receptiei probei: 29.07.2023/10:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 29.07.2023/11:00
Data si ora finalizarii analizei: 29.07.2023/15:30
Data si ora eliberarii rezultatului: 31.07.2023/10:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Parametrii analizati UM Valoare CMA d;;::*(lfil;f:ta Metode de analiza
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,5(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52/08‘2 la 2500 710 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,41 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mg/l z 8{ _ngg’rre;:or 0,38 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002
onsl et oan | % Ming0 %0
Amoniu (NH,") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO;3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
Nitriti (NO) mg/! R - SR DN 297772002/C91:2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*',Fe*") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/! 250 - SR 1SO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara

modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
¥Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1.Q: amoniu <0,019 mg/] _,_.—-I;-;A"‘
£
OMPANIA D
Wﬁcxsowm- pAMBOVITA S‘
ral Apd Porahild

:L horator Cent !
X Apll Potabili Puciodss

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

W

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1353

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1822

Loc de prelevare; Valea Lunga-Sat Tinoasa,nr.275, fam. Manga lon Data si ora prelevarii probei: 29.07.2023/09:45
Punct de prelevare: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 29.07.2023/10:00

Cod proba: 67 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare avarie Data si ora efectuarii analizei: 29.07.2023/11:30
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 01.08.2023/08:00
Volum proba: 500 ml Data si ora eliberarii rezultatului: 01.08.2023/08:30
Prelevat de: Dovleac 1. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1387

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.y . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1.2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Taramodificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1mi | Paramodificari 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens | UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR [ COMPANIAA DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia TA.RGDVI,STE-DAMBOWTA S.A. BIO]Og Manoiu Mirabela
="1ahoraior Central Apd Potabild :

L Laborator Api Potabild Puciossa / i
Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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