COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO - CHIMICE NR. 1401

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1842
Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Valea Mare, nr.182-fam. Data si ora prelevarii probei: 01.08.2023/12:45
Constantin Amalia Data si ora receptiei probei: 01.08.2023/15:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Cod proba: 66 Data si ora efectuarii analizei: 01.08.2023/15:45
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora finalizarii analizei: 01.08.2023/18:55
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 02.08.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
.. oo 1 .
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va oarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,4(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate H Szloﬁné fa 2500 709 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,33 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l S01-<0.5 retea 0,27 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,29 SR EN ISO 7393-1:2002
N . . .
% clor rez'ldual liber din o Min80 93
clorul rezidual total
Amoniu (NH4+) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu png/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
e ; 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe** Fe'™") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
.. . Grade .
Suma de calciu si magneziu | oo - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

Q TARGOVISTE - DAMBOYITA S.A.
SEF IjABORATOTR ~="Taborator Central Apé Potabild RESPONS_ABIL ANA.LIZA
Ch. Dimian, Claydia L Laborator Api Potabili Puciousa Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1 Exemplar nr. >



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1367

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Valea Mare, nr.182-fam. Constantin

Amalia

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 66

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru

refacere stoc apa

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 1842

Data si ora prelevarii probei: 01.08.2023/12:45
Data si ora receptiei probei: 01.08.2023/15:30
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 01.08.2023/16:50
Data si ora finalizarii analizei: 04.08.2023/09:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.08.2023/10:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1401

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Coa . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml anormale 5 SR EN ISO 6222/2004
.. Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml aranomale 0 SR EN ISO 6222/2004
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
COMPANIA nggf’; .
SEF LABORATOR \ WLT RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Clgudial| \3 ghorator Central Apd Potanild Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/2
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptui scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr. I-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1402

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1843

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Stubee-Tisa, nr.237-fam. Tordache | Data si ora prelevarii probei: 01.08.2023/13:00

Ion Data si ora receptiei probei: 01.08.2023/15:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Cod proba: 64 Data si ora efectuarii analizei: 01.08.2023/15:45
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora finalizarii analizei: 01.08.2023/18:55
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 02.08.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

. . L. 1 .
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va oa'rea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,3(20°C) SR ENISO 10523:2012

Conductivitate ”Sz/oﬁré la 2500 708 SR EN 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,40 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/1 S 0.1-<0.5 retea 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002

o ) . .

% clor rezidual liber din o Min.80 96

clorul rezidual total

Amoniu (NH;") mg/! 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566:2001
NitratiINO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

N 00, | O SN i
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*,Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/} 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat 1a Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1368

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Stubee-Tisa, nr.237-fam. lordache Ion
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 64

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru

refacere stoc apa

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 1843

Data si ora prelevarii probei: 01.08.2023/13:00
Data si ora receptiei probei: 01.08.2023/15:30
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 01.08.2023/16:50
Data si ora finalizarii analizei: 04.08.2023/09:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.08.2023/10:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1402

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APE] POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Cy . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Tara modificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1mi | Faramodificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24,10.2022, str.Debarcaderului nr. I-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1403

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1844
Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Ogrea, nr.594-fam. Nenciu Cezar | Data si ora prelevarii probei: 01.08.2023/13:20
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 01.08.2023/15:30
Cod proba: 65 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora efectuarii analizei: 01.08.2023/15:45
pentru refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 01.08.2023/18:55
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 02.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. o V. .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,4(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52/0‘5“5 la 2500 705 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,20 SR EN IS0 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/1 2 01-<0.5 retea 0,30 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002
N . . .
%o clor rez.ldual liber din % Min.80 94
clorul rezidual total
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
s - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO,) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997
Fier (Fe*",Fe*) ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. . Grade .
Suma de calciu si magneziu Germane - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgOy/l 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI') mg/l 250 - SR 1SO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*1L.Q: amoniu <0,019 mg/l.

COMPANIA DE APA
WTARGOVISTE- DAMBOVITA S-A.
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Cod F-17-6/2 v V

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se reféra numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1369

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Ogrea, nr.594-fam. Nenciu Cezar
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 65

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru

refacere stoc apa

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 1844

Data si ora prelevarii probei: 01.08.2023/13:20
Data si ora receptiei probei: 01.08.2023/15:30
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 01.08.2023/16:50
Data si ora finalizarii analizei: 04.08.2023/09:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.08.2023/10:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1403

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Fara modificari 7 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml ara modificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATO RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudi Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1404

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1845
Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Gorgota, nr.77-fam. Buleandra Data si ora prelevarii probei: 01.08.2023/13:40
Mihail Data si ora receptiei probei: 01.08.2023/15:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Oprea E.
Cod proba: 63 Data si ora efectuarii analizei: 01.08.2023/15:45
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora finalizarii analizei: 01.08.2023/18:55
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului; 02.08.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Virlan G.
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. o 1 .
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va oa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,3(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate b gmle 2500 711 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,43 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >{,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/1 S 01-<0.5 retea 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
o . . .
% clor rez'ldual liber din % Min.80 94
clorul rezidual total
Amoniu (NHy") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
o . 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO;) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe*' Fe®") pe/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. . Grade .
Suma de caiciu si magneziu | oo - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgQ,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

"LQ: amoniu <0,019 mg/l Ez COMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOVYITA S.A.

SEF LABORATOR "1aborator Central Apd Potubild
Ch. Dimian Cla Laborator Apii Potabili Pucioasa

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1370

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Gorgota, nr.77-fam. Buleandra Mihail

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie
Cod proba: 63

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru

refacere stoc apa

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 1845

Data si ora prelevarii probei: 01.08.2023/13:40
Data si ora receptiei probei: 01.08.2023/15:30
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 01.08.2023/16:50
Data si ora finalizarii analizei: 04.08.2023/09:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.08.2023/10:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1404

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. ificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | Faramodificari i SR EN 1SO 6222/2004
anormale
.. ificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m) | Faramodificari 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1405

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1846

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Cricov, nr.188-fam. Craciun Data si ora prelevarii probei: 01.08.2023/13:55
Petrut Data si ora receptiei probei: 01.08.2023/15:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Cod proba: 62 Data si ora efectuarii analizei: 01.08.2023/15:45
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora finalizarii analizei: 01.08.2023/18:55
pentru refacere stoc apa ) Data si ora eliberarii rezultatului: 02.08.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

.. . . Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA alo . Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,2(20°C) SR ENISO 10523:2012

Conductivitate ”Sz/ogné la 2500 712 SR EN 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,40 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor ,

Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,41 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,44 SR EN ISO 7393-1:2002

o ) ) .

% clor rezidual liber din % Min.80 93

clorul rezidual total

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO;") mg/l 50 , - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO,) mg/l e - SR EN 26777 2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*",Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/1 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”

*L.Q: amoniu <0,019 mg/l.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1371

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1846

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Cricov, nr.188-fam. Craciun Petrut Data si ora prelevarii probei: 01.08.2023/13:55
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 01.08.2023/15:30

Cod proba: 62 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru

refacere stoc apa Data si ora efectuarii analizei: 01.08.2023/16:50
Produs analizat: apa potabila Data si ora finalizarii analizei: 04.08.2023/09:00
Volum proba: 500 mi Data si ora eliberarii rezultatului: 04.08.2023/10:00
Prelevat de: Virlan G. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1405

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 mi 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1my | Faramodificari 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Fara modificari 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
APA
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1406

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1847

Loc de prelevare: lesire Static Valea Lunga Data si ora prelevarii probei: 01.08.2023/14:10
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 01.08.2023/15:30

Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora efectuarii analizei: 01.08.2023/15:45
pentru refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 01.08.2023/18:55
Produs analizat: apa potabila : Data si ora eliberarii rezultatului: 02.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Virlan G.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017

Valoarea

Parametrii analizati UM Valoare CMA . Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH 26,5 - <95 7,3(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “82/08“(‘: la 2500 710 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,22 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
o ) ) )
% clor rezidual liber din v Min 80 96

clorul rezidual total

Amoniu (NH,) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(iNO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NOy) mg/l o - SR N 267772002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu G(e}rﬁliie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO4/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

#Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*L.Q: amoniu <0,019 mg/l
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1372

Solicitant: Sectia Moreni
Loc de prelevare: Iesire Statie Valea Lunga

Punct de prelevare: robinet rezervor stocare
Cod proba: 61

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru

refacere stoc apa ,
Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Virlan G.

Fisa prelevare nr: 1847

Data si ora prelevarii probei: 01.08.2023/14:10
Data si ora receptiei probei: 01.08.2023/15:30
Receptionat/inregistrat de: Oprea E.

Data si ora efectuarii analizei: 01.08.2023/16:50
Data si ora finalizarii analizei: 04.08.2023/09:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.08.2023/10:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1406

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
C . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml Far:ﬂ?ggﬁ:an 3 SR EN ISO 6222/2004
Nr. de colonii la 37°C UFC/ Iml Farzn?gggsan 0 SR EN ISO 6222/2004
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1417

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1862
Loc de prelevare: lesire Statie Valea Lunga Data si ora prelevarii probei: 03.08.2023/13:20
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 03.08.2023/15:30
Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Tita E.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora efectuarii analizei: 03.08.2023/15:45
pentru refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 03.08.2023/18:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 04.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Calugareanu C.
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN IS0 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
.. . Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA 2 oa.rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “SQ/O%“(} la 2500 737 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,50 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,] statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 refea 0,42 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
o . . .
Yo clor rez‘ldual liber din o Min.80 93
clorul rezidual total
Amoniu (NH,") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
gl - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NOy) mg/l 0,5 retea ' SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ‘ ng/l 50 - SR 1SO 6333:1997
Fier (Fe’,Fe’™) pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. . Grade .
Suma de calciu si magneziu | .o - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

¥Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l

COMPANIA DE APA
SEF LABORATOR [@ TARGOVISTE - PAMBOVITA 5.A. RESPONSABIL ANALIZA
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1383

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Iesire Statie Valea Lunga
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare
Cod proba: 61

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru

refacere stoc apa

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Calugareanu C.

Fisa prelevare nr: 1862

Data si ora prelevarii probei: 03.08.2023/13:20
Data si ora receptiei probei: 03.08.2023/15:30
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectnarii analizei: 03.08.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 06.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/08:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1417

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN IS0 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m| | Taramodificari 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml | aramodificari 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
COMPANIA‘ DE APA RESPONSABIL ANALIZA
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1418

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1863

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Cricov, nr.188-fam. Craciun Data si ora prelevarii probei: 03.08.2023/13:45
Petrut Data si ora receptiei probei: 03.08.2023/15:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Cod proba: 62 Data si ora efectuarii analizei: 03.08.2023/15:45
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora finalizarii analizei: 03.08.2023/18:20
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 04.08.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

.. . L. Valoare .

Parametrii analizati UM Valoare CMA r a Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR ENISO 10523:2012

Conductivitate ”52/022 la 2500 714 SR EN 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,33 SR EN ISO 7027-1:2016

Clor rezidual liber mg/l Eg} S reneor 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,51 SR EN ISO 7393-1:2002

o ) ) )

% clor rezidual liber din % Min.80 94

clorul rezidual total

Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/! 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO,) mg/l o ngiféizewm - SR EN 5233?5383/@1 22006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*',Fe’") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

LQ amoniy <0019 mell Ei COMPANIA DE APA
Qmsow;n- DAMBOVITA S.A.
SEF LABORATOR <="{aborator Central Apd Potabild

Ch. DimiaWia Laborator Apd Potabild Puciousa
Cod F-17-6/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

Pag.1/1 Exemplar nr. ks



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1384

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Cricov, nr.188-fam. Craciun Petrut

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 62

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa infrerupere pentru
refacere stoc apa

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Fisa prelevare nr: 1863

Data si ora prelevarii probei: 03.08.2023/13:45
Data si ora receptiei probei: 03.08.2023/15:30
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 03.08.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 06.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/08:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1418

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. ificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | Faramodificari 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1my | Faramodificari 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR COMPANIA DE APA | RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia QTARGOVI,STE-DAMBQW,TA S.A. Biolog Manoiu Mirabela
<=1 aborator Central Aps Fotahild

Laborator Api Poiabild Pucionsa

Cod F-17-7/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1419

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1864

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Gorgota, nr.77-fam. Buleandra Data si ora prelevarii probei: 03.08.2023/14:00
Mihail Data si ora receptiei probei: 03.08.2023/15:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie | Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Cod proba: 63 Data si ora efectuarii analizei: 03.08.2023/15:45
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora finalizarii analizei: 03.08.2023/18:20
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 04.08.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

.. .. Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA a oa.rea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,6(20°C) SR ENISO 10523:2012

Conductivitate “32/08“(’: la 2500 712 SR EN 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 0,25 SR EN IS0 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/! 0,43 SR EN ISO 7393-1:2002

o ) ; )

% clor rezidual liber din % Min.80 93

clorul rezidual total

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 sLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NOy) mg/! s - SR BN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe’"Fe') pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:;C;; - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/1. COMPANIA DE APK
E z TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.

A R -
g}}? FDI;mgglélATgia ="1aborator Central Apd Potabild

Laborator Apd Potabild Pucioasa

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2 .
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24,10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBICLOGICE NR.1385

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Gorgota, nr.77-fam. Buleandra Mihail
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 63

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru

refacere stoc apa

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Calugareanu C.

Fisa prelevare nr: 1864

Data si ora prelevarii probei: 03.08.2023/14.00
Data si ora receptiei probei: 03.08.2023/15:30
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 03.08.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 06.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/08:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1419

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
R . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m | Faramodificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | aramodificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

Cod F-17-7/2

SEF LABORATOR

Ch. Dimv

@‘1 \mm\ot
ot

\abord

CoMPANIA, | £ s
M
?0

wild puciots?

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1420

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1865

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Tinoasa-fam. Nenciu Tudor Data si ora prelevarii probei: 03.08.2023/14:20
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 03.08.2023/15:30

Cod proba: 64 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora efectuarii analizei: 03.08.2023/15:45
pentru refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 03.08.2023/18:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 04.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN 1SO 5667-14/2017

Valoarea

Parametrii analizati UM Valoare CMA . Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “52/0%% la 2500 715 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 2,23 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .
Clor rezidual liber mg/l S 01-<0.5 retea 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
o . A )
% clor rezidual liber din o Min.80 94

clorul rezidual total

Amoniu (NH;") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO) mg/l O ™" - SR BN 20777-2002/C1:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe’") pg/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Gf;;‘zie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/| 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/! 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

Ao A
*LQ: amoniu <0,019 mg/1. COMPAN'AAM%E)V:‘\{; A
-BA .
TARGOVISTE Z===""5
= orator (e R Qu:‘mﬂs
SEF LABORATOR Labor® ™ ppa Potobild RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudi Labore™>~ Ch. Dimian Claudia
Cod F-17-6/2 V
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1386

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Tinoasa-fam. Nenciu Tudor
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba; 64

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru

refacere stoc apa

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Calugareanu C.

Fisa prelevare nr: 1865

Data si ora prelevarii probei: 03.08.2023/14:20
Data si ora receptiei probei: 03.08.2023/15:30
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 03.08.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei; 06.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/08:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1420

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN I1SO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
ey . . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
. Fara modificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml arznomale r 2 SR EN ISO 6222/2004
.. Fara modificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml anorm;le 0 SR EN ISO 6222/2004
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
£ APA
PANIA 5.A
SEF LABORATOR \i&/’oﬁls/g/m/m/bﬂ‘/\“— RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudja ol hpa Potat? s Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/2

\u\mm\of c““ Potabil Puciot

\.n’nom‘“

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1421

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1866

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Ogrea, nr.594-fam. Nenciu Cezar Data si ora prelevarii probei: 03.08.2023/14:40
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 03.08.2023/15:30

Cod proba: 65 Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora efectuarii analizei: 03.08.2023/15:45
pentru refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 03.08.2023/18:20
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 04.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN 1SO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Valoarea

Parametrii analizati UM Valoare CMA . Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012
Conductivitate “82/0‘82 la 2500 716 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1 728 SR EN ISO 7027-1:2016

. . > 0,1 statie,rezervor }
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/ 0,48 SR EN ISO 7393-1:2002
o ) . ;
% clor rezidual liber din o Min.80 94

clorul rezidual total

Amoniu (NHy") mg/! 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
NitratiiNO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO) mg/l R - SR BN 26777:2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** ,Fe’) g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:::;.?IE - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI') mg/1 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

DAcceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*LQ: amoniu <0,019 mg/l.

IA DE APA

COMPANIA

w TERGOVI$TE - DAMB'OVIIAHS‘.:.

SEF LABORATOR = chorator Central Apd P?omion“ 2 N
Apd potabild Pud

Ch. Dimian Claudia Laborater Ch. Dimian Claudia
Cod F-17-6/2 V

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1387

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Ogrea, nr.594-fam. Nenciu Cezar

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 65

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru
refacere stoc apa

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Fisa prelevare nr: 1866

Data si ora prelevarii probei: 03.08.2023/14:40
Data si ora receptiei probei: 03.08.2023/15:30
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 03.08.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 06.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/08:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1421

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m] | T aramodificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m] | Tavamodificari 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

SEF LABORATOR

COMPANIA
Ch. Dimian Claddia TARGOVISTE- DA

Laborater ApY

Cod F-17-7/2

DE APA
i WBOVITA SA.

,) 3 Potahild
K-’mbomtm ;’.efﬂ"’z“ xf_‘\a Puciousd

Reproducerea buletinuiui de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1422

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1867

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Valea Mare, nr.182-fam. Data si ora prelevarii probei: 03.08.2023/15:00
Constantin Amalia Data si ora receptiei probei: 03.08.2023/15:30
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Cod proba: 66 Data si ora efectuarii analizei: 03.08.2023/15:45
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora finalizarii analizei: 03.08.2023/18:20
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 04.08.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

.. .. Valoar .
Parametrii analizati UM Valoare CMA a oa. ca Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,5(20°C) SR EN ISO 10523:2012

Conductivitate ”82/0‘8“5 la 2500 729 SR EN 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 1,53 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0.5 retea 0,15 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,18 SR EN ISO 7393-1:2002

o . . . .

% clor rezidual liber din v Min.80 83

clorul rezidual total

Amoniu (NH;) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ng/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(INO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO) mg/l e - SR BN 26777.2002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*",Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GSrrriiie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

D)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consutnatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*1,Q: amoniu <0,019 mg/l.
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SEF LABORATOR
Ch. Dimian Clapdia

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.



COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1388

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Valea Mare, nr.182-fam. Constantin

Amalia

Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie

Cod proba: 66

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru

refacere stoc apa

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Calugareanu C.

Fisa prelevare nr: 1867

Data si ora prelevarii probei: 03.08.2023/15:00
Data si ora receptiei probei: 03.08.2023/15:30
Receptionat/inregistrat de: Tita E.

Data si ora efectuarii analizei: 03.08.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 06.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/08:30
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1422

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE Al APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.1 . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m) | Faramodificari 2 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m) | Faramodificari 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
DE APA
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Cestificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1436

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1883
Loc de prelevare: Iesire Statie Valea Lunga Data si ora prelevarii probei: 04.08.2023/12:20
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare Data si ora receptiei probei: 04.08.2023/15:00
Cod proba: 61 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2023/15:30
pentru refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 04.08.2023/17:50
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului; 07.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml
Prelevat de: Calugareanu C.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017
. Lo Val .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloarea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate ”Sz/oﬂ.’rg fa 2500 709 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 0,76 SR EN ISO 7027-1:2016
. oo > 0,1 statie,rezervor i
Clor rezidual liber mg/l > 0.1-<0.5 retea 0,37 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002
o . - .
% clor rez'ldual liber din o Min.80 93
clorul rezidual total
Amoniu (NH4") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/lv 200 - SR 1SO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000
SR - 0,1 statie,rezervor SR EN 26777:2002
Nitriti (NO,) mg/l 0,5 retea - SR EN 26777:2002/C91:2006
Mangan ug/l 50 - SR IS0 6333:1997
Fier (Fe** Fe’*) g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
. . Grade .
Suma de calciu si magneziu | .o - SR ISO 6059:2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297:2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

. DAcceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara

modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1.Q: amoniu <0,019 mg/
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1402

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: lesire Statie Valea Lunga
Punct de prelevare: robinet rezervor stocare
Cod proba: 61

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru

refacere stoc apa

Produs analizat: apa potabila
Volum proba: 500 ml
Prelevat de: Calugareanu C.

Fisa prelevare nr: 1883

Data si ora prelevarii probei: 04.08.2023/12:20
Data si ora receptiei probei: 04.08.2023/15:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 07.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/12:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1436

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | Faramodificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1mi | Faramodificari 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOR DE Apj RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claud

Cod F-17-7/2
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1437

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1884

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Cricov, nr.188-fam. Craciun Data si ora prelevarii probei: 04.08.2023/12:45
Petrut Data si ora receptiei probei: 04.08.2023/15:00
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Cod proba: 62 Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2023/15:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora finalizarii analizei: 04.08.2023/17:50
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

.. N loarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va . N Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR ENISO 10523:2012

Conductivitate ”82/08“8 a 2500 712 SR EN 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 1 ,41 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/! S 0.1-<0.5 retea 0,40 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,45 SR EN ISO 7393-1:2002

o ; ) )

% clor rezidual liber din v Min.80 89

clorul rezidual total

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 sLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR 1SO 7890-3:2000

Nitriti (NOy) mg/l o SE??EZ?”‘” - SR BN 323335383/@1 2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe**,Fe™) g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR 180 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*L.Q: amoniu <0,019 mg/l.

COMPANIA DE APA
SEF LABORATOR J TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
Ch. Dimian Claugdia <""{aborator Central Api Potabild
A Laborotor Apd Potabild Pucioasa
Cod F-17-6/2

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1403

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Cricov, nr.188-fam. Craciun Petrut
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 62

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru
refacere stoc apa

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Fisa prelevare nr: 1884

Data si ora prelevarii probei: 04.08.2023/12:45
Data si ora receptiei probei: 04.08.2023/15:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 07.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/12:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1437

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN 1SO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v 1. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.- . ) SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Faramodificari 0 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m | Faramodificar 5 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATQR OMPANIA DE APA’ RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1438

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1885

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Gorgota, nr.77-fam. Buleandra Data si ora prelevarii probei: 04.08.2023/13:10
Mihail Data si ora receptiei probei; 04.08.2023/15:00
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Cod proba: 63 Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2023/15:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora finalizarii analizei: 04.08.2023/17:50
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

. . L. Valoare .
Parametrii analizati UM Valoare CMA a oa.r a Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012

Conductivitate ”Sz/oﬁrg a 2500 714 SR EN 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 1,72 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/1 >0.1-<0,5 retea 0,30 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,35 SR EN ISO 7393-1:2002

o ) ) .

% clor rezidual liber din % Min.80 86

clorul rezidual total

Amoniu (NH;) mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust , - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu g/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO5) mg/l o SE???&ZZCW 3 gg 3:1] 5232%885/091 12006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*',Fe’") ng/l 200 - SR 1SO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu GS:;d;e - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consurnatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei”

DE APA

*¥ B .
LQ: amoniu <0,019 mg/1. \ Tjggxgéﬁléqmwwn 5
e
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Laborator Apd Potabild Pucioasa

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

SEF LABORATOR

Ch. Dimian Claudjd
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1404

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1885

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Gorgota, nr.77-fam. Buleandra Mihail Data si ora prelevarii probei: 04.08.2023/13:10
Punct de prelevare; robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 04.08.2023/15:00

Cod proba: 63 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N,

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru | Data si ora efectuarii analizei: 04,08.2023/16:00
refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 07.08.2023/08:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/12:00
Volum proba: 500 ml Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1438
Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
e g . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1mi | Faramodificari 1 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1mi | Faramodificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

&, Drmim Clougi MPAMIA DE APA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudj Am_;oVI;TE DAMBOVITA S.A. Biolog Manoiu Mirabela
5 Luboromr Centrol Apd Potubda j
. Laborator Apd Potabild Pucicasa

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratoruluj este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.]1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1439

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1386

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Stubee-Tisa, nr.237, fam. lordache | Data si ora prelevarii probei: 04.08.2023/13:30

Ion Data si ora receptiei probei: 04.08.2023/15:00
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Cod proba: 64 Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2023/15:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora finalizarii analizei: 04.08.2023/17:50
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

. .. Valoarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA a . Metode de analiza
determinata

Concentratia jonilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,6(20°C) SR EN ISO 10523:2012

Conductivitate WSS omle 2500 708 SR EN 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 1,30 SR EN ISO 7027-1:2016
. . >0,1 statie,rezervor .

Clor rezidual liber mg/| >01-<0,5 retea 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,35 SR EN ISO 7393-1:2002

o . ) .

% clor rezidual liber din o Min.80 91

clorul rezidual total ;

Amoniu (NH4+) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - 1) 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
Nitrati(NO;") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO>) me/! e - SR N 267772002/C91:2006
Mangan ng/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe** Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggr;iie ‘ - SR 1SO 6059:2008

Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN IS0 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

e COMPANIA DE APA
WTERGOVI,STE- DAMBOVITA S.A.
zLubomtnr Centrat Apd Potabild

Lghorator Apd Potabild Pucioosd

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.14035

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Stubee-Tisa, nr.237, fam. lordache Ton
Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 64

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru
refacere stoc apa

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Fisa prelevare nr: 1886

Data si ora prelevarii probei: 04.08.2023/13:30
Data si ora receptiei probei: 04.08.2023/15:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 07.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/12:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1439

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667- 3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
v 1. . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m| | Faramodificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m | Faramodificar 8 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

Ch. Dlmlan Claud1

SEF LABORATOR K COMPANIA DE APA

TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

="{aborator Central Apd Polubdu
Lohorator Apii Potabild Pucioasa

RESPONSABIL ANALIZA
Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-7/2

y

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOCASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1440

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1887

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Ogrea, nr.594-fam. Nenciu Cezar | Data si ora prelevarii probei: 04.08.2023/14:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 04.08.2023/15:00

Cod proba: 65 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2023/15:30
pentru refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 04.08.2023/17:50
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/10:00
Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

Valoarea

Parametrii analizati UM Valoare CMA . Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,6(20°C) SR ENISO 10523:2012
Conductivitate “32/0?8 la 2500 716 SR EN 27888:1997
Turbiditate NTU 4) 1 ,24 SR EN ISO 7027-1:2016
Clor rezidual liber mgl |20 sabererervor 0,32 SR EN ISO 7393-1:2002
Clor rezidual total mg/l 0,35 SR EN ISO 7393-1:2002
. ) ) )
% clor rezidual liber din % 80 91

clorul rezidual total

Amoniu (NH,") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1:2001

Culoare - )] 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu ug/l 200 - SR ISO 10566:2001
NitratiiNO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NO,) me/l R - SR BN 26777:2002/C91:2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333:1997

Fier (Fe**,Fe’") g/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu Ggrr;iie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgOy/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI") mg/l 250 - SR IS0 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

e COMPANIA DE APA
w TARGOVISTE - DAMBOVITA S.A.
- e e

| Apt Potabild
SEF LABORATOR o potabl Pudoasa RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claugia Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1406

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1887

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Ogrea, nr.594-fam. Nenciu Cezar Data si ora prelevarii probei: 04.08.2023/14:00
Punct de prelevare: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 04.08.2023/15:00

Cod proba: 65 Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N,

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru | Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2023/16:00
refacere stoc apa Data si ora finalizarii analizei: 07.08.2023/08:00
Produs analizat: apa potabila Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/12:00
Volum proba: 500 ml Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1440
Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati M Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-12015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m | Faramodificari 9 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m1 | Faramodificari 3 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017

JA DE APA
?ﬁgﬁMBOVlfA 5.A.

K\ COMF’S
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- T ot Potabild
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{.aborator Apd

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claydia

Cod F-17-7/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE FIZICO — CHIMICE NR. 1441

Solicitant: Sectia Moreni Fisa prelevare nr: 1888

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Valea Mare, nr.182-fam. Data si ora prelevarii probei: 04.08.2023/14:15
Constantin Amalia Data si ora receptiei probei: 04.08.2023/15:00
Punct de prelevare: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Cod proba: 66 Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2023/15:30
Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere | Data si ora finalizarii analizei: 04.08.2023/17:50
pentru refacere stoc apa Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/10:00
Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 1000 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2022; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

.. o 1
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va oa.rea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,6(20°C) SR ENISO 10523:2012

Conductivitate “82/03‘8 la 2500 718 SR EN 27888:1997

Turbiditate NTU 4) 1,17 SR EN ISO 7027-1:2016
. . > 0,1 statie,rezervor R

Clor rezidual liber mg/1 S 01-<0.5 retea 0,30 SR EN ISO 7393-1:2002

Clor rezidual total mg/l 0,35 SR EN ISO 7393-1:2002

5 ) ) .

9% clor rezidual liber din % Min.80 86

clorul rezidual total

Amoniu (NH;") mg/! 0,5 SLQ SR SO 7150-1:2001

Culoare - [§] 1 SR EN ISO 7887:2012-metoda C
Miros - 2) 2 SR EN 1622:2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622:2007
Aluminiu pg/l 200 - SR IS0 10566:2001
Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3:2000

Nitriti (NOy) mg/l o Sff?fé;:zewm - x %I]:II 323333833/@1 2006
Mangan g/l 50 - SR ISO 6333:1997

Fier (Fe*',Fe’") ng/l 200 - SR ISO 6332:1996/C91:2006
Suma de calciu si magneziu G(e}:riiie - SR ISO 6059:2008

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467:2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297:2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069:1987

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara
modificari anormale; 4) Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

*1.Q: amoniu <0,019 mg/lL.
COMPANIA DE Ap
K 3 TARGOVIST[" DAMBOVI]'A ?4

Laborafor Central Apd Potghilg
Laborator Api Potghils Puciagsa

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

SEF LABORATO
Ch. Dimian Claydia

Cod F-17-6/2
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR.1407

Solicitant: Sectia Moreni

Loc de prelevare: Valea Lunga, sat Valea Mare, nr.182-fam. Constantin
Amalia

Punct de prelevare: robinet cismea curte

Cod proba: 66

Scopul analizei: verificarea calitatii apei-monitorizare dupa intrerupere pentru
refacere stoc apa

Produs analizat: apa potabila

Volum proba: 500 ml

Prelevat de: Calugareanu C.

Fisa prelevare nr: 18838

Data si ora prelevarii probei: 04.08.2023/14:15
Data si ora receptiei probei: 04.08.2023/15:00
Receptionat/inregistrat de: Bratulescu N.

Data si ora efectuarii analizei: 04.08.2023/16:00
Data si ora finalizarii analizei: 07.08.2023/08:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.08.2023/12:00
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1441

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2022;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
.o . SR EN ISO 9308-1:2015
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
. . SR EN ISO 9308-1:2015
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 'SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
.. ificari
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1m1 | Faramodificar 4 SR EN ISO 6222/2004
anormale
.. modificari
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1m | Faramodificari 9 SR EN ISO 6222/2004
anormale
Clostridium perfringens UFC/100 ml 0 - SR EN ISO 14189/2017
SEF LABORATOK COMPANIA DE APAA RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Cla W&M Biolog Manoiu Mirabela

<

Cod F-17-712
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5

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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