COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 509/16.10.2018, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1410

Solicitant/client: Adresa: Moreni str.Unirii nr.17A fam.Dumitrache Fisa prelevare nr: 2177
Cod proba: 63 Data si ora prelevarii probei: 30.08.2020/10:25
Locul prelevarii: robinet cismea curte Data si ora receptiei probei: 30.08.2020/12:50
Scopul analizei: avarie Receptionat/inregistrat: Hategan E.
Tip monitorizare: suplimentara Conformitate la receptie:DA
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei:30.08.2020/13:15
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 30.08.2020/17:30
Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 31.08.2020/11:00
Metode de prelevare:1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
i G | a .
Parametrii analizati UM Valoare CMA bk DA Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,5(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate H g 2500 383 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 2,23 SR EN ISO 7027-1/2016
s 3 > 0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l S 0.1-<0.5 retea 0,24 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,28 SR EN ISO 7393-1/2002
5 p . .
Yo clor rez'1dua1 liber din % ¥in 80 86
clorul rezidual total
Amoniu (NHy) mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN1S07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 SLQ SR ISO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO,) mg/! 0.1 sidtisrsainor - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe’") ug/l 200 " SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GG”‘de Minim 5 - SR 1SO 6059/2008
ermane

Indice de permanganat mgQ,/1 5 = SR EN IS0 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1.Q: amoniu <0,019 mg/1; aluminiu<32,05 pg/l.
OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile cu i the-st ulterioare.
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SEF LABORATOR
Ch. Dimian Clgudia

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-6/0
Reproducerea buletinului de analiza‘fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr, 509/16.10.2018, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1407

Solicitant/client: Adresa: Moreni str.Unirii nr.17A Fisa prelevare nr: 2177

fam.Dumitrache Data si ora prelevarii probei: 30.08.2020/10:25
Cod proba: 63 Data si ora receptiei probei: 30.08.2020/12:50
Locul prelevarii: robinet cismea curte Receptionat/inregistrat: Hategan E.

Scopul analizei: avarie Conformitate Ia receptie:DA

Tip monitorizare: suplimentara Data si ora efectuarii analizei: 30.08.2020/14:45
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 02.09.2020/11:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 02.09.2020/11:10
Prelevat de: Matei C. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1410

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 1SO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 12 22°C | UFC/1ml | Nici© modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. deicolenia37°0 | 1Eeri | Nistemodilisare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
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Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 509/16.10.2018, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1411

Solicitant/client: Adresa: Moreni Piata Fisa prelevare nr: 2178
Cod proba: 64 Data si ora prelevarii probei: 30.08.2020/10:30
Locul prelevarii: robinet chiuveta piata Data si ora receptiei probei: 30.08.2020/12:50
Scopul analizei: avarie Receptionat/inregistrat: Hategan E.
Tip monitorizare: suplimentara Conformitate la receptie:DA
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei:30.08.2020/13:15
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 30.08.2020/17:30
Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 31.08.2020/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
. G v :
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa.r ea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH 26,5 - <9.5 7,6(20°C) SR EN SO 10523/2012
Conductivitate eh 2500 368 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 1,27 SR EN ISO 7027-1/2016
; ; >0,1 statie,rezervor

Clor rezidual liber mg/l 50,1 - < 0,5 etea 0,22 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/1 0,27 SR EN ISO 7393-1/2002
5 . p »
% clor rez‘ldual liber din o Min. 80 81
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN 1S07887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu pg/l 200 SLQ SR ISO 10566/2001
Nitrati(INO5") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NOy) mg/l .1 St reacvoe . SR EN 26777/C91-2006
Mangan ng/l 50 - SR IS0 6333/1997
Fier (Fe**,Fe’") ng/l 200 “ SR ISO 6332/C91/2006

S i Grade i
Suma de calciu si magneziu | 5. oo Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN IS0 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l; aluminiu<32,05 pg/l.

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cumedificarile si completarile ulterioare.
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SEF LABORATOR

Ch. Dimian Claugia
Cod F-17-6/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 509/16.10,2018, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1408

Solicitant/client: Adresa: Moreni Piata Fisa prelevare nr: 2178

Cod proba: 64 Data si ora prelevarii probei: 30.08.2020/10:30

Locul prelevarii: robinet chiuveta piata Data si ora receptiei probei: 30.08.2020/12:50

Scopul analizei: avarie Receptionat/inregistrat: Hategan E.

Tip monitorizare: suplimentara Conformitate la receptie:DA

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora efectuarii analizei: 30.08.2020/14:45

steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora finalizarii analizei: 02.09.2020/11:00

Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 02.09.2020/11:10
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1411

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii [a 220C | UFC/1ml | Nicio modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C | UFC/1ml | Ni¢i© modificare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clastridsim UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
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Cod F-17-7/0
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 509/16.10.2018, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1420

Solicitant/client: Adresa: Moreni Sediu CATD Fisa prelevare nr: 2191
Cod proba: 62 Data si ora prelevarii probei: 01.09.2020/12:30
Locul prelevarii: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 01.09.2020/15:00
Scopul analizei: avarie Receptionat/inregistrat: Vasile C.
Tip monitorizare: suplimentara Conformitate la receptie:DA
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 01.09.2020/15:10
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 01.09.2020/23:55
Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 02.09.2020/10:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
i e loarea .
Parametrii analizati UM Valoare CMA va HAr Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH 26,5 - =9.5 7,6(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate i 2500 376 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,55 SR EN ISO 7027-1/2016
. . >0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0,5 retea 0,32 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,35 SR EN ISO 7393-1/2002
p . . .
% clor rez.ldua] liber din % M 80 91
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu g/l 200 113,20 SR 1SO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NO;) mg/l 0 Staneremsriar . SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe’™) ug/l 200 " SR IS0 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GGrade Minim 5 - SR IS0 6059/2008
crmarnc

Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/1 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabi P tarile ulterioare.

MPANIA DE
Tﬂcﬁgm‘lﬂf - DAMBOVITA S.A.
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Ch. Dimian CJaudja Ch. Dimian Claudia.
Cod F-17-6/0 Q
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata,
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 509/16.10.2018, str. Debarcaderului nr. 1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1417

Solicitant/client: Adresa: Moreni Sediu CATD

Cod proba: 62

Locul prelevarii: robinet chiuveta grup sanitar

Scopul analizei: avarie

Tip monitorizare: suplimentara

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic
Prelevat de: Matei C.

Fisa prelevare nr: 2191

Data si ora prelevarii probei: 01.09.2020/12:30
Data si ora receptiei probei: 01.09.2020/15:00
Receptionat/inregistrat: Vasile C.

Conformitate la receptie:DA

Data si ora efectuarii analizei: 01.09.2020/15:20
Data si ora finalizarii analizei: 04.09.2020/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.09.2020/12:10
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1420

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
i, de eolontt 6 3990 | TBCY Dy | NS0 bditicare 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Nicio madriicre 0 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
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Ch. Dimivmia
Cod F-17-7/0

Reproducerca buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisal

Y~

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

Pag.1/1

Exemplar nr. 37




COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 509/ 16.10.2018, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640 J

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1421

Solicitant/client: Adresa: Moreni str.Republicii nr.4 bl.2 ap.206 Fisa prelevare nr: 2192
Cod proba: 63 Data si ora prelevarii probei: 01.09.2020/13:00
Locul prelevarii; robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 01.09.2020/15:00
Scopul analizei: avarie Receptionat/inregistrat: Vasile C.
Tip monitorizare: suplimentara Conformitate la receptie:DA
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 01.09.2020/15:10
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 01.09.2020/23:55
Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 02.09.2020/10:00 J
Metode de prelevare:1ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
” s Valoarea ’
Parametrii analizati UM Valoare CMA [oa'r Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H | Unitati pH >6,5 - <95 7,5(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate “82/0%2 - 2500 377 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,60 SR EN ISO 7027-1/2016
i ; > 0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l > 0.1-<0.5 retea 0,41 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/! 0,45 SR EN ISO 7393-1/2002
o : : ;
% clor regldual liber din % Min.80 91
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0.5 SLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ng/l 200 107,70 SR 1SO 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
g % 0,1 statie,rezervor -
Nitriti (NO;) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR ISO 6333/1997
Fier (Fe*",Fe’) g/l 200 . SR ISO 6332/C91/2006
. ; Grade iy i

Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 - SR IS0 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI) mg/| 250 = SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

CUMPANIA DE AP RESPONSABIL ANALIZA
— ﬁf@fﬁ’.‘.’fﬂwﬁ'— Ch. Dimjan Claudia

< Laborutor Contral Apé Potabild
Cod F-17-6/0 Loborator Apd Potabild Fucioass

SEF LABORATOR T‘
Ch. Dimian Claudia

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 509/16.10.2018, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1418

Solicitant/client: Adresa: Moreni str.Republicii nr.4 bl.2

ap.206

Cod proba: 63

Locul prelevarii: robinet chiuveta bucatarie
Scopul analizei: avarie

Tip monitorizare: suplimentara

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic

Prelevat de: Matei C.

Fisa prelevare nr: 2192

Data si ora prelevarii probei: 01.09.2020/13:00
Data si ora receptiei probei: 01.09.2020/15:00
Receptionat/inregistrat: Vasile C.

Conformitate la receptie:DA

Data si ora efectuarii analizei: 01.09.2020/15:20
Data si ora finalizarii analizei: 04.09.2020/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 04.09.2020/12:10
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr, 1421

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017; SR EN 1SO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii la 22°C UFC/ 1ml Nicio midinicare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 12.379C | UFCy1mi | NViciomoditicare ] SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
2 UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

COMPANIA DE APA
\ Jirooviste - pimsowa s.4. | RESPONSABIL ANALIZA

ulterioare.

SEF LABORATOR
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-7/0

" Laborator Central Apé Potabild
_loborotor Apa Potabils Pucioasn

Reproducerea buletinului deanaliza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 509/16.10.2018, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1422

Solicitant/client: Adresa: Moreni Str.Saturn nr.1A magazin L.LErascu | Fisa prelevare nr: 2193
lonela Data si ora prelevarii probei: 01.09.2020/13:30
Cod proba: 60 Data si ora receptiei probei: 01.09.2020/15:00
Locul prelevarii: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat: Vasile C,
Scopul analizei: avarie Conformitate la receptie:DA
Tip monitorizare: suplimentara Data si ora efectuarii analizei: 01.09.2020/15:10
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 01.09.2020/23:55
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 02.09.2020/10:00
Prelevat de: Matei C.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
s . lo ;
Parametrii analizati UM Valoare CMA Va area Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,5(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate “52’0%‘2 la 2500 380 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 3,24 SR EN ISO 7027-1/2016
. . > 0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/| > 0.1-<0,3 retea 0,38 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,42 SR EN ISO 7393-1/2002
S . . ;
% clor rez‘ldual liber din % Min.80 90
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLO SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN ISO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu g/l 200 140,90 SR ISO 10566/2001
Nitrati(NOs") mg/l 50 - SR ISO 7850-3/2000
i3 e & 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NO3) mg/l 0.8 retsh - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ug/l 50 a SR IS0 6333/1997
Fier (Fe*",Fe*") ng/l 200 = SR 1SO 6332/C91/2006
A ; Grade & i

Suma de calciu si magneziu | 5o oo Minim 5 - SR IS0 6059/2008
Indice de permanganat mgO,/1 5 - SR EN ISO 8467/2001
Cloruri (CI") mg/| 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatarilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modi ilesi-eempletarile ulterioare.

coMPANIA DE APA
FARGOVISTE - DAMBOVITA S,
e e ot
<= Laborator Cenfral APC 10
Lubl::u?or Api Porobild Pucoust

SEF LABORATOR ,
Ch. Dimian Claydi

RESPONSABIL ANALIZA
Ch. Dimign Claudia

Cod F-17-6/0
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 509/16.10.2018, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1419

Solicitant/client: Adresa: Moreni Str.Saturn nr.1 A magazin Fisa prelevare nr: 2193

I.1.Erascu Tonela Data si ora prelevarii probei: 01.09.2020/13:30
Cod proba: 60 Data si ora receptiei probei: 01.09.2020/15:00
Locul prelevarii: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat: Vasile C.

Scopul analizei: avarie Conformitate la receptie:DA

Tip monitorizare: suplimentara Data si ora efectuarii analizei: 01.09.2020/15:20
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 04.09.2020/12:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 04.09.2020/12:10
Prelevat de: Matei C. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1422

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN IS0 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 229C | UFC/1ml | Nicio modificare 1 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii 1 37°C | UFC/1ml | Nicio modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.
C(UMPANIA DE APA
SEF LABORATOR TARGOVISTE « aulovm !.4. RESPONSABIL ANALIZA
Ch. DimiapCla lﬂhﬂlﬂiorienmllpohhbnu Biolog Manoiu Mirabela

Lohomior Apa Potabila Pucioasn

Cod F-17-7/0
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 509/16.10.2018, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO - CHIMICA NR. 1437

Solicitant/client: Adresa: Moreni Sediu CATD Fisa prelevare nr: 2210

Cod proba: 62 Data si ora prelevarii probei: 02.09.2020/13:40

Locul prelevarii: robinet chiuveta grup sanitar Data si ora receptiei probei: 02.09.2020/15:30

Scopul analizei: avarie Receptionat/inregistrat: Tita E.

Tip monitorizare: suplimentara Conformitate la receptie:DA

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 02.09.2020/16:10

recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 02.09.2020/23:10

Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 03.09.2020/11:00

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.rea Metode de analiza
determinata

Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,9(20°C) SR EN ISO 10523/2012

Conductivitate “52/0‘5‘2 ' 2500 374 SR EN 27888/1997

Turbiditate NTU <5 0,98 SR EN ISO 7027-1/2016

- : > 0,1 statie,rezervor

Clor rezidual liber mg/| S 0.1-<0.5 retea 0,12 SR ENISO 7393-1/2002

Clor rezidual total mg/l 0,15 SR EN ISO 7393-1/2002

5 ; » .

% clor rezlldual liber din % N80 80

clorul rezidual total

Amoniu (NH;") mg/l 0,5 SLQ SR ISO 7150-1/2001

Culoare - 1) 1 SR EN I1SO7887/2012

Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007

Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007

Aluminiu pg/l 200 166,54 SR ISO 10566/2001

Nitrati(NO5") mg/l 50 - SR ISO 7850-3/2000

Nitriti (NO,") mg/! L v " SR EN 26777/C91-2006

Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333/1997

Fier (Fez*,Fe“) g/l 200 w SR IS0 6332/C91/2006

- ; Grade v

Suma de calciu si magneziu | 5o - Minim 5 - SR ISO 6059/2008

Indice de permanganat mgO,/l 5 - SR EN ISO 8467/2001

Cloruri (CI') mg/l 250 - SR IS0 9297/2001

Sulfati mg/l 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila cansumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile cu modificarile si :

SEF LABORATOR

Ch. Dimian (}vria
Cod F-17-6/0

i CUMPANIA DE APA
TARGOVISTL - DAMBUYITA S.4.

2= Laborator Central Apfi Potabitd
Loborutor Apd Potabili Pucioase

Iterioare.

RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimi(Vudia
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezuliatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 509/16.10.2018, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1434

Solicitant/client;: Adresa: Moreni Sediu CATD

Cod proba: 62

Locul prelevarii: robinet chiuveta grup sanitar
Scopul analizei: avarie

Tip monitorizare: suplimentara

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic

Prelevat de: Matei C.

Fisa prelevare nr: 2210

Data si ora prelevarii probei: 02.09.2020/13:40
Data si ora receptiei probei: 02.09.2020/15:30
Receptionat/inregistrat: Tita E.

Conformitate la receptie:DA

Data si ora efectuarii analizei: 02.09.2020/15:40
Data si ora finalizarii analizei: 05.09.2020/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.09.2020/08:20
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1437

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a 229C | UFC/1ml | Nii© modificare ) SR EN ISO 6222/2004
anormala
Nr. de colonii la 37°C UFC/ 1ml Nieio modificare 0 SR EN IS0 6222/2004
anormala
Clostridium
) UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.

CUMPANIA DE APA
TARGOVISTE - DAMBOYITA S.A.

Loborater Central Apé Pat‘obili
Labauior Apd Potabild Pucioass

SEF LABORATOR { \
Ch. Dimia&\(}mﬁia 5
Cod F-17-7/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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LABORATOR CENTRAL APA POTABILA

COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.
DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE

Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 509/16.10.2018, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1438

Solicitant/client: Adresa: Moreni str.Republicii nr.4 bl.2 ap.206 Fisa prelevare nr: 2211
Cod proba: 63 Data si ora prelevarii probei: 02.09.2020/14:00
Locul prelevarii: robinet chiuveta bucatarie Data si ora receptiei probei: 02.09.2020/15:30
Scopul analizei: avarie Receptionat/inregistrat: Tita E.
Tip monitorizare: suplimentara Conformitate la receptie:DA
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora efectuarii analizei: 02.09.2020/16:10
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora finalizarii analizei: 02.09.2020/23:10
Prelevat de: Matei C. Data si ora eliberarii rezultatului: 03.09.2020/11:00
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoa.r ea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <9,5 7,9(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate oy 2500 372 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 1,47 SR EN 1SQ 7027-1/2016
; . > 0,1 statie,rezervor
Clor rezidual liber mg/l >0.1-<0,5 retea 0,20 SR ENISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,25 SR EN ISO 7393-1/2002
o : ” "
% clor rez‘ldual Vhber din % Min 80 80
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 sSLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN 1SO7887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu g/l 200 169,27 SR ISO 10366/2001
Nitrati(NO5") mg/! 50 - SR ISO 7890-3/2000
Nitriti (NOy) mg/l Oelisll et , SR EN 26777/C91-2006
Mangan pg/l 50 - SR IS0 6333/1997
Fier (Fe*",Fe’") g/l 200 . SR ISO 6332/C91/2006
Suma de calciu si magneziu GGrad" Minim $ - SR 1SO 6059/2008
ermanc

Indice de permanganat mgO,/! 5 - SR EN IS0 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 = SR ISO 9297/2001
Sulfati mg/1 250 % STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal

*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*1,Q: amoniu <0,019 mg/l

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)

privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

COMPANIA DE AP

SEF LABORATQR _ﬁ_} TARGOVISTE - DAMBOYIIA S.8.
Ch. Dimian Zladdia " Laborator Centrai Apé r:3obild

Laborator Apd Potabild Pucioase

Cod F-17-6/0
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul seris al laboratorului este interzisa!
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 509/16.10.2018, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1435

Solicitant/client: Adresa: Moreni str.Republicii nr.4 bl.2 Fisa prelevare nr: 2211

ap.206 Data si ora prelevarii probei: 02.09.2020/14:00
Cod proba: 63 Data si ora receptiei probei: 02.09.2020/15:30
Locul prelevarii: robinet chiuveta bucatarie Receptionat/inregistrat: Tita E.

Scopul analizei: avarie Conformitate la receptie:DA

Tip monitorizare: suplimentara Data si ora efectuarii analizei: 02.09.2020/15:40
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient | Data si ora finalizarii analizei: 05.09.2020/12:00
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic Data si ora eliberarii rezultatului: 07.09.2020/08:20
Prelevat de: Matei C. Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1438

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN 1SO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a22°C | UFC/1ml | €O modificare 3 SR EN ISO 6222/2004
anormala
N de colonii 1a 37°C | UFC/1ml | Vel modificare 2 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostidium UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare.

COMPANIA DE &PA

SEF LABORATOR rAnﬁovrsrf - DANBOVITA S:A. s.A
imi i Lnbumiur (enlmi Apd Hubun

Leborator Apd Potabitd Pucioasa

Ch. Dimian C@a
Cod F-17-7/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 509/16.10.2018, str. Debarcaderului nr.1-PucioasaTel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA MICROBIOLOGICA NR.1436

Solicitant/client: Adresa: Moreni Str.Saturn nr.1A magazin
I.L.Erascu Ionela

Cod proba: 60

Locul prelevarii: robinet chiuveta magazin

Scopul analizei: avarie

Tip monitorizare: suplimentara

Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in recipient
steril din polipropilena/sticla de 500 ml, inchis ermetic
Prelevat de: Matei C.

Fisa prelevare nr: 2212

Data si ora prelevarii probei: 02.09.2020/14:30
Data si ora receptiei probei: 02.09.2020/15:30
Receptionat/inregistrat: Tita E.

Conformitate la receptie:DA

Data si ora efectuarii analizei: 02.09.2020/15:40
Data si ora finalizarii analizei: 05.09.2020/12:00
Data si ora eliberarii rezultatului: 07.09.2020/08:20
Corespondent cu buletin analiza fizico-chimica nr. 1439

Metode de prelevare :1SO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN 18O 19458/2007

PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE

Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Escherichia coli UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali | UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
PARAMETRII INDICATORI
Parametrii analizati UM Valoare CMA Valoare Metode de analiza
determinata
Bacterii coliforme UFC/100 ml 0 0 SR EN 1SO 9308-1:2015/A1:2017
Nr. de colonii 1a22°C | UFC/1ml | Nei© modilicare 7 SR EN ISO 6222/2004
anormala
N de colonii 1a 37°C | UFC/ 1ml | €1 modificare 4 SR EN ISO 6222/2004
anormala
Clostridium
. UFC/100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017
perfringens

OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea
458/2002 (republicata) privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile

ulterioare. o
CEEDL cuMEANIA
SEF LABORATOR ; !/ TASCOMISTE:
Ch. Dimjan Claudia ° \E “Laborctor €
o labasetor b
Cod F-17-7/0 '

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al lahoratorului este interzisa!
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Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.

DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE
LABORATOR CENTRAL APA POTABILA
Legea 458/2002(republicata) privind calitatea apei potabile-modificata si completata cu Ordonanta 22/2017

LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 509/16.10.2018, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa, Tel/Fax 0245762640

BULETIN DE ANALIZA FIZICO — CHIMICA NR. 1439

Solicitant/client: Adresa: Moreni Str.Saturn nr.1A magazin L1Erascu | Fisa prelevare nr: 2212
lonela Data si ora prelevarii probei: 02.09.2020/14:30
Cod proba: 60 Data si ora receptiei probei: 02.09.2020/15:30
Locul prelevarii: robinet chiuveta magazin Receptionat/inregistrat: Tita E.
Scopul analizei: avarie Conformitate la receptie:DA
Tip monitorizare: suplimentara Data si ora efectuarii analizei: 02.09.2020/16:10
Produs analizat: apa potabila clorinata, recoltata in Data si ora finalizarii analizei: 02.09.2020/23:10
recipient de polietilena de 1000 ml, bine inchis Data si ora eliberarii rezultatului: 03.09.2020/11:00
Prelevat de: Matei C.
Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN IS0 5667-1/2007; SR EN ISO 5667-3/2018
58 o A% .
Parametrii analizati UM Valoare CMA aloa'rea Metode de analiza
determinata
Concentratia ionilor de H Unitati pH >6,5 - <95 7,9(20°C) SR EN ISO 10523/2012
Conductivitate W em o 2500 372 SR EN 27888/1997
Turbiditate NTU <5 0,91 SR EN IS0 7027-1/2016
. . >0,]1 statlie,rezervor i
Clor rezidual liber mg/1 > 0.1-<0.5 retea 0,15 SR EN ISO 7393-1/2002
Clor rezidual total mg/l 0,18 SR EN IS0 7393-1/2002
o . : :
% clor 1ez.1dual liber din o Min.80 83
clorul rezidual total
Amoniu (NH;") mg/l 0,5 sLQ SR ISO 7150-1/2001
Culoare - 1) 1 SR EN 1507887/2012
Miros - 2) 2 SR EN 1622/2007
Gust - 3) 3 SR EN 1622/2007
Aluminiu ug/l 200 158,92 SR IS0 10566/2001
Nitrati(NO3") mg/l 50 - SR ISO 7890-3/2000
OIS - 0,1 statie,rezervor
Nitriti (NO3) mg/l 0.5 retea - SR EN 26777/C91-2006
Mangan ng/l 50 - SR IS0 6333/1997
Fier (Fe** Fe'™) g/l 200 “ SR ISO 6332/C91/2006
P ; Grade : &
Suma de calciu si magneziu Germane Minim 5 - SR ISO 6059/2008
Indice de permanganat mg0,/1 5 - SR EN IS0 8467/2001
Cloruri (CI) mg/l 250 - SR IS0 9297/2001
Sulfati mg/] 250 - STAS 3069/1987

1)Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala; 2)Acceptabil consumatorilor si niciun miros anormal; 3) Acceptabil consumatorilor si niciun gust anormal
*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"
*LQ: amoniu <0,019 mg/l
OBSERVATII: Valorile parametrilor analizati se incadreaza in limitele CMA din Legea 458/2002 (republicata)
privind calitatea apei potabile cu mog Hhi=5d i rioare.
CUMPANIA DE APA

SEF LABORATO e l_—.’f—ﬁ—"l”éﬁ—"i_"i'_‘ﬂ"ééi- RESPONSABIL ANALIZA
S | - Laborator Centrai Apa ¢ tabild . :
Ch. Dimian Qlaugia Laborator Apd Potulild Put.'nuls: Ch. Dimign Claudia
Cod F-17-6/0
Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.
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